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Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatettava, jotta
loukkaantumisilta ja aineellisilta vahingoilta väl-
tytään.

Turvaohjeiden selitykset

Vaara
Tämä merkki varoittaa henkilöitä koskevasta
vaarasta.

! Huomio
Tämä merkki varoittaa esine- ja ympäristövahin-
goista.

Ohje
Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on lisätietoja.

Kohderyhmä

Tämä ohje on tarkoitettu ainoastaan valtuutetuille alan
asiantuntijoille.

■ Kylmäainepiiriä koskevat toimenpiteet saa suorittaa
ainoastaan alan valtuutetut asiantuntijat.

■ Sähkötyöt saa suorittaa ainoastaan sähköalan
ammattihenkilökunta.

■ Laitteiston asentajan tai hänen valtuuttamansa asi-
antuntijan tulee suorittaa laitteen ensimmäinen käyt-
töönotto.

Noudatettavat määräykset

■ Maakohtaiset asennusmääräykset
■ Lakisääteiset tapaturmien ehkäisyä koskevat mää-

räykset

■ Lakisääteiset ympäristönsuojelumääräykset
■ Ammattialakohtaiset määräykset
■ Asiaankuuluvat maakohtaiset turvallisuusmääräykset

Laitteistotöitä koskevat turvallisuusohjeet

Laitteistoa koskevat työt

■ Kytke laitteiston jännite pois päältä esim. erillisestä
sulakkeesta tai pääkytkimestä ja tarkasta laitteen
jännitteettömyys.
Ohje
Säätöpiirin lisäksi saatavilla voi olla useampia päävir-
tapiirejä.

Vaara
Jännitteisiin rakenneosiin koskeminen voi joh-
taa vakavaan loukkaantumiseen. Jotkut piirile-
vyjen rakenneosat ovat jännitteisiä vielä verk-
kovirran katkaisemisenkin jälkeen.
Odota vähintään 4 minuuttia ennen laitteen
suojusten poistamista, jotta jännite on poistu-
nut.

■ Varmista, ettei laitteiston uudelleenkäynnistyminen
ole mahdollista.

■ Käytä kaikissa laitetta koskevissa töissä asianmu-
kaista, henkilökohtaista suojavarustusta.

Vaara
Kuumat pinnat ja laitteiston liuokset voivat
aiheuttaa palovammoja.
■ Kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä

ennen kunnossapito- tai huoltotöitä.
■ Älä kosketa laitteen, sen oheisvarusteiden tai

putkiston kuumia pintoja.

! Huomio
Sähköstaattinen purkaus saattaa vaurioittaa
elektronisia komponentteja.
Kosketa ennen toimenpiteitä jotakin maadoitet-
tua kohdetta, esim. lämmitys- tai vesiputkia, jotta
staattinen lataus purkautuu.

Kunnostustyöt

! Huomio
Laitteen turvakomponenttien kunnostaminen
saattaa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden.
Vialliset rakenneosat on vaihdettava Viessmann-
alkuperäisosiin.

Turvaohjeet

Turvallisuusohjeet
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Lisäkomponentit, varaosat ja kuluvat osat

! Huomio
Varaosat ja kuluvat osat, joita ei ole tarkastettu
laitteiston kanssa, voivat vaikuttaa toimintaan.
Jos laitteistoon asennetaan muita kuin valmista-
jan hyväksymiä komponentteja tai siihen teh-
dään muutoksia tai lisärakenteita, laitteen turval-
lisuus voi heikentyä ja takuu rajoittua.
Käytä vaihdettaessa vain Viessmannin alkupe-
räisiä osia tai Viessmannin hyväksymiä varao-
sia.

Turvallisuusohjeet koskien laitteiston käyttöä

Miten toimia, jos laitteesta vuotaa vettä

Vaara
Jos laite vuotaa vettä, on olemassa sähköiskun
vaara.
Kytke lämmityslaitteisto pois päältä ulkoisesta
erotuslaitteesta (esim. sulakekotelosta, talon vir-
ranjakajasta).

Vaara
Jos laitteesta valuu vettä, on olemassa palo-
vammojen vaara.
Älä koske kuumaan lämmitysveteen.

Turvaohjeet

Turvallisuusohjeet (jatkoa)
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509F Kompressorin 2 vapautus hydraulipiiriä varten !  .................. 213

12. Parametriryhmä Ulkoinen
lämmöntuottaja

Parametriryhmien haku näyttöön ...........................................................215
7B00 Ulkoisen lämmöntuottajan vapautus ! ....................................... 215
7B01 Etusija ulkoinen lämmöntuottaja/lisälämmitysvastus! ............... 215
7B02 Kaksiarvolämpötila ulkoinen lämmöntuottaja! ...........................215
7B03 Päällekytkentäkynnys ulkoiset lämmöntuottajat ! ......................216
7B04 Päällekytkentäviive ulkoiset lämmöntuottajat ! ..........................216
7B05 Min. menoveden lämp. sekoitusv. ulkoiset lämmöntuottajat
AUKI ! ................................................................................................. 216
7B06 Min. käyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat ! ................................ 216
7B07 Jälkikäyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat ! ................................. 217
7B0B Maks. nosto menoveden lämp. ulkoiset lämmöntuottajat ! .......217
7B0C Ulk. lämmöntuott. vapautus lämmityskäyttöön ! ....................... 217
7B0D Ulk. lämmöntuott. vapautus käyttöveden lämmitykseen ! ........ 217
7B0E Lämpöpumpun bivalentti käyttötapa ! .......................................218
7B0F Lämpöpumpun bivalentin käytön katkaisuraja ! ........................218
7B10 Minimilämpötilan pidon vapautus ulk. lämmöntuottaja ! ............219
7B11 Kattilan lämpötila-anturin vapautus ! ......................................... 219

13. Parametriryhmä Lämmin
vesi

Parametriryhmien haku näyttöön ...........................................................220
6000 Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo ............................ 220
6005 Lämpimän käyttöveden min. lämpötila ! .................................... 220
6006 Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila ! ................................. 220
6007 Lämpimän käyttöveden hystereesi lämpöpumppu ! .................. 221
6008 Lämpimän käyttöveden hystereesi lisälämmitysvastus! ............221
6009 Päällekytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle .................... 222
600A Poiskytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle .......................222
600C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2 ......................... 222
600D Lämpötilan nousu/tunti käyttöveden lämmitykseen ! ................ 222
600E Lämpötila-anturi alhaalla käyttövesivaraajassa ! ...................... 223
6011 Maks. käyntiaika käyttöveden lämmitys lämmityskäytössä ! ..... 223
6012 Maks. keskeytys käyttöveden lämmitys lämmitykselle ! ............223
6014 Lisälämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen ! ...........223
6015 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen ............ 224

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo
58

36
73

8



10

6016 Etusija käyttöveden lämmitys kun yhdistelmävaraaja ! ............. 224
6017 Käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun
jälkeen ! .............................................................................................. 224
601E Poiskytkentähystereesi lämmitysveden lisälämmitysvastus ! ... 225
601F Varaajan latauspumpun vapautus ! ........................................... 225
6020 Syöttöpumpun käyttötapa! .........................................................225
6040 Vapautus sähkölämm./ulk. lämmöntuottaja vain jälkila-
taukseen ! ...........................................................................................226
6060 Sulkuaika käyttöveden lämmitys ! ............................................. 226
6061 Käyttöveden lämmityksen enimmäiskatkosaika ! ...................... 226

14. Parametriryhmä Aurinko-
lämpö

Parametriryhmien haku näyttöön ...........................................................227
7A00 Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaitteen tyyppi  ! ...................227
C0xx Parametrit aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli,
tyyppi SM1 ! ........................................................................................227

15. Parametriryhmä Sähköi-
nen lisälämmitin

Parametriryhmien haku näyttöön ...........................................................228
7900 Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen vapautus ! ...................228
7901 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen ! ....... 228
7902 Lisälämmitysvastuksen vapautus huonelämmitykseen ................ 229
7905 Päällekytkentäviive lämmitysv. lisälämmitysvastus ! ................. 229
7907 Maksimiteho lisälämmitysvastus ! ............................................. 229
790A Lisälämmitysvastuksen teho, kun ulkoinen ohjaus ! ................. 229
790B Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen kaksiarvolämpötila ! ... 229

16. Parametriryhmä Sisäinen
kierto

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................231
7300 Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen ! .....................................231
7303 Aikaohjelma lattian kuivaukseen! .............................................. 231
730C Menoveden lämpötila kun ulkoinen käsky ! .............................. 232
730D 3-tievaihtoventtiilin vapautus lämmitys/lämmin käyttövesi ! ......232
730E Päällekytkentäkynnys ! ............................................................. 233
730F Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila ! ............................. 233
7310 Kompressorin teho kun maks. ulkolämpötila ! ...........................234
7319 Tahdistus lämm.-piiripumput ! ....................................................234
7340 Toisiopumpun käyttötapa ! .........................................................234
7343 Toisiopumpun nimellisteho (PWM) ? .......................................... 235
734A Nim.-teho lämm.-p. pumppu HK2  ........................................ 235
735A Toisiopiirin pumpputyyppi  !  .................................................. 235
7365 Käynnistymisaika High Efficiency -kiertopumppu !  ............... 236
7378 Kuivausohjelman aloituspäivä ! ................................................. 236
7379 Kuivausohjelman aloituspäivä ! ................................................. 237

17. Parametriryhmä Ensiö-
lähde

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................238
7400 Ensiölähteen käyttötapa !  /  ...............................................238
7401 Säätöstrategia Ensiölähde ! ...................................................... 238
745A Ensiöpiirin pumpputyyppi  !  .................................................. 238
7470 Min. sisääntulolämpötila, ensiöpiiri käytössä  !  ..................... 239
7471 Laukaisuviive, anturin sulake  !  ............................................. 239

18. Parametriryhmä Puskuri-
varaaja

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................240
7200 Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja ! ........................... 240
7202 Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan kiinteä arvo ! .............. 240
7203 Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys ! ....................240
7204 Maks. lämpötila puskurivaraaja ! ............................................... 241
7205 Poiskytkentäoptimointi puskurivaraajan lämmitys ! ................... 241
7208 Lämpötilaraja käyttötila puskurivaraajan kiinteä arvo ! ..............241
7209 Poiskytkentähystereesi lämmitysveden puskurivaraaja ! .......... 242
720A Käyttötapa kiinteä arvo vain lämpökäskyn yhteydessä ! ...........242
721F Puskurivaraajan käyttötapa  /  ........................................... 242
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7220 Lämpötila käyttötilassa kiinteä arvo jäähdytyspuskurivaraa-
jalle !  /  ....................................................................................242
7223 Poiskytkentähystereesi kylmäveden puskurivaraaja !  /  242
722 Jäähdytysveden puskurivaraajan vähimmäislämpötila !  /

 ...........................................................................................................243
722BK Käynnistyshystereesi jäähdytysvesivaraaja !  /  .......... 243

19. Parametriryhmä lämmity-
spiirit/jäähdytyspiirit

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................245
2000 Huonelämpötila normaali .............................................................. 245
2001 Huonelämpötila alennettu ............................................................. 245
2003 Kaukosäädin ! ............................................................................245
2005 Huonelämpötilan säätö ! ............................................................246
2006 Lämmityskäyrän taso ....................................................................246
2007 Lämmityskäyrän jyrkkyys ..............................................................246
200A Huonelämpötilan noston vaikutus ! ........................................... 247
200B Huonelämpötilan nosto ! ........................................................... 247
200E Lämmityspiirin maks. menoveden lämpötila ! ........................... 247
2015 Käyntiaika sekoitusventtiili lämmityspiiri ! ..................................247
2022 Huonelämpötila juhlakäytössä ...................................................... 248
2030 Jäähdytys !  /  ................................................................. 248
Kastepistevalvoja !  /  .............................................................. 248
2033 Menoveden vähimmäislämpötila jäähdytys !  /  ..............248
2034 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri !  /  ...... 249
2040 Jäähdytyskäyrän taso  /  ....................................................249
2041 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys  /  ..............................................249

20. Parametriryhmä Jäähdytys Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................250
7100 Jäähdytystoiminto ! ....................................................................250
7101 Jäähdytyspiiri ! ...........................................................................250
7102 Huonelämpötilan asetusarvo erillinen jäähdytyspiiri ..................... 250
7103 Menoveden min. lämpötila jäähdytys ! ...................................... 250
7104 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri ! ......................251
7105 Huonelämpötilan säätö jäähdytyspiiri ! ......................................251
7106 Huonelämpötila-anturin ryhmitys erill. jäähdytyspiiri ! ............... 251
7107 Hystereesi huonelämpötila jäähdytyspiiri ! ................................ 252
7109 Vapautus menoveden lämpötila-anturi jäähdytyspiiri !  /  252
7110 Jäähdytyskäyrän taso ................................................................... 252
7111 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys ............................................................. 252
7116 Kaukosäädin jäähdytyspiiri ! ...................................................... 252
7117 Kastepistevahti ! ........................................................................ 252
71FE Aktiivisen jäähd. vapautus ............................................................253

21. Parametriryhmä Ilman-
vaihto

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................254
7D00 Vapautus Vitovent ! ................................................................... 254
7D01 Esilämmityspatterin vapautus, sähköinen ! ...............................254
7D02 Jälkilämmityspatterin vapautus, hydraulinen ! .......................... 254
7D04 Vapautus lämpötilan kohdesäätö ! ............................................255
7D05 Kosteusanturin vapautus ! ........................................................ 255
7D06 CO2-anturin vapautus ! .............................................................255
7D08 Huonelämpötilan asetusarvo ........................................................256
7D0A Tilavuusvirta vähennetty ilmanvaihto ! ......................................256
7D0B Tilavuusvirta nimellisilmanvaihto ! ............................................ 256
7D0C Tilavuusvirta tehoilmanvaihto ! ................................................. 256
7D0F Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. ....................................................257
7D18 CO2-arvo tilavuusvirran nostamiseen ! .....................................257
7D19 Kosteusarvo tilavuusvirran nostamiseen ! ................................ 257
7D1A Sulkuaika puhallin jäätymissuoja ! ............................................258
7D1B Tehoilmanvaihdon kesto ! .........................................................258
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7D1D Huonelämpötilan tosiarvon
lähde ! .................................................................................................258
7D21 Ohivirtausläpän eston lämmityspiiri ! ........................................ 258
7D27 Ohjausjännitteen mukautus ! .................................................... 259
7D28 Ohjausjännitteen mukautuksen puhallin ! ................................. 259
7D2C Pass. jäätymissuojan strategia ! ...............................................259
7D2E Lämmönsiirtimen tyyppi ! ..........................................................260
7D2F Asennusasento ! .......................................................................260
7D3A Ilmanvaihdon ulk. 230 V -tulon toiminto ! ................................. 260
7D3B Kylpyhuoneilmanvaihdon kesto ! ..............................................260
7D5E Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 1 ! ............................. 261
7D5F Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 2 ! ..............................261
7D27 Ohjausjännitteen mukautus tuloilmapuhallin ! .......................... 262
7D72 Ohjausjännitteen mukautus jäteilmapuhallin ! .......................... 262
7D76 Anturitasaus ulkoilman lämpötila ! ............................................ 262
7D76 Anturivert. ulkoilmalämp. esilämmityspatt. jälk. ! ...................... 262
7D77 Tuloilman lämpöt. anturitasaus ! ............................................... 262
7D79 Poistoilman lämpöt. anturitasaus ! ............................................263
C101 Esilämmityspatteri ! ...................................................................263
C102 Jälkilämmitin ! ........................................................................... 263
C105 Kosteusanturi ! ..........................................................................263
C106 CO2-anturi ! .............................................................................. 264
C108 Huonelämpötilan asetusarvo ........................................................264
C109 Perusilmanvaihto ! .................................................................... 264
C10A Vähennetty ilmanvaihto ! .......................................................... 265
C10B Normaali ilmanvaihto ! ..............................................................265
C10C Tehoilmanvaihto ! ..................................................................... 265
C189 Perusilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava ! ...........................266
C18A Vähennetty ilmanvaihto toinen puhallinkanava ! ...................... 266
C18B Normaali ilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava ! .................... 266
C18C Tehoilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava ! ............................267
C1A0 Ohituskäyttö ! ........................................................................... 267
C1A1 Keskitetty lämmitys ja lämmön talteenotto ! ............................. 267
C1A2 Epätasapaino sallittu ! .............................................................. 268
C1A3 Kiinteästi määritelty sallittu ! ..................................................... 268
C1A4 Asetuslämpötila jälkilämmityspatteri ! .......................................269
C1A6 Kosteusanturin herkkyys ! ........................................................ 269
C1AA Minimilämpötila maalämmönvaihdin ! ...................................... 269
C1AB Maksimilämpötila maalämmönvaihdin ! ................................... 269
C1B0 Toiminto tulo 1 ! ........................................................................ 269
C1B1 Min. jännite tulo 1 ! ................................................................... 270
C1C1 Min. jännite tulo 2 ! ................................................................... 270
C1C7 Tilavuusvirran korjaus ! ............................................................ 270

22. Parametriryhmä aurinko-
sähkö

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................271
7E00 Ominaisenergiakulut.
vapautus PV ! ..................................................................................... 271
7E02 Vierassähkön osuus ! ................................................................271
7E04 Kynnys sähköteho ! ...................................................................272
7E10 Vapautus oma energiankulut. käyttövesilämpötil. aset. 2 .............272
7E11 Vapautus oma energiankulut. käyttöveden lämmitykseen ............272
7E12 Oman energiankulut. vapautus lämm.vesi-puskurivar. .................273
7E13 Vapautus oma energiankulut. lämmitys ........................................273
7E11 Oman energiankulutuksen vapautus jäähdytykseen .................... 273
Oman energiankulut. vapautus jäähd.vesi-puskurivar. .......................... 273
7E21 Lämp.asetusarvon nosto käyttövesivaraaja PV ........................... 274
7E22 Lämp.asetusarvon nosto lämm.piirin puskurivar. PV ................... 274
7E23 Huonelämpötilan asetusarvon nosto aurinkokenno ..................... 274
7E25 Huonelämpötilan asetusarvon lasku aurinkosähkö ...................... 274
7E26 Lämp.asetusarvon lasku jäähd.veden puskurivar. PV ................. 274
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23. Parametriryhmä Smart
Grid

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................275
7E80 Vapautus Smart Grid ! ...............................................................275
7E80 Smart Grid vapautus sähkölämmitys ! ...................................... 275
7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen veden lämmitystä varten ...276
7E92 Smart Grid asetusarvon nostaminen lämpimän veden puskuri-
var. varten .............................................................................................. 276
7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen huonelämpötilan lämmi-
tystä varten ............................................................................................ 276
7E95 Smart Grid, asetusarvon laskeminen huonelämpötilan jäähdy-
tystä varten ............................................................................................ 276

24. Parametriryhmä Kellonaika Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................277
7C00 ... 7C06 Automaattinen vaihto kesäaika - talviaika ! ................. 277

25. Parametriryhmä Tiedon-
vaihto

Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................278
7707 Lämpöpumpun numero 
sarjaohjauksessa ! ..............................................................................278
7710 LON-tiedonvaihtomoduulin vapautus !
................................................................................................................278
7777 LON-yksikkönumero!
................................................................................................................278
7779 LON-vikakeskus ! ...................................................................... 278
7798 LON-laitteistonumero ! .............................................................. 278
779C Jakso tiedonsiirrolle LONin kautta ! .......................................... 279
77FC Ulkolämpötilan lähde ! .............................................................. 279
77FD Ulkolämpötilan lähettäminen ! .................................................. 279
77FE Kellonajan lähde ! ..................................................................... 279
77FF Kellonajan lähettäminen ! ..........................................................280

26. Parametriryhmä Käyttö Parametriryhmän haku näyttöön ............................................................281
8800 Käytön estäminen ! ....................................................................281
8801 Tasovapautus aikaohjelma hiljainen käyttö ! ............................. 281
8811 Käyttäjätason energiaseurannan näyttö/JAZ ! ...........................281

27. Piirilevyt ja liitäntämahdol-
lisuudet

Piirilevyjen yleiskuva ..............................................................................282
■ Liuos/vesi- ja ilma/vesi-lämpöpumput  /  ..................................... 282
■ Lämpöpumput erillisillä sisä- ja ulkoyksiköillä  ............................ 283
Sähköliitäntöjä koskevia ohjeita .............................................................283
Perus- ja laajennuspiirilevy .................................................................... 284
■ Peruspiirilevy ...................................................................................... 284
■ Laajennuspiirilevy peruspiirilevyssä ................................................... 288
■ Käyttöveden lämmityksen liitännät ..................................................... 291
Reitityspiirilevy Vitocal 300-A .................................................................293
Kytkentärimat Vitocal 100-S/200-A/200-S ............................................. 296
Kytkentärimat Vitocal 111-S/222-A/222-S ..............................................298
Liitinrimat Vitocal 200-G .........................................................................300
Liitinrimat Vitocal 222-G/333-G ..............................................................303
Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-A/300-A .............................304
Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G ......... 306
EEV-piirilevy  [2] .................................................................................308
■ Invertteri ..............................................................................................309
EEV-piirilevy   [4] ................................................................................310
EEV-piirilevy  [4-3] / [4-4] ................................................................ 311
Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy  [4-6] / [4-7] ........................... 312
■ [4-6]: Vitocal 333-G .............................................................................312
■ [4-7]: Vitocal 222-G .............................................................................313
Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy  [6] .................................................... 314
■ Ohjauspiirilevy: tyyppi AWO 301.A25 - A60 ....................................... 314
■ EEV-piirilevy: tyyppi AWO 301.A60 .................................................... 315
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Pääpiirilevy  [7] / [7-1] .....................................................................316
■ Hyppyjohtimen (sininen) tunnus ......................................................... 317

28. Anturit Lämpötila-anturit .................................................................................... 318
■ Viessmann NTC 10 kΩ (sininen merkintä) ..........................................318
■ Viessmann NTC 20 kΩ (oranssi merkintä) ......................................... 319
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■ Liitäntä elektronisen paisuntaventtiilin piirilevyyn [6]: NTC 10 kΩ
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■ Liitäntä pääpiirilevyyn [7] / [7-1]: NTC 15 kΩ (ilman merkintää) ..........323
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Symboli Merkitys
Viittaus toiseen asiakirjaan, jossa on lisä-
tietoja
 

1. Työvaihe kuvissa:
Numerointi vastaa työvaiheiden järjestystä.

Aineellisia vahinkoja ja ympäristöhaittoja
koskeva varoitus
 
 
Jännitteinen alue
 
 
Ole erityisen tarkkaavainen.
 
 
■ Osan on lukituttava kuuluvasti.

tai
■ Äänimerkki
■ Asenna uusi osa.

tai
■ Työkalujen yhteydessä: puhdista ulkopin-

nat.
Hävitä osa asianmukaisesti.
 
 
Toimita osa sille tarkoitettuun keräyspistee-
seen. Älä hävitä osaa kotitalousjätteiden
mukana.
 

Laitelajit
Symboli Merkitys

Sisältö koskee vain liuos/vesi-lämpöpump-
puja.
Sisältö koskee vain ilma-/vesilämpöpump-
puja sisä- tai ulkosijoitukseen, Monoblock-
toiminto.
Sisältö koskee vain ilma/vesi-lämpöpump-
puja erillisellä sisä-/ulkoyksiköllä, Split-ver-
siona tai Monoblock-versiona.

Kylmäainepiirin säädin
Symboli Merkitys

[2]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 2, esim.
Vitocal 200-A:

[4]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 4, esim.
Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B.

[4-3]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 4-3, esim.
Vitocal 200-A:

[4-4]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 4-4, esim.
Vitocal 200-S.

[4-6]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 4-6, esim.
Vitocal 333-G.

[4-7]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 4-7, esim.
Vitocal 222-G.

[6]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 6, esim.
Vitocal 300-A, tyypit AWO 302.B25 - B60.

[7]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 7, esim.
Vitocal 100-S.

[7-1]
Sisältö koskee vain lämpöpumppuja kyl-
mäainepiirin säätimellä 7-1, esim.
Vitocal 100-S.

Tietoja

Symbolit
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Tämä huolto-ohje sisältää seuraavat tiedot koskien
lämpöpumpun ohjauskeskusta Vitotronic 200, tyyppi
WO1C ilma/vesi-lämpöpumpuille erillisellä sisä- ja
ulkoyksiköllä:
■ Toimintakuvaus
■ Ohjauskeskusparametrit lämpöpumpun mukauttami-

seksi eri vaatimuksiin ja käyttöolosuhteisiin
■ Lämmityslaitteiston ja kylmäainepiirin diagnoosimah-

dollisuudet
■ Toimenpiteet häiriöiden poistamiseksi
■ Sähköliitäntöjen yleiskuva

Lämpöpumpun ohjauskeskuksen toiminnot ja säätö-
käyttäytyminen mukautetaan koodauspistokkeella vas-
taavaan lämpöpumppuun. Sen vuoksi kaikissa lämpö-
pumpputyypeissä ei ole käytettävissä kaikkia tässä
kuvattuja toimintoja.
Lisäksi valittu laitteistokaavio ja lisävarusteet vaikutta-
vat siihen, mitä toimintoja lämpöpumpun ohjauskes-
kuksessa on.
Tyyppi- tai laitteistokohtaiset tiedot on merkitty vain nii-
hin kohtiin, joissa niillä on välittömiä vaikutuksia lämpö-
pumpun tai lämmityslaitteiston toimintaan.

Laitteistoesimerkkejä

Lämpöpumpun ohjauskeskuksen toimintatavan
havainnollistamiseksi käytettävissä on laitteistoesi-
merkkejä, joissa on hydrauliikka- ja sähköliitäntäkaavi-
oita sekä yksityiskohtaisia toimintakuvauksia.

Yksityiskohtaisia tietoja laitteistoesimerkeistä:
www.viessmann-schemes.com

Laitelajit

Liuos/vesi-lämpöpumput, yhdistelmälaitteet :

Kaikki lämpöpumpun komponentit ovat yhdessä yksi-
kössä, mukaan lukien lämpöpumpun ohjauskeskus ja
varaaja-vedenlämmitin.

Laitteessa Vitocal 333-G on kierroslukusäädelty komp-
ressori. Laitteeseen Vitocal 222-G on asennettu kiin-
teällä nopeudella toimiva kompressori.

Laitteistokomponenttien ja toimintojen yleiskuva liuos/vesi-lämpöpumpuille, yhdistelmälaitteet
Laitteistokomponentti/toiminto Sivu Vitocal 222-G Vitocal 333-G
Ensiölähde jäävaraaja/aurinko-
ilma-absorbaattori

 26 X X

Lämmitys-/jäähdytyspiirit  49 Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimoottori
■ M3/HK3: KM-väylän kautta ohjattu shunttimoottori

Lämmitysveden lisälämmitys-
vastus

 40 Asennettu tehtaalla Asennettu tehtaalla

Lämmitysveden puskurivaraaja  45 X X
Lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraaja

 45 — —

Huonelämmitys  49 X X
Huonejäähdytys  56 Jäähdytystoiminto ”luonnollinen jäähdytys” yhdistettynä jäähdyty-

syksikköön (lisävaruste)
Käyttöveden lämmitys  42 Varaaja-vedenlämmitin asennettu
Uima-altaan lämmitys  57 X X
Asunnon ilmanvaihto  59 X X
Aurinkosähkö  71 X X
Smart Grid  35 X X

Ohje
Seuraavat toiminnot eivät ole mahdollisia liuos/vesi-
lämpöpumpuissa:
■ Bivalentti käyttö ulkoisella lämmöntuottajalla
■ Lämpöpumppujen sarjaohjaus

Johdanto

Toimintalaajuus
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Ilma/vesi-lämpöpumput sisä- ja ulkoasennukseen, Monoblock-versio 

Kaikki kylmäainepiirin komponentit sijaitsevat yhdessä
laitteessa.

Lämpöpumput sisäasennukseen

Ilmalämpöpumppu saa ulkoilmaa ilmakanavan kautta.
Ulospuhallettu ilma poistuu rakennuksesta toisen ilma-
kanavan kautta.
Kylmäainepiirissä on kierroslukusäädelty kompressori.
Toisiopumppu, 3-tievaihtoventtiili ” Lämmitys/käyttöve-
den lämmitys” ja lämpöpumpun ohjauskeskus on
asennettu lämpöpumppuun.

Lämpöpumput ulkoasennukseen

Lämpöpumppu sijoitetaan ulos. Rakennus lämmitetään
tai jäähdytetään hydraulisten liitäntäputkien/-johtojen
avulla. Nämä hydrauliset liitännät asennetaan pakka-
senkestävästi maaperään yhdessä elektronisten liitän-
töjen kanssa.
Lämpöpumpun ohjauskeskus on erillisessä kotelossa.
Toisiopiirin jakajan hydrauliset komponentit kasataan
myös laitteistoon, esim. toisiopumppu.

Laitteistokomponenttien ja toimintojen yleiskuva ilma/vesi-lämpöpumpuille sisä- ja ulkosijoitukseen,
Monoblock-versio
Laitteistokom-
ponentti/
toiminto

Sivu Lämpöpumppu sisäsijoitukseen Lämpöpumppu ulkosijoitukseen
Vitocal 200-A Vitocal 300-A

Lämmitys-/
jäähdytyspiirit

 49 Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimoot-

tori
■ M3/HK3: KM-väylän kautta ohjattu

shunttimoottori

Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimootto-

ri
■ M3/HK3: KM-väylän kautta ohjattu

shunttimoottori
Lämmitysve-
den lisälämmi-
tysvastus

 40 Asennettu tehtaalla Tyypistä riippuen asennettu käyttökohtee-
seen tai hankittava lisävarusteena

Ulkoinen läm-
möntuottaja

 39 X X

Lämmitysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X

Lämmitys-/
jäähdytysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X

Huonelämmi-
tys

 49 X X

Sisätilojen vii-
lennys

 56 X Riippuen tyypistä

Käyttöveden
lämmitys

 42 Erillinen varaaja-vedenlämmitin Erillinen varaaja-vedenlämmitin

Lämpöpump-
pujen sarjaoh-
jaus

 29 X Riippuen tyypistä

Uima-altaan
lämmitys

 57 X X

Asunnon
ilmanvaihto

 59 X X

Aurinkosähkö  71 X X
Smart Grid  35 X X

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Ilma/vesi-lämpöpumput sisä- ja ulkoyksiköllä, Split-versio 

Lämpöpumput koostuvat rakennuksen ulkopuolelle
asennetusta ulkoyksiköstä ja rakennukseen sisään
asennetusta sisäyksiköstä.

Lauhdutinta lukuunottamatta kaikki kylmäainepiirin
komponentit ovat ulkoyksikössä, mukaan lukien kyl-
mäainepiirin säädin.
Sisäyksikössä on toisiopiirin hydraulisten komponent-
tien lisäksi myös kylmäainepiirin lauhdutin ja lämpö-
pumpun ohjauskeskus Vitotronic 200, tyyppi WO1C.
Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö on hydraulisesti yhdistetty
toisiinsa kylmäaineputkilla. Tiedonvaihto sisä- ja
ulkoyksikön välillä tapahtuu Modbus-väylän kautta.

Sisäyksikkö seinälaitteena

B
C

D

E

F G

H

K

A

Kuva. 1

A Toisiopiirin menovesi (huonelämmitys ja käyttöve-
den lämmitys)

B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili

Sisäyksikkö yhdistelmälaitteena sekoitusventtiilillä
ilman asennussarjaa

F G

H

KL

A
B C E

D

Kuva. 2

A Toisiopiirin menovesi (vain huonelämmitys)
B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili
L Varaaja-vedenlämmitin

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Sisäyksikkö yhdistelmälaitteena asennussarjalla ja
sekoitusventtiilillä (lisävaruste)

F G

H

KL

A
B C E

P D

O
NM

Kuva. 3

A Lämmityspiirin menovesi ilman sekoitusventtiiliä
A1/HK1

B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili
L Varaaja-vedenlämmitin
M Lämmityspiirin menovesi sekoitusventtiilillä

M2/HK2
N Lämmityspiirin pumppu
O 3-tiesekoitusventtiili
P Hydraulinen jakaja

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Laitteistokomponenttien ja toimintojen yleiskuva ilma/vesi-lämpöpumpuille sisä- ja ulkoyksiköllä, Split-
versio
Laitteistokom-
ponentti/
toiminto

Sivu Sisäyksikkö seinälaitteena Sisäyksikkö kompaktilaitteena
Vitocal 100-S Vitocal 200-S Vitocal 111-S Vitocal 222-S

Lämmitys-/
jäähdytyspiirit

 49 Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: Shunttimoottori suoraan oh-

jattuna
■ M3/HK3: Shunttimoottori ohjattuna KM-

väylän kautta

Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: Shunttimoottori suoraan oh-

jattuna
■ M3/HK3: Shunttimoottori ohjattuna KM-

väylän kautta

Sekoitusventtiilin ja asennussarjan yhtey-
dessä, ilman puskurivaraajaa:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: Shunttimoottori suoraan oh-

jattuna
Lämmitysve-
den lisälämmi-
tysvastus

 40 Tyypistä riippuen
tehtaalla asennettu

Tyypistä riippuen
tehtaalla asennettu
tai lisävaruste

Lisävaruste Tyypistä riippuen
tehtaalla asennettu
tai lisävaruste

Ulkoinen läm-
möntuottaja

 39 X X — —

Lämmitysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X X
Vain ilman asen-

nussarjaa sekoitus-
venttiilillä

X
Vain ilman asennus-
sarjaa sekoitusvent-

tiilillä
Lämmitys-/
jäähdytysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X X
Vain ilman asen-

nussarjaa sekoitus-
venttiilillä

X
Vain ilman asennus-
sarjaa sekoitusvent-

tiilillä
Huonelämmi-
tys

 49 X X X X

Huonejäähdy-
tys

 56 Tyypistä riippuen Tyypistä riippuen

Käyttöveden
lämmitys

 42 Erillinen varaaja-vedenlämmitin Varaaja-vedenlämmitin asennettu

Lämpöpump-
pujen sarjaoh-
jaus

 29 X X — —

Uima-altaan
lämmitys

 57 X X X X

Asunnon
ilmanvaihto

 59 X X X X

Aurinkosähkö  71 X X X X
Smart Grid  35 X X X X

Ilma/vesi-lämpöpumput sisä- ja ulkoyksiköllä, Monoblock-versio 

Lämpöpumput koostuvat rakennuksen ulkopuolelle
asennetusta ulkoyksiköstä ja rakennukseen sisään
asennetusta sisäyksiköstä.

Kaikki kylmäainepiirin komponentit ovat ulkoyksikössä,
mukaan lukien kylmäainepiirin säädin.

Sisäyksikössä on toisiopiirin hydraulisten komponent-
tien lisäksi myös lämpöpumpun ohjauskeskus
Vitotronic 200, tyyppi WO1C.
Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö on hydraulisesti yhdistetty
toisiopiirin menoveden ja paluuveden kautta toisiinsa.
Tiedonvaihto sisä- ja lämpöyksikön välillä tapahtuu
Modbus-väylän kautta.

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Sisäyksikkö seinälaitteena

B
C

D

E

F G

H

K

A

Kuva. 4

A Toisiopiirin menovesi (huonelämmitys ja käyttöve-
den lämmitys)

B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili

Sisäyksikkö yhdistelmälaitteena sekoitusventtiilillä
ilman asennussarjaa

F G

H

KL

A
B C

D

E

Kuva. 5

A Toisiopiirin menovesi (vain huonelämmitys)
B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili
L Varaaja-vedenlämmitin

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Sisäyksikkö yhdistelmälaitteena asennussarjalla ja
sekoitusventtiilillä (lisävaruste)

F G

H

KL

A
B C

P D

O
NM

E

Kuva. 6

A Lämmityspiirin menovesi ilman sekoitusventtiiliä
A1/HK1

B 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
C Lämmitysveden lisälämmitysvastus (tehtaalla

asennettu tai lisävaruste, tyypistä riippuen)
D Toisiopumppu
E Lauhdutin
F Kompressori
G Höyrystin
H Puhallin
K Elektroninen paisuntaventtiili
L Varaaja-vedenlämmitin
M Lämmityspiirin menovesi sekoitusventtiilillä

M2/HK2
N Lämmityspiirin pumppu
O 3-tiesekoitusventtiili
P Hydraulinen jakaja

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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Laitteistokomponenttien ja toimintojen yleiskuva ilma/vesi-lämpöpumpuille sisä- ja ulkoyksiköllä, Monob-
lock-versio
Laitteistokom-
ponentti/
toiminto

Sivu Sisäyksikkö seinälaitteena Sisäyksikkö yhdistelmälaitteena
Vitocal 200-A Vitocal 222-A

Lämmitys-/
jäähdytyspiirit

 49 Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimoot-

tori
■ M3/HK3: KM-väylän kautta ohjattu

shunttimoottori

Puskurivaraajan yhteydessä:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimootto-

ri
■ M3/HK3: KM-väylän kautta ohjattu

shunttimoottori

Sekoitusventtiilin ja asennusarjan yhtey-
dessä, ilman puskurivaraajaa:
■ A1/HK1
■ M2/HK2: suoraan ohjattu shunttimootto-

ri
Lämmitysve-
den lisälämmi-
tysvastus

 40 Tyypistä riippuen tehtaalla asennettu Asennettu tehtaalla

Ulkoinen läm-
möntuottaja

 39 X —

Lämmitysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X
Vain ilman asennussarjaa sekoitusventtii-

lillä
Lämmitys-/
jäähdytysve-
den puskuriva-
raaja

 45 X X
Vain ilman asennussarjaa sekoitusventtii-

lillä

Huonelämmi-
tys

 49 X X

Huonejäähdy-
tys

 56 Riippuen tyypistä Riippuen tyypistä

Käyttöveden
lämmitys

 42 Erillinen varaaja-vedenlämmitin Varaaja-vedenlämmitin asennettu

Lämpöpump-
pujen sarjaoh-
jaus

 29 X —

Uima-altaan
lämmitys

 57 X X

Asunnon
ilmanvaihto

 59 X X

Aurinkosähkö  71 X X
Smart Grid  35 X X

Kylmäainepiirin säädin

Lämpöpumpusta riippuen on asennettu erilainen kyl-
mäainepiirin säädin: Kylmäainepiirin säätimet [2] -
[7-1]
Sellaiset tiedot tässä huolto-ohjeessa, jotka koskevat
vain tiettyä kylmäainepiirin säädintä, on merkitty vas-
taavalla symbolilla, esim. [7].

! Huomio
Huoltotoimenpiteet, jotka eivät sovi asennettuun
kylmäainepiirin säätimeen, voivat aiheuttaa laite-
vaurioita.
Ennen töiden alkua on selvitettävä lämpöpum-
pun ohjauskeskuksesta asennettu kylmäainepii-
rin säädin.

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Järjestelmätiedot”
Näytössä olevien järjestelmätietojen selitykset:
katso luku ”Järjestelmätiedot”.

Kylmäainepiirin säätimet
Lämpöpumppu Kylmäainepiirin säädin

[2] [4] [4-3] [4-4] [4-6] [4-7] [6] [7] / [7-1]
Liuos/vesi-lämpöpumput  
■ Vitocal 222-G      X   
■ Vitocal 333-G     X    
Ilma/vesi-lämpöpumput sisäsijoitukseen Monob-
lock-versio 

 

■ Vitocal 200-A, tyyppi AWCI-AC 201.A X        
Ilma/vesi-lämpöpumput ulkosijoitukseen Monob-
lock-versio 

 

■ Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B  X       
■ Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B       X  
Ilma/vesi-lämpöpumput sisä-/ulkoyksiköllä, Split-
malli

 

■ Vitocal 100-S        X
■ Vitocal 111-S        X
■ Vitocal 200-S    X     
■ Vitocal 222-S    X     
Ilma/vesi-lämpöpumput sisä-/ulkoyksiköllä, Mo-
noblock-malli

 

■ Vitocal 200-A, tyyppi AWO(-M)/AWO(-M)-E/
AWO(-M)-E-AC 201.A

  X      

■ Vitocal 222-A   X      

Säätötasot

Kaikki valikot eivät ole käytettävissä kaikilla säätöta-
soilla; näin pyritään estämään lämpöpumpun tai mui-
den laitteistokomponenttien virheellisten säätöjen teke-
minen. Esimerkiksi säätöparametrit voidaan hakea
näyttöön vain säätötasolla Huoltoliike.

Laitteiston käyttäjä

Käyttö tapahtuu perusvalikosta ja laajennetusta
valikosta käsin ja soveltuu henkilöille, joille LVI-liike
(Huoltoliike) on antanut opastusta lämmityslaitteiston
käyttöön.
■ Perusvalikosta löytyvät peruskäyttötoiminnot ja näy-

töt. Esimerkiksi huonelämpötilan asetusarvon säätä-
minen ja käyttöohjelman valinta.

■ Laajennetussa valikossa on lisätoimintoja kuten aika-
ohjelman asettaminen. Paina kohtaa  hakeaksesi
laajennetun valikon näyttöön.

Säätötason ”Laitteiston käyttäjä” toiminnot,
katso käyttöohje.

Johdanto

Laitelajit (jatkoa)

58
36

73
8

in
fo

rm
aa

tio



25

Huoltoliike

Tällä säätötasolla ovat käytettävissä koodaustason 1
lisätoiminnot ja parametrit. Nämä toiminnot ja paramet-
rit on merkitty symbolilla !.

■ Säätötasoon ”Huoltoliike” kuuluvat myös säätötason
”Laitteiston omistaja” toiminnot.

■ Koodaustason 1 säätöjä saavat tehdä vain ne lämmi-
tysalan huoltoliikkeen henkilöt, jotka ovat saaneet
koulutusta Viessmann-lämpöpumppujen huoltoon.

Koodaustason 1 haku, katso sivu 196.

Käyttöyksikkö

Perusvalikko

40°CMenoveden lämpötila

14°C 21°C

LP1

Kuva. 7

Askel taaksepäin valikossa tai aloitetun säädön
keskeyttäminen
Kohdistinpainikkeet valikon selaamiseen tai arvo-
jen säätämiseen

OK Valinnan vahvistaminen tai tehdyn säädön tallen-
taminen.
”Käyttöä koskevien ohjeiden” tai lisätietojen
haku koskien valittuna olevaa valikkoa.
Laajennetun valikon haku näyttöön.

Johdanto

Säätötasot (jatkoa)
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Porakaivojen/lämmönkeruuputkistojen sijasta lämpö-
pumpun ensiölähteenä voidaan käyttää jäävaraajaa ja
aurinko-ilma-absorbaattoria. Tätä varten täytyy para-
metrin ”Ensiölähteen valinta 7030” arvona olla ”1”. 
Ympäröivä maaperä ja aurinko-ilma-absorbaattori läm-
mittävät jäävaraajan väliaineen. Lämpöpumppu ottaa
tämän ensiöenergian jäävaraajasta. Jos väliaineen
lämpötila laskee silloin alle jäätymispisteen, lämpö-
pumppu käyttää lisäksi kiteytymisenergiaa. Jäävaraaja
jäätyy sisältä ulospäin ja sulaa ulkoa sisällepäin.
Jäävaraajan sijasta voidaan myös aurinko-ilma-absor-
baattoria käyttää suoraan ensiölähteenä. 3-tievaihto-
venttiili suorittaa vaihtokytkennän kummankin ensiö-
lähteen välillä.

Jäähdytyskäytössä (”luonnollinen jäähdytys”) huoneti-
loista otettu lämpöenergia johdetaan jäävaraajaan.

Jäävaraajaa lämmitetään aurinko-ilma-absorbaattorilla,
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät (paramet-
rien säätö Vitosolic-laitteessa):
■ Lämpötilaero aurinko-ilma-absorbaattori – jäävaraaja

> ”ΔTpäälle”.
■ Absorbaattorin lämpötila > ”Th6päälle”.
■ Lämpötila jäävaraajassa < ”Tvar.asetusl”.

Ensiölähteen päällekytkentäedellytykset
Ensiölähde Huoneläm-

mitys
Huonejääh-
dytys

Lämpötilaero aurinko-ilma-
absorbaattori – jäävaraaja

Absorbaattorin lämpötila

Jäävaraaja PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ < 0 –

Aurinko-ilma-
absorbaattori

PÄÄLLÄ POIS > ”Aurinkolämm.-ilma-ab-
sorpt.päällekytkentähysteree-
si 7031”

■ Absorbaattorin lämpötila >
”Ensiölähteen aurinkoabsor-
baattori vähimmäislämpötila
7033”
ja

■ Ensiö-sisääntulolämpötila on
sallitun alueen sisäpuolella.

Lämpöpumpun ja laitteen Vitotronic 200, tyyppi WO1C,
lisäksi tarvitaan seuraavat sähkölaitteet:

Vitosolic 200:
■ Lämpötilaeron säätely jäävaraajan lämmitystä varten

aurinko-ilma-absorbaattorin kautta
■ Lämpötilaeron asetusarvon säätö
■ Vapautus: ”Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjain-

laitteen tyyppi 7A00” kohtaan ”2”

Laajennus AM1:
■ Vaihtokytkentä aurinko-ilma-absorbaattorin ja jääva-

raajan välillä ensiölähteenä 3-tievaihtoventtiilin
kautta

■ Vapautus: ”Ulkoinen laajennus 7010” kohtaan ”2”
tai ”3”

Laajennus jäävaraaja:
■ 3-tievaihtoventtiilin ja absorbaattoripiirin pumpun

sähköinen ohjaus

Tarvittavien laitteiden sähköliitäntä ja parametrien sää-
döt:
www.viessmann-schemes.com

Kesäkäyttö

Erityisesti kesällä korkeat lämpötilat aiheuttavat jääva-
raajassa liian suuria lämpöhäviöitä maaperään.
Aurinko-ilma-absorbaattoria täytyy usein jälkilämmit-
tää, jolloin absorbaattoripiirin pumpun energiakustan-
nukset nousevat. Tämän välttämiseksi alennetaan jää-
varaajan maksimilämpötila kesäkäytössä parametrin
”Keskimääräinen maaperän lämpötila kesäkäy-
tössä 7034” arvoon.

Kesäkäytössä päällekytkentä tapahtuu seuraavien
edellytysten vallitessa:
■ Lämpöpumppu on ollut päivän aikana vähemmän

kuin ”Min. taukoaika kesäkäyttö 7035” käytössä
huonelämmitykseen.

■ ”Jäävaraajan kesäkäytön alk. kalenteriviikko
7039” on saavutettu.

■ ”Viimeinen kalenteriviikko kesäkäytölle 7036” ei
ole vielä saavutettu.

Toimintakuvaus
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Kesäkäyttö päättyy seuraavien edellytysten vallitessa:
■ Lämpöpumppu on ollut parametrin ”Jäävar. kesäk.

aikaisimman päät. kalenterivko 703A” mukaan
päivän aikana käytössä huonelämmitykseen enem-
mäin kuin parametrissä ”Eston edell.
vähimm.käyttöaika, kesäk. 7035” on säädetty.
tai

■ ”Viimeinen kalenteriviikko kesäkäytölle 7036” ei
ole vielä saavutettu.

Käyttö ulkoisella lämmöntuottajalla (ei yhdistelmälaitteissa)

Jos jäävaraajan energiamäärä ei enää riitä, voidaan
ulkoinen lämmöntuottaja kytkeä päälle vaihtoehtoisena
energianlähteenä. Tätä varten voidaan bivalenssiläm-
pötila mitata jäävaraajan lämpötila-anturin avulla. Läm-
pötila-anturin asettaminen tehdään parametrillä ”Biva-
lentin käytön lämpötila-anturi 7038”.

Absorbaattoripiirin valvonta

Jos absorbaattoripiiriin on asennettu lämpömääränlas-
kin ja se on yhdistetty Vitosolic-laitteeseen, voidaan
parametrin ”Vika keräinpumppu 7037” kautta kytkeä
keräinpiirin valvonta päälle. Jos absorbaattoripiirin
pumpun ohjaus on päällä ja energiamäärä laskee alle
1 kWh 6 tunnin kuluessa, lämpöpumpun ohjauskes-
kukseen tulee ilmoitus ”96 Keräinp. jäävaraaja”.
Tässä tapauksessa täytyy absorbaattoripiiri tarkastaa
(esim. absorbaattoripiirin pumppu viallinen).

2-tehoinen kylmäainepiiri  [6]

Lämpöpumpussa on kylmäainepiiri, jossa on 2 rinnak-
kain kytkettyä kompressoria, mutta vain yksi elektroni-
nen laajennusventtiili.

Jos lämmitys- tai jäähdytystarve on vähäinen, vain yksi
kompressori on käytössä. Jos lämmitys- tai jäähdytys-
tarve lisääntyy, myös 2. kompressori kytkeytyy
päälle. Kompressori päällä 

Vaadittavat parametrien säädöt
Parametri Kompressori 1 Kompressori 2
”Kompressorin vapautus 5000” ”1”
”Kompressoritehon vapautus tandem-
käytössä 509E”

”1” ”2”
”3” (molemmat kompressorit vapautettu)

”Kompressorin teho 5030” Arvo nimellislämpötehon mukaan: katso mallimerkintä
”Kompressoritehon käytön vapautus
5012”

”0” - ”15”
Asetukset bittikentässä: katso si-
vu 197.

—

”Vapautus kompressori 2 hydraulipiiriä
509F varten”

— ”0” - ”15”
Asetukset bittikentässä: katso
sivu 197.

Toimintakuvaus

 Ensiölähde… (jatkoa)
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Kompressorin päällekytkentä 

Kylmäainepiirin säädin kytkee aina sen kompressorin
päälle, joka viimeksi ei ollut käytössä. Siten on varmis-
tettu, että kummankin kompressorin käyntiajat tasoittu-
vat.
Jos lämmöntarve on vähäinen, vain yksi kompressori
on käytössä.

Päällekytkentä yhdessä suorassa lämmityspiirissä
ilman lämmitysveden puskurivaraajaa

Suuritehoisissa lämpöpumpuissa on suositeltavaa
käyttää lämmitysveden puskurivaraajaa toisiopiirin
menovedess kaikissa tapauksissa.
Yksittäistapauksissa voidaan lämpöä syöttää myös
suoraan lämmityspiiriin ilman lämmitysveden puskuri-
varaajaa.

Kun kaikki seuraavat edellytykset ovat täyttyneet, kyt-
keytyy kompressori 1 päälle:
■ Lämmityskäsky on annettu. Toisiopiirin paluuveden

lämpötila alittaa asetusarvon 2 K.
■ Viimeksi päällekytketyn kompressorin päällekytken-

nän jälkeinen 20 minuutin sulkuaika on kulunut.
■ Viimeksi päällekytketyn kompressorin poiskytkennän

jälkeinen 5 minuutin sulkuaika on kulunut.

Jos lämmityskäsky on voimassa vielä 20 minuuttia
kompressorin 1 päällekytkennän jälkeen, kytkeytyy
lisäksi kompressori 2 päälle.

Päällekytkentä lämmitysveden puskurivaraajan tai
varaaja-vedenlämmittimen yhteydessä

Kompressorit kytketään päälle seuraavien edellytysten
täyttyessä:
■ Lämmityskäsky on annettu. Kyseisen kulutuslaitteen

lämpötilan asetusarvo on alittunut vastaavan päälle-
kytkentähystereesin verran:
– Lämpimän veden puskurivaraaja: ” Lämpötilan

hystereesi puskurivaraajan lämmitys 7203”
– Käyttövesivaraaja: ” Lämpimän käyttöveden hys-

tereesi lämpöpumppu 6007”
■ Sulkuajat (20 min/5 min) ovat kuluneet loppuun: ks.

edellinen luku.

Kompressorit käynnistyvät tehointegraalista IL riippuen
seuraavan tekijöiden perusteella:

Perusteet kompressorien tarpeeseen
Tehointegraali IL Kompressori

1 2

I L >0,5-kertainen”Päällekyt-
kentäkynnys 730E”

PÄÄLLÄ POIS

IL > ”Päällekytkentäkynnys
730E”

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

1 Kompressori 1: Ensin päällekytketty kompressori
2 Kompressori 2: Viimeksi päällekytketty kompres-

sori
IL Tehointegraali: integraali saadaan paluuveden

lämpötilan asetusarvon poikkeaman keston ja kor-
keuden suhteesta tosiarvoon toisiopiirissä
Lisätietoja tehointegraalista: ks. sivu 124.

Kompressorin poiskytkentä 

Poiskytkentä yhdessä suorassa lämmityspiirissä
ilman lämmitysveden puskurivaraajaa

Jos toisiopiirin paluuveden lämpötila ylittää poiskytken-
tähystereesin asetusarvon, kytkeytyy ensin kompres-
sori 2 pois päältä, ja pienen viiveen päästä kompres-
sori 1.

Poiskytkentä lämmitysveden puskurivaraajan tai
varaaja-vedenlämmittimen yhteydessä

Jos poiskytkentäedellytykset vastaavalle kompresso-
rille on saavutettu, kytkeytyvät kompressorit pois
päältä tehointegraalista IL riippuen.

Toimintakuvaus

2-tehoinen kylmäainepiiri  [6] (jatkoa)
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Systematiikka kompressorien poiskytkentää varten
Tehointegraali IL Kompressori

1 2

IL < ”Päällekytkentäkynnys
730E”

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ

I L < 0,5-kertainen”päällekyt-
kentäkynnys 730E”

POIS PÄÄLLÄ

IL = 0 POIS POIS

1 Kompressori 1: Ensin päällekytketty kompressori
2 Kompressori 2: Viimeksi päällekytketty kompres-

sori
IL Tehointegraali: integraali saadaan paluuveden

lämpötilan asetusarvon poikkeaman keston ja kor-
keuden suhteesta tosiarvoon toisiopiirissä
Lisätietoja tehointegraalista: ks. sivu 124.

Lämpöpumppujen sarjaohjaus  / 

Ohje
Yhdistelmälaitteiden ja ilma-/lämpöpumppujen sisäa-
sennuksessa lämpöpumppujen sarjaohjaus ei ole
mahdollista.

Lämpöpumppujen sarjaohjaus koostuu ohjauslämpö-
pumpusta ja enintään neljästä jaksolämpöpumpusta.
Jokaisessa jaksolämpöpumpussa on 1 lämpöpumpun
ohjauskeskus.
Ohjauslämpöpumppu ohjaa lämpöpumppujen käyttöä
sarjaohjauksen sisällä. Tarvittaessa voidaan yksi tai
useampia lämpöpumppuja kytkeä päälle samanaikai-
sesti.

Ohje
Eri tehoilla varustettuja lämpöpumppuja voidaan yhdis-
tää toisiinsa (ei suositella  kanssa).

Tehosäädelty käyttö

Lämpöpumppujen sarjaohjauksen tehosäädeltyä käyt-
töä varten täytyy parametri ”Sarjaohjauksen tehon-
säädön strategia 700F” asettaa kohtaan ”2”.
Ohjauslämpöpumppu ja jaksolämpöpumput kytketään
siten päälle tai pois, että jokainen lämpöpumppu toimii
COP-optimoidusti.

Ohje
Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B -mallin yhteydessä
tehosäädelty käyttö ei ole mahdollista.

Toimintakuvaus

2-tehoinen kylmäainepiiri  [6] (jatkoa)
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Hydrauliset liitäntävaihtoehdot

Hydrauliset liitäntävaihtoehdot Ilma-/vesilämpöpumput

Rinnakkain toisiopiirin menovesi ja käyttövesivaraaja:
Jokaisella jaksolämpöpumpulla on oma toisiopumppu ja oma kier-
topumppu varaajan lämmitykseen, jotka jaksolämpöpumppu kyt-
kee päälle ohjauslämpöpumpun vaatimuksesta.

X —

Kukin omalla 3-tievaihtoventtiilillä ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
rinnakkain toisiopiirin menovedessä.
Lisäksi jokaisen lämpöpumpun paluuvedessä tarvitaan toinen 3-
tievaihtoventtiili.

: Toisiopumppu ja 3-tievaihtoventtiili on asennettu jokaiseen si-
säyksikköön.

: Jokaista lämpöpumppua varten on toisiopiirin menoveteen
asennettu 3-tievaihtoventtiili ja toisiopumppu.

Vaihtokytkentä huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen vä-
lillä riippuu ohjauslämpöpumpun kulloisellekin jaksolämpöpumpulle
antamasta käskystä.

X X

Yksityiskohtaiset laitteistokaaviot lämpöpumppujen
sarjaohjaukselle:
www.viessmann-schemes.com

Sähköliitäntä ja vapautukset

Lämpöpumppujen sarjaohjaukseen on yhdistetty
ohjauslämpöpumppu ja jaksolämpöpumput LON-
moduuliin.
Siten sekä ohjauslämpöpumppuun että jaksolämpö-
pumppuun täytyy asentaa tiedonvaihtomoduuli LON
(lisätarvike).

Laitteiston varustuksesta riippuen voidaan yhden sar-
jaohjauksen kaikki lämpöpumput vapauttaa eri toimin-
toihin toisistaan riippumatta parametrillä ”Kompresso-
ritehon käytön vapautus 5012”, ”Lämpöpumpun
käyttö sarjaohjauksessa 700C”):
■ Huonelämmitys
■ Huonejäähdytys
■ Käyttöveden lämmitys
■ Uima-altaan lämmitys (etusija: ”Etusija ulkoinen

käsky 7019” kohtaan ”1”)

Useita toimintoja voidaan aktivoida.
Sarjaohjauksen yksittäiset lämpöpumput voivat olla
käytössä huonelämmitykseen/huonejäähdytykseen
sillä aikaa, kun muut lämmittävät käyttövettä.

Jos uima-altaalle ei ole säädetty etusijaan parametrillä
(”Etusija ulkoinen käsky 7019” kohdassa ”0”):
Uima-allasta lämmitetään vain, jos mitään lämpövaati-
musta ei ole olemassa lämmitys-/jäähdytyspiireiltä
ja/tai puskurivaraajalta.

Menoveden lämpötilan säätö tehosäädellyssä käy-
tössä

■ Yhteinen lämmityspiirinpuoleinen lämpöpumppujen
sarjaohjauksen menoveden lämpötila määritetään
puskurivaraajan ulostulolämpötila-anturilla (liitäntä
F23 säädin- ja anturipiirilevyssä). Näin voidaan sar-
jaohjauksen lämpöpumput kytkeä päälle COP-opti-
moidusti.

■ Puskurivaraajan ulostulolämpötila-anturi asennetaan
lämmitysveden puolelle puskurivaraajan jälkeen,
lähelle lämmitysmenoveden liitäntää.
Ohje
Jos lämmityspiirin pumppuja ohjataan GLT-järjestel-
mällä (rakennuksen valvontatekniikka), täytyy pusku-
rivaraajan ulostulolämpötila-anturi asentaa sisään
puskurivaraajaan lämmitysmenoveden liitännän välit-
tömään läheisyyteen.

Toimintakuvaus

Lämpöpumppujen sarjaohjaus  /  (jatkoa)
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Lämpöpumpun ohjauskeskuksen yhdistäminen LON-moduuliin

Esimerkki lämpöpumpun sarjaohjauksesta ja Vitocom-laitteesta

A

LO
N

B

LO
N

LO
N

C

LO
N

D E E D
Kuva. 8

A Ohjauslämpöpumpun ohjauskeskus
B Jakso-lämpöpumpun ohjauskeskus
C Vitocom

D Päätevastus
E LON-yhteysjohto

Parametrien säädöt
Parametri A tehonsäädöllä A ilman tehon-

säätöä
B C

”Laitteistokaavio 7000” ”0” - ”10” ”0” - ”10” ”11” —

”Vapautus kompressoritehon 5012
käyttö”

”0” - ”15” ”0” - ”15” — —

”Sarjaohjaus 700A” ”2” ”2” ”0” —

”Lämpöpumpun käyttö sarjaohjauk-
sessa 700C”

— — ”0” - ”15” —

”Käyntiaikatasaus sarjaohjaus
700D”

”0” / ”1” ”0” / ”1” — —

”Sarjaohjauksen tehonsäädön stra-
tegia 700F”

”2” — — —

”Jakso-lämpöpumppujen määrä
7029”

”1” - ”4” ”1” - ”4” — —

”Lämpöpumpun numero sarjaoh-
jauksessa 7707”

— — ”1” - ”4” —

LON-tiedonvaihtomoduuli on
”LON-tiedonvaihtomoduulin vapau-
tus 7710”

”1” ”1” ”1” —

”LON-laitteistonumero 7798” ”1” - ”5” ”1” - ”5” ”1” - ”5” —

”LON-yksikkönumero 7777”
Saman numeron saa antaa vain yhden
kerran.

”1” - ”99” ”1” - ”99” ”1” - ”99” 1 - 99

”LON-vikakeskus 7779”
Laitteistoa kohden saa säätää vika-
keskukseksi vain yhden ohjauskes-
kuksen.

”0” tai ”1” ”0” tai ”1” ”0” tai ”1” Laite on aina vi-
kakeskuksena.

”Lähde kellonaika 77FE” ”0” ”0” ”1” —

”Kellonajan lähetys 77FF” ”1” ”1” ”0” Laite vastaanot-
taa kellonajan.

”Lähde ulkolämpötila 77FC” ”0” ”0” ”1” —

”Ulkolämpötilan lähetys 77FD” ”1” ”1” ”0” —

”Jakso tiedonvaihdolle LONin kaut-
ta 779C”

”20” ”20” ”20” —

”Puskurivaraajan/hydraulisen jaka-
jan vapautus 7200”

”1” ”1” — —

”Lisälämmitysvastuksen vapautus
7900”

”0” tai ”1” ”0” tai ”1” ”0” tai ”1” —

”Sähkölämmittimien vapautus käyt-
töveden lämmitykseen 6015”

”0” tai ”1” ”0” tai ”1” — —

Toimintakuvaus
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Parametri A tehonsäädöllä A ilman tehon-
säätöä

B C

”Sähkölämmittimien vapautus käyt-
töveden lämmitykseen 7901”

— — ”0” tai ”1” —

”Lisälämmitysvastuksen vapautus
huonelämmitykseen 7902”

”0” tai ”1” ”0” tai ”1” ”0” tai ”1” —

”3-tievaihtoventt. vapautus lämmi-
tys/lämmin käyttövesi 730D”

”1” ”0” tai ”1” ”0” tai ”1” —

Käsky lämpöpumpuille

Vain niille lämpöpumpuille annetaan käsky, jotka ovat
tarvittavaan käyttöön, esim. käyttöveden lämmitykseen
parametrillä ”Lämpöpumpun käyttö sarjaohjauk-
sessa 700C” vapautettu.

Ilman käyntiaikatasausta (”Käyntiaikatasaus sarja-
ohjaus 700D” kohtaan ”0”)

Jos paluuveden lämpötila toisiopiirissä on alittanut
päällekytkentähystereesin, lämpöpumpun ohjauskes-
kus antaa ensin käskyn ohjauslämpöpumpulle. orja-
lämpöpumppujen käsky tapahtuu tehointegraalista riip-
puen IL (integraali saadaan menoveden lämpötilan
asetusarvon poikkeaman keston ja korkeuden suh-
teesta tosiarvoon toisiopiirissä).

Käyntiaikatasauksella (”Käyntiaikatasaus sarjaoh-
jaus 700D” kohtaan ”1”)

Käyntiaikatasaus sarjaohjauksissa tapahtuu kaikkien
orja-lämpöpumppujen ja ohjauslämpöpumpun välillä.

Jos paluuveden lämpötila toisiopiirissä on alittanut
päällekytkentähystereesin, lämpöpumpun ohjauskes-
kus antaa käskyn sille lämpöpumpulle, jonka käynti-
aika on vähäisin. Se ei välttämättä ole ohjauslämpö-
pumppu. Jos tehointegraalin muita tasoja ylitetään (n-
kertainen ”Päällekytkentäkynnys 730E”), annetaan
peräjälkeen käsky jäljellä oleville lämpöpumpuille, joi-
den vastaavat käyntiajat ovat vähäisimmät.

Ohjeita sarjaohjaukseen 2-tehoisella kylmäainepii-
rillä
Ratkaisevaa sarjaohjauksen osien käyntiajan tasauk-
sessa on kompressorin  1 käyntiaika. Jokaisen lämpö-
pumpun yhteydessä käynnistetään ensin se kompres-
sori, joka ei ole ollut viimeksi käytössä.

Lämpöpumppujen poiskytkentä

Jakso-lämpöpumppujen ja/tai kompressorin poiskyt-
kentä tapahtuu alitettaessa tehointegraalin erilaisia
tasoja IL (n-kertainen ”Päällekytkentäkynnys 730E”)
päinvastaisessa järjestyksessä kuin päällekytken-
nässä.

Jos paluuveden lämpötila toisiopiirissä ylittää poiskyt-
kentähystereesin asetusarvon, niin silloin kytketään
heti pois päältä tehointegraalista IL riippumatta sekä
ohjauslämpöpumppu, että myös kaikki jakso-lämpö-
pumput.

Ulkoiset toiminnot

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:
■ Ulkoinen käsky/ulkoinen sekoitusventtiili AUKI tai

normaalikäyttö
■ Käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä
■ Ulkoinen lukitus/ulkoinen sekoitusventtiili KIINNI tai

normaalikäyttö

Ohje
Seuraavien toimintojen yhteydessä ulkoiset toiminnot
eivät ole mahdollisia:
■ Smart Grid
■ Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireille
■  / : jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden pusku-

rivaraajalla

Toimintakuvaus
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Ulkoisten toimintojen yleiskuva

Liitäntä
Ulkoinen käsky Käyttötilan vaihtokytkentä Ulkoinen lukitus
Signaali ”Ulkoinen käsky”:
■ X3.12/X3.13 reitiyspiirilevyssä: ks. sivu 293.
tai
■ X3.12/X3.13 kytkentärimoihin: katso alkaen sivulta 296.
tai
■ KM-väylän ja seuraavien laitteiden kautta:

– Laajennus EA1 (tulo DE3)
– Vitocom

Signaali ”Ulkoinen lukitus”:
■ X3.2/X3.14 liitinrimoihin: katso si-

vu 296.
tai
■ KM-väylän ja seuraavien laitteiden

kautta:
– Laajennus EA1 (tulo DE2)
– Vitocom

Ohje
Signaalilla ”Ulkoinen lukitus” on etu-
sija ennen signaalia ”Ulkoinen käs-
ky”.
 

Signaalin vaikutukset
Ulkoinen käsky Käyttötilan vaihtokytkentä Ulkoinen lukitus
■ Kytke kompressori päälle.
■ Lämmityspiirien sekoitusventtiilit

AUKI tai normaalikäyttö
■ Menoveden lämpötilan säätö toisi-

opiirissä esimääritettyyn asetusar-
voon: katso alla.

Seuraavien laitteistokomponenttien
käyttötilan vaihtokytkentä tietyksi
ajaksi:
■ Lämmityspiirit
■ Puskurivaraaja
■ Varaaja-vedenlämmitin
■ Asunnon ilmanvaihto yhdistetyllä

ilmanvaihtolaitteella

■ Kytke kompressori pois päältä.
■ Lämmityspiirien sekoitusventtiilit

KIINNI tai normaalikäyttö

Toisiopiirin menoveden lämpötilan asetusarvo
Ulkoinen käsky Käyttötilan vaihtokytkentä Ulkoinen lukitus
Ohje
Puskurivaraajalla varustetuissa lait-
teistoissa esimääritetään puskuriva-
raajan lämpötilan asetusarvo.

Laitteistokaaviot 0 - 10:
■ Kuten ”Menoveden lämpötila kun

ulkoinen käsky 730C”
tai

■ Analogisen jännitesignaalin kautta
tulossa ”0-10 V” laajennuksessa
EA1: 0 - 10 V vastaa toimitustilassa
lämpötilaa 0 ... 100 °C.
Yhdistä liitäntänavat tulossa DE3
sillalla.

Korkeampaa arvoa käytetään.

Laitteistokaavio 11:
■ Menoveden maksimilämpötila toisi-

opiirissä (tehovaatimuksella 100 %)

Korkein menoveden lämpötila, joka
saadaan laitteistokomponenttien tä-
mänhetkisestä käyttötilasta.

Ei asetusarvomääritystä

Ohje
Jäätymissuoja ei ole varmistettu.
Vapautettuja lisälämmittimiä ei kyt-
ketä päälle.
 

Toimintakuvaus

Ulkoiset toiminnot (jatkoa)
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Parametrien säädöt
Ulkoinen käsky Käyttötilan vaihtokytkentä Ulkoinen lukitus
■ ”Laitteistokaavio 7000” ”0” -

”10”
■ ”Ulkoisen käskyn vaikutus läm-

pöpumppuun/lämm.piir. 7014”
■ ”Etusija ulkoinen käsky 7019”

■ ”Laitteistokaavio 7000””0” -
”10”

■ ”Laitteiston osat ulkoisella
vaihtokytkennällä 7011”

■ ”Käyttötila ulkoisella vaihtokyt-
kennällä 7012”

■ ”Käyttötavan vaihtokytkennän
vaikutus ilmanvaihtoon 701F”

■ ”Kesto ulkoisella vaihtokytken-
nällä 7013”

■ ”Laitteistokaavio 7000””0” -
”10”

■ ”Ulkoisen lukituksen vaikutus
lämpöpumppuun lämm.piir.
7015”

■ ”Ulkoisen lukituksen vaikutus
pumppuun/kompressoriin
701A”

Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireille

Jokaiselle lämmitys-/jäähdytyspiirille voidaan aktivoida
käsky huonelämmitykselle tai huonejäähdytykselle,
esim. Smart Home -järjestelmästä.

Liitäntä

Signaali käskylle kytketään digitaalilähdön 230 V~
kautta peruspiirilevyyn. Pistoke sYF ja sYH: Ks. luku
”Peruspiirilevy”.

Parametrien säädöt

Ulkoisen kytkennän vapauttamiseksi vastaavalle läm-
mitys-/jäähdytyspiirille, on ”Kaukosäädin 2003, 3003,
4003” kytkettävä asentoon ”2”.

Tällä vapautuksella on seuraavat vaikutukset lämpö-
pumpun ohjauskeskuksen toimintoihin:
■ Aikaohjelmat huonelämmitykselle/huonejäähdytyk-

selle vastaavassa lämmitys-/jäähdytyspiirissä eivät
ole toiminnassa. Muut aikaohjelmat ovat toimin-
nassa, esim. ”Aikaohj. lämmin vesi”.

■ Huonelämpötilan asetusarvot yksittäisille lämmitys-
piireille ovat ”Normaali huonelämpötila 2000,
3000, 4000”.

■ Ulkoiset toiminnot eivät ole mahdollisia: Ulkoinen
käsky, Käyttötilan vaihto, Ulkoinen sulku

■ Smart Grid on mahdollinen vain laajennuksen EA1
(”Vapautus, Smart Grid 7E80” kohdassa ”1”)
kautta, ei digitaalitulojen kautta peruspiirilevyssä
(”Vapautus, Smart Grid 7E80” kohdassa ”4”).

■ Kauko-ohjaus ei mahdollinen
■ Yhdistäminen Vitocomfort 200-laitteeseen ei mahdol-

lista

Signaalin vaikutukset

Huonelämmitys/huonejäähdytys kytketään päälle riip-
pumatta lämmitysrajasta ja jäähdytysrajasta jatku-
vasti: Katso luku ”Lämmitysrajat” ja ”jäähdytysrajat”.

Ohje
Jos vaatimukset huonelämmitykselle ja huonejäähdy-
tykselle vallitsevat samanaikaisesti, huonelämmitys-
vaatimuksella on etusija.

Toimintakuvaus

Ulkoiset toiminnot (jatkoa)
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Menoveden lämpötilan asetusarvot

Menoveden lämpötilan asetusarvo jollekin lämmityspii-
rille saadaan tälle lämmityspiirille säädetystä lämmi-
tys-/jäähdytyskäyrästä ja säädetystä arvosta kohdassa
”Normaali huonelämpötila 2000”. Jos vaatimuksia
huonelämmitykselle on olemassa useista lämmityspii-
reistä samanaikaisesti, toisiopiirin menovedessä käyte-
tään vastaavaa korkeinta menoveden lämpötilan ase-
tusarvoa.

Ulkoinen ohjaus

Sähkön matalatariffeihin sisältyy usein sopimus siitä,
että sähkölaitos saa katkaista kompressorien ja lisä-
lämmitysvastuksien virransaannin useita kertoja päi-
vässä. Ulkoisen ohjauksen estosignaali saavuttaa läm-
pöpumpun ohjauskeskuksen reitityspiirilevyllä tai liitin-
rimoissa olevien liitäntänapojen X3.6/X3.7 kautta
(potentiaalivapaa kosketin tarvitaan).
Jotta lämmityslaitteiston muut toiminnot olisivat käytet-
tävissä sähkölaitoksen ulkoisen ohjauksen aikana,
lämpöpumpun ohjauskeskuksen virransyöttöä ei saa
kytkeä pois päältä. Lämpöpumpun ohjauskeskuksen
täytyy sen vuoksi olla yhdistetty sellaiseen verkkoliitän-
tään, jonka virransyöttöä ei voi estää.

Liitäntäversiot

■ Ilman käyttäjän suorittamaa kuormankatkaisua:
Lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee kompressorin
pois päältä. Lämmitysveden lisälämmitysvastus (jos
sellainen on) voi jäädä käyttöön (”Lisälämm.vastuk-
sen teho kun ulkoinen ohjaus 790A”).
Lämpöpumppujen sarjaohjauksessa ulkoisen ohjauk-
sen signaalin yhdistetään vain ohjauslämpöpump-
puun.

■ Käyttäjän suorittamalla kuormankatkaisulla:
Kompressori ja lämmitysveden lisälämmitysvastus
kytketään pois ”kovalla katkaisulla”.
Lämpöpumpun sarjaohjauksessa ulkoisen ohjauksen
signaali yhdistetään kaikkiin lämpöpumppuihin rin-
nakkain ja samavaiheisena apukontaktorin kautta.

Ohje
Seuraavissa tapauksissa ulkoisen ohjauksen signaalia
ei saa yhdistää:
■ Aurinkosähkölaitteiston yhteydessä (oman sähkön

käyttö)
■ Smart Grid -toiminnon yhteydessä

Smart Grid

Smart Grid -toiminnoilla voidaan lämpöpumpun käyttö
mukauttaa olemassaolevaan energiaan verkossa.
Smart Grid -toiminnon vapautusta varten on ”Vapau-
tus, Smart Grid 7E80” säädettävä kohtaan ”1” tai
”4”.
Jos verkossa on käytettävissä vähän energiaa, lämpö-
pumpun käyttö voidaan estää. Jos sähköenergiaa on
liikaa, ulkoinen ohjaus voi kohdistetusti vaatia lämpö-
pumpun käyttöä.

■ Smart Grid -toiminnot kytketään päälle sähkölaitok-
sen kahden potentiaalivapaan koskettimen kautta.

■ Liitäntämahdollisuudet kummallekin potentiaaliva-
paalle koskettimelle:
– laajennukseen EA1 kuten kuvassa 9
– lämpöpumpun ohjauskeskukseen kuten

kuvassa 36

Toimintakuvaus

Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireille (jatkoa)
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Liitäntä laajennukseen EA1

Edellytys: ”Vapautus Smart Grid 7E80” on kohdassa
”1”.

A
[{SFI [{{]0-10V f-]A[{AFI [{DFI

+ -5 63 41 21 2

E

L1N
CB D

Kuva. 9

A Laajennus EA1
B Liitäntä KM-väylä säädin- ja anturipiirilevyssä
C Potentiaalivapaa kosketin 1: Tarv. otettava yhteyttä

sähkölaitokseen

D Potentiaalivapaa kosketin 2: Tarv. otettava yhteyttä
sähkölaitokseen

E Verkkoliitäntä 1/N/PE 230 V/50 Hz

Ohje
■ Jos Smart Grid on vapautettu (”Vapautus Smart

Grid 7E80” arvolla ”1”), kumpaakaan tuloista DE2
ja E3 ei voi käyttää signaaleille ”Ulkoinen käsky” ja
”Ulkoinen ohjaus”.

■ Ulkoinen ohjaus sisältyy Smart Grid -toimintolaajuu-
teen. Sen takia tässä tapauksessa ulkoisen ohjauk-
sen signaalia ei saa yhdistää liitäntöihin X3.6 ja
X3.7.

Liitäntä lämpöpumpun ohjauskeskukseen

Edellytys: ”Vapautus Smart Grid 7E80” on kohdassa
”4”.

X3.1 X3.1B

C D

A
Kuva. 10

A Peruspiirilevy
B Liitäntä X3.1 (L') liitinrimoihin
C Potentiaalivapaa sulkukosketin 1: otettava tarvitta-

essa yhteyttä sähkölaitokseen
D Potentiaalivapaa sulkukosketin 2: otettava tarvitta-

essa yhteyttä sähkölaitokseen

Ohje
■ Jos Smart Grid on yhdistetty kumpaankin digitaalitu-

loon peruspiirilevyssä (”Freigabe Smart Grid 7E80”
kohdassa ”4”), ei ulkoista kytkentää lämmitys-/jääh-
dytyspiireille saa kytkeä päälle (”Kauko-ohjain
2003” kohdassa ”2”). Muuten Smart Grid ei ole toi-
minnassa.

■ Ulkoinen ohjaus sisältyy Smart Grid -toimintolaajuu-
teen. Sen takia tässä tapauksessa ulkoista ohjaus-
signaalia ei saa yhdistää liitäntöihin X3.6 ja X3.7.

Toimintakuvaus

Smart Grid (jatkoa)
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Toiminnot

Potentiaalivapaa koske-
tin

Toiminto

1 (C) 2 (D)
0 0 1 Lämpöpumppu normaalikäytöllä
X 0 2 Ulkoinen ohjaus

■ Kompressori POIS
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen voi kytkeä päälle (”Lisälämm.vastuk-

sen teho kun ulkoinen ohjaus 790A”).
0 X 3 Lämpöpumpun käyttö mukautetuilla lämpötilan asetusarvoilla eri toimintoja var-

ten. Muutokset säädetään seuraavilla parametreillä:
■ Käyttöveden lämmitys:

”Smart Grid, asetusarvon nostaminen veden lämmitystä varten 7E91”
■ Puskurivaraajan lämmitys:

”Smart Grid, asetusarvon nostaminen lämpimän veden puskurivar. var-
ten 7E92”

■ Huonelämmitys:
”Smart Grid, asetusarvon nostaminen huonelämpötilan lämmitystä var-
ten 7E93”

■ Huonejäähdytys:
”Smart Grid, asetusarvon laskeminen huonelämpötilan jäähdytystä var-
ten 7E95”

■ Kompressori kytkeytyy päälle vain tarvittaessa. Vastaavaa toimintoa koskevat
päällekytkentäehdot on täytettävä. Vastaavaa toimintoa varten täytyy aikaoh-
jelmassa olla aktivoituna ajanjakso.

■ Lisälämmityksiin eivät mukautetut lämpötilan asetusarvot vaikuta. Lisälämmi-
tykset kytketään päälle niissä rajoissa, jotka ovat voimassa ilman Smart Grid -
toimintoa.

Toimintakuvaus

Smart Grid (jatkoa)
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Potentiaalivapaa koske-
tin

Toiminto

1 (C) 2 (D)
X X 4 Laitteistokomponentit lämmitetään säädettyihin maksimilämpötiloihin tai jäähdy-

tetään minimilämpötiloihin. Kompressori kytkeytyy heti päälle, vaikka aikaohjel-
massa ei olisikaan aktivoitua ajanjaksoa.

Maksimilämpötilat eri toiminnoille:
■ Käyttöveden lämmitys:

”Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila”
■ Puskurivaraajan lämmitys:

”Maks. lämpötila puskurivaraaja 7204”
■ Huonelämmitys:

”Menoveden maksimilämpötila 200E”
■ Huonejäähdytys:

”Menoveden minimilämpötila jäähdytys 7103”

■ Maksimitavoitelämpötilojen saavuttamiseksi saa lämmitysveden lisälämmitys-
vastuksen kytkeä päälle. Maksimiteho on säädettävissä (”Smart Grid vapau-
tus sähkölämmitys 7E82”).

■ Muihin lisälämmityksiin, kuten ulkoiseen lämmöntuottajaan, eivät maksimi-
lämpötilojen asetusarvot vaikuta. Lisälämmitykset kytketään päälle niissä ra-
joissa, jotka ovat voimassa ilman Smart Grid -toimintoa.

■ Laitteistokomponentit lämmitetään tai jäähdytetään peräkkäin määriteltyjen
tärkeysjärjestysten mukaan, esim. käyttöveden lämmitys ennen huonelämmi-
tystä.

■ ”Lämpöpumpun bivalentin käytön katkaisuraja 7B0F” siirretään arvoon
–30 °C, jotta lämpöpumppu pysyy käytössä myös alhaisissa ulkolämpötilois-
sa.

X Kosketin toiminnassa
0 Kosketin ei toiminnassa

Ohjeita toimintoihin 3 ja 4
■ Koska käytetään virran ylituotantoja, sähkötehonot-

toa ei lasketa vuositason tehokertoimiin.
■ Lämpötilan asetusarvot voidaan mukauttaa myös

käytettäessä omaa virtaa. Jos oman virran käyttö ja
toiminto 3 ovat samanaikaisesti aktiivisia, niin voi-
massa on aina korkeampi asetusarvomukautu: katso
luku ”Aurinkosähkö”.

Lisälämmittimet

Huonelämmitys

Huonelämmityksen lisälämmityksenä voidaan käyttää
lisälämmitysvastusta ja/tai ulkoista lämmöntuottajaa.
Lämpöpumpun ohjauskeskus ohjaa kumpaakin laitetta.
”Etusija ulk. lämmöntuottaja/lisälämmitysvastus
7B01” määrää, minkä lämmönlähteen lämpöpumpun
ohjauskeskus kytkee päälle, kun lämmityspiirien läm-
möntarve on suuri.

Ohje
Lisälämmitysvastuksen ja/tai ulkoisen lämmöntuottajan
käyttäminen ei ole mahdollista kaikkien lämpöpumppu-
jen kanssa.

Käyttöveden jälkilämmitys

Katso luku ”Käyttöveden jälkilämmitys lisälämmitti-
millä” sivulla 43.

Toimintakuvaus

Smart Grid (jatkoa)
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Ulkoinen lämmöntuottaja

Lämpöpumpun ohjauskeskus mahdollistaa lämpöpum-
pun bivalentin käytön ulkoisella lämmöntuottajalla,
esim. öljylämmityskattilalla.
Ulkoinen lämmöntuottaja on liitetty hydraulisesti niin,
että lämpöpumppua voidaan käyttää myös lämmitys-
kattilan paluuveden lämpötilan nostoon. Järjestelmäe-
rotus tapahtuu joko hydraulisella jakajalla tai puskuri-
varaajalla.
Lämpöpumpun optimaalista käyttöä varten täytyy
ulkoinen lämmöntuottaja yhdistää sekoitusventtiilin
kautta laitteiston menoveteen puskurivaraajan jälkeen.
Tämä sekoitusventtiili ohjaa suoraan lämpöpumpun
ohjauskeskusta.
Ulkoista lämmöntuottajaa ohjataan potentiaalivapaan
koskettimen kautta (liitäntänavat 222.3/222.4 laajen-
nuspiirilevyssä).

Huonelämmitys

Tarvittavat vapautukset
Parametri Asetus
”Ulkoisen lämmöntuottajan vapau-
tus 7B00”

”1”

”Ulkoisen lämmöntuottajan vapau-
tus lämmityskäyttöön 7B0C”

”1”

■ Bivalentti (kaksivaiheinen) käyttö
Jos vaimennettu ulkolämpötila (”Ulkolämpötilan pit-
käaikaisen keskiarvon jaksoväli 7002”) on arvon
”ulkoisen lämmöntuottajan bivalenssilämpötilan
7B02” alapuolella, lämpöpumpun ohjauskeskus
vapauttaa ulkoisen lämmöntuottajan huonelämmityk-
seen.
Bivalenssilämpötilan yläpuolella ulkoinen lämpö-
pumppu kytkeytyy päälle vain seuraavien edellytys-
ten täyttyessä:
– Lämpöpumppu ei kytkeydy päälle häiriön takia.

tai
Erityinen lämpökäsky, esim. on saatavilla. Jäätymi-
senesto

■ Bivalentit käyttötavat
Ulkoisen lämmöntuottajan mahdolliset käyttötavat
(”Lämpöpumpun bivalentti (kaksivaiheinen) käyt-
tötapa 7B0E”):
– Rinnakkainen bivalentti käyttö:

Ulkoinen lämmöntuottaja ja lämpöpumppu kytke-
tään samanaikaisesti päälle.

– Vaihteleva bivalentti käyttö:
Kompressori kytkeytyy pois päältä, kun ulkoinen
lämmöntuottaja kytkeytyy päälle.

Useimmissa tapauksissa rinnakkainen bivalentti
käyttötapa on tehokkaampi kuin vaihteleva bivalentti
käyttö. Alhaisissa ulkolämpötiloissa voi lämpöpum-
pun tyypistä riippuen olla edullisempaa sallia enää
vain vaihteleva bivalentti käyttö (”Lämpöpumpun
bivalentin käytön katkaisuraja 7B0F”).

■ Bivalentti käyttö jäävaraajalla 
Jos käytettävissä on jäävaraaja primäärilähteenä,
voidaan ulkoinen lämmöntuottaja vapauttaa myös
jäävaraajan lämpötilasta riippuen. Tätä varten biva-
lenssilämpötila pitää määrittää jäävaraajan lämpötila-
anturin avulla (parametrin ”Bivalentin käytön läm-
pötila-anturi 7038” arvona ”1”).

■ Päällekytkentäkriteerit
Ulkoisen lämmöntuottajan päällekytkennälle on rat-
kaisevaa laitteiston menoveden lämpötila. Jotta ase-
tusarvon lyhytaikainen alittuminen ei välittömästi
johda ulkoisen lämmöntuottajan päällekytkeytymi-
seen, käytetään päällekytkentäkriteerinä tehointeg-
raalia (integraali menoveden lämpötilan asetusarvon
poikkeaman keston ja korkeuden suhteesta menove-
den lämpötilan tosiarvoon: ”Ulkoisen lämmöntuot-
tajan käynnistyskynnys 7B03”).
Seuraavissa tapauksissa estetään ulkoisen lämmön-
tuottajan päällekytkeytyminen kestoajaksi ”Päälle-
kytkentäviive ulkoiset lämmöntuottajat 7B04”:
– Siirtymän jälkeen ”aikaohjelmassa Lämmitys” käyt-

tötilasta alhaisella lämpötilan asetusarvolla käyttö-
tilaan korkeammalla lämpötilan asetusarvolla,
esim. tilasta ”Alennettu” tilaan ”Normaali”

– Huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen
välisen vaihtokytkennän jälkeen

■ Laitteiston menoveden lämpötilan säätely
Sekoitusventtiili ulkoisen lämmöntuottajan yhdistämi-
seen pysyy niin kauan suljettuna, kunnes ulkoisen
lämmöntuottajan kattilaveden lämpötila ” menovede
vähimmäislämpötila Ulkoisten lämmöntuottajien
sekoitusventtiili AUKI 7B05” o saavutettu. Siten
kylmää lämmitysvettä ulkoisesta lämmöntuottajasta
ei pääse lämmityspiireihin. Avautumisen jälkeen
sekoitusventtiili säätää laitteiston menoveden lämpö-
tilan asetusarvoon.

■ Sekoitusventtiili ulkoiselle lämmöntuottajalle
Mikäli ulkoisen lämmöntuottajan kattilaveden lämpö-
tila ” menoveden vähimmäislämpötila Ulkoisen
lämmöntuottajan sekoitusventtiili AUKI 7B05”
voimassa olevan käskyn aikana alittuu, niin paramet-
rillä ” vähimmäislämpötilan pidon vapautus ulk.
WE (lämm.tuott.) 7B10” sekoitusventtiilille voidaan
säätää seuraavasti:
– Sekoitusventtiili jää säätökäyttöön, kunnes ulkoi-

sen lämmöntuottajan käsky on poistunut.
– Sekoitusventtiili sulkeutuu. Sekoitusventtiili aukeaa

vasta, kun ”menoveden lämpötila ulkoisen läm-
möntuottajan sekoitusventtiili AUKI 7B05” on
saavutettu.

Jotta lämpöhäviöitä sekoitusventtiilissä voidaan
tasoittaa, voidaan parametrillä ”Maks. nosto meno-
veden lämp. ulkoiset lämmöntuottajat 7B0B” nos-
taa ulkoisen lämmöntuottajan menoveden lämpötilaa
suhteessa laitteiston vaadittavaan menoveden läm-
pötilan asetusarvoon.

Toimintakuvaus

Lisälämmittimet (jatkoa)
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■ Toimintahäiriön sattuessa
Jos 2 h ulkoisen lämmöntuottajan käynnistyksen jäl-
keen ”menoveden vähimmäislämpötila ulkoisen
lämmöntuottajan sekoitusventtiili AUKI 7B05” ei
ole vielä saavutettu, näyttää lämpöpumpun ohjaus-
keskus häiriöilmoituksen ”E1 Ulk. lämmöntuottaja”.

■ Poiskytkentäkriteerit
Lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee ulkoisen läm-
möntuottajan pois, jos kumpikin seuraavista edelly-
tyksistä täyttyy:
– ”Min. käyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat

7B06” on kulunut loppuun.
– Laitteiston menoveden lämpötila on parametrin

”Jälkikäyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat
7B07” keston ajan asetusarvon yläpuolella.

Käyttöveden jälkilämmitys

Katso luku ”Käyttöveden jälkilämmitys lisälämmitti-
millä” sivulla 43.

Turvatoiminnot

Lämpöpumpun suojaamiseksi liian korkeilta menove-
den ja paluuveden lämpötiloilta ei lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa ole turvatoimintoja ulkoiselle läm-
möntuottajalle.
Sen takia täytyy käyttää seuraavia turvalämpötilarajoit-
timia (kytkentäkynnys kukin 70 °C)
■ Huonelämmitys:

2 turvalämpötilarajoitinta on varustettava seuraaviin
kohtiin:
– toisiopiirin menovesi ennen lämmitysveden lisä-

lämmitysvastusta (jos sellainen on)
– Toisiopiirin paluuvesi (lämpöpumpun ja puskuriva-

raajan välillä)
Kummankin turvalämpötilarajoittimen täytyy olla siten
sähköisesti yhdistetty, että ulkoinen lämmöntuottaja
ja toisiopumppu kytkeytyvät pois päältä.
Ohje
– Jos paluuveden lämpötila toisiopiirissä ylittää

67 °C, toisiopumppua ei kytketä päälle.
– Jos ”Kompressorin käynnistysviiveen 5008”

lopussa paluuveden lämpötila toisiopiirissä ylittää
toisiopiirin menoveden maksimilämpötilan vähen-
nettynä arvolla 7 K, kompressoria ei kytketä päälle.

■ Käyttöveden jälkilämmitys:
1 turvalämpötilarajoitin on varustettava seuraavaan
kohtaan:
– toisiopiirin paluuvesi (lämpöpumpun ja varaaja-

vedenlämmittimen välille)
Turvalämpötilarajoittimen täytyy olla sähköisesti siten
yhdistetty, että joko varaajan jälkilämmityksen kierto-
pumppu kytkeytyy pois päältä tai 3-tievaihtoventtiili
”Lämmitys/käyttöveden lämmitys” kytkeytyy ”lämmi-
tykselle”.

Jäätymissuoja

Jos kattilaveden lämpötila laskee alle arvon 5 °C, läm-
pöpumpun ohjauskeskus kytkee ulkoisen lämmöntuot-
tajan parametrin ”Min. käyntiaika ulkoinen lämmön-
tuottaja 7B06” määrittämäksi ajaksi päälle.

Lämmitysveden lisälämmitysvastus

Lisälämpölähteeksi voidaan toisiopiirin menoveteen
asentaa sähköinen lämmitysveden lisälämmitysvastus.
Lämpöpumpputyypistä riippuen on lämmitysveden lisä-
lämmitysvastus asennettu tehtaalla lämpöpumppuun
tai se on saatavana lisävarusteena.

Lämmöntarpeesta riippuen voidaan kahta tehotasoa
(esim. 3 ja 6 kW) ohjata erikseen lisälämmitysvastuk-
sessa. Korkeamman lämmöntarpeen yhteydessä läm-
pöpumpun molemmat tehotasot voidaan kytkeä päälle
samanaikaisesti: esim. 3 kW + 6 kW = 9 kW (≙ Teho-
taso 3)

Toimintakuvaus
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Tehoa voi asetuksella ”Maks. teho lisälämmitysvas-
tus 7907” pysyvästi rajoittaa. Jotta mahdollinen suuri
lämmöntarve voidaan lämpöpumpun päällekytkennän
jälkeen joka tapauksessa kattaa, ei tämä rajoitus ole
voimassa välittömästi lämpöpumpun päällekytkennän
jälkeen.
Sähkön kokonaisottotehon rajoittamiseksi lämpöpum-
pun ohjauskeskus kytkee juuri ennen kompressorin
käynnistymistä lämmitysveden lisälämmitysvastuksen
muutamaksi sekunniksi pois päältä. Tämän jälkeen
jokainen teho kytketään yksittäin peräjälkeen päälle
10 s välein.
Lämmitysveden lisälämmitysvastus voidaan kytkeä
aina vastaavien kriteerien mukaan lämmityskäyttöön ja
käyttöveden lämmitykseen.

Ohje
Jos lämmitysveden lisälämmitysvastuksen ollessa kyt-
kettynä ero meno- ja paluuveden lämpötilojen välillä
toisiopiirissä ei 24 tunnin sisällä nouse vähintään 1 K
verran, seurauksena on häiriöilmoitus ”AB Lisälämmi-
tysvastus”.

Huonelämmitys

Tarvittavat vapautukset
Parametri Säätö
”Lisälämmitysvastuksen vapautus
7900”

”1”

”Lisälämmitysvastuksen vapautus
huonelämmitykseen 7902”

”1”

! Huomio
Kun ”lisälämmitysvastuksen vapautukselle
7900” on säädetty arvo ”1”, näyttöön ilmestyy
automaattisesti kysely ”Toisiopiiri täytetty?”.
Jos tämä tiedustelu on vahvistettu painamalla
”Ei”, lisälämmitysvastusta ei vapauteta. ”Lisä-
lämmitysvastuksen vapautus 7900” sääde-
tään arvoon ”2”.
Täytä toisiopiiri. Vahvista kysely ”Toisiopiiri
täytetty?” valitsemalla ”Kyllä”.

Lämmitysveden lisälämmitysvastus voidaan kytkeä
päälle huonelämmitykseen vain, kun kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen käyttö on

vapautettu parametrillä ”Sähkölämm. aikaoh-
jelma”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

■ Vaimennettu ulkolämpötila alittaa parametrin
”Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen kaksiar-
volämpötila 790B”.

■ Toisiopiirin Menoveden lämpötila alittaa asetusar-
von 2 K.
Ohje
Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B
Toisiopiirin paluuveden lämpötila alittaa asetusar-
von 2 K.

■ ”Päällekytkentäkynnys 730E” on ylittynyt.
■ ”Päällekytkentäviive lämmitysv. lisälämmitysvas-

tus 7905” esim. käyttötilan vaihdon jälkeen kun kulu-
nut loppuun.

Riippuen ”Päällekytkentäkynnyksen 730E” ylittymi-
sestä kytketään päälle eri lämmitysveden lisälämmitys-
vastuksen tehoja.

Ohje
Lämmityspiirien tai puskurivaraajan jäätymissuojan
vuoksi lämmitysveden lisälämmitysvastus kytketään
päälle myös silloin, jos kumpikaan mainituista kritee-
reistä ei täyty.

Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen poiskyt-
kentä
■ Suorassa lämmityspiirissä (ilman puskurivaraajaa):

Seuraavien edellytysten vallitetessa lämpöpumpun
ohjauskeskus kytkee lämmitysveden lisälämmitys-
vastuksen yksittäiset tehot peräjälkeen pois:
Toisiopiirin menoveden lämpötila toisiopiirissä ylit-
tää menoveden lämpötilan asetusarvon.
Ohje
Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B
Toisiopiirin paluuveden lämpötila ylittää paluuve-
den lämpötilan asetusarvon.

■ Lämmityspiirit sekoitusventtiilillä (puskurivaraajan
kanssa):
Jos paluuveden lämpötila toisiopiirissä ylittää
puskurivaraajan lämpötilan asetusarvon, lämpöpum-
pun ohjauskeskus kytkee lämmitysveden lisälämmi-
tysvastuksen pois päältä.

Käyttöveden jälkilämmitys

Katso luku ”Käyttöveden jälkilämmitys lisälämmitti-
mellä” sivulla 43.

Toimintakuvaus
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Käyttöveden lämmitys lämpöpumpulla

Käyttöveden lämmityksellä lämpöpumpulla on toimitus-
tilassa etusija suhteessa huonelämmitykseen/huone-
jäähdytykseen.
Tätä säätöä voi Viessmannin valtuuttama lämpöpump-
pujen huoltoliike muuttaa.
Jos käyttöveden lämmityksen etusija on säädetty ja
lämpökäskyjä on samanaikaisesti lämmityspiireiltä ja
varaaja-vedenlämmittimeltä, niin varaaja-vedenlämmi-
tintä lämmitetään vain parametrin ”Maks. käyntiaika
käyttöveden lämmitys lämmityskäytössä 6011”
kestoajan verran. Jos lämmityskäsky varaaja-veden-
lämmittimeltä on edelleen voimassa, lämmityspiirejä
lämmitetään vain parametrin ”Maks. keskeytys käyt-
töveden lämmitys lämmitykselle” kestoajan verran.
Jotta voidaan estää käyttöveden sekoittuminen
varaaja-vedenlämmittimessä varaajan lämmityksen
aikana, kylmän käyttöveden kiertopumppu jää poiskyt-
ketyksi käyttöveden lämmityksen ajaksi.

Käyttöveden lämmityksen päälle- ja poiskytkentä

Jos lämpötila päällekytkennän lämpötila-anturissa las-
kee enemmän kuin ”Lämpimän veden hystereesi-
lämpöpumppu 6007” alle tämänhetkisen lämpimän
veden asetusarvon, käynnistyy käyttöveden lämmitys.
Käyttöveden lämmitys päättyy, jos lämpötila poiskyt-
kennän lämpötila-anturissa nousee yli käyttöveden
lämpötilan asetusarvon tai jos lämpötila ”Lämpimän
käyttöveden maks. lämpötila 6006” on saavutettu.

1 varaajan lämpötila-anturi, asennus varaaja-vedenlämmittimeen ylös
 Käyttötila lämpimän veden aikaohjelmassa Käyttöveden kerta-

lämmitys”Ylä” ”Normaali” ”Lämp.2”
■ Varaajan lämpötila-anturi

ylhäällä
PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ
POIS POIS POIS POIS

Varaajalämpötilan asetusar-
vo

”Lämpimän käyttöveden lämpötilan
asetusarvo 6000”

”Lämpimän käyttöveden lämpötilan
asetusarvo 2 600C”

PÄÄLLÄ Kytke käyttöveden lämmitys päälle.
POIS Käynnistä käyttöveden lämmitys pois päältä.

2 varaajan lämpötila-anturia, asennus varaaja-vedenlämmittimeen ylös ja alas
 Käyttötila lämpimän veden aikaohjelmassa Käyttöveden kerta-

lämmitys”Ylä” ”Normaali” ”Lämp.2”
■ Varaajan lämpötila-anturi

ylhäällä
PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ
POIS    

■ Varaajan lämpötila-anturi
ala

— POIS POIS POIS

Varaajalämpötilan asetusar-
vo

”Lämpimän käyttöveden lämpötilan
asetusarvo 6000”

”Lämpimän käyt-
töveden lämpöti-
lan asetusarvo 2
600C”

”Lämpimän käyttö-
veden lämpötilan
asetusarvo 6000”

PÄÄLLÄ Käynnistä käyttöveden lämmitys.
POIS Kytke käyttöveden lämmitys pois päältä.

Ohje
Alempi käyttöveden lämpötila-anturi täytyy vapauttaa
parametrillä ”Lämpötila-anturi alhaalla varaaja-
vedenlämmittimessä 600E”.

Käyttötila
Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Käyttöveden lämmityksen sulkuaika

”Sulkuaika Käyttöveden lämmitys 6060” -toiminnon
avulla voidaan määrittää käyttöveden lämmityksen
estoaika. Kun lämminvesivaraaja on täysin lämmennyt,
käyttöveden lämmitys ei kytkeydy päälle annettuna
sulkuaikana, vaikka varaajan lämpötila ylittäisi lämpöti-
lan asetusarvo parametrissä ”Läm. käyttöveden hys-
tereesi lämpöpumppu 6007” ylittyisi sulkuaikana.

Toimintakuvaus
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Ohje
Jos sulkuaika on asetettu liian pitkäksi korkeampaan
käyttöveden kulutukseen nähden, varaajan lämpötila
saattaa laskea liian voimakkaasti.

Käyttöveden lämmityksen enimmäistaukoaika

”Maks. Katkoskäyttöveden lämmitys 6061” mahdol-
listaa pisimmän taukoajan seuraavaan käyttöveden
lämmitykseen saakka. Kun lämminvesivaraaja on täy-
sin lämmennyt, käyttöveden lämmitys käynnistyy joka
tapauksessa tämän taukoajan jälkeen. Tämä pätee
myös silloin, kun varaajan lämpötila ei ylitä ”Läm.
käyttöveden hystereesi lämpöpumppu 6007” vas-
taavalla arvolla.

Ohje
Jos ”Maks. katkoskäyttöveden lämmitys 6061” on
asetettu lyhyemmäksi kuin ”Käyttöveden lämmityk-
sen sulkuaika 6060”:
Asetettu sulkuaika ei ole voimassa. Mikäli lämminvesi-
varaajan poiskytkentälämpötla alittuu, käyttöveden
lämmitys alkaa, kun ”Maks. katkoskäyttöveden läm-
mitys 6061” on kulunut loppuun. Tämä pätee myös
silloin, kun käyttöveden lämmityksen käynnistyslämpö-
tila ei ole alittunut.

Käyttöveden jälkilämmitys lisälämmittimillä

Mahdolliset lisälämmittimet:
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastus (lämpöpumpun

tyypistä riippuen sisältyy toimitukseen, lisävarus-
teena tai käyttäjä hankkii)

■ Ulkoinen lämmöntuottaja
tai

■ Sähkövastus (lämpöpumpun tyypistä riippuen lisä-
varuste tai käyttäjä hankkii), asennettuna varaaja-
vedenlämmittimeen
Ohje
Sähkövastusta ja ulkoista lämmöntuottajaa ei voi
samanaikaisesti vapauttaa käyttöveden jälkilämmi-
tykseen.

Vapautukset käyttöveden jälkilämmitykseen

Parametri Lämmitysveden
lisälämmitysvastus

Sähkövastus Ulkoinen lämmöntu-
ottaja

”Lisälämmittimien vapautus käyttöveden
lämmitykseen 6014”

— ”1” —

”Sähkölämmittimien vapautus käyttöve-
den lämmitykseen 6015”

”1” ”1” —

”Lisälämmitysvastuksen vapautus 7900” ”1” — —

”Ulkoisen lämmöntuottajan vapautus
7B00”

— — ”1”

”Ulk. lämmöntuott. vapautus käyttöve-
den lämmitykseen 7B0D”

— — ”1”

! Huomio
Kun ”lisälämmitysvastuksen vapautukselle
7900” on säädetty arvo ”1”, näyttöön ilmestyy
automaattisesti kysely ”Toisiopiiri täytetty?”.
Jos tämä tiedustelu on vahvistettu painamalla
”Ei”, lisälämmitysvastusta ei vapauteta. ”Lisä-
lämmitysvastuksen vapautus 7900” sääde-
tään arvoon ”2”.
Täytä toisiopiiri. Vahvista kysely ”Toisiopiiri
täytetty?” valitsemalla ”Kyllä”.

Käyttöveden jälkilämmityksen päälle- ja poiskyt-
kentä

Vapautettu lisälämmitin kytketään päälle ja taas pois
parametristä ”Vapautus sähkölämm./ulk.
lämm.tuott. vain jälkilataus 6040” riippuen käyttöve-
den jälkilämmityksen seuraavien edellytysten valli-
tessa:

Toimintakuvaus
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Jos useita lisälämmittimiä on vapautettu käyttöveden
jälkilämmitykseen, lämpöpumpun ohjauskeskukseen
integroitu kuormahallinta ratkaisee, mille lisälämmitti-
melle käsky annetaan. Ulkoisella lämmöntuottajalla on
etusija ennen lämmitysveden lisälämmitysvastusta.

Käyttöveden jälkilämmitys PÄÄLLÄ
”Vapautus sähkölämm./ulk. lämm.tuott. vain jälkila-
taus 6040” = ”0”

”Vapautus sähkölämm./ulk. lämm.tuott. vain jälkila-
taus 6040” = ”1”

Kaikkien seuraavien kriteerien on täytyttävä:
■ Varaajan lämpötila alittaa tämänhetkisen asetusarvon

parametrin arvolla ”Läm. käyttöveden hystereesi
lisälämmitysvastus 6008”.

■ ”Lämpötilan nousu/tunti käyttöveden lämmityk-
seen 600D” ei saavuteta käyttöveden lämmityksessä
lämpöpumpulla.

■ Yleiset käyttöedellytykset vastaavalle lisälämmittimel-
le on kaikki täytetty.

Käyttöveden jälkilämmityksen aikana kompressori jää
kytketyksi päälle.

Yhden seuraavista kriteereistä on täytyttävä:
■ Menoveden maksimilämpötila toisiopiirissä on saavu-

tettu.
■ Lämpöpumpussa on häiriö.
■ Kompressori on kytketty ulkoisesti pois päältä, esim.

ulkoisella ohjauksella.

Käyttöveden jälkilämmityksen aikana kompressori jää
kytketyksi pois.

Käyttöveden jälkilämmitys POIS
”Vapautus sähkölämm./ulk. lämm.tuott. vain jälkila-
taus 6040” = ”0”

”Vapautus sähkölämm./ulk. lämm.tuott. vain jälkila-
taus 6040” = ”1”

Lämmitysveden lisälämmitysvastus:
■ Varaajalämpötilan asetusarvo on saavutettu.

tai
■ Toisiopiirin menoveden lämpötila saavuttaa menove-

den maksimilämpötilan, josta vähennetty ”Poiskyt-
kentähystereesi lämmitysveden lisälämmitysvas-
tus 601E”.

Ulkoinen lämmöntuottaja/sähkövastus:
■ Varaajalämpötilan asetusarvo, josta vähennetty hys-

tereesi 1 K on saavutettu, mitattuna ylemmästä
varaajan lämpötila-anturista.

Varaajalämpötilan asetusarvo on saavutettu.

Käyttöveden lämmitys aurinkolämmöllä

Käyttöveden lämmitystä aurinkolämmöllä voidaan sää-
tää aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduu-
lilla, tyyppi SM1.

Asennus- ja huolto-ohje ”Aurinkolämmitysjärjes-
telmän ohjauskeskusmoduuli, tyyppi SM1”

Jäätymisenesto

Jos lämpötila varaajan lämpötila-anturissa alittaa 3 °C,
lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee lisälämmitykset
päälle:
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastus (lämpöpumpun

tyypistä riippuen sisältyy toimitukseen, lisävarus-
teena tai käyttäjän itse hankittava).

■ Ulkoinen lämmöntuottaja
■ Sähkövastus (lämpöpumpun tyypistä riippuen lisäva-

rusteena tai käyttäjän itse hankittava).

Ohje
Varaaja-vedenlämmittimen jäätymisenestoa varten
lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee sähkölämmitykset
päälle myös silloin, kun niitä ei ole vapautettu käyttöve-
den lämmitykseen (”Sähkölämmittimien vapautus
käyttöveden lämmitykseen 6015” arvo ”0”).

Jäätymiseneston lämmitys päättyy, kun lämpötila ylem-
mässä varaajan lämpötila-anturissa ylittää 10 °C.

Toimintakuvaus
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Sekoitusventtiileillä varustettuihin lämmitys-/jäähdytys-
piireihin täytyy asentaa puskurivaraaja.
Poikkeus: Jos asennussarja sekoitusventtiilillä (lisä-
varuste) on integroitu lämpöpumpun yhdistelmälaittee-
seen, voidaan sekoitusventtiilillä varustettu lämmitys-
piiri M2/HK2 yhdistää suoraan (”As.-sarj. tyyppi
7044” kohtaan ”1”). Tässä tapauksessa parametrejä
puskurivaraajalle ei voi säätää.

Toiminnot

■ Ulkoisen ohjauksen estoaikojen ohitus:
Puskurivaraaja syöttää lämmitys-/jäähdytyspiirejä
myös tänä estoaikana.

■ Tilavuusvirtojen hydraulinen irtikytkentä toisiopiirissä
ja lämmitys-/jäähdytyspiireissä: Jos esim. tilavuusvir-
taa vähennetään lämmitys-/jäähdytyspiireissä ter-
mostaattiventtiilien kautta, tilavuusvirta toisiopiirissä
pysyy muuttumattomana.

■ Lämpöpumpun käyttöajan pidentäminen

Suuremman veden määrän ja mahdollisen lämmön-
tuottajan erillisen sulkemisen takia on asennettava toi-
nen tai suurempi paisuntasäiliö.
Lämpöpumppu on varmistettava EN 12828 mukaan.

Ohje
Puskurivaraajan ja siihen yhdistettyjen lämmitys-/jääh-
dytyspiirien samanaikaista lämmitystä tai jäähdytystä
varten täytyy toisiopuolen tilavuusvirta puskurivaraajan
sisäpuolella jakaa. Tätä varten täytyy toisiopumpun
tilavuusvirran olla suurempi kuin kaikkien lämmityspii-
rin pumppujen tilavuusvirta yhteensä.

Puskurivaraajien yleiskuva

Suhteessa varustukseen ja toimintaan lämmitysveden
puskurivaraajat eroavat lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajista.

Varustus/toiminta Lämmitysveden puskurivaraaja Lämmitys-/jäähdytysveden puskuri-
varaaja 

Hydraulinen liitäntä laitteistoon Rinnakkain toisiopiirin menovedessä Rinnakkain toisiopiirin menovedessä
Huonelämmitys X X
Huonejäähdytys Lämmitysveden puskurivaraaja ohite-

taan jäähdytyskäytössä hydraulisella
ohituskytkennällä.

X

Vapautus parametrillä ”Puskuri-
varaajan/hydraulisen jakajan
vapautus 7200”

”1” Vain huonelämmitys ”1” Vain huonelämmitys
”2” Huonelämmitys ja huonejäähdy-

tys
Lämmityspiirien määrä Enint. 3 Enint. 3
Jäähdytyspiirien määrä Enint. 1 Enint. 3
Erillinen jäähdytyspiiri X —

Parametrit huonejäähdytykseen Vain ”71xx” ”Jäähdytystoiminto 7100”
A1/HK1 ”20xx”
M2/HK2 ”30xx”
M3/HK3 ”40xx”

Jäähdytystoiminnot ”Luonnolinen jäähdytys”, ”Aktiivinen
jäähdytys”

”Aktiivinen jäähdytys”

Vaihtokytkentä lämmitys- ja jääh-
dytyskäytön välillä

Automaattinen, sillä lämmitysveden
puskurivaraaja ohitetaan jäähdytys-
käytössä hydraulisella ohituskytken-
nällä.

Manuaalinen parametrillä ”Käyttötapa
puskurivar. 721F”

Puskurivaraajan lämpötila-anturi Asennettu ylös, liitäntä F4 säädin- ja
anturipiirilevyssä

Asennettu ylös, liitäntä F4 säädin- ja
anturipiirilevyssä

Toimintakuvaus
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Puskurivaraaja lämpöpumppujen sarjaohjauksen yhteydessä  / 

Jotta varmistetaan kerrostuminen puskurivaraajan
ylemmällä alueella lämmityskäytössä, on puskuriva-
raajan liitännät suoritettava seuraavasti:
■ Toisiopuolen menovesi lämpöpumppujen sarjaoh-

jauksesta yhdistetään puskurivaraajan keskimmäi-
seen liitäntään.

■ Lämmitys-/jäähdytyspiirin puoleinen menovesi yhdis-
tetään puskurivaraajan ylempään liitäntään.

Puskurivaraajan lämmitys lämpöpumpulla

Voimassa seuraaville:
■ Lämmitysveden puskurivaraaja
■ Huonelämmitys lämmitys-/jäähdytysveden puskuri-

varaajalla

Lämmityksen päälle- ja poiskytkentä

Jos puskurivaraajan lämpötila laskee yli parametrin ”
Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys
7203” alle tämänhetkisen puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvon, puskurivaraajan lämmitys alkaa. Tämän-
hetkinen puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo on
aina kaikkien yhdistettyjen lämmityspiirien korkein
menoveden lämpötilan asetusarvo.

Lämmitys päättyy, kun lämpötila poiskytkennän lämpö-
tila-anturissa nousee yli poiskytkentälämpötilan, tai kun
”Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila 7204” on
saavutettu.

Ohje
Puskurivaraajan lämpötila-anturin ollessa viallinen
puskurivaraajan lämmitys päättyy välittömästi.

Käyttötila aikaohjelmassa
Puskurivaraaja

Puskurivaraajan lämmitys
PÄÄLLÄ POIS

”ylhäällä” Puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvo, josta vähennetty
”Lämpötilan hystereesi
puskurivaraajan lämmitys
7203”, on alittunut puskuri-
varaajan lämpötila-anturissa.

■ Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo, johon li-
sätty ”Poiskytkentähystereesi puskurivaraaja
7209”, on ylittynyt puskurivaraajan lämpötila-an-
turissa.

■ Jos puskurivaraajan lämpötila-anturia ei ole,
käytetään toisiopiirin paluuveden lämpötila-antu-
ria.

”Normaali” ■ Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo puskuri-
varaajan lämpötila-anturissa on ylittynyt.
ja

■ Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo, johon li-
sätty ”Poiskytkentähystereesi puskurivaraaja
7209”, on ylittynyt toisiopiirin paluuveden lämpö-
tila-anturissa.

”Kiinteä arvo” ■ ”Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan
kiinteä arvo 7202” on ylittynyt puskurivaraajan
lämpötila-anturissa.
ja

■ ”Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan
kiinteä arvo 7202”, johon lisätty ”Poiskytken-
tähystereesi puskurivaraaja 7209” on ylittynyt
toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturissa.

Toimintakuvaus
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Ohje
Käyttötila ”Kiinteä arvo” voidaan estää puskurivaraa-
jalle, jos mitään lämpökäskyä ei ole jonkin yhdistetyn
lämmityspiirin kautta (”Käyttötapa kiinteä arvo vain
lämpökäskyn yhteydessä 720A” kohtaan ”1”).
Tässä tapauksessa puskurivaraajaa lämmitetään enää
vain käyttötilan ”Normaali” lämpötilan asetusarvoon.

Käyttötapa
Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Puskurivaraajan lämmitys lisälämmittimillä

Puskurivaraajan lisälämmittimenä voidaan käyttää vain
lämmitysveden lisälämmitysvastusta, koska se on
yhdistetty hydraulisesti toisiopiirin menoveteen.
Ulkoinen lämmöntuottaja on yhdistetty sekoitusventtii-
lin kautta laitteiston menoveteen puskurivaraajan jäl-
keen. Näin lämmityspiirejä lämmitetään suoraan.
Puskurivaraajan lämmitys ulkoisella lämmöntuottajalla
tapahtuu epäsuoraan lämmityspiirien paluuveden
kautta.

Puskurivaraajan lämmitys lämmitysveden lisälämmi-
tysvastuksella, katso sivu 41.

Poiskytkentäoptimointi

Poiskytkentäoptimointi (”Poiskytkentäoptimointi
puskurivaraajan lämmitys 7205” kohtaan ”1”) var-
mistaa, että lämpötilan asetusarvo puskurivaraajassa
on saavutettu ajanjakson lopussa käyttötilassa ”Nor-
maali”.

Puskurivaraajan lämmitys käynnistyy sen takia vaadit-
tavalla kuumennusajalla aikaisemmin, vaikka päälle-
kytkentäehdot eivät vielä olisikaan täyttyneet. Kuumen-
nusaika valitaan automaattisesti välillä 0,5 ja 2 h, riip-
puen kuluneiden päivien kuumennusajoista.

Jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja  / 

Ohje
Tämä ei koske huonejäähdytystä, jos lämmitysveden
puskurivaraaja huonejäähdytykseen on ohitettu hyd-
raulisella ohituskytkennällä.

Jäähdytyksen päälle- ja poiskytkentä

Jos puskurivaraajan lämpötila nousee parametrin
”Jäähdytysveden puskuriv. päällekytkentähyst.
722B” yli tämänhetkisen puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvon, niin puskurivaraajan jäähdytys alkaa.
Tämänhetkinen puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
on aina kaikkien yhdistettyjen jäähdytyspiirien alhaisin
menoveden lämpötilan asetusarvo. Puskurivaraajan
lämpötilan asetusarvo on rajoitettu parametriin
”Jäähd.veden puskurivaraajan min. lämpötila
722A” myös silloin, jos jollekin yhdistetylle jäähdytys-
piirille saadaan alhaisempi arvo.

Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytys
päättyy, kun lämpötila poiskytkennän lämpötila-antu-
reissa laskee alle poiskytkentälämpötilan, tai kun
”Minimilämpötila jäähdytysveden puskurivar.
722A” on saavutettu.

Ohje
Puskurivaraajan lämpötila-anturin ollessa viallinen
puskurivaraajan jäähdytys päättyy välittömästi.

Toimintakuvaus
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Käyttötila aikaohjelmassa
Puskurivaraaja

Puskurivaraajan jäähdytys
PÄÄLLÄ POIS

”ylhäällä” Puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvo, johon lisätty
”Jäähdytysveden puskuri-
var. päällekytkentähyst.
722B” on ylittynyt puskuriva-
raajan lämpötila-anturissa.

Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo, josta on
vähennetty ”Poiskytkentähyst. jäähdytysved.
puskurivar. 7223”, on alittunut puskurivaraajan
lämpötila-anturissa.

”Normaali” ■ Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo puskuri-
varaajan lämpötila-anturissa on alittunut.
ja

■ Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo, josta on
vähennetty ”Poiskytkentähyst. jäähdytysved.
puskurivar. 7223”, on alittunut toisiopiirin paluu-
veden lämpötila-anturissa.

”Kiinteä arvo” ■ ”Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan
kiinteä arvo 7220” on alittunut puskurivaraajan
lämpötila-anturissa.
ja

■ ”Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan
kiinteä arvo 7202”, josta on vähennetty ”Pois-
kytkentähystereesi puskurivaraaja 7209” on
ylittynyt toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturis-
sa.

Käyttötila
Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Jäätymisenesto

Jos puskurivaraajan lämpötila laskee alle jäätymise-
nestorajan, lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee läm-
pöpumpun ja lämmitysveden lisälämmitysvastuksen
heti päälle.
Mahdollisesti aktivoitu lämmitysveden lisälämmitysvas-
tuksen esto huonelämmitykselle ei toimi (”Lisälämmi-
tysvastuksen vapautus huonelämmitykseen 7902”
arvolla ”0”).

Jäätymisenestolämmitys päättyy, kun puskurivaraajan
lämpötila ylittää poiskytkentärajan.

Lämpötilaraja Huonelämmitys lämmitysveden puskuri-
varaajalla tai lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajalla

Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytysve-
den puskurivaraajalla  / 

Jäätymisenestoraja 3 °C 3 °C
Poiskytkentäraja 10 °C 6 °C

Hydraulinen jakaja

Toisiopiirin ja lämmityspiirin tilavuusvirtojen hydrauli-
seen erottamiseen.
Lämpöpumpun ohjauskeskus käsittelee hydraulista
jakajaa kuten pientä lämmitysveden puskurivaraajaa.
Sen takia täytyy hydraulinen jakaja konfiguroida läm-
pöpumpun ohjauskeskukseen lämmitysveden puskuri-
varaajana (”Puskurivaraajan vapautus/hydraulinen
jakaja 7200”).

Puskurivaraajan lämpötila-anturi asennetaan joko hyd-
rauliseen jakajaan tai hydraulisen jakajan jälkeen lait-
teiston menoveteen.

Ohje
Jotta lämmityspiirien paluuveden lämpötila siirtyy mah-
dollisimman täydellisesti toisiopiirin paluuveteen, täytyy
lämmityspiirin puolen tilavuusvirran olla suurempi kuin
lämpöpumpun toisiopuolen tilavuusvirran.

Toimintakuvaus
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Vähimmäistilavuusvirtaa koskevia ohjeita

Lämpöpumput tarvitsevat toisiopiirissä vähimmäistila-
vuusvirran, jota on ehdottomasti noudatettava.

Ohje
Liuos/vesi-lämpöpumpuissa täytyy myös ensiöpuolella
noudattaa vähimmäistilavuusvirtaa.

Vähimmäistilavuusvirrat
Vastaavan lämpöpumpun asennus- ja huolto-
ohje

Järjestelmät pienillä vesimäärillä, esim. lämmitys-
laitteistot radiaattoreilla

Jotta vältetään kompressorin kytkeytyminen liian usein
päälle ja pois, täytyy lämmityslaitteiston tilavuutta suu-
rentaa.

Tätä varten voidaan puskurivaraajia käyttää seuraa-
vasti:
■ Rinnakkain lämmityspiirien kanssa yhdistetään

puskurivaraaja lämpöpumpun tehoon mukautetulla
tilavuudella.

■ Toisiopiirin paluuveteen kytketään rinnakkain lämmi-
tysveden puskurivaraaja tai esikytkentäsäiliö vähäi-
sellä tilavuudella, z. B. 50 l.

Ilma/vesi-lämpöpumpuissa varmistaa suurempi laitteis-
totilavuus sen, että käytettävissä on aina sulatukseen
tarvittavaa lämpöenergiaa toisiopiirissä.

Lämmityslaitteiston vähimmäistilavuus
”Lämpöpumppujen suunnitteluasiakirjat”

Järjestelmät suurilla vesimäärillä, esim. lattialäm-
mityksissä

Suurien vesimäärien järjestelmissä ei puskurivaraajaa
tarvita. Näissä lämmityslaitteistoissa täytyy asentaa
ohivirtausventtiili lattialämmityksen siihen lämmityspiiri-
jakajaan, joka sijaitsee kauimpana lämpöpumpusta.
Näin voidaan myös termostaattiventtiilien ollessa sul-
jettuja varmistaa vähimmäistilavuusvirta.

Ohje
Sekoitusventtiilillä varustetuissa lämmityspiireissä täy-
tyy aina käyttää rinnakkain kytkettyä puskurivaraajaa.
Poikkeus : Jos asennussarja sekoitusventtiilillä
(lisävaruste) on integroitu lämpöpumpun yhdistelmä-
laitteeseen, voidaan sekoitusventtiilillä varustettu
lämmityspiiri M2/HK2 yhdistää suoraan (”As.-sarj.
tyyppi 7044” kohtaan ”1”).

Laittteistokokoonpanot

Lämpöpumpun ohjauskeskus voi ohjata sähköisesti
yhtä lämmityspiiriä ilman sekoitusventtiiliä (A1/HK1) ja
enint. kahta ämmityspiiriä sekoitusventtiilillä (A2/HK2,
A3/HK3).
Yhden lämmitys-/jäähdytyspiirin yhteydessä voidaan
jäähdyttää näiden kolmen lämmityspiirin kautta saman-
aikaisesti.
Jos lämmityslaitteistoon on asennettu pelkkä lämmitys-
veden puskurivaraaja, voidaan yhtä kolmesta lämmi-
tyspiiristä käyttää jäähdytykseen (lämmitys-/jäähdytys-
piirinä) tai ohjata yhtä erillistä jäähdytyspiiriä (”Jääh-
dytyspiiri 7101”).

Ohje
Jos on yhdistetty erillinen jäähdytyspiiri, yhden lämmi-
tys-/jäähdytyspiirin kautta ei voi jäähdyttää.

Toimintakuvaus

Lämmityspiirit/jäähdytyspiiri
58

36
73

8

to
im

in
no

t

 



50

Lämmitys-/jäähdytyspiirien yleiskuva
Lämmitys-/jäähdytyspiiri Ohjaus suoraan Ohjaus KM-

väylän kaut-
ta

Erillinen jääh-
dytyspiiri

A1/HK1 M2/HK2 M3/HK3 SKK
Sekoitusventtiili — X X —
1 Lämmitysveden puskurivaraajalla (”Vapau-

tus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”1”):
■ Enint. 3 lämmityspiiriä, joista enint. 1 läm-

mitys-/jäähdytyspiiri tai 1 erillinen jäähdy-
tyspiiri

X X X X

2 Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajal-
la (”Vapautus puskurivaraaja/hydrauli-
nen jakaja 7200” kohdassa ”2”) / :
■ Enint. 3 lämmitys-/jäähdytyspiiriä

X X X —

3 Asennussarjalla sekoitusventtiili (”As.-sarj.
tyyppi 7044” kohdassa ”1”, vain Vitocal
111-S/222-A/222-S):
■ 2 lämmityspiiriä, joista enint. 1 lämmitys-/

jäähdytyspiiri

X X — —

 Parametri 2xxx 3xxx 4xxx 71xx

Ohje
Jos asennussarja sekoitusventtiilillä on asennettu ja
aktivoitu, on otettava huomioon seuraava:
■ Lämmityspiiri A1/HK1 on oltava yhdistettynä, mutten

ei lämmityspiiriin M2/HK2 voi syöttää lämpöä.
■ Säädä lämmityspiirin pumpun nimellisteho paramet-

rillä ”Nim.-teho lämm.-p. pumppu HK2 734A” vaa-
dittavan tilavuusvirran mukaan lämmityspiirissä M2/
HK2.

■ Puskurivaraajan käyttö toisiopiirin menovedessä ei
ole mahdollista.

■ Sulatusenergian varmistamiseksi täytyy käytettä-
vissä olla riittävä laitteistotilavuus. Tätä varten on
ohivirtausventtiili asennettava joko kauimpana ole-
vaan kohtaan lämmityspiirissä, tai laitteisto on varus-
tettava vähäisen tilavuuden lämmitysveden puskuri-
varaajalla toisiopiirin paluuveteen.

Lämmitys-/jäähdytyspiirien laitteistokomponentit
Lämmitys-/jäähdytyspiiri Ohjaus suoraan Ohjaus KM-

väylän kautta
Erillinen jääh-
dytyspiiri

A1/HK1 M2/HK2 M3/HK3 SKK
Sekoitusventtiili — X X —
Laajennussarja sekoitusventtiili (KM-väylä) — — X —

Shunttimoottori     
■ Liitäntä lämpöpumpun ohjauskeskukseen,

suora ohjaus signaalilla 230 V~
— X — —

■ Liitäntä laajennussarjaan sekoitusventtiili — — X —

Menoveden lämpötila-anturi lämmityspiiri     
■ Liitäntä lämpöpumpun ohjauskeskukseen

(F12)
— X — —

■ Liitäntä laajennussarjaan sekoitusventtiili — — X —

Toimintakuvaus
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Lämmitys-/jäähdytyspiiri Ohjaus suoraan Ohjaus KM-
väylän kautta

Erillinen jääh-
dytyspiiri

A1/HK1 M2/HK2 M3/HK3 SKK
Sekoitusventtiili — X X —
Huonelämpötila-anturi laitteessa
Vitotrol 200-A/200-RF

0 0 0 —

Huonelämpötila-anturi jäähdytys tai huone-
lämpötila-anturi laitteessa Vitotrol 200-A/
200-RF

— — — X

Lämmityspiirin pumppu     
■ Liitäntä lämpöpumpun ohjauskeskukseen 0 (212.2) X (225.1) — —
■ Liitäntä laajennussarjaan sekoitusventtiili — — X —

Lämmitysveden puskurivaraaja 0 X*1 X —

Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja
/

0 X*1 X —

Menoveden lämpötila-anturi laitteisto (F13) 0 0 0 —

NC-sekoitusventtiili, osa NC-yksikköä (lisä-
varuste) 

X 0 0 0

Menoveden lämpötila-anturi jäähdytyspiiri
(F14)

X*2 — — X

Kosteuskytkin jäähdytyskäytössä X X X X

X on/tarvitaan
0 ei tarvita, mutta mahdollinen
— ei mahdollista

Ohje
Lämmityspiirin sekoitusventtiilin säätökäyttäytymistä
suoraan ohjatulla shunttimoottorilla voidaan paramet-
rillä ”Käyntiaika sekoitusventtiili lämmityspiiri
2015” mukauttaa.

Lämpöpumppu saa lämpö- tai jäähdytyskäskynä kaik-
kien lämmitys-/jäähdytyspiirien käskyn maksimiarvon.
Menoveden lämpötilasta lämmityspiirissä ilman sekoi-
tusventtiiliä tulee näin mahd. tarvittavaa korkeampi.
Huonejäähdytyksessä yhden lämmitys-/jäähdytysve-
den puskurivaraajan yhteydessä voi menoveden läm-
pötila tässä lämmitys-/jäähdytyspiirissä olla mahd. tar-
vittavaa alhaisempi.

Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva ohjauskeskus

Lämpöpumpun ohjauskeskus määrittää menoveden
lämpötilan asetusarvon vastaavasti voimassaolevan
huonelämpötilan asetusarvon ”Huonelämpötila nor-
maali 2000” tai ”Huonelämpötila alennettu 2001”
sekä säädetyn lämmityskäyrän/jäähdytyskäyrän
mukaisen vaimennetun ulkolämpötilan mukaan.

*1 Ei mahdollista yhteydessä asennussarjaan sekoitusventtiilillä (”As.-sarj. tyyppi 7044” kohdassa ”1”)
*2 Jos puskurivaraajaa ei ole, voidaan käyttää myös toisiopiirin menoveden lämpötila-anturia (” Vapautus menoveden läm-

pötila-anturi jäähdytyspiiri 7109” kohtaan ”0”).

Toimintakuvaus
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Ominaiskäyrien tasoa ja jyrkkyyttä voi mukauttaa seu-
raavilla parametreillä:

Ominaiskäyrä Taso Jyrkkyys
Lämmityskäyrä   
■ Kaikki laitteistoko-

koonpanot
”Lämm.käy-
rän taso
2006, 3006,
4006”

”Lämm.käy-
rän jyrkkyys
2007, 3007,
4007”

Jäähdytyskäyrä   
■ Ilman puskuriva-

raajaa
”Jäähd.-käy-
rän taso
7110”

”Jäähd.-käy-
rän jyrkkyys
7111”■ Lämmitysveden

puskurivaraajalla
■ Lämmitys-/jäähdy-

tysveden puskuri-
varaajalla

”Jäähd.-käy-
rän taso
2040, 3040,
4040”

”Jäähd.-käy-
rän jyrkkyys
2041, 3041,
4041”

Huonelämpötilan nosto

Huonelämpötila-anturi tarvitaan. Kauko-ohjaimeen
integroitu huonelämpötila-anturi aktivoidaan paramet-
rillä ”Kauko-ohjain 2003”.

Huonelämpötilan nosto aktivoidaan parametrillä ”Huo-
nelämpötilannosto 200B”.

Vaikutuksen voimakkuus menoveden lämpötilan ase-
tusarvoon säädetään seuraavilla parametreillä:
■ Huonelämmitys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta:

”Huonelämpötilan noston vaikutus 200A”
■ Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta,

yhdistettynä lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jaan:
”Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri
2034”

■ Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta
ilman puskurivaraajaa/lämmitysveden puskurivaraa-
jalla tai erillisen jäähdytyspiirin kautta:
”Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri
7104”

Säätö huonelämpötilan mukaan

Lämpöpumpun ohjauskeskus määrittää menoveden
lämpötilan asetusarvon huonelämpötilan asetusarvon
(”Huonelämpötila normaali 2000” tai ”Huonelämpö-
tila alennettu 2001”) ja tosiarvon välisen eron perus-
teella Huonelämpötilan mukaan tapahtuvan säädön voi
kytkeä päälle parametrillä ”Huonelämpötilan säätö
2005”.

1 huonelämpötila-anturi tarvitaan. Kaukosäätimeen
integroitu huonelämpötila-anturi aktivoidaan paramet-
rillä ”Kaukosäädin 2003”.

Lämmitysraja ja jäähdytysraja

Lämpöpumppu toimii joko lämmitys- tai jäähdytyskäy-
töllä. Samanaikainen huonelämmitys ja huonejäähdy-
tys eri lämmitys-/jäähdytyspiirien kautta ei ole mahdol-
lista.
Huonelämmitys on vapautettu vain, jos vaimennettu
ulkolämpötila (”Pitkän aikavälin keskiarvonintervalli,
ulkolämpötila 7002”) alittaa jäähdytysrajan. Huone-
jäähdytystä varten täytyy vaimennetun ulkolämpötilan
ylittää jäähdytysraja.

Lämmitysraja

Lämmitysraja saadaan huonelämpötilan asetusar-
vosta, josta vähennetään ”Lämpötilaero lämmitysra-
jan laskemiseen 7003”.

Jäähdytysraja

Jäähdytysraja saadaan huonelämpötilan asetusar-
vosta, johon lisätään ”Lämpötilaero jäähdytysrajan
laskentaa varten 7004”.

Toimintakuvaus
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Vaihtokytkentä huonelämmityksen ja huonejäähdytyksen välillä

Laitteistokokoonpanosta riippuen lämpöpumpun
ohjauskeskus suorittaa vaihtokytkennän manuaalisesti
tai automaattisesti huonelämmityksen ja huonejäähdy-
tyksen välillä.

Manuaalinen vaihtokytkentä

Vain laitteistossa, jossa on lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraaja ja enint. 3 lämmitys-/jäähdytyspiiriä
(laitteistokokoonpano 2 sivulla 50)
Vaihtokytkentää varten huonelämmityksen ja huone-
jäähdytyksen välillä täytyy lämmitys-/jäähdytysveden
käytön vaihtokytkentä suorittaa manuaalisesti (”Käyt-
tötapa puskurivar. 721F”).

Automaattinen vaihtokytkentä

Vain yhdessä seuraavista laitteistokokoonpanoista:
■ 1 lämmitys-/jäähdytyspiiri ilman sekoitusventtiiliä,

ilman puskurivaraajaa
■ 1 erillinen jäähdytyspiiri
■ Laitteisto, jossa on lämmitysveden puskurivaraaja ja

enint. 3 lämmityspiiriä (laitteistokokoonpano 1
sivulla 50)

■ Lämpöpumppu, jossa on sekoitusventtiilin asennus-
sarja ja enint. 2 lämmityspiiriä (laitteistokokoonpano
3 sivulla 50)

Lämpöpumpun ohjauskeskus suorittaa automaattisesti
vaihtokytkennän huonelämmityksen ja huonejäähdy-
tyksen välillä vaimennetusta ulkolämpötilasta riippuen
(”Pitkän aikavälin keskiarvon intervalli, ulkolämpö-
tila 7002”).
Jotta näiden lämpötilarajojen lyhytaikaiset vaihtelut
eivät aiheuta jatkuvaa vaihtelua huonelämmityksen ja
huonejäähdytyksen välillä, säädettynä ovat kiinteät
hystereesit.

Ohje
■ Jäätymisenestossa on varmempaa ottaa myös lyhy-

taikaiset vaihtelut huomioon. Sen vuoksi lämpöpum-
pun ohjauskeskus käyttää jäätymisenestotoiminnon
päälle ja pois päältä kytkemiseen ulkolämpötilan
lyhyen ajan keskiarvoa.

■ Kun varustuksessa on huonelämpötila-anturi, myös
huonelämpötilaa varten on käytettävissä lyhyen ajan
keskiarvo. Tätä arvoa lämpöpumpun ohjauskeskus
käyttää huonelämpötilan nostoon ulkolämpötilan
mukaan tapahtuvassa ohjauksessa ja huonelämpöti-
lan mukaan tapahtuvassa ohjauksessa (”Huoneläm-
pötilan säätö 2005”).

Huonelämpötilan päällekytkentä

Kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät, huone-
lämmitys kytkeytyy päälle:
■ Vaimennettu ulkolämpötila alittaa lämmitysrajan:

katso sivu 52.
■ Käyttöohjelma ”Lämmitys ja lämmin vesi” tai

”Lämm./jäähd. ja LV”on kytketty päälle.
■ Ohjelmissa ”Aikaohjelma lämmitys” tai ”Aikaohj.

Lämmitys/jäähdytys” vastaavalle lämmitys-/jäähdy-
tyspiirille on ajanjakso aktiivinen.

■ Laitteisto, jossa on lämmitysveden puskurivaraaja:
ohjelmassa ”Aikaohj. puskurivaraaja” on ajanjakso
aktiivinen.

■  / : Laitteisto, jossa on lämmitys-/jäähdytysve-
den puskurivaraaja (laitteistokokoonpano 2
sivulla 50):
Ohjelmassa ”Aikaohj. puskurivaraaja” on ajan-
jakso aktiivinen.
”Käyttötapa puskurivar. 721F” on kohdassa ”0”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Lisäedellytys ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa
ohjauskeskuksessa:
■ Menoveden lämpötila on alle menoveden lämpötilan

asetusarvon: katso sivu 51.

Lisäedellytys huonelämpötilan mukaan ohjautu-
vassa ohjauskeskuksessa:
■ Huonelämpötila alittaa huonelämpötilan asetusarvon:

katso sivu 52.

Ohje
Jos huonelämmitys on kytkettynä päälle, lämmityspiirin
pumppu käy jatkuvasti. Suoraan lämpöpumppuun
yhdistetyissä lämmitys-/jäähdytyspiireissä ilman sekoi-
tusventtiiliä on toisiopumppu jatkuvasti päällekytket-
tynä.

Toimintakuvaus
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Huonelämpötilan poiskytkentä

Ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa ohjauskes-
kuksessa huonelämmitys kytkeytyy pois päältä seuraa-
vien edellytysten vallitessa
■ Jokin huonelämmityksen päällekytkentäedellytys ei

enää täyty: katso luku ”Huonelämmityksen päällekyt-
kentä”.
tai

■ Vaimennettu ulkolämpötila ylittää lämmitysrajan 2 K
verran.

Huonelämpötilan mukaan ohjautuvassa tai ulkoläm-
pötilan mukaan ohjautuvassa ohjauskeskuksessa
huonelämpötilan nostolla kytkeytyy huonelämmitys
pois päältä seuraavien edellytysten vallitessa:
■ Jokin huonelämmityksen päällekytkentäedellytys ei

enää täyty: katso luku ”Huonelämmityksen päällekyt-
kentä”.
tai

■ Huonelämpötila ylittää huonelämpötilan asetusarvon
5 K verran.

Huonejäähdytyksen päällekytkentä

Kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät, huone-
jäähdytys kytkeytyy päälle:
■ Vaimennettu ulkolämpötila ylittää jäähdytysrajan:

katso sivu 52.
■ Käyttöohjelma ”Lämm./jäähd. ja LV” on kytketty

päälle.
■ ”Aikaohjelmassa Lämmitys/jäähdytys” on aktiivi-

nen vastaavalle lämmitys-/jäähdytyspiirille ajanjakso
käyttötilassa ”Normaali” tai ”Kiinteä arvo”.

■  / : ”Aktiivisen jäähd. vapautus 71FE” on
kohdassa ”1”.

■  / : Laitteisto, jossa on lämmitys-/jäähdytysve-
den puskurivaraaja (laitteistokokoonpano 2
sivulla 50):
Ohjelmassa ”Aikaohj. puskurivaraaja” ajanjakso
aktiivinen.
”Käyttötapa puskurivar. 721F” on kohdassa ”1”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Lisäedellytys ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa
ohjauskeskuksessa:
■ Menoveden lämpötila on yli menoveden lämpötilan

asetusarvon: katso sivu 51.

Lisäedellytys huonelämpötilan mukaan ohjautu-
vassa ohjauskeskuksessa:
■ Huonelämpötila ylittää huonelämpötilan asetusarvon:

katso sivu 52.

Ohje
Jos huonejäähdytys on kytkettynä päälle, lämmityspii-
rin pumppu käy jatkuvasti. Suoraan lämpöpumppuun
yhdistetyissä lämmitys-/jäähdytyspiireissä ilman sekoi-
tusventtiiliä on toisiopumppu jatkuvasti päällekytket-
tynä.

Huonejäähdytyksen poiskytkentä

Ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa ohjauskes-
kuksessa huonejäähdytys kytkeytyy pois päältä seu-
raavien edellytysten vallitessa
■ Jokin huonejäähdytyksen päällekytkentäedellytys ei

enää täyty: katso luku ”Huonejäähdytyksen päälle-
kytkentä”.
tai

■ Vaimennettu ulkolämpötila alittaa jäähdytysrajan 1 K
verran.

Huonelämpötilan mukaan ohjautuvassa tai ulkoläm-
pötilan mukaan ohjautuvassa ohjauskeskuksessa
huonelämpötilan nostolla kytkeytyy huonejäähdytys
pois päältä seuraavien edellytysten vallitessa:
■ Jokin huonejäähdytyksen päällekytkentäedellytys ei

enää täyty: katso luku ”Huonejäähdytyksen päälle-
kytkentä”.
tai

■  / : Laitteisto, jossa on lämmitys-/jäähdytysve-
den puskurivaraaja (laitteistokokoonpano 2
sivulla 50): huonelämpötila alittaa huonelämpötilan
asetusarvon 2 x ” Hystereesi huonelämpötila jääh-
dytyspiiri 2037” verran.
Laitteisto ilman puskurivaraajaa tai lämmitysveden
puskurivaraajan kanssa (laitteistokokoonpano 1
sivulla 50): huonelämpötila alittaa huonelämpötilan
asetusarvon 2 x ”Hystereesihuonelämpötila jääh-
dytyspiiri 7107” verran.

Toimintakuvaus
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Huonelämmityksen/huonejäähdytyksen käyttötila

Käyttötila Kuvaus
”Normaali” Huonelämpötilan asetusarvo huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle on ”Huonelämpö-

tila normaali 2000”.
”Alennettu” Huonelämpötilan asetusarvo huonelämmitykselle/huonejäähdytykselle on ”Huonelämpö-

tila alennettu 2001”.

Ohje
Huonejäähdytys tässä käyttötilassa ei ole mahdollista.
 

”Kiinteä arvo” ■ Huonelämmitys parametrillä ”Lämmityspiirin maks.menoveden lämpötila 200E”
■ Huonejäähdytys ilman puskurivaraajaa tai lämmitysveden puskurivaraajan ohituksella:

Huonejäähdytys parametrillä ”Menoveden minimilämpötila jäähdytys 7103”
■ Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajalla:

Huonejäähdytys parametrillä ”Min. menoveden ohjelämpötila, jäähdytys 2033”
”Valmiustila” Tämä käyttötila on aktiivinen, jos mitään muuta käyttötilaa ei ole säädetty.

Jäätymisenesto on aktiivinen: katso seuraava luku.

Ohje
Huonejäähdytys tässä käyttötilassa ei ole mahdollista.
 

Jäätymisenesto

Jäätymisenestotoiminto yhdelle lämmitys-/jäähdytyspii-
rille on aktiivinen vain silloin, kun huonelämmitys on
kytketty käyttöohjelman ”Vain lämmin käyttövesi” tai
”Poiskytkentäkäyttö” kautta pois päältä tai käyttötila
”Valmiustila” on säädettynä aikaohjelmassa. Käyttö-
tila ”Valmiustila” on säädettynä, jos aikaohjelmassa
ei ole mitään aktiivista ajanjaksoa.

Huonelämmitys on aktiviinen, jos yksi seuraavista
edellytyksistä täyttyy:
■ Ulkolämpötilan lyhyen ajan keskiarvo alittaa jäätymi-

senestorajan. Tämä jäätymisenestoraja on tehtaalla
esimääritetty.

■ Huonelämpötila alittaa 5 °C (parametrin ”Kaukosää-
din 2003” arvon ”1”).

■ Laitteiston menoveden lämpötila alittaa 5 °C.

Jäätymisenestossa kytketään lämpöpumpun lisäksi
päälle lämmityspiirien pumput ja toisiopumppu.

Lämmitys jäätymisenestossa päättyy, kun kaikki seu-
raavat edellytykset täyttyvät:
■ Ulkolämpötilan lyhyen ajan keskiarvo ylittää jäätymi-

senestorajan väh. 2 K verran.
■ Huonelämpötila ylittää 7 °C (parametrin ”Kaukosää-

din 2003” arvon ”1”).
■ Laitteiston menoveden lämpötila ylittää 15 °C.

Ohje
Jäätymisenestoraja on tehtaalla säädetty arvoon 1 °C.
Tätä säätöä voi muuttaa vain Viessmannin valtuuttama
lämpöpumppujen huoltoliike.

Jotta lämpöpumpun ohjauskeskuksen ohjaamat kierto-
pumput eivät jumitu, ne kytketään päälle päivittäin
alkaen klo 13:00 peräjälkeen 10 s ajaksi (pumppura-
vistus). Varaajan lämmityksen kiertopumppu tai 3-tie-
vaihtoventtiili ”Lämm. käyttöveden lämmitys” kytketään
päälle päivittäin klo 0:00 30 s ajaksi.

Huonelämmitys lisälämmittimillä

Katso myös luku ”Lisälämmitykset” sivulla 38.

Toimintakuvaus
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Jos seuraavat kriteerit täyttyvät samanaikaisesti,
huonelämmityksen aikana lämpöpumpun ohjauskes-
kus antaa käskyn joko ulkoiselle lämmöntuottajalle tai
lisälämmitysvastukselle.
■ Lämmityspiirien menoveden lämpötila on yli 4 h

menoveden lämpötilan asetusarvon alapuolella.
■ Huonelämpötila on aktivoidulla huonelämpötilan nos-

tolla yli 0,5 K alle huonelämpötilan asetusarvon.
■ Lisälämmittimet on vapautettu huonelämmitykseen.

Vastaavat päällekytkentäkriteerit on täytetty:
– Ulkoinen lämmöntuottaja: katso sivu 39.
– Lämmitysveden lisälämmitysvastus: katso sivu 41.

Ohje
”Etusija ulk.lämmöntuottaja/lisälämmitysvastus
7B01” määrää, mikä lisälämmitysvastus ensimmäi-
senä kytketään huonelämmitykseen. Lämmityspiirien
jäätymissuojaa varten molemmat lisälämmittimet kyt-
ketään samanaikaisesti päälle.

Huonelämmitys ilmanvaihtolaitteella (tuloilmalämmitys)

Katso sivu  65.

Huonejäähdytys erillisen jäähdytyspiirin kautta

Ohje
Laitteistoissa lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla ei huonejäähdytys erillisen jäähdytyspiirin kautta
ole mahdollista.

■ On mahdollista vain, mikäli jäähdytystä ei tapahdu
lämmityspiirin kautta (parametri ”Jäähdytyspiiri
7101”).

■ 1 huonelämpötila-anturi täytyy olla aina:
– kaukosäätimen huonelämpötila-anturi (”Jäähdy-

tyspiirin kauko-ohjaus 7116”)
tai

– ohjauskeskukseen erikseen liitetty huonelämpötila-
anturi (”Huonelämpötilan anturin ryhmitys erill.
jäähdytyspiiri 7106”).

■ Erillistä jäähdytyspiiriä jäähdytetään jatkuvasti jääh-
dytysrajasta riippumatta.

■ Erillistä jäähdytyspiiriä varten ei voi säätää aikaoh-
jelmaa.

Ohje
Erillinen jäähdytyspiiri voidaan vaihtaa ulkolämpötilan
mukaan tapahtuvalle jäähdytyskäytölle. Tätä varten
”Kaukosäädin jäähdytyspiiri 7105” asetetaan koh-
taan ”0”.
Tällä säädöllä ei jatkuva jäähdytys samana pysyvään
lämpötilatasoon ole varmistettu. Suosittelemme sen
takia jäähdyttämään erillistä jäähdytyspiiriä aina
huonelämpötilan mukaan ohjattuna.

Jäähdytystoiminto ”luonnollinen jäähdytys” (NC) 

Jäähdytystoimintoa ”luonnollinen jäähdytys” varten tar-
vitaan NC-yksikkö sekoitusventtiilillä (lisävaruste).
Maaperän lämpötilataso siirretään suoraan jäähdytys-
piiriin. Tämä toiminto on energiaa säästävä, koska
kompressori on kytketty pois päältä.

Ohje
■ Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan yhtey-

dessä jäähdytystoiminto ”luonnolinen jäähdytys” ei
ole mahdollista.

■ Sekoitusventtiili NC-yksikössä pitää erityisesti jääh-
dytyskäytössä lattialämmityspiirien kautta menove-
den lämpötilan kastepistelämpötilan yläpuolella.

Jäähdytystoiminnon sähköinen ohjaus tapahtuu liitän-
nän 211.5 kautta peruspiirilevyssä: katso sivu 284.

Tarvittavat parametrien säädöt ilman puskurivaraa-
jaa
■ ”Jäähdytystoiminto 7100”kohdassa ”2”
■ Jäähdytyspiirin valinta: ”Jäähdytyspiiri 7101”

Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” (AC)  / 

Jäähdytyskäytössä lämpöpumppua käytetään suuntaa
vaihtavasti (kylmäainepiirin suunnanvaihto).

Kompressori on käytössä. Jäähdytystehoa mukaute-
taan lämpöpumpun moduloinnin kautta.

Toimintakuvaus

Lämmityspiirit/jäähdytyspiiri (jatkoa)

58
36

73
8

to
im

in
no

t



57

Laitteisto ilman puskurivaraajaa

Jäähdytysvesi tulee suoraan lämmitys-/jäähdytyspiiriin
tai erilliseen jäähdytyspiiriin.

Tarvittavat parametrien säädöt
■ ”Laitteistokaavio 7000” kohdassa ”1” tai ”2”
■ ”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja

7200” kohdassa ”0”

■ ”Jäähdytystoiminto 7100”kohdassa ”3”
■ ”Jäähdytyspiiri 7101”kohdassa ”1”

Laitteisto lämmitysveden puskurivaraajalla

Jos lämmityslaitteistossa on lämmitysveden puskuriva-
raaja, se täytyy jäähdytyskäytössä ohittaa hydraulisella
ohituskytkennällä. Tätä varten asennetaan kaksi 3-tie-
vaihtoventtiiliä laitteiston paluuveteen. Näiden 3-tie-
vaihtoventtiilien sähköinen ohjaus tapahtuu liitännän
211.5 kautta peruspiirilevyssä: katso sivu 285.
Jotta laitteiston vähimmäistilavuus huonejäähdytyksen
aikana voidaan varmistaa, täytyy tähän ohituskytken-
tään tarvittaessa integroida toinen lämmitysveden
puskurivaraaja, jonka tilavuus on vähäisempi, esim.
Vitocell 100-E.

Ohje
Vain 1 jäähdytyspiiri on mahdollinen.

Tarvittavat parametrien säädöt
■ ”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja

7200” kohdassa ”1”
■ ”Jäähdytystoiminto 7100”kohdassa ”3”
■ Jäähdytyspiirin valinta: ”Jäähdytyspiiri 7101”

Laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajalla

Jäähdytysvettä pumpataan siihen lämmitys-/jäähdytys-
veden puskurivaraajaan, joka syöttää enint. 3 lämmi-
tys-/jäähdytyspiiriä.

Tarvittavat parametrien säädöt
■ ”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja

7200” kohdassa ”2”
■ ”Käyttötapa puskurivar. 721F” kohdassa ”1”.

■ ”Jäähdytystoiminto 7100” kohdassa ”3”
■ ”Jäähdytys 2030” ja/tai ”Jäähdytys 3030” ja/tai

”Jäähdytys 4030” kohdassa ”2”

Uima-altaan lämmitys

Lämpöpumpun ohjauskeskus tukee uima-altaan
lämmitystä.
■ Uima-altaan lämmitys kuormittaa lämpöpumppua

ulkoisesti uima-altaan lämpötilansäätöä varten ole-
van lämpötilansäätimen kautta.

■ Uima-altaan lämmityksen sähköinen ohjaus tapahtuu
laajennuksen EA1 avulla KM-väylän kautta.

■ Toimitustilassa uima-altaan lämmityksellä on alin tär-
keysjärjestys verrattuna huonelämmitykseen/-jääh-
dytykseen ja käyttöveden lämmitykseen.
Uima-altaan tärkeysjärjestystä suhteessa huoneläm-
mitykseen/-jäähdytykseen voidaan muuttaa paramet-
rillä ”Etusija ulkoinen käsky 7019”.

■ Uima-altaan lämmityksen menoveden lämpötilan
asetusarvo määrätään parametrillä:
– ”Menoveden lämpötilan asetusarvo kun ulkoi-

nen käsky 730C”
tai
– analogisella jännitesignaalilla laajennuksen EA1

tulossa ”0 - 10 V”
Käytä korkeampaa arvoa.

■ Lämpöpumppujen sarjaohjauksessa tehosäädellyillä
lämpöpumpuilla (  / ) tarvitaan lisäksi uima-
altaan menoveden lämpötila-anturi (liitäntä F21 sää-
din- ja anturipiirilevyyn). Tämän menoveden lämpöti-
lan perusteella lämpöpumppuja käyttää hyödyllisim-
mällä tehoalueella.

■ Suodatinkiertopumppua ei voi ohjata sähköisesti
lämpöpumpun ohjauskeskuksen kautta.

Toimintakuvaus
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Tarvittavat vapautukset
Parametri Säätö
”Ulkoinen laajennus 7010” ”0” tai ”3”
”Uima-allas 7008” ”1”

Uima-altaan lämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kun uima-altaan lämpötilansäädön lämpötilansäädin
välittää lämmityskäskyn, lämpöpumppu kytkeytyy
päälle.
Lämpöpumppujen sarjaohjauksessa voidaan lämmön-
tarpeesta riippuen kytkeä päälle ohjaus- ja/tai jakso-
lämpöpumput.

Ohje
Lämmitysveden lisälämmitysvastusta ja ulkoista läm-
möntuottajaa ei voi käyttää uima-altaan lämmitykseen.

Uima-altaan lämmityksessä kompressori ja toisio-
pumppu käynnistyvät. Samanaikaisesti kytketään 3-tie-
vaihtoventtiili ”uima-altaan lämmitys” asentoon ”uima-
allas” ja uima-altaan lämmityksen kiertopumppu kytke-
tään päälle. Puskurivaraajaa ei siten enää lämmitetä.
Uima-altaan lämmitys päättyy heti, kun uima-altaan
lämpötilansäädön lämpötilansäätimen lämmityskäsky
poistuu.
Laitteistoesimerkkejä uima-altaan lämmityksellä:
www.viessmann-schemes.com

Liitännät laajennuksessa EA1

A
[{SFI [{{]0-10 V f-]A[{AFI [{DFI

+ -5 63 41 21 2

B

L1N
H

L1 N

M
1~

C
D

F G

E

K

Kuva. 11

A Laajennus EA1
B Verkkoliitäntä 1/N/PE 230 V/50 Hz
C Haaroitusrasia (ei kuulu toimitukseen)
D Uima-altaan lämmityksen kiertopumpun (lisä-

varuste) sulakkeet ja tehokontaktori
E Silta
F 3-tievaihtoventtiili ”uima-allas” (virraton: puskuriva-

raajan lämmitys)

G Uima-altaan lämmityksen kiertopumppu (lisä-
varuste)

H Lämpötilansäädin uima-altaan lämpötilansäätöön
(potentiaalivapaa kosketin: 230 V~, 0,1 A, lisätar-
vike)

K Liitäntä säädin- ja anturipiirilevyssä

Toimintakuvaus
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Asunnon ilmanvaihtoa varten yhdistetään Viessmann-
ilmanvaihtolaite Modbus-väylän kautta lämpöpumpun
ohjauskeskukseen. Siten asunnon ilmanvaihtoa voi
täysin käyttää lämpöpumpun ohjauskeskuksen kautta
ja säätää ohjauskeskusparametrejä. Muutetut para-
metrit siirretään ilmanvaihtolaitteeseen asennettuun
ilmanvaihtosäätimeen. Myös käyttöönotto (esim. toi-
mintatarkastus) ja diagnoosi (esim. laitteiston yleis-
kuva, ilmoitusten haku) ovat mahdollisia lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa.

Vapautukset
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
”Vapautus Vitovent 7D00” ”2” ”3” ”3” ”1” ”3”

Parametri
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ ”7Dxx” X X X X X
■ ”C1xx” — X X — X

Toiminnot
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ Valvottu asunnon ilmanvaihto lämmön talteenotolla X X X X X
■ Passiivinen jäähdytys X X X X X
■ Passiivinen lämmitys X — — X —
■ Tuloilman lämmitys käytettäessä integroitua hydrau-

lista jälkilämmityspatteria (ilmanvaihtolämmityspiiri)
— — — X —

■ Ilman kosteuden CO2-pitoisuuden säätö — X X X X

Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 200-C/300-F

Valvottu asunnon ilmanvaihto

Ilmanvaihtolaite säätää puhaltimen kierrosluvun siten,
että jokaista ilmanvaihtotehoa varten säätyy vakiona
pysyvä ilman tilavuusvirta. Siten putkistojärjestelmän ja
suodattimen painehäviö ei johda ilman tilavuusvirran
muutokseen.

Toimintakuvaus

Asunnon ilmanvaihto
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Ilmanvaihtotehot
Ilmanvaihtote-
ho

Toiminto/käyttöohjelma Käyttötila ”Aikaohj.
ilmanvaihto”

Ilman tilavuusvirta Vitovent
200-C 300-F

Tiedonvaihto katkennut 50 m3/h 85 m3/h
Ilmanvaihtolaite pois päältä 0 m3/h 0 m3/h

0 ”Poiskytkentäkäyttö”
1 ”Säästökäyttö” ― 50 m3/h 85 m3/h

”Peruskäyttö”
”Lomaohjelma”

2 ”Ilmanvaihtoautom.” ”Vähennetty” ”Tuloilman nimellistilavuusvirta 7D0A”
Tehtaan säätö:

75 m3/h 120 m3/h
3 ”Normaali” ”Tuloilman nimellistilavuusvirran yläraja

7D0B”
Tehtaan säätö:

115 m3/h 170 m3/h
4 ”Tehokas” ”Tilavuusvirta tehoilmanvaihto 7D0C”

”Tehokäyttö” ― Tehtaan säätö:
155 m3/h 215 m3/h

Ohje
Ilmanvaihdon aikaohjelman ajanjaksojen välillä aktivoi-
tuna on automaattisesti ”Peruskäyttö”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

■ Toiminnon ”Tehokäyttö” kesto on rajoitettu ”Teho-
käytön kesto 7D1B”.

■ Vitovent 200-C: Jos ”Tehokäyttö” on kytketty päälle
ulkoisen kytkimen tai painikkeen (kylpyhuonekytkin)
avulla, sen kesto on rajoitettu parametrin ”Kylpy-
huoneilmanvaihdon kesto 7D3B” arvoon.

Vitovent 300-F: Ilman tilavuusvirtaa voi käyttötilassa
”Normaali” automaattisesti mukauttaa riippuen seu-
raavista tekijöistä:
■ Ilman kosteus:

Mittaus CO2-/kosteusanturin kautta (lisävaruste)
■ CO2-pitoisuus:

Mittaus CO2-/kosteusanturin kautta (lisävaruste)

Vitovent 200-C: Tehokäyttö ulkoinen päällekytkentä

Ulkoisella kytkimellä tai painikkeella (kylpyhuonekytkin)
voidaan ”Tehokäyttö” kytkeä päälle. Tämä kylpyhuo-
nekytkin on yhdistetty ilmanvaihtolaitteeseen. Aseta
kylpyhuonekytkimen toiminnon aktivointia varten para-
metri ”Ilmanvaihdon ulk. 230 V -tulon toiminto
7D3A” arvolle ”1”.
Kun kylpyhuonekytkintä on painettu 2 - 5 s, ”Teho-
käyttö” kytkeytyy päälle arvon ”Kylpyhuoneilman-
vaihdon kesto 7D3B” ajaksi.

Muuten ”Tehokäyttö” on niin kauan päällekytkettynä,
kuin kylpyhuonekytkintä painetaan, enint. arvoon ”Kyl-
pyhuoneilmanvaihdon kesto 7D3B”.

Ohje
”Tehokäyttö” voidaan lämpöpumpun ohjauskeskuk-
sesta milloin tahansa lopettaa parametrillä ”Poiskyt-
kentäkäyttö”.

Lämmön ja kosteuden talteenotto

Normaalissa ilmanvaihtokäytössä ulkoilma ja poisto-
ilma virtaavat lämmönvaihtimen läpi. Kaikki käytetyt
lämmönvaihtimet toimivat vastavirtaperiaatteella. Tällä
periaatteella voidaan poistoilman lämpöenergia siirtää
suurimmaksi osaksi viileään ulkoilmaan ilman, että
kumpikaan ilmavirroista ei voi sekoittua toisiinsa.
Jos ilmanvaihtolaitteeseen on asennettu entalpialäm-
mönvaihdin, tuloilmavirtaan siirretään lämpöenergian
lisäksi osa ilman kosteutta. Se vaikuttaa huoneilman
terveellisyyteen.
Lämmönvaihtimen tyyppi säädetään seuraavasti:

Lämmönvaihdin ”Tyyppi lämmön-
siirrin 7D2E”

Vastavirtalämmönvaihdin ”0”
Entalpialämmönvaihdin ”1”

Lämmön ja kosteuden talteenoton aikana ohitus ei ole
toiminnassa.

Toimintakuvaus
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Seuraavissa tapauksissa ohitus on toiminnassa:
■ Passiivinen jäähdytys on kytketty päälle: Katso luku

”Passiivinen jäähdytys”.
■ Passiivinen lämmitys on kytketty päälle: Katso luku

”Passiivinen lämmitys”.
■ Vitovent 200-C: Lämmönvaihdin sulatetaan toimin-

nolla, jossa viileä ulkoilma johdetaan ohituksen
kautta lämmönvaihtimen ohi. Katso luku
”Vitovent 200-C: Jäätymissuoja ”.

Tulo- ja poistoilman tilavuusvirtojen tasaus

Rakennuksessa vallitsevista olosuhteista johtuen saat-
taa tulo- ja poistoilmapuolien välille muodostua ei-toi-
vottu tilavuusvirtojen ero (epätasapaino), esim. ulkoil-
man/tuloilman ja poistoilman/jäteilman putkistojen eri-
laisten pituuksien vuoksi.

Ohje
Tilavuusvirtojen ero saadaan selville, kun lasketaan
yhteen kaikkien tuloilma-aukkojen mitatut tilavuusvirrat
ja summaa verrataan kaikkien poistoilma-aukkojen tila-
vuusvirtojen summaan.

Ilmanvaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje

Tilavuusvirtaerot > 10 % täytyy tasata seuraavasti:

Vitovent 200-C:
■ Tilavuusvirtaeron tasaamiseksi voidaan tuloilma-

ja/tai jäteilmapuhaltimen ohjausjännitteitä pysyvästi
nostaa tai alentaa (”Ohjausjännitteen mukautus
tuloilmapuhallin 7D71” ja ”Ohjausjännitteen
mukautus jäteilmapuhallin 7D72”).

Vitovent 300-F:
■ ”Ohjausjännitteen mukautus 7D27” nostaa yhden

puhaltimen ilman tilavuusvirtaa suhteessa toiseen
puhaltimen. Säädöllä ”Ohjausjännitteen mukau-
tuksen puhallin 7D28” määritetään, nostetaanko
ilman tilavuusvirtaa tuloilma- vai jäteilmapuhalti-
melle.
Ohje
Epätasapainon välttämiseksi rajoitetaan samanaikai-
sesti toisen puhaltimen ohjausjännite arvoon 10 V,
josta vähennetään parametrin ”Ohjausjännitteen
mukautus 7D27” arvo. Näin myös vähenee maks.
ilman tilavuusvirta.

Passiivinen lämmitys

Passiivisessa lämmityksessä ilmanvaihtolaite käyttää
ulkoilmaa huonelämmitykseen.
Tätä varten ulkoilmaa ei johdeta lämmönvaihtimen
läpi, vaan ohituksen kautta suoraan huoneisiin.

Ohje
■ Lämpötilaedellytyksistä riippuen käytettävissä on

vain vähäisiä lämmitystehoja.
■ Vitovent 300-F: Kun ohitus avautuu tai sulkeutuu,

ilmanvaihtoteho 1  säätyy.

Edellytykset passiiviselle lämmitykselle

Passiivinen lämmitys PÄÄLLÄ Passiivinen lämmitys POIS
Kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä: Yhden seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmönvaihti-

meen) ≥ poistoilman lämpötila plus 4 K
■ Poistoilman lämpötila ≤ ”Huoneilman lämpötilan

asetusarvo 7D08” miinus 1 K

■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmönvaihti-
meen) ≤ poistoilman lämpötila plus 3 K

■ Poistoilman lämpötila ≥ ”Huonelämpötilan asetusar-
vo 7D08”

Jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy, passiivista
lämmitystä ei kytketä päälle (ohitus ei toiminnassa):
■ Jokin anturi- tai puhallinhäiriö on ilmennyt.
■ Jäätymissuoja on aktivoitu.
■ Jos huonejäähdytys on päällä:

Huonejäähdytys tapahtuu sellaisen lämmitys-/jääh-
dytyspiirin kautta, joka vastaa myös tuuletettujen
huoneiden virrasta (”Ohitusläpän eston lämmitys-
piiri 7D21”).
Näin estetään se, että lämmitys-/jäähdytyspiirin
kautta otettu lämpö ohjataan ilmanvaihtolaitteen ohi-
tuksen kautta ulkoa takaisin.

■ Vitovent 200-C:
Sähköinen esilämmityspatteri oli viimeisten 10 min
kuluessa päällekytkettynä.

■ Vitovent 300-F:
”Huonelämpötilan asetusarvo 7D08” on asetettu
vähintään 4 K pienemmäksi kuin arvo ”Huoneläm-
pötila normaali 2000”.

Toimintakuvaus
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Passiivinen jäähdytys

Passiivisessa jäähdytyksessä ilmanvaihtolaite käyttää
ulkoilmaa huonejäähdytykseen.

Ohje
Lämpötilaedellytyksistä riippuen on passiivisessa jääh-
dytyksessä käytettävissä vain vähäisiä jäähdytyste-
hoja.

Passiivisessa jäähdytyksessä ulkoilmaa ei johdeta
lämmönvaihtimen läpi, vaan ohituksen kautta suoraan
huoneisiin. Ohitus avautuu ja sulkeutuu automaatti-
sesti, riippuen seuraavista edellytyksistä:

Vitovent 200-C: Passiivisen jäähdytyksen edellytykset

Passiivinen jäähdytys PÄÄLLE Passiivinen jäähdytys POIS
Kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:
■ Ulkolämpötila (lämmönvaihtimen ilman sisääntulo) <

poistoilman lämpötila vähennettynä arvolla 4 K
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-

messa) > ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
lisättynä arvolla 0,5 K

■ Poistoilman lämpötila > ”Huonelämpötilan asetus-
arvo 7D08” plus 1 K

Yhden seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:
■ Ulkoilman lämpötila (lämmönvaihtimen ilman sisään-

tulo) ≥ poistoilman lämpötila vähennettynä arvolla 3 K
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-

messa) ≤ ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
plus 0,5 K

■ Poistoilman lämpötila ≤ ”Huonelämpötilan asetusar-
vo 7D08”

Jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy, passiivista
jäähdytystä ei kytketä päälle (ohitus ei toiminnassa):
■ Jokin anturi- tai puhallinhäiriö on ilmennyt.
■ Jäätymissuoja on aktivoitu.
■ Jos huonelämmitys on päällä:

Huonelämmitys tapahtuu sellaisen lämmityspiirin
kautta, joka vastaa myös tuuletettujen huoneiden vir-
rasta (”Ohitusläpän eston lämmityspiiri 7D21”).
Näin estetään lämmityspiirien kautta ohjatun lämmön
joutuminen ohituksen kautta ulos.

■ Sähköinen esilämmityspatteri oli viimeisten 10 min
kuluessa päällekytkettynä.

Vitovent 300-F: Passiivisen jäähdytyksen edellytykset

Ohje
Kun ohitus avautuu tai sulkeutuu, ilmanvaihtoteho 1

säätyy.

Passiivinen jäähdytys PÄÄLLE Passiivinen jäähdytys POIS
Kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:
■ Ulkolämpötila (lämmönvaihtimen ilman sisääntulo) <

poistoilman lämpötila vähennettynä arvolla 4 K
■ Tuloilman lämpötila > ”Ohituksen väh. tuloilmaläm-

pöt. 7D0F” vähennettynä arvolla 1,5 K
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-

messa) > ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
lisättynä arvolla 1,5 K

■ Poistoilman lämpötila > ”Huonelämpötilan asetus-
arvo 7D08” plus 1 K

Yhden seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:
■ Ulkoilman lämpötila (lämmönvaihtimen ilman sisään-

tulo) ≥ poistoilman lämpötila vähennettynä arvolla 3 K
■ Tuloilman lämpötila ≤ ”Ohituksen väh. tuloilmaläm-

pöt. 7D0F” miinus 1,5 K
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-

messa) ≤ ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
plus 1,5 K

■ Poistoilman lämpötila ≤ ”Huonelämpötilan asetusar-
vo 7D08”

Toimintakuvaus
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Jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy, passiivista
jäähdytystä ei kytketä päälle (ohitus ei toiminnassa):
■ Jokin anturi- tai puhallinhäiriö on ilmennyt.
■ Jäätymissuoja on aktivoitu.
■ Jos huonelämmitys on päällä:

Huonelämmitys tapahtuu sellaisen lämmityspiirin
kautta, joka vastaa myös tuuletettujen huoneiden vir-
rasta (”Ohitusläpän eston lämmityspiiri 7D21”).
Näin estetään lämmityspiirien kautta ohjatun lämmön
joutuminen ohituksen kautta ulos.

■ ”Huonelämpötilan asetusarvo 7D08” on säädetty
väh. 4 K korkeammaksi kuin ”Normaali huoneläm-
pötila 2000”.

Vitovent 200-C: Jäätymissuoja 

Sulatustoiminnot

Lämmönvaihtimen jäätymisastetta valvotaan. Tietystä
jäätymisasteesta lähtien kytketään päälle valittu sula-
tustoiminto: Katso seuraava taulukko.

Jäätymisasteen määrittämisessä käytetään molempia
seuraavia suureita ja otetaan huomioon muut olosuh-
teet, esim. ilmanvaihtolaitteen asennusasento (”Asen-
nusasento 7D2F”).
■ Puhaltimien kierrosluku:

Jäänmuodostuksen lisääntyessä paine-ero nousee
lämmönvaihtimessa. Jotta ilman tilavuusvirta voi-
daan pitää vakiona, puhaltimien kierroslukua noste-
taan automaattisesti. Tietystä kierrosluvusta alkaen
lähtökohtana on lämmönvaihtimen jäätyminen.

■ Tuloilman lämpötila:
Jäänmuodostuksen johdosta lämmönvaihdin siirtää
vähemmän lämpöä poistoilmasta ulkoilmaan. Tuloil-
man lämpötila laskee. Tietystä tuloilman lämpötila-
kynnyksestä alkaen lähtökohtana on lämmönvaihti-
men jäätyminen.

Jäätymisen valvonta on toiminnassa seuraavien edel-
lytysten vallitessa:
■ Ulkoilman lämpötila on alle 2 °C.
■ Viimeisen 15 min aikana ei mikään sulatustoiminto

ollut päällä.
■ Puhaltimet ovat päällä.
■ Mikään lämpötila-antureista ilmanvaihtolaitteessa ei

ole viallinen.

Sulatustoiminto valitaan parametreillä ”Vapautus säh-
köinen esilämmityspatteri 7D01” ja ”Pass. jääty-
missuojan strategia 7D2C”.

Ilman sähköistä esilämmityspatteria
Sulatustoimin-
to

Kuvaus Säätö
”7D01” ”7D2C”

Puhaltimien
poiskytkentä

Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, molemmat puhaltimet kytketään pois
päältä.

”0” ”0”

Sulatus ohituk-
sen kautta

Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, ohitus avautuu ja viileä ulkoilma johde-
taan lämmönvaihtimen ohi. Lisäksi poistoilma lämmittää lämmönvaih-
dinta. Sen johdosta jää sulaa ja valuu lauhdevetenä pois.

Ohje
Jäähtyviin tuloilmaputkiin saattaa muodostua lauhdevettä.

Jos jäätyminen on jatkuvaa, molemmat puhaltimet kytkeytyvät pois.

”0” ”1”

Sulatus epäta-
sapainolla

Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, tuloilman puhallin kytketään pois pääl-
tä. Poistoilma lämmittää lämmönvaihdinta. Sen johdosta jää sulaa ja va-
luu lauhdevetenä pois.
Jos jäätyminen on jatkuvaa, molemmat puhaltimet kytkeytyvät pois.

”0” ”2”

Toimintakuvaus
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Sähköisellä esilämmityspatterilla
Sulatustoimin-
to

Kuvaus Säätö
”7D01” ”7D2C”

Sulatus ohituk-
sen kautta

Lämmönvaihtimen ollessa jäätynyt kytketään sähköinen esilämmitys-
patteri päälle ja aktivoidaan ohitus. Jää sulaa ja valuu lauhdevetenä
pois.
Jos sähköisen esilämmityspatterin teho ei riitä, tuloilman tilavuusvirtaa
vähennetään lisäksi asteittain.

”1” —

Mukavuustoiminto jäätymissuoja

Jäätymissuojan mukavuustoiminnolla vältetään jään-
muodostus lämmönvaihtimeen suurimmaksi osaksi.
Jos ”Vapautus sähköinen esilämmityspatteri 7D01”
on kohdassa ”2”, niin silloin tämä toiminto on aina
aktiivinen.
Sähköinen esilämmityspatteri kytketään päälle, jos ero
tuloilman ja poistoilman lämpötilan välillä ylittää arvon
4,5 K. Näin ilmanvaihtolaitteen lämmönvaihdin on suo-
jattu jäätymiseltä.
Jos sähköisen esilämmityspatterin teho alhaisissa
ulkoilman lämpötiloissa ei riitä, tuloilman tilavuusvirtaa
vähennetään asteittain.
Jäätymissuojan mukavuustoiminnossa ei ohitus ole toi-
minnassa. Lämmön talteenotto pysyy päällekytkettynä.

Jäätymissuojan mukavuustoiminnolla vältetään epä-
mukavia sisäänpuhalluslämpötiloja, mutta energian-
tarve on kuitenkin äärimmäisissä sääolosuhteissa hie-
man korkeampi kuin sulatuksessa ohituksen kautta.

Puhaltimien uudelleenkytkentä

Jos lämpötilaedellytykset aktivoidussa sulatus- tai jää-
tymissuojatoiminnossa johtavat puhaltimien poiskyt-
kentään, voidaan puhaltimet kytkeä uudelleen päälle
aikaisintaan seuraavassa päällekytkentäpisteessä.
Edellytys: Lämpötilaedellytykset uudelleenkytkentään
on täytetty.
Päällekytkentäpisteet säädetään parametreillä ”Ilman-
vaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 1 7D5E” ja
”Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 2 7D5F”.

Vitovent 300-F: Jäätymissuoja 

Jäätymissuoja ilman esilämmityspatteria

Kun ulkoilman lämpötila alittaa arvon 0 °C, kytkeytyy
tuloilmapuhallin pois päältä. Jäteilmapuhallin käy edel-
leen, niin että lämmin jäteilma virtaa lämmönvaihtimen
läpi ja tällä tavalla estää jäänmuodostuksen jäteilma-
puolelle. Jäteilman tilavuusvirtaa varten säädetään
ilmanvaihtoteho 1 .
Tämä jäätymissuojatoiminto jää 2 h ajaksi päälle. Jos
näiden 2 h aikana ulkoilman lämpötila ylittää arvon
0 °C, kytkeytyy ensin 10 min ajaksi ilmanvaihtoteho

1  päälle. Jos ulkoilman lämpötila näiden 10 min
aikana jatkuvasti pysyy yli arvon 0 °C, aikaisemmin toi-
minnassa ollut ilmanvaihtotoiminto kytkeytyy uudelleen
päälle. Muussa tapauksessa jäätymissuojatoiminto on
toiset 2 h päällekytkettynä.

Ohje
Erittäin tiiviissä rakennuksissa voi jäätymissuojatoimin-
non aikana tapahtua niin, että jäteilman tilavuusvirtaa
täytyy jäteilmapuhaltimen kierroslukua nostamalla
pitää jatkuvasti yllä. Jos tässä saavutetaan maksimi-
kierrosluku 3 min ajan, kytkeytyy myös jäteilmapuhallin
pois päältä.

Jäätymissuoja sähköisellä esilämmityspatterilla

Jotta tuloilman tilavuusvirtaa ei tarvitse usein vähentää
ja vältetään se, että puhaltimet eivät kytkeydy pois
päältä matalien ulkoilmalämpötilojen vuoksi, voidaan
asentaa sähköinen esilämmityspatteri (lisävaruste).
Tämä esilämmityspatteri yhdistetään sähköisesti
ilmanvaihtolaitteen ohjauspiirilevyyn.
Jos jäteilman lämpötila on alempi kuin asetusarvo, esi-
lämmityspatteri kytkeytyy päälle. Lämmitysteho sääde-
tään joko jäteilman tai ulkoilman lämpötilan mukaan
riippuen siitä, kumpi lämpötila alittaa kyseisen asetus-
arvon enemmän.

Asetusarvot:
■ Jäteilman lämpötila: 3,5 °C
■ Ulkoilman lämpötila: 2 °C

Jos esilämmityspatteri on 10 min 100 % lämmityste-
holla, myös ilmanvaihtotehoa alennetaan seuraavien
edellytysten vallitessa, mahdollisesti puhaltimien pois
päältä kytkemiseen saakka:
■ Jäteilman lämpötila < 4,5 °C

tai
■ Ulkoilman lämpötila < 3 °C

Ohje
Jos ilmanvaihtotehoa on laskettu jäätymisenestoa var-
ten, CO2-pitoisuuden ja ilmankosteuden säätö ei ole
toiminnassa: katso sivu 66.

Toimintakuvaus
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Jos esilämmityspatterin sähköteho alittaa 10 minuutiksi
arvon 85 %, ilmanvaihtotehoa nostetaan vaiheittain,
kunnes esimääritelty teho on saavutettu.

Tarvittava vapautus
Parametri Säätö
”Vapautus sähköinen
esilämmityspatteri
7D01”

”1”

Ohje
Sähköistä esilämmityspatteria ei voi käyttää huoneläm-
mitykseen (tuloilman lämmitykseen).

Vitovent 300-F: Tuloilman lämmitys

Kun asennetaan hydraulinen jälkilämmityspatteri (lisä-
varuste), voidaan Vitovent 300-F -ilmanvaihtolaitetta
käyttää tuloilman lämmitykseen.
Laitteen Vitovent 300-F jälkilämmityspatteri yhdiste-
tään hydraulisesti lämmityspiirinä A1/HK1 (ilmanvaih-
don lämmityspiiri). Jos lämmityslaitteistossa ei ole pus-
kurivaraajaa, täytyy lisävarusteena saatava lämmitys-
vedenpuskurivaraaja (25 l) asentaa laitteeseen
Vitovent 300-F. Tämä lämmitysveden puskurivaraaja
syöttää laitteeseen Vitovent 300-F lämpöä ja antaa tar-
vittavan sulatusenergian lämpöpumpun käyttöön.

Ohje
Jos lämpöpumppuun on yhdistetty vain ilmanvaihdon
lämmityspiiri A1/HK1 (esim. passiivitaloissa), on otet-
tava huomioon seuraava:
■ Lämpöpumpun lämmitystehon täytyy sopia jälkiläm-

mityspatterin maksimitehoon. Muussa tapauksessa
on käytettävä suuren tilavuuden puskurivaraajaa.

■ Tuloilman lämmitystä voidaan käyttää ainoana läm-
mönlähteenä vain rakennuksissa, jotka vastaavat
korkeaa eristystasoa, esim. passiivitaloissa.

■ Käyttötavalla ”Poiskytkentäkäyttö” ei tapahdu tulo-
ilman lämmitystä.

Seuraavissa olosuhteissa täytyy suuren tilavuuden
puskurivaraaja integroida lämmityslaitteistoon. Laittee-
seen Vitovent 300-F asennettua lämmitysveden pus-
kurivaraajaa ei tässä tapauksessa tarvita.
■ Ilmanvaihdon lämmityspiirin A1/HK1 lisäksi on muita

lämmityspiirejä.
■ Lämpöpumpun lämmitysteho on suurempi kuin jälki-

lämmityspatterin maksimiteho.

Lämmityspiirin menoveden lämpötilan asetusarvo ulko-
lämpötilan mukaan ohjautuvassa käytössä saadaan
huonelämpötilan asetusarvosta (”Huonelämpötila 
normaali 2000” / ”Huonelämpötila alennettu 2001”)
ja ulkolämpötilan pitkän ajan keskiarvosta asetetun
lämmityskäyrän mukaisesti: Katso luku ”Lämmityspiirit/
jäähdytyspiiri”. Koska lämmönsiirto edellyttää, että
menoveden lämpötila on korkeampi kuin tuloilman
lämpötila, lämmityskäyrän mukaista menoveden läm-
pötilan asetusarvoa nostetaan 5 K.

Ohje
■ Huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

(”Huonelämpötilan säätö 2005” kohtaan ”1”) ei
tuloilman lämmityksessä voi säätää.

■ Pölyn sekoittumisen ja siihen liittyvän hajuhaitan
estämiseksi tuloilmalämmityksessä Vitovent 300-F -
ilmanvaihtolaitteella tuloilman lämpötila ei saa olla yli
52 °C. Tätä varten täytyy kaikkien lämmityspiirien
menoveden asetusarvo rajoittaa enint. arvoon 57 °C
(”Lämmityspiirin maks. menoveden lämpötila
200E, 300E”).

Tarvittavat säädöt
Parametri Säätö
”Jälkilämmityspatterin
vapautus, hydraulinen
7D02”

”1”

”Laitteistokaavio 7000” ”1”, ”2”, ”5”, ”6”
Laitteiston lisäkomponent-
tien parametrit

Katso vastaava luku.

Suoja liian korkeita lämpötiloja vastaan

Jos ulkoilman lämpötila on yli 50 °C (esim. kun esiläm-
mityspatterissa on vika), puhaltimen kierrosluku nou-
see. Näin johdetaan ylimääräistä lämpöä pois. Alkaen
80 °C lämpötilasta säädetään puhaltimen maksimikier-
rosluku.

Toimintakuvaus
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Vitovent 300-F: Ilman kosteuden ja CO2-pitoisuuden säätö

Ilman kosteuden ja/tai CO2-pitoisuuden säätöä varten
rakennuksessa tarvitaan CO2-/kosteusanturi (lisä-
varuste). Tämä anturi asennetaan yhteen huonee-
seen.
Ilman tilavuusvirtaa mukautetaan riippuen ilman kos-
teudesta ja/tai CO2-pitoisuudesta tässä huoneessa.
Jos ilman kosteus tässä huoneessa ylittää arvon
”Kosteusarvo tilavuusvirran nostamiseen 7D19”
ja/tai CO2-pitoisuus ylittää arvon ”CO2-arvo tilavuus-
virran nostamiseen 7D18”, ilman tilavuusvirtaa nos-
tetaan. Alittuessa ilman tilavuusvirtaa vähennetään.

Ohje
Jos molemmat toiminnot (katso seuraava taulukko)
ovat aktiivisia, säädetään aina korkeampi ilman tila-
vuusvirta.

■ Säätörajat ovat ilman tilavuusvirrat käyttötiloissa
”Vähennetty” ja ”Tehokas”.

■ Näitä toimintoja varten täytyy ilmanvaihdon aikaoh-
jelmassa käyttötilan ”Normaali” olla aktivoituna.

Tarvittavat vapautukset
Toiminto Parametri Säätö
Ilmankosteuden säätö ”Vapautus kosteusanturi 7D05” ”1”
CO2-pitoisuuden säätö ”Vapautus CO2-anturi 7D06” ”1”

Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 200-W/300-C/300-W

Valvottu asunnon ilmanvaihto

Ilman tilavuusvirran säätö
■ Vitovent 200-W:

Ilmanvaihtolaite säätää kaikilla ilmanvaihtotehoilla
vakiona pysyvään puhaltimen kierroslukuun. Todelli-
nen asunnon ilmanvaihtojärjestelmän ilman tilavuus-
virta riippuu sen takia putkistojärjestelmän painehä-
viöstä ja suodattimesta.

■ Vitovent 300-C/300-W:
Ilmanvaihtolaite säätää puhaltimen kierrosluvun
siten, että jokaista ilmanvaihtotehoa varten säätyy
vakiona pysyvä ilman tilavuusvirta. Siten putkistojär-
jestelmän ja suodattimen painehäviö ei johda ilman
tilavuusvirran muutokseen.

Tämänhetkinen ilmanvaihtoteho määritetään joko käyt-
tötilan kautta aikaohjelmassa, säädetyllä käyttöohjel-
malla tai valitulla toiminnolla.

Toimintakuvaus
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Ilmanvaihtotehot
Ilmanvaihtote-
ho

Toiminto/käyttöohjelma Käyttötila ”Aikaohj.
ilmanvaihto”

Ilman tilavuusvirta Vitovent
200-W 300-C 300-W

Tiedonvaihto katkennut Viimeiseksi aktiivisena olleen tuuletuste-
hon ilman tilavuusvirta 

Ilmanvaihtolaite pois päältä 0 % 0 m3/h 0 m3/h
0 ”Poiskytkentäkäyttö”
1 ”Säästökäyttö” ― ”Perusilmanvaihto C109”

Tehtaan säätö:
15 % 30 m3/h 50 m3/h

”Peruskäyttö”
”Lomaohjelma”

2 ”Ilmanvaihtoautom.” ”Vähennetty” ”Vähennetty ilmanvaihto 7D0A”
Tehtaan säätö:

25 % 75 m3/h 100 m3/h
3 ”Normaali” ”Normaali ilmanvaihto 7D0B”

Tehtaan säätö:
50 % 100 m3/h 150/200 m3/h

4 ”Tehokas” ”Tehoilmanvaihto 7D0C”
”Tehokäyttö” ― Tehtaan säätö:

75 % 125 m3/h 225/300 m3/h

Ohje
Ilmanvaihdon aikaohjelman ajanjaksojen välillä aktivoi-
tuna on automaattisesti ”Peruskäyttö”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Toiminnon ”Tehokäyttö” kesto on rajoitettu ”Tehokäy-
tön kesto 7D1B”.

Ilman tilavuusvirtaa voi käyttötilassa ”Normaali” ja
”Vähennetty” automaattisesti mukauttaa riippuen
seuraavista tekijöistä:
■ Ilman kosteus:

Mittaus keskuskosteusanturin kautta (lisävaruste)
■ Ilman kosteus:

Mittaus CO2-/kosteusanturin kautta (lisävaruste)
■ CO2-pitoisuus:

Mittaus CO2-/kosteusanturin kautta (lisävaruste)

Lämmön ja kosteuden talteenotto

Normaalissa ilmanvaihtokäytössä ulkoilma ja poisto-
ilma virtaavat lämmönvaihtimen läpi. Kaikki käytetyt
lämmönvaihtimet toimivat vastavirtaperiaatteella. Tällä
periaatteella voidaan poistoilman lämpöenergia siirtää
suurimmaksi osaksi viileään ulkoilmaan ilman, että
kumpikaan ilmavirroista ei voi sekoittua toisiinsa.
Jos ilmanvaihtolaitteeseen on asennettu entalpialäm-
mönvaihdin, tuloilmavirtaan siirretään lämpöenergian
lisäksi osa ilman kosteutta. Se vaikuttaa huoneilman
puhtauteen.
Lämmön ja kosteuden talteenoton aikana ohitus ei ole
toiminnassa.

Passiiviseen jäähdytykseen kytketään ohitus päälle:
Katso luku ”Passiivinen jäähdytys”.

Tulo- ja poistoilman tilavuusvirtojen tasaus

Rakennuksessa vallitsevista olosuhteista johtuen saat-
taa tulo- ja poistoilmapuolien välille muodostua ei-toi-
vottu tilavuusvirtojen ero (epätasapaino), esim. ulkoil-
man/tuloilman ja poistoilman/jäteilman putkistojen eri-
laisten pituuksien vuoksi.

Ohje
Tilavuusvirtojen ero saadaan selville, kun lasketaan
yhteen kaikkien tuloilma-aukkojen mitatut tilavuusvirrat
ja summaa verrataan kaikkien poistoilma-aukkojen tila-
vuusvirtojen summaan.

Ilmanvaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje

Tilavuusvirtaerot > 10 % täytyy tasata seuraavasti:

Vitovent 200-W:
■ Ilman tilavuusvirrat tuloilmalle ja poistoilmalle voi-

daan säätää jokaiselle ilmanvaihtoteholle erikseen,
esim. ”Normaali ilmanvaihto C10B” tuloilman tila-
vuusvirralle ja ”Normaali ilmanvaihto toinen
puhallinkanava C18B” poistoilman tilavuusvirralle.

Toimintakuvaus
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Vitovent 300-C/300-W:
■ Tuloilma- ja poistoilmapuolen tilavuusvirtaerojen

tasaamisen vapauttamiseksi täytyy ”Epätasapaino
sallittu C1A2” olla kohdassa ”1”.
Parametrillä ”Kiinteästi määritetty epätasapaino
C1A3” voidaan tuloilman tilavuusvirran lisäämistä tai
vähentämistä säätää suhteessa poistoilman tilavuus-
virtaan.

Passiivinen jäähdytys

Passiivisessa jäähdytyksessä ilmanvaihtolaite käyttää
ulkoilmaa huonejäähdytykseen.

Ohje
Lämpötilaedellytyksistä riippuen on passiivisessa jääh-
dytyksessä käytettävissä vain vähäisiä jäähdytyste-
hoja.

Passiivisessa jäähdytyksessä ulkoilmaa ei johdeta
lämmönvaihtimen läpi, vaan ohituksen kautta suoraan
huoneisiin. Ohitus avautuu ja sulkeutuu automaatti-
sesti, riippuen seuraavista edellytyksistä:

Tarvittava vapautus
Parametrit Säätö
”Ohituskäyttö C1A0” ”0”

Passiivisen jäähdytyksen edellytykset

Passiivinen jäähdytys PÄÄLLE Passiivinen jäähdytys POIS
Kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmönvaihdin

> 7 °C
■ Poistoilman lämpötila > ”Huonelämpötilan asetus-

arvo C108” plus 2 K
■ Poistoilman lämpötila > ulkoilman lämpötila

Yhden seuraavista edellytyksistä on täytyttävä:
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmönvaihti-

meen)≤ 6,5 °C
■ Poistoilman lämpötila ≤ ”Huonelämpötilan asetusar-

vo C108” plus 0,5 K
■ Poistoilman lämpötila ≤ ulkoilman lämpötila miinus

0,5 K

Jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy, passiivista
jäähdytystä ei kytketä päälle (ohitus ei toiminnassa):
■ Jos huonelämmitys on päällä:

Huonelämmitys tapahtuu sellaisen lämmityspiirin
kautta, jota käytetään myös tuuletettujen huoneiden
syöttöön (”Ohitusläpän eston lämmityspiiri
7D21”).
Näin estetään lämmityspiirien kautta ohjatun lämmön
joutuminen ohituksen kautta ulos.

■ ”Huonelämpötilan asetusarvo C108” on säädetty
väh. 4 K korkeammaksi kuin ”Normaali huoneläm-
pötila 2000”.

Jäähdytys maalämmönvaihtimella

Riippumatta ilmanvaihtolaitteeseen asennetun ohitus-
läpän asennosta voidaan ulkoilma johtaa maalämmön-
vaihtimen (ei sisälly toimitukseen) läpi. Näin ulkoilma
jäätyy lämpimänä vuodenaikana maaperän avulla.

Jos ulkoilma ylittää arvon ”Maks. lämpötila maaläm-
mönvaihdin C1AB”, 3-tievaihtokytkentäläppä (ei
sisälly toimitukseen) vapauttaa tien maalämmönvaihti-
men läpi. Tämän lämpötilan alapuolella ulkoilma virtaa
jäähdyttämättömänä suoraan ilmanvaihtolaitteeseen.

Toimintakuvaus
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Vaadittava 3-tievaihtokytkentäläpän vapautus
(käyttäjän suoritettava)
Parametri Säätö
”Esilämmityspatteri
C101”

”65” tai ”81”

Jäätymissuoja tehtaalla asennetulla sähköisellä esilämmityspatterilla

Ilmanvaihtolaitteissa on tehtaalla asennettu sähköinen
esilämmityspatteri.
Jos ulkolämpötila laskee yli 5 min aikana alle –1,5 °C,
tehtaalla asennettu sähköinen esilämmityspatteri kyt-
keytyy päälle. Laitteessa Vitovent 300-W valvotaan
lisäpäällekytkentäkriteerinä painetta jäteilmassa.

Tehtaalla asennetun sähköisen esilämmityspatterin
tehoa säädetään siten, että seuraavat ulkoilman läm-
pötilat saavutetaan:
■ Vitovent 200-W: 0 °C
■ Vitovent 300-C: 4 °C
■ Vitovent 300-W: –1,5 °C

Jos vastaavaa ulkoilman lämpötilaa ei maksimilämmi-
tysteholla saavuteta, rajoitetaan lisäksi ilman tilavuus-
virtaa lämmönvaihtimen suojaamiseksi.
■ Paineen epätasapaino on sallittu (”Kiinteästi määri-

telty epätasapaino C1A3” arvoon ”1”):
Vain tuloilman tilavuusvirtaa vähennetään.

■ Paineen epätasapaino ei ole sallittu (”Kiinteästi
määritelty epätasapaino C1A3” arvoon ”0”):
Tuloilman ja poistoilman tilavuusvirtaa vähennetään.

Edellytys: Ulkoilmaputkessa ei ole ylimääräistä sähkö-
istä esilämmityspatteria: Katso seuraava luku.

Jäätymissuojatoiminnon loppu

Ulkoilman lämpötiloissa yli –1,5 °C nostetaan ensin
ilman tilavuusvirtaa asteittain taas alkuperäiseen
arvoon. Sen jälkeen sähköisen esilämmityspatterin
tehoa vähennetään ja se kytketään tarvittaessa pois
päältä.

Jäätymissuoja tehtaalla ylimääräisellä sähköisellä esilämmityspatterilla

Ylimääräinen sähköinen esilämmityspatteri (lisä-
varuste) asennetaan ulkoilmaputkeen.
Jos tehtaalla asennetun esilämmityspatterin teho ei
riitä saavuttamaan vastaavaa ulkoilman lämpötilaa
(–1,5 °C, 0 °C, 4 °C), kytketään päälle ylimääräinen
sähköinen esilämmityspatteri. Ilman tilavuusvirta vähe-
nee vasta silloin, jos kummankin esilämmityspatterin
lämmitystehot eivät riitä.

Tarvittava vapautus
Parametri Säätö
”Esilämmityspatteri
C101”

”17” tai ”81”

Jäätymissuojatoiminnon loppu

Katso luku ”Jäätymissuoja tehtaalla asennetulla sähkö-
isellä esilämmityspatterilla”.

Jäätymissuoja maalämmönvaihtimella

Esilämmitystä varten voidaan ulkoilma johtaa maaläm-
mönvaihtimen (ei sisälly toimitukseen) kautta.

Jos ulkoilma alittaa arvon ”Min. lämpötila maaläm-
mönvaihdin C1AA”, 3-tievaihtokytkentäläppä (ei
sisälly toimitukseen) vapauttaa tien maalämmönvaihti-
men läpi. Tämän lämpötilan yläpuolella ulkoilma virtaa
ilman esilämmittämistä suoraan ilmanvaihtolaittee-
seen.

Toimintakuvaus
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Vaadittava 3-tievaihtokytkentäläpän vapautus
(käyttäjän suoritettava)
Parametri Säätö
”Esilämmityspatteri
C101”

”65” tai ”81”

Suoja liian korkeita lämpötiloja vastaan

Jos ulkoilman lämpötila ylittää 60 °C, ilmanvaihtosää-
din kytkee molemmat puhaltimet tai vain tuloilmapuhal-
timen pois päältä (”Epätasapaino sallittu C1A2”).

Ilman kosteuden ja CO2-pitoisuuden säätö

Ilman kosteuden ja/tai CO2-pitoisuuden säätöä varten
rakennuksessa tarvitaan seuraavat anturit:
■ CO2-/kosteusanturi: Asennus yhteen huoneeseen

Ilman tilavuusvirtaa mukautetaan riippuen ilman kos-
teudesta ja/tai CO2-pitoisuudesta tässä huoneessa.

■ Keskuskosteusanturi: Asennus keskuspoistoilma-
putkeen (keräysputki)
Ilman tilavuusvirtaa mukautetaan riippuen ilman kos-
teudesta kaikissa huoneissa.

Ilman kosteuden/CO2-säätö huoneessa

Jos ilman kosteus huoneessa ylittää arvon ”Min. jän-
nite tulo 2 C1C1” ja/tai CO2-pitoisuus arvon ”Min.
jännite tulo 1 C1B1”, ilman tilavuusvirtaa lisätään.
Alittuessa ilman tilavuusvirtaa vähennetään.

Ohje
■ Jos molemmat toiminnot ovat samanaikaisesti aktiivi-

sia, säädetään aina korkeampi ilman tilavuusvirta.
■ Jos samanaikaisesti on toiminnassa ilman kosteuden

säätö keskuskosteusanturin kautta: Säädöllä keskus-
kosteusanturin kautta on etusija.

Tarvittavat vapautukset
Toiminto Parametri Säätö
Vapautus analogisten signaalien käsittelyyn
ilmanvaihtolaitteen tulossa

”Toiminto tulo 1 C1B0” ”1”

CO2-pitoisuuden säätö ”Min. jännite tulo 1 C1B1” ”40” (≙ 4 V)

Ilmankosteuden säätö ”Min. jännite tulo 2 C1C1” ”80” (≙ 8 V)

Ilman kosteuden keskussäätö

Jos ilman kosteus keskuspoistoilmaputkessa (keräys-
putki) nousee, kytketään päälle ”Tehokäyttö”. Ilman
kosteuden vähentymisen jälkeen säädetään taas alku-
peräinen ilmanvaihtoteho. Tämän ilman kosteuden
säädön reagointikäyttäytyminen säädetään paramet-
rillä ”Kosteusanturin herkkyys C1A6”.

Tarvittavat vapautukset
Toiminto Parametri Säätö
Keskuskosteusanturi ”Kosteusanturi C105” ”1”
Herkkyys ”Kosteusanturin herkkyys C1A6” ≠ ”0”

Toimintakuvaus
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Aurinkosähkölaitteiston tuottamaa sähköä voidaan
käyttää kompressorin ja lämmityslaitteiston muiden
komponenttien käyttämiseen (oman sähkön tai oman
energian kulutus).

Tätä varten täytyy oman sähkön käyttöä varten saata-
vana olevat sähköenergiamäärät siirtää lämpöpumpun
ohjauskeskukseen. Aurinkosähkölaitteiston datatekni-
seen yhdistämiseen ovat käytettävissä seuraavat mah-
dollisuudet:
■ Energiamittari on yhdistetty Modbus-väylän kautta

lämpöpumpun ohjauskeskukseen.
■ Aurinkosähkölaitteisto yhdistetään Smart Home -jär-

jestelmän kautta lämpöpumpun ohjauskeskukseen,
esim. Vitocomfort 200 (lisävaruste).

Oman virran käyttöä varten täytyy seuraavat lämmitys-
laitteiston toiminnot vapauttaa:
■ Käyttöveden lämmitys
■ Puskurivaraajan lämmitys
■ Huonelämmitys
■ Jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja 
■ Huonejäähdytys

Kompressorin ohella syötetään oman virran käytössä
aurinkosähkölaitteiston virtaa myös lämpöpumppuun
liitettyihin komponentteihin, esim. toisiopumppu.

Oman virran käyttöä varten mukautetaan lämpöpum-
pun ohjauskeskuksen normaalikäyttäytyminen:
■ Vapautettujen toimintojen päällekytkentäajankohtia

voidaan aikaistaatarve-ennusteen mukaisesti.
Ajankohdat valitaan niin, että aurinkosähkölaitteiston
tuottamaa virtaa on riittävästi käytettävissä. Tarvitta-
essa laitteistokomponenttien lämmitys tapahtuu
myös aikaohjelmassa asetettujen aikajaksojen ulko-
puolella.

■ Lämpötilan asetusarvot mukautetaan. Lisäksi päälle-
kytkentähystereesit vähennetään puoleen.
Näin voidaan varata enemmän aurinkosähkölaitteis-
ton sähköenergiaa lämpöenergian muodossa.
Ohje
– Kaikki turvallisuudelle tärkeät lämpötilarajat, esim.

”Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila 6006”
koskevat myös oman virran käyttöä.

– Lämpötilan asetusarvot voidaan mukauttaa myös
Smart Grid -toiminnolla. Jos oman virran käyttö ja
Smart Grid -toiminto ovat samanaikaisesti aktiivi-
sia, voimassa on aina korkeampi asetusarvomu-
kautus: Katso luku ”Smart Grid”.

■ Tehosäädellyissä lämpöpumpuissa kompressorin
tehoa mukautetaan automaattisesti aurinkosähkölait-
teiston tuottamaan sähkömäärään. Näin estetään se,
että lämpöpumpun käytössä sähköä täytyy ottaa ver-
kosta.
Ohje
Kompressorin tehon automaattinen mukauttaminen
ei ole mahdollista lämpöpumppujen sarjaohjauk-
sessa.

Esimerkki:
Käyttöveden lämmityksen asetusarvon nosto oman vir-
ran käytössä

t

E

ϑ DC

G

B

H

F

A

K

Kuva. 12

A Varaaja-vedenlämmittimen lämpötilan kulku oman
virran käytössä

B Varaaja-vedenlämmittimen lämpötilan kulku oman
virran käytössä

C ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo
6000”

D Käyttöveden varaajan mukautettu lämpötilan ase-
tusarvo

E Pienennetty päällekytkentähystereesi
F ”Läm. käyttöveden hystereesi lämpöpumppu

6007”
G Käyttöveden lämmitys ilman oman virran käyttöä
H Käyttöveden lämmitys oman virran käytöllä
K ”Lämp.asetusarvon nosto varaaja-vedenlämmi-

tin PV 7E21”

Parametrit vapautukseen ja asetusarvon mukautukseen
Toiminto Vapautus Asetusarvon mukautus
Käyttöveden lämmitys ”Oman virrankulutuksen vapautus,

lämpimän veden asetus-lt 2 7E10”
―

”Oman virrankulutuksen vapautus
käyttöveden lämmitykseen 7E11”

”Lämp.asetusarvon nosto varaaja-
vedenlämmitin PV 7E21”
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Toiminto Vapautus Asetusarvon mukautus
Puskurivaraajan lämmitys ”Oman virrankulutuksen vapautus

lämmitysveden puskurivaraajalle
7E12”

Maks. ”Lämmitysveden puskuriva-
raajan lämp.-asetusarvon nosto au-
rinkosähkö 7E22”

Huonelämmitys ”Oman virrankulutuksen vapautus
lämmitykseen 7E13”

”Huonelämpötilan asetusarvon nos-
to aurinkosähkö 7E23”

Jäähdytys lämmitys-/jäähdytys-
veden puskurivaraaja

”Oman energiankulut. vapautus
jäähd.vesi-puskurivar. 7E16”

”Lämp.asetusarvon lasku jäähd.ve-
den puskurivar. PV 7E26”

Huonelämmitys ”Oman energiakulut. vapautus
jäähdytykseen 7E15”

”Huonelämpötilan asetusarvon las-
ku aurinkosähkö 7E23”

Oman virran käytön aktivointi

Oman virran käytön optimointi aktivoidaan lämpöpum-
pun ohjauskeskuksen kautta automaattisesti, jos
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
■ ”Oman energiankulut. vapautus PV 7E00” on

arvolla ”1” tai ”2”.
■ Haluttu toiminto on vapautettu: katso edellistä tauluk-

koa.

■ Verkkoon syötetty sähköteho on tietyn aikajakson
verran suurempi kuin lämpöpumpun sähköinen
teho.

■ ”Poiskytkentäkäyttö” ja ”Lomaohjelma” eivät ole
aktivoituna.

Tehon mukautus

Jotta kompressorin ei tarvitse oman sähkön käytön
aikana ottaa sähköä verkosta, kompressorin tehoa
mukautetaan automaattisesti sillä hetkellä käytettä-
vissä olevaan aurinkosähkölaitteiston sähkötehoon.
Tätä varten on ”Ulk.sähköosuus 7E02” asetettava
arvoon välillä ”0” ja ”9”.

Tämä tehon mukautus on toiminnassa, jos molemmat
seuraavat edellytykset täyttyvät:
■ Mukauttamattomat lämpötilan asetusarvot on saavu-

tettu. Lämpöpumppu on käytössä, jotta mukautetut
asetusarvot saavutetaan.

■ Verkkoon syötetty sähköteho on korkeampi, kuin
kompressorin vähimmäisteho.

Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmityksen lämpötilan asetusarvo oman
virran käytöllä on ”Lämpimän käyttöveden maks.
lämpötila 6000” lisättynä asetuksella ”Lämp.asetus-
arvon nosto käyttövesivaraaja 7E21”.

Käyttöveden varaajan lämmitys alkaa, mikäli kaikki
seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
■ Oman virran käyttö on aktivoitu (katso ”Oman virran

käytön aktivointi”).
■ Käyttöveden varaajan lämpötila on pienennetyn

päällekytkentähystereesin verran alempi kuin
mukautettu lämpötilan tunnin kuluessa asetusarvo.

■ Seuraavien 24 tunnin kuluessa on kohdassa
”Aikaohj. lämminvesi” asetettuna vähintään 1 aika-
jakso.

Myös käyttäjäprofiilien tilastollista analysointia voidaan
käyttää lisäpäällekytkentäkriteerinä: Katso luku ”Käyt-
täjäprofiilin huomioonottaminen”.
Tehosäädellyissä kompressoreissa kompressorin ohje-
teho saadaan suoraan käytettävissä olevasta aurinko-
sähkölaitteiston energiasta. Tällä esimäärityksellä
kompressori käy tarvittaessa myös tehokkaan tehoa-
lueen ulkopuolella.

Kun nostettu lämpötilan asetusarvo varaaja-vedenläm-
mittimessä on saavutettu, käyttöveden lämmitys
omalla virralla päättyy.

Ohje
Jos varaaja-vedenlämmittimen lämmityksen aikana
oman virran käytön edellytykset eivät enää täyty (katso
”Oman virran käytön aktivointi” ), lämmitystä jatketaan
siihen saakka kunnes saavutetaan ”Lämpimän käyt-
töveden maks. lämpötila 6000”. Tätä varten lämpö-
pumpun ja mahdollisesti tarvittavien lisälämmitysten
virransyöttö tapahtuu verkosta. Lämpötilan asetus-
arvon nostamista ei enää oteta huomioon.

Käyttäjäprofiilin huomioonottaminen

Käyttöveden lämmityksen kytkentäajankohdat merki-
tään muistiin ja arvioidaan. Näin lämpöpumpun ohjaus-
keskus rekisteröi käyttäjäprofiilin.
Tämä käyttäjäprofiili voidaan ottaa huomioon omalla
virralla tapahtuvassa käyttöveden lämmityksessä.
Siten voidaan käyttöveden lämmitys kytkeä päälle, jos
käyttäjätilaston perusteella seuraavien tuntien aikana
on odotettavissa käyttöveden tarvetta.

Toimintakuvaus
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Viessmannin valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
voi aktivoida tämän toiminnon.
Päällekytkentäajankohta seuraavaa käyttöveden
lämmitystä varten aikaistetaan, jos syötetty sähköteho
ylittää kynnyksen ”Kynnys sähköteho 7E04”.

Käyttöveden lämmitystä voidaan aikaistaa, vaikka seu-
raavat käyttöveden lämmityksen edellytykset eivät sitä
sallisikaan:
■ Varaajan lämpötila-anturin lämpötilaedellytys ei

täyty: katso sivu 42.
■ Aikaohjelman mukaan käyttöveden lämmitys on kyt-

kettynä pois.

Varaaja-vedenlämmitintä lämmitetään silloin vain, jos
tätä varten on odotettavissa riittävästi aurinkosähkölait-
teiston sähkötehoa.

Lämmitys käyttöveden lämpötilan asetusarvoon 2

Kun parametriksi ”Oman energiankulut.vapaut.
käyttövesilämpötil. aset. 2 7E10” asetetaan ”1”,
käyttöveden varaajaa lämmitetään vähintään
joka 7. päivä aurinkosähkölaitteiston virralla arvoon
”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2
600C”.

Lämmitys alkaa, mikäli kaikki seuraavista edellytyk-
sistä täyttyvät:
■ Oman virran käyttö on aktivoitu (katso ”Oman virran

käytön aktivointi”).
■ Energiamittarin rekisteröimä aurinkosähkölaitteiston

sähköteho ylittää asetuksen ”Kynnys sähköteho
7E04”.

■ Syötetyn sähkötehon päivämaksimi on odotettavissa
lähiaikoina.

Mikäli lämpöpumpun teho ei riitä, kytketään lisäksi lisä-
lämmitysvastus päälle aurinkosähkölaitteiston virralla.
Jos ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo
2 600C” on saavutettu, varaaja-vedenlämmittimen
lämmitys oman virran käytöllä päättyy.

Ohje
Jos varaaja-vedenlämmittimen lämmityksen aikana
oman virran käytön edellytykset eivät enää täyty (katso
”Oman virran käytön aktivointi”), lämmitystä jatketaan
siihen saakka kunnes saavutetaan ”Lämpimän käyt-
töveden lämpötilan asetusarvo 2 600C”. Tätä varten
lämpöpumpun ja mahdollisesti tarvittavien lisälämmi-
tysten virransyöttö tapahtuu verkosta.

Lämmitys puskurivaraaja

Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ”Kynnys sähk.
teho 7E04” ylittyy, puskurivaraajan lämpötilan asetus-
arvo kasvaa arvolla ”Lämpöt. as. arvon nousu
lämm. veden puskurivar. PV 7E22”.

Puskurivaraajan lämmitykseen nostetulla puskuriva-
raajan lämpötilan asetusarvolla täytyy seuraavien edel-
lytysten täyttyä:
■ Oman virran käyttö on toiminnassa: Katso ”Oman

virran käytön aktivointi”.
■ Puskurivaraajan lämpötila alittaa nostetun puskuriva-

raajan lämpötilan asetusarvon vähennetyn päällekyt-
kentähystereesin verran..

■ Seuraavien tuntien kuluessa odotetaan lämmityspii-
rien lämpövaatimusta. Tätä ennustetta varten analy-
soidaan edellisen päivän ulkolämpötilojen vaihtelujen
kulku.

■ ”Aikaohj. Puskurivaraaja” on seuraavan 5 h aikana
yhdessä ajanjaksossa toiminnassa.

Kun nostettu puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturissa on saavu-
tettu, puskurivaraajan lämmitys oman virran käytöllä
päättyy.

Ohje
Jos puskurivaraajan lämmityksen aikana oman virran
käytön edellytykset eivät enää täyty (katso ”Oman vir-
ran käytön aktivointi”), ei puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvon nostaminen ole enää toiminnassa.
Lämmitystä jatketaan, kunnes on saavutettu normaali
puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo. Tätä varten
lämpöpumpun ja mahdollisesti tarvittavien lisälämmi-
tysten virransyöttö tapahtuu verkosta.

Huonelämmitys

”Huonelämpötila normaali 2000” tai ”Huonelämpö-
tila alennettu 2001” nostetaan arvon ”Huone-
lämp.asetusarvon
nosto PV 7E23” verran.

Huonelämmitys alkaa, mikäli kaikki seuraavista edelly-
tyksistä täyttyvät:
■ Oman virran käyttö on aktivoitu (katso ”Oman virran

käytön aktivointi”).
■ Lämmityspiireissä on lämpövaatimuksia.
■ Ohjelmassa ”Aikaohjelma lämmitys” on 1 ajan-

jakso aktiivinen.

Toimintakuvaus
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Kun lämmityspiireissä ei enää ole lämpövaatimuksia,
huonelämmitys oman virran käytöllä kytkeytyy pois
päältä.

Ohje
Jos huonelämmityksen aikana oman virran käytön
edellytykset eivät enää täyty (katso ”Oman virran käy-
tön aktivointi”, lämmitystä jatketaan. Lämpöpumpun ja
mahd. tarvittavien lisälämmitysten virransyöttö tapah-
tuu verkosta. Lämpötilan asetusarvon nostamista ei
enää oteta huomioon.

Jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja

Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ”Kynnys sähk.
teho 7E04” ylittyy, puskurivaraajan lämpötilan asetus-
arvo vähenee arvolla ”Lämpöt. as. sarvon lasku
jäähd.veden puskurivar. PV 7E26”, mikäli ”Jäähdy-
tysveden puskurivaraajan min. lämpötila 7222” ei
alitu.

Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytyk-
seen vähennetyllä puskurivaraajan lämpötilan asetus-
arvolla täytyy seuraavien edellytysten täyttyä:
■ Oman virran käyttö on aktiivinen: katso ”Oman virran

käytön aktivointi”.
■ Puskurivaraajan lämpötila ylittää vähennetyn pusku-

rivaraajan lämpötilan asetusarvon.
■ Seuraavan ajanjakson kuluessa odotetaan lämmi-

tys-/jäähdytyspiirien lämpövaatimusta. Tätä ennus-
tetta varten analysoidaan edellisen päivän ulkoläm-
pötilojen vaihtelujen kulku.

■ ”Aikaohj. Puskurivaraaja” on seuraavan 5 h aikana
yhdessä ajanjaksossa toiminnassa.

Kun vähennetty puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturissa on saavu-
tettu, lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jääh-
dytys oman virran käytöllä päättyy.

Ohje
Jos lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdy-
tyksen aikana oman virran käytön edellytykset eivät
enää täyty (katso ”Oman virran käytön aktivointi”), ei
puskurivaraajan lämpötilan asetusarvon vähentäminen
ole enää toiminnassa. Jäähdytystä jatketaan, kunnes
on saavutettu normaali puskurivaraajan lämpötilan
asetusarvo. Tätä varten lämpöpumppu saa virtaa ver-
kosta.

Huonejäähdytys

”Normaalia huonelämpötilaa 2000” vähennetään
”Huonelämp.asetusarvon lasku PV 7E25” arvolla.

Huonejäähdytys alkaa, jos kaikki seuraavista edelly-
tyksistä täyttyvät:
■ Oman virran käyttö on toiminnassa: Katso ”Oman

virran käytön aktivointi”.
■ Jäähdytysvaatimus on.
■ ”Aikaohj. lämmitys/jäähdytys” on jokin ajanjakso

toiminnassa.

Kun jäähdytysvaatimusta ei enää ole, huonejäähdytys
oman virran käytöllä kytkeytyy pois päältä.

Ohje
Jos huonejäähdytyksen aikana oman virran käytön
edellytykset eivät enää täyty (katso ”Oman virran käy-
tön aktivointi”, huonejäähdytystä jatketaan. Lämpö-
pumppu saa virtaa verkosta. Lämpötilan asetusarvon
alentamista ei enää oteta huomioon.
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 Sivu
Häiriöiden poistaminen
 Ilmoitusten yleiskuva X X X  77
”Diagnoosi”  ”Laitteistoyleiskuva” X X X  113
 ”?”(”Järjestelmätiedot”) X X X  186
”Diagnoosi”  ”Laitteisto”
 ”Ajastin” X X X  123
 ”Integraalit” X X X  124
 ”Lokikirja” X X X  126
”Diagnoosi”  ”Ilmanvaihto”
 ”Ilmanvaihto: Yleiskuva” X X X  131
 ”Ilmanvaihto” X X X  134
 ”Ilmoitushistoria” Vitovent 200-C/300-F X X X  135
 ”Ilmoitushistoria” Vitovent 200-W/300-C/300-F X X X  138
”Diagnoosi”  ”Lämpöpumppu”
 ”Käyntiaika kompressori” X X X  140
”Diagnoosi”  ”Kylmäainepiiri”
 ”Kylmäainepiirin säädin” [2] / [6] — X —  141

”Kylmäainepiirin säädin” [4] — X —  143
”Kylmäainepiirin säätimet” [4-3] / [4-4] — — X  145
”Kylmäainepiirin säätimet” [4-6] / [4-7] X — —  146
”Kylmäainepiirin säädin” [7] / [7-1] — — X  148
”Kompressorin kenttä” X X X  149
”Kompressoripolku” X X X  150
”Ilmoitushistoria” [2] — X —  151
”Ilmoitushistoria” [4] — X —  156
”Ilmoitushistoria” [4-3] / [4-4] — — X  162
”Ilmoitushistoria” [4 - 6] / [4 - 7] X — —  168
”Ilmoitushistoria” [6] — X —  175
”Ilmoitushistoria” [7] / [7-1] — — X  178

”Diagnoosi”  ”Energiaseuranta” X X X  181
”Diagnoosi”  ”Aurinkosähkö”
 ”PV-tilasto” X X X  183
 ”LV-syöttötilasto” X X X  184
 ”Tehokäyrät” X X X  185
”Diagnoosi”  ”Pikahaku” X X X  185
”Diagnoosi”  ”Järjestelmätiedot” X X X  186
Ominaiskäyrät/tunnusarvot
 Lämpötila-anturit X X X  318
 Paineanturit X X X  325

Häiriöiden poistaminen
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 Sivu
Piirilevyt
 Peruspiirilevy X X X  284
 Laajennuspiirilevy peruspiirilevyssä X X X  288
 Reitityspiirilevy — X —  293
 Liitinrivat Vitocal 100-S/200-A/200-S — — X  296
 Liitinrivat Vitocal 111-S/222-A/222-S — — X  298
 Liitinrivat Vitocal 222-G/333-G X — —  298
 Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-A/200-S/300-A — X X  304
 Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/

333-G
X — X  306

 Elektronisen paisuntaventtiilin (EEV) piirilevy [2] — X —  308
 Elektronisen paisuntaventtiilin (EEV) piirilevy [4] — X —  310
 EEV-piirilevy [4-3] / [4-4] — — X  311
 EEV-piirilevy [4-6] / [4-7] X — —  312
 Ohjauspiirilevy ja elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy [6] — X —  314
 Pääpiirilevy [7] / [7-1] — — X  316
Toimintatarkastus X X X  191
Toimitustilan palautus (reset) X X X  198

Ilmoitusten haku

Kaikkiin ilmoituksiin liittyy vastaava näytössä vilkkuva
ilmoitussymboli.
Painikkeella OK voit hakea näyttöön ilmoitustekstin ja
ilmoituskoodin: Katso ”Ilmoitusten yleiskuva”.

Ohje

Kuittaus pain. OK

Ulkoanturi 18

Ulkoinen ohjaus C5

Kuva. 13

Ilmoitusten merkitys

Häiriö ” ”
■ Lisäksi lämpöpumpun ohjauskeskuksessa vilkkuu

punainen häiriövalo.
■ Laitteisto ei enää ole normaalikäytöllä. Häiriö täytyy

mahdollisimman nopeasti poistaa.
■ Yleishälytyksen liitäntä aktivoidaan.
■ Ilmoitus tiedonvaihtorajapinnan kautta mahdollinen,

esim. Vitocom

Varoitus ” ”
Laite toimii rajoitetusti. Varoituksen syy täytyy poistaa.
Ohje ” ”
Laite on toimintakykyinen. Ohje on otettava huomioon.

Ilmoitusten kuittaus ja kuitattujen ilmoitusten
uudelleen haku

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Ohje
■ Jos on yhdistetty jokin merkinantolaite (esim. ääni-

merkki), se kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, kun
häiriöilmoitus on kuitattu.

■ Jos häiriön syyn voi poistaa vasta myöhempänä
ajankohtana, häiriöilmoitus tulee seuraavana päi-
vänä uudelleen näyttöön. Ilmoituslaite (jos sellainen
on) kytkeytyy taas päälle.

Ilmoitusten lukeminen ilmoitushistoriasta

■ Tapahtumamuistista ei ilmoituksia voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Ilmoitushistoria”
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3. Hae painiketta OK painamalla lisätietoja haluamas-
tasi ilmoituksesta.

Jatka pain.

Varoitus tallentunut              02
08.03.2012                       klo 10:28
Laitteiston konfiguraatio
on virheellinen.
Väärä laitteistokaavio,

Konfiguraatiovirhe                     03

A B

Kuva. 14

A Ilmoituskoodi
B Lisäkoodi

■ Ei ole kaikissa ilmoituksissa.
■ Erilaiset merkitykset mahdollisia, riippuen ilmoi-

tuksesta.

Ohje
Huoltovalikko pysyy niin kauan aktivoituna, kunnes se
deaktivoidaan asetuksella ”Lopeta huolto?” tai jos
30 minuuttiin ei tehdä mitään.

Ilmoitusten yleiskuva

Kaikki ilmoitukset on merkitty selvästi 2-numeroi-
sella ilmoituskoodilla.

02 Perussäädön tietovika

Syy Toimenpide
Palautus toimitustilaan, kun datavirhe havaittu. Konfiguroi laitteisto uudestaan.

03 Konfiguraatiovirhe

Lämpöpumpun ja/tai lämmityslaitteiston toiminta rajoit-
tunutta tai ne eivät toimi lainkaan.

Lisäkoodien lukeminen

2-paikkainen lisäkoodi sisältää lisätietoja (lisäilmoituk-
sia). Kumpikin paikka on heksadesimaalinen arvo.
Heksadesimaalinen arvo osoittaa lisäilmoitusten
numerot seuraavan taulukon mukaisesti.

Lisäilmoi-
tuksen nu-
mero

Lisäkoodin heksadesimaalinen arvo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

 Arvot seuraavasta esimerkistä 1. lue 1. ja 2. kohta heksadesimaalisesta lisäkoodista.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten haku (jatkoa)
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2. Lue lisäilmoitusten numerot edellisestä taulukosta.

3. Lue kaikki lisäilmoitukset kahdesta seuraavasta
taulukosta.

Esimerkki:
Kohdalle ”03 Konfiguraatiovirhe” luettu lisäkoodi:
”3C”

Seuraavasta taulukosta luetut lisäilmoitusten numerot:
■ 1. kohta (”3”): 1 + 2
■ 2. kohta (”C”): 4 + 8

Jäljempänä olevista taulukoista luetut lisäilmoitukset:
1: Väärä laitteistokaavio huonelämmitykselle...
2: ”Väh. imupaine 5086” säädetty korkeammalle...
4: Sarjaohjaus asetettu LONin kautta (”Sarjaohjaus

700A” arvolle ”2”), vaikka...
8: Parametrit kiertopumpuille...

Konfiguraatiovirheen lisäilmoitukset

1. kohta lisäkoodissa
Lisäilmoitus Syy Toimenpide
1. kohta  
1  Väärä laitteistokaavio huonelämmitykselle ilmanvaihto-

laitteen kautta
Tarkasta ja mukauta vas-
taavat parametrit. Palauta
tarvittaessa tehdasasetuk-
set (Reset) ja konfiguroi
laitteisto uudelleen.
Jos häiriön syytä ei voi
poistaa, ilmoita asiasta
Viessmannin valtuutta-
maan lämpöpumppujen
huoltoliikkeeseen.

2  ”Väh. imupaine 5086” säädetty korkeammalle kuin
”Raja-arvo matalapaine 5099”

4  ”Bivalenssilämpötila ulkoinen lämmöntuottaja
7B02” on asetettu pienemmäksi kuin ”Lämpöpum-
pun bivalentin käytön katkaisuraja 7B0F”

8  Jäävaraajan/aurinko-ilma-absorberin parametrit eivät
ole oikein
■ Säädetty väärä aurinkolämmitysjärjestelmän ohjain-

laite (”aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaite
tyyppi 7A00”).

■ Laajennusta AM1 ei vapautettu (”Ulkoinen laajen-
nus 7010”)

■ Jäähdytysveden puskurivaraaja vapautettu saman-
aikaisesti

 Arvot esimerkistä

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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2. kohta lisäkoodissa
Lisäilmoitus Syy Toimenpide
 2. kohta
 1 Väärä laitteistokaavio (mukana lämmityspiiri, jota ei

tueta)
Tarkasta ja mukauta vas-
taavat parametrit. Palauta
tarvittaessa tehdasasetuk-
set (Reset) ja konfiguroi
laitteisto uudelleen.
Jos häiriön syytä ei voi
poistaa, ilmoita asiasta
Viessmannin valtuutta-
maan lämpöpumppujen
huoltoliikkeeseen.

 2 Jäähdytyspiirin parametrit eivät oikein
■ Jäähdytyksen huonelämpötilan anturi asetettu kau-

kosäätimestä, jota ei ole
■ ”Lämmityspiirin maks.menoveden lämpötila

200E” on asetettu pienemmäksi kuin ”Menoveden
min. lämpötila jäähdytys 7103”

■ Jäähdytys asetettu lämmitys-/jäähdytyspiirille, jota ei
ole

■ Jäähdytyspiirin menoveden lämpötila-anturia ei
vapautettu

■ ”Aktiivinen jäähdytys” asetettu, vaikka lämpöpumppu
ei tue toimintoa

■ Lämmitys-/jäähdytyspiirille on asetettu jäähdytys,
vaikka KM-BUS-liitännän kautta ohjattu sekoitus-
venttiili ei sovellu jäähdytykseen.

 4 Sarjaohjaus LONin kautta
■ ”Sarjaohjaus LON 700A” arvona ”2”), vaikka para-

metrin ”LON-tiedonsiirtomoduulin vapautus
7710” arvona on ”1”.

■ 4 jakso-lämpöpumppua säädetty (”Jakso-lämpö-
pumppujen määrä 7029” kohdassa ”4”) ja ulkoinen
lämmöntuottaja säädetty LONin kautta (”Sähk. oh-
jaus ulk. lämm.tuott. 7B12” kohdassa ”1” tai ”2”)

Kuten 1 ja 2

 8 PWM-ohjauksella varustettujen kiertopumppujen para-
metrejä ei ole asetettu oikein

 Arvot esimerkistä

04 Sähkölämmitys estetty

Lisälämmitysvastusta ei kytketä päälle, ei myöskään
jäätymisenestoa varten.

! Huomio
Jos kompressori ei kytkeydy päälle, laitteiston
jäätymisenestoa ei välttämättä ole varmistettu.
Käyttäjän on varmistettava jäätymissuoja.

Syy Toimenpide
Kysely ”Toisiopiiri täytetty?” lisälämmitysvastuksen
vapautuksen yhteydessä vahvistettiin valitsemalla ”Ei”.
”Lisälämmitysvastuksen vapautus 7900” säädetään
automaattisesti arvoon ”2”.

Täytä ja ilmaa toisiopiiri. Vapauta sen jälkeen lisälämmi-
tysvastus: säädä ”Lisälämmitysvastuksen vapautus
7900” arvoon ”1”. Vahvista kysely ”Toisiopiiri täytet-
ty?” valitsemalla ”Kyllä”.

05 Kylmäainepiiri

Lisäkoodi Syy Toimenpide
Tapahtumamuistin viimeinen il-
moitus kylmäainepiiri

Vikailmoitus kylmäainepiirin säätimel-
tä

”Diagnoosi” Kylmäainepiiri” ”  ”Ta-
pahtumamuisti” otettava huomioon.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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07 Kylmäainepiiri

Lisäkoodi Syy Toimenpide
Tapahtumamuistin viimeinen il-
moitus kylmäainepiiri

Ilmoitus kylmäainepiirin säätimeltä
lämpöpumpun 1. teho

”Diagnoosi” Kylmäainepiiri” ”  ”Ta-
pahtumamuisti” otettava huomioon.

09 Energiamittari PV

Omavirrankulutus aurinkosähkölaitteistolla ei mahdol-
lista.

Lisäkoodi Häiriö yhdistetyssä energiamittarissa Toimenpide
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

”01” X   Anna sähköalan ammattilaisen tarkastaa
energiamittari.”02”  X  

”03” X X  
”04”   X
”05” X  X
”06”  X X
”07” X X X

0E Ilmanvaihtolaite

”Peruskäyttö” kytkeytyy päälle tai ilmanvaihtolaite
kytkeytyy pois päältä, riippuu häiriön syystä.

Lisäkoodi Syy Toimenpide
Tapahtumamuistin viimeinen il-
moitus ilmanvaihto

■ Oikosulku/katkos ilmanvaihtolait-
teen lämpötila-antureissa

■ CO2-signaalin määrityksessä häiriö
■ Tiedonvaihdossa ilmanvaihtolait-

teen kanssa häiriö

”Diagnoosi”  ”Tuuletus”  ”Tapah-
tumamuisti” otettava huomioon.

0F Ilmanvaihtolaite

Lisäkoodi Syy Toimenpide
Tapahtumamuistin viimeinen il-
moitus ilmanvaihto

Ilmoitus ilmanvaihtolaitteen ilman-
vaihdon säätimeltä

”Diagnoosi”  ”Tuuletus”  ”Tapah-
tumamuisti” otettava huomioon.

10 Ulkolämpötila-anturi

Menoveden lämpötilan laskemiseksi käytetään ulko-
lämpötila-arvoa –40 °C.

Syy Toimenpide
Ulkolämpötila-anturissa oikosulku Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F0: kat-

so ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”)

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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18 Ulkolämpötila-anturi

Menoveden lämpötilan laskemiseksi käytetään ulko-
lämpötila-arvoa –40 °C.

Syy Toimenpide
Katkos ulkolämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F10:

katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

20 Menov.ant. Toisio

■ Käyttö toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla lisättynä 5 K.

■ Jos toisiopiirin menoveden ja paluuveden lämpötila-
anturit ovat viallisia samanaikaisesti, näyttöön tulee
ilmoitus ”A9 Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kyt-
keytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Oikosulku toisiopiirin menoveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) pistokkeesta F8 tai liitän-

tänavoista X25.9/X25.10: katso ”Ohjaus ja -anturipiirile-
vy”.

21 Paluuved. anturi toisio

■ Käyttö toisiopiirin menoveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä 5 K.

■ Jos toisiopiirin menoveden ja paluuveden lämpötila-
anturit ovat samanaikaisesti viallisia, lämpöpumppu
kytkeytyy pois päältä. 24 h kuluttua tulee ilmoitus
”A9 Lämpöpumppu”.

Syy Toimenpide
Oikosulku toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.11/

X25.12: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

24 Imuk. käänn. lämpöt.

■ Lämmityskäyttö:
Lämpöpumppu jää käyttöön.

■ Jäähdytyskäyttö:
Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Oikosulku imukaasun lämpötila-anturi suunnanvaihto Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.15/

X25.16: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

25 Nestekaasulämp.anturi

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Oikosulku nestekaasun lämpötila-anturi Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.17/

X25.18: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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28 Menov. ant. Toisio

■ Käyttö menoveden lämpötila-anturilla toisiopiiri lait-
teessa (jos on), esim. laitteessa Vitocal 300-A, tyypit
AWO 301.B25 - B60.
tai
Käyttö paluuveden lämpötila-anturin lämpötila-arvolla
toisiopiiri lisättynä arvolla 5 K.

■ Jos toisiopiirin menoveden ja paluuveden lämpötila-
anturit ovat viallisia samanaikaisesti, näyttöön tulee
ilmoitus ”A9 Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kyt-
keytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Katkos toisiopiirin menoveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) pistokkeesta F8 tai liitän-

tänavoista X25.9/X25.10: katso ”Ohjaus ja -anturipiirile-
vy”.

29 Paluuved. anturi toisio

■ Käyttö toisiopiirin menoveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä 5 K.

■ Jos toisiopiirin menoveden ja paluuveden lämpötila-
anturit ovat samanaikaisesti viallisia, lämpöpumppu
kytkeytyy pois päältä. 24 h kuluttua tulee ilmoitus
”A9 Lämpöpumppu”.

Syy Toimenpide
Katkos toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.11/

X25.12: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

2C Imuk. käänn. lämpöt.

■ Lämmityskäyttö:
Lämpöpumppu jää käyttöön.

■ Jäähdytyskäyttö:
Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Katkos imukaasun lämpötila-anturi suunnanvaihto Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.15/

X25.16: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

2D Nestekaasulämp.anturi

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Katkos nestekaasun lämpötila-anturi Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.17/

X25.18: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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30 Menov. anturi ensiö

■ Käyttö ensiöpiirin paluuveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla lisättynä arvolla 3 K.

■ Jos ensiöpiirin meno- ja paluuveden anturit ovat vial-
lisia samanaikaisesti, näyttöön tulee ilmoitus ”A9
Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kytkeytyy pois
päältä.

Syy Toimenpide
Ensiöpiirin menoveden lämpötila-anturin oikosulku
(lämpöpumpun ilman tai liuoksen sisääntulo)

Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.1/
X25.2: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”).

31 Paluuv. ant. ensiö

■ Käyttö ensiöpiirin menoveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä arvolla 2 K.

■ Jos ensiöpiirin meno- ja paluuveden anturit ovat vial-
lisia samanaikaisesti, näyttöön tulee ilmoitus ”A9
Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kytkeytyy pois
päältä.

Syy Toimenpide
Ensiöpiirin paluuveden lämpötila-anturin oikosulku
(lämpöpumpun liuoksen ulostulo)

Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.3/
X25.4: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”).

32 Höyrystinlämp. anturi

■ Ei huonelämmitystä tai huonejäähdytystä, vain sula-
tus

■ Höyrystimen sulattamiseksi käytetään ilman ulostu-
lon lämpötila-anturia.

Syy Toimenpide
Oikosulku ilman sisääntulon lämpötila-anturi höyrystin ■ Vitocal 200-A, tyyppi AWCI-AC 201.A

Tarkasta vastusarvo Pt500A EEV-piirilevyn anturilii-
tännästä: katso ” Elektronisen paisuntaventtiilin (EEV)
piirilevy [2]”.

■ Vitocal 100-S/111-S
Tarkasta vastusarvo NTC 15 kΩ pääpiirilevyn ulkoyk-
sikön liitännässä: katso ”Pääohjauslevy[7] / [7 - 1]”.

36 Kuumakaasun lämpötila-anturi 1

Kompressori 1 kytketään 2-tehoisessa kylmäainepiirissä pois.

Syy Toimenpide
Poiskytkentäraja kuumakaasulämpötilalla kompresso-
rissa 1 on ylittynyt.

■ Tarkasta öljymäärä kompressorissa, lisää öljyä tarvit-
taessa

■ Tarkasta, onko öljynerottimessa liian paljon öljyä. An-
na tarvittaessa kylmäteknikon tarkastaa kylmäainepii-
ri.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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37 Kuumakaasun lämpötila-anturi 2

Kompressori 2 kytketään 2-tehoisessa kylmäainepiirissä pois.

Syy Toimenpide
Poiskytkentäraja kuumakaasulämpötilalla kompresso-
rissa 2 on ylittynyt.

■ Tarkasta öljymäärä kompressorissa, lisää öljyä tarvit-
taessa

■ Tarkasta, onko öljynerottimessa liian paljon öljyä. An-
na tarvittaessa kylmäteknikon tarkastaa kylmäainepii-
ri.

38 Menovesianturi ensiö

■ Käyttö ensiöpiirin paluuveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla lisättynä arvolla 3 K.

■ Jos ensiöpiirin meno- ja paluuveden anturit ovat vial-
lisia samanaikaisesti, näyttöön tulee ilmoitus ”A9
Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kytkeytyy pois
päältä.

Syy Toimenpide
Ensiöpiirin menoveden lämpötila-anturin katkos (lämpö-
pumpun ilman tai liuoksen sisääntulo)

Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.1/
X25.2: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”).

39 Paluuvesianturi ensiö

■ Käyttö ensiöpiirin menoveden lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä arvolla 2 K.

■ Jos ensiöpiirin meno- ja paluuveden anturit ovat vial-
lisia samanaikaisesti, näyttöön tulee ilmoitus ”A9
Lämpöpumppu” ja lämpöpumppu kytkeytyy pois
päältä.

Syy Toimenpide
Katkos ensiöpiirin paluuveden lämpötila-anturissa (läm-
pöpumpun ilman tai liuoksen sisääntulo)

Tarkasta vastusarvo (Pt 500A) liitäntänavoista X25.3/
X25.4: katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”).

3A Höyrystinanturi

■ Ei huonelämmitystä tai huonejäähdytystä, vain sula-
tus

■ Höyrystimen sulattamiseksi käytetään ilman ulostu-
lon lämpötila-anturia.

Syy Toimenpide
Katkos ilman ulostulon lämpötila-anturi höyrystin ■ Tarkasta vastusarvo Pt500A EEV-piirilevyn liitännäs-

tä: katso ” Elektronisen paisuntaventtiilin (EEV) piirile-
vy [2]”.

■ Vitocal 100-S/111-S:
Tarkasta vastusarvo NTC 15 kΩ pääpiirilevyn ulkoyk-
sikön liitännässä: katso ”Pääohjauslevy[7] / [7 - 1]”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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40 Menov.ant. l-piiri 2

Lämmityspiirin sekoitusventtiili M2/LP2 suljetaan.

Syy Toimenpide
Oikosulku sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
menoveden lämpötila-anturissa M2/HK2.

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F12:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

41 Menov.ant. ll-piiri 3

Lämmityspiirin sekoitusventtiili M2/LP3 suljetaan.

Syy Toimenpide
Oikosulku menoveden lämpötila-anturissa, lämmityspiiri
sekoitusventtiilillä M3/LP3.

Tarkasta anturi: katso sekoitusventtiilin laajennussarjan
asennusohje.

43 Menov.ant. laitteisto

■ Ilman sekoitusventtiiliä olevan lämmityspiirin A1/LP1
menoveden lämpötilaa ohjataan lämpöpumpun
paluuveden lämpötila-anturilla, ei jäätymissuojausta
tälle lämmityspiirille.

■ Ulkoisten lämmöntuottajien menoveden lämpötilan
säätö: korvauksena käytetään puskurivaraajan läm-
pötila-anturia.

Syy Toimenpide
Oikosulku laitteiston menoveden lämpötila-anturissa
(puskurivaraajan jälkeen)

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F13:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

44 Menov.ant. jäähdytys

Jos ”Vapautus menoveden lämpötila-anturi jäähdy-
tyspiiri 7109” on kohdassa ”0”, on jäähdytyskäyttö
mahdollinen, muuten ei jäähdytystä.

Syy Toimenpide
Oikosulku jäähdytyspiirin menoveden lämpötila-anturis-
sa

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F14:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

48 Menov.ant. l-piiri 2

Lämmityspiirin sekoitusventtiili M2/LP2 suljetaan.

Syy Toimenpide
Katkos sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
M2/HK2 menoveden lämpötila-anturissa

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F12:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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49 Menov.ant. ll-piiri 3

Lämmityspiirin sekoitusventtiili M2/LP3 suljetaan.

Syy Toimenpide
Katkos sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
M3/LP3 menoveden lämpötila-anturissa.

Tarkasta anturi: katso sekoitusventtiilin laajennussarjan
asennusohje.

4B Menov.ant. laitteisto

■ Ilman sekoitusventtiiliä olevan lämmityspiirin A1/LP1
menoveden lämpötilaa ohjataan lämpöpumpun
paluuveden lämpötila-anturilla, ei jäätymissuojausta
tälle lämmityspiirille.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili ei avaudu.

Syy Toimenpide
Katkos laitteiston menoveden lämpötila-anturissa
(puskurivaraajan jälkeen)

■ Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F13:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

■ Jos laitteiston menoveden lämpötila-anturia ei tarvita:
Tarkasta, onko tämä anturi vahingossa aktivoitu
(”Laitteiston yhteinen menoveden lämpötila-antu-
ri 701B”).

4C Menov.ant. jäähdytys

Jos ”Vapautus menoveden lämpötila-anturi jäähdy-
tyspiiri 7109” on kohdassa ”0”, on jäähdytyskäyttö
mahdollinen, muuten ei jäähdytystä.

Syy Toimenpide
Katkos jäähdytyspiirin menoveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F14:

katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

50 Varaajan anturi ylh.

■ Jos käytössä on ainoastaan varaajan ylempi lämpö-
tila-anturi: ei käyttöveden lämmitystä

■ Jos lisäksi käytössä on myös alempi lämpötila-anturi:
Käyttöveden lämmitys mahdollista, päälle- ja poiskyt-
kentä tämän anturin kautta

Syy Toimenpide
Oikosulku ylemmässä käyttöveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F6 tai lii-

täntänavoista X25.5/X25.6 (katso ”Ohjaus ja -anturipiiri-
levy”).

52 Varaajan anturi alh.

■ Jos käytössä on ainoastaan varaajan alempi lämpö-
tila-anturi: ei käyttöveden lämmitystä

■ Jos lisäksi käytössä on myös ylempi lämpötila-anturi:
Käyttöveden lämmitys mahdollista, päälle- ja poiskyt-
kentä tämän anturin kautta

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
Oikosulku alemmassa käyttöveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F7 tai lii-

täntänavoista X25.7/X25.8 (katso ”Ohjaus ja -anturipiiri-
levy”).

58 Varaajan anturi ylh.

■ Jos saatavilla on ainoastaan varaajan ylempi lämpö-
tila-anturi: ei käyttöveden lämmitystä

■ Jos lisäksi käytössä on myös alempi lämpötila-anturi:
Käyttöveden lämmitys mahdollista, päälle- ja poiskyt-
kentä tämän anturin kautta

Syy Toimenpide
Katkos ylemmässä käyttöveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F6 tai lii-

täntänavoista X25.5/X25.6 (katso ”Ohjaus ja -anturipiiri-
levy”).

5A Varaajan anturi alh.

■ Jos käytössä on ainoastaan varaajan alempi lämpö-
tila-anturi: ei käyttöveden lämmitystä

■ Jos lisäksi käytössä on myös ylempi lämpötila-anturi:
Käyttöveden lämmitys mahdollista, päälle- ja poiskyt-
kentä tämän anturin kautta

Syy Toimenpide
Katkos alemmassa käyttöveden lämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F7 tai lii-

täntänavoista X25.7/X25.8 (katso ”Ohjaus ja -anturipiiri-
levy”).

60 Puskurivar. lt-anturi

Huonelämmityksessä:
■ Puskurivaraajaa lämmitetään kerran tunnissa.
■ Lämmitys kytkeytyy pois päältä, jos lämpötila toisio-

piirin paluuveden lämpötila-anturissa saavuttaa
puskurivaraajan lämmityksen asetusarvon.

Huonejäähdytyksessä lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajalla:
■ Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajaa jäähdy-

tetään kerran tunnissa.
■ Jäähdytys kytkeytyy pois päältä, jos lämpötila toisio-

piirin paluuveden lämpötila-anturissa saavuttaa läm-
mitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytyksen
asetusarvon.

Syy Toimenpide
Oikosulku puskurilämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F4: kat-

so ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

63 Kattilan lt-anturi ulk. lämm.tuott.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili avautuu
kokonaan heti sen jälkeen, kun ulkoinen lämmöntu-
ottaja on kytketty päälle.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan jäätymisesto ei ole toimin-
nassa.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
Oikosulku ulkoisten lämmöntuottajien kattilalämpötila-
anturi

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F20:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

65 Pusk. veden paluu-lt.

Käyttö ohjauslämpöpumpun toisiopiirin menoveden
lämpötila-anturin lämpötila-arvolla

Syy Toimenpide
Oikosulku/katkos puskurivaraajan ulostuloveden lämpö-
tila-anturissa

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F23:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

66 Uima-altaan menov. lt.

Käyttö ohjauslämpöpumpun toisiopiirin menoveden
lämpötila-anturin lämpötila-arvolla

Syy Toimenpide
Oikosulku/katkos uima-altaan menoveden lämpötila-an-
turissa

Tarkasta vastusarvo (NTC 20 kΩ) pistokkeesta F21:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

68 Puskurivar. lt-anturi

Huonelämmityksessä:
■ Puskurivaraajaa lämmitetään kerran tunnissa.
■ Lämmitys kytkeytyy pois päältä, jos lämpötila toisio-

piirin paluuveden lämpötila-anturissa saavuttaa
puskurivaraajan lämmityksen asetusarvon.

Huonejäähdytyksessä lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajalla:
■ Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajaa jäähdy-

tetään kerran tunnissa.
■ Jäähdytys kytkeytyy pois päältä, jos lämpötila toisio-

piirin paluuveden lämpötila-anturissa saavuttaa läm-
mitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytyksen
asetusarvon.

Syy Toimenpide
Katkos puskurilämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F4: kat-

so ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

6B Kattilan lt-anturi ulk.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili avautuu
kokonaan heti sen jälkeen, kun ulkoinen lämmöntu-
ottaja on kytketty päälle.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan jäätymisenesto ei ole toi-
minnassa.

Syy Toimenpide
Katkos ulkoisten lämmöntuottajien kattilalämpötila-antu-
ri

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F20:
katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

6E Menov.ant. lauhdutin

■ Ei huonejäähdytystä, ei sulatusta
■ Maks. menoveden lämpötila toisiopiirissä: Toisiopiirin

paluuveden lämpötila plus 5 K

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
Oikosulku/katkos toisiopiirin menoveden lämpötila-antu-
rissa ennen lämmitysveden lisälämmitysvastusta

Tarkasta vastusarvo (Pt500A) liitännässä X25.3/X25.4:
katso ”säädin- ja anturipiirilevy”.

70 Huone-lt-anturi LP1

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Oikosulku ilman sekoitusventtiiliä olevan lämmityspiirin
A1/HK1 huonelämpötilan anturissa

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

71 Huone-lt-anturi LP2

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Oikosulku sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
huonelämpötilan anturissa M2/HK2

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

72 Huone-lt-anturi LP3

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Oikosulku sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
huonelämpötilan anturissa M3/HK3

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

73 Huone-lt-anturi SKK

Ei jäähdytystä

Syy Toimenpide
Oikosulku jäähdytyspiirin huonelämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F16

(katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”) tai kaukosäätimestä,
tarpeen vaatiessa vaihda anturi.

78 Huone-lt-anturi LP1

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Katkos ilman sekoitusventtiiliä olevan lämmityspiirin
A1/HK1 huonelämpötilan anturissa

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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79 Huone-lt-anturi LP2

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Katkos sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
M2/HK2 huonelämpötilan anturissa

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

7A Huone-lt-anturi LP3

■ Ei jäätymissuojakäyttöä huonelämpötila-anturilla
■ Ei huonelämpötilan nostoa
■ Ei huonelämpötilan mukaan ohjautuvaa säätöä

Syy Toimenpide
Katkos sekoitusventtiilillä varustetun lämmityspiirin
M3/HK3 huonelämpötilan anturissa

Tarkasta kaukosäädin. Vaihda kaukosäädin tarvittaes-
sa: Katso Asennus- ja huolto-ohje ”Vitotrol”.

7B Huone-lt-anturi SKK

Ei jäähdytystä

Syy Toimenpide
Katkos jäähdytyspiirin huonelämpötila-anturissa Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F16

(katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”) tai kaukosäätimestä.

90 Aurinkokenn.anturi 7

Ei pistokkeeseen sS aurinkolämmitysjärjestelmän
ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1 yhdistetyn lait-
teen (kiertopumppu tai 3-tievaihtoventtiili) sähköistä
ohjausta.

Syy Toimenpide
Oikosulku lämpötila-anturissa / aurinkolämmitysjär-
jestelmän ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1.

Tarkasta anturi / aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: Katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

91 Aurinkokenn.anturi 10

Ei pistokkeeseen sS aurinkolämmitysjärjestelmän
ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1 yhdistetyn lait-
teen (kiertopumppu tai 3-tievaihtoventtiili) sähköistä
ohjausta.

Syy Toimenpide
Oikosulku lämpötila-anturissa aÖ aurinkolämmitysjärjes-
telmän ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1.

Tarkasta anturi aÖ aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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94 Var.ant. aurinkolämpö

Ei käyttöveden lämmitystä aurinkoenergialla aurinko-
lämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulilla,
tyyppi SM1

Syy Toimenpide
Oikosulku varaajan lämpötila-anturissa aurinkolämmi-
tysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulissa, tyyppi SM1

Tarkasta anturi % aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: Katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

98 Aurinkokenn.anturi 7

Ei ohjausta yhdistetyn laitteen (kiertopumppu tai 3-tie-
vaihtoventtiili) pistokkeeseen sS aurinkolämmitysjär-
jestelmän ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1.

Syy Toimenpide
Katkos lämpötila-anturissa / aurinkolämmitysjärjestel-
män ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1.

Tarkasta anturi / aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: Katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

99 Aurinkokenn.anturi 10

Ei pistokkeeseen sS aurinkolämmitysjärjestelmän
ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1 yhdistetyn lait-
teen (kiertopumppu tai 3-tievaihtoventtiili) sähköistä
ohjausta.

Syy Toimenpide
Katkos lämpötila-anturissa aÖ aurinkolämmitysjärjestel-
män ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1.

Tarkasta anturi aÖ aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: Katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

9A Keräimen lt-anturi

Ei käyttöveden lämmitystä aurinkoenergialla aurinko-
lämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulilla, tyyppi
SM1

Syy Toimenpide
Katkos keräimen lämpötila-anturissa aurinkolämmitys-
järjestelmän ohjainlaitemoduulissa tyyppi SM1

Tarkasta anturi & aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa, tyyppi SM1: katso ”aurinkolämmi-
tyksen ohjauskeskusmoduulin asennus- ja käyttöohje,
tyyppi SM1”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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9C Var. ant. aurikolämpö

Ei käyttöveden lämmitystä aurinkoenergialla aurinko-
lämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulilla,
tyyppi SM1

Syy Toimenpide
Katkos varaajan lämpötila-anturissa aurinkolämmitys-
järjestelmän ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1

Tarkasta anturi % aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaus-
keskusmoduulissa tyyppi SM1: Katso aurinkolämmityk-
sen ohjauskeskusmoduulin tyyppi SM1 asennus- ja
käyttöohje.

9E Aur.läm.valv. delta-L Aurinkolämpö

Ei käyttöveden lämmitystä aurinkoenergialla aurinko-
lämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulilla,
tyyppi SM1

Syy Toimenpide
■ Liian vähäinen tai puuttuva tilavuusvirta aurinkoläm-

pöpiirissä
tai

■ Lämpötilanvahti on reagoinut.

Tarkasta aurinkolämpöpiirin pumppu sFaurinkolämmi-
tysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulissa tyyppi SM1,
(katso aurinkolämmityksen ohjauskeskusmoduulin
tyyppi SM1 asennus- ja käyttöohje).

9F Aur.läm. sisäinen vika

Ei käyttöveden lämmitystä aurinkoenergialla aurinko-
lämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduulilla,
tyyppi SM1

Syy Toimenpide
Häiriö aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmo-
duulissa tyyppi SM1

Vaihda aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmo-
duuli, tyyppi SM1.

A0 Ilmanvaihto tarkasta suodatin

Asunnon ilmanvaihto normaalikäytöllä

Syy Toimenpide
■ Ilmanvaihtolaitteen ulkoilma- ja poistoilmasuodattimet

likaantuneet
■ Viimeisestä suodattimen vaihdosta on yli 1 vuosi.

■ Vitovent 200-C/300-F:
Vaihda ulkoilma- ja poistoilmasuodatin. Älä puhdista
suodattimia.

■ Vitovent 200-W/300-C/300-W:
Puhdista ulkoilma- ja poistoilmasuodatin. Jos molem-
mat suodattimet ovat erittäin likaisia, vaihda ne,
vähintään 1 kerran vuodessa.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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A1 Kompressori 1

Kompressori 1 kytketään 2-tehoisessa kylmäainepii-
rissä pois.

Syy Toimenpide
Yksi seuraavista tapahtumista on ilmennyt 9 kertaa:
■ Korkeapaineraja ylittynyt
■ Korkeapaineraja alittunut
■ Kuumakaasun lämpötila liian korkea
■ Matalapaineraja alittunut
■ Virtauksenvalvontalaite on reagoinut.
■ Imukaasun ylikuumeneminen liian vähäistä
■ Moottorinsuoja on lauennut.
■ Kylmäainepiirin säädin on kytkenyt kompressorin pois

päältä.

Ohje
Tapahtumalaskuri on nollattu, kun kompressori oli ker-
ran jatkuvasti päällä toiminnolle ”Kompressorin opti-
maalinen käyntiaika 500A”.
 

■ Hae muut lämpöpumpun ilmoitukset näyttöön: ”Ilmoi-
tushistoria”

■ Kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset otettava huomi-
oon: ”Diagnoosi”  ”Kylmäainepiiri”  ”Tapahtu-
mamuisti”

■ Tarkasta tilavuusvirrat.
■ Tarkasta moottorivirrat/moottorinsuoja.
■ Tarkasta turvakorkeapaineen kytkin.
■ Tarkasta öljymäärä kompressorissa, lisää öljyä tarvit-

taessa
■ Tarkasta, onko öljynerottimessa liian paljon öljyä. An-

na tarvittaessa kylmäteknikon tarkastaa kylmäainepii-
ri.

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke laite kerran pois päältä ja
uudelleen päälle.
 

A2 kompressori 2

Kompressori 2 kytketään 2-tehoisessa kylmäainepii-
rissä pois.

Syy Toimenpide
Yksi seuraavista tapahtumista on ilmennyt 9 kertaa:
■ Korkeapaineraja ylittynyt
■ Korkeapaineraja alittunut
■ Kuumakaasun lämpötila liian korkea
■ Matalapaineraja alittunut
■ Virtauksenvalvontalaite on reagoinut.
■ Imukaasun ylikuumeneminen liian vähäistä
■ Moottorinsuoja on lauennut.
■ Kylmäainepiirin säädin on kytkenyt kompressorin pois

päältä.

Ohje
Tapahtumalaskuri on nollattu, kun kompressori oli ker-
ran jatkuvasti päällä toiminnolle ”Kompressorin opti-
maalinen käyntiaika 500A”.
 

■ Hae muut lämpöpumpun ilmoitukset näyttöön: ”Ilmoi-
tushistoria”

■ Kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset otettava huomi-
oon: ”Diagnoosi”  ”Kylmäainepiiri”  ”Tapahtu-
mamuisti”

■ Tarkasta tilavuusvirrat.
■ Tarkasta moottorivirrat/moottorinsuoja.
■ Tarkasta turvakorkeapaineen kytkin.
■ Tarkasta öljymäärä kompressorissa, lisää öljyä tarvit-

taessa
■ Tarkasta, onko öljynerottimessa liian paljon öljyä. An-

na tarvittaessa kylmäteknikon tarkastaa kylmäainepii-
ri.

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke laite kerran pois päältä ja
uudelleen päälle.
 

A6 Toisiopumppu

■ Ei tilavuusvirtaa toisiopiirissä: toisiopumppu ei käyn-
nissä.

■ Toisiopiirin menoveden lämpötilan muutos huone-
lämmityksessä/-jäähdytyksessä on liian pieni.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
■ Toisiopumpun mekaaninen häiriö
■ Toisiopumpun sähköhäiriö
■ Toisiopumpun kuivakäynti

Tarkasta toisiopumppu mekaanisesti.

Mittaa jännite seuraavissa liitännöissä:
■ Vitocal 222-G:

Liitännät J5 ja J17 elektronisen paisuntaventtiilin piiri-
levyssä: katso ”Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy
[4-6] / [4-7]”.

■ Vitocal 333-G:
Liitäntä J5 ja J20 elektronisen paisuntaventtiilin piirile-
vyssä: katso ”Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy
[4-6] / [4-7]”.

■ Muut lämpöpumput:
Liitäntä 211.2: katso ”Peruspiirilevy”.

Vaihda toisiopumppu tarvittaessa.

A8 Lämm.piirin pumppu LP1

Lämpötilan nousu ilman sekoitusventtiiliä olevassa
lämmityspiirissä A1/LP1 liian pieni.

Syy Toimenpide
Ei tilavuusvirtaa (kiertopumppu ei toiminnassa). Mittaa jännite liitännästä 212.2 (katso ”Peruspiirilevy”)

ja tarkasta pumppu mekaanisesti, vaihda tarvittaessa.

A9 Lämpöpumppu

■ Kompressori kytkeytyy pois.
■ Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys tapahtuvat

toisilla, niitä varten vapautetuilla lämmönlähteillä,
esim. ulkoisella lämmöntuottajalla tai lämmitysveden
lisälämmitysvastuksella.

■ Käyttö lisälämmittimillä riippuu säädöstä ”Käyttötila
ilmoituksen jälkeen A9, C9 701C”.

Syy Toimenpide
■ Lämpöpumppu viallinen
■ Turvakorkeapainekytkin on lauennut: katso ”C9 Kyl-

mäainepiiri (SHD)”.
■ Yksi seuraavista tapahtumista on ilmennyt:

– Korkeapaineraja on ylittynyt 3 kertaa 60 min kulues-
sa (vain Vitocal 100-S/111-S).

– Matalapaineraja on alittunut 2 kertaa 40 min kulues-
sa (vain Vitocal 100-S/111-S).

– Virtauksenvalvontalaite on reagoinut 9 kertaa.
– Kylmäainepiirin säädin on kytkenyt kompressorin

pois 9 kertaa.
– Sulatus on keskeytynyt.
Ohje
Tapahtumalaskuri on nollattu, kun kompressori oli
kerran jatkuvasti päällä toiminnolle ”Kompressorin
optimaalinen käyntiaika 500A”.

■ Hae näyttöön muita lämpöpumpun ilmoituksia: ”Ta-
pahtumamuisti”

■ Ota huomioon kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset:
”Diagnoosi”  ”Kylmäainepiiri”  ”Ilmoitushisto-
ria”

■ Tarkasta tilavuusvirrat.
■ Tarkasta turvakorkeapaineen kytkin.
■ Tarkasta ensiö-/toisiopiirin menoveden ja paluuveden

lämpötila-anturit:

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke laite kerran pois päältä ja
uudelleen päälle.
 

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)

58
36

73
8

ku
nn

os
sa

pi
to



95

Syy Toimenpide
■ Turvapiirissä on ollut katkos yli 24 tuntia.
■ Kompressorin poiskytkeytymisen aiheuttanut tapahtu-

ma on vaikuttanut yli 24 h.
■ Ensiö-/toisiopiirin menoveden ja paluuveden lämpöti-

la-anturit ovat olleet yli 24 h samanaikaisesti viallisia.

AA Sulatuksen keskeytys

: Kompressori on pois päältä siihen saakka, kun-
nes toisiopiirin menoveden lämpötila on saavut-
tanut 15 °C. Tätä varten kytketään tarvittaessa
lisälämmitykset päälle (lisälämmitysvastus tai
ulkoinen lämmöntuottaja).

: Vaihto huonelämmitykselle/käyttöveden lämmi-
tykselle

Syy Toimenpide
■ Toisiopiirin meno- tai paluuveden lämpötila sulatuk-

sessa liian alhainen
■ Putkien/johtojen tilavuus mahd. liian pieni

Määritä toinen lämmitysveden puskurivaraaja toisiopii-
rin paluuveteen.

! Huomio
Kun lämpötila toisiopiirissä on liian matala, lauh-
dutin voi jäätyä tai höyrystimeen voi muodostua
paljon jäätä.
Kuittaa vikailmoitius vasta sitten, kun menove-
den lämpötila toisiopiirissä on vähintään 15 °C.

AB Lisälämmitysvastus

Lisälämmitysvastusta ei kytketä päälle.

Syy Toimenpide
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastus viallinen
■ Ylikuumenemissuoja on lauennut.
■ Ei lämpötilannostoa 24 h aikana

Vaara
Koskeminen jännitettä johtaviin rakenneosiin voi
johtaa sähkövirran aiheuttamiin vaarallisiin ta-
paturmiin.
Ennen töiden aloitusta kytke laite jännitteettö-
mäksi.

■ Tarkasta lämmitysveden lisälämmitysvastuksen verk-
koliitäntä, liitäntäjohto ja pistoke.

■ Mittaa lisälämmitysvastuksen ohjaussignaali liitän-
nöistä 211.3 (teho 1, katso ”Peruspiirilevy”) ja 224.4
(teho 2, katso ”Laajennuspiirilevy”).

■ Tarkasta ylikuumenemissuoja (STB), avaa sen lukitus
tarvittaessa.

■ Tarkasta lämmitysveden lisälämmitysvastus.

AC Kompressorin lukitus

■ Laitevaurioiden välttämiseksi kompressori kytkeytyy
pysyvästi pois päältä.

■ Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys ovat mah-
dollisia vain lisälämmitysten avulla.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
■ Lämpötila-anturit kylmäainepiirissä viallisia
■ Paineanturi viallinen
■ Korkeapaineen turvakytkin on reagoinut.
■ Elektroninen paisuntaventtiili viallinen
■ Kompressorin käyttölaite viallinen
■ : Puhallin viallinen

■ Hae näyttöön muita lämpöpumpun ilmoituksia: ”Ta-
pahtumamuisti”

■ Ota huomioon kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset:
”Diagnoosi”  ”Kylmäainepiiri”  ”Ilmoitushisto-
ria”

■ Tarkasta lämpötila-anturit kylmäainepiirissä.
■ Tarkasta paineanturit.
■ Tarkasta korkeapaineen turvakytkin.
■ Tarkasta elektroninen paisuntaventtiili.
■ Tarkasta kompressorin käyttölaite.

AD Sek.v. lämmitys/KV

Ei kytkennän vaihtoa lämmityskäyttö/käyttöveden läm-
mitys.

Syy Toimenpide
3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys” vial-
linen.

Tarkasta 3-tievaihtoventtiilin toiminta (katso ”Toiminta-
tarkastus”)
Mittaa jännite liitännästä 211.4 (katso ”Peruspiirilevy”),
vaihda 3-tievaihtoventtiili tarvittaessa.

AE Varaajan ant. ylh/alh.

Syy Toimenpide
Käyttöveden varaajan ylempi ja alempi lämpötila-anturi
ovat vaihtuneet.

Toimenpiteitä ei tarvita lämpöpumpun ohjaus vaihtaa
anturit sisäisesti.

AF Syöttöpumppu

Lämpötilan muutos varaaja-vedenlämmittimessa liian
vähäinen

Syy Toimenpide
■ Käyttöveden lämmityksen kiertopumppu viallinen
■ Tilavuusvirta varaajajärjestelmässä liian pieni, lataus-

pumppu tai varaajajärjestelmän 2-tieventtiili viallinen.

Mittaa jännite seuraavissa liitännöissä:
■ Vitocal 300-A

Liitäntä 224.6, katso ”Laajennuspiiriley”.
■ Muut lämpöpumput:

Liitäntä 211.4, katso ”Peruspiirilevy”.

Tarkasta kiertopumput ja 2-tieventtiilien mekaaninen toi-
minta. Vaihda tarvittaessa kiertopumput ja/tai 2-tievent-
tiilit.

B0 Laitetunnistus

■ Lämpöpumput kylmäainepiirin säätimillä [7-1]: läm-
pöpumppu käynnistyy. Kylmäainepiiri toimii vähenne-
tyllä teholla.

■ Muut lämpöpumput: Lämpöpumppu ei käynnisty.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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Syy Toimenpide
■ Parametri ”5030 Teho kompressoriteho” on väärin

säädetty.
■ Laiteversioiden tunnistuksessa virhe, väärä koodaus-

pistoke tai piirilevyt vialliset

Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B:
■ Paineanturin johdinsarja ja kylmäainekerääjän täyttö-

tason anturi viallisia
■ Kylmäainekerääjän täyttötason anturi viallinen

■ Korjaa säätöä parametrille ”5030 Teho kompresso-
riteho”.

■ Tarkasta koodauspistoke: katso ”Säädin- ja anturipiiri-
levy”. Vaihda koodauspistoke tarvittaessa.

■ Tarkasta piirilevyt. Vaihda piirilevyt tarvittaessa.
■ Vitocal 100-S/111-S:

Tarkasta sillan tunnus (sininen) ulkoyksikön pääpiirile-
vyssä: katso luku ”Pääpiirilevy [7] / [7-1]”.

■ Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Tarkasta koodauspistoke EEV-piirilevyssä ulkoyksi-
kössä: katso luku ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

■ Vitocal 222-G/333-G:
Tarkasta koodauspistoke EEV-piirilevyssä ulkoyksi-
kössä: katso luku ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

■ Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B:
Tarkasta johdinsarja ja/tai kylmäainekerääjän täyttöta-
son anturi: katso luku ”Elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevy [4]”.

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke laite kerran pois päältä ja
jälleen päälle.
 

B4 AD-muunnin

Lämpöpumppu ei käynnisty.

Syy Toimenpide
Sisäinen ADC-vika (analogi-digitaali-muunnin, vertailu),
nauhakaapeli anturi- ja peruspiirilevyn välillä viallinen
tai piirilevyt vialliset.

Tarkasta piirilevy, vaihda tarvittaessa seuraavassa jär-
jestyksessä: ohjaus- ja anturipiirilevy, peruspiirilevy.

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke laite kerran pois päältä ja
jälleen päälle.
 

B5 Laitteisto

Lämpöpumppu ei käynnisty.

Lisäkoo-
di

Syy Toimenpide

DF Peruspiirilevyn Flash-muistin häiriö Vaihda peruspiirilevy (katso ”Peruspiirilevy”).

BF Tiedonvaihtomoduuli

Ei tiedonvaihtoa LONin kautta.

Syy Toimenpide
■ Väärä LON-tiedonvaihtomoduuli.
■ LONissa virheellinen johdotus

■ Vaihda LON-tiedonvaihtomoduuli.
■ Tarkasta LONin johdotus, korjaa tarvittaessa.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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C2 Virransyöttö

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Kompressorin virransyötön häiriö tai vaiheenvalvonta-
laite viallinen

Tarkasta liitännät, syöttöjännite, vaihetilanne.
Tarkasta vaiheenvalvontalaite.

Vaiheenvalvontalaitteen kytkentäsignaalin voi mitata lii-
tännästä 215.2: Katso ”Peruspiirilevy”.
0 V Häiriö
230 V~ Ei häiriötä

C3 Ensiöpiirin painevahti

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Ensiöpiirin paine liian matala Tarkasta ensiöpiirin paine, läpivirtaus ja tiiviys. Lisää

lämmönsiirtoainetta tarvittaessa.
Mikäli ensiöpiirissä ei ole painevahtia, muodosta silta
X3.8/X3.9 välille: katso ”Kytkentärimat”.

Painevahdin signaali voidaan mitata liitäntänavoista
X3.8/X3.9 vasten X2.N.
0 V Painevahti on reagoinut
230 V~ Paineahti ei ole reagoinut.

C5 Ulkoinen ohjaus

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Ulkoinen ohjaus aktivoitu (sähkölaitoksen kytkemä) Toimenpiteitä ei tarvita.

Jos ilmoitus vallitsee jatkuvasti: Tarkasta liitäntä ensin
liitäntänavasta X3.7 (syöttö, sitten liitäntänavasta X3.6
(230 V~) (katso ”ryhmityspiirilevy”/”liitäntänavat”).

C9 Kylmäainepiiri (SHD)

■ Kompressori kytkeytyy pois.
■ Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys tapahtuvat

toisilla, niitä varten vapautetuilla lämmönlähteillä,
esim. ulkoisella lämmöntuottajalla tai lämmitysveden
lisälämmitysvastuksella.

■ Käyttö lisälämmittimillä riippuu säädöstä ”Käyttötila
ilmoituksen jälkeen A9, C9 701C”.

Syy Toimenpide
Häiriö kylmäainepiirissä:
■ Turvakorkeapainevalvontalaite on reagoinut.
■ Tuuletin viallinen
■ Ensiöpumppu viallinen

■ Tarkasta ensiö- ja toisiopiirin meno- ja paluuveden
lämpötila-anturit.

■ Tarkasta ensiö- ja toisiopiiristä paine ja läpivirtaus:
katso ilmoitus ”A9 Lämpöpumppu”).

■ Anna kylmäasentajan tarkastaa lämpöpumppu.
■ Tarkasta lämpöpumpun puhallin.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)

58
36

73
8

ku
nn

os
sa

pi
to



99

Syy Toimenpide
Tarkasta turvakorkeapaineen kytkin.
■ Vitocal 100-S/111-S:

Turvakorkeapainekytkimen kytkentäsignaali voidaan
mitata liitännästä ”H_Press” ulkoyksikön pääpiirilevys-
tä: katso ”Pääpiirilevy [7] / [7-1]”.
0 V Korkeapainekytkin on lauennut.
230 V~ Korkeapainekytkin ei ole lauennut.

■ Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S/333-G:
Turvakorkeapainekytkimen läpäisy voidaan tarkastaa
invertterissä.

■ Vitocal 200-A, tyyppi AWCI-AC 201.A, Vitocal 222-G,
Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B:
Turvakorkeapainekytkimen kytkentäsignaalin voi mi-
tata liitännästä 215.4: kkatso ”Peruspiirilevy”).
0 V Korkeapainekytkin on lauennut.
230 V~ Korkeapainekytkin ei ole lauennut.

■ Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B:
Liitännät XF4.1/XF4.2: katso erillinen kytkentäkaavio.

Ohje
Kun häiriö on poistettu, kytke lämpöpumppu kerran pois
päältä ja uudelleen päälle.
 

CA Suojalaite Ensiö

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
■ : Ensiöpiirin paineenvalvontalaite tai jäätymisval-

vontalaite on lauennut.
■ : Puhaltimen virransyöttö virheellinen
■ : Puhallin jumissa tai viallinen
■ Kosteuskytkin on lauennut.

■ Tarkasta turvaelementit liitinnavoista X3.8 ja X3.9:
katso ”Reitityspiirilevy”/”Kytkentärimat”. Laitteistoissa
ilman turvaelementtejä tai jos käytetään kosteuskyt-
kintä 24 V  kohdassa F11, tarkasta silta välillä X3.9/
X3.8.

■ Jos seuraavia kosteuskytkimiä käytetään jäähdytyk-
seen, tarkasta silta pistokkeessa F11:
– Kosteuskytkin 230 V~, liitäntä kohtaan X3.8/X3.9
– Kosteuskytkin 24 V , liitäntä NC-yksikköön

■ : Tarkasta ensiöpiiri. Tarkasta ensiöpumppu ja/tai
kaivopumppu. Vaihda pumppu tarvittaessa.

■ : Tarkasta puhaltimen sähköliitännät. Tarkasta
puhallin mekaanisesti.

Kytkentäsignaalin voi mitata liitännästä 215.3: katso
”Peruspiirilevy”).
0 V Häiriö
230 V~ Ei häiriötä

CB Menov. lämp. ensiö

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Min. ensiöpiirin menoveden lämpötila (liuoksen/ilman
sisääntulo) on alitettu.

■ : Tarkasta ensiöpiirin läpivirtaus.
■ : Lämpötila käyttörajojen ulkopuolella, toimenpiteitä

ei tarvita.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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CC Koodauspistoke

Lämpöpumppu ei käynnisty.

Syy Toimenpide
Koodauspistoketta ei voida lukea. ■ Tarkasta koodauspistoke:

Kytke lämpöpumppu pois päältä ja tarkasta, onko
koodauspistoke oikein paikoillaan, tarvittaessa aseta
uudelleen.
Jos tarkastus ei tuota tulosta, vaihda koodauspistoke.

■ Tarkasta säätö- ja anturipiirilevy, vaihda tarvittaessa.

CF Tiedonvaihtomoduuli

Ei tiedonvaihtoa LONin kautta.

Syy Toimenpide
LON-tiedonsiirtomoduulia ei ole kytketty paikoilleen tai
se on viallinen.

Vaihda komponentit tarvittaessa seuraavassa järjestyk-
sessä:
■ Tiedonvaihtomoduuli LON.
■ Ohjaus ja -anturipiirilevy.

D1 Kompressori, turva

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Kompressorihäiriö:
■ Erillinen kompressorin moottorisuoja (jos asennettu-

na) on lauennut.
■ Moottorinsuojakytkin on lauennut.

■ Tarkasta kompressorin sähköliitännät. Mittaa kom-
pressorimoottorin käämivastus. Tarkasta kompresso-
rin vaihejärjestys.

Moottorinsuojan kytkentäsignaalin voi mitata liitännästä
215.7: katso ”Peruspiirilevy”.
0 V Moottorinsuoja on lauennut.
230 V~ Moottorinsuoja ei ole lauennut.

Ohje
Ylikuumenemisen yhteydessä sisäinen moottorisuoja
vapauttaa kompressorin vasta 1 - 3 tunnin kuluttua jäl-
leen.
 

D3 Matalapaine

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Matalapainehäiriö:
■ Lämpöpumppu viallinen
■ Matalapainekytkin on reagoinut.
■ Matalapaineanturi on ilmoittanut vian.
■ Matalapaineanturi viallinen
■ : Puhallin jumissa tai viallinen
■ Höyrystin likaantunut
■ : Ensiöpumppu viallinen

■ Puhdista höyrystin.
■ : Tarkasta puhallin.
■ : Tarkasta painemittari, ensiöpumppu ja sulkulait-

teet.

Häiriöiden poistaminen
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Syy Toimenpide
■ Tarkasta matalapainekytkin/anturi seuraavissa liitän-

nöissä:
– Vitocal 100-S/111-S:

Liitäntä ”LPP” pääpiirilevyssä: katso ”Pääpiirilevy
[7] / [7-1]”.

– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4-3] / [4-4]”.

– Vitocal 200-A, tyyppi AWCI-AC 201.A:
Liitäntä J4 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy [2]”

– Vitocal 222-G/333-G:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4-6] / [4-7]”.

– Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4]”

– Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B
Liitännät J4 ja J7 ohjauspiirilevyssä: katso ”Ohjaus-
piirilevy [6]”.

■ Tarkasta johto ja pääpiirilevy/EEV-piirilevy. Vaihda pii-
rilevy tarvittaessa. Katso ”Pääpiirilevy [7] / [7-1]”,
”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]” tai ”EEV-piirilevy [4-6] /
[4-7]”.

■ Anna kylmäasentajan tarkastaa lämpöpumppu.

D4 Säätökorkeapaine

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Korkeapainehäiriö:
■ Ilmaa lämmityspiirissä
■ Toisiopumppu tai lämmityspiiripumppu jumissa
■ Lauhdutin likainen
■ Korkeapaineanturi viallinen

■ Suorita lämmityspiirin ilmanpoisto.
■ Tarkasta laitteiston paine.
■ Tarkasta toisiopumppu ja lämmityspiiripumput.
■ Huuhtele lämmityspiirit.

Häiriöiden poistaminen
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58
36

73
8

ku
nn

os
sa

pi
to



102

Syy Toimenpide
■ Vähennä varaajalämpötilan asetusarvoa (”Lämpi-

män käyttöveden lämpötilan asetusarvo 6000”,
”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2
600C”) 2 - 3 K verran.

■ Tarkasta korkeapainekytkin seuraavissa ulkoyksikön
liitännöissä:
– Vitocal 100-S/111-S:

Liitäntä ”H_PRESS” pääpiirilevyssä: katso ”Pääpiiri-
levy [7] / [7-1]”.

– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4-3] / [4-4]”.

– Vitocal 200-A, tyyppi AWCI-AC 201.A:
Liitäntä J3 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy [2]”

– Vitocal 222-G/333-G:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4-6] / [4-7]”.

– Vitocal 300-A, tyyppi AWO-AC 301.B:
Liitäntä J10 EEV-piirilevyssä: katso ”EEV-piirilevy
[4]”

– Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B
Liitäntä J5 ohjauspiirilevyssä: katso ”Ohjauspiirilevy
[6]”.

Ohje
Korkeapainehäiriö voi esiintyä harvoissa tapauksissa,
esim. käyttöveden lämmityksessä.
Jos se esiintyy useita kertoja peräkkäin, täytyy lämpö-
pumppu ja kylmäainepiirin parametriasetukset tarkas-
taa.
 

D5 Kosteuskytkin

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Kosteuskytkin on lauennut. Tarkasta kosteuskytkin 24 V– pistokkeesta F11: Katso

”Säädin- ja anturipiirilevy”.
0 V Häiriö
24 V– Ei häiriötä

Ohje
Jos kosteuskytkintä 230 V~ kohdassa X3.8/X3.9 käyte-
tään jäähdytyksessä, tarkasta silta pistokkeessa F11.
 

Häiriöiden poistaminen
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D6 Virtauksenvalv.laite

Kompressori kytkeytyy pois päältä.

Syy Toimenpide
Toisiopiirin vähimmäistilavuusvirta on alittunut: katso
lämpöpumpun tekniset tiedot.

Lämpöpumpun tekniset tiedot
Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

 

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta toisiopumppu.
Mikäli virtauksenvalvontalaitetta ei ole, asenna silta vä-
lille X3.3/X3.4: katso Kytkentärimat tai ”Peruspiirilevy”.

Virtauksenvalvontalaitteen signaalin voi mitata liitännäs-
tä 216.3 (katso ”Peruspiirilevy”) tai liitinnavoista X3.3/
X3.4 vastaan X2.N.
0 V Virtauksenvalvontalaite on reagoinut.
230 V~ Virtauksenvalvontalaite ei ole reagoinut.

D7 Virtauksenvalvontalaite

Lämpöpumppu ei käynnisty.

Syy Toimenpide
■ Virtauksenvalvontalaite viallinen
■ Virtauksenvalvontalaite juuttunut.
■ Välille X3.3/X3.4 on asetettu silta.

■ Tarkasta virtauksenvalvontalaite.
■ Poista silta väliltä X3.3/X3.4. Virtauksenvalvontalait-

teen yhdistäminen: katso ”Ryhmityspiirilevy” tai ”Liitin-
rimat”.

E0 LON-yksikkö

Ei tiedonvaihtoa yksikön kanssa LONin kautta

Syy Toimenpide
Yhteys LON-yksikköön on häiriintynyt. ■ Yksikkötarkastuksen suorittaminen (katso”LON-yksik-

kötarkastus”).
■ Laitteistonumeron ja yksikkönumeron tarkastus

(”LON-laitteistonumero 7789”, ”LON-yksikkönu-
mero 7777”).

■ Tarkasta liitännät ja LON-liitosjohdot.

E1 Ulk. lämmöntuottaja

Lämpöpumpun ohjauskeskus ei voi kytkeä ulkoista
lämmöntuottajaa päälle.

Syy Toimenpide
■ Ulkoisen lämmöntuottajan häiriö
■ Oikosulku/katkos ulkoisen lämmöntuottajan kattilan

lämpötila-anturissa

■ Tarkasta ulkoinen lämmöntuottaja.
■ Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) pistokkeesta F20:

katso ”Ohjaus ja -anturipiirilevy”.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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E6 Häiriö LON-yksik.

Ei tiedonvaihtoa LON-moduulin kautta yksikköön,
esim. jakso-lämpöpumppuun lämpöpumppujen sar-
jaohjauksessa

Syy Toimenpide
Häiriö LON-yksikössä Lue viallisen LON-yksikön ilmoitusmuisti. Poista häiriö

LON-yksiköstä.

EE KM-väylän yksiköt

Syy Toimenpide
Tiedonvaihto KM-väyläyksikön kanssa ei mahdollista. Tarkasta KM-väyläyksiköiden luettelo (”Huoltotoimin-

not”  ”Yksiköt KM-Bus”).

EF Modbus-yksiköt

Syy Toimenpide
Tiedonvaihto Modbus-väyläyksikön kanssa ei mahdol-
lista.

Tarkasta Modbus1- ja Modbus2-väyläyksiköiden luette-
lo (”Huoltotoiminnot”  ”Yksiköt Modbus 1”/”Yksi-
köt Modbus 2”).

F2 Parametr. 5030/5130

Energiaseurantaa ei lasketa oikein.

Syy Toimenpide
Kompressoritehoa ei ole säädetty. Säädä parametri ”Teho kompressoriteho 5030/5130”

vastaavasti.

FF Uud. käynn.

Tietojen näyttö, ei toimintarajoitusta: ilmoittaa, että
lämpöpumppu on käynnistetty uudelleen.

Syy Toimenpide
■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen uudelleenkäynnis-

tys
■ Jos ilmenee odottamatta: lyhyitä katkoksia virransyö-

tössä, esim. kosketushäiriö

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen: toimenpiteitä ei tarvita

Jos ilmenee odottamatta:
■ tarkasta lämpöpumpun ohjauskeskuksen virransyöttö.
■ Tarkasta nauhakaapeli lämpöpumpun ohjauskeskuk-

sessa.

Käyttöyksikön näyttöruudussa ei näyttöä

1. Kytke laitteiston verkkokytkin päälle.

2. Tarkasta lämpöpumpun ohjauskeskuksen laitesu-
lake, vaihda tarvittaessa.

3. Tarkasta, onko lämpöpumpun ohjauskeskuksessa
verkkojännite, kytke tarvittaessa verkkojännite
päälle.

4. Tarkasta pistoke- ja ruuviliitännät.

5. Vaihda tarvittaessa ohjausosa.

Häiriöiden poistaminen

Ilmoitusten yleiskuva (jatkoa)
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6. Vaihda ohjaus- ja anturipiirilevy tarvittaessa. Kulloisenkin lämpöpumpun asennus- ja huolto-
ohje.

Häiriöiden poistaminen

Käyttöyksikön näyttöruudussa ei näyttöä (jatkoa)
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Eri ryhmissä ovat käytettävissä seuraavat käyttötiedot:
■ Lämpötila-arvot
■ Tilatiedot, esim. PÄÄLLÄ/POIS
■ Käyttötunnit
■ Diagnoosiyleiskuvat

Ohje
Valikkokohtien laji ja määrä riippuu lämpöpumpusta,
lämmityslaitteistosta ja vallitsevista parametriasetuk-
sista.
Ú Selaa oikealle, jotta saat näyttöön haluamasi tiedot.

Diagnoosin haku

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. Valitse haluamasi ryhmä, esim. ”Lämpöpumppu”.

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut)
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Valikkoyleiskuva ”Diagnoosi”
”Laitteistoyleiskuva”: katso luku ”Laitteistoyleiskuva”

”Laitteisto”
 ”Ajastin” Ú: katso luku ”Laitteisto”, ”Ajastin”.
 ”Integraali” Ú: katso luku ”Laitteisto”, ”Integraali”.
 ”Lokikirja” Ú: katso luku ”Laitteisto”, ”Logbuch”.
 ”Ulkolämpötila” Ú ”Vaimennettu”/”tosi”
 ”Yht. menoveden lämpötila” Ú ”Asetus”/”Tosi”
 ”Laitteiston käyttötila” Ú
 ”Aikaohj./ hiljainen” Ú
 ”Lämm.kausi”
 ”Jäähd.kausi”
 ”Puskurivaraaja”
 ”Käyttötapa puskurivar.” Ú
 ”Puskurivaraajan käyttötila” Ú
 ”Aikaohj. kytkentäajat” Ú
 ”Jäähdytyspusk. käyttötila”
 ”Aikaohj. jäähd.puskuriv.”
 ”Venttiili lämm./jäähd.”
 ”Jäähd.pusk.menov. lt”
 ”Akt. jäähd.”
 ”Luonn. jäähdytys”
 ”Ulk. lämmöntuottaja” Ú ”Lämpötila”/”Tila”/”Käyttötunnit”
 ”Ulk. sek. v. lämm.tuott.”
 ”Vaiht.-käyttö ulk. Lämm.tuott.”
 ”Aikaohj. sähkölämmitys”
 ”Yleishälytys”
 ”Uima-altaan käyttötila” Ú 
 ”Vaat. uima-alt. lämm.”
 ”Uima-altaan lämmitys”
 ”Jakso-lämpöpumppu 1/2/3/4”
 ”Koodauspistoke”
 ”Yksikkönro”
 ”Ulk. kytkentä 0..10V”
 ”Kellonaika”
 ”Päivämäärä”
 ”Radiokellon sign.”
 ”Lattian kuivaus päiviä”
  

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Lämmityspiiri 1”, ”Lämmityspiiri 2”, ”Lämmityspiiri 3”, ”Jäähd.piiri SKK”
 ”Käyttöohjelma” Ú ”Käyttöohjelma”/”Käyttötila”
 ”Aikaohjelma lämmitys” Ú
 ”Aikaohj. lämm./jäähd.” Ú
 ”asetush- asetus-lt”
 ”Huonelämpötila”
 ”Alenn. asetush- asetus-lt”
 ”Juhla-lt asetus”
 ”Lämmityskäyrä” Ú ”Jyrkkyys”/”Taso ”
 ”Lämm.p. pumppu” (tila)
 ”Lämm.p. pumppu” (teho %)
 ”Lomaohjelma” Ú ”Lähtöpäivä”/”Paluupäivä”
 ”Sekoitusventtiili”
 ”Menoveden lämpötila”
 ”Menoved.lämp. asetus-lt”
 ”Jäähdytyskäyrä” Ú ”Jyrkkyys” / ”Taso ”
 ”Akt. jäähd.”
 ”Luonn. jäähdytys”
 ”Jäähdytys sek.ventt.”
 ”Menoved.lämp. Jäähdytys”
 ”Lämm.kausi”
 ”Jäähd.kausi”
 ”Vaatimus lämmitys”
 ”Vaatimus jäähdytys”
  

”Lämmin vesi”
 ”Käyttöohjelma” Ú ”Käyttöohjelma”/”Käyttötila”
 ”Aikaohj. Lämmin vesi” Ú
 ”Aikaohj. Kierto” Ú
 ”Läm.käyttöveden lt” Ú ”KV asetuslämpötila”/”Varaajan lt ylhäällä”/”Varaajan lt Ala”
 ”Latauspumppu” (tila)
 ”Latauspumppu” (teho %)
 ”Kiertopumppu”
 ”1x käyttöv. lämm.”
 ”Varaajan jälkilämm.” (tila)
 ”Varaajan jälkilämm.” (käyttötunnit)
  

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Ilmanvaihto”
 ”Käyttöohjelma” Ú ”Käyttöohjelma”/”Käyttötila”
 ”Aikaohj. Ilmanvaihto” Ú
 ”asetush- lämp.” (”Huonelämp. asetusarvo 7D08”/”Huonelämp. asetusarvo C108”)
 ”Ilmanvaihto: yleiskuva” Ú: katso luku ”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto: yleiskuva”.
 ”Ilmanvaihto” Ú: katso luku ”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto”.
 ”Min. tuloilman lämp. ohit.” (”Ohituksen väh.tulo-ilmalämpöt. 7D0F”)
 ”Lämmön käyttöönannon aste”
 ”Kosteus”
 ”Sähk.esilämmityspatteri” (lämmitysteho %)
 ”Päiviä suodattimen vaihtoon”
 ”Tapahtumamuisti” Ú: katso luku ”Ilmanvaihto”, ”Tapahtumamuisti”.
  

”Aurinkolämpö”
 ”Keräimen lämpötila”
 ”KV-lämpötila aurinkolämm.”
 ”Paluuved. lämp. Aurinkolämpö”
 ”AurinkoLP-pumppu” (käyttötunnit)
 ”Aurinkoenerg. histogrammi”
 ”Aurinkoenergia”
 ”Aurinko-LP:n pumppu” (tila)
 ”Aurinko-LP:n pumppu” (teho %)
 ”Jälkilämm. esto”
 ”Aur.läm lähtö 22”
 ”Aurinkotunnistin 7”
 ”Aurinkotunnistin 10”
  

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Lämpöpumppu”
 ”Kompressori”/”Kompressori 1”
 ”Kompressori 2”
 ”Ensiölähde 1” (tila)
 ”Ensiölähde 1” (teho %)
 ”Puhallin” (tila)
 ”Puhallin” (teho %)
 ”Vaihtoeht. lähde”
 ”Otto jäähd.puskuri”
 ”Toisiopumppu” (tila)
 ”Toisiopumppu” (teho %)
 ”Ventt. lämmitys/KV”
 ”Käyttötunnit Kompressori”/”Käyttötunn. Kompr. 1” Ú
 ”Käynn. määrä Kompr.””/”käynnistysten määrä Kompr. 1 Ú
 ”Kylmäainepiirin suunnanvaihto”
 ”Menov. lämp. ensiö”
 ”Paluuved.lämp. ensiö”
 ”Höyrystinlämpötila”
 ”Menov. lämp. toisio”
 ”Pal.ved.lämpö toisio”
 ”Lisälämmitysv. teho1” (tila)
 ”Lisälämmitysv. teho 1” Ú (käyttötunnit)
 ”Lisälämmitysv. teho 2” (tila)
 ”Lisälämmitysv. teho 2” Ú (äyttötunnit)
 ”Käyttöaika kompressori”Ú: katso luku ”Lämpöpumppu”, ”Käyttöaika kompressori”.
  

”Kylmäainepiiri”
 ”Kylmäainepiirin säädin” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”, ”Kylmäainepiirin säätimet [2]”, ”Kylmäaine-

piirin säätimet [4]”, ”Kylmäainepiirin säätimet [4 - 3] / [4 -4]”, ”Kylmäainepiirin säätimet[4 - 6] / [4 -
7]”, ”Kylmäainepiirin säätimet[6]” tai ”Kylmäainepiirin säätimet [7] / [7 - 1]”.

 ”Kompressorin toimintakenttä”/”Kompressorin toimintakenttä 1” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”,
”Kompressorin toimintakenttä”.

 ”Kompressorin toimintakenttä 2” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”, ”Kompressorin toimintakenttä”.
 ”Kompressorin toimintapolku”/”Kompressorin toimintapolku 1” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”,

”Kompressorin toimintapolku”
 ”Kompressorin toimintapolku 2” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”, ”Kompressorin toimintapolku”.
 ”Ilmoitushistoria” Ú: katso luku ”Kylmäainepiiri”, ”Ilmoitushistoria [2]”, ”Ilmoitushistoria [4]”, ”Ilmoi-

tushistoria [4-3] / [4-4]”, ”Ilmoitushistoria [4-6] / [4-7]”, ”Ilmoitushistoria [6]” tai ”Ilmoitushistoria [7] /
[7-1]”.

  

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Energiaseuranta”
 ”Energiaseur. lämmitys” Ú
 ”Energiaseur. lämmin vesi” Ú
 ”Energiaseur. jäähdytys” Ú
 ”Energiaseuranta aurinkokenno”
 ”JAZ lämmitys”
 ”JAZ lämmin vesi”
 ”JAZ jäähdytys”
 ”HSPF aurinkokenno”
 ”JAZ yhteensä”
  

Muut tiedot, katso luku ”Energiaseuranta”. Ohje
Vuosihyötysuhteen laskentatoimintoa ”JAZ” ei ole inte-
groitu kaikkiin lämpöpumppuhin.

”Aurinkosähkö”
 ”PV-tilasto” Ú: katso luku ”Aurinkosähkö”, ”PV-tilasto”.
 ”LV-syöttötilasto” Ú: katso luku ”Aurinkosähkö”, ”LV-syöttötilasto”.
 ”Tehokäyrät” Ú: katso luku ”Aurinkosähkö”, ”Tehokäyrät”.
  

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Lämpötila-anturit”
 ”Ulkolämpötila”
 ”Höyrystinlämpötila”
 ”Menov. lämp. ensiö”
 ”Paluuved.lämp. ensiö”
 ”Menov. lämp. toisio”
 ”Pal.ved.lämpö toisio”
 ”Kuumakaasun lämpöt..1”
 ”Laitt. menov. lämp.”
 ”Pusk. veden paluu-lt.”
 ”Puskurivaraaja”
 ”Ulk. lämmöntuottaja”
 ”Kattilan lämpötila”
 ”Varaajan lt ylhäällä”
 ”Varaajan lt Ala”
 ”Varaajan lt keskellä”
 ”Lämpimän veden paluulämpötila”
 ”Keräimen lämpötila”
 ”KV-lämpötila aurinkolämm.”
 ”Paluuved. lämp. Aurinkolämpö”
 ”Menoved.lämp. HK1”
 ”Menoved.lämp. HK2”
 ”Menoved.lämp. HK3”
 ”Huonelämpötila HK1”
 ”Huonelämpötila HK2”
 ”Huonelämpötila HK3”
 ”Menoved.lämp. Jäähdytys”
 ”Huonelämpötila SKK”
 ”Jäähdytyspuskurin lt”
 ”Aurinkokenn.anturi 7”
 ”Aurinkokenn.anturi 10”
 ”Yht. menoveden lämpötila”
 ”Uima-altaan menov. lt.”
  

Ohje
Häiriön sattuessa näytössä näkyy ”- - -”.

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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”Signaalitulot”
 ”Ulkoinen vaatimus”
 ”Ulkoinen lukitus”
 ”Jälkilämm. esto”
 ”Jakso-LP:n häiriö)”
 ”Ulkoinen ohj.kontakti”
 ”Vaihevahti”
 ”Ensiölähde”
 ”Turvakorkeapaine”
 ”Matalapaine)”
 ”Säätökorkeapaine”
 ”Moottorinsuoja kompr.”
 ”Vaat. uima-alt. lämm.”
 ”Vaat. lämmityskäyttö HK1”
 ”Vaat. jäähdytyskäyttö HK1”
 ”Vaat. lämmityskäyttö HK2”
 ”Vaat. jäähdytyskäyttö HK2”
 ”Vaat. lämmityskäyttö HK3”
 ”Vaat. jäähdytyskäyttö HK3”
  

”Pikahaku”: katso luku ”Pikahaku”.

”Järjestelmätiedot”: katso luku ”Järjestelmätiedot”.

Laitteistoyleiskuva

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Laitteistoyleiskuva”

4.  vaihtokytkentään välillä ”Laitteistoyleiskuva tuot-
tajat”, ”Laitteistoyleiskuva kuluttajat” ja ”Laitteistoy-
leiskuva sarjaohjaus”

Ohjeita
■ Näyttö riippuu laitteiston mallista.
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkejä.

Diagnoosi

Diagnoosi (Huoltohaut) (jatkoa)
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Laitteistoyleiskuva tuottajat

42

50 45

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 qP

0

3

2 48 377

38

25

88

2

10

45

43

54

10

Kuva. 15 Lämpötilan asetusarvojen tausta on valkoi-
nen.

1 - qP, A - L:
Symbolien ja arvojen merkitykset, katso seuraavat tau-
lukot.

Diagnoosi

Laitteistoyleiskuva (jatkoa)
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Symbolien ja arvojen merkitykset

Sarake 1: Ensiölähde
Rivi Symboli/arvo
A Ulkolämpötila-anturi
B 0 Vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo) °C
D 7 Menoveden lämpötila

ensiöpiiri: liuoksen sisään-
tulolämpötila lämpöpump-
pu °C

Ilman sisääntulolämpötila °C

E 3 Paluuveden lämpötila
ensiöpiiri: liuoksen ulostu-
lolämpötila lämpöpumppu
°C

Ilman ulostulolämpötila °C

L — Ensiölähde ilma
 Ensiölähde liuos — —

 Ensiölähde aurinko-ilma-
absorbaattori

— —

 Ensiölähde jäävaraaja — —
 Ensiölähde jäähdytysve-

den puskurivaraaja
— —

Sarake 2: Lämpöpumppu
Rivi Symboli/arvo
A Lämpöpumppu Lämpöpumppu/kompres-

sori 1 2-tehoisessa kyl-
mäainepiirissä

Lämpöpumppu

B Lämmitys
C 42 Toisiopiirin menoveden lämpötila
D 2 Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen teho
E 38 Menoveden lämpötila toisiopiiri
F 25 Toisiopumpun teho %
G Huonelämmitys
 Huonejäähdytys
 — Sulatus
H 88 Tehosäädellyt lämpöpum-

put:
Kompressoritaajuus Hz

Kompressoriteho % Kompressoritaajuus Hz

K 2 Kompressorin lämpötila
L 10 Teho ensiöpumppu % Puhaltimen teho % Puhaltimen kierrosluku

r/min

Diagnoosi

Laitteistoyleiskuva (jatkoa)
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Sarake 3: Lämpöpumppu
Rivi Symboli/arvo
A Lämpöpumppu Lämpöpumppu/kompres-

sori 1 2-tehoisessa kyl-
mäainepiirissä

Lämpöpumppu

B Käyttöveden lämmitys
D Lämmitysveden lisälämmitysvastus
E Ei symbolia Toisiopiirissä ei ole virtauksenvalvontalaitetta.

■ Toisiopiirin tilavuusvirran valvonta on kytketty pois päältä, esim. kun kompressori
on kytkettynä pois päältä.

■ Toisiopiirin tilavuusvirta ylittää vähimmäistilavuusvirran: katso lämpöpumpun tek-
niset tiedot.

Lämpöpumpun tekniset tiedot
Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

■ Toisiopiirin tilavuusvirta alittaa vähimmäistilavuusvirran: ilmoitus ”Virtauksenval-
vontalaite D6” tulee esiin.

■ Toisiopiirin virtauksenvalvontalaite viallinen tai silta asetettu kohtaan X3.3/X3.4
F Toisiopumppu
H Kompressori Lämpöpumppu/kompres-

sori  1 2-tehoisessa kyl-
mäainepiirissä

Kompressori

L — Puhallin
 Ensiöpumppu —

Sarake 5:Lämpöpumppu 2-tehoisella kylmäainepiirillä: Kompressori 1
Rivi Symboli/arvo
A — Kompressori 2 —

H — Kompressori 2 —

Sarake 6: Aurinkolämmitysjärjestelmä tai aurinko-ilma-absorbaattori
Rivi Symboli/arvo
A Aurinkolämmitysjärjestel-

mä tai aurinko-ilma-absor-
baattori

Aurinkolämmitysjärjestelmä

 Jäävaraaja — —

B 50 Keräimen tai absorbaatto-
rin lämpötila °C

Keräimen lämpötila °C

C Keräinpiirin pumppu tai
absorbaattoripiirin pump-
pu

Keräinpiirin pumppu

D 48 Varaajan lämpötila (varaa-
ja-vedenlämmitin) tai jää-
varaajan lämpötila °C

Varaajan lämpötila (varaaja-vedenlämmitin) °C

E Jäävaraajan kesäkäyttö — —

Diagnoosi

Laitteistoyleiskuva (jatkoa)
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Rivi 7: Ulkoinen lämmöntuottaja
Rivi Symboli/arvo
A — Ulkoinen lämmöntuottaja
B 45 — Kattilaveden lämpötila °C
C — Käsky ulkoinen lämmöntuottaja

D 37 — Laitteiston menoveden lämpötila °C
E — Ulkoisten lämmöntuottajien sekoitusventtiili
F — Sähkövastus varaaja-vedenlämmittimessä
 — Varaajan lämmityksen kiertopumppu

Sarake qP: Lyhyt yleiskuva kuluttaja
Rivi Symboli/arvo
A Jatka laitteistoyleiskuvaan kuluttajat
B Uima-altaan lämmityksen käsky (signaali uima-altaan lämpötilansäädön lämpötilan-

valvontalaitteelta)
C 45 Puskurivaraajan lämpötila °C
D 43 Laitteiston menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 54 Varaajan lämpötilan asetusarvo °C
F Jäähdytyskäyttö lämmitys-/jäähdytyspiirin tai erillisen jäähdytyspiirin kautta
G 10 Jäähdytyspuskurivaraajan lämpötilan asetusarvo °C

Diagnoosi

Laitteistoyleiskuva (jatkoa)
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Laitteistoyleiskuva kuluttajat

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

qQ qW qE qR qT qZ qU qI qO wP

65

50 43 20 20 20 21 13

47 170

85

42 40 40 16 14 23

3

1

2

21

170

3

54 45 21 21 21 19 14

43 38 38 38 15 13 30

30

30

96

50

100

40

H

C

Kuva. 16 Lämpötilan asetusarvojen tausta on valkoi-
nen.

qQ - wP, A - L:
Symbolien ja arvojen merkitykset, katso seuraavat tau-
lukot.

Diagnoosi

Laitteistoyleiskuva (jatkoa)
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Symbolien ja arvojen merkitykset

Sarake qQ: Lyhyt yleiskuva tuottajat
Rivi Symboli/arvo
A Takaisin laitteistoyleiskuvaan tuottajat
B Lämmitys lämpöpumpulla: toisiopumppu kytketty päälle, 3-tievaihtoventtiili ”lämmi-

tys/käyttöveden lämmitys” kohdassa lämmitys
 Käyttöveden lämmitys lämpöpumpulla/1. tehon lämpöpumpulla: toisiopumppu kyt-

ketty päälle ja 3-tievaihtoventtiili ”Lämmitys/käyttöveden lämmitys” kohtaan Käyttö-
veden lämmitys tai Varaajalämmityksen kiertopumppu PÄÄLLÄ

C Kompressori Lämpöpumppu/kompres-
sori 1 2-tehoisessa kyl-
mäainepiirissä

Kompressori

E — Kompressori 2 2-tehoises-
sa kylmäainepiirissä

—

F 1 Lämmitysveden lisälämmitysvastus, teho 1

 2 Lämmitysveden lisälämmitysvastus, teho 2

 3 Lämmitysveden lisälämmitysvastus, teho 3

G Aurinkolämpöpiirin pumppu
H — Käsky ulkoinen lämmöntuottaja

K — Sähkövastus varaaja-vedenlämmittimessä
 — Varaajan lämmityksen kiertopumppu

Sarake qW: Käyttöveden lämmitys
Rivi Symboli/arvo
A Käyttöveden lämmitys
B 54 Varaajan lämpötilan asetusarvo °C
C 50 Varaajan lämpötila ylhäällä °C
D 47 — Varaajan lämpötila alhaalla °C
F 85 — Syöttöpumpun teho %
G — Syöttöpumppu
H Kiertopumppu

Sarake qE: Puskurivaraaja/uima-allas
Rivi Symboli/arvo
A Lämmitysveden puskurivaraaja

tai
Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja

B 45 Puskurivaraajan lämpötila °C
C 43 Puskurivaraajan lämpötila °C
D 43 Laitteiston menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 42 Laitteiston menoveden lämpötila °C
F 30 — Puskurivaraajan ulostulolämpötila (lämpöpumppujen

sarjaohjauksessa) °C
G Uima-altaan lämmitys
H 30 Uima-altaan menoveden lämpötila (lämpöpumppujen sarjaohjauksessa) °C
K Uima-altaan lämmityksen käsky (signaali uima-altaan lämpötilansäädön lämpötilan-

valvontalaitteelta)
L Kiertopumppu uima-altaan lämmitykseen
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Sarake qR: Lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1/HK1
Rivi Symboli/arvo
A Lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1/HK1
B 21 Huonelämpötilan asetusarvo °C
C 20 Huonelämpötila °C
D 38 Menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 40 Lämmityspiirin menoveden lämpötila °C
F Lämmityspiirin pumppu
H Jäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta

— Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” ei vapautettu

Sarake qT: Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M2/HK2
Rivi Symboli/arvo
A Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M2/HK2
B 21 Huonelämpötilan asetusarvo °C
C 20 Huonelämpötila °C
D 38 Menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 40 Lämmityspiirin menoveden lämpötila °C
F Lämmityspiirin pumppu
G Lämmityspiirin sekoitusventtiili
H Jäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta

— Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” ei vapautettu

Sarake qZ: Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M3/HK3
Rivi Symboli/arvo
A Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M3/HK3
B 21 Huonelämpötilan asetusarvo °C
C 20 Huonelämpötila °C
D 38 Menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 40 Lämmityspiirin menoveden lämpötila °C
F Lämmityspiirin pumppu
G Lämmityspiirin sekoitusventtiili
H Jäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta

— Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” ei vapautettu

Sarake qU: Erillinen jäähdytyspiiri
Rivi Symboli/arvo
A Erillinen jäähdytyspiiri
B 19 Huonelämpötilan asetusarvo °C
C 21 Huonelämpötila °C
D 15 Menoveden lämpötilan asetusarvo °C
E 16 Menoveden lämpötila erillinen jäähdytyspiiri °C
F Jäähdytyspiirin pumppu 3-tievaihtoventtiilil ”lämmitys/jäähdytys”
G Sekoitusventtiili jäähdytyspiiri
H Jäähdytys erillisen jäähdytyspiirin kautta

— Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” ei vapautettu
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Sarake qI: Jäähdytys
Rivi Symboli/arvo
A Jäähdytys
B 14 Jäähdytyspuskurivaraajan lämpötilan asetusarvo °C
C 13 Jäähdytyspuskurivaraajan lämpötila °C
D 13 Jäähdytyksen menoveden lämpötila °C
E 14 Jäähdytyksen menoveden lämpötila °C
F Jäähdytys jäähdytysveden puskurivaraajalla
G ”Luonnollinen jäähdytys” —
 — Lämmitysveden puskurivaraajan ohitus
 H — Huonelämmitys lämmitys-/jäähdytysveden puskuriva-

raajalla
 C — Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskuriva-

raajalla
H — ”Aktiivinen jäähdytys” kylmäainepiirikierrolla tai sula-

tuksella

Sarake qO: Asunnon ilmanvaihto
Rivi Symboli/arvo
A Asunnon ilmanvaihto yhdistetyllä ilmanvaihtolaitteella
B 65 Esilämmityspatterin teho %
C Passiivinen lämmitys
 Passiivinen jäähdytys
D 170 Tuloilman tilavuusvirran asetusarvo m3/h
E 23 Tuloilman lämpötila °C
F 21 Poistoilman lämpötila °C
G 170 Jäteilman tilavuusvirran asetusarvo m3/h
H 3 Jäteilman lämpötila °C
K 96 Lämmön käyttöönannon aste %

Sarake wP: Ulkoiset toiminnot
Rivi Symboli/arvo
A 2 Ulkoinen käsky, ulkoinen lukitus, käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä
D 30 Toisiopiirin menoveden lämpötilan asetusarvo kaikissa ulkoisissa lämmityspiirin oh-

jauskeskuksissa °C
G Ulkoinen käsky toiminnassa

Ulkoinen lukitus toiminnassa
Käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä

H 50 Toisiopiirin menoveden lämpötilan asetusarvo ulkoisessa käskyssä °C: katso luku
”Ulkoiset toiminnot”.

K 100 Vaadittu lämpöteho %

Diagnoosi
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Laitteistoyleiskuva sarjaohjaus  / 

41 42 37 39 34 45 40

57 57

2

3412 2410 2311 2619 2146

57 55 58 57

3

46 48 43

A

B

C

D

E

F

G

L

K

H

56 59

1 1 3

43

0

Kuva. 17 Lämpötilan asetusarvojen tausta on valkoi-
nen.

A bis L:
Symbolien ja arvojen merkitykset, katso seuraava
taulukko.

Symbolien ja arvojen merkitykset

Näytössä olevat tiedot ovat samat kaikille sarakkeille.
Rivi Symboli/arvo
A ”Manuaal. käyttö” on säädettynä (katso käyttöohje ”Vitotronic 200”). Lämpöpump-

pu ei ole käytettävissä lämpöpumppujen sarjaohjauskäyttöön.
 Ohjauslämpöpumppu
  - Jaksolämpöpumppu 1 - Jaksolämpöpumppu 4 ”Lämpöpumpun numero sarjaoh-

jauksessa 7707” mukaan:
Jos ei ole säädetty käyntiajan tasausta, jakso-lämpöpumput kytkeytyvät peräjäl-
keen päälle nousevassa numerojärjestyksessä.

  - Jaksolämpöpumppu on olemassa, mutta sitä ei tarvittaessa voi kytkeä päälle, esim.
häiriön sattuessa.

 Lämpöpumpussa on häiriöilmoituksia. Ilmoitusten haku vastaavassa lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa: katso luku ”Ilmoitukset”.

B Huonelämmitys
 Käyttöveden lämmitys
C 46 (vasen ar-

vo)
Toisiopiirin menoveden lämpötila °C

 41 (oikea arvo) Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
D 1–3 Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen teho
 Lämmitysveden lisälämmitysvastus (yhdistetty lämpöpumpun ohjauskeskukseen)
E 56 Kompressoritehon asetusarvo % Kompressoritaajuuden asetusarvo Hz
 Huonelämmitys
 Huonejäähdytys
 Sulatus
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Rivi Symboli/arvo
F 57 Kompressoriteho % Kompressoritaajuus Hz
 Kompressori
G 3412 Kompressorin käyntiaika h

Laitteisto

Ajastin

Näyttö ”Ajastin” esittää tapahtumia, jotka päättyvät
esitetyn ajan kuluttua. Tapahtumien kokonaiskesto on
määritetty parametreillä.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Laitteisto”

4. ”Ajastin”

Ajastin

Valitse pain. (

A B

Ü

Min. käyntiaika lämpöpumppu
Opt. käyntiaika lämpöpumppu
Pumpun jälkikäynti lämpöpumppu
Estoaika lämpöpumppu
Sulatus lämpöp. (aikais.)
Odotusaika käyttötavan vaihto lämpöp.
Odotusaika LV/lämmitys
Estoaika IWB lämpöpumppu

106
6118

14
426
131

87
960
431

30Käynnistymisaika lämpöpumppu

C

88

35
125

20

Kuva. 18

A Aktiiviset tapahtumat
B Jäljelle jäävä aika s

Aktiiviset tapahtumat Merkitys Tehtaan ajanmääri-
tys

”Käynnistymisaika lämpö-
pumppu”

Esikäynnistysaika puhaltimelle ja toisiopumpulle 60 tai 120 s

”Min. käyntiaika lämpöpump-
pu”

Vähimmäiskäyntiaika lämpöpumpun tehon nostami-
seen

30, 180 tai 360 s

”Opt. käyntiaika lämpöpump-
pu”

: 20 min viimeisen sulatuksen päättymisen jäl-
keen

 / Ajanjakso, jona lämpöpumpun täytyy käydä
häiriöttömästi, jotta ohjauskeskuksen sisäinen
häiriölaskuri nollautuu.

10 tai 20 min

”L. pumpun min. käynnistysai-
ka”

2-tehoisessa lämpöpiirissä: Vähimmäisaika, kunnes
kompressori saa taas kytkeytyä päälle.

20 min

”Pumpun jälkikäynti lämpö-
pumppu”

Toisiopumpun jälkikäyntiaika sen jälkeen, kun huone-
lämmitys tai käyttöveden lämmitys lämpöpumpulla on
päättynyt.

120 s

”Estoaika lämpöpumppu” Taukoaika kulumisen vähentämiseksi kompressorissa 180 tai 600 s
”Sulatus lämpöp. (aikais.)” Sulatus kylmäainepiirin suunnanvaihdon kautta:

■ Sulatuksen aikana: Jäljellä oleva sulatusaika
tai

■ Sulatuksen päättymisen jälkeen: Estoaika uudelle
sulatukselle

■ Vitocal 100-S/
111-S:
Ei määritystä

■ Vitocal 200-A/200-
S/222-A/222-S:
30 min

■ Vitocal 300-A, tyyp-
pi AWO 302.B:
60 - 75 min
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Aktiiviset tapahtumat Merkitys Tehtaan ajanmääri-
tys

”Sulatus lämpöp. (viimeist.)” Sulatus kylmäainepiirin suunnanvaihdon kautta:
Jos höyrystymislämpötila alittaa esimääritetyn sulamis-
kynnyksen, seuraava sulatus alkaa viimeistään näytös-
sä olevan kestoajan kuluttua loppuun.

60 tai 240 min

”Luonnollinen sulatus” Sulatuksen jäljellä oleva kesto ympäröivällä ilmalla:
Tässä puhallin tuo lämmintä ympäristöilmaa höyrysti-
men kautta. Toisiopiiristä ei oteta lämpöä. Kompressori
ei käy.

60 min

”Odotusaika käyttötavan vaih-
to lämpöpumppu”

Kompressorin käyntiajan pidennys vaihtokytkennän jäl-
keen käyttöveden lämmityksestä huonelämmitykseen

120 s

”Kylmäainepiirin toiminnot” Maksimiaika imukaasun paineensäätöön 10 min
”Lämpöpumpun suojatoimin-
not”

■ Se maksimiaika, jonka minimilämpötilaero höyrysti-
men ja lauhduttimen välillä saa alittua.

■ Kylmäainepiirin suunnanvaihdossa:
Se maksimiaika, jonka höyrystymislämpötila 0 °C
saa alittua.

10 min

”Odotusaika LV/lämmitys” ■ Käyttöveden lämmityksen maksimikestoaika, jos
lämmityspiirien lämpövaatimus on.
tai

■ Huonelämmityksen maksimikestoaika, jos varaaja-
vedenlämmittimen lämpövaatimus on.

”Maks. käyntiaika
käyttöveden lämmi-
tys lämmityskäytös-
sä 6011”

”Estoaika IWB lämpöpumppu” Tänä ajanjaksona ei muodosteta integraalia päällekyt-
kentäkynnyksille.

0,5 x ”Päällekytken-
täviive lisälämmi-
tysvastus 7905”

”Estoaika IWB sähkölämmi-
tys”

”Päällekytkentävii-
ve lisälämmitysvas-
tus 7905”

”Estoaika IWB ulk.
Lämm.tuott.”

”Päällekytkentävii-
ve ulkoiset lämmön-
tuottajat 7B04”

”Ulk. lämmöntuottaja” Minimikäyntiaika ulkoinen lämmöntuottaja 20 min
Ulkoisten lämmöntuottajien käyntiaika ilman lämpövaa-
timusta

10 min

”Tapahtumat” 2-tehoisessa kylmäainepiirissä:
Aika, kunnes toisen kompressorin saa kytkeä päälle.

20 min

Ohje
■ Aikojen arvot riippuvat osaksi lämpöpumpun tyypistä.
■ Muutamia aikamäärityksiä voi mukauttaa vain Viess-

mannin valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike.

Integraalit

Muutamat laitteistokomponentit kytketyvät vastaavan
lämpötilarajan ylittyessä tai alittuessa vain silloin
päälle, jos myös päällekytkentäintegraali on ylittänyt
siihen kuuluvan päällekytkentäkynnyksen, esim.
”Päällekytkentäkynnys 730E”. Päällekytkentäinteg-
raali lasketaan raja-arvon ylityksen tai alituksen kor-
keuden ja keston perusteella.
Edellytys: Lämmön-/jäähdytyksentarve on vähäinen.
Lämpöpumpun ohjauskeskus laskee erilaisia integraa-
leja.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Laitteisto”

4. ”Integraali”

Diagnoosi

Laitteisto (jatkoa)
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IntegraaliÜ

Lämpöpumppu lämmityspiirille
Sähkölämmitys lämmityspiirille

Lämpöpumppu jäähdytykseen
Lämpöpumppu lämmitysveden puskurivaraajalle
Sulatus

72
147

12
95
84

Takaisin pain. ä

Lämpöpumppu uima-altaalle 68

A B C

Kuva. 19

A Integraali
B Integraalin tila

Integraali lisääntyy.
Integraali vähenee.

Ei symbolia: Integraali ei muutu.
C Tämänhetkinen integraalin arvo %, suhteessa sii-

hen kuuluvaan päällekytkentäkynnykseen/teho-
määritykseen

Integraali Merkitys Tehtaan päällekytkentäkynnys/
tehomääritys

”LP/ lämmin vesi” Lämpöpumpun päällekytkentä käyttöveden
lämmitykseen

Tehosäädellyt lämpöpumput:
■ Tehon määritys ominaiskäyräs-

tä

Lämpöpumput ilman tehonsää-
töä:
■ 0 tai 100 %

”Sähkölämmitys lämpimälle
vedelle”

Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen
ja/tai sähkövastuksen päällekytkentä käyt-
töveden jälkilämmitykseen

—

”Ulk. lämmöntuottaja lämmin
vesi”

Ulkoisen lämmöntuottajan päällekytkentä
käyttöveden jälkilämmitykseen

—

”Lämpöpumppu lämmityspii-
rille”

Lämpöpumpun päällekytkentä huoneläm-
mitykseen

”Päällekytkentäkynnys 730E”

”Sähkölämmitys lämmityspii-
rille”

Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen
päällekytkentä huonelämmitykseen

”Ulk. lämmöntuottaja lämmi-
tyspiirille”

Ulkoisen lämmöntuottajan päällekytkentä
huonelämmitykseen

”Päällekytkentäkynnys ulkoi-
set lämmöntuottajat 7B03”

Diagnoosi
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Integraali Merkitys Tehtaan päällekytkentäkynnys/
tehomääritys

”Lämpöpumppu uima-altaalle” Lämpöpumpun päällekytkentä uima-altaan
lämmitykseen

”Päällekytkentäkynnys 730E”

”Lämpöpumppu jäähdytyk-
seen”

Lämpöpumpun päällekytkentä ulkolämpöti-
lan mukaan ohjautuvaan huonejäähdytyk-
seen jäähdytystoiminnolla ”aktiivinen jääh-
dytys”

”Lämpöpumppu lämmitysve-
den puskurivaraajalle”

Lämpöpumpun päällekytkentä lämmitysve-
den puskurivaraajan lämmitykseen

”Sulatus” Sulatusintegraali ■ Kun paluuveden minimilämpö-
tila toisiopiirissä:
10 tai 35 K·min

■ Kun paluuveden maksimiläm-
pötila toisiopiirissä:
40 tai 70 K·min

”Jäähdytyspuskurin lt” Lämpöpumpun päällekytkentä lämmitys-/
jäähdytysveden puskurivaraajan lämmityk-
seen

”Päällekytkentäkynnys 730E”

Ohje
■ Päällekytkentäkynnyksen/tehomäärityksen arvot riip-

puvat osaksi lämpöpumpun tyypistä.
■ Muutamia arvoja voi mukauttaa vain Viessmannin

valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike.

Lokikirja

Lokikirja sisältää viimeiset 30 lämmityslaitteiston kom-
ponenttien ja lämpöpumpun tilan muutosta. Lämpö-
pumpun säätökäyttäytymisen analyysia varten voidaan
hakea näyttöön jokaista merkintää varten lisätietoja,
esim. Tilan muutoksen ajankohta ja syy.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Laitteisto”

4. ”Lokikirja”

5. Valitse kohta. Painamalla OK näyttöön saa lisätie-
toja.

Lokikirja

Valitse pain. (

Toisiopumppu 1

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys

25%

Pois

St1

Sähk. ohjaus ulk. lämm.tuott. Päällä

Ü

A B

Kuva. 20

A Komponentit, joiden tila on muuttunut.
B Päällekytkentätila
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Sähk. ohjaus ulk. lämm.tuott.

Takaisin painamalla ä

Päällekytkentähystereesi saavutettu

SC:HK

12.02.2018 19:58:24

päällä

ZA:PM2 5K

A B

G F CDE
Kuva. 21

A Komponentit, joiden tila on muuttunut.
B Päällekytkentätila
C Esimääritetty ehto tai raja-arvo tilan muutokselle

sekä yksikkö
D Tilan muutoksen päivämäärä ja kellonaika
E Tapahtuma (tilan muutoksen syy)
F Tila-automaatti ”ZA”: säätöpiiri, joka on laukaissut

tilan muutoksen.
G ”SC”: hydrauliikkapiiri, johon tilan muutos viittaa.

Komponentti A ja päällekytketty tila B

Komponentti A Merkitys Päällekytketty tila B
Tehonsäädöllä Ilman tehonsää-

töä
”Kompressori 1” Kompressori tai kompressori 1 2-tehoises-

sa kylmäainepiirissä
” 0 %” - ”100 %” —

”Kompressori 2” Kompressori 2 2-tehoisessa kylmäainepii-
rissä

”Ensiölähde 1” : Ensiöpumppu
 / : Puhallin tai invertterin taajuus

”Toisiopumppu 1” Toisiopumppu
”Sähkölämmitys” Lämmitysveden lisälämmitysvastus ”Pois”, ”te1”,

”te2”, ”te3” pääl-
lekytketyn tehon
näyttöön

―

”FL-kaasumagneettivent-
tiili 1”

Kylmäainepiirin sulkuventtiili — ”Päällä” tai
”Pois”

”Varaajan jälkilämm.” Kiertopumppu varaajan jälkilämmitykseen
tai sähkövastus

”Ulk. lämmityksen
lämm.tuott.”

Ulkoisten lämmöntuottajien päällekytkentä

”Akt. jäähd.” Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys”

Diagnoosi
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Komponentti A Merkitys Päällekytketty tila B
Tehonsäädöllä Ilman tehonsää-

töä
”Lämmityspiirin pumppu
HK1”

Lämmityspiiripumppu lämmityspiiri A1/HK1 — ”Päällä” tai
”Pois”

”Lämmityspiirin pumppu
HK2”

Lämmityspiirin pumppu lämmityspiiri
M2/HK2

”Lämmityspiirin pumppu
HK3”

Lämmityspiirin pumppu lämmityspiiri
M3/HK3

”Kytkentälähtö Kierto-
pumppu”

Kiertopumppu — ”Päällä” tai
”Pois”

”Yleishälytys” Yleishälytys
”Luonn. jäähdytys” Jäähdytystoiminto ”Luonnollinen jäähdytys”
”Venttiili lämmitys/
lämmin vesi 1”

3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden
lämmitys”

— ”Päällä” tai
”Pois”

”Syöttöpumppu” Syöttöpumppu
”Uima-allasventtiili” 3-tievaihtoventtiili ”uima-altaan lämmitys”
”Jaksolämpöpumppu 1” Jaksolämpöpumppu 1 — ”Päällä” tai

”Pois””Jaksolämpöpumppu 2” Jjakso-lämpöpumppu 2)
”Jaksolämpöpumppu 3” Jaksolämpöpumppu 3
”Jaksolämpöpumppu 4” Jaksolämpöpumppu 4
”Kylmäainepiirin suun-
nanvaihto”

Sulatus kylmäainepiirin suunnanvaihdon
kautta

”Menetelmät” Useita laitteistokomponentteja samanaikai-
sesti

Ohje
■ Jokaiselle tilan muutokselle näytetään vain yksi

tapahtuma.
■ Jos tilan muutos riippuu useista ketjutetuista tapahtu-

mista, näyttöön tulee aina viimeiseksi ilmennyt
tapahtuma.

TapahtumatE

Tapahtuma E Syyt
”Päällekytkentähystereesi saa-
vutettu”

Lämpötilan asetusarvo on ylittynyt tai alittunut hystereesin verran.

”Poiskytkentähystereesi saa-
vutettu”

Lämpötilan asetusarvo on ylittynyt tai alittunut hystereesin verran.

”Käyttötavan vaihto aikaohjel-
man mukaan”

Käyttötilan muutos säädetyn aikaohjelman mukaan

”Käyttötavan vaihto ulk. yhdis-
tämisellä”

Käyttötilan muutos ulkoisten laitteiden, digitaalitulon, GLT-järjestelmien, oh-
jauslämpöpumpun jne. kautta.

”Asetusarvon hyppäys” Toisiopiirin menoveden asetusarvon muutos, esim. seuraavien edellytysten
perusteella:
■ Käyttötila on muuttunut säädetyn aikaohjelman mukaan.
■ Vaihtokytkentä huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen, huonejäähdy-

tyksen tai uima-altaan lämmityksen välillä.
■ Toiminto ”Ulkoinen vaatimus” tai ”Ulkoinen lukitus” on aktiivinen.

”Asetusarvo saavutettu” Varaajalämpötila tai puskurivaraajalämpötila on saavuttanut lämpötilan asetus-
arvon tai maksimilämpötilan.
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Tapahtuma E Syyt
”Hydrauliikkapiirin vaihto” Vaihtokytkentä huonelämmityksen, käyttöveden lämmityksen, huonejäähdy-

tyksen tai uima-altaan lämmityksen välillä.
”Optimoinnin käynnistys/opti-
moinnin keskeytys aktivoitu”

Toiminto ”Optimoinnin käynnistys käyttöveden lämmitykselle 6009” tai
”Optimoinnin keskeytys käyttöveden lämmitykselle 600A” aktivoitu

”Ulkoinen ohj. aktivoitu” Ulkoinen ohjaus on aktivoitu.
”Kompressori seis” ■ Kompressori on kytkeytynyt pois päältä. Vaatimusta ei enää ole.

tai
■ On ilmennyt häiriö.

”Integraaliarvo saavutettu” Integraali yhden komponentin, yhden toiminnon tai yhden käyttötehon päälle-
kytkentään on ylittänyt kytkentäkynnyksen.

”Integraaliarvo alittunut” Integraali yhden komponentin, yhden toiminnon tai yhden käyttötehon päälle-
kytkentään alittanut kytkentäkynnyksen.

”Varalämmitys” Jos kompressori ei voi käynnistyä, kytketään päälle esim. ulkoinen lämmöntu-
ottaja, lämmitysveden lisälämmitysvastus, sähkövastus.

”Pumpun jälkikäynti” Kiertopumpun jälkikäynti aktivoitu, esim. toisiopumppu kompressorin poiskyt-
kennän jälkeen

”Suuri tarve” Tarve ”Suuri” tai ”Maksimi” säätöpiirille on aktiivinen.
”Ulkoinen vaatimus” Toiminto ”Ulkoinen vaatimus” on aktivoitu.
”Ulkonen. lukitus” Toiminto ”Ulkoinen lukitus” on aktivoitu.
”Luonnollinen sulatus” Sulatus ympäristöilmalla: kylmäainepiiri ei ole käytössä.
”Teho nollaan” Lämmönlähdettä ei enää vaadita.
”EEV-poiskytkentä” Käyttöpiste käyttörajojen ulkopuolella tai häiriö kylmäainepiirin säädin (”Diag-

noosi”  ”Kylmäainepiiri”  ”Ilmoitushistoria” otettava huomioon)
”Kylmäainepiirivika” Lämpötila lauhduttimessa useita kertoja liian alhainen, ota huomioon ilmoitus

”AC kompressorin poiskytkentä”.
”Jäätymisenesto” ■ Lauhduttimen lämpötila liian alhainen

■ Lämpötila varaaja-vedenlämmittimessä liian alhainen
”Turvapiiri” Turvapiiri katkennut
”Ensiölämp. käyttörajojen
ulkopuolella”

Ensiöpiirin menoveden lämpötila tai ilman sisääntulolämpötila ohjauskeskuk-
sen sisäisten rajojen ulkopuolella, ilmoitus ”CB Menov. lämpöt. ensiö” otet-
tava huomioon.

”Ajastin kulunut loppuun” Aktivoitu ajastin on kulunut loppuun, esim. ”Lämpöpumpun käyntiaika”: kat-
so luku ”Ajastin”.

”Maksimiarvo ylittynyt” Kuumakaasun maksimilämpötila tai lauhduttimen maksimikorkeapaine ylitty-
nyt.

”Tehovaatimus” Lämmönlähteelle tuli vaatimus tuotantohallinnalta, esim. lämpöpumppu, ulkoi-
nen lämmöntuottaja jne.

”Maks. lämpöt. toisiopiiri ylit-
tynyt”

Toisiopiirin menoveden maksimilämpötila ylittynyt

”Virtauksenvalvontalaite” ■ Virtauksenvalvontalaite on reagoinut.
tai

■ Siltaa ei ole.
”Sulatus”  / : Sulatus kylmäainepiirin suunnanvaihdon kautta
”Verkkosuojaus” Lämmitysveden lisälämmitysvastus kytketään välittömästi ennen kompresso-

rin päällekytkentää pois päältä.
”Rajapaine” Imukaasun minimipaine alittunut.

Diagnoosi

Laitteisto (jatkoa)

58
36

73
8

di
ag

no
os

i



130

Tapahtuma E Syyt
”Lämpötilan nousu” Maksimilämpötilaero höyrystimen ja lauhduttimen välillä on ylittynyt tai minimi-

lämpötilaero höyrystimen ja lauhduttimen välillä on alittunut.
”Kosteuskytkin” Kosteuskytkin on lauennut.
”Min. lämp. toisiopiiri ylitty-
nyt”

Toisiopiirin menoveden minimilämpötila alittunut

Automaattinen tilan muutos ”ZA” F

Automaattiset tilan muutokset ilmaisevat lämpöpum-
pun ohjauskeskuksen säätöpiirien tiloja. Näin voidaan
seurata lämpöpumpun ja lämmityslaitteiston yksittäis-
ten komponenttien toimintoja.

Kuluttajat
Näyttö Säätöpiiri
”HK1” Lämmityspiiri A1/HK1 (”lämmityspiiri 1”)
”HK2” Lämmityspiiri M2/HK2 (”Lämmityspiiri 2”)
”HK3” Lämmityspiiri M3/HK3 (”Lämmityspiiri 3”)
”KK” Erillinen jäähdytyspiiri (”Jäähdytyspiiri”)
”PS” ”Lämmitysveden puskurivaraaja”
”WW” Käyttöveden lämmitys (”Lämminvesivaraaja”)
”HCFDM” ”Lämmityspiirin kuormitushallinta”

Paikalliset vaatimushallinnat
Näyttö Säätöpiiri
”LFDM1” Käyttöveden lämmitys (”Paik. vaatimushall. WW”)
”LFDM2” Lämmityspiirit (”Paik. vaatimushall. HK”)
”LFDM3” Jäähdytys ”Paik. vaatimushall. Jäähdytys”
”LFDM4” Uima-altaan lämmitys (”Paik. vaatimushall. Pool”)

Keskusvaatimushallinta
Näyttö Säätöpiiri
”CFDM1” Käyttöveden lämmitys (”Kesk. vaatimushall. WW”)
”CFDM2” Lämmityspiirit (”Kesk. vaatimushall. HK”)
”CFDM3” Jäähdytys ”Kesk. vaatimushall. Jäähdytys”
”CFDM4” Uima-altaan lämmitys (”Kesk. vaatimushall. Uima-allas”)

Tuotantohallinta
Näyttö Säätöpiiri
”PM1” Käyttöveden lämmitys (”Lämpimän veden tuotantohall.”)
”PM2” Lämmityspiirit (”Lämmityspiirin tuotantohall.”)
”PM3” Jäähdytys (”Jäähdytyksen tuotantohall.”)
”PM4” Uima-altaan lämmitys (”Uima-altaan tuotantohall.”)

Diagnoosi
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Lämmönlähteet
Näyttö Säätöpiiri
”WP1” Lämpöpumppu, kompressori  1 2-tehoisessa kylmäainepiirissä (”Lämpö-

pumppu 1”)
”WP2” Kompressori 2 2-tehoisessa kylmäainepiirissä )”Lämpöpumppu 2”)
”EHE” Sähkövastus (”Sähk. lisälämmitys”
”EHEIZ” Lämmitysveden lisälämmitysvastus (”Sähk. lisälämmitys”
”EXWE” Ulkoinen lämmöntuottaja (”Ulk. lämmöntuottaja”)
”JaksoLP1” Jakso-lämpöpumppu 1 (”Jakso-lämpöpumppu 1”)
”JaksoLP2” Jakso-lämpöpumppu 2 (”Jakso-lämpöpumppu 2”)
”JaksoLP3” Jakso-lämpöpumppu 3 (”Jakso-lämpöpumppu 3”)
”JaksoLP4” Jakso-lämpöpumppu 4 (”Jakso-lämpöpumppu 4”)
”SOLEK” Ensiöpiiri (”Maasondi”)

Hydrauliikkapiiri ”SC” G

Näyttö Hydrauliikkapiiri
”WW” Käyttöveden lämmitys
”HK” Lämmityspiiri A1/HK1, lämmityspiiri M2/HK2, lämmityspiiri M3/HK3
”COOL” Erillinen jäähd.piiri
”POOL” Uima-allas

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto: Yleiskuva

Toimintokaavio asunnon ilmanvaihdossa yhdistetyllä
ilmanvaihtolaitteella

Seuraavat tiedot voidaan hakea näytölle:
■ Lämpötilat ja ilman tilavuusvirran asetusarvot
■ Puhaltimien ja muiden komponenttien käyttötilat ja -

tiedot
■ Yhdistettyjen anturien mittausarvot

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Ilmanvaihto”

4. ”Ilmanvaihto: Yleiskuva”

Ohjeita
■ Muutamissa ilmanvaihtolaitteissa ei kaikkia esitettyjä

symboleita ja arvoja näytetä.
■ Vain ilmanvaihtojärjestelmässä olevat komponentit

näytetään, esim. sähköinen esilämmityspatteri.
■ Jos puhaltimet tai ilmanvaihtojärjestelmän muut kom-

ponentit ovat käynnissä, symbolit näkyvät animoi-
tuina.

■ Esitetyt arvot ovat esimerkkejä.
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Ilmanvaihto: Yleiskuva

Takaisin

Tila
34%

24,0 °C

A

D

H

ABL
20,0 /18,0 °C

FOL
FOL til.

/3
4,5 °C

170 m³/h

3

CO2
Kosteus

/657 ppm800
/72%65

ZUL til.
ZUL /24,3 °C16,5

170 m³/h

C

30%B

3,0 /2,5 °C
AUL

2550 rpm

2430 rpm

E F G

KL
Kuva. 22

A Lämmönvaihdin
B Vitovent 200-C/200-W/300-C/300-W:

Ohitusläpän avausväli %
C Vitovent 200-W/300-C/300-F/300-W:

Ulkoilman lämpötila, mittaus sähköisen esilämmi-
tyspatterin (lisävaruste) jälkeen

D Sähköinen esilämmityspatteri (lisävaruste)
E Tämänhetkinen sähköisen esilämmityspatterin

teho %

F Kierrosluku jäteilmapuhallin
G Jäteilmapuhallin
H Tuloilmapuhallin
K Kierrosluku tuloilmapuhallin
L Vitovent 300-F:

Hydraulinen jälkilämmityspatteri
Vitovent 200-C:
Symboli vilkkuu: Lämmönvaihtimen sulatus toimin-
nassa

Symbolien ja arvojen merkitykset
Näyttö Merkitys Vitovent

200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Ohitus ei aktivoitu: Ulkoilma johdetaan läm-
mönvaihtimen kautta.

X X X

Ohitus aktivoitu (passiivinen lämmitys/jääh-
dytys): Poistoilmaa ei johdeta lämmönvaihti-
men kautta.

— X X

Ohitus aktivoitu (passiivinen lämmitys/jääh-
dytys tai sulatus/jäätymissuojatoiminto): Ul-
koilmaa ei johdeta tai johdetaan vain osit-
tain lämmönvaihtimen kautta.

X — —
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Näyttö Merkitys Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”AUL” 3,0 Lämpötilan asetusarvo °C sähköisen esiläm-
mityspatterin säätöä varten jäätymissuojan
mukavuustoiminnossa

X — —

2,5 Ulkoilman lämpötila °C, mittaus sähköisen
esilämmityspatterin (lisävaruste) jälkeen
Ulkoilman lämpötila laitteelle Vitovent 300-F:
Katso kohta C kuvassa 22.

X — X

”Status” Jäätymissuojatoiminto aktivoitu, sähköisellä
esilämmityspatterilla tai ilman

X X X

Lämmönvaihtimen jäätyminen liian alhaisen
tuloilmalämpötilan perusteella tunnistettu

X — 200-W

Lämmönvaihtimen jäätyminen liian korkean
kompressorikierrosluvun perusteella tunnis-
tettu

X — 300-C
300-W

3 Asetus-ilmanvaihtoteho X X X
3 Tällä hetkellä aktiivinen ilmanvaihtoteho X X X

”FOL” 4,5 Jäteilman lämpötila °C — X —

”FOL til.” 170 Jäteilman tilavuusvirta m3/h X X X
”CO2”
Valkoinen tausta: CO2-pitoisuus
on ratkaisevaa ilman tilavuusvir-
ran mukautukselle.
(CO2-/kosteusanturi tarvitaan,
lisävaruste)

800 ”CO2-arvo tilavuusvirran nostamiseen
7D18”
CO2-pitoisuus ppm (”parts per million”), josta
alkaen ilman tilavuusvirta mukautetaan.

— X —

657 Tosiarvo CO2-pitoisuus ppm — X —

”Kosteus”
Valkoinen tausta: Ilman kosteus
on ratkaisevaa ilman tilavuusvir-
ran mukautukselle.
(CO2-/kosteusanturi tarvitaan,
lisävaruste)

65 ”Kosteusarvo tilavuusvirran nostamiseen
7D19”
Suhteellinen ilman kosteus %, josta alkaen il-
man tilavuusvirtaa mukautetaan.

— X —

72 Tosiarvo suhteellinen ilman kosteus %    
■ Mittaus CO2-/kosteusanturilla — X —
■ Mittaus keskuskosteusanturilla — — X

”ZUL”
Valkoinen tausta: Tuloilman läm-
pötilan poikkeama asetusarvosta
on ilman tilavuusvirran mukau-
tuksen kannalta ratkaisevaa.

16,5 Tuloilman lämpötila °C
■ Vitovent 200-C:

Näyttö vain, kun jäätymissuoja sähköisellä
esilämmityspatterilla: Lämpötilan asetusar-
vo sähköisen esilämmityspatterin tehonsää-
töön sulatettaessa ohituksen kautta

■ Vitovent 300-F:
Ilmanvaihtolämmityspiirissä: Menoveden
lämpötilan asetusarvo lämmityspiiri A1/HK1
+ 5 K

X X —

24,3 Tuloilman lämpötilan tosiarvo °C, mittaus jäl-
kilämmityspatterin (lisävaruste) jälkeen

X X —

”ZUL til.” 170 Ilman tilavuusvirta m3/h X X X
”ABL” 20,0 ”Huonelämpötilan asetusarvo 7D08” X X —

”Huonelämpötilan ohjearvo C108” — — X
18,0 Poistoilman lämpötilan tosiarvo °C X X X

Diagnoosi
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Ilmanvaihto

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Ilmanvaihto”

4. ”Ilmanvaihto”
Paine-eron valvontalaite ABL:

Jännite FOL:
Jännite ZUL:

Lauennut

6,14 V
6,09 V

Ohitustoiminto: Jäähdytys

Ilmanvaihto

Takaisin

Puhallin-estoaika jäätymissuoja:
Tila esilämm. VHZ-STB:
Aika mukautukseen:
Paine-eron valvontalaite AUL:

00:02:27/00:00:56
VHZ estetty
00:07:20
Lauennut

Kuva. 23

Näyttö Merkitys Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”Puhallin-estoaikai
jäätymissuoja:”

■ Jos yksi tai molemmat puhaltimet on kytketty pois päältä jää-
tymissuojaa varten:
Jäljellä oleva aika puhaltimien uudelleenkytkentään

X X —

■ Jos ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojatoiminto on aktivoitu ja
puhaltimet kytketty päälle:
Minimikestoaika, jonka jälkeen puhaltimet jäätymissuojaa var-
ten voidaan aikaisintaan kytkeä pois päältä.

Jos 2 aikaa voidaan näyttää:
■ Aika vasen:

Jäätymissuojatoiminto on kytketty päälle liian alhaisen ulkoil-
man lämpötilan johdosta.

■ Aika oikea:
Jäätymissuojatoiminto on kytketty päälle liian alhaisen tuloil-
malämpötilan johdosta.

Ohje
Jos molemmat ajat näytetään, on sekä ulkoilman lämpötila että
myös tuloilmalämpötila liian alhainen. Puhaltimet kytketään pois
päältä ja takaisin päälle vasta sen jälkeen, kun molemmat ajat
ovat umpeutuneet.
 

— X —

”Tila esilämm.VHZ-
STB:”

”VHZ estetty” Sähköisen esilämmityspatterin ylikuumenemis-
suoja (lisävaruste) on lauennut. Sähköinen esi-
lämmityspatteri voidaan kytkeä uudelleen pääl-
le vasta sen jälkeen, kun turvalämpötilanrajoi-
tin on vapautettu esilämmityspatterin ”Reset-
painikkeella”.

Ohje
Ennen turvalämpötilanrajoittimen lukituksen
avaamista on häiriön syy poistettava: Katso
asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-C” tai
”Vitovent 300-F”.
 

X X —
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Näyttö Merkitys Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

”Aika mukautuk-
seen:”

■ Jäätymissuoja ilman sähköistä esilämmityspatteria:
Jäljellä oleva aika, kunnes ilmanvaihtolaite tilassa ”Perusil-
manvaihto” kytkeytyy uudelleen päälle.

■ Jäätymissuoja sähköisellä esilämmityspatterilla:
Jäljellä oleva aika ilmanvaihtotehon mukautukseen

Katso luku ”Jäätymissuoja Vitovent 300-F”.

— X —

■ Jos ”Tehokäyttö” on ulkoisesti kytketty päälle:
Jäljellä oleva aika, kunnes ”Tehokäyttö” automaattisesti
päättyy (”Kylpyhuoneilmanvaihdon kesto 7D3B”).

■ Jos sähköinen esilämmityspatteri on kytketty päälle:
puhaltimien jäljellä oleva jälkikäyntiaika sähköisen esilämmi-
tyspatterin ylikuumenemisen välttämiseksi.

X — —

”Sulatuksen estoai-
ka:”

Jäljellä oleva aika, kunnes lämmönvaihtimen seuraava sulatus
saa alkaa.

X — —

”Sulatusaika:” Tällä hetkellä aktiivisen sulatustoiminnon jäljellä oleva aika X — —

”Tunn. jäätymiss.
maks.kierrosl.:”

Lämmönvaihtimen jäätyminen tunnistettiin liian korkean kom-
pressorikierrosluvun perusteella: Jäljellä oleva aika sulatustoi-
minnon aktivoitumiseen.

X — —

”Tunn. jäätymiss.
min.kierrosl.:”

Lämmönvaihtimen jäätyminen tunnistettiin liian alhaisen tuloil-
malämpötilan perusteella: Jäljellä oleva aika sulatustoiminnon
aktivoitumiseen.

X — —

”Paine-eron valvon-
talaite AUL:”

Ulkoilmasuodattimen ja/tai poistoilmasuodattimen paine-eron
valvontalaitteen tila

— X —

”Lauennut” Paine-ero on ylittänyt paine-erovahdin lauke-
amisarvon. Perusvalikkoon tulee näkyviin il-
moitus ”Ilmanvaihto: suod.tark.”.

”Paine-eron valvon-
talaite ABL:”

Kuten ”Erop. valvontalaite AUL:” — X —

”Ohitustoiminto:” ”Ilmanvaihto” Ohitus ei aktivoitu X X X
”Jäähdytys” Ohitus aktivoitu, passiivinen jäähdytys aktivoitu X X X
”Lämmitys” Ohitus aktivoitu, passiivinen lämmitys aktivoitu X X —
”Pass. sula-
tus”

Sulatustoiminto lämmönvaihtimelle on aktivoi-
tu. Sähköinen esilämmityspatteri on kytketty
pois.

X — —

”Sulatus esi-
lämm.”

Sulatustoiminto lämmönvaihtimelle on aktivoi-
tu. Sähköinen esilämmityspatteri on kytketty
päälle.

X — —

”Jännite FOL:” Ohjausjännite jäteilmapuhallin X X X
”Jännite ZUL:” Ohjausjännite tuloilmapuhallin X X X

Ilmoitushistoria Vitovent 200-C/300-F

Yhdistetyn ilmanvaihtolaitteen ilmoitushistoria:
■ Ilmoitushistoriassa ei ilmoituksia voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Ilmanvaihto”

4. ”Ilmoitushistoria”

Diagnoosi

Ilmanvaihto (jatkoa)
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Ilmoitusten yleiskuva

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 24

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C Kaksinumeroinen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje”, ”Varoitus”, ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Jos ilmanvaihtolaitteen häiriö ilmenee, tulee myös läm-
pöpumpun ohjauskeskukseen ilmoitus ilmanvaihtolait-
teelle. Mikä ilmoitus lämpöpumpun ohjauskeskuksessa
näytetään, riippuu ilmoitustyypistä ilmanvaihtolait-
teessa: Katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

Ilmoitustyyppi il-
manvaihtolaittees-
sa

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”0F Ilmanvaihtolaite”
W ”Varoitus” ”A0 Ilmanvaihto: Tarkasta

suodatin”
S ”Häiriö” ”0E Ilmanvaihtolaite”

Ilmoituskoodi Merkitys Ilmanvaihtolaitteen käyt-
täytyminen

Toimenpide

01 W Vain Vitovent 300-F:
Paine-ero on ylittänyt yh-
den tai kummankin paine-
eron valvontalaitteen lau-
keamisarvon.

Ilmanvaihtolaite jää päälle,
suurempi sähkötehon kulu-
tus.

Vaihda ulkoilma- ja poistoilmasuoda-
tin. Nollaa huoltonäyttö.02 W

03 W Suodattimen vaihdon ai-
kaväli on kulunut umpeen.

05 S Oikosulku/katkos ulkoil-
man lämpötila-anturissa

■ Vitovent 200-C: Ilman-
vaihtolaite kytkeytyy pois
päältä.

■ Vitovent 300-F: ”Perus-
käyttö” kytketään päälle.
Käytetään jäteilman läm-
pötila-anturin arvoa vä-
hennettynä arvolla 5 K.

Tarkasta ilmanvaihtolaitteen anturin
vastusarvo (NTC 10 kΩ): Katso ilman-
vaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje.

06 S Oikosulku/katkos tuloil-
man lämpötila-anturissa

■ Vitovent 200-C: Ilman-
vaihtolaite kytkeytyy pois
päältä.

■ Vitovent 300-F: ”Perus-
käyttö” kytketään päälle.

07 S Oikosulku/katkos poistoil-
man lämpötila-anturissa

08 S Vain Vitovent 300-F:
Oikosulku/katkos jäteil-
man lämpötila-anturissa

”Peruskäyttö” kytketään
päälle. Käytetään ulkoilman
lämpötila-anturin arvoa.

09 S Vain Vitovent 300-F:
CO2-signaalin määrityk-
sessä häiriö

Ilmanvaihtolaite jää päälle,
ei CO2-pitoisuuden säätöä.

Tarkasta CO2-/kosteusanturi.

0A S Vain Vitovent 300-F:
Kosteussignaalin määri-
tyksessä häiriö

Ilmanvaihtolaite jää päälle,
ei ilman kosteuden säätöä.

Diagnoosi

Ilmanvaihto (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Ilmanvaihtolaitteen käyt-
täytyminen

Toimenpide

0C ― Vain Vitovent 300-F:
Ilmankosteus on ylittänyt
ilman tilavuusvirran nosta-
misen rajan.

Ilman tilavuusvirtaa noste-
taan.

Toimenpiteitä ei tarvita

0D ― Vain Vitovent 300-F:
CO2-pitoisuus on ylittänyt
ilman tilavuusvirran nosta-
misen rajan.

0E H ”Peruskäyttö” on kytketty
päälle toisen häiriön,
esim. anturihäiriö kytketty
päälle. Ilmoitus ei tule yk-
sin.

■ ”Peruskäyttö” kytketään
päälle.

■ Ohitus on estetty.

Toimenpiteet muiden ilmoitusten mu-
kaan

0F S Vitovent 200-C:
Oikosulku/katkos ulkoil-
man lämpötila-anturissa,
tuloilman lämpötila-antu-
rissa ja/tai poistoilman
lämpötila-anturissa 

Vitovent 300-F:
■ Oikosulku/katkos ulkoil-

man lämpötila-anturissa
ja jäteilman lämpötila-
anturissa

■ Oikosulku/katkos tuloil-
man lämpötila-anturissa,
jos tuloilman lämmitys
tapahtuu ilmanvaihdon
lämmityspiirin kautta

Puhaltimet kytketään pois
päältä.

Tarkasta ilmanvaihtolaitteen anturin
vastusarvo (NTC 10 kΩ): Katso ilman-
vaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje.

10 S Sähköisen esilämmitys-
patterin ylikuumenemis-
suoja on reagoinut.

■ Vitovent 200-C: Sulatus-
toimintoa ilman sähköistä
esilämmityspatteria käy-
tetään.

■ Vitovent 300-F: Puhalti-
met kytketään pois pääl-
tä.

Tarkasta sähköinen esilämmityspatteri.
Vaihda esilämmityspatteri tarvittaessa.
■ Vitovent 200-C: Vaihda lämpösulak-

keet.
■ Vitovent 300-F: Vapauta uudelleen-

päällekytkentää varten ylikuumene-
missuojan lukitus. Kytke ilmanvaihto-
laite virtakytkimestä pois ja takaisin
päälle.

11 H Vain Vitovent 300-F:
Hydraulisen jälkilämmitys-
patterin jäätymissuoja ak-
tivoitu.

Puhaltimet kytkeytyvät pois
päältä ja tietyn ajan kulut-
tua uudelleen päälle.

Toimenpiteitä ei tarvita:
Jos häiriö ilmenee useita kertoja, tar-
kasta ohivirtausläpän mekaniikka.

Diagnoosi
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Ilmoituskoodi Merkitys Ilmanvaihtolaitteen käyt-
täytyminen

Toimenpide

14 S Jumiutuminen, häiriö tai
signaalikatkos tuloilmapu-
hallin

■ Vitovent 200-C: Molem-
mat puhaltimet kytketään
pois päältä, uudelleen-
käynnistysyrityksiä pienin
väliajoin.

■ Vitovent 300-F: Molem-
mat puhaltimet jäävät
poiskytketyksi.

■ Tarkasta, onko puhaltimessa jumiu-
tumista tai likaa. Poista jumiutumi-
nen tarvittaessa. Puhdista puhallin.

■ Tarkasta puhaltimen sähköliitännät
ja liitäntäjohto.

■ Tarkasta puhallin mekaanisesti ja
sähköisesti.

■ Vaihda puhallin tarvittaessa.
■ Vitovent 300-F: Kytke ilmanvaihtolai-

te virtakytkimestä pois ja takaisin
päälle.

15 S Jumiutuminen, häiriö tai
signaalikatkos jäteilmapu-
hallin

FF S Ei tiedonvaihtoa ilman-
vaihtolaitteen kanssa läm-
pöpumpun ohjauskeskus-
ta päällekytkettäessä,
esim. kun ilmanvaihtolai-
tetta ei ole kytketty päälle
tai parametrissä ”Vapau-
tus Vitovent 7D00” on
säädetty väärä tyyppi.

■ Ilmanvaihtolaite käy vii-
meksi asetetuilla arvoilla
edelleen.
tai

■ ”Peruskäyttö” kytketään
päälle.

■ Kytke ilmanvaihtolaite päälle tarvitta-
essa.

■ Tarkasta ilmanvaihtolaite ja Modbus-
johto lämpöpumppuun, vaihda il-
manvaihtolaitteen ohjauspiirilevy tar-
vittaessa.

■ Tarkasta parametrisäätö ”Vapautus
Vitovent 7D00”. Korjaa säätöä tar-
vittaessa.

■ Ota lämpöpumpun ohjauskeskuk-
sessa mahdollisesti näkyvä ilmoitus
”EF Modbus-yksiköt” huomioon.

Ilmoitushistoria Vitovent 200-W/300-C/300-W

Yhdistetyn ilmanvaihtolaitteen ilmoitushistoria:
■ Tapahtumamuistista ei ilmoituksia voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Ilmanvaihto”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 25

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C 2-paikkainen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje”, ”Varoitus”, ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Jos ilmanvaihtolaitteen häiriö ilmenee, tulee myös läm-
pöpumpun ohjauskeskukseen ilmoitus ilmanvaihtolait-
teelle. Mikä ilmoitus lämpöpumpun ohjauskeskuksessa
näytetään, riippuu ilmoitustyypistä ilmanvaihtolait-
teessa: Katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.
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Ilmoitustyyppi il-
manvaihtolaittees-
sa

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”0F Ilmanvaihtolaite”
W ”Varoitus” ”A0 Ilmanvaihto: Tarkasta

suodatin”
S ”Häiriö” ”0E Ilmanvaihtolaite”

Ilmoituskoodi Merkitys Ilmanvaihtolaitteen käyt-
täytyminen

Toimenpide

03 W Suodattimen vaihdon ai-
kaväli on kulunut umpeen.

Ilmanvaihtolaite jää päälle,
suurempi sähkötehon tar-
ve.

Puhdista ulkoilma- ja poistoilmasuoda-
tin. Jos molemmat suodattimet ovat
erittäin likaisia, vaihda ne, vähintään 1
kerran vuodessa.
Nollaa huoltonäyttö.

04 S Oikosulku/katkos ulkoinen
lämpötila-anturi (maaläm-
mönvaihdin)

3-tievaihtokytkentäläppä
maalämmönvaihtimelle
(asennuskohteessa) ei kyt-
ketä.

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) il-
manvaihtolaitteen ohjauspiirilevyn lii-
tännästä X15.7/X15.8: Katso ilman-
vaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje.

05 S Oikosulku/katkos ulkoil-
man lämpötila-anturissa

■ Molemmat puhaltimet kyt-
ketään pois päältä.

■ Esilämmityspatteri kytke-
tään pois päältä.

■ Ohitus on estetty.

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) il-
manvaihtolaitteen ohjauspiirilevyn lii-
tännästä X7.1/X7.2: Katso ilmanvaih-
tolaitteen asennus- ja huolto-ohje.

07 S Oikosulku/katkos poistoil-
man lämpötila-anturissa

Ohitus on estetty. Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) il-
manvaihtolaitteen ohjauspiirilevyn lii-
tännästä X17.1/X17.2: Katso ilman-
vaihtolaitteen asennus- ja huolto-ohje.

0A S Keskuskosteusanturin sig-
naalin määritys häiriintynyt

Ilmanvaihtolaite jää päälle,
ei ilman kosteuden säätöä.

Tarkasta keskuskosteusanturi. Kytke
ilmanvaihtolaite jännitteettömäksi.
Vaihda kosteusanturi tarvittaessa.

14 S Jumiutuminen, häiriö tai
signaalikatkos tuloilmapu-
hallin

■ Molemmat puhaltimet kyt-
ketään pois päältä.

■ Sähköinen esilämmitys-
patteri kytketään pois
päältä.

■ Tarkasta, onko puhaltimessa jumiu-
tumista tai likaa. Poista jumiutumi-
nen tarvittaessa. Puhdista puhallin.

■ Tarkasta puhaltimen sähköliitännät
ja liitäntäjohto.

■ Tarkasta puhallin mekaanisesti ja
sähköisesti.

■ Vaihda puhallin tarvittaessa.

15 S Jumiutuminen, häiriö tai
signaalikatkos jäteilmapu-
hallin

Diagnoosi

Ilmanvaihto (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Ilmanvaihtolaitteen käyt-
täytyminen

Toimenpide

1B S Tuloilmapuhaltimen pai-
neanturi viallinen tai pai-
neletkut (punaiset) tukos-
sa tai taittuneet

■ Ilmanvaihto vakiona py-
syvällä puhallinkierroslu-
vulla

■ Jos ulkoilman lämpötila
on < 0 °C, kytkeytyy teh-
taalla asennettu sähköi-
nen esilämmityspatteri
päälle.

■ Tarkasta, onko paineletkuissa (pu-
naiset) likaa, taittumia tai vaurioita:
katso ilmanvaihtolaitteen asennus-
ja huolto-ohje.

■ Tarkasta tuloilmapuhaltimen pai-
neanturi. Kytke puhallintarvittaessa
pois.

1C S Jäteilmapuhaltimen pai-
neanturi viallinen tai pai-
neletkut (siniset) tukossa
tai taittuneet

■ Tarkasta, onko paineletkuissa (sini-
set) likaa, taittumia tai vaurioita: kat-
so ilmanvaihtolaitteen asennus- ja
huolto-ohje.

■ Tarkasta jäteilmapuhaltimen pai-
neanturi. Kytke puhallin tarvittaessa
pois.

FF S Ei tiedonvaihtoa ilman-
vaihtolaitteen kanssa läm-
pöpumpun ohjauskeskus-
ta päällekytkettäessä,
esim. kun ilmanvaihtolai-
tetta ei ole kytketty päälle
tai parametrissä ”Vapau-
tus Vitovent 7D00” on
säädetty väärä tyyppi.

Ilmanvaihtolaite käy viime-
ksi asetetuilla arvoilla edel-
leen.

■ Kytke ilmanvaihtolaite päälle tarvitta-
essa.

■ Tarkasta ilmanvaihtolaite ja Modbus-
johto lämpöpumppuun, vaihda il-
manvaihtolaitteen ohjauspiirilevy tar-
vittaessa.

■ Tarkasta parametrisäätö ”Vapautus
Vitovent 7D00”. Korjaa säätöä tar-
vittaessa.

■ Ota lämpöpumpun ohjauskeskuk-
sessa mahdollisesti näkyvä ilmoitus
”EF Modbus-yksiköt” huomioon.

Lämpöpumppu

Käyntiaika kompressori

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Lämpöpumppu”

4. ”Käyntiaika kompressori” 1-tehoiselle lämpö-
pumpulle

5. Kompressorin käyttötunnit (”Käyntiaika”) voidaan
hakea painikkeilla  jokaista ”Kuormitusluokkaa”
varten.

Valitse pain.
230 h

Käyntiaika kompressoriÜ

1
Kuormitusluokka

3 4 5

h

(

Käyntiaika

?

Kuva. 26

Kuormitusluokkien kohdistus:
Kuormitusluokka Käyttötunnit kun ΔTV/K

1 ΔTV/K < 25 K

2 25 K < ΔTV/K < 32 K

3 32 K < ΔTV/K < 41 K

4 41 K < ΔTV/K < 50 K

5 ΔTV/K > 50 K

Diagnoosi

Ilmanvaihto (jatkoa)
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ΔTV/K Höyrystymis- ja nesteytymislämpötilan ero (kon-
densoitumislämpötila)

Kylmäainepiiri

Ohje
■ Kylmäainepiirin säätimien kohdistus lämpöpumpun

tyyppiin: katso sivu 24.
■ Lisätietoja kylmäainepiirin säätimistä: katso

sivu 186.

Kylmäainepiirin säädin  [2] / [6] 

Elektronisella paisuntaventtiilillä ja kylmäainepiirin sää-
timellä varustetuille lämpöpumpuille [2] tai [6]

Seuraavat tiedot voidaan hakea näyttöön:
■ kylmäainepiirin lämpötila- ja painearvot
■ kylmäainepiirin käyttötilat

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kylmäainepiirin säädin”

Ohjeita
■ Joissakin lämpöpumpuissa ei näytetä kaikkia tässä

mainittuja symboleita ja arvoja.
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkiarvoja.

Kylmäainepiiri 

Takaisin painamalla

C DA G

J

B

H

R410A

21,0°100 %51,0°26,1°

tc: 33,0°

100 %

35,5°
116,5°

117/s 6,0°

65%

tO:

LNST

U

W

33,6 bara
-11,5°
4,6 bara

E F

tO: -4,0°

10,0°

-4,0°

K

5.5 K
5.0 K

M

I
100 %V

Kuva. 27 2-tehoinen kylmäainepiiri lämmityskäytössä,
lämmöntuotto lauhduttimessa: 1-tehoisessa
kylmäainepiirissä näytetään vain 1 kompres-
sori.

Sij. Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

A Toisiopiirin menoveden lämpötila °C
B Kuumakaasun lämpötila °C Imukaasun lämpötila °C

Diagnoosi

Lämpöpumppu (jatkoa)
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Sij. Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

C Kuumakaasun paine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Kuumakaasun säätö toiminnassa [2]

Imukaasun paine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Imukaasun paineensäätö toiminnassa, höy-
rystimen enimmäiskäyttöpaine (MOP) ylittynyt
([2]) tai höyrystimen vähimmäiskäyttöpaine
(LOP, [2]) alittunut

D Kompressorin kierrosluku r/s tai %
Kompressori
■ Animoitu symboli: kompressori käy.
■ Kylmäainepiirin suunnanvaihdossa näytössä näkyy symboli 180° käännettynä.
■ 1-tehoisessa kylmäainepiirissä näytetään vain 1 symboli.
■ 2-tehoisessa kylmäainepiirissä on kompressori 1 ylhäällä ja kompressori 2 alhaalla.

E Imukaasun lämpötila °C Kuumakaasun lämpötila °C
F Imukaasun paine bar (a)

Arvo alleviivattu:
Imukaasun paineensäätö toiminnassa, höy-
rystimen enimmäiskäyttöpaine (MOP) ylitty-
nyt ([2]) tai höyrystimen vähimmäiskäyttöpai-
ne (LOP, [2]) alittunut

Lauhtumispaine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Kuumakaasun säätö toiminnassa [2]

G Kylmäaine
H Höyrystimen ilman sisääntulolämpötila °C

Ensiöpumppu
Animoitu symboli: ensiöpumppu käy.
Puhallin
Animoitu symboli: puhallin käy.

I Puhaltimen kierrosluku tai ensiöpumppu %
J Höyrystymislämpötila °C

Arvon tausta valkoinen: Höyrystymislämpöti-
lan asetusarvo °C

Lauhtumislämpötila °C

K Ilman ulostulolämpötila °C
— Symboli vilkkuu: sulatus käynnissä

L — Nestekaasun lämpötila
M Imukaasun ylikuumeneminen K

Asetusarvon tausta valkoinen: asetusarvo
imukaasun ylikuumeneminen K
Alleviivattu arvo: imukaasun ylikuumenemis-
säätö on aktiivinen.

—

Elektroninen paisuntaventtiili:

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuot-
to lauhduttimessa

 (vilkkuu)
Kylmäainepiirin suunnanvaihto aktivoitu (jääh-
dytyskäyttö/sulatus)

N Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli %
S Nestekaasun lämpötila °C —

T Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
U Lauhtumislämpötila °C Höyrystymislämpötila °C
V Varaajan lämmityksen kiertopumpun tai varaajan latauspumpun kierrosluku %
W Kierrosluku toisiopumppu %

Toisiopumppu, varaajan lämmityksen kiertopumppu tai varaajan latauspumppu
Animoitu symboli: toisiopumppu käy.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Kylmäainepiirin säädin  [4]

Vain elektronisella paisuntaventtiilillä ja kylmäainepiirin
säätimellä varustetuissa lämpöpumpuissa [4].

Seuraavat tiedot voidaan hakea näytölle:
■ kylmäainepiirin lämpötila- ja painearvot
■ kylmäainepiirin käyttötilat

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kylmäainepiirin säädin”

Ohjeita
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkiarvoja.

Kylmäainepiiri

Takaisin

C EA H

K

B

I

R410A

100%21,0°26,1°

tc:33,0°

100%

35,5°
116,5°

70% 6,0°

65%

tO:

MQU

33,6 bar
-11,5°
4,6 bar

F G

tO:-4,0°

10,0°

-4,0°

L

5,5K
5,0K

4,1K
4,0K

NR

J
100%

100%

100%

S

51,0°

T

P

O

4,1K
4,0K

D

V

X
W

Kuva. 28 Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmön-
tuotto lauhduttimessa

Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

A Toisiopiirin menoveden lämpötila °C
B Kuumakaasun lämpötila °C Imukaasun lämpötila °C
C Kuumakaasun paine bar (a)

Arvo alleviivattu:
Kuumakaasusäätö toiminnassa

Imukaasun paine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Imukaasun painesäätö toiminnassa, höyrystimen
maksimikäyttöpaine (MOP) ylittynyt tai höyrystimen
minimikäyttöpaine (LOP) alittunut

D — Imukaasun ylikuumeneminen K
Arvolla valkoinen tausta: Asetusarvo imukaasun
ylikuumeneminen K
Arvo alleviivattu: imukaasun ylikuumenemissäätö
aktivoitu

E Kompressorin teho %
Kompressori
Animoitu symboli: Kompressori käy.
Kylmäainepiirin suunnanvaihdossa näytössä näkyy symboli 180° käännettynä.

F Imukaasun lämpötila °C Kuumakaasun lämpötila °C

Diagnoosi
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Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

G Imukaasun paine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Imukaasun painesäätö toiminnassa, höyrystimen
maksimikäyttöpaine (MOP) ylittynyt tai höyrysti-
men minimikäyttöpaine (LOP) alittunut

Lauhtumispaine bar (a)
Arvo alleviivattu:
Kuumakaasusäätö toiminnassa

H Kylmäaine
I Höyrystimen ilman sisääntulolämpötila °C

Puhallin
Animoitu symboli: puhallin käy.

J Puhaltimen kierrosluku %
K Höyrystymislämpötila °C

Arvolla valkoinen tausta: Höyrystymislämpötilan
asetusarvo °C

Lauhtumislämpötila °C

L Ilman ulostulolämpötila °C
— Symboli vilkkuu: sulaminen päällä
Elektroninen paisuntaventtiili imukaasun ylikuu-
menemiseen (AHX):

 

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuotto
lauhduttimessa

 (vilkkuu)
Kylmäainepiirin suunnanvaihto aktivoitu (jäähdytys-
käyttö/sulatus)

M Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli imukaasun ylikuumenemisessa %
N Imukaasun ylikuumeneminen K

Arvolla valkoinen tausta: Asetusarvo imukaasun
ylikuumeneminen K
Arvo alleviivattu: imukaasun ylikuumenemissäätö
aktivoitu

—

O Täyttötaso kylmäaineen kerääjä
Arvo alleviivattu: Täyttötason säätö aktivoitu

P Magneettiventtiili väliruiskutus
Q Kylmäaineen kerääjän lämpötila
R Nestekaasun alijäähtyminen K

Arvolla valkoinen tausta: Nestekaasun alijäähtymi-
sen asetusarvo K
Arvo alleviivattu: Nestekaasun alijäähtymissäätö
aktivoitu

—

Elektroninen paisuntaventtiili kylmäainekerääjän
(PHX) täyttötason säätöön:

 

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuotto
lauhduttimessa

 (vilkkuu)
Kylmäainepiirin suunnanvaihto aktivoitu (jäähdytys-
käyttö/sulatus)

S Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli kylmäainekerääjän täyttötason säätöä varten %
T Nestekaasun lämpötila °C
U Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
V Lauhtumislämpötila °C Höyrystymislämpötila °C
W Kierrosluku latauspumppu %
X Toisiopumpun kierrosluku tai varaajan lämmityksen kiertopumpun kierrosluku %

Toisiopumppu tai kiertopumppu varaajan lämmitykseen
Animoitu symboli: pumppu käy.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Kylmäainepiirin säädin  [4-3] / [4-4]

Seuraavat tiedot voidaan hakea näytölle:
■ kylmäainepiirin lämpötila- ja painearvot
■ kylmäainepiirin käyttötilat

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kylmäainepiirin säädin”

Ohjeita
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkiarvoja.

Kylmäainepiiri

Takaisin pain.

DB K

O

C

R410A

25%5,125,1°

tc:47,9°
100%
100%

25,8°
83,2°

56% 19,7°

tO:1,1°X

Y

Z

G

QSUW

86%

29,2 bar
10,2°
8,3 bar

9,1 K

F H

M

R

82,9°/

A

14,9°

81%

E L

N7,6K

P

5,0 K

/8,7°

4,9 K
7,3 K

TV
Kuva. 29 Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmön-

tuotto lauhduttimessa

Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

A Toisiopiirin menoveden lämpötila ennen lämmitysveden lisälämmitysvastusta °C
B Kuumakaasun lämpötila (ennen lauhdutinta) °C Imukaasun lämpötila °C
C Kuumakaasun lämpötila (kompressorin jälkeen)

°C
Imukaasun lämpötila (ennen kompressoria) °C

D Lauhtumispaine bar (a) Imukaasun paine bar (a)
Arvo alleviivattu: Imukaasun paineensäätö on toi-
minnassa, imukaasupaineen asetusarvo bar (a)

E Kompressorin teho %
F Lämpötila kylmäainepiirin säädin

Kompressori
■ Animoitu symboli: Kompressori käy.
■ Kylmäainepiirin suunnanvaihdossa näytössä näkyy symboli 180° käännettynä.

G Imukaasun lämpötila (ennen kompressoria) °C Kuumakaasun lämpötila (kompressorin jälkeen) °C
H Imukaasun paine bar (a)

Arvo alleviivattu: Imukaasun paineensäätö on toi-
minnassa, imukaasupaineen asetusarvo bar (a)

Lauhtumispaine bar (a)

K Imukaasun lämpötila (höyrystimen jälkeen) °C Kuumakaasun lämpötila °C
L Ilman sisääntulolämpötila °C
R410A Kylmäaine

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

Puhallin
Animoitu symboli: Puhallin käy.

M Kierrosluku puhallin 1 (ylhäällä) %
N Kierrosluku puhallin 2 (alhaalla) %
O ”t0:”Höyrystymislämpötila °C ”tc:”Lauhtumislämpötila °C

— Symboli vilkkuu: sulaminen päällä
P Imukaasun ylikuumeneminen K (höyrystimen jäl-

keen)
Asema höyrystimessä (kuten kuvassa 29 esitetty)

—

Q Asetusarvo imukaasun ylikuumeneminen K (höy-
rystimen jälkeen)
Asema höyrystimessä (kuten kuvassa 29 esitetty)

—

Elektroninen paisuntaventtiili:

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuotto
lauhduttimessa

 (vilkkuu)
Kylmäainepiirin suunnanvaihto aktivoitu (jäähdytys-
käyttö/sulatus)

R Imukaasun ylikuumeneminen K (ennen kompressoria)
S Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli %
T — Asetusarvo imukaasun ylikuumeneminen K
U Nestekaasun lämpötila °C Höyrystymislämpötila °C
V — Imukaasun ylikuumeneminen K
W Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
X ”tc:”Lauhtumislämpötila °C ”t0:”Höyrystymislämpötila °C
y Kierrosluku latauspumppu %
Z Kierrosluku toisiopumppu %

Toisiopumppu, varaajan syöttöpumppu
Animoitu symboli: pumppu käy.

Kylmäainepiirin säädin  [4-6] / [4-7]

Seuraavat tiedot voidaan hakea näyttöön:
■ kylmäainepiirin lämpötila- ja painearvot
■ kylmäainepiirin käyttötilat

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kylmäainepiirin säädin”

Ohjeita
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkiarvoja.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Kylmäainepiiri

Takaisin painamalla

C

K

B

R410A

25%21,9°25,1°

tc:47,9°

100%

25,8°
83,2°

56% 8,2°

tO:20,5°Q

R

E

NOP

86%

29,2bara
10,2°
8,3bara

F

H

M

A D G

5,0K
9,1K

1,6°

L
Kuva. 30

Osa Merkitys
A Toisiopiirin menoveden lämpötila °C
B Kuumakaasun lämpötila °C
C Lauhtumispaine bar (a)
D Vain Vitocal 333-G:

Kompressoriteho in %
Kompressori
Animoitu symboli: kompressori käy.

E Imukaasun lämpötila °C
F Imukaasun paine bar (a)

Alleviivattu arvo: imukaasu painesäätö on aktiivinen.
R410A Kylmäaine
G Ensiöpiirin menoveden lämpötila °C

Ensiöpumppu
Animoitu symboli: ensiöpumppu käy.

H Ensiöpumpun kierrosluku %
K ”t0:” Höyrystymislämpötila °C
L Ensiöpiirin paluuveden lämpötila °C
M Imukaasun ylikuumeneminen K

Asetusarvon tausta valkoinen: asetusarvo imukaasun ylikuumeneminen K
Alleviivattu arvo: imukaasun ylikuumenemissäätö on aktiivinen.
Elektroninen paisuntaventtiili:

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuotto lauhduttimessa
N Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli %
O Nestekaasun lämpötila °C
P Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
Q ”tc:” Nesteytymislämpötila °C
R Kierrosluku toisiopumppu %

Toisiopumppu, varaajan syöttöpumppu
Animoitu symboli: toisiopumppu käy.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Kylmäainepiirin säädin  [7] / [7-1]

Seuraavat tiedot voidaan hakea näytölle:
■ kylmäainepiirin lämpötila- ja painearvot
■ kylmäainepiirin käyttötilat

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kylmäainepiirin säädin”

Ohjeita
■ Jos komponentit ovat käytössä (esim. pumput), sym-

bolit esitetään animoituina.
■ Esitetyt arvot ovat esimerkkiarvoja.

Kylmäainepiiri

Takaisin pain.

DB

L

C

H

R410A

21,0°100%51,026,1°

tc:33,0°
100%
100%

35,5°
116,5°

117/s 6,0°

tO:-4,0°S

T

U

F

MOPR

65%

33,6 bar
-11,5°
4,6 bar

1/36

E G

K

N

115,7°

A

Kuva. 31 Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmön-
tuotto lauhduttimessa

Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

A Toisiopiirin menoveden lämpötila ennen lämmitysveden lisälämmitysvastusta °C
B Kuumakaasun lämpötila (ennen lauhdutinta) °C Imukaasun lämpötila °C
C Kuumakaasun lämpötila (kompressorin jälkeen)

°C
Imukaasun lämpötila (ennen kompressoria) °C

D Kuumakaasun paine bar (a) —

E Kompressorin kierrosluku %
Kompressori
■ Animoitu symboli: Kompressori käy.
■ Kylmäainepiirin suunnanvaihdossa näytössä näkyy symboli 180° käännettynä.

F Imukaasun lämpötila °C Kuumakaasun lämpötila °C
G — Lauhtumispaine bar (a)
R410A Kylmäaine
H Ilman sisääntulolämpötila °C

Puhallin
Animoitu symboli: puhallin käy.

K Puhaltimen kierrosluku %
L Höyrystymislämpötila °C

Arvolla valkoinen tausta: Höyrystymislämpötilan
asetusarvo °C

Lauhtumislämpötila °C

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)

58
36

73
8

di
ag

no
os

i



149

Osa Kylmäainepiiri lämmityskäytössä Kylmäainepiirin suunnanvaihto

— Symboli vilkkuu: sulaminen päällä
M — Nestekaasun lämpötila

Elektroninen paisuntaventtiili:

Kylmäainepiiri lämmityskäytöllä, lämmöntuotto
lauhduttimessa

 (vilkkuu)
Kylmäainepiirin suunnanvaihto aktivoitu (jäähdytys-
käyttö/sulatus)

N Suojatoiminnot kylmäainepiirille
0/0 Ei suojaa toiminnassa
1/4 Suoja korkeapainetta vastaan
1/8 Suoja liian korkeita kuumakaasun lämpöti-

loja vastaan
1/16 Jatkuva puhaltimen kierrosluku liian kor-

keassa höyrystymislämpötilassa
1/32 Vähennetty puhaltimen kierrosluku liian

korkeassa höyrystymislämpötilassa
1/64 Ulkoyksikön käyttörajat ovat ylittyneet tai

alittuneet.
1/128 Vähennetty kompressorin kierrosluku, jos

korkeapaineraja on saavutettu.
1/256 Nostettu kompressorin kierrosluku, jos ma-

talapaineraja on saavutettu.

Suojatoiminnot kylmäainepiirille
0/0 Ei suojaa toiminnassa
1/1 Jäätymissuoja menovesi toisiopiiri
1/2 Jäätymissuoja kylmäainepiiri
1/4 Suoja korkeapainetta vastaan
1/8 Suoja liian korkeita kuumakaasun lämpötilo-

ja vastaan
1/64 Ulkoyksikön käyttörajat ovat ylittyneet tai

alittuneet.
1/128 Vähennetty kompressorin kierrosluku, jos

korkeapaineraja on saavutettu.
1/256 Nostettu kompressorin kierrosluku, jos ma-

talapaineraja on saavutettu.
1/512 Nostettu kompressorin kierrosluku liian kor-

keassa kondensointilämpötilassa
 Ohje

Useita suojatoimintoja voi olla samanaikaisesti toiminnassa.

Esimerkki 1/36:
1/4 Suoja korkeapainetta vastaan
1/32 Vähennetty puhaltimen kierrosluku liian korkeassa höyrystymislämpötilassa
 

O Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli %
P Nestekaasun lämpötila °C —

R Toisiopiirin paluuveden lämpötila °C
S Lauhtumislämpötila °C Höyrystymislämpötila °C
T Kierrosluku latauspumppu %
U Kierrosluku toisiopumppu %

Toisiopumppu, varaajan syöttöpumppu
Animoitu symboli: pumppu käy.

Kompressorin kenttä

Höyrystymis- ja nesteytymislämpötilan diagrammissa
on esitetty kompressorin käyntiajat.
Diagrammin ala on jaettu nelikulmaiseen rasteriin.
Kompressorin käydessä kylmäainepiirin käyttöpiste
kulkee tämän rasterin läpi.
Ohjaus lisää käyttöpisteen viipymäajat ”T run” jatku-
vasti yksittäisiin rastereihin.

Viipymäajan mukaisesti rasterissa näkyy erilaisia har-
maita kenttiä:
■ trun = 0 min: musta
■ 0 < trun ≤ 240 min: 6 erilaista harmaata sävyä
■ trun > 240 min: valkoinen

Kuvassa näkyvien kompressorin käyttörajojen perus-
teella voidaan todeta, onko kylmäainepiirin paramet-
rien raja-arvoja ylitetty käytössä ja kuinka usein ne on
ylitetty.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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4. ”Kompressorin toimintakenttä” yksitehoisessa
lämpöpumpussa tai
”Kompressorin toimintakenttä 1”kompresso-
rille 1 2-tehoisessa kylmäainepiirissä
”Kompressorin toimintakenttä 2” kompresso-
rille 2 2-tehoisessa kylmäainepiirissä

Valitse pain.

-30 30
to

0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1to: 8 tc: 50 trun: 240 min.

B

A

Kuva. 32

A Kaavion voimassaolo:
1 Lämpöpumppu tai kompressori  1 2-tehoisessa

kylmäainepiirissä
2 Kompressori 2 2-tehoisessa kylmäainepiirissä

B Kompressorin käyttörajat
t0 Höyrystymislämpötila
tc Nesteytymislämpötila
trun Kompressorin käyntiaika valittuna olevalla rasteri-

kentällä

Käyntiaikojen määrittäminen

1. Siirrä painikkeilla /  kohdistin (hiusristikko) halu-
amaasi kohtaan kaaviossa.

2. Lue arvot yläriviltä.

Kompressorin polku

Höyrystymis- ja nesteytymislämpötilan diagrammissa
esitetään kylmäainepiirin käyttöpisteen liike (kompres-
soripolku) viimeisen käyttötunnin osalta.
Kuvassa näkyvien kompressorin käyttörajojen perus-
teella voi nähdä, onko kylmäainepiirin parametrien
raja-arvot ylitetty viimeisen käyttötunnin aikana ja
kuinka usein.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Kompressorin toimintapolku” yksitehoisessa
lämpöpumpussa tai
”Kompressorin toimintapolku 1”kompresso-
rille 1 2-tehoisessa kylmäainepiirissä tai
”Kompressorin toimintapolku 2” kompresso-
rille 2 2-tehoisessa kylmäainepiirissä

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Takaisin

-30 30
to

0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

1

2

1

ä

C

BA

Kuva. 33

A Kompressorin käyttörajat
B Kaavion voimassaolo

1 Lämpöpumppu kompressori  1 2-tehoisessa kyl-
mäainepiirissä

2 Kompressori 2 2-tehoisessa kylmäainepiirissä
C Kompressorin poiskytkentäpisteet (1 - N)
t0 Höyrystymislämpötila
tc Nesteytymislämpötila

Ilmoitushistoria [2]

Kylmäainepiirille[2]: Kylmäainepiirin säätimien erotta-
minen toisistaan, katso luku ” Järjestelmätiedot”.

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Ilmoitushistoriassa olevia ilmoituksia ei voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu aikajärjestyksessä. Viimeisin

ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria” 

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Jotkin häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
(”Asiantuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 34

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C Kaksinumeroinen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat laukaista
ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskuksessa (katso
”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa laukeaa, riippuu kylmäainepiirin
säätimen ilmoitustyypistä.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoitustyyppi kyl-
mäainepiirin sääti-
messä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

00 ― Ei ilmoitusta ― ―

01 S Oikosulku/katkos ilman si-
sääntulon lämpötila-antu-
rissa

Käyttö ensiöpiirin paluuve-
den lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla lisättynä 3 K

Tarkasta vastusarvo (Pt500A) elektro-
nisen paisuntaventtiilin piirilevyn antu-
riliitännästä (katso ”EEV-piirilevy [2]”).

02 S Oikosulku/katkos ilman si-
sääntulon lämpötila-anturi

Käyttö ensiöpiirin menove-
den lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä
2 K

03 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa

Kompressori pois

04 S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

■ Kompressori jää päälle.
■ Energiatasetta ei voida

laskea oikein: katso luku
”Diagnoosi Energiatase”

Tarkasta vastusarvo (Pt500A) elektro-
nisen paisuntaventtiilin piirilevyn antu-
riliitännästä (katso ”EEV-piirilevy [2]”).

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturissa

Mittaa jännite korkeapaineanturin lii-
tännästä: katso ”EEV-piirilevy [2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 0,5 V: Enimmäispaine katso anturin

merkintä
06 S Oikosulku/katkos neste-

kaasun lämpötila-anturis-
sa 1 (ennen EEV:a)

■ Kompressori jää päälle.
■ Energiatasetta ei voida

laskea oikein: katso luku
”Diagnoosi Energiatase”

Tarkasta vastusarvo (Pt500A) elektro-
nisen paisuntaventtiilin piirilevyn antu-
riliitännästä (katso ”EEV-piirilevy [2]”).

07 S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa 2 (EEV:n jälkeen)

08 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin paluuveden lämpötila-
anturissa

Käyttö toisiopiirin menove-
den lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä
5 K

09 S Oikosulku/katkos höyrysti-
men lämpötila-anturi 

Kompressori voi kytkeytyä
pois päältä kylmäainepiirin
muuttuneiden ehtojen
vuoksi.

0A S Oikosulku/katkos matala-
paineanturissa

Kompressori pois Mittaa jännite matalapaineanturin lii-
tännästä: katso ”EEV-piirilevy [2]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 0,5 V: Enimmäispaine katso anturin

merkintä.
10/11 H Kompressori on kytkeytynyt pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita
12 ― Invertterin häiriö (yleinen

ilmoitus)
Riippuu muista ilmoituksis-
ta

Ota huomioon muut invertteriä koske-
vat ilmoitukset (ilmoituskoodit ”80” -
”93”).

15 S Invertteri ja kompressori
eivät ole yhteensopivia

Kompressori pois Tarkasta, sopiiko koodauspistoke läm-
pöpumppuun. Haku, katso ”Järjestel-
mätiedot”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

1A S Turvapiirissä katkos, kom-
pressori lukittu

Kompressori pois ■ Tarkasta turvallisuusketju: katso Lii-
täntä- ja johdotuskaavio.

■ Tarkasta kompressorin ohjauksen
pistoke elektronisen paisuntaventtii-
lin piirilevyltä: katso ”EEV_piirilevy
[2]”.

20 H Lauhtumispaine liian kor-
kea (säätökorkeapaine)

Kompressori pois Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Kompressori pois Kuten ”D3 Matalapaine”: katso ”Ilmoi-
tusten yleiskuva” lämpöpumpun oh-
jauskeskukselle.

26 H Sulatuksen enimmäiskes-
toaika ylittynyt

Sulatus keskeytyy ennenai-
kaisesti.

■ Tarkasta ”Höyrystimen lämpötila
sulatuksen lopussa 5010”. Toimi-
tusasetusten palautus

■ Tarkasta 4-tievaihtoventtiilin toiminta:
katso ”Toimilaitteen testi”.

■ Jos häiriö pysyy edelleen, ota yh-
teyttä ”asiantuntijaan”.

27 H Tiivistyssuhde liian korkea Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaine- ja matalapai-
neanturit: katso ilmoituskoodit ”05”
ja ”0A”.

Jos paineanturit ovat kunnossa ja häi-
riö pysyy siitä huolimatta:
■ Tarkasta käyttöpisteen tila: katso

”Kompressorin toimintakenttä” ja/tai
”Kompressorin toimintapolku”.

■ Madalla tarvittaessa varaajan ase-
tuslämpötila-arvoa.

28 H Enimmäiskorkeapaine Kompressori pois ■ Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

■ Madalla tarvittaessa varaajan ase-
tuslämpötila-arvoa.

2A H Invertterin virrankulutus
liian korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %). Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

2B H Imukaasun enimmäispai-
ne ylittynyt

Kompressori pois ■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä
”asiantuntijaan”.

2C H Korkea- ja matalapaine-
puolen min. paine-eroa ei
saavutettu.

Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaine- ja matalapai-
neanturit: katso ilmoituskoodit ”05”
ja ”0A”.

Jos paineanturit ovat kunnossa ja häi-
riö pysyy siitä huolimatta:
■ Tarkasta invertterin sähköliitännät.
■ Tarkasta, käykö kompressori päälle-

kytkennän jälkeen pysyvällä vakio-
kierrosluvulla: katso ”Kylmäainepiirin
säädin[2]”. Vaihda kompressori tar-
vittaessa.

2D H Tiivistyssuhde liian vähäi-
nen

Kompressori pois

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

2E H Tarvittava min. korkeapai-
ne alittunut

Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaineanturi: katso il-
moituskoodi ”05”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

2F H Tarvittava min. höyrysty-
mispaine alittunut

Kompressori pois ■ Tarkasta alipaine-anturi: katso ilmoi-
tuskoodi ”0A”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

30 H Käyttöpiste enimmäiskes-
toaikaa kauemmin komp-
ressorin käyttörajojen
ulkopuolella.

Kompressori pois ■ Tarkasta käyttöpisteen tila: katso
”Kompressorin toimintakenttä” ja/tai
”Kompressorin toimintapolku”.

■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä
”asiantuntijaan”.

36 H Vähimmäispaine-ero kor-
kea- ja matalapainepuolen
välillä ennen kompresso-
rin käynnistymistä ylittynyt

Kompressori ei käynnisty. ■ Tarkasta korkeapaine- ja matalapai-
neanturit: katso ilmoituskoodit ”05”
ja ”0A”.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta. Tar-
kasta toisiopumppu.

■ Suorita paineentasaus korkea- ja
matalapainepuolen välillä. Kytke tätä
varten 4-tievaihtoventtiili ”Toimilai-
tetestillä”.

48 ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
Anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

49 ― Höyrystimen enimmäis-
käyttöpaine (MOP) on
saavutettu, vaihtokytkentä
imukaasun ylikuumenemi-
selta paineensäädölle.

Kompressori jää päälle. Toimenpiteitä ei tarvita

4A ― Höyrystymislämpötila liian
matala

Kompressori jää päälle. ■ Tarkasta puhallin.
■ Tarkasta, onko höyrystimeen kehitty-

nyt jäätä.
■ Tarkasta höyrystimen lämpötila-antu-

ri: katso ilmoituskoodi ”09”.
80 H Kompressorin enimmäis-

virta ylittynyt
Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.

Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %). Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

81 H Höyrystimen enimmäiste-
ho ylittynyt

Kompressori pois

82 H Verkkojännite liian korkea Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian korkea
(+10 &), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

83 H Verkkojännite liian matala Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian matala
(–10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

84 H Invertterin lämpötila liian
korkea

Kompressori pois Tarkasta invertterin jäähdytysyksikön
puhallin. Vaihda invertteri tarvittaessa.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

85 H Invertterin lämpötila liian
matala alhaisen ulkoläm-
pötilan vuoksi

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

86 H Invertterin virrankulutus
liian korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %). Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

87 H Kompressorin moottorin
lämpötila liian korkea

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä.

■ Vaihda kompressori tarvittaessa.
88 S Häiriö kompressorin käyt-

tölaite
Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.

Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %). Käytä mΩ so-
veltuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

89 S Invertterin sisäinen häiriö Kompressori pois Vaihda invertteri.
8A S Invertterin sisäinen häiriö Kompressori kytkeytyy pois

päältä tai jatkaa käymistä.
Jos vika esiintyy useita kertoja, vaihda
invertteri.

8B H Invertterin sisäinen häiriö Kompressori pois ■ Tarkasta invertterin puola/käämi.
Tarkasta invertterin puola/käämi: kat-
so ”EEV-piirilevy [2]”.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
8C H Tiedonvaihtovirhe Kompressori pois ■ Kytke invertteri jännitteettömäksi.

Palauta sen jälkeen virransyöttö.
■ Jos häiriö ei ole poistunut, vaihda in-

vertteri.
8D S Oikosulku/katkos invertte-

rin lämpötila-anturissa
Kompressori pois Vaihda invertteri.

8E H Toiminto ”Autotuning”
poistettu käytöstä

Kompressori jää päälle. ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %). Käytä mΩ so-
veltuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

8F S Kompressorin käyttölaite
otettu pois käytöstä

Kompressori pois ■ Tarkasta invertterin sillat, liitäntäna-
vat 4-10. Noudata lämpöpumpun lii-
täntä- ja kytkentäkaavioita: katso
”EEV-piirilevy [2]”).

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
90 H Häiriö kompressorin oh-

jauksessa
Kompressori pois ■ Tarkasta liitäntäjohto invertteri ―

kompressori, vaihda tarvittaessa
(katso ”EEV-piirilevy [2]”.

! Huomio
Väärä vaihejärjestys rikkoo
kompressorin.
Kun liitäntäjohto vaihdetaan,
on varmistettava, että liitän-
nän vaihejärjestys on oikein.

91 S Häiriö invertterin jäähdyty-
syksikön tuulettimesa

Kompressori pois Tarkasta invertterin jäähdytysyksikön
puhallin. Puhdista puhallin tarvittaes-
sa: katso ”EEV-piirilevy[2]”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

92 H Kompressori ei saavuta
käyntinopeuden asetusar-
voa.

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
Anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

93 S Häiriö kompressorin käyt-
tölaite

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

94 S Häiriö invertterin tiedon-
vaihdossa

Kompressori pois ■ Kytke invertteri jännitteettömäksi.
Palauta sen jälkeen virransyöttö.

■ Jos häiriö ei ole poistunut, vaihda in-
vertteri.

98 H Yksittäisten vaiheiden vir-
taero liian korkea (> 5 A)

Kompressori pois Vaihda invertteri.

Ilmoitushistoria  [4]

Kylmäainepiirille[4]: Kylmäainepiirin säätimien erotta-
minen toisistaan, katso luku ” Järjestelmätiedot”.

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Ilmoitushistoriassa olevia ilmoituksia ei voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Jotkin häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
(”Asiantuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 35

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C Kaksinumeroinen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat laukaista
ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskuksessa (katso
”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa laukeaa, riippuu kylmäainepiirin
säätimen ilmoitustyypistä.

Ilmoitustyyppi kyl-
mäainepiirin sääti-
messä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

03 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T7):
katso ”EEV-piirilevy [4]”.

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturissa

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P2): katso ”EEV-piirilevy [4]”. Ota
huomioon kylmäaine R410A.

06 S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa (kylmäainekerääjän jäl-
keen)

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T5):
katso ”EEV-piirilevy [4]”.

0A S Oikosulku/katkos matala-
paineanturi (imukaasun
paineanturi)

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P1): katso ”EEV-piirilevy [4]”. Ota
huomioon kylmäaine R410A.

0D S Oikosulku/katkos koo-
dausvastus

■ Tarkasta vastusarvo EEV-piirilevyn
liitännässä J10 (P3).

■ Ota tarvittaessa yhteyttä Viessmann
Werke:n tekniseen palveluun.

0E S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Tarkasta 3-napainen pistoke kompres-
sorissa (johtimet valkoinen, punainen,
musta). Vaihda kuumakaasun lämpöti-
la-anturi tarvittaessa.

0F S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa (lauhduttimen jälkeen)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T5):
katso ”EEV-piirilevy [4]”.

10 H Kompressori on kytkeytynyt pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita
13 S Tiedonvaihtovirhe Kompressori pois Tarkasta sähköliitäntä kylmäainepiirin

säätimen ja invertterin välillä.
18 S Kompressorin häiriö (ylei-

nen ilmoitus)
Riippuu muista ilmoituksis-
ta

Ota huomioon muut kompressoria ja
invertteriä koskevat ilmoitukset (alkaen
ilmoituskoodista ”80”).

1E S EEV-piirilevy viallinen Kompressori pois Vaihda EEV-piirilevy.
20 H Lauhtumispaine liian kor-

kea (säätökorkeapaine)
Kompressori pois Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso

”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Kompressori pois Kuten ”D3 Matalapaine”: katso ”Ilmoi-
tusten yleiskuva” lämpöpumpun oh-
jauskeskukselle.

22 H Kuumakaasun lämpötila
liian korkea

Kompressori pois ■ Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

■ Tarkasta, sopiiko koodauspistoke
lämpöpumppuun. Haku, katso ”Jär-
jestelmätiedot”.

26 H Sulatuksen enimmäiskes-
toaika ylittynyt

Sulatus keskeytyy ennenai-
kaisesti.

■ Tarkasta ”Höyrystimen lämpötila
sulatuksen lopussa 5010”. Toimi-
tusasetusten palautus

■ Tarkasta 4-tievaihtoventtiilin toiminta:
katso ”Toimilaitteen testi”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

27 H Tiivistyssuhde liian korkea Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaine- ja matalapai-
neanturit: katso ilmoituskoodit ”05”
ja ”0A”.

Jos paineanturit ovat kunnossa mutta
häiriö ei siitä huolimatta poistu:
■ Tarkasta käyttöpisteen tila: katso

”Kompressorin toimintakenttä” ja/tai
”Kompressorin toimintapolku”.

■ Madalla tarvittaessa varaajan ase-
tuslämpötila-arvoa.

29 H Lauhtumislämpötila liian
korkea

Kompressori pois Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

2B H Imukaasun enimmäispai-
ne ylittynyt

Kompressori pois ■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä
”asiantuntijaan”.

2C H Korkea- ja matalapaine-
puolen min. paine-eroa ei
saavutettu.

Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaine- ja matalapai-
neanturit: katso ilmoituskoodit ”05”
ja ”0A”.

Jos paineanturit ovat kunnossa ja häi-
riö pysyy siitä huolimatta:
■ Tarkasta invertterin sähköliitännät.
■ Tarkasta, käykö kompressori päälle-

kytkennän jälkeen pysyvällä vakio-
kierrosluvulla: katso ”Kylmäainepiirin
säädin[4]”. Vaihda kompressori tar-
vittaessa.

2E H Tarvittava min. korkeapai-
ne alittunut

Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaineanturi: katso il-
moituskoodi ”05”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

35 H Imukaasun vähimmäispai-
ne alittunut

Kompressori pois Tarkasta kylmäaineen määrä. Lisää
kylmäainetta tarvittaessa.
Jatkotoimenpiteet kuten ”D3 Matala-
paine”: katso ”Ilmoitusten yleiskuva”
lämpöpumpun ohjauskeskukselle.

3A S Turvakorkeapainevalvon-
talaite on reagoinut.

Kompressori pois Kuten ”C9 Kylmäainepiiri (SHD)”:
katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

48 ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
Anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

49 ― Höyrystimen enimmäis-
käyttöpaine (MOP) on
saavutettu, vaihtokytkentä
imukaasun ylikuumenemi-
selta paineensäädölle.

Kompressori jää päälle. Toimenpiteitä ei tarvita

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

4C ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian suurta

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

55 H ■ Kylmäaineen määrä liian
vähäinen

■ Elektroninen paisunta-
venttiili imukaasun yli-
kuumenemiseen täysin
avoinna

Kompressori pois ■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

■ Tarkasta pistoke liitännässä J11: kat-
so ”EEV-piirilevy [4]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

56 H Lauhduttimen jäätymis-
vaara

■ Kompressori pois
■ Kylmäainepiirin suunnan-

vaihto pois

■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. ovatko kaikki sulkuhanat täy-
sin avoinna.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta meno- ja paluuveden läm-

pötila toisiopiirissä.
■ Tarkasta meno- ja paluuveden läm-

pötila-anturi toisiopiirissä.
■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-

kauta määrää tarvittaessa.
■ Tarkasta kylmäainepiirin lämpötila-

anturit.
57 H Elektroninen paisunta-

venttiili kylmäainekerääjän
täyttömäärän säädössä
täysin avoinna

Kompressori pois ■ Tarkasta pistoke liitännässä J7: kat-
so ”EEV-piirilevy [4]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

58 ― Nestekaasun alijäähtymi-
nen liian suurta

Kompressori jää päälle. ■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta. Li-
sää tilavuusvirtaa tarvittaessa.

■ Tarkasta nestekaasun lämpötila-an-
turin asennusasento: katso ”Sisäiset
komponentit”.

■ Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T5):
katso ”EEV-piirilevy [4]”.

59 S Elektroninen paisunta-
venttiili imukaasun ylikuu-
menemiseen viallinen

Kompressori pois ■ Tarkasta pistoke liitännässä J11: kat-
so ”EEV-piirilevy [4]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

5A S Elektroninen paisunta-
venttiili kylmäainekerääjän
täyttötason säätöön vialli-
nen

Kompressori pois ■ Tarkasta pistoke liitännässä J7: kat-
so ”EEV-piirilevy [4]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

5B ― Kylmäainekerääjän täyttö-
taso liian vähäinen.

Kompressori jää päälle. Alenna toisiopiirin menoveden lämpöti-
lan asetusarvoa esim. mukauttamalla
lämmityskäyriä.

5D H Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois Tarkasta kuumakaasun lämpötila-antu-
ri: katso ilmoituskoodi ”0E”.

65 S Kylmäainekerääjän täyttö-
tason anturi viallinen

Kompressori jää päälle. Tarkasta pistoke liitännässä J25/J26:
katso ”EEV-piirilevy [4]”. Vaihda anturi
tarvittaessa.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

81 H Kompressorin käyttölait-
teen vääntömomentti liian
korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

82 H Verkkojännite liian korkea
(> 420 V~) tai välipiirijän-
nite liian korkea

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian korkea
(+10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

83 H Verkkojännite liian alhai-
nen (< 380 V~) tai välipiiri-
jännite liian alhainen

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian matala
(–10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

84 H Lämpötila invertterissä
(IGBT) liian korkea

Kompressori pois Tarkasta invertterin jäähdytysyksikön
puhallin. Vaihda invertteri tarvittaessa.

85 H Lämpötila invertterissä
(IGBT) liian alhainen

Kompressori pois Vaihda invertteri.

86 H Invertterin (IGBT) virran-
kulutus jatkuvasti liian kor-
kea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

87 H Lämpötila kompressorin
käyttölaitteen käämeissä
liian korkea (> 90 °C)

Kompressori pois ■ Toimenpiteitä ei tarvita
■ Kun vika esiintyy monta kertaa: ota

yhteyttä ”asiantuntijaan”.
88 S Kompressorin käyttölaite

on ollut suljettuna yli 5 h.
Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.

Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

89 S ■ Häiriö AD-muunnin
■ Mittausmuunnin viallinen

Kompressori pois Vaihda invertteri.

8C H Tiedonvaihtovirhe Modbus Kompressori pois Tarkasta invertterin — Modbus-yhteys-
johtimet EEV-piirilevyssä8F S Invertteri kytkeytynyt pois

päältä
Kompressori pois

92 H Kompressori ei saavuta
kierrosnopeuden ase-
tusarvoa.

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta: katso ”Järjestelmä-
tiedot”.

■ Tarkasta kompressorin vaihejärjes-
tys.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

95 H Purkausvirta IGBT:ssä
liian korkea

Kompressori pois Vaihda invertteri.

96 H Esilatausrele avoinna Kompressori pois
97 H Yksittäisten vaiheiden jän-

nite-ero liian korkea
(> 50 %)

Kompressori pois

98 H Yksittäisten vaiheiden vir-
taero liian korkea (> 5 A)

Kompressori pois

99 H Tehokertoimen korjaus-
suodattimen virtaero liian
korkea (> 10 A)

Kompressori pois

9A H Invertterin ohjauskeskuk-
sen syöttöjännite jännitea-
lueen ulkopuolella

Kompressori pois

9B H Tehokertoimen korjaus-
suodattimen lämpötila liian
korkea

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
9C H Ulkolämpötila liian alhai-

nen
Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

9D H Vaiheohjausten lämpötila-
ero liian korkea

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
9F H Yli 10 ilmoitusta saapunut Kompressori pois Invertteri nollataan automaattisesti.

Jos ilmoitus pysyy edelleen, nollaa in-
vertteri ”Toimilaitetestissä”.

B0 S Häiriö puhaltimen tiedon-
vaihdossa

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Tarkasta pistoke liitännässä J1: kat-
so ”EEV-piirilevy [4]”.

■ Tarkasta tarvittaessa lämpöpumpun
sähköisen liitäntäalueen liitinrimat.

B1 S Puhallinmoottori ylikuu-
mentunut

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Jos moottori on mekaanisesti ras-
kasliikkeinen, vaihda moottori.

■ Jos moottori pyörii helposti, ota yh-
teyttä ”asiantuntijaan”.

B2 S Puhaltimen kierroslukuval-
vonta viallinen

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Tarkasta puhaltimen sähköliitäntä
lämpöpumpun sähköisellä liitäntä-
alueella.

■ Vaihda puhallinmoottori tarvittaessa.
■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä

”asiantuntijaan”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

B3 S Puhallinmoottori jumiutu-
nut

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Jos moottori on mekaanisesti ras-
kasliikkeinen, poista este. Vaihda
moottori tarvittaessa.

■ Jos moottori pyörii helposti, ota yh-
teyttä ”asiantuntijaan”.

B4 S Puhaltimen syöttöjännite
liian alhainen

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Tarkasta puhaltimen sähköliitäntä
lämpöpumpun sähköisellä liitäntä-
alueella.

■ Vaihda puhallinmoottori tarvittaessa.
■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä

”asiantuntijaan”.

Ilmoitushistoria   [4-3] / [4-4]

Kylmäainepiirin säätimille [4-3] / [4-4]: Kylmäainepiirin
säätimien erottaminen toisistaan, katso luku ”Järjestel-
mätiedot”.

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Tapahtumamuistista ei ilmoituksia voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Muutamat häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön sertifioima lämpöpumppujen huoltoliike (”Asian-
tuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 36

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C 2-paikkainen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Asennetun kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat
laukaista ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskukseen
(katso ”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpö-
pumpun ohjauskeskukseen laukaistaan, riippuu ilmoi-
tustyypistä kylmäainepiirin säätimessä.

Ilmoitustyyppi kyl-
mäainepiirin sääti-
messä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

01 S Ensiöpiirin menoveden
lämpötila-anturin oiko-
sulku/katkos (lämpöpum-
pun ilman sisääntulo)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T5):
katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

03 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T4):
katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

04 S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T6):
katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturi (paineanturi
nestekaasu)

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P2): katso ”EEV-piirilevy [4-3] /
[4-4]”. Ota huomioon kylmäaine
R410A.

0A S Oikosulku/katkos matala-
paineanturi (paineanturi
imukaasu)

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P1): katso ”EEV-piirilevy [4-3] /
[4-4]”. Ota huomioon kylmäaine
R410A.

0E S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturi (höy-
rystimen jälkeen)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T7):
katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

10 H Kompressori on kytkeytynyt pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita
13 S Vika tiedonvaihdossa Kompressori pois Tarkasta sähköliitäntä kylmäainepiirin

säätimen ja invertterin välillä.
15 S Invertteri ja kompressori

eivät ole yhteensopivia
Kompressori pois Tarkasta, sopiiko koodauspistoke läm-

pöpumppuun. Haku, katso ”Järjestel-
mätiedot”.

18 S Kompressorin häiriö (ylei-
nen ilmoitus)

Riippuu muista ilmoituksis-
ta

Ota huomioon muut kompressoria ja
invertteriä koskevat ilmoitukset (alkaen
ilmoituskoodista ”80”).

1E S EEV-piirilevy viallinen Kompressori pois Vaihda EEV-piirilevy.
1F — Parametri ”Teho kom-

pressoriteho 5030” ei ole
säädetty oikein

Kompressori pois Säädä ”Teho kompressoriteho
5030” tyyppikilven mukaan. Kytke sen
jälkeen lämpöpumpun ohjauskeskus
pois päältä. Odota 1 min.. Kytke sen
jälkeen lämpöpumpun ohjauskeskus
takaisin päälle.

20 H Lauhtumispaine liian kor-
kea (säätökorkeapaine)

Kompressori pois Kuten ”D4 Säätökorkeapaine”: Katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Kompressori pois Kuten ”D3 matalapaine”: Katso ”Il-
moitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

22 H Kuumakaasun lämpötila
liian korkea

Kompressori pois ■ Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

■ Tarkasta, sopiiko koodauspistoke
lämpöpumppuun. Haku, katso ”Jär-
jestelmätiedot”.

24 S Kompressori ei voinut
käynnistyä:
Ilmoitus ”88” on ilmennyt
3 kertaa peräkkäin.

Kompressori pois ■ Tarkasta kompressorin käyttölaite.
■ Tarkasta invertteri.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

26 H Sulatuksen maks. kestoai-
ka ylittynyt

Sulatus keskeytyy ennenai-
kaisesti.

■ Tarkasta ”Höyrystimen lämpötila
sulatuksen lopussa 5010”. Palauta
tarvittaessa toimitustila.

■ Tarkasta 4-tievaihtoventtiilin asennu-
sasento: Katso ”Toimilaitetesti”.

33 H Huonelämmitys/käyttöve-
den lämmitys:
Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian alhainen

Kompressori jää käyttöön,
mutta ei käynnisty uudel-
leen.

■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. onko kaikki sulkuhanat täysin
avattu.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötila toisiopiirissä.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötila-anturi toisiopiirissä.
■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-

kauta kylmäaineen määrää tarvitta-
essa.

■ Tarkasta lämpötila-anturit kylmäaine-
piirissä.

3A S Turvakorkeapainevalvon-
talaite on reagoinut.

Kompressori pois Kuten ”C9 Kylmäainepiiri (SHD)”:
Katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

43 S Oikosulku/katkos lämpöti-
la-anturi kylmäainepiirin
säädin

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T2):
katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

44 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin menoveden lämpötila-
anturi (ennen lämmitysve-
den lisälämmitysvastusta)

Kompressori pois ■ Vitocal 200-A/222-A:
Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T1):
Katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

■ Vitocal 200-S/222-S:
Tarkasta vastusarvo (Pt500A) liitän-
nässä X25.3/X25.4 säädin- ja anturi-
piirilevy: Katso ”Säädin- ja anturipiiri-
levy”.

46 S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa 

Kompressori pois ■ Vitocal 200-A/222-A:
Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T3):
Katso ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

■ Vitocal 200-S/222-S:
arkasta vastusarvo (Pt500A) liitän-
nässä F25 (X25.17/X25.18) säädin-
ja anturipiirilevyssä: katso ”Säädin-
ja anturipiirilevy”.

47 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun suuntaa vaihtava läm-
pötila-anturi

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (Pt500A) säätö-
ja anturipiirilevyn liitännässä X25.15/
X25.16: katso ”Säätö- ja anturipiirile-
vy”.

48 ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Kun vika esiintyy monta kertaa: An-
na kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

49 ― Höyrystimen maksimikäyt-
töpaine (MOP) on saavu-
tettu, vaihtokytkentä imu-
kaasun ylikuumenemiselta
paineensäädölle.

Kompressori jää päälle. Toimenpiteitä ei tarvita

4C ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian suurta

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Kun vika esiintyy monta kertaa: An-
na kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

55 H Kylmäaineen määrä liian
vähäinen

Kompressori pois Tarkasta kylmäaineen määrä. Mukauta
kylmäaineen määrää tarvittaessa.

56 H Lauhduttimen jäätymis-
vaara

■ Kompressori pois
■ Kylmäainepiirin suunnan-

vaihto pois

■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. onko kaikki sulkuhanat täysin
avattu.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötila-anturi toisiopiirissä: Katso
”Säädin- ja anturipiirilevy”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta kylmäaineen määrää tarvitta-
essa.

■ Tarkasta lämpötila-anturit kylmäaine-
piirissä: Katso ”EEV-piirilevy [4-3] /
[4-4]”.

59 S Elektroninen paisunta-
venttiili viallinen

Kompressori pois ■ Tarkasta pistoke liitännässä J7: Kat-
so ”EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

5D H Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois Tarkasta kuumakaasun lämpötila-antu-
ri: katso ilmoituskoodi ”04”.

5F S Tiedonvaihtovirhe seuraa-
ville lämpötila-antureille:
■ Imukaasun lämpötila-an-

turi suunnanvaihto
■ Toisiopiirin menoveden

lämpötila-anturi (ennen
lämmitysveden lisäläm-
mitysvastusta)

■ Nestekaasun lämpötila-
anturi

Kompressori pois Kuten ”EF Modbus-yksiköt”: Katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

69 S Laskentavirhe kylmäaine-
piiri

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita: kompressori
käynnistyy jälleen.

6A H Ilman sisääntulolämpötila
liian alhainen

Kompressori ei käynnisty. Toimenpiteitä ei tarvita

6B H Tuloilman lämpötila Kompressori ei käynnisty.
6C H Toisiopiirin menoveden

lämpötila liian korkea
Kompressori ei käynnisty. Tarkasta tarvittaessa lämmityslaitteis-

ton kaikkien lämmönlähteiden lämpöti-
lan asetusarvot. Mukauta asetusarvoja
tarvittaessa.

6D H Huonejäähdytys:
Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian alhainen

Kompressori ei käynnisty. Tarkasta parametrien säädöt jäähdytys
(”71xx”), esim. ”Menoveden minimi-
lämpötila jäähdytys 7103”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)

58
36

73
8

di
ag

no
os

i



166

Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

6E H Sulatus:
Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian alhainen

Kompressori ei käynnisty. ■ Kuten ”AA Sulatuksen keskeytys”:
Katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

■ Syötä lisää lämpöä toisiopiiristä,
esim. paluuveden toisen lämmitys-
veden puskurivaraajan kautta.

6F H Kompressorin kierrosluku
90 s alle minimikierroslu-
vun

Kompressori pois Tarkasta kylmäainepiirin säätimen
ohjelmistoversio: Katso luku ”Järjestel-
mätiedot”.

80 H Kompressorin enimmäis-
virta ylittynyt

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

81 H Kompressorin käyttölait-
teen vääntömomentti liian
korkea

Kompressori pois

82 H Verkkojännite liian korkea
tai välipiirijännite liian kor-
kea

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian korkea
(+10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

83 H Verkkojännite liian alhai-
nen tai välipiirijännite liian
alhainen

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian matala
(–10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

84 H Lämpötila invertterissä
(IGBT-moduuli) liian kor-
kea

Kompressori pois Tarkasta, onko invertterin jäähdytys-
runko likaantunut. Vaihda invertteri tar-
vittaessa.

86 H Invertterin (IGBT-moduuli)
virrankulutus jatkuvasti
liian korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

88 S Kompressorin käyttölaite
on ollut juuttunut yli 5 h.

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

89 S ■ Invertterin suoritin tai
datamuisti viallinen

■ Häiriö AD-muunnin
■ Mittausmuunnin vialli-

nen.

Kompressori pois Vaihda invertteri.

8C H Tiedonvaihtovirhe Modbus Kompressori pois Jos häiriö pysyy jatkuvasti voimassa:
Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

8F S Invertteri estetty Kompressori pois Kytke ulkoyksikön verkkovirta pois
päältä. Odota vähintään 2 min. Kytke
verkkojännite jälleen päälle.
Jos häiriö ei ole poistunut, vaihda in-
vertteri.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

99 H Yksittäisten vaiheiden vir-
taero kompressorissa liian
korkea

Kompressori pois Tarkasta invertterin liitäntäjohto —
kompressori: katso ”Liitäntä- ja kytken-
täkaavio”.

! Huomio
400 V -laitteet: Väärä kiertokent-
tä rikkoo kompressorin.
Kun liitäntäjohto vaihdetaan, on
varmistettava, että liitännän vai-
hejärjestys on oikein.

 
9E S Invertterin syöttöjännitteen

1 vaihe puuttuu.
Kompressori pois Tarkasta invertterin virransyöttö.

A0 S Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L1 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois Vaihda invertteri.

A1 S Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L2 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois

A2 S Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L3 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois

A3 S Virta-anturi tehokerroin-
korjaussuodatin viallinen

Kompressori pois

A4 S Invertterin lämpötila-anturi
(IGBT-moduuli) viallinen

Kompressori pois

A5 S Lämpötila-anturi tehoker-
roin-korjaussuodatin vialli-
nen

Kompressori pois

A8 H Kompressorin käyttölaite
ylikuumentunut

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

A9 H Kompressorin virran vaihe
L1 liian korkea

Kompressori pois

AA H Kompressorin virran vaihe
L2 liian korkea

Kompressori pois

AB H Kompressorin virran vaihe
L3 liian korkea

Kompressori pois

AC H Virta tehokerroin-korjaus-
suodatin liian korkea
(määritetty anturista)

Kompressori pois Vaihda invertteri.

AD H Virta tehokerroin-korjaus-
suodatin liian korkea
(määritetty ohjelmistosta)

Kompressori pois

AE H Jännite tehokerroin-kor-
jaussuodatin liian korkea

Kompressori pois

B3 S Puhaltimen 1 moottori
(ylhäällä) jumiutunut

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Jos moottori on mekaanisesti ras-
kasliikkeinen, poista juuttuminen,
vaihda moottori tarvittaessa.

■ Jos moottoria voi pyörittää helposti,
ota yhteyttä ”asiantuntijaan”.

B5 S Puhaltimen 2 moottori (al-
haalla) jumiutunut

Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

C4 H Kompressorin käyttölait-
teen jättämä liian korkea

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoitushistoria  [4-6] / [4-7]

Kylmäainepiireille[4-6] / [4-7]: Kylmäainepiirin sääti-
mien erottaminen toisistaan, katso luku ” Järjestelmä-
tiedot”.

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Ilmoitushistoriassa olevia ilmoituksia ei voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Jotkin häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
(”Asiantuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 37

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C Kaksinumeroinen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Asennetun kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat
laukaista ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskukseen
(katso ”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpö-
pumpun ohjauskeskuksessa laukeaa, riippuu kylmäai-
nepiirin säätimen ilmoitustyypistä.

Ilmoitustyyppi kyl-
mäainepiirin sääti-
messä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

01 S Ensiöpiirin menoveden
lämpötila-anturin oiko-
sulku/katkos (lämpöpum-
pun nesteen sisääntulo)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T5):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

03 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T4):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

04 S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T6):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturi (nestekaasun
paineanturi)

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P2): katso ”EEV-piirilevy [4-6] /
[4-7]”. Ota huomioon kylmäaine
R410A.

06 S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T7):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

0A S Oikosulku/katkos matala-
paineanturi (imukaasun
paineanturi)

Kompressori pois Tarkasta virta EEV-piirilevyn liitännästä
J10 (P1): katso ”EEV-piirilevy [4-6] /
[4-7]”. Ota huomioon kylmäaine
R410A.

0E S Oikosulku/katkos neste-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J13 (T7):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

10 H Kompressori kytkeytynyt pois päältä Toimenpiteitä ei tarvita
13 S Vitocal 333-G:

Tiedonvaihtovirhe Kompressori pois Tarkasta invertterin — Modbus-yhteys-
johtimet elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevyssä.

15 S Vitocal 333-G:
Invertteri ja kompressori
eivät ole yhteensopivia

Kompressori pois Tarkasta, onko koodikytkimet säädetty
oikein elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevyssä. Huomioi tarrat oikeaa sää-
töä varten.

18 S Vitocal 333-G:
Kompressorin häiriö (ylei-
nen ilmoitus)

Riippuu muista ilmoituksis-
ta

Ota huomioon muut kompressoria ja
invertteriä koskevat ilmoitukset (alkaen
ilmoituskoodista ”80”).

1A S Turvapiirissä katkos, kom-
pressori estetty

Kompressori pois ■ Tarkasta turvapiiri: katso Liitäntä- ja
kytkentäkaavio.

■ Tarkasta kompressorin ohjauksen
pistoke elektronisen paisuntaventtii-
lin piirilevyltä: katso ”Elektronisen
paisuntaventtiilin piirilevy [4-6] /
[4-7]”.

1E S EEV-piirilevy viallinen Kompressori pois Vaihda EEV-piirilevy.
1F — Parametri ”Teho kom-

pressoriteho 5030” ei ole
oikein säädetty

Kompressori pois Säädä ”Teho kompressoriteho
5030” tyyppikilven mukaisesti. Kytke
sen jälkeen lämpöpumpun ohjauskes-
kus pois päältä. Odota 1 min.. Kytke
sen jälkeen lämpöpumpun ohjauskes-
kus takaisin päälle.

20 H Lauhtumispaine liian kor-
kea (säätökorkeapaine)

Kompressori pois Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Kompressori pois Kuten ”D3 Matalapaine”: katso ”Ilmoi-
tusten yleiskuva” lämpöpumpun oh-
jauskeskukselle.

22 H Kuumakaasun lämpötila
liian korkea

Kompressori pois ■ Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

■ Tarkasta, sopiiko koodauspistoke
lämpöpumppuun. Haku, katso ”Jär-
jestelmätiedot”.

24 S Kompressori ei voinut
käynnistyä:
Ilmoitus ”88” on ilmennyt
3 kertaa peräkkäin.

Kompressori pois ■ Tarkasta kompressorin käyttölaite.
■ Vitocal 333-G:

Tarkasta invertteri.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

29 H Lauhtumislämpötila liian
korkea

Kompressori pois Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

2B H Imukaasun enimmäispai-
ne ylittynyt

Kompressori pois ■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

■ Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä
”asiantuntijaan”.

2E H Tarvittava min. korkeapai-
ne alittunut

Kompressori pois ■ Tarkasta korkeapaineanturi: katso il-
moituskoodi ”05”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

33 H Huonelämmitys/käyttöve-
den lämmitys:
Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian alhainen

Kompressori jää käyttöön,
mutta ei käynnisty uudel-
leen.

■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. ovatko kaikki sulkuhanat täy-
sin avoinna.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötilat toisiopiirissä.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötila-anturi toisiopiirissä.
■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-

kauta kylmäaineen määrä tarvittaes-
sa.

■ Tarkasta lämpötila-anturit kylmäaine-
piirissä.

3A S Turvakorkeapainevalvon-
talaite on reagoinut.

Kompressori pois Kuten ”C9 Kylmäainepiiri (SHD)”:
katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

43 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin menoveden lämpötila-
anturi (lämpimän veden
lisälämmitysvastuksen jäl-
keen)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T2):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

44 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin menoveden lämpötila-
anturi (ennen lämpimän
veden lisälämmitysvastus-
ta)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn liitännässä J21 (T1):
katso ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

48 ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

49 ― Höyrystimen enimmäis-
käyttöpaine (MOP) on
saavutettu, vaihtokytkentä
imukaasun ylikuumenemi-
selta paineensäädölle.

Kompressori jää päälle. Toimenpiteitä ei tarvita

4A ― Höyrystymislämpötila liian
matala

Kompressori jää päälle. Tarkasta ensiöpumppu.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

4C ― Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian suurta

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko käytetty oikeaa koo-
dauspistoketta. Haku, katso ”Järjes-
telmätiedot”.

■ Mikäli ongelma esiintyy useammin:
anna kylmäasentajan tarkastaa kyl-
mäainepiiri.

54 H Ensiöpiirin (liuoksen si-
sääntulo) menoveden
minimilämpötila on alittu-
nut.

Kompressori pois Tarkasta ensiöpiirin tilavuusvirta.

55 H Kylmäaineen määrä liian
vähäinen

Kompressori pois Tarkasta kylmäaineen määrä. Mukauta
kylmäaineen määrä tarvittaessa.

56 H Lauhduttimen jäätymis-
vaara

Kompressori pois ■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. ovatko kaikki sulkuhanat täy-
sin avoinna.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta toisiopiirin meno- ja paluu-

veden lämpötila-anturi: katso ”Säätö-
ja anturipiirilevy”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta kylmäaineen määrä tarvittaes-
sa.

■ Tarkasta kylmäainepiirin lämpötila-
anturit: katso ”EEV-piirilevy[4-6] /
[4-7]”.

59 S Elektroninen paisunta-
venttiili viallinen

Kompressori pois ■ Tarkasta pistoke liitännässä J7: kat-
so ”EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]”.

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin askelmoottori.

5D H Imukaasun ylikuumenemi-
nen liian vähäistä

Kompressori pois Tarkasta kuumakaasun lämpötila-antu-
ri: katso ilmoituskoodi ”04”.

69 S Laskentavirhe kylmäaine-
piiri

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita: kompressori
käynnistyy jälleen.

6A H Ensiötulon lämpötila (nes-
teen sisääntulo) liian al-
hainen

Kompressori ei käynnisty. Kuten ”CB menoveden lämpötila en-
siö”: katso ”Ilmoitusten yleiskuva”
lämpöpumpun ohjauskeskukselle.

6B H Ensiötulon lämpötila (nes-
teen sisääntulo) liian al-
hainen

Kompressori ei käynnisty. Tarkasta ensiöpiiri.

6C H Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian korkea

Kompressori ei käynnisty. Tarkasta tarvittaessa lämmityslaitteis-
ton kaikkien lämmönlähteiden lämpöti-
lan asetusarvot. Mukauta asetusarvoja
tarvittaessa.

6D H Huonejäähdytys:
Toisiopiirin menoveden
lämpötila liian alhainen

Kompressori ei käynnisty. Tarkasta parametrien säädöt jäähdytys
(”71xx”), esim. ”Menoveden vähim-
mäislämpötila jäähdytys 7103”.

6F H Vitocal 333-G:
Kompressorin kierrosluku
90 s alle vähimmäiskier-
rosluvun

Kompressori pois Tarkasta kylmäainepiirin ohjelmiston ti-
la: katso luku ”Järjestelmätiedot”.

70 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin menoveden lämpötila-
anturissa lisälämmitysvas-
tuksen jälkeen

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) elek-
tronisen paisuntaventtiilin piirilevyn lii-
tännässä J21 (T2): katso ”Elektronisen
paisuntaventtiilin piirilevy [4-6] / [4-7]”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

71 S Oikosulku/katkos toisiopii-
rin paluuveden lämpötila-
anturissa

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) elek-
tronisen paisuntaventtiilin piirilevyn lii-
tännässä J21 (T3): katso ”Elektronisen
paisuntaventtiilin piirilevy [4-6] / [4-7]”.

80 H Vitocal 333-G:
Kompressorin enimmäis-
virta ylittynyt

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

81 H Vitocal 333-G:
Kompressorin käyttölait-
teen vääntömomentti liian
korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

82 H Vitocal 333-G:
Verkkojännite liian korkea
tai välipiirijännite liian kor-
kea

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian korkea
(+10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

83 H Vitocal 333-G:
Verkkojännite liian alhai-
nen tai välipiirijännite liian
alhainen

Kompressori pois Mittaa verkkojännite verkkoliitännöistä:
jos verkkojännite on liian matala
(–10 %), selvitä syy sähkölaitoksen
kanssa.

84 H Vitocal 333-G:
Lämpötila invertterissä
(IGBT-moduuli) liian kor-
kea

Kompressori pois Tarkasta, onko invertterin jäähdytys-
runko likaantunut. Vaihda invertteri tar-
vittaessa.

86 H Vitocal 333-G:
Invertterin (IGBT-moduuli)
virrankulutus jatkuvasti
liian korkea

Kompressori pois Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ soveltu-
vaa mittauslaitetta.

88 S Vitocal 333-G:
Kompressorin käyttölaite
on ollut estettynä yli 5 h.

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

89 S Vitocal 333-G:
■ Invertterin suoritin tai

datamuisti viallinen
■ Häiriö AD-muunnin
■ Mittausmuunnin vialli-

nen.

Kompressori pois Vaihda invertteri.

8F S Vitocal 333-G:
Invertteri kytkeytynyt pois
päältä

Kompressori pois Tarkasta invertterin liitäntäputki/-johto
— kompressori. Vaihda liitäntäputki/-
johto tarvittaessa: katso ”Liitäntä- ja
kytkentäkaavio”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

99 H Vitocal 333-G:
Yksittäisten vaiheiden vir-
taero kompressorissa liian
korkea

Kompressori pois Tarkasta invertterin liitäntäputki/-johto
— kompressori. Vaihda liitäntäputki/-
johto tarvittaessa: katso ”Liitäntä- ja
kytkentäkaavio”.

! Huomio
400-V-laitteet: väärä vaihejärjes-
tys rikkoo kompressorin.
Kun liitäntäjohto vaihdetaan, on
varmistettava, että liitännän vai-
hejärjestys on oikein.

 
9B H Vitocal 333-G:

Tehokertoimen korjaus-
suodattimen lämpötila liian
korkea

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
9E S Vitocal 333-G:

Invertterin syöttöjännitteen
vaihe 1 puuttuu.

Kompressori pois Tarkasta invertterin virransyöttö.

A0 S Vitocal 333-G: Vaihda invertteri.
Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L1 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois

A1 S Vitocal 333-G:
Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L2 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois

A2 S Vitocal 333-G:
Kompressorin syöttöjän-
nitteen vaiheen L3 virta-
anturi viallinen

Kompressori pois

A3 S Vitocal 333-G:
Virta-anturin tehokertoi-
men korjaussuodatin vialli-
nen

Kompressori pois

A4 S Vitocal 333-G:
Invertterin lämpötila-anturi
(IGBT-moduuli) viallinen

Kompressori pois

A5 S Vitocal 333-G:
Lämpötila-anturin tehoker-
toimen korjaussuodatin
viallinen

Kompressori pois

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

A8 H Vitocal 333-G: ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda tarvittaessa kompressori
ja/tai invertteri.

Kompressorin käyttölaite
ylikuumentunut

Kompressori pois

A9 H Vitocal 333-G:
Kompressorin virran vaihe
L1 liian korkea

Kompressori pois

AA H Vitocal 333-G:
Kompressorin virran vaihe
L2 liian korkea

Kompressori pois

Al H Vitocal 333-G:
Kompressorin virran vaihe
L3 liian korkea

Kompressori pois

AC H Vitocal 333-G: Vaihda invertteri.
Virta tehokerroin-korjaus-
suodatin liian korkea
(määritetty anturista)

Kompressori pois

AD H Vitocal 333-G:
Virta tehokerroin-korjaus-
suodatin liian korkea
(määritetty ohjelmistosta)

Kompressori pois

AE H Vitocal 333-G:
Tehokerroin-korjaussuo-
dattimen jännite liian kor-
kea

Kompressori pois

B9 S Toisiopumppu jumissa Kompressori pois Tarkasta toisiopumppu. Vaihda toisio-
pumppu tarvittaessa.

BA S Toisiopumpun sähköhäiriö Kompressori pois Tarkasta toisiopumppu sähköisesti.
Vitocal 222-G:
■ Tarkasta jännite elektronisen paisun-

taventtiilin piirilevyn liitännästä J5 ja
J17.

Vitocal 333-G:
■ Tarkasta jännite elektronisen paisun-

taventtiilin piirilevyn liitännästä J20.
Katso ”Elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevy [4-6] / [4-7]”.
Vaihda toisiopumppu tarvittaessa.

BB S Häiriö, toisiopumpun
PWM-signaali (kierroslu-
vun tosiarvo)

Kompressori jää päälle.
Toisiopumppu käy edelleen
aiemmin säädetyllä kierros-
luvulla ilman valvontaa.

Tarkasta toisiopumpun PWM-signaali.
Tarkasta signaali elektronisen paisun-
taventtiilin piirilevyn liitännästä J26:
katso ”Elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevy [4-6] / [4-7]”.
Vaihda toisiopumppu tarvittaessa.

BC S Toisiopumpun kuivakäynti Kompressori pois Täytä toisiopiiri. Poista ilma toisiopiiris-
tä.

C4 H Vitocal 333-G:
Kompressorin käyttölait-
teen jättämä liian korkea

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

8C H Vitocal 333-G:   
Tiedonvaihtovirhe Modbus Kompressori pois Tarkasta invertterin — Modbus-yhteys-

johtimet elektronisen paisuntaventtiilin
piirilevyssä.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoitushistoria  [6]

Kylmäainepiirille[6]: Kylmäainepiirin säätimien erotta-
minen toisistaan, katso luku ” Järjestelmätiedot”.

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Ilmoitushistoriassa olevia ilmoituksia ei voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Jotkin häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
(”Asiantuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 38

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C Kaksinumeroinen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Asennetun kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat
laukaista ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskukseen
(katso ”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpö-
pumpun ohjauskeskukseen laukaistaan, riippuu ilmoi-
tustyypistä kylmäainepiirin säätimessä.

Ilmoitustyyppi kyl-
mäainepiirin sääti-
messä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

00 ― Ei ilmoitusta ― ―

04 S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa

Molemmat kompressorit
pois

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn anturiliitännässä: katso
”ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy [6]”).

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturissa

Molemmat kompressorit
pois

Mittaa jännite korkeapaineanturin lii-
tännästä: katso ”Ohjauspiirilevy ja
EEV-piirilevy [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 4,5 V: Enimmäispaine, katso anturin

merkintä.
08 S Oikosulku/katkos toisiopii-

rin paluuveden lämpötila-
anturissa

Käyttö toisiopiirin menove-
den lämpötila-anturin läm-
pötila-arvolla vähennettynä
5 K

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) Oh-
jauspiirilevyn anturiliitännässä: katso
”Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy [6]”).

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

0A S Oikosulku/katkos matala-
paineanturissa

Molemmat kompressorit
pois

Mittaa jännite EEV-piirilevyn matala-
paineanturin liitännästä: katso ”Oh-
jauspiirilevy ja EEV-piirilevy [6]”.
■ 0,5 V: 0 bar
■ 0,5 V: Enimmäispaine, katso anturin

merkintä.
0B S Oikosulku/katkos toisiopii-

rin menoveden lämpötila-
anturissa laittessa 

Molemmat kompressorit
pois

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ) oh-
jauspiirilevyn anturiliitännässä: katso
”Säätöpiirilevy ja EEV-piirilevy [6]”).

0E S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa

Molemmat kompressorit
pois

Tarkasta vastusarvo (NTC 10 kΩ)
EEV-piirilevyn anturiliitännässä: katso
”Säätöpiirilevy ja EEV-piirilevy [6]”).

16 H Parametri ”Teho kom-
pressoriteho 5030” ei ole
oikein säädetty

Molemmat kompressorit
pois

Säädä ”Teho kompressoriteho
5030” tyyppikilven mukaisesti. Kytke
sen jälkeen lämpöpumpun ohjauskes-
kus pois päältä. Odota 1 min.. Kytke
sen jälkeen lämpöpumpun ohjauskes-
kus takaisin päälle.

1E S Ohjauspiirilevy viallinen Molemmat kompressorit
pois

Vaihda säätöpiirilevy.

1F ― Parametri ”Teho kom-
pressoriteho 5030” ei ole
oikein säädetty

Molemmat kompressorit
pois

Säädä ”Teho kompressoriteho
5030” mallimerkinnän mukaisesti. Kyt-
ke sen jälkeen lämpöpumpun ohjaus-
keskus pois päältä. Odota 1 min.. Kyt-
ke sen jälkeen lämpöpumpun ohjaus-
keskus takaisin päälle.

20 H Lauhtumispaine liian kor-
kea (säätökorkeapaine)

Molemmat kompressorit
pois

Kuten”D4 Säätökorkeapaine”: katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Molemmat kompressorit
pois

Kuten ”D3 Matalapaine”: katso ”Ilmoi-
tusten yleiskuva” lämpöpumpun oh-
jauskeskukselle.

25 H Käyttöpiste on käyttörajo-
jen ulkopuolella.

Molemmat kompressorit
pois

Tarkasta käyttöpisteen tila: katso
”Kompressorin toimintakenttä” ja/tai
”Kompressorin toimintapolku”.

28 H Enimmäiskorkeapaine Molemmat kompressorit
pois

■ Anna kompressorin parametri
(”5xxx”) ”asiantuntijan” tarkastetta-
vaksi.

■ Madalla tarvittaessa varaajan ase-
tuslämpötila-arvoa.

2F H Tarvittava alimmaishöyrys-
tymispaine alittunut

Molemmat kompressorit
pois

■ Tarkasta alipaine-anturi: katso ilmoi-
tuskoodi ”0A”.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

30 H Toisiopiirin paluuveden
lämpötila alittaa ennen su-
latusta 4 kertaa peräkkäin
arvon 18 °C.

Sulatusta ei käynnistetä. ■ Madalla lämpövaatimusta toisiopiiris-
sä, esim. alentamalla huonelämpöti-
lan asetusarvoja.

■ Vähennä toisiopiirin lämmönottoa.
39 H Ero laitteen menoveden ja

paluuveden lämpötilan vä-
lillä on ennen sulatusta yli
12 K.

Sulatusta ei käynnistetä. ■ Madalla lämpövaatimusta toisiopiiris-
sä, esim. alentamalla huonelämpöti-
lan asetusarvoja.

■ Vähennä toisiopiirin lämmönottoa.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

3A S Turvakorkeapainevalvon-
talaite on reagoinut.

Molemmat kompressorit
pois

Kuten ”C9 Kylmäainepiiri (SHD)”:
katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

4A ― Höyrystymislämpötila liian
matala

Kompressorit jäävät käyt-
töön.

■ Tarkasta puhallin.
■ Tarkasta, onko höyrystimeen kehitty-

nyt jäätä.
■ Tarkasta höyrystimen lämpötila-antu-

ri: katso ilmoituskoodi ”09”.
4B S ■ Elektronisen paisunta-

venttiilin liitäntäjohto
viallinen

■ EEV:n askelmoottori
viallinen

Molemmat kompressorit
pois

■ Tarkasta elektronisen paisuntavent-
tiilin liitäntäjohto. Vaiihda elektroni-
sen paisuntaventtiilin liitäntäjohto
tarvittaessa.

■ Vaihda elektroninen paisuntaventtiili.
56 H Lauhduttimen jäätymis-

vaara
■ Molemmat kompressorit

pois
■ Kylmäainepiirin suunnan-

vaihto pois

■ Tarkasta toisiopiirin hydrauliikka,
esim. ovatko kaikki sulkuhanat täy-
sin avoinna.

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta menoveden ja paluuveden

lämpötila toisiopiirissä.
■ Tarkasta laitteen toisiopiirin menove-

den lämpötila.
■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-

kauta määrää tarvittaessa.
■ Tarkasta lämpötila-anturit kylmäaine-

piirissä.
60 S Käyttöveden lämmityksen

häiriö lisälämmönvaihti-
men kautta

Käyttöveden lämmitys lope-
tetaan.

■ Tarkasta lisälämmönvaihtimen tila-
vuusvirta.

■ Tarkasta varaajan lämmittimen kier-
topumppu.

■ Tarkasta varaajan latauspumppu.
61 S Häiriö puhallin Kompressori käy vielä

enint. 5 min.
■ Tarkasta, onko puhallin juuttunut.
■ Tarkasta puhaltimen toiminta.
■ Tarkasta puhaltimen aktivointi tai

PWM-signaali ohjauspiirilevyltä: kat-
so ”Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy
[6]”.

62 S Virtauksenvalvontalaite ei
havaitse tilavuusvirtaa.

 ■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta toisiopumppu.

Mittaa jännite ohjauspiirilevyn liitän-
nästä: katso ”Ohjauspiirilevy ja EEV-
piirilevy [6]”.
■ 0 V: Virtauksenvalvontalaite on rea-

goinut.
■ 230 V~ Virtauksenvalvontalaite ei

ole reagoinut.
63 H Alempi ulkolämpötilan raja

alittunut
Molemmat kompressorit
pois

Toimenpiteitä ei tarvita

66 S Moottorinsuoja tai turva-
kytkin pehmokäynnisti-
messä on lauennut.

Kompressori pois päältä.
Toinen kompressori saa
jäädä käyttöön.

■ Tarkasta pehmokäynnistin. Tarkasta
pehmokäynnistin säätöpiirilevyllä:
katso ”Säätöpiirilevy ja EEV-piirilevy
[6]”.

■ Tarkasta moottorivirrat/moottorinsuo-
ja.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

67 S Virtauksenvalvontalaite on
reagoinut.

Molemmat kompressorit
pois

■ Tarkasta toisiopiirin tilavuusvirta.
■ Tarkasta toisiopumppu.

Mittaa jännite säätöpiirilevyn liitännäs-
tä: katso ”Ohjauspiirilevy ja EEV-piirile-
vy [6]”.
■ 0 V: Virtauksenvalvontalaite on rea-

goinut.
■ 230 V~ Virtauksenvalvontalaite ei

ole reagoinut.
68 S Tiedonvaihto häiriintynyt

säätöpiirilevyn ja EEV-pii-
rilevyn välillä

Molemmat kompressorit
pois

■ Tarkasta liitäntäjohto säätöpiirilevyn
ja EEV-piirilevyn välillä. Vaihda liitän-
täjohto tarvittaessa.

■ Vaihda EEV-piirilevy.
■ Vaihda ohjauspiirilevy.

86 H Moottorinsuoja tai turva-
kytkin pehmokäynnisti-
messä on lauennut.

Kompressori lukittu 4 min.
ajaksi

Toimenpiteitä ei tarvita

Ilmoitushistoria  [7] / [7-1]

Kylmäainepiirin säätimen ilmoitushistoria (tila- ja vika-
tiedot):
■ Tapahtumamuistista ei ilmoituksia voi kuitata.
■ Ilmoitukset on lueteltu ajallisessa järjestyksessä. Vii-

meisin ilmoitus on ensimmäisenä.
■ Enintään 30 merkintää tallennetaan.

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Kylmäainepiiri”

4. ”Ilmoitushistoria”

Ilmoitusten yleiskuva

Ohje
Jotkin häiriöt saa poistaa ainoastaan Viessmann-
yhtiön valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike
(”Asiantuntijat”).

Ilmoitushistoria

Takaisin

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009  17:16:01
09.09.2009  17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Häiriö
0A
03 Ohje

7
3Häiriö

Häiriö 1

A B C D E

Kuva. 39

A Ilmoituksen numero
B Viimeisen esiintymisen päivämäärä ja kellonaika
C 2-paikkainen ilmoituskoodi
D Ilmoituksen tyyppi: ”Ohje” tai ”Häiriö”
E Esiintymistiheys

Asennetun kylmäainepiirin säätimen ilmoitukset voivat
laukaista ilmoituksen lämpöpumpun ohjauskeskukseen
(katso ”Ilmoitusten yleiskuva”). Mikä ilmoitus lämpö-
pumpun ohjauskeskukseen laukaistaan, riippuu ilmoi-
tustyypistä kylmäainepiirin säätimessä.

Ilmoitustyyppi kylmäai-
nepiirin säätimessä

Ilmoitus lämpöpumpun
ohjauskeskuksessa

H ”Ohje” ”07 Kylmäainepiiri”
S ”Häiriö” ”05 Kylmäainepiiri”

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

00 ― Ei ilmoitusta ― ―

01 S Oikosulku/katkos ilman
sisääntulolämpötila-anturi
höyrystin (Outdoor)

Kompressori pois Tarkasta vastusarvo NTC 15 kΩ pää-
piirilevyn liitännässä T-SENSOR2: kat-
so ”Pääpiirilevy[7] / [7-1]”.

03 S Oikosulku/katkos imukaa-
sun lämpötila-anturissa
(Suction)

■ Kompressori pois
■ Energiaseurantaa ei las-

keta oikein: Katso luku
”Diagnoosi energiaseu-
ranta”.

Tarkasta vastusarvo NTC 20 kΩ pää-
piirilevyn liitännässä T-SENSOR3: kat-
so ”Pääpiirilevy[7] / [7-1]”.

04 S Oikosulku/katkos kuuma-
kaasun lämpötila-anturis-
sa kompressori (Dischar-
ged)

■ Jäähdytyskäyttö:
Kompressori jää päälle.

■ Lämmityskäyttö:
Kompressori pois

Tarkasta vastusarvo NTC 50 kΩ pää-
piirilevyn liitännässä T-SENSOR2: kat-
so ”Pääpiirilevy[7] / [7-1]”.

05 S Oikosulku/katkos korkea-
paineanturissa

■ Kompressori pois
■ Energiaseurantaa ei las-

keta oikein: Katso luku
”Diagnoosi energiaseu-
ranta”.

■ Tarkasta virta pääpiirilevyn liitännäs-
sä H_PRESS: katso ”Pääpiirilevy
[7] / [7-1]”. Ota huomioon kylmäai-
ne.

■ Tarkasta johto ja pääpiirilevy.
09 S Oikosulku/katkos sulatus-

lämpötila-anturissa
(Defrosting)

■ Jäähdytyskäyttö:
Kompressori jää päälle.

■ Lämmityskäyttö:
Kompressori pois

Tarkasta vastusarvo NTC 20 kΩ pää-
piirilevyn liitännässä T-SENSOR2: kat-
so ”Pääpiirilevy[7] / [7-1]”.

10 H ”Normaali” kompressorin
pois päältä kytkentä

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita

15 S Adapteri silta väärin ase-
tettu

Kompressori pois ■ Tarkasta, onko adapteri silta oikein
asetettu.

■ Kytke ulkoyksikkö pois ja uudelleen
päälle.

17 S Kompressori lukittu Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita, kompressorin
automaattinen nollaus

20 H Lauhtumispaine liian kor-
kea (säätökorkeapaine)

Kompressori pois Kuten ”D4 Säätökorkeapaine”: Katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

21 H Höyrystyspaine liian alhai-
nen (matalapainehäiriö)

Kompressori pois Kuten ”D3 matalapaine”: Katso ”Il-
moitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

22 H Kuumakaasun lämpötilan
raja ylittynyt

Kompressori pois Tarkasta, sopiiko koodauspistoke läm-
pöpumppuun. Haku, katso ”Järjestel-
mätiedot”.

24 H Kompressori ei voinut
käynnistyä

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita, kompressorin
automaattinen nollaus

28 H Kuten ilmoituskoodi ”20”
2F H Tarvittava vähimmäishöy-

rystymispaine alittunut
Kompressori pois ■ Tarkasta matalapaineanturi.

■ Tarkasta kylmäaineen määrä. Mu-
kauta määrää tarvittaessa.

30 H Käyttöpiste maks. kestoai-
kaa kauemmin komp-
ressorin käyttörajojen
ulkopuolella.

Kompressori pois ■ Tarkasta käyttöpisteen sijanti: Katso
”Kompressorin kenttä” ja/tai ”Komp-
ressorin polku”.

■ Jos häiriö pysyy edelleen, ota yh-
teyttä ”asiantuntijaan”.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

34 H Höyrystymislämpötila liian
matala

■ Jäähdytyskäyttö:
Kompressori pois

■ Lämmityskäyttö:
Kompressori jää päälle.

Tarkasta imukaasun lämpötila-anturi
suunnanvaihto:
Tarkasta vastusarvo (Pt500A) ohjaus-
ja anturipiirilevyn liitännässä X25.15/
X25.16: katso ”Ohjaus- ja anturipiirile-
vy”.

39 H Kuumakaasun lämpötilan
raja ylittynyt

Kompressori pois Tarkasta, sopiiko koodauspistoke läm-
pöpumppuun. Haku, katso ”Järjestel-
mätiedot”.

3A S Turvakorkeapainevalvon-
talaite on reagoinut.

Kompressori pois Kuten ”C9 Kylmäainepiiri (SHD)”:
katso ”Ilmoitusten yleiskuva” lämpö-
pumpun ohjauskeskukselle.

55 H Kylmäainehäviö Kompressori ei käynnisty. ■ Tarkasta kylmäaineen määrä.
■ Tarkasta kylmäainepiirin tiiviys.

56 H Jäätymissuoja toisiopiiri Vain jäähdytyskäytössä:
Kompressori pois

Toimenpiteitä ei tarvita

61 H Puhallin viallinen Kompressori pois päältä: il-
moitus ”A9 Lämpöpump-
pu” tulee esiin.

Kuten ”A9 Lämpöpumppu”: Katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

80 H Kompressorin maksimivir-
ta ylittynyt

Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita: Kompressori
nollataan automaattisesti.

82 H Jännite invertterissä liian
korkea

Kompressori pois

83 H Jännite invertterissä liian
alhainen

Kompressori pois

86 H Invertterin virrankulutus
liian korkea

Kompressori pois

88 S Häiriö invertteri Kompressori pois
8C H Vika tiedonvaihdossa Kompressori pois ■ Kytke invertteri jännitteettömäksi.

Palauta sen jälkeen virransyöttö.
■ Jos häiriö vallitsee edelleen, vaihda

invertteri.
8D S Oikosulku/katkos invertte-

rin lämpötila-anturissa
Kompressori pois Vaihda invertteri.

90 H Häiriö kompressorin oh-
jaus

Kompressori pois ■ Tarkasta liitäntäjohto invertteri —
kompressori, vaihda liitäntäjohto tar-
vittaessa: Katso ”Liitäntä- ja johdo-
tuskaavio”.

! Huomio
400 V -laitteet: Väärä kierto-
kenttä rikkoo kompressorin.
Kun liitäntäjohto vaihdetaan,
on varmistettava, että liitän-
nän vaihejärjestys on oikein.

■ Tarkasta kontaktori. Vaihda invertteri
tarvittaessa.

91 S Häiriö invertterin jäähdyty-
syksikön puhaltimessa

Kompressori pois Tarkasta invertterin jäähdytysrungon
puhallin (katso ”Liitäntä- ja johdostus-
kaavio”), puhdista tarvittaessa.

92 H Kompressori ei saavuta
kierrosluvun asetusarvoa.

Kompressori pois Kun vika esiintyy monta kertaa: Anna
kylmäasentajan tarkastaa kylmäaine-
piiri.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Ilmoituskoodi Merkitys Lämpöpumpun käyttäyty-
minen

Toimenpide

97 H Yksittäisten vaiheiden jän-
nite-ero liian korkea
(> 50 %)

Kompressori pois ■ Kompressorin liitäntäjohto, vaihda
liitäntäjohto tarvittaessa.

! Huomio
400 V -laitteet: Väärä kierto-
kenttä rikkoo kompressorin.
Liitäntäjohtoa vaihdettaessa
on kiinnitettävä huomiota lii-
tännän oikeaan vaihejärjes-
tykseen.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
99 H Tehokertoimen korjaus-

suodattimen virtaero liian
korkea (> 10 A)

Kompressori pois Vaihda invertteri.

9B H Tehokertoimen korjaus-
suodattimen lämpötila liian
korkea

Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.
Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
9D H Vaiheohjausten lämpötila-

ero liian korkea
Kompressori pois ■ Mittaa kompressorin käämivastus.

Vastuksen täytyy olla sama kaikissa
käämeissä (±10 %. Käytä mΩ sovel-
tuvaa mittauslaitetta.

■ Vaihda invertteri tarvittaessa.
9E S Jännite invertterissä liian

alhainen
Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita, kompressorin

automaattinen nollaus
9F H Ilmennyt yli 3 ilmoitusta

1 h kuluessa
Kompressori pois päältä: il-
moitus ”A9 Lämpöpump-
pu” tulee esiin.

Kuten ”A9 Lämpöpumppu”: Katso
”Ilmoitusten yleiskuva” lämpöpumpun
ohjauskeskukselle.

B3 S Puhallinmoottori estetty Puhallin pois, kompressori
jää käyttöön.

■ Jos moottori on mekaanisesti ras-
kasliikkeinen, poista este. Vaihda
moottori tarvittaessa.

■ Jos moottori pyörii helposti, ota yh-
teyttä ”asiantuntijaan”.

C0 S Nollaa invertteri Kompressori pois Toimenpiteitä ei tarvita: Kompressori
nollataan automaattisesti.

C1 S Virranmääritysvirhe invert-
teri

Kompressori pois Vaihda invertteri.

C2 S Vaihevika invertteri Kompressori pois Yhdistä invertterin vaiheet oikein.
C3 S Invertterin latauspiirin vika Kompressori pois Vaihda invertteri.

Energiaseuranta

Ohje
■ ”Energiaseuranta” tulee näyttöön vain, jos ”Käyttä-

jätason energiaseurannan näyttö 8811” on ase-
tettu arvolle ”1” tai ”2”.

■ Realistisen tietojenkeruun edellytys:
Parametri ”Teho kompressoriteho 5030” on oikein
säädetty.

Diagnoosi

Kylmäainepiiri (jatkoa)
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Energiaseurannan lukeminen

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Energiaseuranta”

4. Valitse haluttu energiaseuranta: Katso seuraava
taulukko.

Seuraavat energiaseurannat voidaan hakea näyt-
töön:

”Lämm. energiaseuranta” (”En.seuranta/lämmitys
1”, ”En.seuranta/lämmitys 2” kaksitehoisessa läm-
pöpumpussa):

Se sähköenergia, joka on kulunut lämpöpumpun
käyttöön.
Lämmityslaitteistolle luovutettu lämmitysenergia

”Energiaseuranta lämmin vesi” (”Energiaseuranta
lämmin vesi 1”, ”Energiaseuranta lämmin vesi 2”
kaksitehoisessa lämpöpumpussa):

Se sähköenergia, joka on kulunut lämpöpumpun
käyttöön.
Käyttöveden lämmitykseen luovutettu lämmityse-
nergia

”Energiaseuranta jäähdytys” (”Energiaseuranta
jäähdytys 1”, ”Energiaseuranta jäähdytys 2” 2-
tehoisessa lämpöpumpussa):

Se sähköenergia, joka on kulunut lämpöpumpun
käyttöön.
Lämmityslaitteistosta jäähdytykseen otettu läm-
pöenergia

”Energiaseuranta aurinkosähkö”
Aurinkosähkölaitteiston kautta tuotettu sähkö-
energia, joka on kulunut lämpöpumpun käyttöön
(oman sähkön käyttö).
Koko aurinkosähkölaitteiston kautta tuotettu säh-
köenergia.

Valitse pain.

Energiaseuranta aurinkokennoÜ

Vko 43/13 q 29,6 kWh  88,2 kWh

q

43

Kuva. 40

Energia-arvot , , ,  voidaan painamalla  hakea
näyttöön kuluneen vuoden jokaista kalenteriviikkoa
”Vi.” varten.

Vuositason tehokertoimen haku

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Energiaseuranta”

4. Valitse haluttu Vuositason tehokerroin:
■ ”JAZ lämmitys”:

Huonelämmityksen vuositason tehokerroin
■ ”JAZ lämmin vesi”:

Käyttöveden lämmityksen vuositason tehoker-
roin.

■ ”JAZ jäähdytys”:
Huonejäähdytyksen vuositason tehokerroin

■ ”JAZ aurinkokenno”:
Vuositason tehokerroin oman sähkön käytölle

■ ”JAZ yhteensä”:
Vuositason tehokerroin yhteensä

Diagnoosi

Energiaseuranta (jatkoa)
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PV-tilasto

Oman virran käytön yleiskuva: Seuraavat tiedot näyte-
tään:
■ Verkkoon syötetty tai siitä otettu teho
■ Oman virran käyttöön vapautetut ja/tai aktiiviset

lämmityslaitteiston toiminnot

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Aurinkosähkö”

4. ”Aurinkokennotilasto”

Takaisin pain.

Aurinkokennotilasto
L1 : 4,32 kW
Keskiarvo:
LV-lämpöt. aset. 2
LV-varaaja
Lämm.-veden pusk.
Huonelämp. nosto

LV-lämpöt. aset2 tapahtuu

L2 : 4,29 kW
4,35 kW
ei ilm.
ei ilm.
Akt.
Akt.

Kyllä Jälj. olevat päivät:3

L3 : 4,31 kW
Kynnys:
Uima-allas
Jäähd. h.-aset.-lt
Jäähd.-veden pusk.
Säätiedot

3,0 kW
---
ei ilm.
---
---

Kuva. 41

Symbolien ja arvojen merkitykset
Näyttö Merkitys

Ylitse jäävä sähköenergia aurinkosähkölaitteistosta syötetään virtaverkkoon.
Lämmityslaitteiston ottama sähköteho on tässä otettu huomioon (oman virran käyt-
tö), paitsi lämpöpumppujen sarjaohjauksen jakso-lämpöpumput.
Rakennuksessa kulutetaan virtaa verkosta.

■ Rakennuksen sähkölaitteet ja lämmityslaitteisto eivät ota sähköenergiaa.
tai

■ Energiamittari on vialllinen.
”L1”, ”L2”, ”L3” Energiamittarin mittaama sähköteho (kW) jokaiselle vaiheelle:

Arvo positiivinen: Sähköteho syötetään verkkoon.
Arvo negatiivinen: Sähkötehoa otetaan verkosta.

Ohje
Polariteettiä voi Viessmannin valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike muuttaa.
 

”Keskiarvo” Kaikkien kolmen vaiheen sähkötehojen keskiarvo, määritetty viimeisen 10 min kulu-
essa

”Kytkeytymisraja” ■ Säätöarvo parametrille ”Kynnys sähköteho 7E04”
tai

■ Jos ”Kynnys sähköteho 7E04” on kohdassa ”0”: 25 % parametristä ”Komp-
ressorin teho 5030”

Lämmityslaitteiston toiminnot oman virran käyttöön:
”ei ilm.” Toiminto ei vapautettu
”–––” Toiminto vapautettu, mutta ei toiminnassa
”Akt.” Toiminto vapautettu ja toiminnassa
”LV-lämpöt. aset. 2” Kerrran viikossa varaaja-vedenlämmitin lämmitetään aurinkosähkölaitteiston virralla

täydellisesti arvoon ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2 600C”
(”Ominaisenergiakulut.vapaut. käyttövesilämpötil. aset. 2. 7E10”).

”Uima-allas” Toiminto ei käytettävissä
”LV-varaaja” Käyttöveden lämmitys oman virran kulutuksella (”Oman virrankulutuksen vapau-

tus käyttöveden lämmitykseen 7E11”)
”Jäähd. Huone-aset.” Huonejäähdytys oman virran kulutuksella (”Oman energiakulut. vapautus jäähdy-

tykseen 7E15”)
”Lämm.-veden puskuri-
var.”

Puskurivaraajan lämmitys oman virran käytöllä (”Oman energiankulut. vapautus
lämm.vesi-puskurivar. 7E13”)

”Jäähd.-veden puskuri-
var.”

Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytys oman virran käytöllä (”Oman
energiankulut. vapautus jäähd.vesi-puskurivar. 7E16”)

Diagnoosi

Aurinkosähkö
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Näyttö Merkitys
”Huonelämp. nosto” Huonelämmitys oman virran käytöllä (”Oman virrankulutuksen vapautus lämmi-

tykseen 7E13”)
”Säätiedot” Toiminto ei käytettävissä
”LV-syöttö tapahtuu” ”Kyllä” Varaaja-vedenlämmitin on kuluvana päivänä lämmitetty kokonaan vähin-

tään 1 kerran käyttäen tai ilman omaa sähköä.
Varaajalämpötilan asetusarvot:
■ Ilman oman sähkön käyttöä: ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan ase-

tusarvo 6000”

■ Oman sähkön käytöllä: ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusar-
vo 6000”, johon lisätään ”Lämp.asetusarvon nosto käyttövesivaraaja
PV 7E21”

”Ei” Varaaja-vedenlämmitintä ei kuluvana päivänä ole vielä lämmitetty.
”LV-lämpöt. aset. 2
tapahtuu”

”Kyllä” Varaaja-vedenlämmitin lämmitettiin viime viikon aikana täydellisesti arvoon
”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2 600C”.

”Ei” Varaaja-vedenlämmitintä ei lämmitetty viime viikon aikana täydellisesti ar-
voon ”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2 600C”.

”Jälj. olevat päivät:” Niiden päivien määrä, kunnes varaaja-vedenlämmittimen lämmitys ”Lämpimän
käyttöveden lämpötilan asetusarvoon 2 600C” on taas tarpeellinen.

LV-syöttötilasto

Käyttöveden lämmitysten yleiskuva kuluneen viikon
päivien aikana

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Aurinkosähkö”

4. ”LV-syöttötilasto”

Takaisin

LV-syöttötilasto

maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai

Tämänhetkinen

6:17 / 18:58
6:34 / 17:13
5:54 / 18:45
7:04 / 19:27
6:23 / 17:11
9:12 / 21:48
8:45 / 19:21

9:09 / 14:13

A B

Kuva. 42

A Kellonaika ensimmäinen käyttöveden lämmitys
tänä päivänä

B Kellonaika viimeinen käyttöveden lämmitys tänä
päivänä

”Tällä hetkellä” näyttää tämänhetkisen päivän tiedot.

Esimerkki:
Tämänhetkinen päivä on tiistai.
Tämänhetkisen päivän tiedot löytyvät kohdasta ”Tällä
hetkellä”. Kohdassa ”Tiistai” ovat tiedot edellisen vii-
kon tiistailta.

Diagnoosi

Aurinkosähkö (jatkoa)
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Tehokäyrät

Päiväkäyrä sille sähköteholle, jota on käytetty lämmi-
tyslaitteiston kautta oman virran käyttöön. Tämän päi-
väkäyrän voi hakea näyttöön jokaiselle kuluneen viikon
päivälle.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Aurinkosähkö”

4. ”Tehokäyrät”

5. Valitse kohdasta Ø haluamasi viikonpäivä.

Valitse pain.

Tehokäyrä viikonpäivä

ma  ti  ke  to la  su  vi  pvpe

0,1 kW

Kuva. 43 Yhden päivän jokaiselle tunnille on näytössä
1 palkki. Palkin korkeus ilmoittaa määritetyn
sähkötehon 1 h aikana.

”ma” - ”su” Päiväkäyrä maanantaista sunnuntaihin
”Vk” Kuluneen viikon kaikkien päivien avulla

määritetty päiväkäyrä
”Pv” Tämänhetkisen päivän päiväkäyrä

tämänhetkiseen kellonaikaan saakka

Esimerkki:
Kuluva päivä on perjantai.
Tämänhetkinen päiväkäyrä löytyy kohdasta ”Pv”. Koh-
dassa ”pe” esitetään edellisen viikon perjantain käyrä.

Pikahaku

Seuraavat tiedot voidaan hakea näytölle:
■ Ohjelmistoversiot
■ Yhdistetyt komponentit

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Pikahaku”

Pikahaku

Valitse pain.

02:

01:

03:

04: 0

0

2

0 2

4

0

1 0

0

0

0 4

1

1

C 0

0

4

0 D

B

0

0

Ü

Kuva. 44

Diagnoosi

Aurinkosähkö (jatkoa)
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Yksittäisillä riveillä ja kentissä olevien arvojen merkitys
Rivi Kenttä
 1 2 3 4 5 6
01: Laitteistokaavio 01 - 11 Ohjelmistoversio

Lämpöpumpun ohjauskeskus
Ohjelmistoversio
Käyttöyksikkö

02: Koodauspistoke: tunnusnumero
Low

Koodauspistoke: versio Laitetunnistus (ZE-ID)

03: 0 KM-väyläyksiköiden määrä Ohjelmistoversio Vitosolic tai
aurinkolämmitysjärjestelmän oh-
jauskeskusmoduuli, tyyppi SM1

04: Laitteistoindeksi kylmäainepiirin
säädin

Ohjelmistoindeksi kylmäainepii-
rin säädin

Ohjelmistover-
sio sekoitus-
venttiilin laa-
jennussarja
lämmitys-/jääh-
dytyspiirille
M3/HK3

Ohjelmistover-
sio sekoitus-
venttiilin laajen-
nussarja erilli-
selle jäähdytys-
piirille

05: 0 0 Ohjelmistover-
sio laajennus
AM1

Ohjelmistover-
sio laajennus
EA1

06: 0: ei ulkoista
vaatimusta
1: ulkoinen
vaatimus

0: ei ulkoista
lukitusta
1: ulkoinen lu-
kitus

Ohjelmistover-
sio ulkoinen
laajennus H1

0 Ohjelmistoindeksi ulkoyksikkö

07: LON
Aliverkon osoite/laitteiston nro

LON
Solmuosoite/yksikön nro

0

08: LON:
SNVT-konfigu-
raatio

LON:
Ohjelmistover-
sio tiedonsiir-
ron apuproses-
sori

LON:
Ohjelmistoversio Neuron-siru

LON-yksiköiden määrä

09: Lämmitys-/jäähdytyspiiri il-
man sekoitusventtiiliä A1/HK1

Lämmitys-/jäähdytyspiiri
sekoitusventtiilillä M2/HK2

Lämmitys-/jäähdytyspiiri
sekoitusventtiilillä M3/HK3

Kauko-ohjain
0: ei ole
1: on

Ohjelmistover-
sio kauko-oh-
jain

Kauko-ohjain
0: ei ole
1: on

Ohjelmistover-
sio kauko-oh-
jain

Kauko-ohjain
0: ei ole
1: on

Ohjelmistover-
sio kauko-oh-
jain

10: Ohjelmistoversio ”High” lämpö-
pumpun ohjauskeskus

Ohjelmistoversio ”Low” lämpö-
pumpun ohjauskeskus

Ohjelmistoversio käyttöyksikkö

Järjestelmätiedot

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Diagnoosi”

3. ”Järjestelmätiedot”
Kylmäainepiirin säädin 1
Koodauspistoke

Järjestelmätiedot

Lopeta painamalla

Käyttö

Ilmanvaihto

4131-F0/4D
[4-4] / 01 / 0C

OK

B920W247 /        9
B920W247/ BEF5

F0 / 0F

to 22.06.2017 klo 12:02

Lämpöpumppu 4.70/20

Langattomat komponentit 2.1 / 1 /-- / 1

VC 200-S
7745148240125546

Kuva. 45

Diagnoosi

Pikahaku (jatkoa)
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Näytetyt tiedot
Tietoja Arvo Merkitys
”VC 100-S”, ”VC 111-S”, ”VC 200-A”, ”VC 222-
A” oder ”VC 200-S”, ”VC 222-S”, ”VC 222-G”,
”VC 333-G”

Lämpöpumpun tuotenimi: ”VC” on ”Vitocal”.

”7745148240125546” Sisäyksikön valmistajan numero: ilmoitettava huoltokyselys-
sä.

”Käyttö”  Ilmoitettava huoltokyselyssä.
”Lämpöpumppu”  
”Koodauspistoke”  
”Kylmäainepiirin säädin 1” ”[4-4]” ”[2]” Kylmäainepiirin säädin [2] (EEV-piirilevy [2])

”[4]” Kylmäainepiirin säädin [4] (EEV-piirilevy[4])
”[4-3]” Kylmäainepiirin säädin [4-3] (EEV-piirilevy [4-3] /

[4-4])
”[4-4]” Kylmäainepiirin säädin [4-4] (EEV-piirilevy[4-3] /

[4-4])
”[4-6]” Kylmäainepiirin säädin [4-6] (EEV-piirilevy[4-6] /

[4-7])
”[4-7]” Kylmäainepiirin säädin [4-7] (EEV-piirilevy[4-6] /

[4-7])
”[6]” Ohjauspiirilevy [6] (ohjauspiirilevy ja elektronisen

paisuntaventtiilin piirilevy [6])
”[7]” Kylmäainepiirin säädin [7] (Pääpiirilevy [7] / [7-1])
”[7-1]” Kylmäainepiirin säädin [7-1] (Pääpiirilevy [7] / [7-1])

Ohje
■ Joissakin tapauksissa on hakasuluissa olevaa kylmäaine-

piirin numeroa täydennetty kylmäainepiirin tunnuksella,
esim. [6-1033].

■ Kaikki kylmäainepiirin piirilevyt on liitetty lämpöpumpun
ohjauskeskukseen Modbus-toiminnolla.

 
”01” Laitteistoindeksi kylmäainepiirin säädin: katso luku ”Pikaha-

ku”.
”0C” Ohjelmistoindeksi kylmäainepiirin säädin: katso luku ”Pikaha-

ku”.
”Ilmanvaihto”  Ilmoitettava huoltokyselyssä.
”Langattomat komponentit” ”2.1” Langattoman perusaseman ohjelmistoindeksi

”1” Langattoman kaukosäätimen ohjelmistoindeksi lämmityspiiril-
le A1/HK1

”--” Langattoman kaukosäätimen ohjelmistoindeksi lämmityspiiril-
le M2/HK2: ei kaukosäätöä yhdistetty

”1” Langattoman kaukosäätimen ohjelmistoindeksi lämmityspiiril-
le M3/HK3:

Diagnoosi

Järjestelmätiedot (jatkoa)
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■ Vain ne toimilaitteet näytetään, jotka laitteiston
varustuksen mukaan ovat olemassa ja joita voidaan
ohjata.

■ Kun toimilaitetesti aktivoidaan, kaikki toimilaitteet kyt-
ketään virrattomiksi.

■ Tästä valikosta voidaan kytkeä yksittäiset toimilait-
teet peräkkäin päälle.

■ Kaikki toimilaitteet kytkeä samanaikaisesti pois
päältä.

■ Toimilaitetesti päättyy automaattisesti n. 30 min
kuluttua tai valitsemalla .

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Toimilaitetesti”.

3. Valitse haluamasi toimilaite.

4. Säädä haluamasi tila: Katso seuraava taulukko.

5. Painikkeilla  voidaan hakea esiin ”Laitteistoy-
leiskuva” ja diagnoosisivu ”Kylmäainepiirin sää-
din” ilman toimilaitetestin lopettamista. Painamalla
OK palataan toimilaitetestin näyttöön.

Komponentti Mahdolliset tilat
3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys” ”Lämmitys”/”Lämmin vesi”
■ 3-tievaihtoventtiili lämmitysveden puskurivaraajan ohitukseen jäähdy-

tyskäytössä
■ 4-tievaihtoventtiili (ei saatavilla kaikille lämpöpumpuille)

”Lämmitys”/”Jäähdytys”

Sekoitusventtiili ”Auki”/”Kiinni”/”Seis”
■ Ei tehosäädellyt toimilaitteet, esim. kiertopumput, ei-kierroslukusäädel-

lyt kompressorit, ulkoiset lämmöntuottajat, sähköinen lisälämmitin jne.
■ Palauta invertterin asetukset (”Nollaa invertteri”)

”Päällä”/”Pois”

Tehosäädellyt toimilaitteet, esim. kiertopumput PWM-ohjauksella, teho-
säädellyt kompressorit, puhaltimet PWM-ohjauksella jne.

”POIS”/”MIN”/”MAX”

Elektroniset paisuntaventtiilit ”AUTO”/”MIN”/”MAX”
”Kaikki toimil. pois”
Kaikki toimilaitteet kytketään samanaikaisesti pois päältä.

”Kyllä”/”Ei”

Toimil.testi

Toimilaitetesti (lähtöjen tarkastus)
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Systemaattisten mittausvirheiden tasaamiseksi voi-
daan seuraaville lämpötila-antureille säätää korjau-
sarvo (siirtymä):
■ Säädin- ja anturipiirilevyyn yhdistetyt lämpötila-antu-

rit
■ Huonelämpötila-anturit, jotka on integroitu tai yhdis-

tetty kaukosäätimeen.

Korjausarvo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kor-
jausarvo lisätään sen hetkiseen lämpötilan mittausar-
voon.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Anturitasaus”

3. Valitse anturi.

4. Aseta korjausarvo ja hyväksy se.

Anturitasaus

Muuta pain.

+0,1 K
Mitattu:        10,0 °C

Ulkolämpötila

Korjattu:        10,1 °C

Kuva. 46

”Mitattu”:
lämpötilan mittausarvo
”Korjattu”:
korjattu lämpötila-arvo

Anturitasaus

Anturitasaus
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Tiedonvaihdon tarkastusta varten lämpöpumpun
ohjauskeskuksen ja yhdistettyjen LON-yksiköiden
välillä.

Edellytykset:
■ Lämpöpumpun ohjauskeskus on vikakeskus (”LON

vikakeskus 7779”).
■ Jokaiselle yhdistetylle yksikölle on säädetty eri yksik-

könumero (”LON-yksikkönumero 7777”).
■ Vikakeskuksen LON-yksikköluettelo on päivitetty.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Yksikköjen”

4. Valitse LON-yksikkönumero.

5. Käynnistä yksikkötarkastus painamalla OK.

Mahdolliset näytöt:
■ Ei näyttöä (tuntematon tila):

LON-yksikköön ei ole vielä saatu yhteyttä, mutta ei
ole vielä todettu, että se ei toimi.

■ ”Epäkunn.” (epäkunnossa):
LON-yksikköön ei ole saatu yhteyttä yli 20 minuuttiin
(”Jakso tiedonsiirrolle 
LONin 779C kautta”).

■ ”Tark.”:
Tulee näyttöön yksikkötarkastuksen ajaksi. Valitun
LON-yksikön näyttöruudussa vilkkuu n. 30 s
”VIHJE”.

■ ”Tarkastus OK”:
Tiedonvaihto onnistui lämpöpumpun ohjauskeskuk-
sen ja LON-yksikön välillä

■ ”OK”/”Virhe”:
LON-yksikköön on saatu yhteys. Kaikki on OK tai
LON-yksikössä on vika.

■ ”Tarkastus ERR”:
Ei tiedonvaihtoa lämpöpumpun ohjauskeskuksen ja
LON-yksikön välillä
Tarkasta LON-yhteys ja LON-parametrit.

Huolto-PIN

Asennetun LON-tiedonvaihtomoduulin tunnistamiseksi
lämpöpumpun ohjauskeskus lähettää viestin kaikille
muille LON-yksiköille.

Ohje
Tarvitaan vain, kun käytössä on ”Toolbinding”, eli kun
lämpöpumpun ohjauskeskus on yhdistetty LON-
moduuliin, jossa on muiden valmistajien laitteita, esim.
GLT-järjestelmä.

Viessmannin LON-käsikirja

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Huolto-PIN”
Viesti lähetetään. Noin 4 s ajan käyttö ei ole mah-
dollista.

Yksikkö (Modbus/KM-väylä)

Luettelo kaikista Modbus- tai KM-väylän kautta ohjaus-
keskukseen yhdistetyistä yksiköistä. Jokaisen yksikön
yhteysparametrit voidaan saada näkyviin.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Yksiköt Modbus 1”: Yksikköluettelo ja yhteystila
laitteille, jotka on liitetty kohdan X18 kautta säädin-
ja anturipiirilevyyn.
”Yksiköt Modbus 2”: Yksikköluettelo ja yhteystila
laitteille, jotka on liitetty sVA säädin- ja anturipiirile-
vyyn.
”Yksiköt KM-Bus”: KM-väylän kautta liitettyjen
laitteiden yksikköluettelo ja yhteystila.

4. Valitse yksiköt ja hae painikkeella OK yhteyspara-
metrit näkyviin.

Huoltotoiminnot

LON yksikköjen tarkastus
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Esimerkki ”Yksiköt Modbus 1”

Takaisin pain.

Kylmäainepiirin säädin

Vikakoodi
Tila

Yksikön osoite 30
Baudrate/Parity 19200/Even

0K
0x00

Timeout-laskin 12

Kuva. 47

Yhteysparametrit Modbus KM-VÄYLÄ
”Yksikön osoite” Modbus 1:

Jokaiselle yksikölle kiinteästi esimää-
ritelty
Modbus 2:
Annetaan yksikön käyttöönoton
yhteydessä.

Kiinteästi esimääritelty KM-väylän yk-
sikön numero.

”Baudrate/Parity” Tiedonsiirtonopeus (symbolit/sekunti)/
pariteetti (Even/Odd/None)

―

”Laiteryhmä” ― KM-väylän yksikön tyyppi, esim. kau-
kosäädin, sekoitusventtiili jne.

”Tila” Yhteystila (”OK”, ”Virhe”)
”Vikakoodi” Yhteyshäiriöiden ilmoituskoodit

00: Yhteystila ”OK” on asetettu.
> 00: Yhteyshäiriöitä: Jos esiintyy uudestaan, yhteystilaksi tulee ”Virhe”.

”Timeout-laskin” Virheellisten yhteydenottoyritysten määrä yksikköön: Jos sisäinen raja on ylit-
tynyt, näkyviin tulee häiriöilmoitus ”EE KM-väyläyksiköt” tai ”EF Modbus-
yksiköt” (katso ”Ilmoitukset”).

Vitocom PIN-koodin syöttö

Vain laitteelle Vitocom, joka on yhdistetty KM-väylän
kautta lämpöpumpun ohjauskeskukseen, esim.
Vitocom 100, tyyppi GSM2.

Asennusohje ”Vitocom 100”

1. Huoltovalikko:
Paina OK ja  samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Vitocom PIN-koodin syöttö”

4. Syötä PIN-koodin numerot peräkkäin.

Toimintatarkastus

1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti noin 4 s
ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Toimintatarkastuksen”

4. Käynnistä haluttu toiminto, esim. ”Lämmin käyttö-
vesi”. Näyttöön tulevat vain ne toiminnot, jotka lait-
teiston varustuksen mukaan ovat olemassa.
Toimintatarkastuksen aikana laitteistoyleiskuva
näkyy näytössä (katso ”Laitteistoyleiskuva”).

5. Lopeta toiminto painamalla .

Huoltotoiminnot

Yksikkö (Modbus/KM-väylä) (jatkoa)
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Toiminto Laitteiston käyttäytyminen
”Lämmityspiiri 1” Toisiopumppu ja lämmityspiirin pumppu lämmitys-/jäähdytyspiiri A1/HK1

kytketään päälle.
”Lämmityspiiri 2”
”Lämmityspiiri 3”

■ Lämmityspiirin pumppu lämmitys-/jäähdytyspiiri M2/HK2 tai M3/HK3
kytketään päälle.

■ Sekoitusventtiili lämmitys-/jäähdytyspiiri M2/HK2 tai M3/HK3 avautuu/
sulkeutuu 5 min. välein.

”Jäähd.piiri SKK” :
■ Erillisen jäähdytyspiirin ensiöpumppu ja kiertopumppu kytketään pääl-

le.
■ Sekoitusventtiili NC-toiminnolle avautuu/sulkeutuu 5 min. välein. NC-

signaali aktivoituu.

/ :
■ 4-tievaihtoventtiili kytkeytyy.
■ Erillisen jäähdytyspiirin kiertopumppu kytketään päälle.

”Lämmin vesi” (varaaja-vedenlämmi-
tin)

Seuraavat komponentit kytketään päälle tai niiden kytkentä vaihtuu:
■ Toisiopumppu
■ 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
■ Syöttöpumppu (käyttöveden puoli)

”Uima-allas” ■ Toisiopumppu kytketään päälle.
■ Uima-altaan lämmityksen kiertopumppu ja 3-tievaihtoventtiili kytketään

1 minuutin välein päälle ja pois päältä.
”Sähk. lisälämmitys” (lämmitysve-
den lisälämmitysvastus)

■ Toisiopumppu kytketään päälle.
■ Kun vähimmäistilavuusvirta on saavutettu, 1. teho lisälämmitysvastuk-

sesta kytketään päälle.
■ 30 s välein 2. teho ja 3. teho lisälämmitysvastuksesta kytketään päälle.
■ Lisälämmitysvastus säätää menoveden lämpötilaan 30 °C.

”Ylikuumenemissuoja sähk. lisä-
lämmitys”

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen teho 3 kytkeytyy päälle.
■ Toisiopumppu ei kytkeydy päälle.

Kun lämpötila kapillaarien anturissa on saavuttanut arvon 85–8 °C, täytyy
ylikuumenemissuojan laueta.
■ Ylikuumenemissuoja on lauennut:

Lämmitysveden lisälämmitysvastus ei kytke päälle toimintoa ”Sähk. li-
sälämmitys”. Toisiopiirin menoveden lämpötila ei nouse.

■ Ylikuumenemissuoja on ei ole lauennut:
Lämmitysveden lisälämmitysvastus kytkee päälle toiminnon ”Sähk. li-
sälämmitys”. Toisiopiirin menoveden lämpötila nousee.

”Lämpöpumppu” ■ Toisiopumppu ja ensiöpumppu/ulkoyksikön puhallin kytkeytyvät päälle.
■ Kompressori säätyy asetusarvoon. Kompressoriteho lopetetaan.
■ Toisiopiirin paluuveden lämpötilaksi säätyy 30 °C.

”Sulatus” / ■ Sulatustoiminto käynnistetään.
■ Toiminto päätetään, kun höyrystimen lämpötilan poiskytkentäarvo saa-

vutetaan.
”Ulk. lämpöpumppu” Kaikki jaksolämpöpumput kytketään lämmityskäytölle ja säädetään toi-

siopiirin paluuveden lämpötilalle 30 °C.
”Ulk. lämmöntuottaja” ■ Ulkoinen lämmöntuottaja säädetään menoveden lämpötilaan 35 °C.

■ Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili avautuu.
■ Lämmityspiiripumput kytkeytyvät päälle.

Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlai-
temoduulilla, tyyppi SM1:
”Aurinkolämpö”

Aurinkopiirin pumppu kytketään päälle.

Huoltotoiminnot

Toimintatarkastus (jatkoa)
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Toiminto Laitteiston käyttäytyminen
”Ensiölähde ” 

Ohje
Tapahtuma kestää n. 10 min.
 

Ei, kun ensiölähde jäävaraaja:
■ Ensiöpumppu kytketään päälle.
■ Ensiöpiirin menoveden lämpötilalle lasketaan joka minuutti keskiarvo.

Ohje
Maaperän lämpötila määrätään.
Mikäli toiminto keskeytetään ennenaikaisesti, tallentuu keskeytyshetkellä
laskettu keskiarvo.
 

”Puhallin” / Puhallin kytketään päälle.

Seuraavat vaiheet toistetaan jaksoittain:
1. 60 s kuluessa puhaltimen maksimikierrosluku säädetään.
2. 60 s kuluessa puhaltimen minimikierrosluku säädetään.

”Jäähdytys” / ■ Toisiopumppu ja puhallin kytketään päälle.
■ Kompressori säätyy asetusarvoon. Kompressoriteho lopetetaan.
■ Toisiopiirin menoveden lämpötilaksi säädetään 10 °C.

”Jäävaraaja” ■ Absorbaattoripiirin pumppu kytketään päälle.
■ 3-tievaihtoventtiili kytkeytyy, niin että aurinko-ilma-absorbaattori on en-

siölähde.
■ Ensiöpumppu kytketään päälle.

”Vitovent-ilmanvaihto” Vitovent 200-C:

Seuraavat vaiheet toistetaan jaksoittain:
1. 120 s ajaksi säädetään ilmanvaihtoteho 4 .
2. 120 s ajaksi säädetään ilmanvaihtoteho 1 .
3. 120 s ajaksi säädetään ilmanvaihtoteho 0 .
Vitovent 300-F:
60 s ajaksi säädetään ilmanvaihtoteho 0 . Käytössä oleva ohitus pois-
tetaan käytöstä.

Sen jälkeen toistuvat jaksoittain seuraavat vaiheet:
1. 120 s kuluessa ilman tilavuusvirta nostetaan maksimiarvoon ja pide-

tään jatkuvasti tässä arvossa.
2. 120 s kuluessa ilman tilavuusvirta alennetaan minimiarvoon ja pide-

tään vakiona.
3. Puhaltimet ovat 30 s pois päältä.

Ohje
Toimintatarkastuksen lopussa ilmanvaihtoteho 0  säädetään 60 s ajaksi
päälle. Vasta sen jälkeen ilmanvaihtolaite käynnistyy säädetyn käyttö- ja
aikaohjelman mukaisesti uudelleen.
 

”Vitovent-lämmitys” Vitovent 300-F:
■ Ilmanvaihtoteho 4  kytkeytyy päälle.
■ Toisiopumppu ja lämmityspiirin pumppu A1/HK1 (jos on) kytkeytyvät

päälle.
■ Ilmanvaihdon lämmityspiirin menoveden lämpötila säätyy arvoon

40 °C.

Huoltotoiminnot

Toimintatarkastus (jatkoa)
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Toiminto Laitteiston käyttäytyminen
”Vitovent sähk. esilämm.” Vitovent 200-C:

■ Ilmanvaihtoteho 1  kytkeytyy päälle.
■ Sähköinen esilämmityspatteri kytketään päälle ja säädetään tämänhet-

kiseen ulkoilman lämpötilan tosiarvoon, johon on lisätty 10 K.
Vitovent 300-F:
■ Ilmanvaihtoteho 4  kytkeytyy päälle.
■ Sähköinen esilämmityspatteri kytketään päälle ja säädetään tämänhet-

kiseen jäteilman lämpötila-arvoon, johon on lisätty 5 K.
”Vitovent-ohitus” Vitovent 200-C:

Ilmanvaihtoteho 1  kytkeytyy päälle. Avattu ohitus suljetaan.

Sen jälkeen toistuvat jaksoittain seuraavat vaiheet:
1. Ohitus avautuu.
2. Ohitus pysyy 60 s avoimena.
3. Ohitus sulkeutuu.
4. Ohitus pysyy 60 s suljettuna.
Vitovent 300-F:
60 s ajaksi säädetään ilmanvaihtoteho 0 . Avattu ohitus suljetaan.

Sen jälkeen toistuvat jaksoittain seuraavat vaiheet:
1. 60 s kuluessa ohitusventtiili avautuu kokonaan.
2. Ohitus pysyy 60 s avoimena.
3. 60 s kuluessa ohitusventtiili sulkeutuu kokonaan.
4. Ohitus pysyy 60 s suljettuna.

Ohje
Toimintatarkastuksen lopussa ilmanvaihtoteho 0  säädetään 60 s ajaksi
päälle. Vasta sen jälkeen ilmanvaihtolaite käynnistyy säädetyn käyttö- ja
aikaohjelman mukaisesti uudelleen.
 

”Vitovent-puhallinpysäytys” Vitovent 300-F:

Ilmanvaihtolaitteen seuraavat komponentit/toiminnot kytketään pois:
■ Sähköinen esilämmityspatteri (lisävaruste)
■ Tulo- ja jäteilmapuhallin: Jos sähköinen esilämmityspatteri oli päällä,

puhaltimien jälkikäynti jatkuu 60 s.
■ Ohitus sulkeutuu.
■ Tuloilman lämmitys hydraulisella jälkilämmityspatterilla (ilmanvaihdon

lämmityspiiri A1/HK1, jos on).
”Jäähdytysveden puskurivaraaja” ■ 3-tievaihtoventtiilit lämmitysveden puskurivaraajan ohitukseen kytke-

tään.
■ Kaikki lämmityspiirin pumput kytkeytään päälle.
■ Sekoitusventtiili lämmitys-/jäähdytyspiiri M2/HK2 avautuu/sulkeutuu 5

min. välein.

Ohje
Jotta laitteen liian korkeat lämpötilat voidaan välttää,
täytyy syntyvä lämpö siirtää toisiopiiriin. Jos jossain toi-
minnossa syntyy lämpöä, toisiopumppu käy tämän toi-
minnon jälkeen jälkikäyntiä 120 s ajan.
Poistuttaessa valikosta ”Toimintatarkastus” kytkey-
tyy toisiopumppu myös jälkikäyntiajan kuluessa pois
päältä.

Huoltotoiminnot

Toimintatarkastus (jatkoa)
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Lämpöpumpun ohjauskeskus tallentaa muutetut para-
metriasetukset muutamien minuuttien kuluttua auto-
maattisesti koodauspistokkeeseen.
Toiminnolla ”Varmenna säädöt” tallennus voidaan
tehdä koska tahansa manuualisesti, esim. jos koo-
dauspistoke täytyy sen jälkeen poistaa.

Painamalla painiketta ”Lataa asetukset” ladataan
parametriasetukset koodauspistokkeelta ohjauskes-
kukseen. Tällä tavalla voit esim. säätää useita laitteita
peräjälkeen koodauspistokkeen avulla samalla tavalla.

Varmenna säädöt

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Tallenna säädöt”.

4. ”Yes” (kyllä).

Säätöjen lataus

! Huomio
Kun lataus kooduspistokkeelta tehdään, kaikki
ohjauskeskuksessa olevat tiedot korvautuvat.
Ennen lataamista on varmistettava, että lämmi-
tyslaitteisto toimii moitteettomasti koodauspis-
tokkeelle tallennetuilla parametriasetuksilla.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Huoltotoiminnot”

3. ”Säätöjen lataus”.

4. Käynnistä lataus painikkeella ”Kyllä”.
Ohjauskeskus käynnistyy uudestaan (edistymis-
palkki näkyy).

Huoltotoiminnot

Säätöjen varmennus/lataaminen
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! Huomio
Virheellinen toimenpide ”koodaustasolla 1” voi
johtaa laitteen ja lämmityslaitteiston vaurioihin.
Vastaavan lämpöpumpun asennus- ja huolto-
ohjeen ohjeita on noudatettava. Muuten takuu
raukeaa.

Aktivoi huoltovalikko (säädä parametrit tunnuksella !) 

Kaikki parametrit näytetään selkokielisenä tekstinä.
Jokaisella parametrillä on lisäksi parametrikoodi.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. Valitse parametriryhmä, esim. ”Laitteiston määri-
tys”.

4. Valitse parametri, esim. ”Laitteistokaavio 7000”.

5. Säädä arvo, esim. ”3”.

Jos huoltovalikko jo oli aktivoituna:

1. Laajennettu valikko:
å

2. ”Huolto”

3. ”Koodaustaso 1”

4. Valitse parametriryhmä, esim. ”Laitteiston määri-
tys”.

Ohje
Riippuu laitteistomallista, mitkä parametriryhmät
ovat näkyvissä.

5. Valitse parametri, esim. ”Laitteistokaavio 7000”.

Ohje
Riippuu laitteistomallista, mitkä parametrit ovat
näkyvissä.

6. Säädä laitteistokaavio, esim. ”3”.

! Huomio
Jos lämpöpumpun ohjauskeskus kytketään pois
päältä verkkokytkimestä tai erillisestä sulak-
keesta/pääkatkaisijasta, mahdollisia viimeisen
minuutin aikana tehtyjä parametriasetuksia ei
tallenneta.
Parametrien asetuksen jälkeen odota väh. 1 min
ennen lämpöpumpun ohjauksen sammutta-
mista.

Huoltovalikon deaktivointi

■ ”Lopeta huolto?” vahvistetaan painikkeella
”Kyllä”.
tai

■ Automaattisesti, jos käyttöä ei tapahdu 30 minuutin
kuluessa

Ohjauskeskuksen säädöt

Koodaustaso 1 huoltovalikossa
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A

Lämmin vesi

Muuta pain.

MIN.
100

Koodi1

MAKS.
600

B

D

C

EG

Käyttöveden lämpötilan
Asetusarvo

6000 :
T-tila 500

530

F
Kuva. 48

A Parametriryhmä
B Parametrin nimitys
C Parametrikoodi
D Tämänhetkinen säädetty arvo
E Säätöalueen yläraja
F Toimitustilan merkintä
G Säätöalueen alaraja

Ohje
Säätöalueen rajat E, G ja toimitustila F riippuvat
useissa tapauksissa lämpöpumpun tyypistä. Nämä
arvot tulevat näyttöön lähes kaikille parametreille läm-
pöpumpun ohjauskeskuksessa. Sen takia arvoja E,
F ja G ei esitetä seuraavissa parametrikuvauksissa.

Toimitustila ja säätöalueet
Kyseisen lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Bittikenttä

Jotta erilaisten toimintojen tai laitteistokomponenttien
yhdistelmä voidaan ilmoittaa 1 parametrillä, käytetään
bittikenttää. Jokaista yhdistelmää varten on tarkalleen
1 säätöarvo.

Parametrin säätöarvon voi määrittää seuraavan taulu-
kon mukaan:

Säätöesimerkki
Bitti Säädöt parametrille ”Laitteiston

osat ulkoisella vaihtokytkennällä
7011”

Bittiarvotus Säätöyhdistelmä
0: Ei valittu
1: Valittu

Summa

Bitti 1 Lämmityspiiri ilman sekoitusventtii-
liä A1/HK1

1 1 1

Bitti 2 Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä
M2/HK2

2 0 0

Bitti 3 Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä
M3/HK3

4 0 0

Bitti 4 Ei saa säätää! 8 0 0
Bitti 5 Käyttöveden lämmitys 16 1 16
Bitti 6 Puskurivaraajan lämmitys 32 1 32
... ... ... 0 0
Bitti N: ... 2N–1 0 0
Säätöarvo parametrille ”49”

Säätöapu

Säätöavun kautta voidaan valita bitti 0 - bitti N luett-
elosta (useat valinnat mahdollisia). Parametrin säätö-
arvo saadaan valitusta yhdistelmästä automaattisesti.

Ohje
Bittien kohdistus laitteistokomponentteihin tai toimintoi-
hin: Katso vastaavien parametrien kuvaus

Ohjauskeskuksen säädöt

Parametrien säätäminen
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1. Huoltovalikko ja koodaustaso on aktivoitu.
Haluttu parametriryhmä on valittu:
Valitse parametri bittikentällä: Esim. ”Laitteiston
osat ulkoisella vaihtokytkennällä 7011”.

2. OK

3. 

4. Valitse halutut bitit painamalla OK.

5. ”Hyväksy pain. OK”

Laitteistomääritys

Muuta pain. (

Bitti 1

Bitti 3

Hyväksy pain. OK

Koodi1

Bitti 2

Kuva. 49

Toimitustilan palauttaminen (Reset)

Kaikki säätötasojen ”Laitteiston haltija” ja ”Huoltoliike”
(tunnus !) palautetaan.

1. Huoltovalikko:
Paina OK + å samanaikaisesti noin 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Perussäätö”

4. ”Kaikki ryhmät”
tai
Valitse haluamasi parametriryhmä, esim. ”Laitteis-
ton määritys”.

Ohje
Seuraavassa kuvataan kaikki säätötasojen ”Huolto-
liike” ja ”Laitteiston käyttäjä” parametrit.
Säätötasolle ”Laitteiston käyttäjä” kuuluvat parametrit
laitteiston käyttäjä voi asettaa valikon kautta.
Erotuksen vuoksi säätötasolle ”Huoltoliike” kohdistetut
parametrit merkitään tunnuksella !.

Ohjauskeskuksen säädöt

Parametrien säätäminen (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Laitteiston määritys”

4. Valitse parametri.

7000 Laitteistokaavio !

Säädä laitteistokaavio käyttöönoton laitteistomallin
mukaan. Valittavissa on 12 erilaista laitteistokaaviota.
Valittuun laitteistokaavioon kuuluvat komponentit (X)
aktivoidaan automaattisesti ja niitä valvotaan.

Vitocal 111-S/222-A/222-S: ohjeita käytettäessä
sekoitusventtiilin asennussarjaa (”As.-sarj. tyyppi
7044” kohdassa ”1”)
Seuraavia laitteistokomponentteja ei valvota myöskään
silloin, vaikka se sisältyy laitteistokaavioon:
■ Puskurivaraaja toisiopiirin menovedessä
■ Lämmityspiiri M3/HK3 (huonelämmitys ja huonejääh-

dytys)
■ Erillinen jäähdytyspiiri

Laitteistokaaviot
Komponentti Laitteistokaavio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lämmityspiiri             
A1/HK1 — X X — — X X — — X X —
M2/HK2 — — — X X X X X X X X —
M3/HK3 — — — — — — — X X X X —

Varaaja-vedenlämmitin X — X — X — X — X — X —

Sähkövastus 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Lämmitysveden puskuriva-
raaja

— 0 0 X X X X X X X X —

Lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraaja

— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Ulkoinen lämmöntuottaja 0 0*3 0*3 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Lämmitysveden lisälämmi-
tysvastus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uima-allas — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Aurinkolämmitysjärjestelmä 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Jäähdytys             
A1/HK1 — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2/HK2 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3/HK3 — — — — — — — 0 0 0 0 —
Erillinen jäähdytyspiiri SKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Jäävaraaja ja aurinko-ilma-
absorbaattori

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energiamittari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Ilmanvaihtolaite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

X Komponentti valittu
0 Komponentti voidaan liittää siihen kuuluvien para-

metrien kautta.
Yksityiskohtaisia tietoja laitteistoesimerkeistä:
www.viessmann-schemes.com

Ohje
Jaksolämpöpumpuille lämpöpumppujen sarjaohjauk-
sessa on säädettävä Laitteistokaavio 11.

*3 Vain yhdessä lämmitysveden puskurivaraajan kanssa.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

Parametriryhmän haku näyttöön
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Keskiarvoväli vaimennetun ulkolämpötilan laskentaan
(pitkäaikainen keskiarvo)

Tätä ulkolämpötilaa käytetään esim.:
■ menoveden lämpötilan asetusarvon laskentaan läm-

mitys- tai jäähdytyskäyrästä
■ vaihtokytkentään lämmitys- ja jäähdytyskäytön välillä

Jatkuva mitattujen lämpötila-arvojen keskiarvo vähen-
tää lyhytaikaisten lämpötilaheilahtelujen vaikutusta.
Käytetty matemaattinen menetelmä vaikuttaa kuten
vaimennus. Tällä vaimennuksella saavuttaa vaimen-
nettu ulkolämpötila hyppäyksenomaisen lämpötilamuu-
toksen jälkeen seuraavat arvot:
■ 63 % muutoksesta 1-kertaisen keskiarvovälin

umpeutumisen jälkeen
■ 95 % muutoksesta 3-kertaisen keskiarvovälin

umpeutumisen jälkeen

t

ϑ

AB AB

100%

63%

37%

Kuva. 50

A Hyppäyksenomaisen lämpötilamuutoksen ajan-
kohta

B 1-kertaisen keskiarvovälin kulku

Tämä menetelmä johtaa käytännössä vaimennuksen
lisäksi myös ajalliseen viiveeseen ulkolämpötilan mää-
rityksessä

t

ϑ

B

A

Kuva. 51

A Ulkolämpötila (vaimentamaton)
B Vaimennettu ulkolämpötila

Ohje
Muita toimintoja varten ohjauskeskus laskee ulkoläm-
pötilan lyhytaikaisen keskiarvon (keskiarvoväli 2 min).

Säätöarvo minuutteina

7003 Lämpötilaero lämmitysrajan laskentaan  !

Lämmitysraja:
Huonelämpötilan asetusarvo vähennettynä arvolla
”Lämpötilaero lämmitysrajan laskemiseen 7003”.
Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo,
ilmoitusväli tehdasasetuksena 3 tuntia) alittaa lämmi-
tysrajan, huonelämmitys kytkeytyy automaattisesti
päälle. Käyttöohjelman ”Lämmitys ja lämminvesi”
pitää olla aktivoituna.

Esimerkki:
Säädetty huonelämpötilan asetusarvo = 20 °C
”Lämpötilaero lämmitysrajan laskemiseen 7003” =
4 K
Tästä saadaan lämmitysrajaksi 16 °C (20 °C – 4 K).
■ Vaimennettu ulkolämpötila < 16 °C (lämmitysraja):

Huonelämmitys kytketään päälle.
■ Vaimennettu ulkolämpötila > 18 °C (esimääritetyn

hystereesin perusteella 2 K):
Huonelämmitys kytketään pois päältä.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7002 Ulkolämpötilan pitkäaikaisen keskiarvon jakso !
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B

D E D

A

C
2 K

18 °C

16 °C

20 °C

t
Kuva. 52

A Huonelämpötilan asetusarvo
B Vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo)
C Säätöarvo ”Lämpötilaero lämmitysrajan laske-

miseen”
D Lämmittäminen OFF
E Lämmittäminen ON

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7004 Lämpötilaero jäähdytysrajan laskelmaa varten !

Jäähdytysraja:
Huonelämpötilan asetusarvo lisättynä arvolla ”Lämpö-
tilaero jäähdytys
rajan laskentaa varten 7004”.
Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo,
keskiarvoväli toimitustilassa 3 tuntia) ylittää jäähdytys-
rajan, huonejäähdytys kytketään automaattisesti
päälle. Käyttöohjelman ”Lämm./jäähd. ja KV” pitää
olla aktivoituna.

Esimerkki:
Huonelämpötilan asetusarvo = 20 °C
”Lämpötilaero jäähdytysrajan laskemiseen” = 4 K
Tästä saadaan jäähdytysraja 24 °C ((20 °C +4 K)).
■ Vaimennettu ulkolämpötila > 24 °C (jäähdytysraja):

Huonejäähdytys kytketään päälle.
■ Vaimennettu ulkolämpötila < 23 °C (esimääritetyn

hystereesin perusteella 1 K):
Huonejäähdytys kytketään pois päältä.

Ohje
Erilliseen jäähdytyspiiriin jäähdytysrajalla ei ole vaiku-
tusta.
Tämä parametri on käytettävissä vain silloin, kun jääh-
dytyskäyttö on aktivoitu parametrillä ”Jäähdytystoi-
minto 7100”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7007 Ensiöpumppu luonnollisessa jäähdytyksessä ! 

Ensiöpumpun kytkentätila, jos jäähdytystoiminto ”luon-
nollinen jäähdytys” on päällekytketty.
Säätö riippuu käytetyistä laitteistokomponenteista.

Arvo Merkitys
”0” Ensiöpumppua ei kytketä päälle, jos lämpöä

poistetaan jonkin toisen laitteistokomponen-
tin, esim. lämpöpatterin kautta. Tarvittaessa
vaadittavia pumppuja voidaan ohjata NC-sig-
naalilla (kosketin 211.5 peruspiirilevyssä).

”1” Ensiöpumppu kytketään päälle, esim. jos läm-
pöä poistetaan ensiöpiirin kautta.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7003 Lämpötilaero lämmitysrajan laskentaan  ! (jatkoa)
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Uima-altaan lämmityksen ohjaus uima-altaan lämpöti-
lansäätimellä (lisävaruste)

Arvo Merkitys
”0” Ei uima-altaan lämmitystä
”1” Uima-altaan lämmitys

Ohje
Uima-altaan lämmityksen ohjauksen lämpötilansäädin
liitetään laajennuksen EA1 kautta lämpöpumpun
ohjauskeskukseen (”Ulkoinen laajennus 7010”).

700A Sarjaohjaus !  / 

Arvo Merkitys
”0” Ei sarjaohjausta
”1” Ei saa säätää.
”2” Sarjaohjaus LONin kautta

Ohje
Lämpöpumppujen yhdistelmälaitteille ei saa
säätää.
 

”3” Ei saa säätää.

Ohjeita
■ Aseta ohjauslämpöpumppu arvolle ”2”.
■ Aseta seuraavien jaksolämpöpumppujen arvoksi ”0”

ja parametrin ”Laitteistokaavio 7000” arvoksi ”11”.

700C Lämpöpumpun käyttö sarjaohjauksessa !  / 

Sarjaohjauksessa LONin kautta: säätö jokaisessa jak-
solämpöpumpussa sarjaohjauksessa. Siten voidaan
yksittäiset jaksolämpöpumput vapauttaa erilaisiin käyt-
tötarkoituksiin.

Esimerkki:
LON-väylän kautta tapahtuvassa sarjaohjauksessa
yhtä lämpöpumppua voidaan käyttää vain huoneläm-
mitykseen ja toista vain käyttöveden lämmitykseen.
Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätö”):
useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa asetusohjeet.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Käyttöveden lämmitys

”Bitti
2”

Huonelämmitys

”Bitti
3”

Huonejäähdytys

”Bitti
4”

Uima-altaan lämmitys

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

700D Käyntiaikatasaus sarjaohjaus !  / 

Käyntiaikatasaus huolehtii siitä, että lämpöpumppujen
kompressorien käyntiajat sarjaohjauksen sisäpuolella
ovat mahdollisimman samat.

Arvo Merkitys
”0” Ei käyntiaikatasausta
”1” Käyntiaikatasaus ohjauslämpöpumpun ja

kaikkien jaksolämpöpumppujen välillä: käyn-
tiajat määritetään lämpöpumpun ohjauskes-
kukseen tallennettujen käyttötuntien perus-
teella: ”Diagnoosi” Ú ”Lämpöpumppu” Ú
”Käyttötunnit kompressori Ú”

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7008 Uima-allas !
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Vain tehosäädellyt lämpöpumput:
Lämpöpumppujen tehonsäätöä varten määritetään
menoveden lämpötila toisiopiirissä.

Arvo Merkitys
”0” Ei tehonsäätöä
”1” Ei saa säätää!
”2” Tehonsäätö puskurivaraajan ulostulolämpöti-

la-anturin kautta

7010 Ulkoinen laajennus !

Laajennuksen EA1 käyttöalueet:
■ Uima-altaan lämmitys
■ Käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä
■ Ulkoinen käsky/ulkoinen sekoitusventtiili AUKI tai

normaalikäyttö
■ Ulkoinen lukitus/ulkoinen sekoitusventtiili KIINNI tai

normaalitoiminto
■ Menoveden lämpötilan asetusarvon määrääminen,

kun ulkoinen käsky analogisella jännitesignaalilla 0
-10 V

■ Lämmitysveden vähimmäislämpötila (toisiopiirin
menoveden lämpötila)

■ Smart Grid

Ohje
Uima-altaan lämmityksessa seuraavia toimintoja ei voi
toteuttaa:
■ Käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä
■ Ulkoinen lämpöpumpun vaatimus/ulkoinen sekoitus-

venttiili AUKI

Ohje
Smart Grid -toiminnossa seuraavia toimintoja ei voi
toteuttaa:
■ Käyttötilan ulkoinen vaihtokytkentä
■ Ulkoinen vaatimus
■ Ulkoinen lukitus

Laajennuksen AM1 käyttöalueet:
■ Yleishälytys
■ Ensiölähteen vaihtokytkentä jäävaraajan yhteydessä

Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätö”):
useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöohjeen.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Laajennus EA1

”Bitti
2”

Laajennus AM1

”Bitti
3”

Ei saa säätää!

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

7011 Laitteistokomponentti ulkoisen vaihtokytkennän yhteydessä !

Sen laitteistokomponentin valinta, jonka käyttötila halu-
taan vaihtaa tietyksi ajaksi. Ilmanvaihtolaitteissa suori-
tetaan ilmanvaihtotehon vaihtokytkentä.
■ Lämmityspiirit, käyttöveden lämmitys, puskuriva-

raaja:
Säädettävä käyttötila määrätään parametrillä ”Käyt-
tötila ulkoisella vaihtokytkennällä 7012”.

■ Ilmanvaihto:
Säädettävä ilmanvaihtoteho esimääritetään paramet-
rillä ”Käyttötavan vaihtokytkennän vaikutus
ilmanvaihtoon 701F”.

■ ”Ulkoisen vaihtokytkennän kesto 7013” ilmaisee
vaihtokytkennän kestoajan.

Ohje
Toiminnolla ”Ulkoisen käskyn vaikutus lämpöpump-
puun/lämm.piir. 7014” on suurempi tärkeysjärjestys
kuin toiminnolla ”Laitteiston osat ulkoisella vaihto-
kytkennällä 7011”.

Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöohjeen.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

700F Sarjaohjauksen tehonsäädön strategia !  / 
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Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1/HK1

”Bitti
2”

Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M2/HK2

”Bitti
3”

Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä M3/HK3

”Bitti
4”

Ei saa säätää!

Bitti Merkitys
”Bitti
5”

Käyttöveden lämmitys

”Bitti
6”

Puskurivaraaja

”Bitti
7”

Yhdistetty ilmanvaihtolaite

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

7012 Käyttötila ulkoisella vaihtokytkennällä !

Sen käyttötilan valinta, johon ulkoisesti halutaan vaih-
taa.

Arvo Käyttötila (katso käyttöohjetta)
Lämmitys/jäähdytys Lämmin vesi Puskurivaraaja

”0” Ei lämmitystä, vain valittujen laitteistokomponenttien jäätymissuoja
”1” ”Alennettu” ”Ylä” ”Ylä”
”2” ”Normaali” ”Normaali” ”Normaali”
”3” ”Kiinteä arvo”: Menoveden

lämpötilan asetusarvo on
”Lämmityspiirin maks.
menoveden lämpötila 200E”

”Lämp.2”: Lämmitys para-
metrillä ”Lämpimän käyttö-
veden lämpötilan asetusar-
vo 2 600C”

”Kiinteä arvo”: Lämmitys pa-
rametrillä ”Lämpötila käyttöti-
lassa puskurivaraajan kiin-
teä arvo 7202”

Ohje
Jos parametrissä ”Laitteistokomponentti ulkoisen
vaihtokytkennän yhteydessä 7011” ”Bitti 7” on ase-
tettu: Esimääritä se ilmanvaihtoteho, joka on ulkoisesti
tarkoitus kytkeä päälle, parametrillä ”Käyttötavan
vaihtokytkennän vaikutus ilmanvaihtoon 701F”.

7013 Kesto ulkoisella vaihtokytkennällä !

Käyttötilan ulkoisen vaihtokytkennän vähimmäiskesto.
Käyttötilan vaihtokytkentä suoritetaan heti, kun käyn-
nistysväli on sulkeutunut (signaali vallitsee).

Parametriryhmä Laitteistomääritys

 7011 Laitteistokomponentti ulkoisen… (jatkoa)
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Esimerkki: Vaihtokytkennän keston arvo B 8 tuntia
(tehdasasetus)

8 h

8 h

A

B

A

B

Kuva. 53

■ Signaalin kesto A < Vaihtokytkennän keston
arvo B:
Vaihtokytkennän kesto 8 h

■ Signaalin kesto A > Vaihtokytkennän keston
arvo B:
Vaihtokytkennän kesto = signaalin kesto

Arvo Kesto
”0” Vaihtokytkentä vain niin kauan, kuin käyn-

nistysväli on suljettu
”1”
-
”12”

Vaihtokytkennän vähimmäiskesto: Kesto al-
kaa, kun signaali vallitsee.

Säätöarvo h

7014 Ulkoisen käskyn vaikutus lämpöpumppuun/lämm.piir. !

Säätö, johon toiminnon ”Ulkoinen vaatimus/ulkoinen
sekoitusventtiili AUKI” tulee vaikuttaa.

Ohje
■ Toiminnon ”Ulkoinen vaatimus” yhteydessä asete-

taan toisiopiirille kiinteä menoveden lämpötilan ase-
tusarvo (”Menoveden lämpötila kun
ulkoinen käsky 730C”).

■ Signaalilla” Ulkoinen lukitus” on suurempi tärkeysjär-
jestys kuin signaalilla ”Ulkoinen käsky”.

Arvo Lämmityspiiri sekoitusvent-
tiilillä M2/LP2

Lämmityspiiri sekoitusvent-
tiilillä M3/LP3

Lämmityspyyntö lämpöpum-
pulle

”0” Normaalikäyttö Normaalikäyttö Ei
”1” Sekoitusventtiili ”AUKI” Normaalikäyttö Ei
”2” Normaalikäyttö Sekoitusventtiili ”AUKI” Ei
”3” Sekoitusventtiili ”AUKI” Sekoitusventtiili ”AUKI” Ei
”4” Normaalikäyttö Normaalikäyttö Kyllä
”5” Sekoitusventtiili ”AUKI” Normaalikäyttö Kyllä
”6” Normaalikäyttö Sekoitusventtiili ”AUKI” Kyllä
”7” Sekoitusventtiili ”AUKI” Sekoitusventtiili ”AUKI” Kyllä

Ohje
Uima-altaan lämmitystä varten täytyy lämpöpumpun
lämmityskäsky vapauttaa (säätö 
”4”, ”5”, ”6” tai ”7”).

7015 Ulkoisen lukituksen vaikutus lämpöpumppuun/lämmityspiireihin !

Toiminnon vaikutus ”Ulkoinen lukitus/ulkoinen sekoi-
tusventtiili KIINNI” laitteistokomponentteihin ! Huomio

Jos ”ulkoinen lukitus” on toiminnassa, laitteiston
jäätymissuoja ei mahd. ole varmistettu.
Käyttäjän on varmistettava jäätymissuoja.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7013 Kesto ulkoisella vaihtokytkennällä ! (jatkoa)
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Ohje
Signaalilla ”ulkoinen lukitus” on suurempi tärkeysjärjes-
tys, kuin signaalilla ”ulkoinen käsky”.

Arvo Lämmityspiiri sekoitusvent-
tiilillä M2/HK2

Lämmityspiiri sekoitusvent-
tiilillä M3/HK3

Lämpöpumpun lukitus

”0” Normaalikäyttö Normaalikäyttö Ei
”1” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Normaalikäyttö Ei
”2” Normaalikäyttö Sekoitusventtiili ”KIINNI” Ei
”3” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Ei
”4” Normaalikäyttö Normaalikäyttö Kyllä
”5” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Normaalikäyttö Kyllä
”6” Normaalikäyttö Sekoitusventtiili ”KIINNI” Kyllä
”7” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Sekoitusventtiili ”KIINNI” Kyllä

7017 Vitocom 100 !

Tiedonvaihtoliitännän Vitocom 100, tyyppi GSM,
käyttö.

Arvo Merkitys
”0” Vitocom 100, tyyppi GSM, ei käytössä.
”1” Vitocom 100, tyyppi GSM, asennettu ja akti-

voitu.

7018 Lämpötila-alue tulo 0..10V !

Lämpötila-alue tasajännitesignaalille 0 - 10 V. Lämpö-
tila-alue alkaa arvosta 0 °C ja kulkee lineaarisesti sää-
dettyyn arvoon saakka.
Tällä signaalilla voidaan esim. toisiopiirin menoveden
asetusarvo huonelämmitykselle esimäärittää ulkoi-
sen käskyn vallitessa. Tätä varten on jännitesignaali
yhdistettävä tuloon ”0–10 V” laajennuksessa EA1.

Esimerkki:
Arvo 800 esittää lämpötila-aluetta 0 ... 80 °C, eli 5 V
vastaa arvoa 40 °C ja 7,5 V arvoa 60 °C.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

7019 Etusija ulkoinen käsky !

Ulkoisen käskyn etusija suhteessa vaatimuksiin lämmi-
tys- tai jäähdytyskäytölle

Arvo Merkitys
”0” Alhaisempi tärkeysjärjestys:

Huonelämmityksellä/-jäähdytyksellä on etusi-
ja ennen ulkoista käskyä.

”1” Korkeampi tärkeysjärjestys:
Ulkoisella käskyllä on etusija ennen huone-
lämmitystä/-jäähdytystä.

”2” Ei saa säätää!
”3” Ei saa säätää!

Ohje
Etusija ennen käyttöveden lämmitystä täytyy säätää
erikseen.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

 7015 Ulkoisen lukituksen vaikutus… (jatkoa)
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Sähkökomponenttien valinta, esim. toisiopumppu/
kompressori

! Huomio
Jos ”ulkoinen lukitus” on toiminnassa, laitteiston
jäätymissuoja ei mahd. ole varmistettu.
Käyttäjän on varmistettava jäätymissuoja.

Ohje
■ Ota huomioon parametrin ”Ulkoisen lukituksen vai-

kutus lämpöpumppuun lämm.piir. 7015” asetus.
■ Signaalilla ”ulkoinen lukitus” on korkeampi tärkeys-

järjestys, kuin signaalilla ”ulkoinen käsky”.

Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöavun.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Lämmityspiirin pumppu A1/LK lukittu

”Bitti
2”

Lämmityspiirin pumppu M2/HK2 lukittu

”Bitti
3”

Lämmityspiirin pumppu M3/HK3 lukittu

”Bitti
4”

Varaajan lämmittimen kiertopumppu lukittu

”Bitti
5”

Toisiopumppu/kompressori lukittu

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

701B Laitteiston yht. menoveden lämpötila-anturi !

Laitteistoihin puskurivaraajalla voidaan lämmitysmeno-
veden puskurivaraajan jälkeen asentaa yhteinen
menoveden lämpötila-anturi.

Ohje
Jos laitteiston menoveden lämpötila-anturia ei ole, on
otettava huomioon seuraava:
■ Ei jäätymisenestoa lämmityspiirille A1/HK1.
■ Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili (kun asen-

nettuna) ei avaudu.

Arvo Merkitys
”0” Laitteiston menovesilämpötila-anturi ei käy-

tössä. Toisiopiirin menovesilämpötila-anturi
käytössä.

”1” Laitteiston menovesilämpötila-anturi on asen-
nettu ja aktivoitu.

Ohje
Jos ulkoinen lämmöntuottaja on säädetty pa-
rametrillä (”Ulkoisen lämmöntuottajan va-
pautus 7B00” kohtaan ”1”), tämä säätöarvo
asetetaan automaattisesti.
 

701C Käyttötila ilmoituksen jälkeen A9, C9 !

Jos häiriöilmoitukset A9 tai C9 tulevat näyttöön, lämpö-
pumpun käyttö estetään. Huonelämmitys ja käyttöve-
den lämmitys tapahtuvat silloin käytettävissä olevilla
lisälämmittimillä, esim. lämmitysveden lisälämmitys-
vastuksella. Kompressori kytkeytyy päälle uudelleen
vasta sen jälkeen, kun häiriö on poistettu ja lämpö-
pumppu kytketty kerran pois päältä ja takaisin päälle.
Tällä parametrillä voidaan edellytykset käytölle lisäläm-
mittimillä esimääritellä.

Arvo Merkitys
”0” ■ Huonelämmitys parametrillä ”Huoneläm-

mitys normaali 2000”, josta vähennetty
5 K

■ Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetus-
arvo 30 °C

■ Suositeltu säätö, jos käytetään lämmitysve-
den lisälämmitysvastusta.

”1” ■ Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys
säädettyjen aikaohjelmien mukaan

■ Suositeltu säätö, jos käytetään ulkoisia läm-
möntuottajia, esim. kondensoivia öljykattiloi-
ta.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

701A Ulkoisen lukituksen vaikutus pumppuun/kompressoriin !
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Ilmanvaihtoteho, jossa ulkoinen vaihtokytkentä sääde-
tään.
Edellytys: Ilmanvaihtolaite on valittu ulkoista vaihtokyt-
kentää varten. Valitse tätä varten parametrissä ”Lait-
teistokomponentti ulkoisen vaihtokytkennän
yhteydessä 7011” ”Bitti 7”.

Ohje
 avaa säätöavun.

Bitti Ilmanvaihtoteho
”Bitti
0”

0 POIS

”Bitti
1”

1 Perusilmanvaihto

”Bitti
2”

2 Vähennetty ilmanvaihto

Bitti Ilmanvaihtoteho
”Bitti
3”

3 Nimellisilmanvaihto

”Bitti
4”

4 Tehoilmanvaihto

Ohje
Jos parametrissä ”Laitteistokomponentti ulkoisen
vaihtokytkennän yhteydessä 7011” on valittu toinen-
kin bitti, kuin ”Bitti 7”: Se käyttötila, joka ulkoisesti on
tarkoitus kytkeä päälle, määritetään parametrillä
”Käyttötila ulkoisessa vaihtokytkennässä 7012”.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

7029 Jaksolämpöpumppujen määrä!  / 

Jaksolämpöpumppujen määrä sarjaohjauksessa
LONin kautta

Arvo Merkitys
”0” Ei jaksolämpöpumppua
”1” -
”4”

Jaksolämpöpumppujen määrä

7030 Ensiölähteen valinta ! 

Arvo Merkitys
”0” Lämmönkeruuputkistot/porakaivot
”1” Jäävaraaja tai aurinko-ilma-absorbaattori

Ohje
Jäävaraajaa varten tarvitaan laajennus AM1
ja Vitosolic 200. Ota sen vuoksi huomioon
parametrit ”Ulkoinen laajennus 7010” ja
”Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlait-
teen tyyppi 7A00”.
 

7031 Päällekytkentähystereeri aurinko-ilma-absorbaattori ! 

Aurinko-ilma-absorbaattoria käytetään vain silloin
ensiölähteenä, kun ero absorbaattorin ja jäävaraajan
lämpötilan välillä on suurempi kuin säädetty arvo.

Muut edellytykset:
■ Absorbaattorin lämpötila > ”Ensiölähteen aurin-

koabsorbaattori vähimmäislämpötila 7033”
■ Ensiö-sisääntulolämpötila on sallitun alueen sisäpuo-

lella.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

Parametriryhmä Laitteistomääritys

701F Käyttötavan vaihtokytkennän vaikutus ilmanvaihtoon !
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Hystereesi aurinkoabsorbaattorin päälle- ja poiskytken-
tää varten ensiölähteenä, suhteessa säädettyihin rajoi-
hin ensiösisääntulolämpötilalle. Näin kytketään ensiö-
lähde jäävaraaja päälle, ennen kuin ensiösisääntulo-
lämpötilan rajat on saavutettu ja kompressori kytkeytyy
pois päältä.

Edellytykset aurinko-ilma-absorbaattorin käytölle
ensiölähteenä:
■ Lämpötilaero aurinko-ilma-absorbaattori — jääva-

raaja > ”Päällekytkentähystereesi aurinko-ilma-
absorbaattori 7031”

■ Absorbaattorin lämpötila > ”Ensiölähteen aurin-
koabsorbaattori vähimmäislämpötila 7033”

■ Absorbaattoritilämpötila > ”Min. sisääntulolämpö-
tila ensiöpiiri 5016”, johon lisätään ”Hystereesi
aurinkoabsorbaattori 7032”

■ Absorbaattoritilämpötila < ”Maks. sisääntulolämpö-
tila ensiöpiiri 5015”, josta vähennetään ”Hyste-
reesi aurinkoabsorbaattori 7032”

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

Ensiölähteen aurinkoabsorbaattori vähimmäislämpötila 7033 ! 

Aurinko-ilma-absorbaattoria käytetään vain silloin
ensiölähteenä, kun absorbaattorin lämpötila ylittää
säädetyn arvon.

Edellytykset aurinko-ilma-absorbaattorin käytölle
ensiölähteenä:
■ Lämpötilaero aurinko-ilma-absorbaattori – jäävaraaja

> ”Päällekytkentähystereesi aurinko-ilma-absor-
baattori 7031”

■ Absorbaattorin lämpötila > ”Ensiölähteen aurin-
koabsorbaattori vähimmäislämpötila 7033”

■ Ensiö-sisääntulolämpötila on sallitun alueen sisäpuo-
lella.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7034 Keskimääräinen maaperän lämpötila kesäkäytössä ! 

Jäävaraajan maksimilämpötila kesäkäytössä: Katso
”Eston edell. vähimm.käyttöaika, kesäk. 7035”.
Säädä tämä arvo alhaisemmaksi, kuin ensiösisääntu-
lolämpötila, josta vähennetty ”Hystereesi aurinkoab-
sorbaattori 7032”.

Ohje
Maks. ensiösisääntulolämpötilan voi säätää vain
Viessmannin valtuuttama lämpöpumppujen huoltoliike.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

7035 Eston edell. vähimm. käyttöaika, kesäk. ! 

Erityisesti kesällä korkeat lämpötilat aiheuttavat jääva-
raajassa suuria lämpöhäviöitä maahan ja siten useim-
min tapahtuvaan jälkilämmitykseen aurinko-ilma-
absorbaattorin kautta. Tämän estämiseksi jäävaraajan
maksimilämpötilaa alennetaan kesäkäytössä.

Kesäkäytössä päällekytkentä tapahtuu seuraavien
edellytysten vallitessa:
■ Lämpöpumppu on ollut yhden päivän aikana huone-

lämmitykseen vähemmän kuin ”Min. taukoaika
kesäkäyttö 7035” käytössä.

■ ”Jäävaraajan kesäkäytön alk. kalenteriviikko
7039” on saavutettu.

■ ”Viimeinen kalenteriviikko kesäkäytölle 7036” ei
ole vielä saavutettu.

Säätöarvo minuutteina

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7032 Aurinkoabsorbaattorin hystereesi ! 
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Säädetyn kalenteriviikon jälkeen kesäkäyttöä ei enää
kytketä päälle. Jäävaraajaa lämmitetään aurinko-ilma-
absorbaattorilla maksimilämpötilaan saakka.

Säätöarvo kalenteriviikkoina

7037 Valvonta absorbaattoripiiri ! 

Arvo Merkitys
”0” Valvonta pois
”1” Jos absorbaattoripumpun ohjaus on päällä

ja energiamäärä laskee alle 1 kWh
6 tunnin kuluessa, tulee häiriöilmoitus ”96
Keräinp. jäävaraaja” näyttöön.
Edellytys: Absorbaattoripiiriin on asennettu
lämpömääränlaskin.

7038 Bivalentin käytön lämpötila-anturi ! 

Arvo Merkitys
”0” Ulkolämpötila-anturia käytetään:

Bivalentti käyttö, mikäli ulkolämpötilan pitkäai-
kainen keskiarvo ”Kaksiarvolämpötila ulkoi-
nen lämmöntuottaja 7B02” alittuu.

”1” Jäävaraajan lämpötila-anturia käytetään:
Bivalentti vaihtoehtoinen käyttö, mikäli jääva-
raajan lämpötila ”Kaksiarvolämpötila ulkoi-
nen lämmöntuottaja 7B02” alittuu.

7039 Jäävaraajan kesäkäytön alk. kalenteriviikko ! 

Ennen säädettyä kalenteriviikkoa ei kesäkäyttöä kyt-
ketä päälle. Jäävaraajaa lämmitetään aurinko-ilma-
absorbaattorilla maksimilämpötilaan saakka.

Säätöarvo kalenteriviikkoina

703A Jäävaraajan kesäkäytön lopun aikaisin kalenteriviikko ! 

Jos lämpöpumppu on ollut säädetyn kalenteriviikon
mukaan yhden päivän aikana käytössä huonelämmi-
tykseen enemmän kuin ”Min. taukoaika kesäkäyttö
7035”, kesäkäyttö päättyy. Jäävaraajaa lämmitetään
aurinko-ilma-absorbaattorilla maksimilämpötilaan
saakka.
Kesäkäyttö kytkeytyy taas päälle, jos lämpöpumppu on
ollut yhden päivän aikana käytössä huonelämmityk-
seen vähemmän kuin ”Min. taukoaika kesäkäyttö
7035”.

Kesäkäyttö päättyy kuluvana vuonna lopullisesti sää-
dön ”Viimeinen kalenteriviikko kesäkäytölle 7036”
mukaan.

Säätöarvo kalenteriviikkoina

7044 As.-sarj. tyyppi ! 

Vitocal 111-S/222-A/222-S:

Parametriryhmä Laitteistomääritys
7036 Viimeinen kalenteriviikko
 kesäkäytölle ! 
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Jos asennussarja sekoitusventtiilillä on asennettu,
lämmityspiiri M2/HK2 yhdistetään suoraan lämpö-
pumppuun. Lämmityspiirin pumppu ja lämmityspiirin
sekoitusventtiili ovat asennussarjan osia. Puskuriva-
raaja toisiopiirin menovedessä ei ole yhdistettynä.

Ohjeita käytettäessä sekoitusventtiilillä varustettua
asennussarjaa (”Tyyppi asennussarja 7044” koh-
dassa ”1”)
■ Lämmityspiirin A1/HK1 täytyy olla yhdistettynä, muu-

ten lämmityspiiriin M2/HK2 ei voi syöttää lämpöä.
■ Säädä lämpöpumpun nimellisteho ”Lämmityspiirin

pumpun nimellisteho HK2 734A” lämmityspiirissä
M2/HK2 tarvittavan tilavuusvirran mukaan.

■ Puskurivaraajan käyttö toisiopiirin menovedessä ei
ole mahdollista.

■ Sekoitusventtiilillä varustetun asennussarjan yhtey-
dessä täytyy käytettävissä olla sulamisenergiaa var-
ten riittävä laitteistotilavuus. Tätä varten on asennet-
tava joko ylivirtausventtiili lämmityspiirin kauimpana
olevaan kohtaan tai varustettava lämmitysveden
puskurivaraaja vähäisellä tilavuudella toisiopiirin
paluuveteen.

Arvo Merkitys
”0” Sekoitusventtiilillä varustettua asennussarjaa

ei ole.
”1” Sekoitusventtiilillä varustettu asennussarja on

asennettu.

Seuraavia laitteistokomponentteja ei valvota
myöskään silloin, vaikka laitteistokaavio sen
sisältää:
■ Puskurivaraaja toisiopiirin menovedessä:

”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen
jakaja 7200” ei vaikutusta

■ Lämmityspiiri M3/HK3 (huonelämmitys ja
huonejäähdytys)

■ Erillinen jäähdytyspiiri

7050 Lomaohjelman vaikutus !

Toiminnot, joihin lomaohjelma ei vaikuta.
Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöohjeen.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Käyttöveden lämmitys

”Bitti
2”

Käyttöveden lämmitys parametrillä ”Lämpi-
män käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2”

”Bitti
3”

Puskurivaraajan lämmitys

”Bitti
4”

Ilmanvaihto

”Bitti
5”

Huonelämmitys/huonejäähdytys lämmityspii-
rin A1/HK1 kautta

Bitti Merkitys
”Bitti
6”

Huonelämmitys/huonejäähdytys lämmityspii-
rin M2/HK2 kautta

”Bitti
7”

Huonelämmitys/huonejäähdytys lämmityspii-
rin M3/HK3 kautta

”Bitti
8”

Huonelämmitys erillisen jäähdytyspiirin SKK
kautta

”Bitti
9”

Käyttöveden kiertopumppu

Ohje
Jos mitään bittiä ei ole valittu, lomaohjelma vaikuttaa
kaikkiin toimintoihin.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

Parametriryhmä Laitteistomääritys

7044 As.-sarj. tyyppi !  (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Kompressori”

4. Valitse parametri.

5000 kompressorin vapautus !  / 

Kompressorin vapautus lämpöpumpun tai 1. tehon
lämpöpumpun käyttöön.

Ohje
2-tehoisella kylmäainepiirillä varustetuissa lämpöpum-
puissa täytyy kompressori ”lisäksi” vapauttaa para-
metrillä ”Vapautus, kompressoriteho tandemkäy-
tössä 509E”.

Arvo Merkitys
”0” Kompressori ei käynnisty.
”1” Kompressori on vapautettu.

Ohje kohteelle !
Säädä kompressorin pois kytkemiseksi parametri
”Kompressoritehonkäytön vapautus 5012” asen-
toon ”0”.

Ohje
Lukitse lämpöpumppu rakennekuivausta varten para-
metrilla ”Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen
7300”.

5010 Höyrystimen lämpötila sulatuksen lopussa !  / 

Jos höyrystimen lämpötila ylittää säädetyn arvon, sula-
tus päättyy.

Ohje
■ Tällä parametrillä ei laitteessa Vitocal 100-S/111-S

ole vaikutusta.
■ Lauhduttimen suojaamiseksi jäätymiseltä on lämpö-

pumpun ohjauskeskuksessa vielä muita toimintoja,
jotka voivat keskeyttää höyrystimen sulattamisen
ennenaikaisesti.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

5012 Vapautus kompressoritehon käyttö !

Vapautus kompressorin käyttöön:
■ 1-tehoisessa lämpöpumpussa
■ Lämpöpumpussa 2-tehoisella kylmäainepiirillä kom-

pressorille 1
Ohje
Kompressorin 2 käyttö vapautetaan parametrillä
”Vapautus kompressori 2 hydrauliikkapiirille
509F”.

Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa asetusohjeet.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Käyttöveden lämmitys

”Bitti
2”

Huonelämmitys

”Bitti
3”

Huonejäähdytys

”Bitti
4”

Uima-altaan lämmitys

Ohje
Jos bittiä ei ole valittu, kompressoria ei kytketä päälle.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

Parametriryhmä Kompressori

Parametriryhmän haku näyttöön

58
36

73
8

pa
ra

m
et

ri



213

Tyypistä riippuva lämpöpumpun tai kompressorin  läm-
pöteho 2-tehoisessa kylmäainepiirissä:
Tätä arvoa tarvitaan esim. energiaseurannan ja vuosi-
työluvun laskelmaan.

Esimerkki:
Vitocal 200-S, tyyppi AWB-M-E-AC 201.D08: nimellis-
lämpöteho 8 kW

Ohje
: Säädä teho yhdistetyn ulkoyksikön mukaisesti.

Jos tehoa ei ole ilmoitettu, lämpöpumppu ei käynnisty.
Lämpöpumpun ohjauskeskuksen ilmoitushistoriassa
häiriö ilmoitetaan häiriökoodilla ”B0”.

Säätöarvo kW

5043 Ensiölähteen teho !

Ensiöpiirin toimilaitteiden teho, esim. ensiöpumppu.
Tätä arvoa tarvitaan energiaseurannan ja vuositason
tehokertoimen laskemiseen.

Ohje
Kun säätöarvo on ”0”, käytetään sisäisesti tehoarvoa,
joka on 7,5 % kompressorin tehosta.

Tyyppi Merkitys
Kaikkien käytettävien ensiö- ja kaivopumppu-
jen nimellistehojen summa: katso käytettävien
kiertopumppujen tyyppikilvet.

/ Puhaltimen nimellisteho, kytketty asennus-
kohteessa: ei koske kylmäainepiirin säätimel-
lä varustettuja lämpöpumppuja [6].
Ei saa säätää!

Säätöarvo W

509E Kompressoritehon vapautus tandemkäytössä ! 

Kompressorin vapautus 2-tehoisessa kylmäainepii-
rissä.
Edellytys: ”Kompressorin vapautus 5000” on arvolla
”1”.

Arvo Merkitys
”0” Molemmat kompressorit on lukittu.
”1” Kompressori 1 on vapautettu.
”2” Kompressori 2 on vapautettu.
”3” Kompressori 1 ja kompressori 2 on vapautet-

tu.

509F Kompressorin 2 vapautus hydraulipiiriä varten ! 

Vapautus kompressorin  2 käyttöön 2-tehoisen kyl-
mäainepiirin lämpöpumpussa.

Ohje
Kompressorin 1 käyttö vapautetaan parametrillä
”Vapautus kompressoritehon 5012 käyttö”.

Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätö”):
useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa asetusohjeet.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Käyttöveden lämmitys

”Bitti
2”

Huonelämmitys

”Bitti
3”

Huonejäähdytys

”Bitti
4”

Uima-altaan lämmitys

Ohje
Jos bittiä ei ole valittu, kompressoria ei kytketä päälle.

Parametriryhmä Kompressori

5030 Teho kompressoriteho !
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Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

Parametriryhmä Kompressori

 509F Kompressorin 2 vapautus hydraulipiiriä… (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Ulk. lämmöntuottaja”

4. Valitse parametri.

7B00 Ulkoisen lämmöntuottajan vapautus !

Lämpöpumpun ohjauskeskus voi lämmöntarpeen kas-
vaessa kytkeä ulkoisen lämmöntuottajan.

Ohje
Kaikki muut ulkoista lämmöntuottajaa koskevat para-
metrit tulevat näkyviin vasta sitten, kun tämän para-
metrin asetuksena on ”1”.

Arvo Merkitys
”0” Ulkoista lämmöntuottajaa ei käytetä.
”1” Ulkoinen lämmöntuottaja, esim. kondensoiva

öljykattila, on aktivoitu.

Ohje
Tällä säätöarvolla aktivoidaan samanaikai-
sesti laitteiston menoveden lämpötila-anturi.
Parametri ”Laitteiston yht. menoveden
lämpötila-anturi 701B” asetetaan arvoon
”1”.
 

7B01 Etusija ulkoinen lämmöntuottaja/lisälämmitysvastus!

Koskee vain huonelämmitystä. Arvo Merkitys
”0” Lisälämmitysvastuksella on etusija.
”1” Ulkoisella lämmöntuottajalla on etusija.

7B02 Kaksiarvolämpötila ulkoinen lämmöntuottaja!

Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo)
alittaa tässä säädetyn arvon pitkän ajanjakson kulu-
essa, ulkoinen lämmöntuottaja kytketään tarvittaessa
päälle. Ensiölähteestä riippuen tähän käytetään joko
vaimennettua ulkolämpötilaa (pitkän ajan keskiarvo) tai
jäävaraajan lämpötilaa (”Bivalentin käytön lämpö-
tila-anturi 7038”).

Edellytykset:
■ Lämpöpumppu ja/tai muut lämpölähteet eivät pysty

yksinään täyttämään vallitsevaa lämmitystarvetta.
■ Bivalentti rinnakkainen käyttötapa on säädetty:

”Lämpöpumpun bivalentti käyttötapa 7B0E” on
kohdassa ”1”.

Bivalenssilämpötilan yläpuolella lämpöpumpun ohjaus-
keskus kytkee ulkoisen lämmöntuottajan päälle vain
seuraavilla edellytyksillä:
■ Käyttöveden jälkilämmitystä ulkoisella lämmöntuotta-

jalla tarvitaan (”Ulk. lämmöntuott. vapautus käyt-
töveden lämmitykseen 7B0D”).

■ Lämpöpumppu on viallinen.
■ Lämpöpumppu on estetty, esim. ulkoisen ohjauksen

aikana.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja

Parametriryhmien haku näyttöön
58

36
73

8

pa
ra

m
et

ri

 



216

Jotta voidaan välttää ulkoisen lämmöntuottajan kytkey-
tyminen heti päälle toisiopiirin menoveden lämpötilan
asetusarvon alituttua lyhytaikaisesti, lämpöpumpun
ohjauskeskus käyttää päällekytkentäkriteerinä tehoin-
tegraalia. Tämä tehointegraali on integraali menove-
den lämpötilan asetusarvon poikkeaman keston ja kor-
keuden suhteesta tosiarvoon. Kuvassa 54 on tehoin-
tegraali harmaa pinta lämpötilan tosiarvon ajallisen
kulun ja toisiopiirin menoveden lämpötilan hystereesin
välillä.

A

D

C

B

t
Kuva. 54

A Toisiopiirin menoveden lämpötilan asetusarvo
B Toisiopiirin menoveden lämpötilan tosiarvo
C Toisiopiirin menoveden lämpötilan hystereesi
D Tehointegraali

Säätöarvo K.min

7B04 Päällekytkentäviive ulkoiset lämmöntuottajat !

Säädetyssä ajassa ulkoinen lämmöntuottaja ei kyt-
keydy päälle toisiopiirin menoveden lämpötilan asetus-
arvossa tapahtuneen muutoksen jälkeen. Tämä tapah-
tuu esim. vaihdettaessa käyttötilaa aikaohjelmassa
”Normaali”, ”Vähennetty”, ”Kiinteä arvo”), tai vaih-
tokytkennän jälkeen huonelämmityksen ja käyttöveden
lämmityksen välillä.

Säätöarvo minuutteina

7B05 Min. menoveden lämp. sekoitusv. ulkoiset lämmöntuottajat AUKI !

Seuraavia ulkoisen lämmöntuottajan hydraulisen liitän-
nän komponentteja ohjataan sähkösesti vasta silloin,
kun kattilaveden lämpötila on saavuttanut säädetyn
arvon. Näin vältetään se, että kylmää lämmitysvettä
pääsee laitteiston menoveteen tai varaaja-vedenläm-
mittimeen.
■ Huonelämmitys: Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitus-

venttiili avautuu.
■ Käyttöveden lämmitys: Varaajan jälkilämmityksen

kiertopumppu kytkeytyy päälle.

Jos kattilaveden lämpötila alittaa säädetyn arvon,
sekoitusventtiili sulkeutuu ja kiertopumppu varaajan
jälkilämmitykseen kytkeytyy pois päältä.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

7B06 Min. käyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat !

Käskyn jälkeen ohjauskeskus ei kytke ulkoista läm-
möntuottajaa tämän ajan kuluessa pois päältä (käsky-
signaali liitännässä 222.3/222.4 aktiivinen).

Säätöarvo minuutteina

Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja

7B03 Päällekytkentäkynnys ulkoiset lämmöntuottajat !
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Sen jälkeen kun ulkoisen lämmöntuottajan käskyä ei
enää ole, jää ulkoinen lämmöntuottaja ensin edelleen
päällekytketyksi. Vasta kun laitteiston menoveden läm-
pötila on saavuttanut tähän säädetyn kestoajan, ulkoi-
nen lämmöntuottaja kytkeytyy pois päältä.

Säätöarvo minuutteina

7B0B Maks. nosto menoveden lämp. ulkoiset lämmöntuottajat !

Ulkoisten lämmöntuottajien menoveden lämpötilan
nosto suhteessa vaadittavaan laitteiston menoveden
lämpötilan asetusarvoon.
Ulkoisen lämmöntuottajan hieman korkeampi menove-
den lämpötila tasaa sekoitusventtiilin mahdollisia pie-
nempiä vuotoja.

Ohje
Negatiivinen arvo alentaa arvoa parametrille ”Min.
menoveden lämp. sekoitusv. ulkoiset lämmöntuot-
tajat AUKI 7B05”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7B0C Ulk. lämmöntuott. vapautus lämmityskäyttöön !

Jos lämmityspiirien lämmöntarvetta ei voi kattaa läm-
pöpumpulla, kytketään ulkoinen lämmöntuottaja päälle.
Jos kattilaveden lämpötila on tarpeeksi korkea, sitä
syötetään lämmityspiireihin ulkoisen lämmöntuottajan
sekoitusventtiilin kautta (puskurivaraajan jälkeen).
Tämä sekoitusventtiili säätää laitteiston menoveden
lämpötilan asetusarvoon.

Muita edellytyksiä huonelämmitykselle ulkoisella läm-
möntuottajalla:
■ Bivalenssilämpötila on alittunut.

tai
■ On olemassa jokin erityinen lämpökäsky, esim. jon-

kin laitteistokomponentin jäätymisenesto.

Arvo Merkitys
”0” Ulkoisen lämmöntuottajan käyttö on estetty

huonelämmitykseen.
”1” Ulkoisen lämmöntuottajan käyttö on vapautet-

tu huonelämmitykseen.

7B0D Ulk. lämmöntuott. vapautus käyttöveden lämmitykseen !

Jos lämpöpumppu ei pysty kattamaan varaaja-veden-
lämmittimen lämmöntarvetta, käyttöveden jälkilämmi-
tyksen kiertopumppu ja ulkoinen lämmöntuottaja akti-
voidaan.

Ohje
Jos varaaja-vedenlämmittimeen on asennettu sähkö-
vastus ja lämpöpumpun ohjauskeskus ohjaa sitä,
ulkoista lämmöntuottajaa ei voi käyttää käyttöveden
jälkilämmitykseen.

Arvo Merkitys
”0” Ulkoisen lämmöntuottajan käyttäminen käyt-

töveden lämmitykseen on estetty.
”1” Ulkoinen lämmöntuottaja on vapautettu käyt-

töveden lämmitykseen.

Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja

7B07 Jälkikäyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat !
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Koskee vain huonelämmitystä.

Arvo Merkitys
”0” Bivalentti vaihtoehtoinen käyttötapa lämmitys-

laitteistoille, joissa on puskurivaraaja:
Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan
keskiarvo) on arvon ”Kaksiarvolämpötila
ulkoinen lämmöntuottaja 7B02” yläpuolella,
huonelämmitys tapahtuu vain lämpöpumpun
kautta, jos se on arvon alapuolella, niin vain
ulkoisen lämmöntuottajan kautta.

”1” Bivalentti vaihtoehtoinen käyttötapa lämmitys-
laitteistoille, joissa on lämmitysveden puskuri-
varaaja:
Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan
keskiarvo) on arvon ”Kaksiarvolämpötila
ulkoinen lämmöntuottaja 7B02” alapuolella,
voidaan ulkoinen lämmöntuottaja kytkeä läm-
pöpumpun lisäksi päälle. Jos ulkolämpötilat
ovat arvon ”Lämpöpumpun bivalentin käy-
tön katkaisuraja 7B0F” alapuolella, lämpö-
pumppu kytkeytyy pois päältä.

”2” Bivalentti vaihtoehtoinen käyttötapa lämmitys-
laitteistoille, joissa ei ole puskurivaraajaa ja
joissa on vain 1 lämmityspiiri ilman sekoitus-
venttiiliä:
Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan
keskiarvo) on arvon ”Kaksiarvolämpötila
ulkoinen lämmöntuottaja 7B02” yläpuolella,
huonelämmitys tapahtuu vain lämpöpumpun
kautta, jos se on arvon alapuolella, niin vain
ulkoisen lämmöntuottajan kautta.

Ohje säätöarvolle ”0” ja ”1”
Jotta puskurivaraajaa ei lämmitetä yli ulkoisen läm-
möntuottajan paluuveden lämpötilan, täytyy lämmitys-
piirin paluuvesi ohjata 3-tievaihtoventtiilin kautta suo-
raan ulkoiseen lämmöntuottajaan. 3-tievaihtoventtiili
yhdistetään kohtaan 212.4 peruspiirilevyssä.

Ohje
Käyttöveden lämmitystä varten annetaan ulkoiselle
lämmöntuottajalle myös bivalenssilämpötilan yläpuo-
lella käsky rinnan lämpöpumpun kanssa: Katso ”Kak-
siarvolämpötila ulkoinen lämmöntuottaja 7B02”.

7B0F Lämpöpumpun bivalentin käytön katkaisuraja !

Jos vaimennettu lämpötila (pitkän ajan keskiarvo) alit-
taa tämän lämpötilan, huonelämmitys ja käyttöveden
lämmitys tapahtuvat myös bivalentilla rinnakkaisella
käyttötavalla vain ulkoisen lämmöntuottajan kautta
(käyttöveden lämmitystä varten aseta parametrin ”Ulk.
lämmöntuott. vapautus käyttöveden lämmitykseen
7B0D” arvoksi ”1”).

Ohje
■ Aseta tämä arvo aina pienemmäksi kuin arvo ”Kak-

siarvolämpötila ulkoinen lämmöntuottaja 7B02”.
■ Säätöarvolla –50 °C on tämä toiminto kytkettynä pois

päältä.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja

7B0E Lämpöpumpun bivalentti käyttötapa !
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Seuraavia ulkoisen lämmöntuottajan hydraulisen liitän-
nän komponentteja ohjataan sähköisesti vasta silloin,
kun ulkoisen lämmöntuottajan kattilaveden lämpötila
on saavuttanut parametrin ”Min. menoveden lämp.
sekoitusv. ulkoiset lämmöntuottajat AUKI 7B05”
arvon. Näin vältetään se, että kylmää lämmitysvettä
pääsee laitteiston menoveteen tai varaaja-vedenläm-
mittimeen.
■ Huonelämmitys:

Ulkoisen lämmöntuottajan sekoitusventtiili avautuu.
■ Käyttöveden lämmitys:

Varaajan jälkilämmityksen kiertopumppu kytkeytyy
päälle.

Seuraavilla säätöarvoilla voidaan määrittää näiden
komponenttien käyttäytyminen, kun kattilaveden läm-
pötila ulkoisen lämmöntuottajan vallitsevan käskyn
aikana alittaa parametrin ”Min. menoveden lämp.
sekoitusv. ulkoiset lämmöntuottajat AUKI 7B05”
arvon.

Arvo Merkitys
”0” Sekoitusventtiili jää avoimeksi ja varaajan

jälkilämmityksen kiertopumppu päällekytke-
tyksi.

”1” Sekoitusventtiili sulkeutuu. Varaajan jälkiläm-
mityksen kiertopumppu kytkeytyy pois päältä.
Jos kattilaveden lämpötila taas ylittää para-
metrin ”Min. menoveden lämp. sekoitusv.
ulkoiset lämmöntuottajat AUKI 7B05” ar-
von, komponentteja ohjataan uudelleen säh-
köisesti.

7B11 Kattilan lämpötila-anturin vapautus !

Arvo Merkitys
”0” Ulkoisen lämmöntuottajen kattilan lämpötila-

anturia ei lämpöpumpun ohjauskeskus käytä.
”1” Ulkoisen lämmöntuottajen kattilan lämpötila-

anturi on yhdistetty lämpöpumpun ohjauskes-
kukseen ja sitä voidaan käyttää.

Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja

7B10 Minimilämpötilan pidon vapautus ulk. lämmöntuottaja !
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Lämmin vesi”

4. Valitse parametri.

6000 Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo

Varaajalämpötilan asetusarvo käyttötilalle ”Ylä” ja
”Normaali” aikaohjelmassa lämmin vesi: Kun tämä
lämpötila on saavutettu varaaja-vedenlämmittimessä,
käyttöveden lämmitys päättyy.

Käyttötila
Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Jos varaajalämpötilan asetusarvoa ei saavuteta läm-
pöpumpulla, voidaan käyttöveden jälkilämmitystä var-
ten kytkeä päälle seuraavat lisälämmittimet:
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastus (”Sähkölämmit-

timien vapautus käyttöveden lämmitykseen
6015”)

■ Sähkövastus (”Lisälämmittimien vapautus käyttö-
veden lämmitykseen 6014”, ”Sähkölämmittimien
vapautus käyttöveden lämmitykseen 6015”)
tai

■ Ulkoinen lämmöntuottaja (”Ulk. lämmöntuott.
vapautus käyttöveden lämmitykseen 7B0D”)

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

6005 Lämpimän käyttöveden min. lämpötila !

Jos säädetty minimilämpötila alittuu, jäätymisenestoa
varten lämmitetään käyttöveden varaaja tähän arvoon
lisättynä hystereesin arvolla. Tämä on riippumaton
valitusta käyttöohjelmasta.
Lämpötila mitataan käyttöveden varaajaan ylös asen-
netulla lämpötila-anturilla.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

6006 Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila !

Kun lämpötila varaaja-vedenlämmittimessä on saavut-
tanut säädetyn arvon, käyttöveden lämmitys päättyy.
Varaaja-vedenlämmitintä voi lämmittää uudelleen
vasta sen jälkeen, kun lämpötila on laskenut väh. 5 K.

Vaara
Käyttöveden lämpötiloissa yli 60 °C on palo-
vammojen vaara.
Käyttöveden menoveden lämpötilaa on rajoitet-
tava sekoituslaitteella arvoon 60 °C, esim. asen-
tamalla automaattinen termostaattisekoitusvent-
tiili (varaaja-vedenlämmittimen lisävaruste).

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

Parametriryhmä Lämmin vesi

Parametriryhmien haku näyttöön
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Säädetty arvo määrää, millä poikkeamalla vallitsevasta
lämpötilan asetusarvosta (”Lämpimän käyttöveden
lämpötilan asetusarvo 6000” tai ”Lämpimän käyttö-
veden lämpötilan asetusarvo 2 600C”) käyttöveden
jälkilämmitys lämpöpumpulla alkaa.

D

B

A C

E
F

E

t

Kuva. 55

A Varaaja-vedenlämmittimen lämpötilan asetusarvo
B Lämpöpumpun hystereesi (”Läm. käyttöveden

hystereesi lämpöpumppu 6007”)
C Käyttöveden lämpötilan tosiarvo ylemmässä läm-

pötila-anturissa
D Käsky käyttöveden lämmitykseen lämpöpumpulla
E POIS
F PÄÄLLÄ

Ohje
Aseta arvo ”Läm. käyttöveden hystereesi lämpö-
pumppu 6007” pienemmäksi kuin arvo ”Läm. käyttö-
veden hystereesi lisälämmitysvastus 6008”. Muu-
ten käyttöveden lämmityksen osuus nousee sähköläm-
mitysten johdosta.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

6008 Lämpimän käyttöveden hystereesi lisälämmitysvastus!

Säädetty arvo määrää, millä poikkeamalla vallitsevasta
lämpötilan asetusarvosta (”Lämpimän käyttöveden
lämpötilan asetusarvo 6000” tai ”Lämpimän käyttö-
veden lämpötilan asetusarvo 2 600C”) käyttöveden
jälkilämmitys lisälämmittimillä alkaa.

t

Kuva. 56

A Varaaja-vedenlämmittimen lämpötilan asetusarvo
B Lämpöpumpun hystereesi (”Läm. käyttöveden

hystereesi lämpöpumppu 6007”)
C Lisälämmityksen hystereesi (”Läm. käyttöveden

hystereesi lisälämmitysvastus 6008”)
D Käyttöveden lämpötilan tosiarvo ylemmässä läm-

pötila-anturissa
E Käsky käyttöveden lämmitykseen lämpöpumpulla
F Käsky käyttöveden jälkilämmitykseen lisälämmitti-

mellä
G POIS
H PÄÄLLÄ

Parametriryhmä Lämmin vesi

6007 Lämpimän käyttöveden hystereesi lämpöpumppu !
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Ohje
Käyttöveden jälkilämmitys sähkölämmittimillä on mah-
dollista vain silloin, kun parametrin ”Sähkölämmitti-
mien vapautus käyttöveden lämmitykseen 6015”
arvona on ”1”.
Aseta arvo ”Läm. käyttöveden hystereesi lisäläm-
mitysvastus 6008” suuremmaksi kuin arvo ”Läm.
käyttöveden hystereesi lämpöpumppu 6007”. Muu-
ten käyttöveden jälkilämmityksen osuus nousee lisä-
lämmittimien johdosta.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

6009 Päällekytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle

Varaaja-vedenlämmittimen lämmityksen mukavuustoi-
minto.
Varaajalämpötilan asetusarvo on saavutettu jo ajanjak-
son alussa käyttöveden lämmityksen aikaohjelmassa.

Ohje
Päällekytkentäpiste käyttöveden lämmitykselle saa-
daan parametristä ”Lämpötilan nousu/tunti käyttö-
veden lämmitykseen 600D”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Arvo Merkitys
”0” Päällekytkentäoptimointi kytketty pois
”1” Päällekytkentäoptimointi kytketty päälle

600A Poiskytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle

Varaaja-vedenlämmittimen lämmityksen mukavuustoi-
minto.
Varaajalämpötilan asetusarvo saavutetaan ajanjakson
lopussa aina käyttöveden lämmityksen aikaohjel-
massa.

Ohje
Päällekytkentäpiste käyttöveden lämmitykselle saa-
daan parametristä ”Lämpötilan nousu/tunti käyttö-
veden lämmitykseen 600D”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Arvo Merkitys
”0” Poiskytkentäoptimointi kytketty pois
”1” Poiskytkentäoptimointi kytketty päälle

600C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2

Varaajalämpötilan asetusarvo seuraaville toiminnoille:
■ Käyttöveden lämmitys aikaohjelman mukaan käyttö-

tilalla ”Lämp. 2”
■ Käyttöveden lämmitys aikaohjelman ulkopuolella:

”1x käyttöv. lämm.” tai ”Manuaal. käyttö”

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

600D Lämpötilan nousu/tunti käyttöveden lämmitykseen !

Lämpötilan nousu lisälämmittimien päällekytken-
tään

Jos käyttöveden lämmityksessä lämpöpumpulla läm-
pötilan nousu on alle säädetyn arvon, ohjauskeskus
kytkee päälle sähkövastuksen, lämmitysveden lisäläm-
mitysvastuksen tai ulkoisen lämmöntuottajan.

Lämpötilan nousu päällekytkentä- ja poiskytkentä-
optimointiin

Tämä parametri ilmoittaa lämpötilan nousun lämmityk-
sen kestoajan laskentaa varten. Lämmityksen kestoa-
jasta saadaan vastaava päällekytkentäpiste käyttöve-
den lämmitykselle.

Parametriryhmä Lämmin vesi

 6008 Lämpimän käyttöveden hystereesi… (jatkoa)
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Ohjeellinen arvo säätöä varten

Säädön ohjearvona voidaan pitää sitä, että lämpöpum-
pun teho 1 kW saa aikaan 100 litrassa vettä n. 10 K/h
lämpötilan nousun.

Esimerkki:
Lämpöpumpun teholla 6 kW saavutetaan siis 200 litran
varaajatilavuudella n. 30 K/h lämpötilan nousu.

Säätöarvo K/h

600E Lämpötila-anturi alhaalla käyttövesivaraajassa !

Jos 2. lämpötila-anturi on asennettu alas varaaja-
vedenlämmittimeen alhaalle, varaaja-vedenlämmitti-
men lämmitys kytkeytyy pois käyttötiloissa ”Normaali”
ja ”2. lämp.” tämän lämpötila-anturin välityksellä. Näin
varaaja-vedenlämmitintä lämmitetään optimaalisesti.

Arvo Merkitys
”0” Alempaa varaajan lämpötila-anturia ei ole.
”1” Alempi varaajan lämpötila-anturi on olemassa

ja se on aktivoitu.

6011 Maks. käyntiaika käyttöveden lämmitys lämmityskäytössä !

Jos käyttöveden lämmityksessä on samanaikaisesti
lämmityspiirien lämpökäsky:
Säädetyn kestoajan käyttövettä lämmitetään. Sen jäl-
keen tapahtuu huonelämmitys, vaikka varaajalämpöti-
lan asetusarvoa ei vielä olisikaan saavutettu. Kun
”Maks. keskeytys käyttöveden lämmitys lämmityk-
selle 6012” on kulunut, kytketään käyttöveden lämmi-
tys uudelleen päälle.
Edellytys: Etusija käyttöveden lämmitykselle on sää-
detty (tehtaan säätö).

Ohje
Jos lämmityspiireiltä ei ole lämpökäskyä, varaaja-
vedenlämmitintä lämmitetään riippumatta säädetystä
kestoajasta siihen saakka, kunnes asetusarvo on saa-
vutettu (”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetus-
arvo 6000” + ”Hystereesi lämmin käyttövesi lämpö-
pumppu 6007”).

Säätöarvo minuutteina

6012 Maks. keskeytys käyttöveden lämmitys lämmitykselle !

Jos käyttöveden lämmityksessä on samanaikaisesti
lämmityspiirien lämpökäsky:
Ajalla ”Maks. käyntiaika käyttöveden lämmitys läm-
mityskäytössä 6011” käyttövettä lämmitetään. Sen
jälkeen tapahtuu huonelämmitys, vaikka varaajalämpö-
tilan asetusarvoa ei vielä olisikaan saavutettu. Sääde-
tyn ajan kuluttua loppuun kytketään taas käyttöveden
lämmitys päälle.

Edellytys: Etusija käyttöveden lämmitykselle on sää-
detty (tehtaan säätö).

Säätöarvo minuutteina

6014 Lisälämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen !

Varaaja-vedenlämmittimeen asennettu sähkövastus
voidaan vapauttaa käyttöveden jälkilämmitykseen. Jos
varaajalämpötilan asetusarvoa ei lämpöpumpulla saa-
vuteta, lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee sähkövas-
tuksen päälle.

Ohje
Ota huomioon parametrin ”Läm. käyttöveden hyste-
reesi lisälämmitysvastus 6008” säätö.

Parametriryhmä Lämmin vesi

 600D Lämpötilan nousu/tunti käyttöveden… (jatkoa)
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Arvo Merkitys
”0” Sähkövastusta ei ole vapautettu käyttöveden

jälkilämmitykseen.
”1” Sähkövastus on vapautettu käyttöveden jälki-

lämmitykseen.

Ohje
Jos toisiopiirin menoveteen on asennettu
samanaikaisesti lämmitysveden lisälämmitys-
vastus, tämä lämmitysveden lisälämmitysvas-
tus kytketään päälle vain varaaja-vedenläm-
mittimen jäätymissuojaa varten.
 

6015 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen

Jos lämpimän käyttöveden asetustarvoa ei saavuteta
lämpöpumpulla, voidaan kytkeä päälle seuraavat lisä-
lämmitykset:
■ Lisälämmitysvastus (”Lisälämmitysvastuksen

vapautus 7900”).
ja/tai

■ Sähkövastus (”Lisälämmittimien vapautus käyttö-
veden lämmitykseen 6014”)

Ohje
Ota huomioon parametrin ”Läm. käyttöveden hyste-
reesi lisälämmitysvastus 6008” säätö.

Arvo Merkitys
”0” Lisälämmitysvastusta ja sähkövastusta ei ole

vapautettu käyttöveden jälkilämmitykseen.
Jos nämä lisälämmitykset ovat olemassa, ne
kytketään päälle vain käyttöveden varaajan
jäätymisenestoa varten.

”1” Lisälämmitysvastus ja/tai sähkövastus vapau-
tetaan käyttöveden jälkilämmitykseen.

6016 Etusija käyttöveden lämmitys kun yhdistelmävaraaja !

Vain kun käytetään lämmitysveden puskurivaraajia
integroidulla käyttöveden lämmityksellä.
Lämmitysajan lyhentämiseksi voidaan lämmityspiirien
lämmitys keskeyttää käyttöveden lämmityksen ajaksi.
Tätä varten kytketään kaikkien lämmityspiirien pumput
pois päältä.

Arvo Merkitys
”0” Huonelämmitys ja käyttöveden lämmitys on

mahdollista samanaikaisesti.
”1” Ei huonelämmitystä käyttöveden lämmityksen

aikana, kaikki lämmityspiiripumput kytketään
täksi ajaksi pois päältä.

Ohje
Jos ulkolämpötila alittaa jäätymissuojarajan,
vain lämmityspiirien sekoitusventtiilit sulkeutu-
vat. Lämmityspiirin pumput jäävät käyttöön.
 

6017 Käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun jälkeen !

Lämpimän käyttöveden korkeat asetusarvot voivat joh-
taa kompressorin pois päältä kytkeytymiseen säätökor-
keapaineen vuoksi. Lämmöntarpeen esiintyessä läm-
pöpumpun ohjauskeskus yrittää kytkeä käyttöveden
lämmityksen uudelleen päälle. Tällä parametrillä sää-
detään kytkentäyritysten lukumäärä.

Jos kaikki yritykset johtavat korkeapainehäiriöön, käyt-
töveden lämmitys lopetetaan ja huonelämmitys kytke-
tään päälle.

Parametriryhmä Lämmin vesi

 6014 Lisälämmittimien vapautus käyttöveden… (jatkoa)
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Käyttöveden lämmityksen vapautus korkeapainehäi-
riön jälkeen:
■ Lukitusajan päätyttyä:

tai
■ Lukitusajan aikana, jos käyttöveden lämmityksen

käyttötila vaihtuu matalalta lämpötilatasolta korkeam-
malle lämpötila-tasolle, esim. tilasta ”Ylä” tilaan
”Normaali”.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

601E Poiskytkentähystereesi lämmitysveden lisälämmitysvastus !

Tällä hystereesillä määritetään lämmitysveden lisäläm-
mitysvastuksen maks. menoveden lämpötila käyttöve-
den lämmitystä varten suhteessa maks. menoveden
lämpötilaan lämpöpumppukäytölle. Koska hystereesi
vähennetään maks. menoveden lämpötilasta lämpö-
pumppukäytölle, lämmitysveden lisälämmitysvastus
kytkeytyy aikaisemmin pois päältä käyttöveden lämmi-
tyksessä kuin lämpöpumppu.

Ohje
Säätöarvolla ”0” lämpöpumpun ohjauskeskus kytkee
lämmitysveden lisälämmitysvastuksen menoveden
lämpötilassa 65 °C pois päältä. Lämpöpumppu kytkey-
tyy jo lämpötilassa 60 °C pois päältä.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

601F Varaajan latauspumpun vapautus !

Vapautus käyttöveden puolen kiertopumpulle käyttöve-
den lämmitykseen latausjärjestelmässä (varaajan
latauspumppu), liitäntä johdin 224.6 laajennuspiirile-
vyssä.

Ohje
Jos latauspumppu on liitetty kohtaan 211.4, vapautta-
minen tämän parametrin kautta ei ole mahdollista.

Arvo Merkitys
”0” Latauspumppua ei saatavilla.
”1” Latauspumppu on aktivoitu.

6020 Syöttöpumpun käyttötapa!

Syöttöpumpun sähköinen ohjaus ja kierroslukusäädön
tyyppi.

Ohje
Jos syöttöpumppua ei ole olemassa, voidaan tällä
parametrillä säätää toisiopumpun käyttötapa käyttöve-
den lämmitystä varten.
Edellytys: ”Käyttötapa toisiopumppu 7340” on koh-
dassa ”4”.

Arvo Merkitys
”0” Ei sähköistä ohjausta PWM-signaalilla, esim.

vakiokiertopumpun yhteydessä (monitehoi-
nen)

”1” Vakiokäyttö: PÄÄLLE/POIS, sähköinen oh-
jaus PWM-signaalilla

”2” Käyttö kiinteästi säädettävällä kierrosluvulla:
sähköinen ohjaus PWM-signaalilla

Arvo Merkitys
”3” Kierroslukusäädelty käyttö: sähköinen ohjaus

PWM-signaalilla
Kierroslukua mukautetaan tehonsäädöllä
(PID-säädin) siten, että varaajan lämpötilan
asetusarvo saavutetaan nopeasti.

”4” Ei saa säätää!

Parametriryhmä Lämmin vesi

 6017 Käyttöveden lämmitystä yritetty… (jatkoa)
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Koskee lämmitysveden lisälämmitysvastusta, sähkö-
vastusta ja ulkoista lämmöntuottajaa.

Arvo Merkitys
”0” Käyttöveden lämmitykseen voidaan rinnan

lämpöpumpun kanssa kytkeä päälle sitä var-
ten soveltuvia lisälämmittimiä.

”1” Jos lämpöpumpun ohjauskeskus vaatii jotain
vapautetuista lisälämmittimistä käyttöveden
lämmitykseen, kompressori kytkeytyy pois
päältä.

6060 Sulkuaika käyttöveden lämmitys !

Kun käyttövesi on lämmitetty tämänhetkiseen määritel-
tyyn lämpötilan asetusarvoon, käyttövesivaraajaa ei
lämmitetä kyseisenä aikana. Tämä pätee myös, vaikka
varaajan lämpötila tänä aikana laskisi käynnistysarvon
alapuolelle.

Ohje
■ Jos sulkuaika on asetettu liian pitkäksi korkeampaan

käyttöveden kulutukseen nähden, varaajan lämpötila
saattaa laskea liian voimakkaasti.

■ Jos ”Käyttöveden lämmityksen enimmäiskatkos-
aika 6061” on asetettu lyhyemmäksi kuin ”Käyttö-
veden lämmityksen sulkuaika 6060”: asetettu sul-
kuaika ei ole käytössä. Mikäli lämminvesivaraajan
poiskytkentälämpötla alittuu, käyttöveden lämmitys
alkaa, kun ”käyttöveden lämmityksen enimmäis-
katkosaika 6061” on kulunut loppuun. Tämä pätee
myös silloin, kun käyttöveden lämmityksen käynnis-
tyslämpötila ei ole alittunut.

Asetusarvo minuutteina

6061 Käyttöveden lämmityksen enimmäiskatkosaika !

Kun käyttövesi on lämmitetty tämänhetkiseen määritel-
tyyn lämpötilan asetusarvoon, käyttövesivaraaja läm-
mitetään joka tapauksessa kyseisen määritellyn ajan
jälkeen. Tämä pätee myös, vaikka varaajan lämpötila
tänä aikana ei laske alle käynnistysarvon.

Asetusarvo minuutteina

Parametriryhmä Lämmin vesi

6040 Vapautus sähkölämm./ulk. lämmöntuottaja vain jälkilataukseen !
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Aur.lämpö”

4. Valitse parametri.

7A00 Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaitteen tyyppi  !

Arvo Merkitys
”0” Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaitetta ei

ole
”1” Ei saa säätää!
”2” Ei saa säätää!
”3” Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjainlaitemo-

duuli, tyyppi SM1
Säädä parametri ”C0xx”.

”4” Ei saa säätää!

C0xx Parametrit aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli, tyyppi SM1 !

Nämä parametrit näkyvät vain silloin, kun lämpöpump-
puun on yhdistetty aurinkolämmitysjärjestelmän
ohjauskeskusmoduuli, tyyppi SM1 (”Aurinkoenergia-
järjestelmän ohjainlaitteen tyyppi” on kohdassa
”3”).

Asennus- ja huolto-ohje ”Aurinkolämmitysjärjes-
telmän ohjauskeskusmoduuli, tyyppi SM1”

Parametriryhmä Aurinkolämpö

Parametriryhmien haku näyttöön
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Sähkölämmitys”

4. Valitse parametri.

7900 Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen vapautus !

Jos toisiopiirin menoveteen on asennettu lämmitysve-
den lisälämmitysvastus, se on vapautettava.

Arvo Merkitys
”0” Lämmitysveden lisälämmitysvastusta ei ole

vapautettu.

! Huomio
Lisälämmitysvastusta ei käynnistetä, ei
myöskään laitteen jäänestoa varten.
Jotta lisälämmitysvastus voidaan kyt-
keä päälle laitteen jäänestoa varten,
valitse asetusarvo ”1”.

 
”1” Lämmitysveden lisälämmitysvastus on vapau-

tettu.

! Huomio
Jos toisiopiiriä ei ole täytetty riittävästi
vedellä, lämmitysveden lisälämmitys-
vastus ylikuumenee. Tämän vuoksi
lämmitysveden lisälämmitysvastus ja
turvalämpötilanrajoitin voivat vaurioitua.
Täytä ja ilmaa laitteisto huolellisesti en-
nen lisälämmitysvastuksen vapautta-
mista.

Ohje
Kun asetusarvo ”1” on valittu painamalla OK,
ilmaantuu joidenkin lämpöpumppujen kohdal-
la tiedustelu ”Toisiopiiri täytetty?”.
Lisälämmitysvastus vapautetaan vain, jos tä-
mä tiedustelu on vahvistettu painamalla ”Kyl-
lä”. Muuten asetusarvo asetetaan arvoon ”2”
ja lisälämmitysvastusta ei vapauteta.
 

Arvo Merkitys
”2” Ei saa säätää! Lisälämmitysvastusta ei ole

vapautettu. Säädetään automaattisesti, jos
tiedustelu ”Toisiopiiri täytetty?” on vahvis-
tettu valitsemalla ”Ei”.

”3” Ei saa säätää! Lisälämmitysvastus on vapau-
tettu. Säädetään automaattisesti, jos tiedus-
telu ”Toisiopiiri täytetty?” on vahvistettu va-
litsemalla ”Kyllä”.

”4” Ei saa säätää!

Lämmitysveden lisälämmitysvastusta voidaan käyttää
käyttöveden lämmityksen ja/tai huonelämmitykseen.
Tätä varten tarvitaan lisäksi seuraavat vapautukset:
■ Käyttöveden lämmitys: ”Sähkölämmittimien vapau-

tus käyttöveden lämmitykseen 6015”
■ Huonelämmitys: ”Lisälämmitysvastuksen vapau-

tus huonelämmitykseen 7902”

7901 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen !

Koskee vain jakso-lämpöpumppuja lämpöpumppujen
sarjaohjauksessa.
Jos varaajalämpötilan asetusarvoa ei voida lämpö-
pumppujen sarjaohjauksen lämpöpumpuilla saavuttaa,
voidaan lisäksi kytkeä päälle jakso-lämpöpumpun
lämmitysveden lisälämmitysvastus.
Edellytys: ”Vapautus lämmitysveden lisälämmitys-
vastus 7900” jakso-lämpöpumpussa on kohdassa
”1”.

Arvo Merkitys
”0” Jakso-lämpöpumpun lämmitysveden lisäläm-

mitysvastusta ei ole vapautettu käyttöveden
jälkilämmitykseen. Lämmitysveden lisälämmi-
tysvastus kytketään päälle vain varaaja-
vedenlämmittimen jäätymisenestoa varten.

”1” Lämmitysveden lisälämmitysvastus on vapau-
tettu käyttöveden lämmitykseen.

Parametriryhmä Sähköinen lisälämmitin

Parametriryhmien haku näyttöön

58
36

73
8

pa
ra

m
et

ri



229

Jos menoveden lämpötilan asetusarvoa ei saavuteta
lämpöpumpulla, voidaan toisiopiirin menovirtaukseen
asennettua lisälämmitysvastusta käyttää huonelämmi-
tykseen.

Ohje
Lisälämmitysvastus on erikseen vapautettava para-
metrillä ”Lisälämmitysvastuksen vapautus 7900”.

Arvo Merkitys
”0” Lisälämmitysvastusta ei ole vapautettu huo-

nelämmitykseen.
”1” Lisälämmitysvastus on vapautettu huoneläm-

mitykseen.

7905 Päällekytkentäviive lämmitysv. lisälämmitysvastus !

Koskee vain huonelämmitystä.

Säädetyn ajan kuluessa lämmitysveden lisälämmitys-
vastus ei kytkeydy päälle seuraavien edellytysten valli-
tessa:
■ Käyttötilan vaihdon jälkeen
■ Vaihtokytkennän jälkeen käyttöveden lämmityksestä

huonelämmitykseen

Lämpöpumpun ohjauskeskus ei tänä aikana laske
päällekytkennälle tärkeää tehointegraalia (integraali
lämpötilan asetusarvon poikkeaman kestosta ja kor-
keudesta suhteessa reaaliarvoon).

Ohje
Vain erittäin suuren lämmöntarpeen vallitessa ohjaus-
keskus kytkee lämmitysveden lisälämmitysvastuksen
myös säädetyn päällekytkentäviiveen sisällä päälle,
esim. jäätymissuojaksi.

Säätöarvo minuutteina

7907 Maksimiteho lisälämmitysvastus !

Arvo Merkitys
”1” Tehotaso 1, esim. 3 kW
”2” Tehotaso 2, esim. 6 kW
”3” Tehotasot 1 ja 2 yhtä aikaa, esim. n. 9 kW

790A Lisälämmitysvastuksen teho, kun ulkoinen ohjaus !

Arvo Merkitys
”0” Lisälämmitysvastus pysyy ulkoisen ohjauksen

aikana poiskytkettynä, paitsi jäätymissuojauk-
sessa.

”1” Tehotaso 1, esim. 3 kW
”2” Tehotaso 2, esim. 6 kW
”3” Tehotasot 1 ja 2 yhtä aikaa, esim. n. 9 kW

790B Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen kaksiarvolämpötila !

Lämpötilaraja huonelämmitykselle lisälämmitysvastuk-
sella.
Mikäli vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keski-
arvo) putoaa kaksiarvolämpötilan alapuolelle, lämpö-
pumpun ohjauskeskus vapauttaa käytön lisälämmitys-
vastuksella.

Edellytys: Lämpöpumppu ja/tai muut lämmönlähteet
eivät pysty yksinään täyttämään vallitsevaa lämmitys-
tarvetta.

Parametriryhmä Sähköinen lisälämmitin

7902 Lisälämmitysvastuksen vapautus huonelämmitykseen
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Kaksiarvolämpötilan yläpuolella lämpöpumpun ohjaus-
keskus kytkee lisälämmitysvastuksen päälle vain seu-
raavilla edellytyksillä:
■ Käyttöveden jälkilämmitystä lisälämmitysvastuksella

tarvitaan (”Sähkölämmittimien vapautus käyttöve-
den lämmitykseen 6015”).

■ Lämpöpumppu on viallinen.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

Parametriryhmä Sähköinen lisälämmitin

 790B Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen… (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Sisäinen hydrauliikka”

4. Valitse parametri.

7300 Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen !

Lämpöpumpun vapautus lattian kuivausta varten.
Lattian kuivauksen suuren energiantarpeen johdosta
lämpöpumppua käytetään usein yhdessä lämmitysve-
den lisälämmitysvastuksen kanssa. Se johtaa suureen
virrankulutukseen.
Sen takia on lattian kuivaus mahdollisuuksien mukaan
suoritettava lämpöpumpun avulla. Lisälämmittimet,
esim. lämmitysveden lisälämmitysvastus, eivät mahd.
ole vielä vapautettuja.

:
■ Jos lämpöpumppu ei ole käyttövalmis (esim. ensi-

öpiiriä ei ole vielä tehty valmiiksi), täytyy tämä toi-
minto asettaa kohtaan ”0” (toimitustila).

■ Jos lämpöpumppua käytetään lattian kuivaukseen,
on otettava huomioon erityiskuormitus.

Ohje
Jos ilmanvaihtolaite on yhdistetty lämpöpumpun
ohjauskeskukseen, kytketään automaattisesti ”Teho-
käyttö” päälle.

Arvo Merkitys
”0” Lämpöpumppua ei käytetä lattian kuivauk-

seen.
”1” Lämpöpumppua käytetään lattian kuivauk-

seen.

7303 Aikaohjelma lattian kuivaukseen!

Lämpötila-aikaprofiili lattian kuivauksessa (CH: aluslat-
tian kuivaus).

! Huomio
Korkeat menoveden lämpötilat lattialämmityspii-
rissä johtavat lattian ylikuumenemiseen ja
rakennusvaurioihin.
Lattialämmityskierron menovirtaukseen on asen-
nettava termostaatti maksimilämpötilan rajoitta-
mista varten.

■ ”Aikaohjelma lattian kuivaukseen 7303” vaikuttaa
rinnakkain kaikkiin lämmityspiireihin.

■ Jotta lämpöpumppu vapautetaan lattian kuivauk-
seen, täytyy ”Lämpöpumppu rakennuskuivauk-
seen 7300” olla kohdassa ”1”.

■ Sen jälkeen kun lämpötila/aika-profiili on valittu, latt-
ian kuivaus alkaa heti menoveden lämpötilan asetus-
arvolla 1. päivänä. Perusvalikossa näkyy ”Lattian
kuivaus”. Seuraavana päivänä säädetään vielä ker-
ran 1. päivän menoveden lämpötilan asetusarvo.

■ Parametrillä ”Kuivatusohjelma käynn.päivä 7378”
vodaan säätää se, missä lämpötila-aikaprofiilin asen-
nossa käynnistyspäivä on.

■ Parametrillä ”Kuivatusohjelma loppupäivä 7379”
vodaan säätää se, missä lämpötila-aikaprofiilin asen-
nossa loppupäivä on.

■ Kuivausohjelma kestää enint. 31 päivää plus aloitus-
päivältä jääneet tunnit.
Lattian kuivatuksen jäljellä olevat päivät voidaan
hakea näyttöön (”Lattiankuivatus päiviä”). Lattian
kuivaukseen esitetään näytössä enint.  32 päivää.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

■ Sähkökatkoksen tai lämpöpumpun ohjauskeskuksen
pois- ja takaisin päällekytkennän jälkeen valittua läm-
pötila-aikaprofiilia jatketaan eteenpäin.

■ Jos lämpötila-aikaprofiili on kulunut kokonaan lop-
puun tai jos se keskeytetään lämpötila-/aikaprofiilin
asetuksella ”0”, lämpöpumppu jatkaa aikaisemmin
säädettyä ohjelmaa.

■ Lämpötila-/aikaprofiilit 7 - 12 säätävät menoveden
maksimilämpötilaan.

■ Lämmityspiirin menoveden asetuslämpötilaa rajoittaa
parametri ”Lämmityspiirin maks.menoveden läm-
pötila 200E”, silloinkin kun lämpötila-aikaprofiilin
mukaan arvo olisi suurempi.

■ Kun lämmitysveden lisälämmitysvastusta käytetään
lattian kuivaukseen, sähkönkulutus nousee.

Ohje
Standardin EN 1264-4 määräyksiä on noudatettava.
Huoltoliikkeen tekemän selvityksen on sisällettävä seu-
raavat lämmitystä koskevat tiedot:
■ Lämmitystä koskevat tiedot vastaavien menoveden

lämpötilojen kanssa
■ Saavutettu menoveden maksimilämpötila
■ Käyttötila ja ulkolämpötila luovutuksen yhteydessä

Parametriryhmä Sisäinen kierto

Parametriryhmän haku näyttöön
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Arvo Lämpötila-/aikaprofiili
ϑ / °C Menoveden lämpötila °C
t/d Aika päivinä

”0” Ei lämpötila-aikaprofiilia
Tämänhetkinen lämpötila-aikaprofiili keskey-
tetään. Lämmitys- tai jäähdytyskäyttöä jatke-
taan.

”1” Lämpötila-/aikaprofiili 1 (normin EN 1264-4)
mukaan

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

”2” Lämpötila/aika -profiili 2 (parketti- ja lattiatek-
niikkamääräysten mukaan)

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

”3” Lämpötila/aika -profiili 3 (normin ÖNORM mu-
kaan)

ϑ/°C

t/d1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

”4” Lämpötila/aika -profiili 4

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

Arvo Lämpötila-/aikaprofiili
ϑ / °C Menoveden lämpötila °C
t/d Aika päivinä

”5” Lämpötila/aika -profiili 5

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

t/d

ϑ/°C

”6” Lämpötila/aika -profiili 6

1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

ϑ/°C

t/d

”7” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 5 päivää

”8” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 10 päivää

”9” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 15 päivää

”10” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 20 päivää

”11” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 25 päivää

”12” Kiinteän arvon lämpötilaohjelma
Kesto: 30 päivää

730C Menoveden lämpötila kun ulkoinen käsky !

Toisiopiirin menoveden asetuslämpötila lämpöpumpun
ulkoisen vaatimuksen yhteydessä, riippumatta huone-
lämpötilan tai ulkolämpötilan todellisesta arvosta.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

730D 3-tievaihtoventtiilin vapautus lämmitys/lämmin käyttövesi !

Jos toisiopiirissä käytetään pumppua ja 3-tievaihto-
venttiiliä kytkennän vaihtoon käyttöveden lämmityksen
ja huonelämmityksen välillä, parametrin ”3-tievaihto-
ventt. vapautuslämmitys/lämmin käyttövesi 730D”
arvoksi on asetettava ”1”.

Jos käytetään kahta pumppua (toisiopumppua ja
varaajan lämmityksen kiertopumppua), parametriksi on
asetettava ”0”.

Parametriryhmä Sisäinen kierto

7303 Aikaohjelma lattian kuivaukseen! (jatkoa)
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Arvo Merkitys
”0” ■ 3-tievaihtoventtiiliä ei ole.

■ Käyttöveden lämmitys tapahtuu hydrauli-
sesti erillään huonelämmityksestä varaajan
lämmityksen kiertopumpun kautta (lämmi-
tysveden puoli).

■ Toisiopumppu on kytketty pois päältä käyt-
töveden lämmityksessä.

”1” ■ 3-tievaihtoventtiili on.
■ Toisiopumppu on kytketty päälle käyttöve-

den lämmityksessä.

730E Päällekytkentäkynnys !

Päällekytkentäkynnys lämmitysveden lisälämmi-
tysvastukselle ja jakso-lämpöpumpulle

Jotta voidaan välttää lisälämmönlähteen kytkeytymi-
nen heti päälle lämpötilan asetusarvon alituttua, läm-
pöpumpun ohjauskeskus käyttää päällekytkentäkritee-
rinä tehointegraalia. Tämä integraali muodostetaan
menoveden lämpötilan tosiarvon poikkeaman kestosta
ja korkeudesta suhteessa menoveden lämpötilan ase-
tusarvoon. Tehointegraali on harmaa pinta menoveden
lämpötilan tosiarvon kulun ja menoveden lämpötilan
asetusarvon viivan välillä. Sen takia tehointegraalin
yksikkö on K·min.

A
C

B

t
Kuva. 57

A Menoveden lämpötilan asetusarvo
B Menoveden lämpötilan todellinen arvo
C Tehointegraali

Ohje
Ohjauskeskuksen sisäinen kuormahallinta ratkaisee
taloudellisten ja ekologisten näkökohtien mukaan, kyt-
ketäänkö päälle lämmitysveden lisälämmitysvastus vai
jokin jakso-lämpöpumppu.

Moduloivien lämpöpumppujen tehonmukautuksen
voimakkuus

Menoveden lämpötilan tosiarvon ja toisiopiirin asetus-
arvon välisten suurten poikkeamien esiintyessä modu-
loivat lämpöpumput säädetään kompressoriteholle
100 %, esim. Vitocal 300-A: Vasta kun tämä poik-
keama on vähäisempi, kompressoritehoa vähenne-
tään.
Säädetty arvo ilmaisee vähentämisen voimakkuuden.
Suuri arvo merkitsee voimakasta vähentämistä.

Päällekytkentäkynnys ”aktiiviselle jäähdytykselle”
ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa jäähdytys-
käytössä

”Aktiivista jäähdytystä” varten täytyy ulkolämpötilan
mukaan ohjautuvassa jäähdytyskäytössä menoveden
lämpötilan asetusarvon olla ylittynyt. Samanaikaisesti
täytyy integraalin menoveden lämpötilan tosiarvon
suhteessa säädettyyn arvoon ylittyä. Tästä integraa-
lista lasketaan myös tätä varten tarvittava kompresso-
riteho.

Säätöarvo K·min

730F Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila !

Tehosäädellyllä kompressorilla varustetuissa lämpö-
pumpuissa: tasausarvo kompressoriteholle.
Jotta tehonsäädön säätökäyttäytymistä voidaan paran-
taa, kompressori säädetään käynnistymisvaiheessa
vakiona pysyvään tehoarvoon.

Min. ja maks. ulkolämpötilaa varten voidaan tämä
tehoarvo esimäärittää erikseen. Tehoarvot lämpötiloille
niiden välillä saadaan lineaarisen interpolaation avulla.

Parametriryhmä Sisäinen kierto

 730D 3-tievaihtoventtiilin vapautus… (jatkoa)
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Ohje
”Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila 730F”
säädettävä korkeammaksi kuin ”Kompressorin teho
kun maks. ulkolämpötila 7310”.

Säätöarvo %

7310 Kompressorin teho kun maks. ulkolämpötila !

Tehosäädellyllä kompressorilla varustetuissa lämpö-
pumpuissa: tasausarvo kompressoriteholle.
Jotta tehonsäädön säätökäyttäytymistä voidaan paran-
taa, kompressori säädetään käynnistymisvaiheessa
vakiona pysyvään tehoarvoon.
Min. ja maks. ulkolämpötilaa varten voidaan tämä
tehoarvo esimäärittää erikseen. Tehoarvot lämpötiloille
niiden välillä saadaan lineaarisen interpolaation avulla.

Ohje
”Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila 730F”
säädettävä korkeammaksi kuin ”Kompressorin teho
kun maks. ulkolämpötila 7310”.

Säätöarvo %

7319 Tahdistus lämm.-piiripumput !

Tahdistetussa käytössä kytketään seuraavat kierto-
pumput jaksoittain päälle ja pois. Näin energiankulutus
vähenee verrattuna jatkuvaan käyttöön.
■ Kaikki lämmityspiirin pumput lämmityslaitteistoissa

puskurivaraajalla
■ Toisiopumppu lämmityslaitteistoissa ilman puskuriva-

raajaa

Tahdistus on aktiivinen vain, kun ulkolämpötila on ylit-
tänyt arvon –10 °C.

t
C

D

BA A

Kuva. 58

A Kiertopumppu PÄÄLLÄ
B Kiertopumppu POIS
C Päällekytkentäaika 1 jaksolle
D Jaksoaika

Säädetyllä arvolla ilmoitetaan jaksojen aika 24 h
lämpötilassa 10 °C. Ulkolämpötilan laskiessa lämpö-
pumpun ohjauskeskus nostaa tahdistusta lineaarisesti
ulkolämpötilasta riippuen. Alle –10 °C lämpötilassa
kiertopumppu käy jatkuvasti.

Ohje
Säätöarvolla ”0” on tahdistettu käyttö kytketty pois.

Säätöarvo %

7340 Toisiopumpun käyttötapa !

Toisiopumpun sähköinen ohjaus ja kierroslukusäädön
tyyppi

Parametriryhmä Sisäinen kierto

730F Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila ! (jatkoa)
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Arvo Merkitys
Huonelämmitys Käyttöveden lämmitys

”0” Ei sähköistä ohjausta PWM-signaalilla, esim. vakiokiertopumpun yhteydessä (monitehoinen).
”1” Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:

Vakiokäyttö: 100 %/0 %
Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Kierrosluvun esimääritys 100 %

”2” Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Käyttö kiinteästi esimääritetyllä kierrosluvulla

Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Kierrosluvun esimääritys 100 %

”3” Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Kierroslukua mukautetaan tehonohjauksella
(PID-säätimellä) siten, että toisiopiiriin säätyy
pysyvä lämpötilaero.

Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Kierrosluvun esimääritys 100 %

”4” Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
Kierrosluvun säätö kuten kohdassa ”3”

Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla:
■ Ilman varaajajärjestelmää: käyttötapa sääde-

tään parametrillä ”Käyttötapa syöttöpump-
pu 6020”.

■ Varaajajärjestelmän kanssa: kierrosluvun esi-
määritys 100 %

”5” : Säätö vakiona pysyvään tilavuusvirtaan toisipiirissä
”6” : Säätö vakiona pysyvään tilavuusvirtaan toisiopiirissä: senhetkinen tilavuusvirran asetusar-

vo riippuu kompressorin kierrosluvustaa.

7343 Toisiopumpun nimellisteho (PWM) ?

Merkitys riippuu asetuksesta ”Toisiopumpun käyttö-
tapa 7340”.

Asetus”7340” Merkitys ”7343”
”2” Kierrosluvun tasaus kiinteän kierros-

luvun käytössä
”3” Aloitusarvo kierrosluvun ohjaukselle
”4”

Ohje
Kompressorin käynnistyksen jälkeen toisiopumppua
ohjataan asetetun arvon perusteella.

Asetusarvo %

734A Nim.-teho lämm.-p. pumppu HK2 

Vain sekoitusventtiilillä varustetun asennussarjan
yhteydessä (”Tyyppi asennussarja 7044” kohdassa
”1”):
Nimellisteho voidaan esimäärittää sekoitusventtiilillä
varustetun asennussarjan sisältämälle kiertopumpulle
lämmityspiirille M2/HK2. Määritä tätä varten tarvittava
tilavuusvirta. Säädä sen jälkeen nimellisteho pumpun
ominaiskäyrän mukaan.

Ohje
■ Säätöarvolla ”0” tehon säätö on kytketty pois. Kier-

topumppua ei kytketä päälle.
■ Jotta tilavuusvirtaerot voidaan välttää, toisiopumpun

minimikierroslukua mukautetaan automaattisesti
tässä säädettyyn arvoon lämmityspiirin pumpulle M2/
HK2.

Säätöarvo %

735A Toisiopiirin pumpputyyppi  ! 

Toisiopumpun valmistaja: vaaditaan kiertopumpun
käyttötietojen työstämiseksi lämpöpumpun ohjauskes-
kuksen.

Arvo Merkitys
”0” Wilo
”1” Grundfos

Parametriryhmä Sisäinen kierto

7340 Toisiopumpun käyttötapa ! (jatkoa)

58
36

73
8

pa
ra

m
et

ri

 



236

Jos käyttöveden lämmitykseen ja huonelämmitykseen
käytetään kumpaankin yhtä High Efficiency -kierto-
pumppua:
Jotta voidaan välttää korkeat käynnistysvirrat, High
Efficiency -kiertopumput nostavat tehoa päällekytken-
nän jälkeen vaiheittain. Näin tilavuusvirta käynnisty-
misvaiheessa on erittäin vähäinen.
Jos sulatustapahtuman aikana suoritetaan vaihtokyt-
kentä huonelämmityksen ja käyttöveden lämmityksen
välillä, voi lämpötila lauhduttimessa laskea voimak-
kaasti suuren lämmönoton ja vähäisen tilavuusvirran
johdosta. Jotta lauhdutin ei tässä jäädy, voidaan tila-
vuusvirta toisiopiirissä varmistaa ennen vaihtokytken-
tää päällä olleen kiertopumpun jälkikäynnin avulla.

Säädetyllä arvolla säädetään tämä jälkikäynnin kesto-
aika.

Säätöarvo sekuntia

7378 Kuivausohjelman aloituspäivä !

Kun lämpötila-/aika-profiili on parametrillä ”Aikaoh-
jelma lattian kuivaukseen 7303” valittu, lattian kui-
vaus alkaa heti.
Parametrillä ”Kuivausohjelman aloituspäivä 7378”
voidaan säätää, missä lämpötila-/aika-profiilin koh-
dassa aloituspäivän on tarkoitus olla.

Ohje
Jotta lämpöpumppu vapautetaan lattian kuivaukseen,
täytyy ”Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen 7300”
olla kohdassa ”1”.

Esimerkki:
Säätöarvolla ”4” alkaa lattian kuivaus heti menoveden
lämpötilan asetusarvolla 4. päivä: Katso lämpötila-/
aika-profiili kuvassa 59.
Jos ”Kuivausohjelman lopetuspäivä 7379” on koh-
dassa ”0”, lattian kuivaus kestää vain 27, eikä 31 päi-
vää.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Kuva. 59

A Menoveden lämpötilan asetusarvo
B Päivien lukumäärä
C Aloituspäivä: ”Kuivausohjelman aloituspäivä

7378” = ”4”

Säätöarvo on aloituspäivä.

Parametriryhmä Sisäinen kierto

7365 Käynnistymisaika High Efficiency -kiertopumppu ! 
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Kun lämpötila-/aika-profiili on parametrillä ”Aikaoh-
jelma lattian kuivaukseen 7303” valittu, lattian kui-
vaus alkaa heti.
Parametrillä ”Kuivausohjelman lopetuspäivä 7379”
voidaan säätää, missä lämpötila-/aika-profiilin koh-
dassa lattian kuivausohjelman viimeisen päivän on tar-
koitus olla.

Ohje
Jotta lämpöpumppu vapautetaan lattian kuivaukseen,
täytyy ”Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen 7300”
olla kohdassa ”1”.

Esimerkki:
Säätöarvolla ”25” lattian kuivaus päättyy lämpötila-/
aika-profiilin 25. päivänä: Katso kuva 60.
Jos ”Kuivausohjelman aloituspäivä 7378” on koh-
dassa ”0”, lattian kuivaus kestää vain 26, eikä 31 päi-
vää.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Kuva. 60

A Menoveden lämpötilan asetusarvo
B Päivien lukumäärä
C Kuivausohjelman viimeinen päivä: ”Kuivausohjel-

man lopetuspäivä 7379” = ”25”

Säätöarvo on kuivausohjelman viimeinen päivä.

Parametriryhmä Sisäinen kierto

7379 Kuivausohjelman aloituspäivä !
58
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Ensiölähde”

4. Valitse parametri.

7400 Ensiölähteen käyttötapa !  / 

Kierrosluvun säädön sähköinen ohjaus ensiöpumpulle
tai puhaltimelle

Arvo Merkitys
”0” Ei kierrosluvun säätöä, esim. vakiokiertopum-

pussa (vaiheittainen)
”1” PWM-signaali säätö ja -anturipiirilevyltä (pis-

toke a:DA)
”2” Sähköinen ohjaus PWM-signaalilla säätö- ja

anturipiirilevystä (pistoke a:DA)
”3” Ohjaus kylmäainepiirin säätimen analogisen

jännitesignaalin kautta (0 - 10 V)

7401 Säätöstrategia Ensiölähde !

Säätöstrategia puhaltimille tai ensiöpumpulle.
Edellytys: puhallin tai ensiöpumppu on kierroslukusää-
delty (”Ensiölähteen käyttötapa 7400” kohdassa
”1”).

Arvo Merkitys
”0” Säätö vakiokierroslukuun
”1” Kierrosluvun säätö riippuen kompressorin te-

ho-ominaiskäyrästä
”2” Kierrosluvun säätö riippuen ominaiskäyrästä

ulkolämpötila—kompressoriteho
”3” / : Kierrosluvun säätö ensiöpuolen sisään-

tulo- ja ensiöpuolen ulostulon lämpöti-
laeron perusteella (PID-säätö)

: Ei saa säätää!
”4” : Säätö vakiona pysyvään tilavuusvirtaan

ensiöpiirissä
”5” : Säätö vakiona pysyvään tilavuusvirtaan

ensiöpiirissä: senhetkinen tilavuusvirran
asetusarvo riippuu kompressorin kierros-
luvusta ja ensiöpiirin menoveden lämpöti-
lasta.

745A Ensiöpiirin pumpputyyppi  ! 

Ensiöpumpun valmistaja: vaaditaan kiertopumpun
käyttötietojen työstämiseksi lämpöpumpun ohjauskes-
kuksen.

Arvo Merkitys
”0” Wilo
”1” Grundfos

Parametriryhmä Ensiölähde

Parametriryhmän haku näyttöön

58
36

73
8

pa
ra

m
et

ri



239

Jos ensiöpiirin menoveden lämpötila (liuoksen tulo
lämpöpumppuun) alittaa säädetyn arvon lämpöpum-
pun käytön aikana, kompressorin kierroslukua sääde-
tään alaspäin tästä alituksesta riippuen. Jos tässä saa-
vuttetaan kompresorin minimikierrosluku, kompressori
ja ensiöpumppu kytkeytvät parametrin ”Laukaisu-
viive, anturin sulake 7471” mukaan pois.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7471 Laukaisuviive, anturin sulake  ! 

Jos ensiöpiirin menoveden lämpötila (liuoksen tulo
lämpöpumppuun) alittaa lämpöpumpun käytön aikana
arvon ”Min. sisääntulolämpötila, ensiöpiiri käy-
tössä 7470”, kompressorin kierroslukua säädetään
alaspäin tästä alituksesta riippuen. Jos tässä saavute-
taan kompressorin minimikierrosluku, kompressori ja
ensiöpumppu kytkeytyvät säädetyn kestoajan jälkeen
pois.

Säätöarvo sekuntia

Parametriryhmä Ensiölähde

7470 Min. sisääntulolämpötila, ensiöpiiri käytössä  ! 
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Puskurivaraaja”

4. Valitse parametri.

7200 Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja !

Ohje
Sekoitusventtiilin asennussarjan yhteydessä ei pusku-
rivaraajaa voi valvoa (”As.-sarj. tyyppi 7044” koh-
dassa ”1”). Tässä tapauksessa tällä parametrillä ei ole
vaikutusta.

Arvo Merkitys
”0” Puskurivaraajaa tai hydraulista jakajaa ei ole.
”1” Lämmitysveden puskurivaraaja tai hydrauli-

nen jakaja on:
■ Samanaikainen syöttö enint. 3 yhdistettyä

lämmityspiiriä huonelämmityksessä
■ Jäähdytys enint. 1 lämmitys-/jäähdytyspiirin

tai 1 erillisen jäähdytyspiirin kautta
■ Jäähdytyksessä lämmitysveden puskuriva-

raaja ohitetaan hydraulisella ohituskytken-
nällä.

Ohje
Vain laitteistokaavioiden 1 - 2 yhteydessä.
Laitteistokaavioiden 3 - 10 yhteydessä tarvi-
taan puskurivaraaja ja se on esisäädetty.
Ei saa säätää laitteistokaaviossa 11.
 

Arvo Merkitys
”2” Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja on:

■ Samanaikainen syöttö enint. 3 yhdistettyä
lämmitys-/jäähdytyspiiriä huonelämmityk-
sessä
tai

■ Samanaikainen syöttö enint. 3 yhdistettyä
lämmitys-/jäähdytyspiiriä huonejäähdytyk-
sessä

■ Eijäähdytystä erillisen jäähdytyspiirin kautta
■ Manuaalinen vaihtokytkentä lämmitys-/jääh-

dytysveden puskurivaraajan lämmityskäy-
tön ja jäähdytyskäytön välillä parametrillä
”Käyttötapa puskurivaraaja 721F”

Ohje
Säädettävissä laitteistokaavioiden 1 - 10
yhteydessä.
Ei saa säätää laitteistokaaviossa 11.
 

”3” Ei saa säätää!
”4” Ei saa säätää!
”5” Ei saa säätää!

7202 Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan kiinteä arvo !

Koskee vain huonelämmitystä yhteydessä lämmitysve-
den puskurivaraajaan tai lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajaan.
Lämpötilaa ei voi säätää korkeammaksi kuin parametri
”Maks. lämpötila puskurivaraaja 7204”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

7203 Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys !

Säädetty arvo määrittää, millä poikkeamalla puskuriva-
raajan lämpötilan asetusarvosta (riippuen käyttötilasta)
lämmittäminen käynnistetään.

Ohje
Laitteistokaaviossa 1 ja 2 on tämä toiminto käytettä-
vissa vain silloin, kun ”Puskurivaraajan vapautus/
hydraulinen jakaja 7200” on säädetty kohtaan ”1” tai
”2”.

Parametriryhmä Puskurivaraaja

Parametriryhmän haku näyttöön
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Kuva. 61

A Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
B ”Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmi-

tys 7203”
C Puskurivaraajan lämmitys POIS
D Puskurivaraajan lämmitys PÄÄLLÄ

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7204 Maks. lämpötila puskurivaraaja !

Kun puskurivaraajan lämpötila saavuttaa säädetyn
arvon, puskurivaraajan lämmitys päättyy.

Ohje
■ Laitteistokaaviossa 1 ja 2 on tämä toiminto käytet-

tävissa vain silloin, kun ”Puskurivaraajan vapau-
tus/hydraulinen jakaja 7200” on säädetty kohtaan
”1” tai ”2”.

■ Jos tässä ilmoitettu arvo on pienempi kuin ”Lämmi-
tyspiirin maks.menoveden lämpötila 200E”, niin
yhdistettyä lämmityspiiriä ei suuren lämmitystarpeen
vallitessa ehkä voi säilyttää lasketussa menoveden
lämpötilassa.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7205 Poiskytkentäoptimointi puskurivaraajan lämmitys !

Poiskytkentäoptimointi huolehtii siitä, että lämpötila
puskurivaraajassa jokaisen ajanjakson lopussa käyttö-
tilassa ”Normaali” on saavuttanut sillä hetkellä voi-
massa olevan asetusarvon.

Arvo Merkitys
”0” Poiskytkentäoptimointi ei toiminnassa
”1” Poiskytkentäoptimointi toiminnassa

Ohje
Laitteistokaavioissa 1 ja 2 on poiskytkentäoptimointi
käytettävissä vai silloin, joss ”Puskurivaraajan
vapautus/hydraulinen jakaja 7200” on säädetty
arvoon ”1” tai ”2”.

7208 Lämpötilaraja käyttötila puskurivaraajan kiinteä arvo !

Jos vaimennettu ulkolämpötila (pitkän ajan keskiarvo)
nousee tämän lämpötilarajan yli, lämpöpumpun
ohjauskeskus lukitsee käyttötilan ”Kiinteä arvo”
(esim. kesällä). Puskurivaraajaa lämmitetään enää
käyttötavan ”Normaali” lämpötilan asetusarvoon.
Jos tämä lämpötilaraja taas alittuu 0,5 K (hystereesi)
verran, puskurivaraajan käyttöä jatketaan automaatti-
sesti käyttötavalla ”Kiinteä arvo”.

Ohje
Laitteistokaaviossa 1 ja 2 on tämä toiminto käytettä-
vissa vain silloin, kun ”Puskurivaraajan vapautus/
hydraulinen jakaja 7200” on säädetty kohtaan ”1” tai
”2”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

Parametriryhmä Puskurivaraaja

 7203 Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan… (jatkoa)
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Jos puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo ylittyy sää-
detyn hystereesin verran, puskurivaraajan lämmitys
lopetetaan.
Poiskytkentään käytettävä lämpötila-anturi riippuu sen-
hetkisestä käyttötilasta parametrissä ”Aikaohjelma
lämmitysveden puskurivaraaja”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

720A Käyttötapa kiinteä arvo vain lämpökäskyn yhteydessä !

Käyttötavan ”Kiinteä arvo” voi estää puskurivaraa-
jalle, jos mitään lämpökäskyä ei tule jostakin yhdiste-
tystä lämmityspiiristä. Tässä tapauksessa puskuriva-
raajaa lämmitetään enää vain käyttötilan ”Normaali”
lämpötilan asetusarvoon.

Jonkin lämmityspiirin lämpökäsky on seuraavissa
tapauksissa:
■ Ohjelmissa ”Aikaohjelma lämmitys” tai ”Aikaohj.

lämmitys/jäähdytys” on jokin ajanjakso toimin-
nassa.

■ Huonelämmitys jäätymissuojaa varten on kytketty
päälle (käyttötila ”Valmiustila”).

Arvo Merkitys
”0” Käyttötila ”Kiinteä arvo” kytketään päälle oh-

jelman ”Aikaohj. puskurivaraaja” mukaan
riippumatta siitä, onko lämmityspiirien lämpö-
käsky toiminnassa.

”1” Käyttötila ”Kiinteä arvo” kytketään päälle
vain, jos jostakin yhdistetystä lämmityspiiristä
on toiminnassa lämpökäsky.

Ohje
Laitteistokaaviossa 1 ja 2 on tämä toiminto käytettä-
vissa vain silloin, kun ”Puskurivaraajan vapautus/
hydraulinen jakaja 7200” on säädetty kohtaan ”1” tai
”2”.

721F Puskurivaraajan käyttötapa  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):

Arvo Merkitys
”0” Huonelämmitys on vapautettu.
”1” Huonejäähdytys on vapautettu.

7220 Lämpötila käyttötilassa kiinteä arvo jäähdytyspuskurivaraajalle !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):

Ohje
Lämpötilaa ei voi säätää alhaisemmaksi kuin parametri
”Vähimmäislämpötila jäähdytysveden puskuriva-
raaja 722A”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7223 Poiskytkentähystereesi kylmäveden puskurivaraaja !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Säädetty arvo määrittää, millä poikkeamalla puskuriva-
raajan lämpötilan asetusarvosta (riippuen käyttötilasta)
lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytys
kytketään pois.

Parametriryhmä Puskurivaraaja

7209 Poiskytkentähystereesi lämmitysveden puskurivaraaja !
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Kuva. 62

A ”Jäähdytysveden puskuriv.päällekytkentähyst.
722B”

B Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
C ”Poiskytkentähyst.jäähdytysveden puskuriv.

7223”
D Jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskuriva-

raajalla PÄÄLLÄ
E Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden pusku-

rivaraajalla POIS

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

722 Jäähdytysveden puskurivaraajan vähimmäislämpötila !  / 

Vain laitteistoille, joissa on lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraaja (”Vapautus puskurivaraaja/hydrauli-
nen jakaja 7200” kohdassa ”2”):
Tässä parametrissä on samanaikaisesti 2  toimintoa:

Poiskytkentälämpötila lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajan jäähdytykselle:

Kun puskurivaraajan lämpötila alittaa säädetyn arvon
1 K verran, lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajaa
ei enää jäähdytetä. Jäätymisenestotoiminto on akti-
voitu.

Alaraja puskurivaraajan lämpötilan asetusarvolle

Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo huonejäähdy-
tyksessä on kaikkien yhdistettyjen lämmitys-/jäähdy-
tyspiirien alhaisin menoveden lämpötilan asetusarvo,
tai se määritetään parametrin ”Jäähdytyspuskuriva-
raajan lämpötila käyttötilan kiinteällä arvolla 7220”.

Säädetty arvo on alaraja puskurivaraajan asetusar-
volle.

Ohje
Jos tässä säädetty arvo on suurempi kuin paramet-
rissä ”Jäähdytyksen menoveden vähimmäislämpö-
tila 2033”, niin liitettyä lämmitys-/jäähdytyspiiriä ei kor-
kean jäähdytysvaatimuksen yhteydessä välttämättä
saa pidettyä määritellyssä menoveden lämpötilassa.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

722BK Käynnistyshystereesi jäähdytysvesivaraaja !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Säädetty arvo määrittää, millä poikkeamalla puskuriva-
raajan lämpötilan asetusarvosta (riippuen käyttötilasta)
lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytys
kytketään päälle.

Parametriryhmä Puskurivaraaja

 7223 Poiskytkentähystereesi kylmäveden… (jatkoa)
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Kuva. 63

A ”Jäähdytysveden puskuriv.päällekytkentähyst.
722B”

B Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo
C ”Poiskytkentähyst.jäähdytysveden puskuriv.

7223”
D Jäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden puskuriva-

raajalla PÄÄLLÄ
E Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytysveden pusku-

rivaraajalla POIS

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

Parametriryhmä Puskurivaraaja

 722BK Käynnistyshystereesi… (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Lämmityspiiri 1”
tai
”Lämmityspiiri 2”
tai
”Lämmityspiiri 3”
tai
”Erillinen jäähdytyspiiri”

4. Valitse parametri.

Ohje
Parametrit parametriryhmissä ”Lämmityspiiri 1”,
”Lämmityspiiri 2”, ”Lämmityspiiri 3” ovat samat.

Lämmityspiiriin kohdistaminen tapahtuu parametrikoo-
din 1. numerolla:
2xxx Lämmityspiirille 1 (ilman sekoitusventtiiliä A1/

HK1)
3xxx Lämmityspiirille 2 (sekoitusventtiilillä M2/HK2)
4xxx Lämmityspiirille 3 (sekoitusventtiilillä M3/HK3)

Vain jos jokin lämmityspiiri on osa laitteistokaaviota,
voidaan siihen kuuluvia parametrejä säätää.

2000 Huonelämpötila normaali

Huonelämpötilan asetusarvo ulkolämpötilan tai huone-
lämpötilan mukaan ohjautuvassa lämmitys- ja jäähdy-
tyskäytössä (normaali huonelämpötila).

Käyttöohje

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

2001 Huonelämpötila alennettu

Huonelämpötilan asetusarvo alennettuun lämmitys- tai
jäähdytyskäyttöön (alennettu huonelämpötila).

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Ohje
Parametrin ”Huonelämpötila alennettu 2001” maksi-
miarvo on 1 K verran pienempi kuin tämänhetkinen
arvo ”Huonelämpötila normaali 2000”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

2003 Kaukosäädin !

Jokaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä voidaan käyttää
kaukosäätimen Vitotrol 200-A (huonelämpötila-antu-
rilla) avulla.

Kaukosäätimen asennus- ja huolto-ohje

Ohje
Jos kaukosäätimen huonelämpötila-anturia on tarkoi-
tus käyttää yhden lämmitys-/jäähdytyspiirin huoneläm-
pötilan nostoon, parametrin ”Huonelämpötilan nosto
200B” arvona ei saa olla ”0”.

Arvo Merkitys
”0” Kauko-ohjaus ei ole aktivoitu.
”1” Valitulle lämmitys-/jäähdytyspiirille on kauko-

säädin ja se on aktivoitu. Huonelämpötilan
anturi on aktivoitu.

”2” ■ Ulkoinen kytkentä valitulle lämmitys-/jääh-
dytyspiirille on aktiivinen.

■ Huonelämmitys/huonejäähdytys vaaditaan
digitaalitulon 230 V~ kautta: Katso ”Perus-
piirilevy”.

■ Käyttö kaukosäätimellä ei ole mahdollista.
Lisätietoja ulkoisesta kytkennästä: Katso luku
”Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireil-
le” toimintakuvauksessa.

Ohje
Lämpöpumpun säädössä ”Manuaal. käyttö” kauko-
säädin ei toimi: Katso käyttöohje ”Vitotronic 200”.

Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit

Parametriryhmän haku näyttöön
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Lämmitys-/jäähdytyspiirin huonelämpötilan mukaan
ohjautuva säätö

Arvo Merkitys
”0” Sään mukaan ohjautuva säätö huonelämmi-

tykselle on aktiivinen
Lämpöpumpun ohjauskeskus laskee lämmi-
tyspiirin menoveden lämpötilan asetusarvon
huonelämpötilan asetusarvon, ulkolämpötilan
ja säädetyn lämmityskäyrän perusteella.

”1” Huonelämpötilan mukaan ohjautuva säätö
huonelämmitykselle on aktiivinen
■ ”Lämm.käyrän taso 2006” ja ”Lämm.käy-

rän jyrkkyys 2007” eivät ole säädettävis-
sä.

■ Huonelämpötila-anturi on yhdistetty ja akti-
voitu (”Kaukosäädin 2003” kohtaan ”1”),
muuten jää säädöksi automaattisesti ”0”.

■ Lämpöpumpun ohjauskeskus laskee meno-
veden lämpötilan asetusarvon senhetkisen
poikkeaman perusteella huonelämpötilan
asetusarvon ja tosiarvon välillä.

■ Laitteisto ilman puskurivaraajaa tai lämmi-
tysveden puskurivaraajalla:
Huonelämpötilan mukaan ohjautuva jääh-
dytys lämmitys-/jäähdytyspiirille voidaan
säätää parametrillä ”Huonelämpötilan
säätö jäähdytyspiiri 7105”.

■ Laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden pusku-
rivaraajalla :
Sään mukaan ohjautuva säätö huonejääh-
dytykselle on aktiivinen

Arvo Merkitys
”2” Huonelämpötilan mukaan ohjautuva säätö

huonejäähdytykselle, sään mukaan ohjautuva
säätö huonelämmitykselle :
■ Laitteistossa lämmitys-/jäähdytysveden

puskurivaraajalla
■ ”Jäähd.-käyrän taso 2040” ja ”Jäähd.-

käyrän jyrkkyys 2041” eivät ole säädettä-
vissä.

■ Huonelämpötila-anturi on yhdistetty ja akti-
voitu (”Kaukosäädin 2003” kohtaan ”1”),
muuten jää säädöksi automaattisesti ”0”.

■ Lämpöpumpun ohjauskeskus laskee meno-
veden lämpötilan asetusarvon senhetkisen
poikkeaman perusteella huonelämpötilan
asetusarvon ja tosiarvon välillä.

”3” Huonelämpötilan mukaan ohjautuva säätö
huonelämmitykselle ja huonejäähdytykselle

Ohje
Jos lämmityspiiriä käytetään tuloilman lämmitykseen
(ilmanvaihtolämmityspiiri), ei huonelämpötilan mukaan
ohjautuvaa säätöä voi säätää (”Vapautus hydrauli-
nen jälkilämmityspatteri 7D02”).

2006 Lämmityskäyrän taso

Käyttöohje

Lämmityskäyristä lasketut menoveden lämpötila-arvot
otetaan lämmityspiireissä suoraan käyttöön asetusar-
voina.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

2007 Lämmityskäyrän jyrkkyys

Käyttöohje Lämmityskäyristä lasketut menoveden lämpötila-arvot
otetaan lämmityspiireissä suoraan käyttöön asetusar-
voina.

Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit

2005 Huonelämpötilan säätö !
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Huonelämpötilan vaikutus lämmityspiirin menoveden
lämpötilan asetusarvoon ulkolämpötilan mukaan
ohjautuvassa käytössä. Huonelämpötilan asetus- ja
tosiarvon välisen poikkeaman Kelvin-astetta kohden
mukautetaan menoveden lämpötilan asetusarvoa sää-
detyn arvon verran.

Edellytykset:
■ Huonelämpötila-anturi on asennettu (”Kaukosäädin

2003”)
■ Huonelämpötilan nosto on aktivoitu (”Huonelämpö-

tilannosto 200B”)

Esimerkki:
■ Huonelämpötilan asetusarvo = 20 °C
■ Huonelämpötilan tosiarvo = 18,5 °C
■ Huonelämpötilan asetusarvon ja tosiarvon ero

= 1,5 K
■ ”Huonelämpötilan noston vaikutus 200A” = 2
■ Menoveden lämpötilan asetusarvon mukautus

1,5 K · 2 = 3 K

Ohje
Säätöarvolla ”0” huonelämpötilan nosto on kytketty
pois.

Säätöarvo ilman yksikköä

200B Huonelämpötilan nosto !

Huonelämpötila-anturin yhteydessä (”Kaukosäädin
2003”).

Arvo Merkitys
”0” Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätö il-

man huonelämpötilan vaikutusta: Menoveden
lämpötilaa ei korjata.

”1” Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätö
huonelämpötilan nostolla vain käyttötilalle
”Alennettu”.

Arvo Merkitys
”2” Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätö

huonelämpötilan nostolla vain käyttötilalle
”Normaali”.

”3” Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätö
huonelämpötilan nostolla käyttötiloille ”Alen-
nettu” ja ”Normaali”

200E Lämmityspiirin maks. menoveden lämpötila !

Menoveden lämpötilan asetusarvo, joka saadaan ulko-
lämpötilasta, lämmityskäyrästä ja valitun lämmityspiirin
huonelämpötilan asetusarvosta, rajoitetaan tällä para-
metrillä maksimiarvoon.

Ohje
■ Koska lämpöpumpun ohjauskeskus rajoittaa tällä

parametrillä vain asetusarvoa, on lattialämmityspii-
rin menovirtaukseen asennettava lämpötilanvalvon-
talaite (lisävaruste) rajoittamaan maksimilämpötilaa.

■ Kun huonelämmitys tapahtuu ilmanvaihdon lämmi-
tyspiirin kautta, tätä arvoa ei saa kaikille lämmityspii-
reille asettaa lukemaan yli 57 °C .

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

2015 Käyntiaika sekoitusventtiili lämmityspiiri !

Ajanjakso sekoitusventtiilin täydelliselle vaihtokytken-
nälle kahden käyttötilan välillä (kulma-alue 90°).
Tämä arvo on shunttimoottorin ominaisuus: Katso
shunttimoottorin tekniset tiedot.
Jos säädetty aika käytetylle sekoitusventtiilille on liian
lyhyt, se voi johtaa sekoitusventtiilin ”värähtelyyn”.

Ohje
Tämä parametri vaikuttaa vain sekoitusventtiileihin,
joita ohjataan sähköisesti suoraan lämpöpumpun
ohjauskeskuksesta (ei ohjauksessa KM-väylän kautta).
Lämmityspiireissä ilman sekoitusventtiiliä tällä para-
metrillä ei ole vaikutusta.

Säätöarvo sekuntia

Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit

200A Huonelämpötilan noston vaikutus !
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Huonelämpötilan asetusarvo juhlakäyttöä varten.

Käyttöohje

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

2030 Jäähdytys !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Jäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirille vapautettu.

Arvo Merkitys
”0” Ei jäähdytystä.
”1” Ei saa säätää!
”2” Jäähdytys jäähdytystoiminnolla ”aktiivinen

jäähdytys”

Kastepistevalvoja !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Kosteuskytkin on yhdistetty liitäntään F11 säädin- ja
ohjauspiirilevyssä.

Ohje
Jokaista lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten tarvitaan eril-
linen kosteuskytkin. Kaikki kosteuskytkimet on liitän-
nässä F11 kytkettävä sarjaan.

Arvo Merkitys
”0” Kosteuskytkintä ei ole yhdistetty
”1” Kosteuskytkin on yhdistetty liitäntään F11.

Kun kosteuskytkin laukeaa, laitteistossa esiin-
tyy seuraavaa toimintaa:
■ Jäähdytys päättyy kaikille niille lämmitys-/

jäähdytysveden puskurivaraajaan yhdiste-
tyille lämmitys-/jäähdytyspiireille, joille tämä
arvo on säädetty.

■ Ilmoitus ”D5 Kosteuskytkin” tulee näyt-
töön.

”2” Kosteuskytkin on yhdistetty liitäntään F11.

Kun kosteuskytkin laukeaa, laitteistossa esiin-
tyy seuraavaa toimintaa:
■ Jäähdytys päättyy vain sille lämmitys-/jääh-

dytyspiirille, jota kosteuskytkin valvoo.
■ Näyttöön ei tule mitään ilmoitusta.

2033 Menoveden vähimmäislämpötila jäähdytys !  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”): alaraja menoveden lämpötilan
asetusarvolle huonejäähdytyksessä

Menoveden lämpötilan asetusarvo jäähdytyskäytölle
saadaan seuraavasti:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva jäähdytyskäyttö:

Säädetyn lämmityskäyrän mukaan ja säädetyn
huonelämpötilan asetusarvon mukaan

■ Huonelämpötilan mukaan ohjautuva jäähdytyskäyttö:
erotuksesta huonelämpötilan asetusarvon ja huone-
lämpötilan tosiarvon välillä

Jos laskelmasta saadaan alhaisempi menoveden
asetusarvo, kuin tässä säädetty arvo, menoveden
lämpötilan asetusarvo rajoitetaan tähän arvoon.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit

2022 Huonelämpötila juhlakäytössä
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Vain laitteistolle lämmitys-/jäähdytysveden puskuriva-
raajalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen
jakaja 7200” kohdassa ”2”):
Mitä suurempi arvo, sitä suurempi on huonelämpötilan
vaikutus jäähdytyspiirin menoveden lämpötilan asetus-
arvoon ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa sää-
dössä.
Edellytys:
Huonelämpötila-anturi on yhdistetty, esim. kauko-ohjai-
men kautta.

Esimerkki:
Katso ”Huonelämpötilan noston vaikutus 200A”.

Ohje
Säätöarvolla ”0” huonelämpötilan nosto on kytketty
pois.

Säätöarvo ilman yksikköä

2040 Jäähdytyskäyrän taso  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Jäähdytyskäyrästä määritetty arvo menoveden lämpö-
tilalle otetaan ulkolämpötilan mukaan ohjautuvasssa
huonejäähdytyksessä lämmitys-/jäähdytyspiiristä suo-
raan käyttöön asetusarvona.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

2041 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys  / 

Vain laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraa-
jalla (”Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja
7200” kohdassa ”2”):
Jäähdytyskäyrästä määritetty arvo menoveden lämpö-
tilalle otetaan ulkolämpötilan mukaan ohjautuvasssa
huonejäähdytyksessä lämmitys-/jäähdytyspiiristä suo-
raan käyttöön asetusarvona.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Säätöarvo 1 ≙ 0,1

Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit

2034 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri !  / 
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Jäähdytys”

4. Valitse parametri.

7100 Jäähdytystoiminto !

Arvo Merkitys
”0” Ei jäähdytystä
”1” ”Luonnollinen jäähdytys” NC-yksiköllä ilman

sekoitusventtiiliä (lisävaruste).
”2” ”Luonnollinen jäähdytys” NC-yksiköllä ja

sekoitusventtiilillä (lisävaruste).
”3” ”Aktiivinen jäähdytys”

Ohje
Koska ”aktiivisessa jäähdytyksessä” kompressori käy,
täytyy laitteiston omistajan lisäksi vapauttaa tämä toi-
minto: katso käyttöohje ”Vitotronic 200”.

7101 Jäähdytyspiiri !

Tällä parametrillä määritetään, tapahtuuko jäähdytys
lämmityspiirin vai erillisen jäähdytyspiirin kautta.

Arvo Merkitys
”1” Jäähdytys lämmityspiirin A1/HK1 kautta
”2” Jäähdytys lämmityspiirin M2/HK2 kautta
”3” Jäähdytys lämmityspiirin M3/HK3 kautta
”4” Jäähdytys erillisen jäähdytyspiirin SKK kautta

7102 Huonelämpötilan asetusarvo erillinen jäähdytyspiiri

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Edellytykset:
■ Huonelämpötila-anturi (esim. F16 ohjaus ja -anturipii-

rilevyssä) on yhdistetty.
■ ”Jäähdytyspiiri 7101” arvo on ”4”.

Ohje
Kun jäähdytys tapahtuu yhden lämmitys-/jäähdytyspii-
rin kautta, parametri ”Huonelämmitys normaali
2000” määrittää huonelämmityksen ohjearvon.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

7103 Menoveden min. lämpötila jäähdytys !

Menoveden lämpötilan asetusarvo jäähdytyskäytölle
saadaan seuraavasti:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva jäähdytyskäyttö:

Säädetyn lämmityskäyrän mukaan ja säädetyn
huonelämpötilan asetusarvon mukaan

■ Huonelämpötilan mukaan ohjautuva jäähdytyskäyttö:
erotuksesta huonelämpötilan asetusarvon ja huone-
lämpötilan tosiarvon välillä

Jos laskelmasta saadaan alhaisempi menoveden
asetusarvo, kuin tässä säädetty arvo, menoveden
lämpötilan asetusarvo rajoitetaan tähän arvoon.

Ohje
Tässä säädetty menoveden lämpötilan asetusarvon
rajoitus koskee yhtä lämmitys-/jäähdytyspiiriä ja yhtä
erillistä jäähdytyspiiriä.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

Parametriryhmä Jäähdytys

Parametriryhmän haku näyttöön
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Mitä suurempi arvo, sitä suurempi on huonelämpötilan
vaikutus jäähdytyspiirin menoveden lämpötilan asetus-
arvoon ulkolämpötilan mukaan ohjautuvassa sää-
dössä.
Edellytys:
Huonelämpötila-anturi on yhdistetty (esim. Vitotrol-lait-
teen kautta).

Esimerkki:
Katso ”Huonelämpötilan noston vaikutus 200A”.

Ohje
Säätöarvolla ”0” huonelämpötilan nosto on kytketty
pois.

Säätöarvo ilman yksikköä

7105 Huonelämpötilan säätö jäähdytyspiiri !

Huonejäähdytystä varten lämmitys-/jäähdytyspiirin tai
erillisen jäähdytyspiirin kautta.

Arvo Merkitys
”0” Sään mukaan ohjautuva huonejäähdytyksen

säätö toiminnassa:
Lämpöpumpun ohjauskeskus laskee erillisen
jäähdytyspiirin menoveden lämpötilan asetus-
arvon huonelämpötilan asetusarvon, ulkoläm-
pötilan ja säädetyn jäähdytyskäyrän perus-
teella.

”1” Huonelämpötilan mukaan ohjautuva huone-
jäähdytyksen säätö toiminnassa:
Ohjauskeskus laskee menoveden lämpötilan
asetusarvon senhetkisen poikkeaman perus-
teella huonelämpötilan asetusarvon ja tosiar-
von välillä. Jäähdytyskäyrän taso ja jyrkkyys
erilliselle jäähdytyspiirille eivät ole säädettä-
vissä.

Edellytykset:
■ Huonelämmitys erillisen jäähdytyspiirin kautta:

Huonelämpötila-anturi kohdassa F16 säädin- ja antu-
ripiirilevyssä on yhdistetty.
Ohje
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jonkin muun
lämmitys-/jäähdytyspiirin (Vitotrol-laitteeseen asen-
nettua) huonelämpötila-anturia (”Huonelämpötila-
anturin ryhmitys erill. jäähdytyspiiri 7106” > ”0”).

■ Huonejäähdytys lämmitys-/jäähdytyspiirin kautta:
Kaukosäädin on yhdistetty.
Ohje
Yhdelle lämmitys-/jäähdytyspiirille voi samanaikai-
sesti olla säädettynä huonelämpötilan mukaan
ohjautuva jäähdytys (” Huonelämpötilan säätö
jäähdytyspiiri 7105” kohdassa ”1”) ja sään mukaan
ohjautuva huonelämmitys (”Huonelämpötilan säätö
2005” kohdassa ”0”).

7106 Huonelämpötila-anturin ryhmitys erill. jäähdytyspiiri !

Tämä parametri määrittää, mitä huonelämpötila-antu-
ria käytetään erillisen jäähdytyspiirin huonelämpötilan
mukaan ohjautuvaan säätöön.
Lämmitys-/jäähdytyspiirien A1/HK1, M2/HK2 ja
M3/HK3 huonelämpötila-anturit on asennettu kauko-
säätimeen.

Arvo Merkitys
”0” Suoraan lämpöpumpun ohjauskeskukseen

yhdistetty huonelämpötila-anturi (liitäntä F16
säädin- ja anturipiirilevyssä)

”1” Huonelämpötila-anturia A1/HK1 käytetään
seuraavasti: ”Kaukosäädin 2003” asetetaan
arvolle ”1”.

Arvo Merkitys
”2” Huonelämpötila-anturia M2/HK2 käytetään

seuraavasti: ”Kaukosäädin 3003” asetetaan
arvolle ”1”.

”3” Huonelämpötila-anturia M3/HK3 käytetään
seuraavasti: ”Kaukosäädin 4003” asetetaan
arvolle ”1”.

”4” Ei saa säätää!

Parametriryhmä Jäähdytys

7104 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri !
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Hystereesi huonelämpötila huonelämpötilan mukaan
ohjautuvaan jäähdytyskäyttöön lämmityspiirin tai erilli-
sen jäähdytyspiirin kautta.
■ Huonelämpötila ylittää huonelämpötilan asetusarvon

säädetyn arvon verran:
Jäähdytys kytkeytyy päälle.

■ Huonelämpötila alittaa huonelämpötilan asetusarvon
2-kertaisella arvolla ”Hystereesi huonelämpötila
jäähdytyspiiri 7107”:
Jäähdytys kytkeytyy pois.

Edellytys: Huonelämpötila-anturi on yhdistetty ja akti-
voitu.
■ Lämmitys-/jäähdytyspiiri:

Kaukosäätimen huonelämpötila-anturi (”Kaukosää-
din 2003”)

■ Erillinen jäähd.piiri:
Huonelämpötila-anturi (liitäntä kohtaan F16 säädin-
ja anturipiirilevyssä): Katso ”Huonelämpötila-antu-
rin ryhmitys erill. jäähdytyspiiri 7106”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7109 Vapautus menoveden lämpötila-anturi jäähdytyspiiri !  / 

Jäähdytyksen menoveden lämpötila-anturi jäähdytyk-
sessä lämmityspiirin kautta ilman sekoitusventtiiliä
A1/HK1 tai erillisen jäähdytyspiirin kautta: Liitäntä koh-
taan F14 säädin- ja anturipiirilevyssä

Ohje
Jäähdytyksessä lämmityspiirin kautta, jossa on sekoi-
tusventtiili, käytetään huonelämmitykseen tarvittavaa
menoveden lämpötila-anturia myös jäähdytykseen.

Arvo Merkitys
”0” Jäähdytyksen menoveden lämpötila-anturia ei

ole. Toisiopiirin menoveden lämpötila-anturia
käytetään.

”1” Jäähdytyksen menoveden lämpötila-anturi on
yhdistetty ja sitä käytetään.

7110 Jäähdytyskäyrän taso

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Jäähdytyskäyrästä laskettu menoveden lämpötila-arvo
otetaan jäähdytyspiirissä suoraan käyttöön asetusar-
vona.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7111 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Jäähdytyskäyrästä laskettu menoveden lämpötila-arvo
otetaan jäähdytyspiirissä suoraan käyttöön asetusar-
vona.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1

7116 Kaukosäädin jäähdytyspiiri !

Säätöä ei saa muuttaa!

7117 Kastepistevahti !

Lämpöpumpun käyttäytyminen, jos F11 reagoi ohjaus-
ja anturipiirilevyyn kytketyssä kosteuskytkimessä.

Parametriryhmä Jäähdytys

7107 Hystereesi huonelämpötila jäähdytyspiiri !
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Arvo Merkitys
”0” Kompressori ei kytkeydy pois päältä, ei ilmoi-

tusta lämpöpumpun ohjauskeskukseen.
”1” Kompressori kytkeytyy pois päältä. Lämpö-

pumpun ohjauskeskuksessa esiintyy ilmoitus
”D5 Kosteuskytkin”.

”2” Kompressori kytkeytyy pois päältä, ei ilmoi-
tusta lämpöpumpun ohjauskeskukseen.

71FE Aktiivisen jäähd. vapautus

Jotta lämpöpumppu kytkee päälle aktiivisen jäähdytys-
käytön, tämä jäähdytyskäyttö täytyy kerran vapauttaa.

Käyttöohje ”Vitotronic 200”

Parametriryhmä Jäähdytys

7117 Kastepistevahti ! (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Ilmanvaihto”

4. Valitse parametri.

7D00 Vapautus Vitovent !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X X X X X

Ilmanvaihtolaitteen vapautus käyttöön lämpöpumpun
kanssa.
Edellytys:
Ilmanvaihtolaite on yhdistetty Modbus-väylän kautta
lämpöpumpun ohjauskeskukseen.

Arvo Merkitys
”0” Ei vapautettua ilmanvaihtolaitetta
”1” Vitovent 300-F on vapautettu. Tähän ilman-

vaihtolaitteeseen kuuluvat ilmanvaihtopara-
metrit (”7Dxx”) voidaan säätää.

”2” Vitovent 200-C on vapautettu. Tähän ilman-
vaihtolaitteeseen kuuluvat ilmanvaihtopara-
metrit (”7Dxx”) voidaan säätää.

”3” Vitovent 200-W, Vitovent 300-C tai
Vitovent 300-W on vapautettu. Ilmanvaihto-
laitteeseen kuuluvat parametrit (”7Dxx”,
”C1xx”) voidaan säätää.

7D01 Esilämmityspatterin vapautus, sähköinen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Sähköisen esilämmityspatterin (lisävaruste) vapautus/
toiminta ilmanvaihtolaitteen jäätymissuojaan.

Edellytys:
Sähköinen esilämmityspatteri on yhdistetty ilmanvaih-
tolaitteen ohjauspiirilevyyn.

Arvo Vitovent 200-C Vitovent 300-F
”0” Esilämmityspatteria ei ole vapautettu. Parametril-

lä ”Pass. jäätymissuojan strategia 7D2C” voi-
daan säätää sulatustoiminto ilman sähköistä esi-
lämmityspatteria.

Esilämmityspatteria ei ole vapautettu. Jäätymis-
suojatoiminto ilman esilämmityspatteria on toimin-
nassa.

”1” Sulatus ohituksen kautta:
Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, ohitus aktivoituu.
Esilämmityspatterin lämmittämä ulkoilma virtaa
ohituksen kautta lämmönvaihtimen ohi.

Esilämmityspatteri on vapautettu. Jäätymissuoja
on aktivoitu.

”2” Mukavuustoiminto Jäätymissuoja:
Jos ero tuloilma- ja poistoilmalämpötilan välillä
ylittää arvon 4,5 K, sähköinen esilämmityspatteri
kytketään päälle.

Ei saa säätää!

7D02 Jälkilämmityspatterin vapautus, hydraulinen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Vapautus hydraulinen jälkilämmityspatteri (lisävaruste)
tuloilman lämmitykseen.

Edellytys:
Hydraulinen jälkilämmityspatteri on asennettu ilman-
vaihtolaitteeseen ja yhdistetty lämmityspiirinä A1/HK1
lämpöpumppuun (ilmanvaihdon lämmityspiiri).

Parametriryhmä Ilmanvaihto

Parametriryhmän haku näyttöön
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Arvo Merkitys
”0” Hydraulista jälkilämmityspatteria ei ole

vapautettu.
”1” Hydraulinen jälkilämmityspatteri on vapautet-

tu.

7D04 Vapautus lämpötilan kohdesäätö !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Tuloilman lämmitys seuraavalla tuloilmalämpötilan
asetusarvolla: Lämmityspiirin menoveden lämpötilan
asetusarvo, josta vähennetään 5 K.
Menoveden lämpötilan asetusarvo saadaan huoneläm-
pötilan asetusarvosta ”Huonelämpötila normaali
2000” tai ”Huonelämpötila alennettu 2001” sekä vai-
mennetusta ulkolämpötilasta (pitkän ajan keskiarvo)
säädetyn lämmityskäyrän/jäähdytyskäyrän mukaisesti.

Arvo Merkitys
”0” Säätö vakiona pysyvään ilman tilavuusvirtaan

säädetyn ilmanvaihtotoiminnon, käyttöohjel-
man ja aikaohjelman mukaan.

”1” Esimääritetty ilman tilavuusvirta säädetään
riippuen tuloilmalämpötilan asetusarvosta.

7D05 Kosteusanturin vapautus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Huoneen ilmankosteuden säädön vapautus käytettä-
essä ilmanvaihtolaitetta.
Edellytys:
CO2-/kosteusanturi (lisävaruste) on yhdistetty ilman-
vaihtolaitteen säädinpiirilevyyn.

Jos käyttötila ”Normaali” on aktivoitu ilmanvaihdon
aikaohjelmassa, ilman tilavuusvirtaa mukautetaan
ilman kosteudesta riippuen. Säätörajat ovat ”Tilavuus-
virta vähennetty ilmanvaihto 7D0A” ja ”Tilavuus-
virta tehoilmanvaihto 7D0C”.

Arvo Merkitys
”0” Ilmankosteuden säätöä ei ole vapautettu.
”1” Ilmankosteuden säätö on vapautettu.

7D06 CO2-anturin vapautus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Vapautus CO2-pitoisuuden säätöön huoneessa käytet-
tessä ilmanvaihtolaitetta.
Edellytys:
CO2-/kosteusanturi (lisävaruste) on yhdistetty ilman-
vaihtolaitteen säädinpiirilevyyn.

Jos käyttötila ”Normaali” on aktivoitu ilmanvaihdon
aikaohjelmassa, ilman tilavuusvirtaa mukautetaan riip-
puen CO2-pitoisuudesta. Säätörajat ovat ”Tilavuus-
virta vähennetty ilmanvaihto 7D0A” ja ”Tilavuus-
virta tehoilmanvaihto 7D0C”.

Arvo Merkitys
”0” CO2-pitoisuuden säätöä ei ole vapautettu.

”1” CO2-pitoisuuden säätö on vapautettu.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

 7D02 Jälkilämmityspatterin vapautus,… (jatkoa)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Poistoilman lämpötilan asetusarvo ilmanvaihtokäytölle.
■ Poistoilman lämpötiloissa < ”Huonelämpötilan ase-

tusarvo 7D08” miinus 1 K voidaan ohitus passiivi-
seen jäähdytykseen aktivoida. Ulkoilmaa/poistoil-
maa ei johdeta lämmönvaihtimen kautta.

■ Poistoilman lämpötiloissa > ”Huonelämpötilan ase-
tusarvo 7D08” plus 1 K, voidaan ohitus passiivi-
seen jäähdytykseen aktivoida. Ulkoilmaa/poistoil-
maa ei johdeta lämmönvaihtimen kautta.

Ohje
Jotta passiivinen lämmitys ja passiivinen jäähdytys kyt-
keytyvät päälle, täytyy muidenkin edellytysten täyttyä:
Katso ”Min. ohituksen tuloilman lämpötila 7D0F” ja
luku ”Passiivinen lämmitys”, ”Passiivinen jäähdytys”
toimintakuvauksessa.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7D0A Tilavuusvirta vähennetty ilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Vähen-
netty” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho

2 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Vitovent 300-F: Keskimääräisesti välille 85 m3/h ja

”Tilavuusvirta nimellisilmanvaihto 7D0B”.
Vitovent 200-C: Keskimääräisesti välille 70 m3/h ja
”Tilavuusvirta nimellisilmanvaihto 7D0B”.
tai

■ n. 30 % alle arvon ”Tilavuusvirta nimellisilman-
vaihto 7D0B”.

Säätöarvo m3/h

7D0B Tilavuusvirta nimellisilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Nor-
maali” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho

3 ).

Aseta tässä suunnitelman mukainen mitoitustilavuus-
virta.

Säätöarvo m3/h

7D0C Tilavuusvirta tehoilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Tehokas”
ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho 4 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Vitovent 300-F: Keskimääräinen välillä ”Tilavuus-

virta nimellisilmanvaihto 7D0B” ja 280 m3/h
Vitovent 200-C: Keskimääräinen välillä ”Tilavuus-
virta nimellisilmanvaihto 7D0B” ja 200 m3/h
tai

■ n. 30 % korkeampi kuin ”Tilavuusvirta nimellisil-
manvaihto 7D0B”

Säätöarvo m3/h

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D08 Huonelämpötilan asetusarvo
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Jotta tahaton kondenssiveden muodostuminen voi-
daan tuloilmaputkissa välttää, vapautetaan ohitus pas-
siiviseen jäähdytykseen vain, jos seuraavat edellytyk-
set täyttyvät:

Vitovent 200-C:
■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-

messa) > ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
lisättynä arvolla 0,5 K

Vitovent 300-F:
■ Tuloilman lämpötila > ”Ohituksen väh. tuloilma-

lämpöt. 7D0F” vähennettynä arvolla 1,5 K
ja

■ Ulkoilman lämpötila (ilman sisääntulo lämmövaihti-
messa) > ”Ohituksen väh. tuloilmalämpöt. 7D0F”
lisättynä arvolla 1,5 K

Ohje
Jotta passiivinen jäähdytys kytkeytyy päälle, täytyy
muidenkin edellytysten täyttyä: Katso ”Huonelämpöti-
lan asetusarvo 7D08” ja luku ”Passiivinen jäähdytys”
toimintakuvauksessa.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

7D18 CO2-arvo tilavuusvirran nostamiseen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Jos huoneen CO2-pitoisuus ylittää säädetyn rajan,
ilman tilavuusvirtaa nostetaan. Kun tämä raja alittuu,
ilman tilavuusvirtaa vähennetään.
Säätörajat ovat ”Tilavuusvirta vähennetty ilman-
vaihto 7D0A” ja ”Tilavuusvirta tehoilmanvaihto
7D0C”.

Edellytykset:
■ CO2-/kosteusanturi (lisävaruste) on yhdistetty ilman-

vaihtolaitteen säädinpiirilevyyn (”Vapautus CO2-
anturi 7D06” kohdassa ”1”).

■ Ilmanvaihdon aikaohjelmasta on aktivoitu käyttötila
”Normaali”,

Säätöarvo ppm (parts per million)

7D19 Kosteusarvo tilavuusvirran nostamiseen !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Jos huoneen ilmankosteus ylittää säädetyn rajan,
ilman tilavuusvirtaa lisätään. Kun tämä raja alittuu,
ilman tilavuusvirtaa vähennetään.
Säätörajat ovat ”Tilavuusvirta vähennetty ilman-
vaihto 7D0A” ja ”Tilavuusvirta tehoilmanvaihto
7D0C”.

Edellytykset:
■ CO2-/kosteusanturi (lisävaruste) on yhdistetty ilman-

vaihtolaitteen säädinpiirilevyyn (”Vapautus kosteu-
santuri 7D06” kohdassa ”1”).

■ Ilmanvaihdon aikaohjelmasta on aktivoitu käyttötila
”Normaali”,

Säätöarvo %

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D0F Ohituksen väh. tuloilmalämpöt.
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Vain käytettäessä sähköistä esilämmityspatteria
(”Vapautus sähköinen esilämmityspatteri 7D01”
kohtaan ”1”):
Jos tuloilmalämpötila 5 °C alittuu, kytketään molem-
mat puhaltimet pois päältä säädetyksi ajaksi. Uudel-
leenkytkentää varten täytyy tuloilmalämpötilan olla yli
5 °C.

Säätöarvo minuutteina

7D1B Tehoilmanvaihdon kesto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Jos lämpöpumpun ohjauskeskuksessa säädetään
”Tehokäyttö”, niin silloin säädetyn kestoajan kuluttua
kytkeytyy automaattisesti päälle viimeksi valittu toi-
minto tai viimeksi valittu käyttöohjelma, esim. ”Ilman-
vaihtoautomatiikka”

Ohje
Jos sitä ennen oli aktivoituna ”Säästökäyttö”, ohjaus-
keskus kytkee päälle toiminnon ”Ilmanvaihtoautom.”.

Säätöarvo minuutteina

7D1D Huonelämpötilan tosiarvon
lähde !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Huonelämpötilan anturi tuloilman lämmitykseen ilman-
vaihdon lämmityspiirin A1/HK1 kautta (”Jälkilämmi-
tyspatterin
vapautus, hydraulinen 7D02” arvo ”1”).

Huonelämpötila-anturia tarvitaan seuraavissa tapauk-
sissa:
■ Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätö huoneläm-

pötilan nostolla (”Huonelämpötilan nosto 200B”
arvo ”1”, ”2” tai”3”)

■ Huonelämpötilan mukaan ohjautuva säätö

Arvo Merkitys
”0” Ilmanvaihtolaitteen poistoilman lämpötila-an-

turia käytetään.
”1” Vitotrol-laitteen huonelämpötila-anturia käyte-

tään.

7D21 Ohivirtausläpän eston lämmityspiiri !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X X X X X

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D1A Sulkuaika puhallin jäätymissuoja !
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■ Huonelämmityksessä säädetyn lämmityspiirin
kautta ohitusta passiiviseen jäähdytykseen ei akti-
voida.
Näin estetään lämmityspiirin kautta syötetyn lämmön
joutuminen ilmanvaihtolaitteen ohituksen kautta ulos.

■ Vain Vitovent 200-C ja Vitovent 300-F:
Huonejäähdytyksessä säädetyn lämmitys-/jäähdy-
tyspiirin kautta ohitusta passiiviseen lämmitykseen ei
aktivoida.
Näin estetään se, että lämmitys-/jäähdytyspiirin
kautta otettu lämpö ohjataan ilmanvaihtolaitteen ohi-
tuksen kautta taas ulos.
Ohje
Muissa ilmanvaihtolaitteissa passiivinen lämmitys ei
ole saatavilla.

Muut edellytykset, jolloin passiivinen lämmitys tai jääh-
dytys ei kytkeydy päälle: Katso luku ”Passiivinen läm-
mitys” ja ”Passiivinen jäähdytys” ”Toimintakuvauk-
sessa”.
Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa asetusohjeet.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

Lämmityspiiri A1/HK1

”Bitti
2”

Lämmityspiiri M2/HK2

”Bitti
3”

Lämmityspiiri M3/HK3

Ohje
Jos bittiä ei ole valittu, ohituksen saa aktivoida.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

7D27 Ohjausjännitteen mukautus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Tuloilma- ja poistoilmapuolen paine-erojen tasaami-
seksi voidaan toisen puhaltimen kierroslukua nostaa.
Sitä varten puhaltimen ohjausjännitteeseen lisätään
pysyvästi tässä säädetty arvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,01 V

7D28 Ohjausjännitteen mukautuksen puhallin !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Puhallin, jonka kierroslukua nostetaan paine-erojen
tasaamiseksi parametriarvon ”Ohjausjännitteen
mukautus 7D27” verran.

Ohje
Epätasapainon välttämiseksi rajoitetaan samanaikai-
sesti toisen puhaltimen ohjausjännite arvoon 10 V,
josta vähennetään parametrin ”Ohjausjännitteen
mukautus 7D27” arvo. Näin myös ilman maksimaali-
nen tilavuusvirta vähenee vastaavasti.

Arvo Merkitys
”0” Tuloilmapuhallin
”1” Jäteilmapuhallin

7D2C Pass. jäätymissuojan strategia !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Tällä parametrillä määritetään, mikä sulatustoiminto
kytketään päälle lämmönvaihtimen ollessa jäätynyt.
Edellytys:

”Vapautus sähköinen esilämmityspatteri 7D01” on
kohdassa ”0”.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D21 Ohivirtausläpän eston lämmityspiiri ! (jatkoa)
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Arvo Merkitys
”0” Puhaltimien poiskytkentä:

Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, molemmat
puhaltimet kytketään pois päältä.

”1” Sulatus ohituksen kautta:
Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, ohitus avau-
tuu ja viileä ulkoilma johdetaan lämmönvaih-
timen ohi.

”2” Sulatus epätasapainolla:
Jos lämmönvaihdin on jäätynyt, tuloilman
puhallin kytketään pois päältä.

7D2E Lämmönsiirtimen tyyppi !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Lämmönvaihtimen tyyppi ilmanvaihtolaitteessa

Arvo Merkitys
”0” Vastavirta-lämmönvaihdin:

Vastavirta-lämmönvaihtimen kautta siirretään
suuri osa poistoilmasta saatua energiaa ul-
koilmaan.

”1” Entalpialämmönvaihdin:
Vastavirtaperiaatteella tapahtuvan lämmön
talteenoton lisäksi myös osa ilman kosteutta
poistoilmasta siirretään tuloilmaan.

7D2F Asennusasento !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Ilmanvaihtolaitteen asennusasento

Arvo Merkitys
”0” Kattoasennus
”1” Seinäasennus tai asennus katonrajaan

7D3A Ilmanvaihdon ulk. 230 V -tulon toiminto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Jotta ”Tehokäytön” voi kytkeä päälle ulkoisen kytki-
men tai painikkeen (kylpyhuonekytkin) kautta, täytyy
kylpyhuonekytkin aktivoida.

Arvo Merkitys
”0” Kylpyhuonekytkintä ei voi käyttää.
”1” Kylpyhuonekytkintä voi käyttää.
”2” Ei saa säätää!

7D3B Kylpyhuoneilmanvaihdon kesto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Maksimiaika ”Tehokäyttö”, kun tämä toiminto on kyt-
ketty päälle ulkoisen kytkimen tai painikkeen (kylpy-
huonekytkin) kautta.

Säätöarvo minuutteina

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D2C Pass. jäätymissuojan strategia ! (jatkoa)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Lämmönvaihtimen jäätymissuojaa varten puhaltimet
kytketään tarvittaessa pois päältä riippuen lämpötilae-
dellytyksistä ja valitusta sulatus- tai jäätymissuojatoi-
minnosta.
Kun lämpötilaedellytykset eivät enää täyty, kytketään
puhaltimet uudelleen päälle valittuina kellonaikoina (klo
0:00 - 15:00).
Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöavun.

Bitti Merkitys
”Bitti 1” klo 00:00
”Bitti 2” klo 01:00
”Bitti 3” klo 02:00
... ...
”Bitti 16” klo 15:00

Esimerkki:
”Bitti 3”, ”Bitti 7”, ”Bitti 9” ja ”Bitti11” on valittu:
Puhaltimet kytketään uudelleen päälle klo 2:00,
klo 6:00, klo 8:00 ja klo 10:00.

Ohje
Parametrillä ”Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks.
osa 2 7D5F” valitaan kellonajat klo 16:00 - 23:00.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

7D5F Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Lämmönvaihtimen jäätymissuojaa varten puhaltimet
kytketään tarvittaessa pois päältä riippuen lämpötilae-
dellytyksistä ja valitusta sulatus- tai jäätymissuojatoi-
minnosta.
Kun lämpötilaedellytykset eivät enää täyty, kytketään
puhaltimet uudelleen päälle valittuina kellonaikoina (klo
16:00 - 23:00).
Säätö bittikentässä (katso luku ”Parametrien säätämi-
nen”): Useita bittejä voidaan valita.

Ohje
 avaa säätöavun.

Bitti Merkitys
”Bitti
1”

klo 16:00

”Bitti
2”

klo 17:00

”Bitti
3”

klo 18:00

... ...
”Bitti
8”

klo 23:00

Esimerkki:
”Bitti 1”, ”Bitti 4”, ”Bitti 6” ja ”Bitti 8” on valittu:
Puhaltimet kytketään uudelleen päälle klo 16:00,
klo 19:00, klo 21:00 ja klo 23:00.

Ohje
Parametrillä ”Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks.
osa 1 7D5E” valitaan kellonajat klo 0:00 - 15:00.

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D5E Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 1 !
58

36
73

8

pa
ra

m
et

ri

 



262

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Tuloilma- ja poistoilmapuolen paine-erojen tasaami-
seksi voidaan tuloilmapuhaltimen kierroslukua nos-
taa tai laskea suhteessa jäteilmapuhaltimeen. Sitä var-
ten tuloilmapuhaltimen ohjausjännitteeseen lisätään
pysyvästi tässä säädetty arvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,01 V

7D72 Ohjausjännitteen mukautus jäteilmapuhallin !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Tuloilma- ja poistoilmapuolen paine-erojen tasaami-
seksi voidaan jäteilmapuhaltimen kierroslukua nostaa
tai laskea suhteessa tuloilmapuhaltimeen. Sitä varten
jäteilmapuhaltimen ohjausjännitteeseen lisätään pysy-
västi tässä säädetty arvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,01 V

7D76 Anturitasaus ulkoilman lämpötila !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Systemaattisten mittausvirheiden tasaamiseksi voi-
daan ulkoilman lämpötila-anturille säätää positiivinen
tai negatiivinen korjausarvo (siirtymä).

Suositus:
Säädä ”Poiskytkentäkäyttö” ilmanvaihtolaitteelle.
Vertaa jonkin ajan kuluttua kaikkien lämpötila-anturei-
den lämpötila-arvoja keskenään ja/tai vertailulämpöti-
lan kanssa. Säädä poikkeaville lämpötila-antureille
vastaava korjausarvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7D76 Anturivert. ulkoilmalämp. esilämmityspatt. jälk. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Systemaattisten mittausvirheiden tasaamiseksi voi-
daan kaikille ulkoilman lämpötila-antureille säätää
positiivinen tai negatiivinen korjausarvo (siirtymä).

Suositus:
Säädä ”Poiskytkentäkäyttö” ilmanvaihtolaitteelle.
Vertaa jonkin ajan kuluttua kaikkien lämpötila-anturei-
den lämpötila-arvoja keskenään ja/tai vertailulämpöti-
lan kanssa. Säädä poikkeaville lämpötila-antureille
vastaava korjausarvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7D77 Tuloilman lämpöt. anturitasaus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Systemaattisten mittausvirheiden tasaamiseksi voi-
daan kaikille tuloilman lämpötila-antureille säätää posi-
tiivinen tai negatiivinen korjausarvo (siirtymä).

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D27 Ohjausjännitteen mukautus tuloilmapuhallin !
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Suositus:
Säädä ”Poiskytkentäkäyttö” ilmanvaihtolaitteelle.
Vertaa jonkin ajan kuluttua kaikkien lämpötila-anturei-
den lämpötila-arvoja keskenään ja/tai vertailulämpöti-
lan kanssa. Säädä poikkeaville lämpötila-antureille
vastaava korjausarvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7D79 Poistoilman lämpöt. anturitasaus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Systemaattisten mittausvirheiden tasaamiseksi voi-
daan kaikille poistoilman lämpötila-antureille säätää
positiivinen tai negatiivinen korjausarvo (siirtymä).

Suositus:
Säädä ”Poiskytkentäkäyttö” ilmanvaihtolaitteelle.
Vertaa jonkin ajan kuluttua kaikkien lämpötila-anturei-
den lämpötila-arvoja keskenään ja/tai vertailulämpöti-
lan kanssa. Säädä poikkeaville lämpötila-antureille
vastaava korjausarvo.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

C101 Esilämmityspatteri !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Olemassa olevan sähköisen esilämmityspatterin ja/tai
maalämmönvaihtimen vapautus

Ohje
 avaa säätöavun.

Bitti Merkitys
”Bitti 1” Tehtaalla asennettu sähköinen esilämmi-

tyspatteri: on aina säädettynä.
”Bitti 2” Ei saa säätää!
”Bitti 3” Ei saa säätää!
”Bitti 4” Ei saa säätää!

Bitti Merkitys
”Bitti 5” Toinen sähköinen esilämmityspatteri (lisä-

varuste)
”Bitti 6” Ei saa säätää!
”Bitti 7” Maalämmönvaihdin 3-tievaihtokytkentälä-

pän yhteydessä (ei sisälly toimitukseen)
”Bitti 8”
-
”Bitti 15”

Ei saa säätää!

Säätöarvo saadaan valittujen bittien yhdistelmästä.

C102 Jälkilämmitin !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Säätöä ei saa muuttaa!

C105 Kosteusanturi !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Jos keskuspoistoilmaputkeen (keräysputki) on asen-
nettu kosteusanturi, ilman tilavuusvirta lisääntyy tai
vähenee ilman kosteudesta riippuen.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

7D77 Tuloilman lämpöt. anturitasaus ! (jatkoa)

58
36

73
8

pa
ra

m
et

ri

 



264

Arvo Merkitys
”0” Keskuskosteusanturia ei ole.
”1” Keskuskosteusanturi on asennettu keskus-

poistoilmaputkeen ja yhdistetty liitännässä X4
ilmanvaihtolaitteen säädinpiirilevyyn. Ilman
kosteuden säätö on vapautettu.
Toimintatarkastus:
Kohdassa ”Diagnoosi”  ”Ilmanvaihto:
yleiskuva” esitetään kohdalle ”Kosteus” ar-
vo, joka on suurempi kuin 0 %.

Ohje
Jos samanaikaisesti ilman kosteuden säätö on toimin-
nassa CO2-/kosteusanturin kautta (”Min. jännite tulo
1 C1B1”, ”Min. jännite tulo 2 C1C1”): Säädöllä kes-
kuskosteusanturin kautta on etusija.

C106 CO2-anturi !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ei saa muuttaa!

C108 Huonelämpötilan asetusarvo

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ohituslämpötilan asetusarvo ilmanvaihtokäytölle:
Poistoilman lämpötiloissa > ”Huonelämpötilan ase-
tusarvo C108” voidaan aktivoida ohitus passiiviseen
jäähdytykseen. Ulkoilmaa/poistoilmaa ei johdeta läm-
mönvaihtimen kautta.

Edellytys: Ohitus on vapautettu passiiviselle jäähdytyk-
selle (”Ohituskäyttö C1A0” kohtaan ”0”).

Ohje
Jotta passiivinen jäähdytys kytkeytyy päälle, täytyy
muidenkin edellytysten täyttyä: Katso luku ”Passiivinen
jäähdytys” toimintakuvauksessa.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 °C

C109 Perusilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ilman tilavuusvirran asetusarvo ohjelmalle ”Säästö-
käyttö”, ”Peruskäyttö” ja ”Lomaohjelma” (ilman-
vaihtoteho 1 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeellinen arvo säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä 0 m3/h ja ”Vähennetty ilmanvaihto

C10A”
tai

■ Noin 30 % vähäisempi kuin ”Vähennetty ilman-
vaihto C10A”

Ohje laitteelle Vitovent 200-W
Tämä säätö koskee vain tuloilman tilavuusvirtaa.
Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Perusilmanvaihto toinen puhallinkanava
C18C”. Erilaisilla säädöillä tuloilman ja poistoilman tila-
vuusvirroille voidaan paineen epätasapainoja putkisto-
järjestelmässä tasoittaa.

■ Vitovent 200-W: Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien
mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Säätöarvo m3/h

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C105 Kosteusanturi ! (jatkoa)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Vähen-
netty” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho

2 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä ”Perusilmanvaihto C109” ja ”Nor-

maali ilmanvaihto C10B”
tai

■ Noin 30 % vähäisempi kuin ”Normaali ilmanvaihto
C10B”

Ohje laitteelle Vitovent 200-W
Tämä säätö koskee vain tuloilman tilavuusvirtaa.
Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Vähennetty ilmanvaihto toinen ilmanvaih-
tokanava C18A”. Erilaisilla säädöillä tuloilman ja pois-
toilman tilavuusvirroille voidaan paineen epätasapai-
noja putkistojärjestelmässä tasoittaa.

■ Vitovent 200-W: Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien
mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Säätöarvo m3/h

C10B Normaali ilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Nor-
maali” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho

3 ).
Aseta tässä suunnitelman mukainen mitoitustilavuus-
virta.

Ohje laitteelle Vitovent 200-W
Tämä säätö koskee vain tuloilman tilavuusvirtaa.
Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Normaali ilmanvaihto toinen ilmanvaihto-
kanava C18B”. Erilaisilla säädöillä tuloilman ja pois-
toilman tilavuusvirroille voidaan paineen epätasapai-
noja putkistojärjestelmässä tasoittaa.

■ Vitovent 200-W: Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien
mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Säätöarvo m3/h

C10C Tehoilmanvaihto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle ”Tehokas”
ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihtoteho 4 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä ”Normaali ilmanvaihto C10B” ja

maks. ilman tilavuusvirta
Maks. ilman tilavuusvirta
Yhdistetyn ilmanvaihtolaitteen asennus- ja
huolto-ohje

tai
■ Noin 30 % korkeampi kuin ”Normaali ilmanvaihto

C10B”

Ohje laitteelle Vitovent 200-W
Tämä säätö koskee vain tuloilman tilavuusvirtaa.
Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Tehoilmanvaihto toinen ilmanvaihtoka-
nava C18C”. Erilaisilla säädöillä tuloilman ja poistoil-
man tilavuusvirroille voidaan paineen epätasapainoja
putkistojärjestelmässä tasoittaa.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C10A Vähennetty ilmanvaihto !
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■ Vitovent 200-W: Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien
mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

■ Vitovent 300-C/300-W: Säätöarvo m3/h

C189 Perusilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo ohjelmalle
”Säästökäyttö”, ”Peruskäyttö” ja ”Lomaohjelma”
(ilmanvaihtoteho 1 ). 
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeellinen arvo säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä 0 m3/h ja ”Vähennetty ilmanvaihto

toinen ilmanvaihtokanava C18A”
tai

■ Noin 30 % vähäisempi kuin ”Vähennetty ilman-
vaihto toinen ilmanvaihtokanava C18A”

Ohje
Tuloilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Perusilmanvaihto C109”. Erilaisilla säädöillä
tuloilman ja poistoilman tilavuusvirroille voidaan pai-
neen epätasapainoja putkistojärjestelmässä tasoittaa.

Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

 

C18A Vähennetty ilmanvaihto toinen puhallinkanava !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle
”Vähennetty” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilman-
vaihtoteho 2 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä ”Perusilmanvaihto toinen puhal-

linkanava C189” ja ”Normaali ilmanvaihto toinen
ilmanvaihtokanava C18B”
tai

■ Noin 30 % vähäisempi kuin ”Normaali ilmanvaihto
toinen ilmanvaihtokanava C18B”

Ohje
Tuloilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Vähennetty ilmanvaihto C10A”. Erilaisilla
säädöillä tuloilman ja poistoilman tilavuusvirroille voi-
daan paineen epätasapainoja putkistojärjestelmässä
tasoittaa.

Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

 

C18B Normaali ilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle
”Normaali” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaih-
toteho 3 ).

Aseta tässä suunnitelman mukainen mitoitustilavuus-
virta.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C10C Tehoilmanvaihto ! (jatkoa)
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Ohje
Tuloilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Normaali ilmanvaihto C10B”. Erilaisilla sää-
döillä tuloilman ja poistoilman tilavuusvirroille voidaan
paineen epätasapainoja putkistojärjestelmässä tasoit-
taa.

Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

 

C18C Tehoilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Poistoilman tilavuusvirran asetusarvo käyttötilalle
”Tehokas” ilmanvaihdon aikaohjelmassa (ilmanvaihto-
teho 4 ).
Säätöarvo riippuu rakennuksesta ja suunnittelusta.

Ohjeelliset arvot säätöä varten:
■ Keskiarvo välillä ”Normaali ilmanvaihto toinen

puhallinkanava C18B” ja maks. ilman tilavuusvirta
Maks. ilman tilavuusvirta
Yhdistetyn ilmanvaihtolaitteen asennus- ja
huolto-ohje

tai
■ Noin 30 % korkeampi kuin ”Normaali ilmanvaihto

toinen ilmanvaihtokanava C18B”

Ohje
Tuloilman tilavuusvirran asetusarvo säädetään para-
metrillä ”Tehoilmanvaihto C10C”. Erilaisilla säädöillä
tuloilman ja poistoilman tilavuusvirroille voidaan pai-
neen epätasapainoja putkistojärjestelmässä tasoittaa.

Säätöarvo % puhallinominaiskäyrien mukaan

Puhallinominaiskäyrät
Asennus- ja huolto-ohje ”Vitovent 200-W”

 

C1A0 Ohituskäyttö !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ohituksen toimintatapa.

Arvo Merkitys
”0” Ohituksen voi aktivoida automaattisesti pas-

siiviseen jäähdytykseen.

Ohje
Jotta passiivinen jäähdytys kytkeytyy päälle,
täytyy muidenkin edellytysten täyttyä: Katso
luku ”Passiivinen jäähdytys” ”toimintakuvauk-
sessa”.
 

”1” Ohitus on pysyvästi estetty. Lämmön taltee-
notto lämmönvaihtimessa on kytketty päälle.

”2” Ohitus on pysyvästi toiminnassa. Lämmön
talteenotto lämmönvaihtimessa on kytketty
pois.

C1A1 Keskitetty lämmitys ja lämmön talteenotto !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Säätöä ei saa muuttaa!

Parametriryhmä Ilmanvaihto

 C18B Normaali ilmanvaihto toinen… (jatkoa)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Tilavuusvirtaerojen tasaaminen

Rakennuksessa vallitsevista olosuhteista johtuen saat-
taa tuloilman ja poistoilman tilavuusvirran välille muo-
dostua ei-toivottu tilavuusvirtojen ero (epätasapaino),
esim. ulkoilman/tuloilman ja poistoilman/jäteilman put-
kistojen erilaisten pituuksien vuoksi.
Tilavuusvirtaeron tasaamiseksi voidaan tuloilman tila-
vuusvirtaa lisätä tai vähentää suhteessa poistoilman
tilavuusvirtaan ilmanvaihtolaitteessa parametrillä
”Kiinteästi määritetty epätasapaino C1A3”. ”Epäta-
sapaino sallittu C1A2” kohtaan ”1”

Ohje laitteelle Vitovent 200-W
Tämä säätö ei koske laitetta Vitovent 200-W: Tässä
ilmanvaihtolaitteessa voidaan ilman tilavuusvirta
tuloilma- ja poistoilmapuolelle säätää erikseen kum-
paakin ilmanvaihtotehoa varten, esim. parametrillä
”Perusilmanvaihto C109” ja ”Perusilmanvaihto toi-
nen ilmanvaihtokanava C189”.

Ilman tilavuusvirta jäätymissuojan yhteydessä

Jos tehtaalla asennetun tai valinnaisena hankitun säh-
köisen esilämmityspatterin (lisävaruste, asennus ulkoil-
maputkeen) tehot eivät riitä, ilman tilavuusvirtaa
vähennetään lämmönvaihtimen suojaamiseksi. Sää-
döstä riippuen vähennetään kumpaakin ilman tilavuus-
virtaa tai vain tuloilman tilavuusvirtaa.

Suoja liian korkeita lämpötiloja vastaan

Jos ulkoilman lämpötila ylittää 60 °C, ilmanvaihtosää-
din kytkee molemmat puhaltimet tai vain tuloilmapuhal-
timen pois päältä.

Arvo Merkitys
”0” ■ Jäätymissuojaa varten vähennetään tuloil-

man ja poistoilman tilavuusvirtaa.
■ Suojaksi liian korkeita lämpötiloja vastaan

kytketään molemmat puhaltimet pois pääl-
tä.

■ Vain Vitovent 300-C/300-W:
Ei tuloilman tilavuusvirran lisäämistä tai vä-
hentämistä suhteessa poistoilman tilavuus-
virtaan: Tuloilman ja poistoilman tilavuusvir-
rat ilmanvaihtolaitteessa ovat aina samat.

”1” ■ Jäätymissuoja on rajoitettu vain tuloilman ti-
lavuusvirtaan.

■ Suojaksi liian korkeita lämpötiloja vastaan
kytketään vain tuloilman puhallin pois pääl-
tä.

■ Vain Vitovent 300-C/300-W:
Tuloilman tilavuusvirtaa voi lisätä tai vähen-
tää suhteessa poistoilman tilavuusvirtaan
parametrillä ”Kiinteästi määritelty epäta-
sapaino C1A3”.

C1A3 Kiinteästi määritelty sallittu !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Rakennuksessa vallitsevista olosuhteista johtuen saat-
taa tulo- ja poistoilmapuolien välille muodostua ei-toi-
vottu tilavuusvirtojen ero (epätasapaino), esim. ulkoil-
man/tuloilman ja poistoilman/jäteilman putkistojen eri-
laisten pituuksien vuoksi.
Epätasapainon tasaamiseksi voidaan parametrillä
”Kiinteästi määritetty epätasapaino C1A3” tuloilman
tilavuusvirtaa lisätä tai vähentää suhteessa poistoilman
tilavuusvirtaan ilmanvaihtolaitteessa.

Edellytys: ”Epätasapaino sallittu C1A2” kohtaan ”1”

Arvo Merkitys
”–100”
- ”–1”

Jos rakennuksessa on ylipainetta: Tuloilman
tilavuusvirtaa vähennetään säädetyn arvon
verran.

”0” Tuloilman tilavuusvirta ja poistoilman tilavuus-
virta ovat samat.

”1” -
”100”

Jos rakennuksessa on alipainetta: Tuloilman
tilavuusvirtaa lisätään säädetyn arvon verran.

Säätöarvo m3/h

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C1A2 Epätasapaino sallittu !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Säätöä ei saa muuttaa!

C1A6 Kosteusanturin herkkyys !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Keskuskosteusanturin (lisävaruste) herkkyys: Jos kes-
kuspoistoilmaputkeen (keräysputki) on asennettu kos-
teusanturi (”Kosteusanturi C105” kohtaan ”1”), voi-
daan tätä kosteussäätöä (reagointikäyttäytyminen)
mukauttaa.

Tätä varten käytettävissä on säätöalue ”–2” (vähem-
män herkkä) ... ”+2” (herkempi).

C1AA Minimilämpötila maalämmönvaihdin !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ulkolämpötilojen ollessa viileitä voidaan ulkoilmaa esi-
lämmittää maalämmönvaihtimella (ei sisälly toimituk-
seen), esim. lämmönvaihtimen jäätymissuojaa varten.
Säädetyn lämpötilan alapuolella 3-tievaihtokytkentä-
läppä vapauttaa tien maalämmönvaihtimen läpi. Sää-
detyn lämpötilan yläpuolella ulkoilma pääsee suoraan
ilmanvaihtolaitteeseen.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

C1AB Maksimilämpötila maalämmönvaihdin !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Ulkolämpötilojen ollessa lämpimiä voidaan ulkoilma
johtaa maalämmönvaihtimen (ei sisälly toimitukseen)
läpi, esim. huonejäähdytystä varten. Säädetyn lämpöti-
lan yläpuolella 3-tievaihtokytkentäläppä vapauttaa tien
maalämmönvaihtimen läpi. Säädetyn lämpötilan ala-
puolella ulkoilma pääsee jäähdyttämättömänä suoraan
ilmanvaihtolaitteeseen.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 ℃

C1B0 Toiminto tulo 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Tulon X15.1/X15.2 konfigurointi ilmanvaihtolaitteen
säädinpiirilevyssä.

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C1A4 Asetuslämpötila jälkilämmityspatteri !
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Arvo Merkitys
”0” Potentiaalivapaa sulkija
”1” Analoginen signaalitulo 0 – 10 V CO2-signaa-

lin liitäntään käytettäessä CO2/kosteusanturia
(lisävaruste)

”2” -
”5”

Ei saa säätää!

C1B1 Min. jännite tulo 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Kytkentäjännite CO2-signaalille, kun yhdistettynä on
CO2/kosteusanturi (lisävaruste).

Jos jännite tulossa X15.1/X15.2 ilmanvaihtolaitteen
säädinpiirilevyssä ylittää säädetyn arvon, ilman tila-
vuusvirta vähenee. Tämän rajan alapuolella säätyy
uudelleen viimeksi voimassa ollut ilman tilavuusvirta.
Suositeltu säätö: ”40” (≙ 4 V)

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 V

C1C1 Min. jännite tulo 2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Kytkentäjännite kosteussignaalille, kun yhdistettynä on
CO2/kosteusanturi (lisävaruste).
Jos jännite tulossa X15.3/X15.4 ilmanvaihtolaitteen
säädinpiirilevyssä ylittää säädetyn arvon, ilman tila-
vuusvirta vähenee. Tämän rajan alapuolella säätyy
uudelleen viimeksi voimassa ollut ilman tilavuusvirta.

Suositeltu säätö: ”80” (≙ 8 V)

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 V

Ohje
Jos samanaikaisesti on toiminnassa ilman kosteuden
säätö keskuskosteusanturin kautta (”Kosteusanturi
C105”): Säädöllä keskuskosteusanturin kautta on etu-
sija.

C1C7 Tilavuusvirran korjaus !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Prosentuaalinen korjauskerroin sille ilman tilavuusvir-
ralle, joka vaikuttaa säädettyihin ilman tilavuusvirran
asetusarvoihin kaikilla ilmanvaihtotehoilla, esim. sys-
temaattisten painehäviöiden tasaamiseen putkistojär-
jestelmässä.

Säätöarvo %

Parametriryhmä Ilmanvaihto

C1B0 Toiminto tulo 1 ! (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Aurinkosähkö”

4. Valitse parametri.

7E00 Ominaisenergiakulut.
vapautus PV !

Oman virran kulutuksen vapautus aurinkosähkölaitteis-
ton virralla.

Oman virran kulutus on aktivoitu, kun kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
■ ”Oman energiankulut. vapautus PV 7E00” on

arvolla ”1” tai ”2”.
■ Vähintään 1 toiminto, esim. Käyttöveden lämmitys on

vapautettu oman virran kulutukseen (”Ominaisener-
giakulut. vapaut. käyttöveden lämmitykseen
7E11” arvolla ”1”).

■ Verkkoon syötetty sähköteho on tietyn aikajakson
verran suurempi kuin lämpöpumpun sähköinen
teho.

■ ”Poiskytkentäkäyttö” ja ”Lomaohjelma” eivät ole
aktivoituna.

Arvo Merkitys
”0” Oman virran kulutusta ei ole vapautettu.
”1” Oman virran kulutus on vapautettu. Energia-

mittari on yhdistetty Modbus-väylän kautta
lämpöpumpun ohjauskeskukseen. Oman vir-
ran kulutuksen kulutustiedot siirretään suo-
raan energiamittarista lämpöpumppuun.

”2” Oman virran kulutus on vapautettu. Oman
virran kulutuksen kulutustiedot siirretään
Smart Home -järjestelmän kautta lämpöpum-
pun ohjauskeskukseen, esim.
Vitocomfort 200.

7E02 Vierassähkön osuus !

Vapautus sähkön ottamiselle verkosta oman sähkön
käytön aikana: koskee vain tehosäädeltyjä kompresso-
reita.

Arvo Merkitys
”0” -
”9”

Kompressoria ei saa käyttää oman sähkön
käytön aikana verkosta otetulla sähköllä.
Jos aurinkosähkölaitteiston teho ei riitä mu-
kautettujen lämpötilan asetusarvojen saavut-
tamiseen, kompressoritehoa vähennetään
vastaavasti.

Ohje
Jotta vähimmäiskierroslukua ei aliteta, kom-
pressoria käytetään tarvittaessa verkosta
otetulla sähköllä.
 

”10” -
”100”

Jos aurinkosähkölaitteiston teho ei riitä mu-
kautettujen lämpötilan asetusarvojen saavut-
tamiseen, kompressori ottaa osan sähköstä
verkosta.

Säätöarvo %

Parametriryhmä aurinkosähkö

Parametriryhmän haku näyttöön
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Omavirrankulutuksessa käynnistetään seuraavat toi-
minnot vain silloin, kun energiamittarin (lisävaruste)
määrittävämä aurinkosähkölaitteiston sähköteho ylittää
säädetyn kynnyksen.
■ Käyttöveden lämmityksen esimääritys
■ Varaaja-vedenlämmittimen lämmitys ”Lämpimän

käyttöveden lämpötilan asetusarvoon 2 600C”
kerran viikossa

■ Lämpötilan nostaminen puskurivaraajassa odotetun
lämmöntarpeen perusteella

■ Asetusarvon alentaminen lämmitys-/jäähdytysveden
puskurivaraajassa arvon ”Lämp.asetusarvon las-
kujäähd.veden puskurivar. PV 7E26” verran.

■ Huonelämmitys:
Huonelämpötilan asetusarvon nostaminen ”Huone-
lämp.asetusarvon nosto aurinkokenno 7E23”.
Huonejäähdytys:
Huonelämpötilan asetusarvon alentaminen ”Huone-
lämp.asetusarvon nosto aurinkokenno 7E23” ver-
ran.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 kW

7E10 Vapautus oma energiankulut. käyttövesilämpötil. aset. 2

Kerrran viikossa käyttöveden varaaja lämmitetään
aurinkosähkölaitteiston virralla täydellisesti arvoon
”Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2
600C”. Tätä varten voidaan kytkeä päälle myös lämmi-
tysveden lisälämmitysvastus (jos on).

Ohje
■ Tämä varaaja-vedenlämmittimen lämmitys alkaa

vain silloin, kun lähiaikana on odotettavissa päivän
aikana syötetyn sähkötehon maksimimäärää.

■ Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ei riitä varaa-
jan lämmityksen aikana, lämmitystä jatketaan verk-
kovirralla.

Arvo Merkitys
”0” Varaaja-vedenlämmittimen viikoittainen kuu-

mennus ei aktiivinen
”1” Varaaja-vedenlämmittimen viikoittainen kuu-

mennus aktiivinen

7E11 Vapautus oma energiankulut. käyttöveden lämmitykseen

Jos käyttöveden lämmitys oman virran käytöllä on
vapautettu, varaajalämpötilan asetusarvo nousee ver-
rattuna käyttöön verkkovirralla. Nousu asetetaan para-
metrillä ”Lämp.asetusarvon nosto käyttövesiva-
raaja PV 7E21”.

Ohje
■ Jos käytettävissä on riittävästi aurinkosähkölaitteis-

ton virtaa, voi lämmitys alkaa myös aikaohjelmassa
valittujen aikajaksojen ulkopuolella.

■ Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ei enää riitä
varaajan lämmityksen aikana, parametri ”Lämp.ase-
tusarvon nosto käyttövesivaraaja PV 7E21” ei
enää ole voimassa. Jos ajanjakso käyttöveden läm-
mitykseen on aktivoituna, varaajan lämmitystä jatke-
taan verkkovirralla. Muussa tapauksessa käyttöve-
den lämmitys päättyy.

Arvo Merkitys
”0” Käyttöveden lämmitystä oman virran käytöllä

ei ole vapautettu.
”1” Käyttöveden lämmitys oman virran käytöllä

on vapautettu.

Parametriryhmä aurinkosähkö

7E04 Kynnys sähköteho !
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Jos puskurivaraajan lämmitys oman virran käytöllä on
vapautettu, puskurivaraajan asetusarvo nousee verrat-
tuna käyttöön verkkovirralla parametria ”Lämmitysve-
den puskurivaraajan lämpötilan asetusarvon
nousu vastaavasti. PV 7E22”.

Ohje
Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ei riitä puskuri-
varaajan lämmityksen aikana, puskurivaraajan asetus-
arvon nosto ei ole enää voimassa. Lämmitystä jatke-
taan verkkovirralla, kunnes puskurivaraajan lämpötila
saavuttaa sillä hetkellä voimassa olevan asetusarvon.

Arvo Merkitys
”0” Puskurivaraajan lämmitystä oman virran käy-

töllä ei ole vapautettu.
”1” Puskurivaraajan lämmitys oman virran käytöl-

lä on vapautettu.

7E13 Vapautus oma energiankulut. lämmitys

Jos huonelämmitys oman virran käytöllä on vapau-
tettu, ”Huonelämpötila normaali 2000” tai ”Huone-
lämpötila alennettu 2001”) nousee verkkovirralla
käyttöön verrattuna enintään arvon ”Huonelämp.ase-
tusarvon nosto PV 7E23” verran.

Ohje
Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ei enää riitä
huonelämmityksen aikana, parametri ”Huone-
lämp.asetusarvon nosto PV 7E21” ei enää ole voi-
massa.

Arvo Merkitys
”0” Huonelämmitystä oman virran käytöllä ei ole

vapautettu.
”1” Huonelämmitys oman virran käytöllä on

vapautettu.

7E11 Oman energiankulutuksen vapautus jäähdytykseen

Huonelämpötilan asetusarvo (”Huonelämpötila nor-
maali 2000” tai ”Huonelämpötila alennettu 2001”)
alenee verkkovirralla käyttöön verrattuna enintään
arvon ”Huonelämpötilan asetusarvon lasku aurin-
kosähkö 7E23” verran.

Ohje
Koskee jäähdytystä yhden lämmitys-/jäähdytyspiirin tai
erillisen jäähdytyspiirin kautta.

Arvo Merkitys
”0” Huonejäähdytystä ei ole vapautettu oman

energian kulutukseen aurinkosähkölaitteiston
virralla.

”1” Huonejäähdytys on vapautettu oman ener-
gian kulutukseen aurinkosähkölaitteiston vir-
ralla.

Oman energiankulut. vapautus jäähd.vesi-puskurivar.

Jos lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdy-
tys oman virran käytöllä on vapautettu, puskurivaraa-
jan lämpötilan asetusarvo alenee verrattuna käyttöön
virralla sähköverkosta arvon ”Jäähdytysveden
puskurivaraajan lämpötilan asetusarvon lasku vas-
taavasti. PV 7E26”.

Ohje
Jos aurinkosähkölaitteiston sähköteho ei riitä lämmi-
tys-/jäähdytysveden puskurivaraajan jäähdytyksen
aikana, ei ”Lämp.asetusarvon laskujäähd.veden
puskurivar. PV 7E26” ole enää voimassa. Lämmitystä
jatketaan virralla sähköverkosta, kunnes lämmitys-/
jäähdytysveden puskurivaraajan lämpötila saavuttaa
sillä hetkellä voimassa olevan asetusarvon.

Parametriryhmä aurinkosähkö

7E12 Oman energiankulut. vapautus lämm.vesi-puskurivar.
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Arvo Merkitys
”0” Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan

lämmitystä oman virran käytöllä ei ole vapau-
tettu.

”1” Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajan
lämmitystä oman virran käytöllä ei ole vapau-
tettu.

7E21 Lämp.asetusarvon nosto käyttövesivaraaja PV

Varaajalämpötilan asetusarvon nostaminen käyttöve-
den lämmityksessä oman virran käytössä.
Edellytys: ”Ominaisenergiakulut. vapaut. käyttöve-
den lämmitykseen 7E11” on ”1”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E22 Lämp.asetusarvon nosto lämm.piirin puskurivar. PV

Puskurivaraajan asetusarvon nostaminen huoneläm-
mityksessä oman virran käytössä.
Edellytys: ”Oman virrankulutuksen vapautus
lämmitysveden puskurivaraajalle 7E12” on ”1”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E23 Huonelämpötilan asetusarvon nosto aurinkokenno

Huonelämpötilan asetusarvon nostaminen huoneläm-
mityksessä oman virran käytössä.
Edellytys: ”Ominaisenergiakulut. vapaut. lämmitys
7E13” on ”1”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E25 Huonelämpötilan asetusarvon lasku aurinkosähkö

Huonelämpötilan asetusarvon lasku huonejäähdytyk-
sessä oman sähkön käytössä.
Edellytys: ”Oman energiakulut. vapautus jäähdytyk-
seen 7E15” arvolla ”1”.

Ohje
Koskee jäähdytystä yhden lämmitys-/jäähdytyspiirin tai
erillisen jäähdytyspiirin kautta.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E26 Lämp.asetusarvon lasku jäähd.veden puskurivar. PV

Huonelämpötilan asetusarvon lasku jäähdytyksessä
lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajalla.
Edellytys: ”Oman energiankulut. vapautus
jäähd.vesi-puskurivar. 7E16” on kohdassa ”1”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

Parametriryhmä aurinkosähkö

 Oman energiankulut. vapautus… (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Smart Grid”

4. Valitse parametri.

7E80 Vapautus Smart Grid !

Smart Grid -toiminnon kautta voidaan kompressori sul-
kea sähkölaitoksen toimesta tai kohdistetusti käyttää
sitä. Tätä varten täytyy 2  sähkölaitoksen potentiaaliva-
paata kosketinta yhdistää joko lämpöpumpun digitaali-
tuloihin tai laajennukseen EA1.

Riippuen potentiaalivapaiden koskettimien kytkentäti-
lasta voidaan sähkölaitoksen toimesta kytkeä päälle
seuraavia toimintoja:
■ Kompressorin normaali käyttö
■ Kompressori kytketään pois päältä (ulkoinen ohjaus).
■ Lämpötilan asetusarvoja käyttöveden lämmitykselle,

huonelämmitykselle tai puskurivaraajan lämmityk-
selle nostetaan ja huonejäähdytykselle lasketaan.
Muutokset säädetään seuraavilla parametreillä:
– ”Smart Grid, asetusarvon nostaminen veden

lämmitystä varten 7E91”
– ”Smart Grid, asetusarvon nostaminen lämpi-

män veden puskurivar. varten 7E92”
– ”Smart Grid, asetusarvon nostaminen huone-

lämpötilan lämmitystä varten 7E93”
– ”Smart Grid, asetusarvon laskeminen huone-

lämpötilan jäähdytystä varten 7E95”
■ Kompressori kytketään päälle. Laitteistokomponentit

lämmitetään maksimaalisiin lämpötilan asetusarvoi-
hin tai jäähdytetään minimaalisiin lämpötilan asetus-
arvoihin.

Arvo Merkitys
”0” Smart-Grid on kytketty pois päältä.
”1” Smart-Grid on toiminnassa.

Potentiaalivapaiden koskettimien liitäntä digi-
taalituloihin laajennuksessa EA1

”2” Ei saa säätää!
”3” Ei saa säätää!
”4” Smart-Grid on aktiivinen.

Potentiaalivapaiden koskettimien liitäntä digi-
taalituloihin 216.1 ja 216.4 peruspiirilevyssä

Ohje
Jos ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspii-
reille on säädetty (”Kauko-ohjain 2003” koh-
dassa ”2”), Smart Grid ei ole mahdollista pe-
ruspiirilevyn digitaalitulojen kautta. Tässä
tapauksessa tällä säätöarvolla ei ole vaikutus-
ta.
 

7E80 Smart Grid vapautus sähkölämmitys !

Jos Smart Grid -toiminnolla lämmitetään laitteistokom-
ponentit maks. lämpötilan asetusarvoihin, voidaan
lämmitysveden lisälämmitysvastus kytkeä päälle tarvit-
taessa säädetyllä teholla.

Arvo Merkitys
”0” Lisälämmitysvastusta ei kytketä päälle.
”1” Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen tehon

1 saa kytkeä päälle.
”2” Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen tehon

2 saa kytkeä päälle.
”3” Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen tehon

1 ja 2 saa kytkeä päälle.
Kaikkien jakso-lämpöpumppujen lämmitysve-
den lisälämmitysvastukset on vapautettu
Smart Grid-käyttöön. Vastaava vapautettu te-
ho säädetään tällä parametrillä kyseisessä
jakso-lämpöpumpussa.

Parametriryhmä Smart Grid

Parametriryhmän haku näyttöön
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Jos Smart Gridin avulla toiminto lämpötilan asetusar-
vojen nostamiseen on toiminnassa, niin ”Lämpimän
käyttöveden lämpötilan asetusarvo 6000” nostetaan
tällä arvolla.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E92 Smart Grid asetusarvon nostaminen lämpimän veden puskurivar. varten

Jos Smart Gridin avulla toiminto lämpötilan asetusar-
vojen nostamiseen on aktiivinen, niin senhetkistä
lämmitysveden puskurivaraajan lämpötilan asetusar-
voa nostetaan tällä arvolla. Senhetkinen lämpötilan
asetusarvo riippuu puskurivaraajan aktiivisesta käyttö-
tilasta ”Aikaohj. puskurivar.”.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen huonelämpötilan lämmitystä varten

Jos Smart Gridin avulla toiminto lämpötilan asetusar-
vojen nostamiseen on toiminnassa, niin senhetkistä
huonelämpötilan asetusarvoa nostetaan tällä arvolla.
Senhetkinen huonelämpötilan asetusarvo riippuu aktii-
visesta käyttötilasta ”Aikaohjelma lämmitys” tai
”Aikaohj. lämm./jäähd.”.

Edellytys: Huonelämmitys on kytketty päälle.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

7E95 Smart Grid, asetusarvon laskeminen huonelämpötilan jäähdytystä varten

Jos Smart Gridin avulla toiminto lämpötilan asetusar-
vojen nostamiseen on toiminnassa, niin senhetkistä
huonelämpötilan asetusarvoa lasketaan tällä arvolla.
Senhetkinen huonelämpötilan asetusarvo riippuu aktii-
visesta käyttötilasta ”Aikaohj. lämm./jäähd.”.

Edellytys: Huonejäähdytys on kytketty päälle.

Säätöarvo 1 ≙ 0,1 K

Parametriryhmä Smart Grid

7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen veden lämmitystä varten
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Kellonaika”

4. Valitse parametri.

7C00 ... 7C06 Automaattinen vaihto kesäaika - talviaika !

Kummankin ajankohdan vaihtumishetki on toimitusti-
lassa aina lauantain ja sunnuntain välisenä yönä maa-
liskuun ja lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Tätä
säätöä voidaan muuttaa parametreillä ”Kesäaika -
kuukausi”, ”Kesäaika - viikko”, ”Kesäaika - päivä”,
”Talviaika - kuukausi”, ”Talviaika - viikko”, ”Talvi-
aika - päivä”.

Parametri Toimitus-
tila

Säätöalue

”Automaattinen vaihtokesäaika - talviaika
7C00”

”1” ”1” Automaattinen säätöjen vaihto
aktivoitu.

 ”0” Automaattinen säätöjen vaihto ei
aktivoitu.

”Kesäaika alkaa - kuukausi 7C01” ”3” ”1” - ”12” Tammikuu - joulukuu
”Kesäaika alkaa - viikko 7C02” ”5” ”1” - ”5” Kuukauden ensimmäisestä kuu-

kauden viimeiseen viikkoon
”Kesäaika alkaa - päivä 7C03” ”7” ”1” - ”7” Maanantai - sunnuntai
”Talviaika alkaa - kuukausi 7C04” ”10” ”1” - ”12” Tammikuu - joulukuu
”Talviaika alkaa - viikko 7C05” ”5” ”1” - ”5” Kuukauden ensimmäisestä kuu-

kauden viimeiseen viikkoon
”Talviaika alkaa - päivä 7C06” ”7” ”1” - ”7” Maanantai - sunnuntai

Parametriryhmä Kellonaika

Parametriryhmän haku näyttöön
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Tiedonvaihto”

4. Valitse parametri.

7707 Lämpöpumpun numero 
sarjaohjauksessa !

Jakso-lämpöpumpun numero lämpöpumppujen sar-
jaohjauksessa LONin kautta.
LON:n sisällä olevien numerojen on oltava yksiselittei-
siä.
Jos käyntiajan tasausta ei ole asetettu, tällä numerolla
voidaan määrätä jakso-lämpöpumppujen kytkeytymis-
järjestys.

Kun käytetään käyntiajan tasausta, tässä annetulla
numerolla ei ole vaikutusta kytkeytymisjärjestykseen.
Siinä tapauksessa kytkeytyy ensimmäiseksi päälle
aina se jakso-lämpöpumppu, jonka käyntiaika on pie-
nin.

Säätöarvo on jakso-lämpöpumpun numero.

7710 LON-tiedonvaihtomoduulin vapautus !

Arvo Merkitys
”0” LON-tiedonsiirtomoduuli ei ole aktivoitu.
”1” LON-tiedonvaihtomoduuli on aktivoitu.

7777 LON-yksikkönumero!

LON-osoitteiden numeroalueet lämpöpumpun ohjaus-
keskusta varten.
LON-yksiköiden osoitteet koostuvat kolmesta eri
osasta, kuten puhelinverkon numerot (maan tunnusnu-
mero, suuntanumero, tilaajan numero). Ensimmäinen
osa on kaikkiin Viessmann-laitteisiin säädetty kiinteästi
samaan arvoon. Muut osat koostuvat LON-laitteisto- ja
LON-yksikkönumerosta.

Ohje
Tiedonvaihtokonfliktien välttämiseksi on seuraava otet-
tava huomioon:
■ Jokaisen LON-yksikkönumeron saa yhden laitteiston

sisällä antaa vain 1 kerran.
■ LON-yksikkönumeroa 99 ei saa säätää lämpöpum-

pun ohjauskeskusta varten. Se on Vitocom-tiedon-
vaihtorajapinnan LON-yksikkönumero.

Säätöarvo on LON-yksikön numero.

7779 LON-vikakeskus !

Vikakeskuksena toimivassa lämpöpumpun ohjauskes-
kuksessa näkyvät kaikki laitteiston häiriöilmoitukset.
Lisäksi se valvoo kaikkien yksiköiden epäkuntoon
menoa ja tuottaa yleishälytyksiä.

Ohje
Laitteiston sisällä saa vain yhden ohjauskeskuksen
konfiguroida vikakeskukseksi. Poikkeus: Vitocom-tie-
donsiirtoliitäntä saa olla lisäksi vikakeskus.

Arvo Merkitys
”0” Lämpöpumpun ohjauskeskus ei toimi vika-

keskuksena.
”1” Lämpöpumpun ohjauskeskus toimii vikakes-

kuksena.

7798 LON-laitteistonumero !

LON-osoitteen numeroalue.

Parametriryhmä Tiedonvaihto

Parametriryhmän haku näyttöön
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LON-yksiköiden osoitteet koostuvat kolmesta eri
osasta, kuten puhelinverkon numerot (maan tunnusnu-
mero, suuntanumero, tilaajan numero).
Ensimmäinen osa on kaikkiin Viessmann-laitteisiin
säädetty kiinteästi samaan arvoon. Muut osat koostu-
vat LON-laitteisto- ja LON-yksikkönumerosta.

Säätöarvo on laitteistonumero.

779C Jakso tiedonsiirrolle LONin kautta !

LON:n kautta lähetettyjen arvojen ja ilmoitusten vas-
taanottoväli.
Jos jollekin suureelle tai ilmoitukselle ei säädetyn ajan
sisällä vastaanoteta signaalia, asettaa ohjauskeskus
tämän arvon tai tilan sisäiseen esiasetukseen niin pit-
käksi aikaa, kunnes signaali jälleen vallitsee.

Säätöarvo minuutteina

77FC Ulkolämpötilan lähde !

Lämpöpumpun ohjauskeskus voi saada ulkolämpötilan
erilaisista lähteistä.

Arvo Merkitys
”0” Lämpöpumpun ohjauskeskus määrittää ulko-

lämpötilan ohjaus ja -anturipiirilevyyn liitetyn
ulkolämpötilan anturin kautta.

”1” Lämpöpumpun ohjauskeskus vastaanottaa
ulkolämpötilan toiselta LON-yksiköltä, jolla on
sama laitteistonumero (”LON-laitteistonu-
mero 7798”).

Ohje
Laitteiston sisällä LON-järjestelmässä vain
yksi yksikkö saa lähettää ulkolämpötilan.
 

Arvo Merkitys
”2” Lämpöpumpun ohjauskeskus vastaanottaa

ulkolämpötilan ulkoiselta laitteelta KM-väylän
kautta, esim.radiokeskukselta perusasemas-
ta.

”3” Ei saa säätää.

77FD Ulkolämpötilan lähettäminen !

Jotta kaikki LON-yksiköt käyttävät samaa ulkolämpöti-
laa, lämpöpumpun ohjauskeskus voi lähettää sen
arvon kaikille LON-yksiköille.

Ohje
Laitteiston sisällä LON-järjestelmässä vain yksi yksikkö
saa lähettää ulkolämpötilan.

Arvo Merkitys
”0” Ulkolämpötilaa ei lähetetä.
”1” Lämpöpumpun ohjauskeskus lähettää ulko-

lämpötilan LON-järjestelmässä. Kaikki LON-
yksiköt, joilla on sama laitteistonumero, voivat
vastaanottaa tämän arvon (”LON-laitteisto-
numero 7798”).

77FE Kellonajan lähde !

Lämpöpumpun ohjauskeskus voi saada kellonajan eri-
laisista lähteistä.

Arvo Merkitys
”0” Lämpöpumpun ohjauskeskus käyttää ohjaus-

keskuksen sisäisen kellon aikaa.

Parametriryhmä Tiedonvaihto

7798 LON-laitteistonumero ! (jatkoa)
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Arvo Merkitys
”1” Lämpöpumpun ohjauskeskus vastaanottaa

kellonajan toiselta LON-yksiköltä, jolla on sa-
ma laitteistonumero (”LON-laitteistonumero
7798”).

Ohje
Laitteiston sisällä LON-järjestelmässä vain
yksi yksikkö saa lähettää kellonajan.
 

Arvo Merkitys
”2” Lämpöpumpun ohjauskeskus vastaanottaa

kellonajan ulkoiselta laitteelta KM-väylän
kautta, esim. perusasemasta.

”3” Lämpöpumpun ohjauskeskus vastaanottaa
kellonajan radiokellovastaanottimelta (lisä-
varuste, liitäntä ohjaus- ja anturipiirilevyllä).

77FF Kellonajan lähettäminen !

Jotta kaikki LON-yksiköt käyttävät samaa kellonaikaa,
lämpöpumpun ohjauskeskus voi lähettää sen arvon
kaikille LON-yksiköille.

Ohje
Laitteiston sisällä LON-järjestelmässä vain yksi yksikkö
saa lähettää kellonajan.

Arvo Merkitys
”0” Kellonaikaa ei lähetetä.
”1” Lämpöpumpun ohjauskeskus lähettää kellon-

ajan LON-järjestelmässä. Kaikki LON-yksiköt,
joilla on sama laitteistonumero, voivat vas-
taanottaa tämän arvon (”LON-laitteistonu-
mero 7798”).

Parametriryhmä Tiedonvaihto

77FE Kellonajan lähde ! (jatkoa)
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1. Huoltovalikko:
OK + å painetaan samanaikaisesti n. 4 s ajan.

2. ”Koodaustaso 1”

3. ”Käyttö”

4. Valitse parametri.

8800 Käytön estäminen !

Arvo Perusvalikko Laajennettu valikko
”0” ✓ ✓
”1” ✓ ✗
”2” ✗ ✗

✓ Käytön vapauttaminen
✗ Käyttö estetty

Ohje
■ Kauko-ohjaus ja kaukohuolto Vitocomilla on mahdol-

lista näistä säädöistä riippumatta.
■ Käytön vapauttaminen koodaustason 1 kautta on

mahdollista myös lukitussa tilassa (säätöarvot ”1” ja
”2”).

8801 Tasovapautus aikaohjelma hiljainen käyttö !

Tällä parametrillä määritetään, millä säätötasolla aika-
ohjelma hiljaista käyttöä varten on säädettävissä
(”Aikaohj. Hiljainen”)

Arvo Merkitys
”0” Säätötaso ”Laitteiston haltija”
”1” Säätötaso ”Huoltoliike”
”2” Ei saa säätää! ”Aikaohj. Hiljainen ” ei ole

enää säädettävissä.
”3” Ei saa säätää! ”Aikaohj./ hHiljainen ” ei ole

enää asetettavissa.

8811 Käyttäjätason energiaseurannan näyttö/JAZ !

Tällä parametrillä määritetään, missä valikossa ”Ener-
giaseuranta” voidaan esittää.

Arvo Merkitys
”0” ”Energiaseurantaa” ei esitetä.
”1” Näyttö kohdassa ”Diagnoosi”  ”Energia-

seuranta” (säätötaso ”Huoltoliike”)
”2” Näyttö kohdassa

■ ”Diagnoosi”  ”Energiaseuranta” (säätö-
taso ”Huoltoliike”)
ja

■ Laajennettu valikko   ”Tietoja” 
”Energiaseuranta” (säätötaso ”laitteiston
omistaja”)

Ohje
Käytettävissä olevat energiaseurannat riippuvat laite-
tyypistä ja laitteistoversiosta.

Parametriryhmä Käyttö

Parametriryhmän haku näyttöön
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Piirilevyjen asennuspaikka lämpöpumpussa
Lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Liuos/vesi- ja ilma/vesi-lämpöpumput  / 

Piirilevy Vitocal
200-A 300-A 300-A 222-G 333-G
Tyyppi
AWCI-AC
201.A

AWO-AC
301.B

AWO
302.B

Kaikki Kaikki

Peruspiirilevy (sähkökomponentit 230 V~):
katso sivu  284.

\ 0 0 \ \

Laajennuspiirilevy (sähkökomponentit
230 V~: katso sivu  288.

\ 0 0 \ \

Reitityspiirilevy (ilmoitus- ja turvaliitännät):
katso sivu  293.

— 0 0 — —

Liitinrimat Vitocal 222-A (ilmoitus- ja turvalii-
tännät): katso sivu  300.

\ — — — —

Liitinrimat Vitocal 222-G/333-G (ilmoitus- ja
turvaliitännät): katso sivu  303.

— — — \ \

Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-A/
300-A: katso sivu  304.

\ 0 0 — —

Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/
222-S/222-G/333-G: katso sivu  306.

— — — \ \

EEV-piirilevy [2]: katso sivu  308. \ — — — —

EEV-piirilevy [4]: katso sivu  308. — \ — — —

EEV-piirilevy [4-6] / [4-7]: katso sivu  312. — — — \ \

Säätöpiirilevy ja elektronisen paisuntaventtii-
lin piirilevy [6]: katso sivu  314.

— — \ — —

\ Asennettu lämpöpumppuun
0 Asennettu erilliseen ohjauskeskuskoteloon
— Ei saatavilla

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Piirilevyjen yleiskuva

58
36

73
8

lii
te



283

Lämpöpumput erillisillä sisä- ja ulkoyksiköillä 

Piirilevyt sisäyksikössä
Piirilevy Vitocal

100-S 111-S 200-A 222-A 200-S 222-S
Peruspiirilevy (sähkökomponentit 230 V~):
katso sivu  284.

X X X X X X

Laajennuspiirilevy (sähkökomponentit
230 V~: katso sivu  288.

X X X X X X

Liitinrimat Vitocal 100-S/200-A/200-S (ilmoi-
tus- ja turvaliitännät): katso sivu  296.

X — X — X —

Liitinrimat Vitocal 111-S/222-A/222-S (ilmoi-
tus- ja turvaliitännät): katso sivu 298.

— X — X — X

Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-
A/200-S: katso sivu  304.

X — X — X —

Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/
222-S/222-G/333-G: katso sivu  306.

— X — X — X

X Saatavilla
— Ei saatavilla

Piirilevyt ulkoyksikössä
Piirilevy Vitocal

100-S 111-S 200-A 222-A 200-S 222-S
EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]: katso sivu  311. — — X X X X
Pääpiirilevy [7] / [7-1]: katso sivu  316. X X — — — —

X Saatavilla
— Ei saatavilla

Sähköliitäntöjä koskevia ohjeita 

Vastaavan lämpöpumpun asennus- ja huolto-
ohje

■ Kaikkien suoraan lämpöpumpun ohjauskeskukseen
yhdistettyjen komponenttien tehojen summa (esim.
pumput, venttiilit, ilmoituslaitteet, kontaktorit) ei saa
ylittää arvoa 1000 W.
Jos kokonaisteho on ≤ 1000 W yksittäisen kompo-
nentin teho(esim. pumppu, venttiili, ilmoituslaite, kon-
taktori) voidaan valita esimääritettyä suuremmaksi.
Tällöin vastaavan releen kytkentätehoa ei saa ylittää:
katso seuraava luku.

■ Liitäntänavat voivat (laitemallista riippuen) olla toimi-
tustilassa esivarattuina.
Jos kaksi komponenttia liitetään yhteiseen liitäntäna-
paan, täytyy molemmat johtimet puristaa yhdessä
samaan päätehylsyyn.

■ KM-väylän johtimet voidaan vaihtaa keskenään.
■ Modbusin johtimia ei voi vaihtaa keskenään.
■ Kaikkien komponenttien nollajohtimet ja suojajohti-

met liitetään lämpöpumpun tyypistä riippumatta seu-
raavalla tavalla:
– Liitäntänavat X2.N ja X1.? reitityspiirilevyssä
– liitäntänavat X2.N ja X1.? liitinrimoissa

Ohje
Seuraavissa piirilevyjen kuvissa on esitetty vain ne lii-
tännät, jotka tulee vielä asentaa. Taulukoissa on mai-
nittu myös tehtaalla tehdyt liitännät.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Piirilevyjen yleiskuva (jatkoa)
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Peruspiirilevy

Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.

Sähkökomponentit 230 V~

1 2 1 2 3 4 5

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T 6,3 A

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

N? N

r
1.

M

N?

Mr

N? N?

M
1~

M

N

AC

N?

A1

N?

1 2 3 4

M

N?

X3.1 X3.1 X3.1
M2 M3

X3.1
A1

sYH
1 2 3 4

Kuva. 64

F3 Sulake T 6,3 A
fÖ Ohjauskeskuksen sisäinen verkkoliitäntä

(tehtaan liitäntä)
sYA/sYS Sähkökomponentit 230 V~ (käyttäjän lii-

täntä)

sYD, sYG Tehtaalla suoritetut liitännät
sYF Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiirit
sYH Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiirit

tai Smart Grid

Liitäntäarvoja koskevia ohjeita
■ llmoitettu teho on suositeltu liitäntäteho.
■ Mainittu virta-arvo ilmoittaa käynnistysvälin maksimi-

kytkentävirran. Kaikkien liitettyjen komponenttien
kokonaisvirta 5 A on otettava huomioon.

Pistoke fÖ
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
 Piirilevyjen sisäinen verkkovirransyöt-

tö
—

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy
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Pistoke sYA
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
211.2  / :

Toisiopumppu

Ohje
:

Toisiopumppu on yhdistetty suoraan
EEV-piirilevyyn: kaso luku ”EEV-piiri-
levy [4-6] / [4-7]”.
 

■ Laitteistoissa ilmann puskurivaraajaa ei tarvita muuta
lämmityspiirin pumppua: katso liitäntänapa 212.2).

■ Lämpötilanvalvontalaite maksimilämpötilan rajoituk-
seen lattialämmityspiirille (jos sellainen on) on liitettä-
vä sarjaan.

Liitäntäarvot
■ Teho: 140 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

211.3

r
1.

Lämmitysveden lisälämmitysvastuk-
sen ohjaus teho 1

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

211.4   
Mr ■ 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttö-

veden lämmitys”
Liitäntäarvot
■ Teho: 130 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

Ohje
Lämpöpumpusta ja laitteistomallista riippuen kaikkia
mainittuja komponentteja ei ole olemassa: katso ”Käyt-
töveden lämmityksen liitännät”.
 

:
■ Varaajan lämmittimen kiertopumppu

:
■ Latauspumppu

M

:
■ 2-tiesulkuventtiili

211.5   
NC Jäähdytyksen sähköinen ohjaus

:
Jäähdytystoiminto ”Luonnollinen jääh-
dytys”

:
NC-yksikkö (lisävaruste) tai käyttäjän komponentit NC-
jäähdytystä varten

AC  / :
3-tievaihtoventtiilit lämmitysveden
puskurivaraajan ohitusta varten jääh-
dytystoiminnolla ”aktiivinen jäähdytys”

 / :
Liitä 3-tievaihtoventtiilit rinnakkain.

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Pistoke sYS
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
212.1

AC
Jäähdytyksen sähköinen ohjaus

:
Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdy-
tys”

AC-yksikkö tai käyttäjän komponentit AC-jäähdytystä
varten

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

212.2

A1

Lämmityspiirin pumppu ilman sekoi-
tusventtiiliä A1/HK1

■ Jos lämmitysveden puskurivaraaja on, tämä pumppu
yhdistetään toisiopumpun lisäksi.

■ Lämpötilanvalvontalaite maksimilämpötilan rajoituk-
seen lattialämmityspiirille (jos sellainen on) on liitettä-
vä sarjaan.

Liitäntäarvot
■ Teho: 100 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

212.3 Käyttöveden kiertopumppu Liitäntäarvot
■ Teho: 50 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

212.4 3-tievaihtoventtiili lämmitysveden
puskurivaraajan ohitusta varten tai
lämpöpumppu bivalentilla vaihtoehtoi-
sella käytöllä

Liitäntäarvot
■ Teho: 130 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

Pistoke sYF
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
214.1

M2

Vaatimus huonelämmitys lämmityspii-
ri M2/HK2

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: vaatimus huonelämmitys lämmityspiirille

M2/HK2 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

214.2

M2

Vaatimus huonejäähdytys lämmitys-
piiri M2/HK2

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: vaatimus huonejäähdytys lämmityspiirille

M2/HK2 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

214.3

M3

Vaatimus huonelämmitys lämmityspii-
ri M3/HK3

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: vaatimus huonelämmitys lämmityspiirille

M3/HK3 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

214.4

M3

Vaatimus huonejäähdytys lämmitys-
piiri M3/HK3

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: vaatimus huonejäähdytys lämmityspiirille

M3/HK3 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Pistoke sYH
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
216.1   

A1
Huonelämmitysvaatimus lämmityspiiri
A1/HK1
tai

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: huonelämmitysvaatimus lämmityspiiri

A1/HK1 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 2 mA

Smart Grid, potentiaalivapaa koske-
tin 1

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: kosketin aktiivinen
■ 0 V: kosketin ei aktiivinen
■ Kytkentäkyky 230 V, 2 mA

Toiminto riippuen liitäntänavasta 216.4: katso luku
”Smart Grid” kohdassa ”Toimintakuvaus”.

216.2

A1

Huonejäähdytysvaatimus lämmityspii-
ri A1/HK1

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: huonejäähdytysvaatimus lämmityspiiri

A1/HK1 aktiivinen
■ 0 V: ei vaatimusta
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

216.4 Smart Grid, potentiaalivapaa koske-
tin 2

Digitaalitulo 230 V~:
■ 230 V~: kosketin aktiivinen
■ 0 V: kosketin ei aktiivinen
■ Kytkentäkyky 230 V, 2 mA

Toiminto riippuen liitäntänavasta 216.1: katso luku
”Smart Grid” kohdassa ”Toimintakuvaus”.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Laajennuspiirilevy peruspiirilevyssä

Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.

Sähkökomponentit 230 V~

sXÖ

sXA sXS sXD sXF sXG

1 2 3 4 5 6 7 1 2 31 2

N?

M2
r

N?

M

M2

L1N

U

1 2 3 4

1 2

?N N

y
y
y

N?

M

L1 N

r
2.

N

Kuva. 65

sXÖ Ilman toimintoa
sXS - sXG Sähkökomponentit 230 V~

Liitäntäarvoja koskevia ohjeita
■ llmoitettu teho on suositeltu liitäntäteho.
■ Mainittu virta-arvo ilmoittaa käynnistysvälin maksimi-

kytkentävirran. Kaikkien liitettyjen komponenttien
kokonaisvirta 5 A on otettava huomioon.

■ Ulkoisten lämmöntuottajien ja yleishälytyksen rele-
kontaktit eivät sovellu turvamatalajännitteelle.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Pistoke sXS
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
222.1  / :

Ulkoisten lämmöntuottajien shuntti-
moottorin sähköinen ohjaus
Signaali sekoitusventtiili KIINNI

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 0,2(0,1) A

222.2  / :
Ulkoisten lämmöntuottajien shuntti-
moottorin sähköinen ohjaus
Signaali sekoitusventtiili AUKI

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 0,2(0,1) A

222.3
222.4

 / :
Ulkoisten lämmöntuottajien ja niiden
jokaisen yhden ylikuumenemissuojan
sähköinen ohjaus (käyttäjän asennet-
tava, maks. 70 °C) seuraavien kom-
ponenttien pois- tai vaihtokytkentään:

Huonelämmitys:
■ Toisiopumppu, lämpöpumppu
■ Ulkoinen lämmöntuottaja

Käyttöveden jälkilämmitys:
■ 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttö-

veden lämmitys”

Potentiaalivapaa kosketin

Liitäntäarvot (kosketinkuormitus)
■ Jännite: 230 V~

(ei sovellu turvamatalajännitteelle)
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

Liitännät ylikuumenemissuojalle

Huonelämmitys:
■ Sarjaan toisiopumppuun (liitäntänapa 211.2 peruspii-

rilevyssä)
■ Sarjaan ulkoisten lämmöntuottajien sähköiseen oh-

jaukseen (liitäntänapa 222.3)

Käyttöveden jälkilämmitys:
■ Sarjaan 3-tievaihtoventtiiliin ”lämmitys/käyttöveden

lämmitys” (liitäntänapa 211.4 peruspiirilevyssä)

Pistoke sXD
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
223.1
223.2

U

Yleishälytys Potentiaalivapaa kosketin:
■ Suljettu: vika
■ Avoin: ei vikaa
■ Ei sovellu turvamatalajännitteeseen
Liitäntäarvot (kosketinkuormitus)
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

Pistoke sXF
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
224.4

r
2.

Lämmitysveden lisälämmitysvastuk-
sen sähköinen ohjaus teho 2.

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

224.6   
:

Varaajan latauspumppu (käyttöveden
puoli)

Varaajan latauspumppu ja 2-tiesulkuventtiili liitetään rin-
nakkain.

Liitäntäarvot
■ Teho: 130 W
■ Jännite: 230 V~
■ Enimmäiskytkentävirta: 4(2) A

M

:
2-tiesulkuventtiili

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Liitäntänavat Toiminto Selitykset
224.7   

 / :
Käyttöveden jälkilämmityksen kierto-
pumppu
tai

Liitäntäarvot
■ Teho: 100 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

 / :
Sähkövastuksen sähköinen ohjaus
(varaaja-vedenlämmittimessä)

Pistoke sXG
Liitäntänavat Toiminto Selitykset
225.1

M2
r

Sekoitusventtiilillä varustetun lämmi-
tyspiirin pumppu M2/HK2

Lämpötilanvalvontalaite maksimilämpötilan rajoitukseen
lattialämmityspiirille (jos sellainen on) on liitettävä sar-
jaan.

Liitäntäarvot
■ Teho: 100 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

225.2

M2

Lämmityspiirin M2/HK2 shunttimoot-
torin sähköinen ohjaus
Signaali sekoitusventtiili KIINNI 

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 0,2(0,1) A

225.3

M2

Lämmityspiirin M2/HK2 shunttimoot-
torin sähköinen ohjaus
Signaali sekoitusventtiili AUKI 

Liitäntäarvot
■ Teho: 10 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 0,2(0,1) A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Käyttöveden lämmityksen liitännät

Vitocal 100-S/200-A/200-S
211.4 (peruspiirilevy) Kaavio
■ 3-tievaihtoventtiili B (asennettuna)
■ Syöttöpumppu C
■ 2-tiesulkuventtiili D

M

MC B

A

D

211.4

B

A

M

211.4

A Toisiopumppu (asennettuna)

Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
211.4 (peruspiirilevy) Kaavio
3-tievaihtoventtiili B (asennettuna)

B

A

M

211.4

A Toisiopumppu (asennettuna)

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Vitocal 300-A, tyyppiAWO-AC 301.B, Vitocal 300-A, tyyppi AWO 302.B:
211.4 (peruspiirilevy) 224.6 (laajennuspiirilevy) Kaavio
Varaajan lämmittimen kierto-
pumppu E

■ Latauspumppu C
■ 2-tiesulkuventtiili D

M

C

A
D

224.6

211.4

E

tai

A
211.4

E

A Toisiopumppu

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Perus- ja laajennuspiirilevy (jatkoa)
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Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.

Ilmoitus- ja turvallisuusliitännät

N

X3 9

F1

N

X2

X1

?

?

F1

L1 L'

N N'

18

L1

1/N/PE
230 V/50 Hz

G

P

321 N N N N N N N N N N N N N N N

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

T6,3 A

P

17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
X8

X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

123456789101112

X5

X7

X6

A

Kuva. 66

A Verkkokytkimen pistoliitin (ei reitityspiirilevyssä)
F1 Sulake T 6,3 A
X1 Liitäntänavat X1.? kaikkien tähän kuuluvien

laitteistokomponenttien suojajohtimille
X2 Liitäntänavat X2.N kaikkien laitteistokompo-

nenttien nollajohtimille
X3 ■ Liitäntänavat ohjauskeskuksen verkkoliitän-

nälle ”L1” ja lisäkomponenteille
■ Kytketyt tasot L1: X3.1, X3.2, X3.3, X3.7,

X3.11, X3.13, X3.16
■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvallisuusliitän-

nöille

X5/X7 Liitäntäjohdon liitännät (ohjausjohdin 230 V~)
lämpöpumppuun

X6/X8 Sisäisesti varatut liitännät

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Reitityspiirilevy Vitocal 300-A
58
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Liitäntänavat Toiminto Selitykset
X3.1, X3.2,
X3.3, X3.7,
X3.11, X3.13,
X3.16

Vaihe kytketty Ohje
Kaikkien yhdistettyjen komponenttien kokonaiskuormi-
tus 1000 W otettava huomioon.
 

X3.2
X3.14

Signaali ”Ulkoinen lukitus”: Komp-
ressorin ja pumppujen ulkoinen luki-
tus, sekoitusventtiili normaalikäytössä
tai KIINNI)

Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: lukitus päällä
■ Avoin: ei lukitusta
■ Kytkentäkyky 230 V~, 2 mA

Ohje
■ Tämä ja muut ulkoiset toiminnot (esim. ulkoinen ase-

tusarvojen määritys) voidaan vaihtoehtoisesti liittää
ulkoisen laajennuksen EA1 kautta (ei yhteydessä
Smart Grid -toimintoon).

Asennusohje ”Laajennus EA1”

 
X3.3
X3.4

Virtauksenvalvontalaite toisiopiiri Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Osa laitteista on varustettu sillalla.
■ Jos virtauksenvalvontalaite on asennettu, silta ei saa

olla liitettynä.
X3.6
X3.7

G

Automaattinen virransyötön katkaisu Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: ei virransyötön lukitusta (turvaketju yhtenäi-

nen)
■ Avoin: virransyötön lukitus päällä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

  Ohje
■ Parametrien säätöä ei tarvita
■ Jos ulkoinen automaattinen virransyötön katkaisukos-

ketin on liitetty, siltaa ei saa olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla kytkennällä”, kun

kosketin avautuu.
■ Ulkoisen ohjauksen estosignaalilla kytketään vastaa-

vien käyttökomponenttien virransyöttö pois päältä
(riippuen sähkölaitoksesta).

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta varten voidaan
valita poiskytkettävät tehot (parametri ”Lisälämmi-
tysvastuksen teho ulkoisella ohjauksella 790A”).

■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen verkkoliitäntä
(3 x 1,5 mm2) ja johto ulkoisen ohjauksen signaalille
voidaan koota yhteen 5-säikeiseen johtoon.

Kun on Smart Grid:
Ulkoisen ohjauksen lukitussignaali ei saa olla liitettynä.
Sillan täytyy olla olemassa.
 

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Reitityspiirilevy Vitocal 300-A (jatkoa)
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Liitäntänavat Toiminto Selitykset
X3.8
X3.9

  

Jäätymisvahti
ja/tai

Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: turvaketju yhtenäinen.
■ Avoin: turvaketju katkennut, lämpöpumppu pois käy-

töstä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Sarjakytkentä, jos useampia turvakomponentteja on
saatavilla

■ Silta asennettava, jos turvakomponentteja ei ole.

Kosteuskytkin

 tai
Silta

X3.10
X3.11

Sarjakytkentään liitetyn lisäpumpun
häiriöilmoitus
tai
Silta

Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: ei häiriötä
■ Avoin: häiriö
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

Mikäli ilmoituskosketin on liitetty, mahdollinen silta/
hyppylanka tulee poistaa.

X3.12
X3.13

Signaali ”Ulkoinen käsky”: Komp-
ressorin ja pumppujen ulkoinen
päällekytkentä, sekoitusventtiili nor-
maalikäytöllä tai AUKI, useampien
laitteiston komponenttien toimintatilan
vaihtokytkentä

Jännitteetön kosketin pakollinen:
■ Suljettu: käsky
■ Avoin: ei käskyä
■ Kytkentäkyky 230 V, 2 mA

Ohje
■ Tämä ja muut ulkoiset toiminnot (esim. ulkoinen ase-

tusarvojen määritys) voidaan vaihtoehtoisesti liittää
ulkoisen laajennuksen EA1 kautta (ei yhteydessä
Smart Grid -toimintoon).

Asennusohje ”Laajennus EA1”

 
X3.17
X3.18

Sulake F1 T 6,3 A  

X3.18 Lämpöpumpun ohjauskeskuksen
verkkoliitäntä:
vaihe L1
X1.1 Suojajohtimen liitäntä
X2.1 Nollajohtimen liitäntä

Verkkovirran syöttö 230 V~

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Reitityspiirilevy Vitocal 300-A (jatkoa)
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Ilmoitus- ja turvaliitännät ja käyttökomponentit 230 V~

1/N/PE
230 V/50 Hz
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Kuva. 67

F1 Sulake T 6,3 A
X1 Liitäntänavat X1.? kaikkien tähän kuuluvien lait-

teistokomponenttien suojajohtimille
X2 Liitäntänavat X2.N kaikkien laitteistokomponent-

tien nollajohtimille
X3 ■ Kytketty vaihe L1: X3.1

■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvaliitännöille ja käyt-
tökomponenteille 230 V~

X40 Liitäntänavat ohjauskeskuksen verkkoliitännälle

Liitäntänavat Toiminto Selitys
X3.1 Vaihe kytketty Ohje

Kaikkien yhdistettyjen komponenttien kokonaiskuormi-
tus 1000 W otettava huomioon.
 

X3.3
X3.4

Virtauksenvalvontalaite Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Jos virtauksenvalvontalaite on liitetty, siltaa ei saa olla.
X3.6
X3.7

G

Ulkoinen ohjaus Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Kytkentärimat Vitocal 100-S/200-A/200-S
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Liitäntänavat Toiminto Selitys
  Ohje

■ Parametrien säätöä ei tarvita
■ Jos ulkoinen ohjauskosketin on liitetty, siltaa ei saa

olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla kytkennällä”, kun

kosketin avautuu.
■ Ulkoisen ohjauksen estosignaalilla kytketään vastaa-

vien käyttökomponenttien virransyöttö pois päältä
(riippuen sähkölaitoksesta).

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta varten voidaan
valita poiskytkettävät tehot (parametri ”Lisä-
lämm.vastuksen teho kun ulkoinen ohjaus
790A”).

■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen verkkoliitäntä
(3 x 1,5 mm2) ja johto ulkoisen ohjauksen signaalille
voidaan koota yhteen 5-säikeiseen johtoon.

Kun on Smart Grid:
Ulkoisen ohjauksen lukitussignaali ei saa olla liitettynä.
Sillan täytyy olla olemassa.
 

X3.8
X3.9

Jäätymissuojalaite jäähdytys
tai
Silta

Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: turvapiiri läpäisevä
■ Avoin: turvapiiri katkaistu, lämpöpumppu ei käytössä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Sarjakytkentä, jos 2 turvakomponettia on olemassa
■ Silta asennettava, jos turvakomponentteja ei ole.

X40.L1 Lämpöpumpun ohjauskeskuksen
verkkoliitäntä:
Vaihe L1
X40.? Suojajohtimen liitäntä
X40.N Nollajohtimen liitäntä

Verkkovirransyöttö 230 V~

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Kytkentärimat Vitocal 100-S/200-A/200-S (jatkoa)
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Ilmoitus- ja turvaliitännät ja käyttökomponentit 230 V~
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Kuva. 68

F1 Sulake T 6,3 A H
X1 Liitäntänavat X1.? kaikkien laitteistokomponent-

tien suojajohtimille
X2 Liitäntänavat X2.N kaikkien laitteistokomponent-

tien nollajohtimille
X3 ■ Kytketty vaihe L': X3.1

■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvaliitännöille ja säh-
kökomponenteille 230 V~

X40 Liitäntänavat lämpöpumpun ohjauskeskuksen
verkkoliitännälle

Liitäntänavat Toiminto Selitykset
X3.1 Vaihe kytketty Ohje

Kaikkien yhdistettyjen komponenttien kokonaiskuormi-
tus 1000 W otettava huomioon.
 

X3.3
X3.4

Virtauksenvalvontalaite Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Jos virtauksenvalvontalaite on liitetty, siltaa ei saa olla.
X3.6
X3.7

G

Ulkoinen ohjaus Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Kytkentärimat Vitocal 111-S/222-A/222-S
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Liitäntänavat Toiminto Selitykset
  Ohje

■ Parametrien säätöä ei tarvita
■ Jos ulkoinen ohjauskosketin on liitetty, siltaa ei saa

olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla kytkennällä”, kun

kosketin avautuu.
■ Ulkoisen ohjauksen estosignaalilla kytketään vastaa-

vien käyttökomponenttien virransyöttö pois päältä
(riippuen sähkölaitoksesta).

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta varten voidaan
valita poiskytkettävät tehot (parametri ”Lisä-
lämm.vastuksen teho kun ulkoinen ohjaus
790A”).

■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen verkkoliitäntä
(3 x 1,5 mm2) ja johto ulkoisen ohjauksen signaalille
voidaan koota yhteen 5-säikeiseen johtoon.

Kun on Smart Grid:
Ulkoisen ohjauksen lukitussignaali ei saa olla liitettynä.
Sillan täytyy olla olemassa.
 

X3.8
X3.9

Jäätymissuojalaite jäähdytys
tai
Silta

Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: turvapiiri läpäisevä
■ Avoin: turvapiiri katkaistu, lämpöpumppu ei käytössä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Sarjakytkentä, jos 2 turvakomponenttia on olemassa
■ Silta asennettava, jos turvakomponentteja ei ole.

X40.L1 Lämpöpumpun ohjauskeskuksen
verkkoliitäntä:
Vaihe L1
X40.? Suojajohtimen liitäntä
X40.N Nollajohtimen liitäntä

Verkkovirransyöttö 230 V~

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Kytkentärimat Vitocal 111-S/222-A/222-S (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te

 



300

Ilmoitus- ja turvaliitännät
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Kuva. 69

X1 Liitäntänavat X1.? kaikkien tähän kuuluvien lait-
teistokomponenttien suojajohtimille

X2 Liitäntänavat X2.N kaikkien laitteistokomponent-
tien nollajohtimille

X3 ■ Kytketty vaihe L1: X3.1, X3.2
■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvaliitännöille

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Liitinrimat Vitocal 200-G
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230 V/50 Hz

F1 T 6,3 A H

G

B

Kuva. 70

F1 Sulake T 6,3 A
X3 ■ Puhaltimen liitäntä 230 V~ A (tehtaalla liitetty)

■ Puhaltimen lämpökosketin B (tehtaalla liitetty)
■ Liitäntänavat ohjauskeskuksen verkkoliitännälle

”L1” ja lisäkomponenteille
■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvaliitännöille

Liitäntänavat Toiminto Selitys
X3.SLP Cylinder primary pump (syöttöpump-

pu)
Liitäntäarvot:
■ Teho: 130 W
■ Jännite: 230 V~
■ Maksimikytkentävirta: 4(2) A

X3.1
X3.2

Vaihe kytketty Ohje
Kaikkien yhdistettyjen komponenttien kokonaiskuormi-
tus 1000 W otettava huomioon.
 

X3.3
X3.4

Virtauksenvalvontalaite Potentiaalivapaa kontakti tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Jos virtauksenvalvontalaite on liitetty, siltaa ei saa olla.
X3.6
X3.7

G

Ulkoinen ohjaus Potentiaalivapaa kontakti tarvitaan:
■ Suljettu: ei lukitusta (turvaketju läpäisevä)
■ Avoin: Ulkoinen ohjaus aktiivinen
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Liitinrimat Vitocal 200-G (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te



302

Liitäntänavat Toiminto Selitys
  Ohje

■ Parametrien asettamista ei tarvita
■ Jos ulkoinen ohjauskosketin on liitetty, siltaa ei saa

olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla kytkennällä”, kun

kosketin avautuu.
■ Ulkoisen ohjauksen estosignaalilla kytketään vastaa-

vien käyttökomponenttien virransyöttö pois päältä
(riippuen sähkölaitoksesta).

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta varten voidaan
valita poiskytkettävät tehot (parametri ”Lisä-
lämm.vastuksen teho kun ulkoinen ohjaus
790A”).

■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen verkkoliitäntä
(3 x 1,5 mm2) ja johto ulkoisen ohjauksen signaalille
voidaan koota yhteen 5-säikeiseen johtoon.

Kun on Smart Grid:
Ulkoisen ohjauksen lukitussignaali ei saa olla liitettynä.
Sillan täytyy olla olemassa.
 

X3.8
X3.9

Jäätymisenestolaite ja/tai kosteuskyt-
kin
tai
Silta

Potentiaalivapaa kontakti tarvitaan:
■ Suljettu: turvapiiri läpäisevä
■ Avoin: turvapiiri katkaistu, lämpöpumppu ei käytössä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Sarjakytkentä, jos molemmat turvakomponentit ovat
olemassa

■ Silta asennettava, jos turvakomponentteja ei ole.
X3.18 Lämpöpumpun ohjauskeskuksen

verkkoliitäntä:
Vaihe L1
X1.1 Suojajohtimen liitäntä
X2.1 Nollajohtimen liitäntä

Verkkovirransyöttö 230 V~

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Liitinrimat Vitocal 200-G (jatkoa)
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Ilmoitus- ja turvaliitännät ja sähkökomponentit 230 V~
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Kuva. 71

F1 Sulake T 6,3 A H
X1 Liitäntänavat X1.? kaikkien tähän kuuluvien lait-

teistokomponenttien suojajohtimille
X2 Liitäntänavat X2.N kaikkien laitteistokomponent-

tien nollajohtimille

X3 ■ Kytketty vaihe L': X3.1
■ Liitäntänavat ilmoitus- ja turvaliitännöille ja säh-

kökomponenteille 230 V~
X40 Liitäntänavat lämpöpumpun ohjauskeskuksen

verkkoliitännälle

Liitäntänavat Toiminto Selitykset
X3.1 Vaihe kytketty Ohje

Kaikkien yhdistettyjen komponenttien kokonaiskuormi-
tus 1000 W otettava huomioon.
 

X3.6
X3.7

G

Ulkoinen ohjaus Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: lämpöpumppu käytössä
■ Avoin: lämpöpumppu pois käytöstä
■ Kytkentäkyky 230 V, 0,15 A

  Ohje
■ Parametrien säätöä ei tarvita
■ Jos ulkoinen ohjauskosketin on liitetty, siltaa ei saa

olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla kytkennällä”, kun

kosketin avautuu.
■ Ulkoisen ohjauksen estosignaalilla kytketään vastaa-

vien käyttökomponenttien virransyöttö pois päältä
(riippuen sähkölaitoksesta).

■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta varten voidaan
valita poiskytkettävät tehot (parametri ”Lisä-
lämm.vastuksen teho kun ulkoinen ohjaus
790A”).

■ Lämpöpumpun ohjauskeskuksen verkkoliitäntä
(3 x 1,5 mm2) ja johto ulkoisen ohjauksen signaalille
voidaan koota yhteen 5-säikeiseen johtoon.

Kun on Smart Grid:
Ulkoisen ohjauksen lukitussignaali ei saa olla liitettynä.
Sillan täytyy olla olemassa.
 

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Liitinrimat Vitocal 222-G/333-G
58
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Liitäntänavat Toiminto Selitykset
X3.8
X3.9

  

P
Ensiöpiirin paineenvalvontalaite
ja/tai

Potentiaalivapaa kosketin tarvitaan:
■ Suljettu: turvapiiri läpäisevä
■ Avoin: turvapiiri katkennut, lämpöpumppu pois käy-

töstä
■ Kytkentäkyky 230 V~, 0,15 A

■ Sarjakytkentä, jos 2 turvakomponettia on olemassa
■ Silta asennettava, jos turvakomponentteja ei ole.

Jäätymissuojalaite

 tai
Silta

X40.L1 Lämpöpumpun ohjauskeskuksen
verkkoliitäntä:
vaihe L1
X40.? Suojajohtimen liitäntä
X40.N Nollajohtimen liitäntä

Verkkovirransyöttö 230 V~

Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-A/300-A

193C

aVG

F23

F0
sVA

X31
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X15X24

X18

F26

F20

F21

F14

F16

F12

F13
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193A
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20
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X2 X3 X20

Kuva. 72

F.. Liitännät lämpötila-antureille: Katso seuraava
taulukko.

J3 Silta päätevastukselle Modbus 2
Päätevastus toiminnassa
Päätevastus ei toiminnassa

J4 Silta säädölle Master/Slave Modbus 2
Lämpöpumpun ohjauskeskus on Slave.
Lämpöpumpun ohjauskeskus on Master.

X2 Peruspiirilevyn virransyötön liitäntä
X3 Peruspiirilevyn liitäntäjohdon liitäntä
X15 KM-väylän sisäinen liitäntä

X18 Liitäntä Modbus 1: Viessmann-laitteet, esim.
ulkoyksikkö
Jos muita Viessmann-laitteita yhdistetään, on
käytettävä Modbus-jakajaa (lisävaruste).

X20 Käyttöosan liitäntä
X24 Pistokepaikka LON-tiedonvaihtomoduulille
X25 Antureiden ja komponenttien liitännät

Liitäntäjohdon (matalajännite) liitännät
kytkentäkoteloon tai lämpöpumpun liitän-
tätilaan

X31 Pistokepaikka koodauspistokkeelle
aVG KM-väylä
a:DA Liitäntä PWM-signaali 

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Liitinrimat Vitocal 222-G/333-G (jatkoa)
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a:DB Toisiopumpun PWM-signaalin liitäntä
sVA Liitäntä Modbus 2, esim. energiamittari

Anturit F0 - F25: katso anturissa oleva teksti
Anturi Liitäntä pis-

tokkeessa
X25

Anturi/komponentti Tyyppi

F0.1/F0.2 — Ulkolämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3 — Radiokellovastaanotin (lisävaruste) DCF
F3 X25.3/X25.4 Vain Vitocal 100-S/200-S:

Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri ennen lämmitysveden lisä-
lämmitysvastusta

Pt500A
(PTC)

F4 — Puskurivaraajan lämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F6 X25.5/X25.6 Varaajan lämpötila-anturi, ylä NTC 10 kΩ

F7 X25.7/X25.8 Varaajan lämpötila-anturi, ala NTC 10 kΩ

F8 X25.9/X25.10 Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri Pt500A
(PTC)

F9 X25.11/X25.12 Toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturi Pt500A
(PTC)

F11 — Kosteuskytkin 24 V–

Ohje
Jos kosteuskytkintä 230 V~ (liitäntä kohtaan X3.8/X3.9) käytetään
jäähdytyksessä, on asetettava silta, muuten lämpöpumppu ei
käynnisty (ilmoitus ”CA-suojalaite Ensiö”).

Ohje
Laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajalla:
■ Jos jäähdytys tapahtuu useampien lämmitys-/jäähdytyspiirien

kautta, on jokaiseen lämmitys-/jäähdytyspiiriin varustettava kos-
teuskytkin.

■ Useammat kosteuskytkimet on kytkettävä sarjaan.
 

―

F12 — Menoveden lämpötila-anturi lämmityspiiri sekoitusventtiilillä
M2/HK2

NTC 10 kΩ

F13 — Laitteiston menoveden lämpötila-anturi anturitaskulla, lämmitysve-
den puskurivaraajan jälkeen

NTC 10 kΩ

F14 — Jäähdytyspiirin menoveden lämpötila-anturi (ilman puskurivaraa-
jaa, lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1/HK1 tai erillinen jääh-
dytyspiiri SKK)

NTC 10 kΩ

F16 — Erillisen jäähdytyspiirin huonelämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F20 — Kattilan lämpötila-anturi ulkoiset lämmöntuottajat NTC 10 kΩ

F21 — Lämpöpumpun sarjaohjaus:
Menoveden lämpötila-anturi uima-allas

NTC 20 kΩ

F23 — Lämpöpumpun sarjaohjaus:
Puskurivaraajan ulostuloveden lämpötila-anturi

NTC 10 kΩ

F24 X25.15/X25.16 Vain Vitocal 100-S/200-S:
Imukaasun lämpötila-anturi suunnanvaihto

Pt500A
(PTC)

F25 X25.17/X25.18 Vain Vitocal 100-S/200-S:
Nestekaasun lämpötila-anturi

Pt500A
(PTC)

  Kytketty tehtaalla
Lämpötila-anturien tunnusarvot: katso sivu 318.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

 Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal… (jatkoa)
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Kuva. 73

F.. Lämpötila-anturit: katso seuraava taulukko.
J1 Silta päätevastukselle Modbus

Päätevastus aktiivinen
Päätevastus ei aktiivinen

X2 Peruspiirilevyn virransyöttö
X3 Peruspiirilevyn liitäntäjohto
X15 KM-väylä (sisäinen liitäntä)
X18 Modbus, esim. Ulkoyksikkö:

Jos useampia laitteita liitetään, on käytettävä
Modbus-jakajaa (lisävaruste).

X20 Ohjausosa
X24 Pistokepaikka LON-tiedonvaihtomoduulille
X25 Anturit ja komponentit

X31 Pistokepaikka koodauspistokkeelle
aVG KM-väylä
a:DA Vain Vitocal 111-S/222-A/222-S:

PWM-signaali lämmityspiirin pumppu M2/HK2
(osa sekoitusventtiilin asennussarjaa, lisä-
varuste)

a:DB Vain Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Toisiopumpun PWM-signaali

a:DC PWM-signaali syöttöpumppu
a:DD PWM-signaali aurinkolämpöpiirin pumppu
sVA Modbus, esim. Energiamittari:

Jos useampia laitteita liitetään, on käytettävä
Modbus-jakajaa (lisävaruste).

Anturit F0 - F25: katso anturissa oleva teksti
Anturi Liitäntä pis-

tokkeessa
X25

Anturi/komponentti Tyyppi

F0 — Ulkolämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F3 X25.3/X25.4 Vain Vitocal 111-S/222-S:
Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri ennen lämmitysveden lisä-
lämmitysvastusta

Pt500A
(PTC)

F4 — Puskurivaraajan lämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F6 X25.5/X25.6 Varaajan lämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F8 X25.9/X25.10 Vain Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri

Pt500A
(PTC)

F9 X25.11/X25.12 Vain Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturi

Pt500A
(PTC)

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
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Anturi Liitäntä pis-
tokkeessa
X25

Anturi/komponentti Tyyppi

F11 — Kosteuskytkin 24 V–

Ohje
Jos jäähdytyksessä käytetään seuraavia kosteuskytkimiä, on
asennettava silta, muuten lämpöpumppu ei käynnisty (ilmoitus
”CA Suojalaite Ensiö”).

: Kosteuskytkin 230 V~: liitäntä kohtaan X3.8/X3.9
: Kosteuskytkin 24 V–: liitäntä NC-yksikköön

Ohje
Laitteisto lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraajalla:
■ Jos jäähdytys tapahtuu useampien lämmitys-/jäähdytyspiirien

kautta, on jokaiseen lämmitys-/jäähdytyspiiriin varustettava kos-
teuskytkin.

■ Useammat kosteuskytkimet on kytkettävä sarjaan.
 

―

F12 — Menoveden lämpötila-anturi lämmityspiiri sekoitusventtiilillä
M2/HK2

NTC 10 kΩ

F13 — Laitteiston menoveden lämpötila-anturi, puskurivaraajan jälkeen NTC 10 kΩ

F14 — Jäähdytyspiirin menoveden lämpötila-anturi (ilman puskurivaraa-
jaa, lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1/HK1 tai erillinen jääh-
dytyspiiri SKK)

NTC 10 kΩ

F16 — Erillisen jäähdytyspiirin huonelämpötila-anturi NTC 10 kΩ

F24 X25.15/X25.16 Vain Vitocal 111-S/222-S:
Imukaasun suuntaa vaihtava lämpötila-anturi

Pt500A
(PTC)

F25 X25.17/X25.18 Vain Vitocal 111-S/222-S:
Nestekaasun lämpötila-anturi

Pt500A
(PTC)

  Kytketty tehtaalla
Lämpötila-anturien tunnusarvot: katso sivu 318.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G (jatkoa)
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Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.
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Kuva. 74

A Ilman sisääntulon lämpötila-anturi (Pt500A)
B Poistoilman lämpötila-anturi (Pt500A)
C Kuumakaasun lämpötila-anturi (Pt500A)
D Korkeapaineanturi
E Imukaasun lämpötila-anturi (Pt500A)
F Matalapaineanturi
G Nestekaasun lämpötila-anturi 1 (ennen EEV)

(Pt500A)
H Nestekaasun lämpötila-anturi 2 (EEV jälkeen),

(Pt500A)
K Toisiopiirin paluuvirtauksen lämpötila-anturi,

(Pt500A)
L Puhaltimen ohjaus 0-10 V
M Pistokepaikka sillalle Master/Slave

Silta ei asennettu: kylmäainepiiri 1. tehon lämpö-
pumpussa (Master)
Silta asennettu: kylmäainepiiri 2. tehon lämpö-
pumpussa (Slave)

N Kompressorin ohjaus
P Ei saa liittää mitään.
Q Modbus: ohjaus- ja anturipiirilevyn liitäntäjohto, lii-

täntä X18
R Askelmoottori EEV (4- tai 6-napainen)
S Invertterin liitäntäjohdon liitäntä
dÖ Magneettiventtiili
dK Ei käytössä
dL 4-tievaihtoventtiilin ohjaus
fÖ Sisäinen verkkoliitäntä
gJ Kylmäainepiirin suunnanvaihdon käskysignaali
aBH Sisäinen virransyöttö
a;Ö Höyryruiskutuksen magneettiventtiilin (EVI)

ohjaus

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

EEV-piirilevy  [2]
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Invertteri

DE

A

B C

G

F

Kuva. 75

A Puolan/käämin liitäntä
B Liitäntänavat virransyöttö
C Kompressorin liitäntäjohdon liitäntänavat
D Liitäntänavat

1–3 EEV-piirilevyn liitäntäjohto [2]
4–10 Sillat, kytketty tehtaalla, ei saa muuttaa.

E Puhallin

F Jäähdytysyksikkö
G LED-tilanäytöt:

”POWER” Invertterissä on syöttöjännite.
”FAULT” Invertterin häiriö, kompressori pois

päältä
”DATA” Vilkkuu, kun EEV-piirilevyltä vastaanot-

etaan tietoja.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

EEV-piirilevy  [2] (jatkoa)
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Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.

M
1~

M
1~-+-+-+ 5V

N

L1
230 V
50 Hz

F

G

H

K

L

M

N

S

R

P

O

J15 J19 J22 J11 J7

J10

J13

J21

J25

J26

J17

J14

J12

J5

P

P

ϑ
ϑ

ϑ

ϑ

A B C

D E

G
N

D

G
N

D

G
N

D

Kuva. 76

A Modbus: invertterin ohjaus
B Modbus: puhaltimen ohjaus
C Modbus: säätö- ja anturipiirilevyn liitäntäjohto, lii-

täntä X18
D Elektroninen paisuntaventtiili imukaasun ylikuume-

nemiseen (AHX)
E Elektroninen paisuntaventtiili kylmäainekerääjän

(PHX) täyttötason säätöön
F Matalapaineanturi
G Korkeapaineanturi
H Imukaasun lämpötila-anturi (ennen kompressoria)

(NTC 10 kΩ)

K Nestekaasun lämpötila-anturi (lauhduttimen jäl-
keen) (NTC 10 kΩ)

L Nestekaasun lämpötila-anturi (kylmäaineen kerää-
jän jälkeen) (NTC 10 kΩ)

M Imukaasun lämpötila-anturi (höyrystimen jälkeen)
(NTC 10 kΩ)

N Kylmäaineen kerääjän täyttötason anturi
O Sisäinen verkkoliitäntä (yhdistetty tehtaalla)
P Digitaalitulo 230 V~
R 4-tie-vaihtoventtiili
S Magneettiventtiili väliruiskutus

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

EEV-piirilevy   [4]

58
36

73
8

lii
te



311

Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: Katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.
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Kuva. 77

A Modbus: invertterin ohjaus
B Modbus: Liitosjohto sisäyksikön säädin- ja anturi-

piirilevyyn, liitäntä X18
C Elektroninen paisuntaventtiili
D Puhaltimen 1 ohjaus
E Sähköinen ohjaus puhallin 2 (jos sellainen on)
F Matalapaineanturi
G Korkeapaineanturi
H Imukaasun lämpötila-anturi (ennen kompressoria)

(NTC 10 kΩ)
K Ilman sisääntulon lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
L Kuumakaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)

M Imukaasun lämpötila-anturi (höyrystimen jälkeen)
(NTC 10 kΩ)

N Vain Vitocal 200-A/222-A:
Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)

O Kylmäainepiirin säätimen lämpötila-anturi
(NTC 10 kΩ)

P Vain Vitocal 200-A/222-A:
Nestekaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)

R Sisäinen verkkoliitäntä (yhdistetty tehtaalla)
S 4-tievaihtoventtiili
T Lauhdevesialtaan sähköinen oheislämmitys

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

EEV-piirilevy  [4-3] / [4-4]
58
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Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.

[4-6]: Vitocal 333-G
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Kuva. 78

A Modbus: invertterin sähköinen ohjaus
B Modbus: säädin- ja anturipiirilevyn liitäntäjohto, lii-

täntä X18
C Elektroninen paisuntaventtiili
D PWM-signaali ensiöpumppu
E PWM-signaali toisiopumppu
F Matalapaineanturi
G Korkeapaineanturi
H Imukaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
K Menoveden lämpötila-anturi ensiöpiiri (NTC 10 kΩ)

L Kuumakaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
M Nestekaasun lämpötila-anturi(NTC 10 kΩ)
N Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)
O Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri lämmitysve-

den puskurivaraajan jälkeen (NTC 10 kΩ)
P Paluuveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)
R Sisäinen verkkoliitäntä (yhdistetty tehtaalla)
T 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
U Ensiöpumppu
V Toisiopumppu

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy  [4-6] / [4-7]
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[4-7]: Vitocal 222-G
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Kuva. 79

A Ei saa liittää mitään!
B Modbus: säädin- ja anturipiirilevyn liitäntäjohto, lii-

täntä X18
C Elektroninen paisuntaventtiili
D PWM-signaali ensiöpumppu
E PWM-signaali toisiopumppu
F Matalapaineanturi
G Korkeapaineanturi
H Imukaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
K Menoveden lämpötila-anturi ensiöpiiri (NTC 10 kΩ)
L Kuumakaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
M Nestekaasun lämpötila-anturi(NTC 10 kΩ)

N Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)
O Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri lämmitysve-

den puskurivaraajan jälkeen (NTC 10 kΩ)
P Paluuveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)
R Sisäinen verkkoliitäntä (yhdistetty tehtaalla)
S Korkeapaineen turvakytkin
T 3-tievaihtoventtiili ”lämmitys/käyttöveden lämmitys”
U Ensiöpumppu
V Toisiopumppu
W Kompressorin rele (230 V~)
x Vapautus kompressorin sähköinen ohjaus

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy  … (jatkoa)
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Ohjauspiirilevy: tyyppi AWO 301.A25 - A60

Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.
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Kuva. 80

A Jännitteensyöttö 230 V/50 Hz
B Paluuveden lämpötila-anturi toisiopiiri (NTC 10 kΩ)
C Menoveden lämpötila-anturi toisiopiiri lämpöpum-

pussa (NTC 10 kΩ)
D Tyyppi AWO 301.A25 ja A40: Matalapaineanturi
E TyyppiAWO 301.A60: Virtauksenvalvontalaite
F Korkeapaineanturi
G PWM-signaali puhallin
H Tilan vastaanotto puhallin
K Tilan vastaanotto pehmokäynnistin
L Tilan vastaanotto turvakytkin
M Matalapainekytkin

N Jännite 230 V~
P Tyyppi AWO 301.A25 ja A40: Sähköinen lisäläm-

mitys (öljypohjan lämmitys)
Q 4-tie-vaihtoventtiili
R Puhaltimen ohjaus
S Kompressorin 2 ohjaus
T Kompressorin 1 ohjaus
U Modbus-liitäntäjohto säätö- ja anturipiirilevyyn, lii-

täntä X18
V TyyppiAWO 301.A60: Modbus-liitäntäjohto EEV-

piirilevyyn [6], liitäntä D kuvassa 81

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy  [6]
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EEV-piirilevy: tyyppi AWO 301.A60

A

B

C

D

E

Kuva. 81

A Virransyöttö 24 V–
B Matalapaineanturi
C Imukaasun lämpötila-anturi (NTC 10 kΩ)
D Modbus-liitäntäjohto säätöpiirilevyyn, liitäntä V

kuvassa. 80
E Askelmoottori elektroninen paisuntaventtiili

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy  [6] (jatkoa)
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Kohdistus lämpöpumpputyyppiin: Katso ”Piirilevyjen
yleiskuva”.
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Kuva. 82

A Sisäinen verkkoliitäntä (yhdistetty tehtaalla)
B 4-tievaihtoventtiili
C Oheislämmitys lauhdevesiallas
D Öljypohjan lämmitys
E Elektroninen paisuntaventtiili
F Korkeapaineanturi
G Modbus: Liitosjohto sisäyksikön säädin- ja anturi-

piirilevyyn, liitäntä X18
H Invertterin ohjaus
K Matalapainekytkin

L Korkeapainekytkin
M Imukaasun lämpötila-anturi (NTC 20 kΩ)
N Kuumakaasun lämpötila-anturi (NTC 50 kΩ)
P Ilman sisääntulon lämpötila-anturi (NTC 15 kΩ)
Q Sulatuslämpötila-anturi (NTC 20 kΩ)
R Invertterin virransyöttö
S Sähköinen ohjaus puhallin 2 (jos sellainen on)
T Puhaltimen 1 ohjaus
U Hyppyjohdin (sininen) painetulla tunnuksella (XX):

Katso seuraava luku.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Pääpiirilevy  [7] / [7-1]
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Hyppyjohtimen (sininen) tunnus

Tyypit Kylmäainepiirin
säädin

Painettu tun-
nus (XX)

101/111.A04 [7] 05
[7-1] 01

101/111.A06 [7] 06
[7-1] 02

101/111.A08 [7] 09
[7-1] 03

101/111.A12 [7] 08
[7-1] 04

101/111.A14 [7] 07
[7-1] 10

101/111.A16 [7] 11
[7-1] 12

Kylmäainepiirin säätimen numeron haku: katso luku
”Järjestelmätietoja” sivulla 186.

Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet

Pääpiirilevy  [7] / [7-1] (jatkoa)
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Viessmann NTC 10 kΩ (sininen merkintä)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 336,500  –8 49,647  24 10,449  56 2,878  88 0,976  120 0,389
–39 314,870 –7 47,055 25 10,000 57 2,774 89 0,946 121 0,379
–38 294,780 –6 44,614 26 9,572 58 2,675 90 0,918 122 0,369
–37 276,100 –5 42,315 27 9,165 59 2,579 91 0,890 123 0,360
–36 258,740 –4 40,149 28 8,777 60 2,488 92 0,863 124 0,351
–35 242,590 –3 38,107 29 8,408 61 2,400 93 0,838 125 0,342
–34 227,550 –2 36,181 30 8,057 62 2,316 94 0,813 126 0,333
–33 213,550 –1 34,364 31 7,722 63 2,235 95 0,789 127 0,325
–32 200,510 0 32,650 32 7,402 64 2,158 96 0,765 128 0,317
–31 188,340 1 31,027 33 7,098 65 2,083 97 0,743 129 0,309
–30 177,000 2 29,495 34 6,808 66 2,011 98 0,721 130 0,301
–29 166,350 3 28,048 35 6,531 67 1,943 99 0,700 131 0,293
–28 156,410 4 26,680 36 6,267 68 1,877 100 0,680 132 0,286
–27 147,140 5 25,388 37 6,016 69 1,813 101 0,661 133 0,279
–26 138,470 6 24,165 38 5,775 70 1,752 102 0,642 134 0,272
–25 130,370 7 23,009 39 5,546 71 1,694 103 0,623 135 0,265
–24 122,800 8 21,916 40 5,327 72 1,637 104 0,606 136 0,259
–23 115,720 9 20,880 41 5,117 73 1,583 105 0,589 137 0,253
–22 109,090 10 19,900 42 4,917 74 1,531 106 0,572 138 0,247
–21 102,880 11 18,969 43 4,726 75 1,481 107 0,556 139 0,241
–20 97,070 12 18,087 44 4,543 76 1,433 108 0,541 140 0,235
–19 91,600 13 17,251 45 4,369 77 1,387 109 0,526 141 0,229
–18 86,474 14 16,459 46 4,202 78 1,342 110 0,511 142 0,224
–17 81,668 15 15,708 47 4,042 79 1,299 111 0,497 143 0,219
–16 77,160 16 14,995 48 3,889 80 1,258 112 0,484 144 0,213
–15 72,929 17 14,319 49 3,743 81 1,218 113 0,471 145 0,208
–14 68,958 18 13,678 50 3,603 82 1,180 114 0,458 146 0,204
–13 65,227 19 13,069 51 3,469 83 1,143 115 0,445 147 0,199
–12 61,722 20 12,490 52 3,340 84 1,107 116 0,434 148 0,194
–11 58,428 21 11,940 53 3,217 85 1,072 117 0,422 149 0,190
–10 55,330 22 11,418 54 3,099 86 1,039 118 0,411 150 0,185
–9 52,402 23 10,921 55 2,986 87 1,007 119 0,400   

Anturit

Lämpötila-anturit

58
36

73
8

lii
te
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Viessmann NTC 20 kΩ (oranssi merkintä)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 702,156  10 40,034  60 4,943  110 1,009  165 0,259  215 0,097
–35 503,154 15 31,537 65 4,136 115 0,879 170 0,233 220 0,089
–30 364,902 20 25,027 70 3,478 120 0,768 175 0,209 225 0,081
–25 257,655 25 20,000 75 2,937 125 0,673 180 0,189 230 0,075
–20 198,442 30 16,090 80 2,492 130 0,592 185 0,171 235 0,069
–15 148,362 35 13,028 85 2,123 135 0,522 190 0,154 240 0,063
–10 112,403 40 10,613 90 1,816 140 0,461 195 0,140 245 0,058
–5 85,788 45 8,696 95 1,559 145 0,409 200 0,127 250 0,054
0 66,048 50 7,166 100 1,34 150 0,364 205 0,116 255 0,050
5 51,214 55 5,936 105 1,16 160 0,289 210 0,106 260 0,046

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te
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Viessmann Pt500A (vihreä merkintä)

ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω  ϑ / °C R / Ω
–30 441,1  1 502,0  32 562,3  63 623,9  94 681,2  125 739,8
–29 443,1 2 503,9 33 564,2 64 622,0 95 683,1 126 741,7
–28 445,1 3 505,9 34 566,1 65 625,8 96 685,0 127 743,5
–27 447,0 4 507,8 35 568,1 66 627,7 97 686,9 128 745,4
–26 449,0 5 509,8 36 570,0 67 629,7 98 688,8 129 747,3
–25 451,0 6 511,7 37 571,9 68 631,6 99 690,7 130 749,2
–24 453,0 7 513,7 38 573,9 69 633,5 100 692,6 131 751,1
–23 454,9 8 515,6 39 575,8 70 635,4 101 694,4 132 752,9
–22 456,9 9 517,6 40 577,7 71 637,3 102 696,3 133 754,8
–21 458,9 10 519,5 41 579,7 72 639,2 103 698,2 134 756,7
–20 460,8 11 521,5 42 581,6 73 641,1 104 700,1 135 758,6
–19 462,8 12 523,4 43 583,5 74 643,1 105 702,0 136 760,4
–18 464,8 13 525,4 44 585,4 75 645,0 106 703,9 137 762,3
–17 466,7 14 527,3 45 587,4 76 646,9 107 705,8 138 764,2
–16 468,7 15 529,3 46 589,3 77 648,8 108 707,7 139 766,1
–15 470,6 16 531,2 47 591,2 78 650,7 109 709,6 140 767,9
–14 472,6 17 533,2 48 593,2 79 652,6 110 711,5 141 769,8
–13 474,6 18 535,1 49 595,1 80 654,5 111 713,4 142 771,7
–12 476,5 19 537,0 50 597,0 81 656,4 112 715,3 143 773,6
–11 478,5 20 539,0 51 598,9 82 658,3 113 717,2 144 775,4
–10 480,5 21 540,9 52 600,9 83 660,2 114 719,0 145 777,3
–9 482,4 22 542,9 53 602,8 84 662,1 115 720,9 146 779,2
–8 484,4 23 544,8 54 604,7 85 664,0 116 722,8 147 781,0
–7 486,3 24 546,8 55 606,6 86 665,9 117 724,7 148 782,9
–6 488,3 25 548,7 56 608,6 87 667,9 118 726,6 149 784,8
–5 490,2 26 550,6 57 610,5 88 669,8 119 728,5 150 786,7
–4 492,2 27 552,6 58 612,4 89 671,7 120 730,4 151 788,5
–3 494,2 28 554,5 59 614,0 90 673,6 121 732,2 152 790,4
–2 496,1 29 556,5 60 616,2 91 675,5 122 734,1 153 792,3
–1 498,1 30 558,4 61 618,2 92 677,4 123 736,0 154 794,1
0 500,0 31 560,3 62 620,1 93 679,3 124 737,9 155 796,0

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te
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Liitäntä elektronisen paisuntaventtiilin piirilevyyn [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]: NTC 10 kΩ (ilman
merkintää)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 325,700  –8 49,530  24 10,450  56 2,874  88 0,975  120 0,391
–39 305,400 –7 46,960 25 10,000 57 2,770 89 0,946 121 0,381
–38 286,500 –6 44,540 26 9,572 58 2,671 90 0,917 122 0,371
–37 268,800 –5 42,250 27 9,164 59 2,576 91 0,889 123 0,362
–36 252,300 –4 40,100 28 8,776 60 2,484 92 0,863 124 0,352
–35 236,900 –3 38,070 29 8,406 61 2,397 93 0,837 125 0,343
–34 222,600 –2 36,150 30 8,054 62 2,313 94 0,812 126 0,335
–33 209,100 –1 34,340 31 7,719 63 2,232 95 0,788 127 0,326
–32 196,600 0 32,630 32 7,399 64 2,155 96 0,765 128 0,318
–31 184,900 1 31,020 33 7,095 65 2,080 97 0,743 129 0,310
–30 173,900 2 29,490 34 6,804 66 2,009 98 0,721 130 0,302
–29 163,700 3 28,050 35 6,527 67 1,940 99 0,700 131 0,295
–28 154,100 4 26,680 36 6,263 68 1,874 100 0,680 132 0,288
–27 145,100 5 25,390 37 6,011 69 1,811 101 0,661 133 0,281
–26 136,700 6 24,170 38 5,770 70 1,750 102 0,642 134 0,274
–25 128,800 7 23,020 39 5,541 71 1,692 103 0,624 135 0,267
–24 121,400 8 21,920 40 5,321 72 1,636 104 0,606 136 0,261
–23 114,500 9 20,890 41 5,112 73 1,581 105 0,589 137 0,254
–22 108,000 10 19,910 42 4,912 74 1,529 106 0,573 138 0,248
–21 102,000 11 18,980 43 4,720 75 1,479 107 0,557 139 0,242
–20 96,260 12 18,100 44 4,538 76 1,431 108 0,541 140 0,237
–19 90,910 13 17,260 45 4,363 77 1,385 109 0,527 141 0,231
–18 85,880 14 16,470 46 4,196 78 1,340 110 0,512 142 0,226
–17 81,160 15 15,720 47 4,036 79 1,297 111 0,498 143 0,220
–16 76,720 16 15,000 48 3,884 80 1,256 112 0,485 144 0,215
–15 72,560 17 14,330 49 3,737 81 1,216 113 0,472 145 0,210
–14 68,640 18 13,690 50 3,597 82 1,178 114 0,459 146 0,206
–13 64,950 19 13,080 51 3,463 83 1,141 115 0,447 147 0,201
–12 61,480 20 12,500 52 3,335 84 1,105 116 0,435 148 0,196
–11 58,220 21 11,940 53 3,212 85 1,071 117 0,423 149 0,192
–10 55,150 22 11,420 54 3,095 86 1,038 118 0,412 150 0,187
–9 52,250 23 10,920 55 2,982 87 1,006 119 0,401   

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te
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Liitäntä elektronisen paisuntaventtiilin piirilevyyn [6]: NTC 10 kΩ (ilman merkintää)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–40 188,50  –14 50,98  12 16,56  38 6,25  64 2,67  90 1,27
–39 178,50 –13 48,68 13 15,90 39 6,03 65 2,59 91 1,23
–38 169,00 –12 46,50 14 15,28 40 5,83 66 2,51 92 1,20
–37 160,20 –11 44,43 15 14,69 41 5,63 67 2,44 93 1,17
–36 151,90 –10 42,47 16 14,12 42 5,44 68 2,36 94 1,14
–35 144,10 –9 40,57 17 13,58 43 5,26 69 2,30 95 1,11
–34 136,70 –8 38,77 18 13,06 44 5,08 70 2,23 96 1,08
–33 139,80 –7 37,06 19 12,56 45 4,91 71 2,16 97 1,05
–32 123,30 –6 35,44 20 12,09 46 4,75 72 2,10 98 1,02
–31 117,10 –5 33,90 21 11,63 47 4,59 73 2,04 99 1,00
–30 111,30 –4 32,44 22 11,20 48 4,44 74 1,98 100 0,97
–29 105,70 –3 31,05 23 10,78 49 4,30 75 1,92 101 0,95
–28 100,50 –2 29,73 24 10,38 50 4,16 78 1,87 102 0,92
–27 95,52 –1 28,48 25 10,00 51 4,03 77 1,82 103 0,90
–26 90,84 0 27,28 26 9,63 52 3,90 76 1,77 104 0,88
–25 86,43 1 26,13 27 9,28 53 3,77 79 1,72 105 0,86
–24 82,26 2 25,03 28 8,94 54 3,65 80 1,67 106 0,84
–23 78,33 3 23,99 29 8,62 55 3,54 81 1,62 107 0,82
–22 74,61 4 23,00 30 8,31 56 3,43 82 1,58 108 0,80
–21 71,10 5 22,05 31 8,01 57 3,32 83 1,53 109 0,78
–20 67,77 6 21,15 32 7,73 58 3,22 84 1,49 110 0,76
–19 64,57 7 20,30 33 7,45 59 3,12 85 1,49   
–18 61,54 8 19,48 34 7,19 60 3,02 86 1,45   
–17 58,68 9 18,70 35 6,94 61 2,93 87 1,37   
–16 55,97 10 17,96 36 6,70 62 2,84 88 1,34   
–15 53,41 11 17,24 37 6,47 63 2,75 89 1,30   

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
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Liitäntä pääpiirilevyyn [7] / [7-1]: NTC 15 kΩ (ilman merkintää)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–20 144,000  5 38,150  30 12,070  56 4,294  81 1,811  106 0,848
–19 138,100 6 36,320 31 11,570 57 4,139 82 1,754 107 0,825
–18 128,600 7 34,580 32 11,090 58 3,990 83 1,699 108 0,802
–17 121,600 8 32,940 33 10,630 59 3,848 84 1,645 109 0,779
–16 115,000 9 31,380 34 10,200 60 3,711 85 1,594 110 0,758
–15 108,700 10 29,900 35 9,779 61 3,579 86 1,544 111 0,737
–14 102,900 11 28,510 36 9,382 62 3,454 87 1,497 112 0,717
–13 97,400 12 27,180 37 9,003 63 3,333 88 1,451 113 0,697
–12 92,220 13 25,920 38 8,642 64 3,217 89 1,408 114 0,678
–11 87,350 14 24,730 39 8,297 65 3,105 90 1,363 115 0,660
–10 82,750 15 23,600 41 7,653 66 2,998 91 1,322 116 0,642
–9 78,430 16 22,530 42 7,352 67 2,898 92 1,282 117 0,625
–8 74,350 17 21,510 43 7,065 68 2,797 93 1,244 118 0,608
–7 70,500 18 20,540 44 6,791 69 2,702 94 1,207 119 0,592
–6 66,880 19 19,630 45 6,529 70 2,611 95 1,171 120 0,577
–5 63,460 20 18,750 46 6,278 71 2,523 96 1,136 121 0,561
–4 60,230 21 17,930 47 6,038 72 2,439 97 1,103 122 0,547
–3 57,180 22 17,140 48 5,809 73 2,358 98 1,071 123 0,532
–2 54,310 23 16,390 49 5,589 74 2,280 99 1,039 124 0,519
–1 51,590 24 15,680 50 5,379 75 2,205 100 1,009 125 0,505
0 49,020 25 15,000 51 5,179 76 2,133 101 0,980 126 0,492
1 46,800 26 14,360 52 4,986 77 2,064 102 0,952 127 0,480
2 44,310 27 13,740 53 4,802 78 1,997 103 0,925 128 0,467
3 42,140 28 13,160 54 4,625 79 1,933 104 0,898 129 0,456
4 40,090 29 12,600 55 4,456 80 1,871 105 0,873 130 0,444

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te
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Liitäntä pääpiirilevyyn [7] / [7-1]: NTC 20 kΩ (ilman merkintää)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–25 265,500  1 62,130  27 18,320  53 6,403  79 2,577  105 1,164
–24 249,900 2 59,080 28 17,550 54 6,167 80 2,495 106 1,131
–23 235,300 3 56,190 29 16,800 55 5,942 81 2,415 107 1,099
–22 221,600 4 53,460 30 16,100 56 5,726 82 2,339 108 1,069
–21 208,900 5 50,870 31 15,430 57 5,519 83 2,265 109 1,039
–20 196,900 6 48,420 32 14,790 58 5,320 84 2,194 110 1,010
–19 181,400 7 46,110 33 14,180 59 5,130 85 2,125 111 0,983
–18 171,400 8 43,920 34 13,590 60 4,948 86 2,059 112 0,956
–17 162,100 9 41,840 35 13,040 61 4,773 87 1,996 113 0,930
–16 153,300 10 39,870 36 12,510 62 4,605 88 1,934 114 0,904
–15 145,000 11 38,010 37 12,000 63 4,443 89 1,875 115 0,880
–14 137,200 12 36,240 38 11,520 64 4,289 90 1,818 116 0,856
–13 129,900 13 34,570 39 11,060 65 4,140 91 1,763 117 0,833
–12 123,000 14 32,980 40 10,620 66 3,998 92 1,710 118 0,811
–11 116,500 15 31,470 41 10,200 67 3,861 93 1,658 119 0,790
–10 110,300 16 30,040 42 9,803 68 3,729 94 1,609 120 0,769
–9 104,600 17 28,680 43 9,420 69 3,603 95 1,561 121 0,749
–8 99,130 18 27,390 44 9,054 70 3,481 96 1,515 122 0,729
–7 94,000 19 26,170 45 8,705 71 3,364 97 1,470 123 0,710
–6 89,170 20 25,010 46 8,370 72 3,252 98 1,427 124 0,692
–5 84,610 21 23,900 47 8,051 73 3,144 99 1,386 125 0,674
–4 80,310 22 22,850 48 7,745 74 3,040 100 1,346 126 0,656
–3 76,240 23 21,850 49 7,453 75 2,940 101 1,307 127 0,640
–2 72,410 24 20,900 50 7,173 76 2,844 102 1,269 128 0,623
–1 68,790 25 20,000 51 6,905 77 2,752 103 1,233 129 0,607
0 65,370 26 19,140 52 6,648 78 2,663 104 1,198 130 0,592

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
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Liitäntä pääpiirilevyyn [7] / [7-1]: NTC 50 kΩ (ilman merkintää)

ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ  ϑ / °C R / kΩ
–25 660,930  1 153,000  27 45,074  53 15,753  79 6,332  105 2,872
–24 620,940 2 145,420 28 43,163 54 15,173 80 6,129 106 2,792
–23 583,720 3 138,260 29 41,313 55 14,618 81 5,934 107 2,715
–22 549,040 4 131,500 30 39,610 56 14,085 82 5,746 108 2,640
–21 516,710 5 126,170 31 37,958 57 13,575 83 5,565 109 2,568
–20 486,550 6 119,080 32 36,384 58 13,086 84 5,390 110 2,498
–19 458,400 7 113,370 33 34,453 59 12,617 85 5,222 111 2,431
–18 432,100 8 107,960 34 33,453 60 12,368 86 5,061 112 2,365
–17 407,510 9 102,850 35 32,088 61 11,736 87 4,904 113 2,302
–16 384,510 10 98,006 36 30,787 62 11,322 88 4,754 114 2,241
–15 362,990 11 93,420 37 29,544 63 10,925 89 4,609 115 2,182
–14 342,830 12 89,075 38 28,359 64 10,544 90 4,469 116 2,124
–13 323,940 13 84,956 39 27,227 65 10,178 91 4,335 117 2,069
–12 306,230 14 81,052 40 26,147 66 9,827 92 4,204 118 2,015
–11 289,610 15 77,349 41 25,114 67 9,490 93 4,079 119 1,963
–10 274,020 16 73,896 42 24,128 68 9,166 94 3,958 120 1,912
–9 259,370 17 70,503 43 23,186 69 8,954 95 3,841 121 1,865
–8 245,610 18 67,338 44 22,286 70 8,555 96 3,728 122 1,816
–7 232,670 19 64,330 45 21,425 71 8,268 97 3,619 123 1,770
–6 220,500 20 61,478 46 20,601 72 7,991 98 3,514 124 1,725
–5 209,050 21 58,766 47 19,814 73 7,726 99 3,413 125 1,682
–4 198,270 22 56,189 48 19,061 74 7,470 100 3,315 126 1,640
–3 188,120 23 53,738 49 18,340 75 7,225 101 3,220 127 1,600
–2 178,650 24 51,408 50 17,651 76 6,988 102 3,129 128 1,560
–1 169,680 25 49,191 51 16,990 77 6,761 103 3,040 129 1,522
0 161,020 26 47,082 52 16,358 78 6,542 104 2,955 130 1,485

Paineanturit

Liitäntä elektronisen paisuntaventtiilin piirilevyyn [4] / [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]

Paineantureina käytetään juottamalla tai ruuviliitän-
nällä kiinnitettäviä.

Anturi Kylmäaine
R407C/R134a R410A

Matalapaineanturi Enint. 7 bar (0,7 MPa) Enint. 18 bar (1,8 MPa)
Korkeapaineanturi Enint. 30 bar (3 MPa) Enint. 50 bar (5 MPa)

Anturit

Lämpötila-anturit (jatkoa)

58
36

73
8

lii
te
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Ominaiskäyrät

MPa

bar
Paine

0

4

8

12

16

20

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5Lä
ht

öv
irt

a
m

A

V W X Y

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Kuva. 83

V Enint. 7 bar (0,7 MPa)
W Enint. 18 bar (1,8 MPa)

X Enint. 30 bar (3 MPa)
Y Enint. 50 bar (5 MPa)

Liitäntä elektronisen paisuntaventtiilin piirilevyyn [2] / [6] / [7] / [7-1]
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Anturit

Paineanturit (jatkoa)
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Kyseisen lämpöpumpun asennus- ja huolto-ohje

Todistukset

Lämpöpumppujen vaatimustenmukaisuusvakuutukset
58

36
73

8

lii
te
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,
, Ilma/vesi-lämpöpumput
– Monoblock-versio..............................................17, 20
– Split-versio.............................................................. 18

2
2-tehoinen kylmäainepiiri................................... 27, 141
– Kompressorien tarve...............................................28
– kompressorin poiskytkentä......................................28
– kompressorin päällekytkentä...................................28
– vaadittavat parametrien säädöt...............................27

3
3-tievaihtokytkentäläppä.............................. 68, 69, 263

4
4-tievaihtoventtiili..............................311, 312, 313, 316
4-tie-vaihtoventtiili.................................................... 314
4-tievaihtoventtili...................................................... 308

A
Absorbaattorin lämpötila...........................................116
Absorbaattoripiiri................................................ 27, 210
Absorbaattoripiirin valvonta......................................210
Absorbaattoripumppu............................................... 116
Aikaohjelma
– Hiljainen käyttö......................................................281
– lattiankuivaus........................................................ 231
Ajastin.............................................................. 123, 129
Aktiivinen jäähdytys..................................................250
– päällekytkentäkynnys............................................233
Aktiivinen jäähdytyskäyttö
– vapautus................................................................253
Alennettu huonelämpötila.........................................245
Alijäähtyminen nestekaasu...................................... 144
Anlagennummer.......................................................278
Anturit.......................................................................318
Anturitasaus............................................................. 189
– poistoilman lämpötila.............................................263
– tuloilman lämpötila-anturi...................................... 262
– ulkoilman lämpötila-anturi..................................... 262
– Ulkoilman lämpötila-anturi.....................................262
Asennusasento ilmanvaihtolaite...............................260
Asennussarja sekoitusventtiilillä...............................210
Askelmoottori EEV................................................... 315
Asunnon ilmanvaihto..........................................59, 254
– diagnoosi.......................................................131, 134
– Vitovent 200-C........................................................ 59
– Vitovent 200-W........................................................66
– Vitovent 300-C........................................................ 66
– Vitovent 300-F.........................................................59
– Vitovent 300-W........................................................66
Aurinkoabsorbaattori................................................ 209
– hystereesi..............................................................209
Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaite.................... 227
Aurinko-ilma-absorbaattori......................... 26, 208, 209
Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli.. 44
– tyyppi SM1............................................................ 227
Aurinkolämmitysjärjestelmän ohjaustoiminto............. 44
Aurinkolämpö (parametriryhmä)...............................227

Aurinkosähkö............................................. 71, 183, 271
– oman virran käytön aktivointi...................................72
– Tehon mukautus oman sähkön käytössä................72
Automaattinen tilan muutos......................................130

B
Bittikenttä................................................................. 197
Bivalentti käyttö.......................................................... 39
Bivalentti käyttötapa................................................. 218

C
CO2-/kosteusanturi.......................................... 269, 270
CO2-anturi................................................................255

D
Diagnoosi................................................................. 106
– aurinkosähkö.........................................................183
– energiaseuranta.................................................... 181
– ilmanvaihto....................................131, 134, 135, 138
– kompressorin kenttä..............................................149
– kompressorin polku...............................................150
– kylmäainepiiri........................................................ 141
– kylmäainepiirin säädin...................143, 145, 149, 150
– Kylmäainepiirin säädin................................................

141, 146, 148, 151, 156, 162, 168, 175, 178
– käyntiaika kompressori..........................................140
– laitteisto.................................................................123
– laitteistoyleiskuva.................................................. 113
– lämpöpumppu....................................................... 140
– ohjelmistoversio.................................................... 186
– Pikahaku............................................................... 185

E
EEV-piirilevy [2]................................................ 308, 309
EEV-piirilevy [4]........................................................ 310
EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]...........................................311
EEV-piirilevy [6]........................................................ 314
Elektroninen paisuntaventtiili....................................315
Elektronisen paisuntaventtiilin avausväli........................

142, 144, 146, 147, 149
Elektronisen paisuntaventtiilin liitäntäjohto...............177
Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy [4-6] / [4-7].. 312
Energiamittari..................................................... 71, 271
Energiaseuranta...............................................179, 181
– lämmin vesi........................................................... 182
– lämmitys................................................................182
– oman sähkön käyttö..............................................182
Energiatase.............................................................. 152
Ensiölähde......................................................... 26, 238
– Aurinko-ilma-absorbaattori....................................208
– Jäävaraaja.............................................................208
– Lämmönkeruuputkisto...........................................208
– Porakaivo.............................................................. 208
– teho....................................................................... 213
Ensiölähde (parametriryhmä)...................................238
Ensiöpiiri
– Laukaisuviive.........................................................239
– Min. sisääntulolämpötila........................................239
Ensiöpumppu................................................... 312, 313
– Valmistajan tiedot.................................................. 238
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Ensiöpumppu, kytkentätila jäähdytyskäytössä.........201
Ensiöpumpun kytkentätila........................................ 201
Entalpialämmönvaihdin...................................... 60, 260
Epätasapaino..................................................... 61, 268
Erillinen jäähdytyspiiri...................................50, 56, 250
– Huonelämpötila-anturin ryhmitys...........................251
– huonelämpötilan asetusarvo................................. 250
Esikäynnistysaika
– ensiöpumppu.........................................................123
– puhallin..................................................................123
Esilämmityspatteri........................................ 64, 69, 132
– vapautus................................................................254
Esilämmityspatterin ylikuumenemissuoja.................137
Estoaika sulatus....................................................... 123
Esto ohitusläppä.......................................................258
Estäminen käyttö......................................................281
Etusija ulkoinen käsky..............................................206

H
High Efficiency -kiertopumppu................................. 236
Hiilidioksidipitoisuus..................... 66, 70, 133, 136, 257
Hiljainen käyttö.........................................................281
Huollon päättäminen................................................ 196
Huoltohaut................................................................106
Huoltokysely.............................................................187
Huolto-PIN................................................................190
Huoltotaso................................................................ 196
Huoltovalikko............................................................196
Huonejäähdytys
– oman virran käytössä..............................................74
Huonejäähdytyss
– poiskytkentä............................................................ 54
– päällekytkentä......................................................... 54
Huonelämmityksen maksimikestoaika..................... 124
Huonelämmitys
– ilmanvaihtolaitteella.................................................56
– lämmitysveden lisälämmitysvastuksella............38, 41
– maksimikestoaika..................................................124
– oman virran käyttö...................................................72
– oman virran käytöllä................................................73
– oman virran käytössä..............................................72
– ulkoisella lämmöntuottajalla...................... 38, 39, 217
Huonelämpötila................................................ 120, 258
– alennettu............................................................... 245
– juhlakäytössä........................................................ 248
– normaali................................................................ 245
– poiskytkentä............................................................ 54
– päällekytkentä......................................................... 53
Huonelämpötila-anturi........................................ 51, 245
– erillinen jäähdytyspiiri............................251, 305, 307
– jäähdytys.................................................................51
Huonelämpötilan asetusarvo..........................................

120, 133, 245, 248, 250, 256
Huonelämpötilan nosto............................................ 247
Huonelämpötilan säätö............................................ 246
Huonelämpötilan vaikutus
– jäähdytys...............................................................251
– Jäähdytys..............................................................249

Hydraulinen jakaja......................................................48
– Toimintakuvaus....................................................... 45
– vapautus................................................................240
Hystereesi
– aurinkoabsorbaattori............................................. 209
Hystereesi huonelämpötila jäähdytyspiiris............... 252
Häiriö..........................................................................76
Häiriöilmoituksen haku............................................... 76
Häiriöilmoitukset.........................................................77
– ilmanvaihto....................................................136, 138
– Kylmäainepiirin säädin[2]...................................... 151
– Kylmäainepiirin säädin [4]..................................... 156
– Kylmäainepiirin säädin [6]..................................... 175
– kylmäainepiirin säätimet [4-3] / [4-4]..................... 162
– Kylmäainepiirin säätimet [4-6] / [4-7].....................168
– kylmäainepiirin säätimet [7] / [7-1].........................178
Häiriöilmoitusten haku................................................76
Häiriökoodi................................................................. 77
– ilmanvaihto....................................................136, 138
– Kylmäainepiirin säädin [2]..................................... 151
– Kylmäainepiirin säädin [4]..................................... 156
– Kylmäainepiirin säädin [6]..................................... 175
– kylmäainepiirin säätimet [4-3] / [4-4]..................... 162
– Kylmäainepiirin säätimet [4-6] / [4-7].....................168
– kylmäainepiirin säätimet [7] / [7-1].........................178
Häiriömuisti................................................................ 76
Höyrystimen enimmäiskäyttöpaine.......... 154, 158, 170
Höyrystimen ilman sisääntulolämpötila.... 142, 145, 148
Höyrystimen lämpötila-anturi............................152, 311
Höyrystimen lämpötila sulatuksen lopussa.............. 212
Höyrystimen maksimikäyttöpaine.............................165
Höyrystymislämpötila.....................................................

142, 144, 146, 147, 148, 149, 151
Höyrystymispaine.............................................145, 147

I
Ilma/vesi-lämpöpumput
– Sisäasennus............................................................17
– Ulkoasennus........................................................... 17
Ilmankosteus.................................................... 136, 257
Ilman kosteus............................................... 66, 70, 139
Ilman sisääntulolämpötila
– höyrystin................................................................144
Ilman sisääntulon lämpötila-anturi....................311, 316
Ilman tilavuusvirran asetusarvo
– korjauskerroin........................................................270
– nimellisilmanvaihto................................256, 265, 266
– perusilmanvaihto...................................264, 266, 267
– tehoilmanvaihto.............................................256, 265
– vähennetty ilmanvaihto................................. 256, 265
Ilman tilavuusvirran ero.............................................. 61
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Ilman tilavuusvirta
– jäteilma..........................................................121, 133
– lomaohjelma......................................................60, 67
– nimellisilmanvaihto............................................60, 67
– paine-erojen tasaus...........................................61, 67
– perusilmanvaihto.....................................................67
– peruskäyttö........................................................60, 67
– poiskytkentäkäyttö.............................................60, 67
– poistoilma..............................................................121
– säästökäyttö......................................................60, 67
– tehoilmanvaihto.................................................60, 67
– tuloilma..........................................................121, 133
– vähennetty ilmanvaihto..................................... 60, 67
Ilman ulostulolämpötila.....................................142, 144
Ilmanvaihdon käyttötila
– normaali............................................................ 60, 67
– tehokas..............................................................60, 67
– vähennetty.........................................................60, 67
Ilmanvaihdon lämmityspiiri......................................... 65
Ilmanvaihto...........................................59, 66, 254, 255
– diagnoosi.......................................................131, 134
– ilmoitushistoria.............................................. 135, 138
– parametriryhmä.....................................................254
– tilavuusvirran mukautus........................................ 257
– toimintokaavio....................................................... 131
Ilmanvaihtoautomatiikka.......................................60, 67
Ilmanvaihtolaite.......................................... 59, 254, 255
Ilmanvaihtolaitteen analoginen signaalitulo......269, 270
Ilmanvaihtotehot...................................................60, 67
Ilmoitukset
– haku........................................................................ 76
– haku uudelleen........................................................76
– häiriö....................................................................... 76
– ilmanvaihto....................................................136, 138
– ilmoitushistorian lukeminen.....................................76
– kuittaus....................................................................76
– Kylmäainepiirin säädin [2]..................................... 151
– kylmäainepiirin säädin [4]......................................156
– kylmäainepiirin säädin [6]......................................175
– kylmäainepiirin säätimet [4-3] / [4-4]..................... 162
– Kylmäainepiirin säätimet [4-6] / [4-7].....................168
– kylmäainepiirin säätimet [7] / [7-1].........................178
– ohje......................................................................... 76
– varoitus....................................................................76
– yleiskuva................................................................. 77
Ilmoitus A9, C9.........................................................207
Ilmoitushistoria........................................................... 76
– ilmanvaihto....................................................135, 138
– Kylmäainepiirin säädin [2]..................................... 151
– Kylmäainepiirin säädin [4]..................................... 156
– Kylmäainepiirin säädin [4-3] / [4-4]........................162
– Kylmäainepiirin säädin [4-6] / [4-7]........................168
– Kylmäainepiirin säädin [6]..................................... 175
– Kylmäainepiirin säädin [7] / [7-1]...........................178
Ilmoitusliitännät........................ 293, 296, 298, 300, 303
Ilmoitusluettelo........................................................... 76
Ilmoitusten haku......................................................... 76
Ilmoitusten kuittaus.................................................... 76
Imukaasun lämpötila........ 141, 142, 143, 145, 147, 148

Imukaasun lämpötila-anturi............................................
152, 157, 163, 168, 179, 308, 310, 311, 312, 313, 

314, 315, 316
Imukaasun lämpötila-anturi suunnanvaihto..............305
Imukaasun lämpötila-anturi suuntaa vaihtava..164, 307
Imukaasun paine..............................142, 143, 144, 148
Imukaasun ylikuumeneminen.........................................
142, 143, 144, 146, 154, 158, 159, 164, 165, 170, 171

Imukaasupaine.........................................................129
Integraalit................................................................. 124
Invertteri................................................................... 309
Invertterin jäähdytysyksikkö..................................... 309
Invertterin puhallin....................................................309
Invertterin tilanäytöt..................................................309

J
Jaksolämpöpumppu............................................. 29, 30
Jakso-lämpöpumppu................................................278
Juhlakäyttö............................................................... 248
Jäljellä oleva sulatusaika..........................................123
Jälkikäyntiaika
– kiertopumppu........................................................ 129
– toisiopumppu.........................................................123
Jälkilämmityspatteri..................................................132
– vapautus..........................................................65, 254
Jälkilämmitysyksikkö.................................................. 65
Järjestelmätiedot................................................ 23, 186
Jäteilman lämpötila.................................... 64, 121, 133
Jäteilman lämpötila-anturi................................ 136, 137
Jäteilmapuhallin....................................................... 132
Jäähdytys
– hystereesi huonelämpötila.................................... 252
– jäähdytyspiirin valinta............................................250
– maalämmönvaihtimella........................................... 68
– parametriryhmä.....................................................250
Jäähdytyspiiri............................................................. 50
– huonelämpötilan säätö..........................................251
– jäähdytyskäyrä.............................................. 249, 252
– Jäähdytyskäyrä..................................................... 249
– valinta....................................................................250
– vapautus menoveden lämpötila-anturi.................. 252
Jäähdytyspuskurivaraajan lämpötila........................ 121
Jäähdytyspuskurivaraajan lämpötilan asetusarvo....121
Jäähdytysraja..................................................... 52, 201
Jäähdytystoiminnot............................................ 56, 250
Jäänmuodostus....................................................63, 64
Jäätyminen...................................................63, 64, 135
Jäätymisaste.............................................................. 63
Jäätymisenesto.......................................................... 79
– Puskurivaraaja........................................................ 48
– varaaja-vedenlämmitin............................................44
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Jäätymissuoja.................................... 40, 205, 207, 268
– esilämmityspatterilla..........................................64, 69
– ilman esilämmityspatteria..................................64, 69
– ilmanvaihtolaite..................................................... 259
– maalämmönvaihtimella........................................... 69
– mukavuustoiminto................................................... 64
– puhallin..................................................................258
– puhaltimien uudelleenkytkentä..............................261
– Vitovent 200-C........................................................ 63
– Vitovent 200-W/300-C/300-W................................. 69
– Vitovent 300-F.........................................................64
Jäävaraaja..................................................26, 208, 210
– kesäkäyttö...............................................26, 209, 210
– Kesäkäyttö............................................................ 210
– sähkölaitteet............................................................26
Jäävaraajan kaksiarvolämpötila............................... 210
Jäävaraajan kesäkäyttö............................................. 26

K
Kattilan lämpötila-anturi............................................305
Kaukosäädin............................................................ 245
Kellonaika
– kesäaika................................................................277
– parametriryhmä.....................................................277
– talviaika................................................................. 277
– uudelleenkytkentä ilmanvaihto..............................261
Kellonajan lähettäminen LONin kautta.....................280
Kellonajan vastaanottaminen................................... 279
Kellon automaattinen siirtäminen............................. 277
Kellon siirtäminen
– kesäaika/talviaika.................................................. 277
Keräimen lämpötila...................................................116
Keräinpiirin pumppu................................................. 116
Keskiarvoväli............................................................ 200
Keskimääräinen maaperän lämpötila.......................209
Keskuskosteusanturi........................................ 263, 269
Kesto tehokäyttö...................................................... 258
Kesäaika.................................................................. 277
Kesäkäyttö jäävaraaja......................................209, 210
Kierrosluvun säätö ensiölähde................................. 238
Kiertopumppu uima-altaan lämmitykseen.................. 58
KM-väylä.......................................................... 304, 306
KM-väyläyksiköt....................................................... 190
Kohdistinpainike......................................................... 25
Kompressori
– parametriryhmä.....................................................212
– teho....................................................................... 213
– Vapautus....................................................... 212, 213
Kompressorin kenttä................................................ 149
Kompressorin kierrosluku.........................142, 145, 148
Kompressorin käynnistymisvaihe.............................233
Kompressorin käyntiaika.......................................... 150
Kompressorin käyttörajat................................. 149, 150
Kompressorin lämpötila............................................115
Kompressorin poiskytkentäpiste.............................. 151
Kompressorin polku................................................. 150
Kompressorin sähköinen ohjaus.............................. 313
Kompressorin teho................................................... 143

Kompressorin vapautus
– huonejäähdytykseen............................................. 213
– huonelämmitykseen.............................................. 213
– käyttöveden lämmitykseen....................................213
– uima-altaan lämmitykseen.................................... 213
Kompressoriteho
– kun maks. ulkolämpötila........................................234
– käynnistymisvaiheessa......................................... 233
Konfiguraatiovirhe...................................................... 77
Koodauspistoke..................................................16, 187
– pistokepaikka................................................ 304, 306
Koodaustaso 1................................................... 25, 196
Korjauskerroin ilman tilavuusvirta............................ 270
Korkeapaineanturi..........................................................
152, 163, 168, 175, 179, 308, 311, 312, 313, 314, 316

Korkeapaineen turvakytkin.......................................313
Korkeapainehäiriö............ 153, 157, 163, 169, 176, 179
Korkeapainekytkin....................................................316
Kosteuden talteenotto.......................................... 60, 67
Kosteus................................................ 66, 70, 136, 139
Kosteusanturi........................................... 255, 263, 269
Kosteuskytkin..................................... 51, 248, 305, 307
Kuormitusluokat....................................................... 140
Kuumakaasun lämpötila.................................................

129, 141, 142, 143, 145, 147, 148
Kuumakaasun lämpötila-anturi.......................................
152, 157, 163, 168, 175, 176, 179, 308, 311, 312, 

313, 316
Kuumakaasun paine................ 142, 143, 145, 147, 148
Kylmäaine................................ 142, 144, 145, 147, 148
Kylmäaineen kerääjä................................................144
Kylmäainepiiri...........................................................141
– 2-tehoinen............................................................. 213
Kylmäainepiirin suunnanvaihto........ 142, 144, 146, 149
Kylmäainepiirin säädin. 15, 23, 141, 143, 145, 146, 148
– Laitteistoindeksi.....................................................187
– Ohjelmistoindeksi..................................................187
– tunnistus................................................................186
– tyypin löytäminen.................................................. 186
Kylmäainepiirin säätimet
– Yleiskuva.................................................................24
Kylmäainepiirin tunnus............................................. 187
Kylpyhuonekytkin............................................... 60, 260
Kynnys sähköteho....................................................272
Kynnys tehonmukautus............................................233
Kytkentäkynnys........................................................ 129
Kytkentärimat................................................... 296, 298
Käsky
– uima-altaan lämmitys.....................................117, 119
– Ulkoinen lämmöntuottaja............................... 117, 119
Käynnistymisaika High Efficiency -kiertopumppu.....236
Käyntiaika.................................................................150
– kompressori...........................................................123
– sekoitusventtiili lämmityspiiri................................. 247
Käyntiaika kompressori............................................ 140
Käyntiaikatasaus................................................ 32, 202
Käyntiajan pidennys kompressori............................ 124
Käyttäjäprofiilit käyttöveden lämmityksessä...............72
Käyttö (parametriryhmä).......................................... 281
Käyttöpiste............................................................... 129
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Käyttötapa
– lämmitysveden lisälämmitysvastus....................... 226
– sähkövastus.......................................................... 226
– ulkoinen lämmöntuottaja....................................... 226
Käyttötietojen haku...................................................106
Käyttötila.................................................................. 128
– Puskurivaraaja.................................................. 46, 48
– ulkoisella vaihtokytkennällä...................................204
– vaihtokytkentä........................................... 33, 34, 203
Käyttötila ilmanvaihto........................................... 60, 67
Käyttötilan vaihtokytkentä........................................ 121
Käyttötunnit.............................................................. 106
Käyttöveden jälkilämmitys
– lisälämmittimet........................................................ 43
– poiskytkentä............................................................ 43
– päällekytkentä......................................................... 43
– sähkövastus.......................................................... 223
– ulkoinen lämmöntuottaja....................................... 223
– ulkoisella lämmöntuottajalla.................................... 40
– vapautukset.............................................................43
Käyttöveden lämmityksen katkosaika...................... 226
Käyttöveden lämmityksen liitännät...........................291
Käyttöveden lämmityksen maksimikestoaika...........124
Käyttöveden lämmitys................................................ 42
– 2. asetuslämpötila................................................. 222
– 2. lämpötila-anturi..................................................223
– Enimmäiskatkosaika............................................. 226
– Enimmäistaukoaika.................................................43
– etusija....................................................................224
– Latauspumppu...................................................... 225
– lämpötilan nousu/tunti........................................... 222
– maks. keskeytys....................................................223
– maks. käyntiaika....................................................223
– maksimikestoaika..................................................124
– omaa sähköä käytettäessä............................... 71, 72
– poiskytkentähystereesi lämmitysveden lisälämmitys-

vastus....................................................................225
– poiskytkentäoptimointi...........................................222
– Päälle- ja poiskytkentä............................................ 42
– päällekytkentäoptimointi........................................222
– Sulkuaika.........................................................42, 226
– säätökorkeapaineella............................................ 224
– ulkoisella lämmöntuottajalla.................................. 217
– varaajan lämpötila-anturi alhaalla......................... 223
– yhdistelmävaraajalla..............................................224
Käyttöveden lämmitys aurinkolämmöllä.....................44
Käyttöveden varaaja
– min. lämpötila........................................................220
Käyttöyksikkö..................................................... 25, 104
Käyttöä koskevia ohjeita............................................ 25
Käytön estäminen.................................................... 281

L
Laajennettu valikko.................................................... 25
Laajennus AM1.................................................. 26, 203
Laajennus EA1.............................................57, 58, 203
Laajennus jäävaraaja................................................. 26
Laajennuspiirilevy.....................................................288
Laajennussarja sekoitusventtiili..................................50
Laitelajit................................................................ 15, 16

Laitteistoesimerkkejä..................................................16
Laitteistoindeksi kylmäainepiirin säädin................... 187
Laitteistokaavio........................................................ 199
Laitteistokokoonpanot................................................ 49
Laitteistokomponentit................................................. 50
Laitteistokomponentti ulkoisessa vaihtokytkennässä.....

203
Laitteiston menoveden lämpötila..............................119
Laitteiston menoveden lämpötilan asetusarvo......... 117
Laitteiston määritys (parametriryhmä)......................199
Laitteistoyleiskuva
– kuluttajat................................................................ 118
– Lämpöpumppujen sarjaohjaus..............................122
– Tuottajat.................................................................114
Latauspumppu......................................................... 225
Lattian kuivaus......................................................... 231
Lattiankuivausohjelma..............................................231
– aloituspäivä................................................... 236, 237
Lauhdevesiallas........................................................311
Lauhduttimen jäätymisvaara............ 159, 165, 171, 177
Lauhtumislämpötila.................. 142, 144, 146, 148, 149
Lauhtumispaine................................................145, 147
Liitinrimat
– Vitocal 200-A.........................................................300
– Vitocal 222-G/333-G............................................. 303
Liitäntänavat invertteri.............................................. 309
Lisäkoodi.................................................................... 77
Lisälämmittimet.......................................................... 38
– huonelämmitykseen................................................ 55
Lisälämmitys puhallin............................................... 314
Lisälämmitysvastus
– maksimaalinen tehotaso....................................... 229
– maksimaalinen tehotaso ulkoisella ohjauksella.....229
– vapautus................................................................229
Lokikirja.................................................................... 126
Lomaohjelma ilmanvaihto.................................... 60, 67
Lomaohjelman vaikutus............................................211
LON
– kellonajan lähettäminen........................................ 280
– kellonajan vastaanottaminen.................................279
– laitteistonumero.....................................................278
– osoite.....................................................................278
– osoitus...................................................................278
– tietojen vastaanottoväli..........................................279
– ulkolämpötila......................................................... 279
– ulkolämpötilan lähettäminen..................................279
– yksikköjen tarkastus..............................................190
– yksikkönumero...................................................... 278
LON-käsikirja............................................................190
LON-moduuli...................................................... 30, 278
LON-sarjaohjaus................................................ 29, 278
LON-tiedonvaihtomoduuli.........................................190
LON-tiedonvaihtomoduuli LON
– pistokepaikka................................................ 304, 306
LON-tiedonvaihtomoduulin
– vapautus................................................................278
LON-yksiköt..............................................................190
Luonnollinen jäähdytys.............................................250
Lähde huonelämpötilan tosiarvo.............................. 258
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Lämmin käyttövesi
– maksimilämpötila...................................................220
– min. lämpötila........................................................220
Lämmin vesi
– 2. asetuslämpötila................................................. 222
– 2. lämpötila-anturi..................................................223
– asetusarvo.............................................................220
– hystereesi..............................................................221
– parametriryhmä.....................................................220
– poiskytkentäoptimointi...........................................222
– päällekytkentäoptimointi........................................222
– varaajan lämpötila-anturi alhaalla......................... 223
Lämmitys-/jäähdytyspiiri
– ulkolämpötilan mukaan ohjautuva ohjauskeskus....51
lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja
– Oman sähkön käytössä...........................................72
Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja....................

45, 49, 51, 57, 71
– Jäähdytyksen poiskytkentä..................................... 47
– Jäähdytyksen päällekytkentä.................................. 47
– Käyttötila kiinteä arvo............................................242
– Lämpötilan tosiarvo...............................................242
– Poiskytkentähystereesi................................. 242, 243
– Vähimmäislämpötila..............................................243
Lämmitys lauhdevesiallas........................................ 311
Lämmityspiiri.............................................................. 50
– lämmityskäyrä....................................................... 246
– maks. menoveden lämpötila................................. 247
Lämmityspiiri/jäähdytyspiiri................................ 50, 250
– huonelämpötilaan vaikutus......................................52
– kaukosäädin..........................................................245
– käyttötila..................................................................55
– Lämmitysraja...........................................................52
– normaali huonelämpötila.......................................245
– Säätö huonelämpötilan mukaan..............................52
– toimintakuvaus........................................................ 49
– vähimmäistilavuusvirta............................................49
Lämmityspiiri/jäähdytyspiiri (parametriryhmä)..........245
Lämmityspiirin pumppu.............................................. 51
Lämmityspiiri ohivirtausläpän estolle........................258
Lämmitysraja......................................................52, 200
lämmitysveden lisälämmitysvastus
– kaksiarvolämpötila.................................................229
– Käyttötapa.............................................................226
Lämmitysveden lisälämmitysvastus..................... 43, 55
– käyttöveden lämmitys..............................................41
– päällekytkentäkynnys............................................233
– päällekytkentäviive................................................229
– toimintakuvaus........................................................ 40
– vapautus................................................................228
Lämmitysveden puskurivaraaja..............49, 51, 57, 240
– päällekytkentähystereesi.......................................240
– vapautus................................................................240
Lämmönkeruuputkisto................................................26
Lämmön käyttöönannon aste...................................121
Lämmönlähteet........................................................ 131
Lämmön talteenotto..................................... 60, 67, 260
Lämmönvaihdin............................60, 67, 132, 256, 260
Lämpimän käyttöveden asetuslämpötila.................. 222

Lämpöpumppu
– käsky.......................................................................32
– poiskytkentä............................................................ 32
– teho....................................................................... 213
Lämpöpumppujen sarjaohjaus..... 29, 31, 202, 203, 278
– hydrauliset liitäntäversiot.........................................30
– Liitännät puskurivaraaja.......................................... 46
– menoveden lämpötilan säätö.................................. 30
lämpöpumpun katkaisuraja...................................... 218
Lämpöpumpun käyttö sarjaohjauksessa..................202
Lämpöpumpun ohjauskeskuksen yhdistäminen LON-
moduuliin....................................................................31
Lämpötila-alue tulo 0..10 V...................................... 206
Lämpötila-anturi....................................................... 318
– invertterin käyttöyksikkö........................................180
– Invertterin käyttöyksikkö........................................155
– kylmäainepiirin säädin................................... 164, 311
– tunnusarvot tyyppi NTC 10 kΩ.............................. 318
– Tunnusarvot tyyppi NTC 10 kΩ..................... 321, 322
– tunnusarvot tyyppi NTC 20 kΩ.............................. 319
– tunnusarvot tyyppi Pt500A.................................... 320
Lämpötila-anturit.............................................. 305, 306
– Tunnusarvot tyyppi NTC 15 kΩ............................. 323
– Tunnusarvot tyyppi NTC 20 kΩ............................. 324
– Tunnusarvot tyyppi NTC 50 kΩ............................. 325
Lämpötilan asetusarvon lasku
– huonejäähdytys.....................................................274
– Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja........... 274
Lämpötilan asetusarvon nosto
– huonelämmitys......................................................274
– käyttöveden lämmitys............................................274
– lämmitysveden puskurivaraaja..............................274
Lämpötilan asetusarvon ohitus................................ 264
Lämpötilan asetusarvo poistoilma............................256
Lämpötilan kohdesäätö............................................ 255
Lämpötilansäädin uima-altaan lämpötilansäätöä var-
ten.............................................................................. 57
Lämpötilansäädin uima-altaan lämpötilansäätöön..... 58
Lämpötilasäädin uima-altaan lämpötilan säätöön...... 58
Lämpötilojen haku.................................................... 106

M
Maalämmönvaihdin...................................... 68, 69, 263
– maksimilämpötila...................................................269
– minimilämpötila..................................................... 269
Magneettiventtiili väliruiskutus..........................144, 310
Maks. menoveden lämpötila lämmityspiiri................247
Maksimilämpötila maalämmönvaihdin..................... 269
Matalapaineanturi...........................................................
152, 163, 169, 176, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315

Matalapainekytkin............................................ 314, 316
Matalatariffi.................................................................35
Menoveden asetusarvo
– toisiopiiri................................................................ 121
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Menoveden lämpötila
– ensiöpiiri................................................................147
– Ensiöpiiri................................................................115
– erillinen jäähdytyspiiri............................................120
– jäähdytys...............................................................121
– laitteisto................................................................. 117
– toisiopiiri................ 115, 122, 141, 143, 145, 147, 148
menoveden lämpötila-anturi
– laitteisto.................................................................207
Menoveden lämpötila-anturi
– Ensiöpiiri........................................................312, 313
– jäähdytyspiiri........................................... 51, 305, 307
– Jäähdytyspiiri........................................................ 252
– laitteisto...................................................51, 305, 307
– lämmityspiiri............................................................ 50
– lämmityspiiri sekoitusventtiilillä......................305, 307
– toisiopiiri........................ 164, 305, 306, 311, 312, 313
– Toisiopiiri....................................... 170, 312, 313, 314
– uima-allas..............................................................305
– Uima-allas............................................................... 57
Menoveden lämpötilan asetusarvo.......................... 120
– toisiopiiri................................................................ 128
– Toisiopiiri............................................................... 121
– ulkoinen käsky.......................................................232
Min. käyntiaika kompressori.....................................123
Min. menoveden lämpötilan asetusarvo jäähdytys.. 250
Minimilämpötila maalämmönvaihdin........................ 269
Modbus.............................. 59, 187, 304, 305, 306, 308
Modbus-jakaja..................................................304, 306
Modbus-liitäntäjohto......................................... 314, 315
Modbus-yksiköt........................................................ 190
Monoblock-versio................................................. 17, 20
Muutos käyttötila...................................................... 128

N
NC-sekoitusventtiili.....................................................51
NC-yksikkö............................................................... 307
Nestekaasun lämpötila.............................142, 144, 149
Nestekaasun lämpötila-anturi.........................................

152, 157, 164, 169, 305, 307, 308, 310, 312, 313
Nesteytymislämpötila............... 129, 146, 147, 149, 151
Nimellisilmanvaihto.................................. 256, 265, 266
Nollajohdin............................................................... 283
Normaali huonelämpötila......................................... 245

O
Oheislämmitys lauhdevesiallas................................ 316
Ohituksen tuloilman lämpötila
– ohitukselle............................................................. 257
Ohituksen väh.tuloilmalämpöt.................................. 257
Ohitus.......................................61, 62, 67, 68, 135, 258
– Toimintatapa..........................................................267
Ohituslämpötilan asetusarvo....................................264
Ohjaus- ja anturipiirilevy...........................................304
Ohjausjännite
– jäteilmapuhallin..................................................... 135
– mukautus.......................................................259, 262
– tuloilmapuhallin..................................................... 135
Ohjausjännitteen mukautus..............................259, 262
Ohjauskeskuksen säädöt................................. 196, 199

Ohjauslämpöpumppu................................................. 30
Ohjauspiirilevy [6].....................................................314
Ohje............................................................................76
Ohjelmistoindeksi
– kaukosäädin..........................................................187
– Kylmäainepiirin säädin.......................................... 187
Ohjelmistoversion haku............................................186
Ohjeteksti................................................................... 25
Oman sähkön kulutus
– huonejäähdytys.............................................273, 274
Oman sähkön käyttö
– Lämmitys puskurivaraaja.................................. 73, 74
– Puskurivaraaja........................................................ 71
– Tehon mukautus kompressori................................. 72
– vierassähkön osuus.............................................. 271
Oman virran kulutus
– vapautus................................................................271
Oman virran käyttö.....................................................71
– aktivointi.................................................................. 72
– huonejäähdytys.......................................................71
– Huonejäähdytys...................................................... 74
– huonelämmitys................................................73, 274
– Huonelämmitys............................................... 71, 273
– käyttöveden lämmitys......................................71, 274
– Käyttöveden lämmitys...........................................272
– käyttövesilämpötil. aset. 2.....................................272
– Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja... 273, 274
– lämmitys käyttöveden lämpötilan asetusarvoon 2...73
– lämmitysveden puskurivaraaja..............................274
– Puskurivaraaja...................................................... 273
– tehokäyrät............................................................. 185
– tilasto.....................................................................183
– tilasto käyttöveden lämmitys................................. 184
Omavirrankulutus
– kynnys sähköteho................................................. 272
Öljypohjan lämmitys................................................. 316

P
Paineanturi
– Imukaasu...............................................................157
Paineanturit.............................................................. 325
Paineen epätasapaino............................................. 268
Paine-eron valvontalaite...........................................135
Paine-ero tulo- ja poistoilman tilavuusvirrat......... 61, 67
Painevahti.................................................................. 98
Painikkeet...................................................................25
Paluuveden lämpötila
– ensiöpiiri................................................................147
– Ensiöpiiri................................................................115
– toisiopiiri........................................................ 142, 144
Paluuveden lämpötila-anturi toisiopiiri............................

305, 306, 312, 313, 314
Paluuveden lämpötilan nosto..................................... 39
Paluuveden lämpötila toisiopiiri........122, 146, 147, 149
Parametrien säätäminen.......................................... 197
Parametrikoodi................................................. 196, 197
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Parametriryhmä........................................................197
– aurinkolämpö.........................................................227
– aurinkosähkö.........................................................271
– ensiölähde.............................................................238
– ilmanvaihto............................................................254
– jäähdytys...............................................................250
– Kellonaika..............................................................277
– kompressori...........................................................212
– käyttö.....................................................................281
– laitteiston määritys................................................ 199
– Lämmin vesi..........................................................220
– lämmityspiiri/jäähdytyspiiri.....................................245
– puskurivaraaja.......................................................240
– sisäinen hydrauliikka.............................................231
– Smart Grid.............................................................275
– sähkölämmitys...................................................... 228
– tiedonvaihto...........................................................278
– ulkoinen lämmöntuottaja....................................... 215
Parametrit.................................................................199
– Aseta.....................................................................196
– palauttaminen........................................................198
Passiivinen jäähdytys...........................62, 68, 135, 257
Passiivinen lämmitys..........................................61, 135
Passiivitalo................................................................. 65
Pehmokäynnistin......................................................314
Perusilmanvaihto......................................264, 266, 267
Peruskäyttö.......................................................... 60, 67
Peruspiirilevy............................................................284
Perussäätö............................................................... 198
Piirilevy.....................................................................282
– EEV-piirilevy [2].....................................................308
– EEV-piirilevy [4].....................................................310
– EEV-piirilevy [4-3] / [4-4]........................................311
– EEV-piirilevy [6].....................................................314
– Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy [4-6] / [4-7].....

312
– kytkentärimat.................................................296, 298
– laajennuspiirilevy...................................................288
– liitinrimat................................................................300
– Liitinrimat...............................................................303
– Ohjaus- ja anturipiirilevy........................................304
– Ohjauspiirilevy [6]..................................................314
– Peruspiirilevy.........................................................284
– Pääpiirilevy [7] / [7-1].............................................316
– Reitityspiirilevy...................................................... 293
– Säätö- ja anturipiirilevy..........................................306
Pikahaku.................................................................. 185
PIN-koodi................................................................. 191
Pitoisuus hiilidioksidi............................................ 66, 70
Poiskytkentäoptimointi....................................... 47, 222
poistoilman lämpötila..................................................62
Poistoilman lämpötila............. 61, 62, 68, 121, 256, 264
– anturitasaus...........................................................263
Poistoilman lämpötila-anturi..................... 136, 139, 308
Poistoilman lämpötilan tosiarvo................................133
Poistoilman ulkoilman lämpötila-anturi.....................137
Porakaivo................................................................... 26
Puhallinkierrosluku................................................... 148
Puhaltimen kierrosluku.....................142, 144, 146, 147
Pumppuravistus......................................................... 55

Puskurivaraaja........................................................... 45
– Jäätymisenesto....................................................... 48
– käyttötapa Kiinteä arvo..........................................242
– käyttötila............................................................46, 48
– Käyttötila kiinteä arvo............................................240
– Liitännät lämpöpumppujen sarjaohjauksessa......... 46
– lämmityksen poiskytkentä....................................... 46
– lämmityksen päällekytkentä.................................... 46
– lämmitys lisälämmittimillä........................................47
– Lämmitys lämpöpumpulla................................. 46, 47
– Lämpötilan asetusarvo..........................................240
– Lämpötilaraja kiinteä arvo..................................... 241
– Maksimilämpötila...................................................241
– Oman sähkön käytössä...........................................72
– poiskytkentähystereesi..........................................242
– poiskytkentäoptimointi...........................................241
Puskurivaraaja (parametriryhmä).............................240
Puskurivaraajan lämmitys oman sähkön käytössä........

73, 74
Puskurivaraajan lämpötila........................................ 119
Puskurivaraajan lämpötila-anturi....45, 46, 47, 305, 306
Puskurivaraajan lämpötilan asetusarvo............117, 119
Puskurivaraajan ulostulolämpötila-anturi................... 30
Puskurivaraajan ulostuloveden lämpötila-anturi.......305
Puskurivaraajat
– yleiskuva................................................................. 45
PWM-ohjaus
– Ensiölähde............................................................ 238
– Toisiopumppu........................................................234
– varaajan syöttöpumppu.........................................225
PWM-signaali........................................... 304, 306, 314
PV-tilasto.................................................................. 184
Päällekytkentähystereesi aurinko-ilma-absorbaattori.....

208
Päällekytkentäkynnys...............................124, 125, 233
– ulkoiset lämmöntuottajat....................................... 216
Päällekytkentäoptimointi.......................................... 222
Päällekytkentäpiste puhaltimet...................................64
Päällekytkentäviive...................................................216
– lämmitysveden lisälämmitysvastus....................... 229
Pääpiirilevy [7] / [7-1]................................................316

R
Radiokellovastaanotin.............................................. 305
Raja-arvo tilan muutokselle......................................127
Rakennuskuivaus.....................................................231
Reitityspiirilevy......................................................... 293
Reset........................................................................198

S
Sarjaohjaus........................................ 29, 202, 203, 278
– Jaksolämpöpumppujen määrä..............................208
Sekoitusventtiili lämmityspiiri....................................247
Sekoitusventtiili ulkoiset lämmöntuottajat.................216
Shunttimoottori........................................................... 50
Siirtymä.................................................................... 189
Sisäinen hydrauliikka (parametriryhmä)...................231
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Smart Grid..................................................................35
– huonelämpötilan asetusarvo................................. 276
– liitäntä laajennukseen EA1......................................36
– Liitäntä lämpöpumpun ohjauskeskukseen.............. 36
– lämpötilan asetusarvo käyttöveden lämmitys........276
– Lämpötilan asetusarvo puskurivaraaja..................276
– toiminnot..................................................................37
– vapautus................................................................275
– vapautus lämmitysveden lisälämmitysvastus........275
Smart Grid (parametriryhmä)................................... 275
Smart Home -järjestelmä........................................... 71
Split-versio................................................................. 18
Strategia tehonsäätö................................................ 203
Suhteellinen ilman kosteus...................................... 133
Sulatuksen loppu......................................................212
Sulatus
– estoaika.................................................................123
– jäjelläoleva kestoaika............................................ 123
Sulatusintegraali.......................................................126
Sulatuslämpötila-anturi.....................................179, 316
Sulatustoiminto...................................................63, 135
Sulkuaika käyttöveden lämmitys.............................. 226
Sulkuaika puhallin.................................................... 258
Suodatinkiertopumppu............................................... 57
Suodattimen tarkastus............................................. 135
Suodattimen vaihdon aikaväli.......................... 136, 139
Suojajohdin.............................................................. 283
Symbolit..................................................................... 15
Sähköinen esilämmityspatteri...................... 64, 69, 263
Sähköinen oheislämmitys.........................................311
Sähkölaitos.................................................................35
Sähköliitännät, ohjeita.............................................. 283
Sähkölämmitys (parametriryhmä)............................ 228
Sähkövastus...............................................................43
– käyttötapa..............................................................226
– vapautus................................................................223
Säästökäyttö........................................................ 60, 67
Säätöalue................................................................. 197
Säätöapu..................................................................197
Säätö- ja anturipiirilevy.............................................306
Säätöjen lataaminen................................................ 195
Säätöjen varmennus................................................ 195
Säätökorkeapaine.... 153, 157, 163, 169, 176, 179, 224
Säätöpiiri
– kuluttajat................................................................130
– lämmönlähteet.......................................................131
– tuotantohallinta......................................................130
– vaatimushallinta.................................................... 130
Säätöstrategia ensiölähde........................................238
Säätötaso................................................................... 24
– huoltoliike................................................................ 25
– laitteiston käyttäjä....................................................24

T
Tahdistus lämm.-piiripumput.................................... 234
Talviaika................................................................... 277
Tarve........................................................................ 129
Taukoaika kompressori............................................ 123

Teho 
– ensiölähde.............................................................213
– ensiöpumppu.........................................................115
– esilämmityspatteri................................................. 121
– lämpöpumppu....................................................... 213
– Syöttöpumppu....................................................... 119
– toisiopumppu......................................................... 115
Tehoilmanvaihto............................................... 256, 265
Tehokäyrät................................................................185
Tehokäyttö................................................................258
– maksimiaika.......................................................... 260
Tehokäytön kesto................................................. 60, 67
Tehomääritys............................................................125
Tehon mukautus oman sähkön käytössä................... 72
Tehotaso lisälämmitysvastus......................................40
Tiedonsiirto LONin kautta
– tietojen vastaanottoväli..........................................279
– yksikkönumero...................................................... 278
Tiedonsiirto LON-väylän kautta
– vikakeskus.............................................................278
Tiedonvaihto (parametriryhmä)................................ 278
Tiedonvaihtoliitäntä.................................................. 206
Tiedonvaihto LONin kautta
– laitteistonumero.....................................................278
Tiedonvaihtomoduuli LON..........................................30
Tietoja huoltokyselyä varten.....................................187
Tietojen vastaanottoväli............................................279
Tila-automaatit..................................................127, 130
Tilan muutos.............................................................126
Tilasto oman virran käyttö................................ 183, 184
Tilatiedot...................................................................106
Tilavuusviran asetusarvo
– nimellisilmanvaihto................................................256
Tilavuusvirran asetusarvo
– nimellisilmanvaihto........................................265, 266
– perusilmanvaihto...................................264, 266, 267
– tehoilmanvaihto.............................................256, 265
– vähennetty ilmanvaihto................................. 256, 265
Tilavuusvirran mukautus.......................................... 257
Tilavuusvirta
– jäteilma..........................................................121, 133
– korjauskerroin........................................................270
– lomaohjelma......................................................60, 67
– nimellisilmanvaihto............................................60, 67
– perusilmanvaihto.....................................................67
– peruskäyttö........................................................60, 67
– poiskytkentäkäyttö.............................................60, 67
– poistoilma..............................................................121
– säästökäyttö......................................................60, 67
– tehoilmanvaihto.................................................60, 67
– tuloilma..........................................................121, 133
– vähennetty ilmanvaihto..................................... 60, 67
Tilavuusvirtaero........................................................268
Toimilaitetesti............................................................188
Toimintakuvaus.......................................................... 26
Toimintalaajuus.......................................................... 16
Toimintatapa ohitus.................................................. 267
Toimintatarkastus..................................................... 191
Toimitustilan palauttaminen......................................198
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Toisiolähde
– PWM-signaali........................................................238
Toisiopiiri, vähimmäistilavuusvirta.............................. 49
Toisiopiirin paluuveden lämpötila-anturi........... 152, 175
Toisiopiirin paluuvirtauksen lämpötila-anturi.............308
Toisiopumppu................................................... 312, 313
– Nimellisteho...........................................................235
– Sähköinen ohjaus..................................................234
Toisiopumpun nimellisteho....................................... 235
Toisopumppu
– Valmistajan tiedot.................................................. 235
Toolbinding............................................................... 190
Tulo 0..10 V..............................................................206
Tuloilmalämmitys........................................................56
Tuloilmalämpötilan asetusarvo.................................255
Tuloilman lämmitys.....................................................65
Tuloilman lämpötila.................................................. 121
Tuloilman lämpötila-anturi........................ 136, 137, 308
– anturitasaus...........................................................262
Tuloilman lämpötilan asetusarvo..............................133
Tuloilman lämpötilan tosiarvo...................................133
Tuloilmapuhallin....................................................... 132
Tunnusarvot
– Lämpötila-anturin tyyppi NTC 15 kΩ..................... 323
– Lämpötila-anturin tyyppi NTC 20 kΩ..................... 324
– Lämpötila-anturin tyyppi NTC 50 kΩ..................... 325
– lämpötila-anturi tyyppi NTC 10 kΩ.........................318
– Lämpötila-anturi tyyppi NTC 10 kΩ............... 321, 322
– lämpötila-anturi tyyppi NTC 20 kΩ.........................319
– lämpötila-anturi tyyppi Pt500A.............................. 320
Tuotantohallinta................................................129, 130
Turvaliitännät............................293, 296, 298, 300, 303
Turvapiiri...................................................................129
Täyttötason anturi kylmäaineen kerääjä.................. 310

U
Uima-altaan lämmityksenohjauksen lämpötilansäädin..

202
Uima-altaan lämmitys.........................................57, 202
Ulkoilman lämpötila................................ 61, 62, 68, 132
Ulkoilman lämpötila-anturi........................136, 137, 139
– anturitasaus...........................................................262
Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireille........... 34
Ulkoinen käsky..................... 33, 34, 121, 205, 206, 208
– lämmityspiirit........................................................... 32
– lämpöpumppu......................................................... 32
– menoveden lämpötilan asetusarvo....................... 232
Ulkoinen lukitus.................... 33, 34, 121, 128, 205, 207
Ulkoinen lämmöntuottaja................................39, 43, 55
– etusija....................................................................215
– huonelämmitys......................................................217
– kaksiarvolämpötila.................................................215
– käyttötapa..............................................................226
– käyttöveden jälkilämmitys....................................... 40
– käyttöveden lämmitys............................................217
– min. lämpötila........................................................219
– minimilämpötila..................................................... 219
– nosto menoveden lämpötila.................................. 217
– parametriryhmä.....................................................215
– vapautus................................................................215

Ulkoinen ohjaus....................................35, 37, 129, 275
– liitäntäversiot........................................................... 35
Ulkoisen lukituksen vaikutus............................ 205, 207
Ulkoisen lämmöntuottajien turvatoiminnot................. 40
Ulkoisen ohjauksen signaali.......................................36
Ulkoisen vaihtokytkennän kesto...............................204
Ulkoiset lämmöntuottajat
– jälkikäyntiaika........................................................217
– lämpötila sekoitusventtiili AUKI............................. 216
– min. käyntiaika...................................................... 216
– Päällekytkentäkynnys............................................216
– päällekytkentäviive................................................216
Ulkolämpötila..............................................................62
– lähde..................................................................... 279
– lähettäminen..........................................................279
– pitkäaikainen keskiarvo.........................................200
Ulkolämpötila-anturi......................................... 305, 306
Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva ohjauskeskus...... 51
Ulkolämpötilan pitkäaikaisen keskiarvon jakso........ 200
Ulkolämpötilan pitkän ajan keskiarvo....................... 115
Ulkonen vaatimus.....................................................128

V
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset......................... 327
Vaihtokytkentä käyttötila...........................................204
Vaihtoventtiili
– lämmitys/käyttöveden lämmitys............................ 232
vapautus
– LON-tiedonsiirtomoduuli........................................278
Vapautus
– aktiivinen jäähdytyskäyttö..................................... 253
– CO2-anturi.............................................................255
– huonejäähdytys oman sähkön kulutukseen.......... 273
– huonelämmitys oman virran käyttöön................... 273
– hydraulinen jälkilämmityspatteri............................ 254
– jälkilämmityspatteri..................................................65
– kompressoriteho huonejäähdytykseen..................212
– kompressoriteho huonelämmitykseen...................212
– kompressoriteho käyttöveden lämmitykseen........ 212
– kosteusanturi.........................................................255
– käyttövedenlämmitys oman virran käyttöön.......... 272
– käyttövesilämpötil. aset. 2.....................................272
– lisälämmitysvastus................................ 224, 228, 229
– Lämmitys-/jäähdytysveden puskurivaraaja oman vir-

ran käytölle............................................................273
– Lämmitysveden lisälämmitysvastus...................... 228
– Oman virran kulutus..............................................271
– Puskurivaraaja oman virran käytölle..................... 273
– Smart Grid.............................................................275
– sähköinen esilämmityspatteri................................254
– sähkövastus.................................................. 224, 228
Varaajan lämpötila
– alhaalla.................................................................. 119
– ylhäällä.................................................................. 119
Varaajan lämpötila-anturi
– ala......................................................................... 305
– ylä..................................................................305, 306
Varaajan lämpötilan asetusarvo........................117, 119
Varaajan syöttöpumppu........................................... 225

Aakkosellinen hakemisto

Aakkosellinen hakemisto (jatkoa)

58
36

73
8



338

varaaja-vedenlämmitin
– maksimilämpötila...................................................220
Varaaja-vedenlämmitin
– jäätymisenesto........................................................ 44
Varoitus...................................................................... 76
Vastavirtalämmönvaihdin........................................... 60
Vastavirta-lämmönvaihdin........................................ 260
Vierassähkön osuus.................................................271
Vikahistoria.................................................................76
Vikakeskus............................................................... 278
Vikaluettelo.................................................................77
– ilmanvaihto....................................................136, 138
– Kylmäainepiirin säädin [2]..................................... 151
– Kylmäainepiirin säädin [4]..................................... 156
– Kylmäainepiirin säädin [4-6]..................................168
– Kylmäainepiirin säädin [6]..................................... 175
– kylmäainepiirin säätimet [4-3] / [4-4]..................... 162
– kylmäainepiirin säätimet [7] / [7-1].........................178
Virtauksenvalvontalaite.................................... 129, 314
Vitocom 100............................................................. 206
Vitocomfort 200.................................................. 71, 271
Vitosolic 200...............................................................26
Vitotrol 200-A........................................................... 245

Vitovent 200-C................................................... 59, 254
Vitovent 200-W...........................................................66
Vitovent 300-C........................................................... 66
Vitovent 300-F............................................59, 254, 258
Vitovent 300-W...........................................................66
Vuositason tehokerroin.............................................182
– lämmin vesi........................................................... 182
– lämmitys................................................................182
Vähennetty ilmanvaihto....................................256, 265
Vähimmäislämpötila aurinko-ilma-absorbaattori...... 209
Vähimmäistilavuusvirta.............................................. 49

Y
Yhdistelmävaraaja....................................................224
Yhteinen menoveden lämpötila-anturi......................207
Yksikköjen tarkastus................................................ 190
Yksikkönumero.........................................................278
Yleiskuva
– ilmanvaihto............................................................131
– ilmoitukset............................................................... 77
– Kylmäainepiirin säätimet......................................... 24

Aakkosellinen hakemisto

Aakkosellinen hakemisto (jatkoa)

58
36

73
8



339

58
36

73
8



340

Viessmann OY
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Fax 010 328 2558
Puh 010 328 2550
www.viessmann.com 58

36
73

8
Te

kn
is

et
 m

uu
to

ks
et

 m
ah

do
lli

si
a!

http://www.viessmann.com

	Huolto-ohje
	Vitotronic 200
	Turvaohjeet
	Sisällysluettelo
	Tietoja
	Symbolit

	Johdanto
	Toimintalaajuus
	Laitelajit
	Säätötasot
	Käyttöyksikkö

	Toimintakuvaus
	Ensiölähde jäävaraaja/aurinko-ilma-absorbaattori
	2-tehoinen kylmäainepiiri  [6]
	Lämpöpumppujen sarjaohjaus / 
	Ulkoiset toiminnot
	Ulkoinen kytkentä lämmitys-/jäähdytyspiireille
	Ulkoinen ohjaus
	Smart Grid
	Lisälämmittimet
	Käyttöveden lämmitys
	Puskurivaraaja
	Hydraulinen jakaja
	Lämmityspiirit/jäähdytyspiiri
	Jäähdytystoiminto ”luonnollinen jäähdytys” (NC) 
	Jäähdytystoiminto ”aktiivinen jäähdytys” (AC)  / 
	Uima-altaan lämmitys
	Asunnon ilmanvaihto
	Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 200-C/300-F
	Asunnon ilmanvaihto laitteella Vitovent 200-W/300-C/300-W
	Aurinkosähkö

	Häiriöiden poistaminen
	Yleiskuva
	Ilmoitusten haku
	Ilmoitusten yleiskuva
	Käyttöyksikön näyttöruudussa ei näyttöä

	Diagnoosi
	Diagnoosi (Huoltohaut)
	Laitteistoyleiskuva
	Laitteisto
	Ilmanvaihto
	Lämpöpumppu
	Kylmäainepiiri
	Energiaseuranta
	Aurinkosähkö
	Pikahaku
	Järjestelmätiedot

	Toimil.testi
	Toimilaitetesti (lähtöjen tarkastus)

	Anturitasaus
	Huoltotoiminnot
	LON yksikköjen tarkastus
	Huolto-PIN
	Yksikkö (Modbus/KM-väylä)
	Vitocom PIN-koodin syöttö
	Toimintatarkastus
	Säätöjen varmennus/lataaminen

	Ohjauskeskuksen säädöt
	Koodaustaso 1 huoltovalikossa
	Parametrien säätäminen
	Toimitustilan palauttaminen (Reset)

	Parametriryhmä Laitteistomääritys
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7000 Laitteistokaavio !
	7002 Ulkolämpötilan pitkäaikaisen keskiarvon jakso !
	7003 Lämpötilaero lämmitysrajan laskentaan !
	7004 Lämpötilaero jäähdytysrajan laskelmaa varten !
	7007 Ensiöpumppu luonnollisessa jäähdytyksessä !
	7008 Uima-allas !
	700A Sarjaohjaus ! / 
	700C Lämpöpumpun käyttö sarjaohjauksessa ! / 
	700D Käyntiaikatasaus sarjaohjaus ! / 
	700F Sarjaohjauksen tehonsäädön strategia ! / 
	7010 Ulkoinen laajennus !
	7011 Laitteistokomponentti ulkoisen vaihtokytkennän yhteydessä !
	7012 Käyttötila ulkoisella vaihtokytkennällä  !
	7013 Kesto ulkoisella vaihtokytkennällä !
	7014 Ulkoisen käskyn vaikutus lämpöpumppuun/lämm.piir.!
	7015 Ulkoisen lukituksen vaikutus lämpöpumppuun/lämmityspiireihin !
	7017 Vitocom 100 !
	7018 Lämpötila-alue tulo 0..10V !
	7019 Etusija ulkoinen käsky !
	701A Ulkoisen lukituksen vaikutus pumppuun/kompressoriin!
	701B Laitteiston yht. menoveden lämpötila-anturi !
	701C Käyttötila ilmoituksen jälkeen A9, C9 !
	701F Käyttötavan vaihtokytkennän vaikutus ilmanvaihtoon!
	7029 Jaksolämpöpumppujen määrä! / 
	7030 Ensiölähteen valinta!
	7031 Päällekytkentähystereeri aurinko-ilma-absorbaattori!
	7032 Aurinkoabsorbaattorin hystereesi !
	Ensiölähteen aurinkoabsorbaattori vähimmäislämpötila 7033!
	7034 Keskimääräinen maaperän lämpötila kesäkäytössä !
	7035 Eston edell. vähimm. käyttöaika, kesäk.!
	7036 Viimeinen kalenteriviikko  kesäkäytölle!
	7037 Valvonta absorbaattoripiiri!
	7038 Bivalentin käytön lämpötila-anturi!
	7039 Jäävaraajan kesäkäytön alk. kalenteriviikko!
	703A Jäävaraajan kesäkäytön lopun aikaisin kalenteriviikko!
	7044 As.-sarj. tyyppi!
	7050 Lomaohjelman vaikutus !

	Parametriryhmä Kompressori
	Parametriryhmän haku näyttöön
	5000 kompressorin vapautus ! / 
	5010 Höyrystimen lämpötila sulatuksen lopussa ! / 
	5012 Vapautus kompressoritehon käyttö!
	5030 Teho kompressoriteho !
	5043 Ensiölähteen teho!
	509E Kompressoritehon vapautus tandemkäytössä !
	509F Kompressorin 2 vapautus hydraulipiiriä varten!

	Parametriryhmä Ulkoinen lämmöntuottaja
	Parametriryhmien haku näyttöön
	7B00 Ulkoisen lämmöntuottajan vapautus !
	7B01 Etusija ulkoinen lämmöntuottaja/lisälämmitysvastus!
	7B02 Kaksiarvolämpötila ulkoinen lämmöntuottaja!
	7B03 Päällekytkentäkynnys ulkoiset lämmöntuottajat !
	7B04 Päällekytkentäviive ulkoiset lämmöntuottajat !
	7B05 Min. menoveden lämp. sekoitusv. ulkoiset lämmöntuottajat AUKI !
	7B06 Min. käyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat !
	7B07 Jälkikäyntiaika ulkoiset lämmöntuottajat !
	7B0B Maks. nosto menoveden lämp. ulkoiset lämmöntuottajat !
	7B0C Ulk. lämmöntuott. vapautus lämmityskäyttöön !
	7B0D Ulk. lämmöntuott. vapautus käyttöveden lämmitykseen  !
	7B0E Lämpöpumpun bivalentti käyttötapa !
	7B0F Lämpöpumpun bivalentin käytön katkaisuraja!
	7B10 Minimilämpötilan pidon vapautus ulk. lämmöntuottaja!
	7B11 Kattilan lämpötila-anturin vapautus!

	Parametriryhmä Lämmin vesi
	Parametriryhmien haku näyttöön
	6000 Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo
	6005 Lämpimän käyttöveden min. lämpötila !
	6006 Lämpimän käyttöveden maks. lämpötila !
	6007 Lämpimän käyttöveden hystereesi lämpöpumppu !
	6008 Lämpimän käyttöveden hystereesi lisälämmitysvastus!
	6009 Päällekytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle
	600A Poiskytkentäoptimointi käyttöveden lämmitykselle
	600C Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo 2
	600D Lämpötilan nousu/tunti käyttöveden lämmitykseen !
	600E Lämpötila-anturi alhaalla käyttövesivaraajassa!
	6011 Maks. käyntiaika käyttöveden lämmitys lämmityskäytössä !
	6012 Maks. keskeytys käyttöveden lämmitys lämmitykselle !
	6014 Lisälämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen !
	6015 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen
	6016 Etusija käyttöveden lämmitys kun yhdistelmävaraaja !
	6017 Käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun jälkeen !
	601E Poiskytkentähystereesi lämmitysveden lisälämmitysvastus !
	601F Varaajan latauspumpun vapautus!
	6020 Syöttöpumpun käyttötapa!
	6040 Vapautus sähkölämm./ulk. lämmöntuottaja vain jälkilataukseen!
	6060 Sulkuaika käyttöveden lämmitys!
	6061 Käyttöveden lämmityksen enimmäiskatkosaika!

	Parametriryhmä Aurinkolämpö
	Parametriryhmien haku näyttöön
	7A00 Aurinkoenergiajärjestelmän ohjainlaitteen tyyppi !
	C0xx Parametrit aurinkolämmitysjärjestelmän ohjauskeskusmoduuli, tyyppi SM1 !

	Parametriryhmä Sähköinen lisälämmitin
	Parametriryhmien haku näyttöön
	7900 Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen vapautus !
	7901 Sähkölämmittimien vapautus käyttöveden lämmitykseen!
	7902 Lisälämmitysvastuksen vapautus huonelämmitykseen
	7905 Päällekytkentäviive lämmitysv. lisälämmitysvastus !
	7907 Maksimiteho lisälämmitysvastus !
	790A Lisälämmitysvastuksen teho, kun ulkoinen ohjaus !
	790B Lämmitysveden lisälämmitysvastuksen kaksiarvolämpötila !

	Parametriryhmä Sisäinen kierto
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7300 Lämpöpumppu rakennuskuivaukseen !
	7303 Aikaohjelma lattian kuivaukseen!
	730C Menoveden lämpötila kun ulkoinen käsky!
	730D 3-tievaihtoventtiilin vapautus lämmitys/lämmin käyttövesi !
	730E Päällekytkentäkynnys !
	730F Kompressorin teho kun min. ulkolämpötila!
	7310 Kompressorin teho kun maks. ulkolämpötila!
	7319 Tahdistus lämm.-piiripumput !
	7340 Toisiopumpun käyttötapa!
	7343 Toisiopumpun nimellisteho (PWM)?
	734A Nim.-teho lämm.-p. pumppu HK2 
	735A Toisiopiirin pumpputyyppi !
	7365 Käynnistymisaika High Efficiency -kiertopumppu !
	7378 Kuivausohjelman aloituspäivä !
	7379 Kuivausohjelman aloituspäivä !

	Parametriryhmä Ensiölähde
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7400 Ensiölähteen käyttötapa!/
	7401 Säätöstrategia Ensiölähde!
	745A Ensiöpiirin pumpputyyppi !
	7470 Min. sisääntulolämpötila, ensiöpiiri käytössä !
	7471 Laukaisuviive, anturin sulake !

	 Parametriryhmä Puskurivaraaja
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7200 Vapautus puskurivaraaja/hydraulinen jakaja !
	7202 Lämpötila käyttötilassa puskurivaraajan kiinteä arvo !
	7203 Lämpötilan hystereesi puskurivaraajan lämmitys !
	7204 Maks. lämpötila puskurivaraaja !
	7205 Poiskytkentäoptimointi puskurivaraajan lämmitys !
	7208 Lämpötilaraja käyttötila puskurivaraajan kiinteä arvo !
	7209 Poiskytkentähystereesi lämmitysveden puskurivaraaja !
	720A Käyttötapa kiinteä arvo vain lämpökäskyn yhteydessä !
	721F Puskurivaraajan käyttötapa   / 
	7220 Lämpötila käyttötilassa kiinteä arvo jäähdytyspuskurivaraajalle ! / 
	7223 Poiskytkentähystereesi kylmäveden puskurivaraaja ! / 
	722 Jäähdytysveden puskurivaraajan vähimmäislämpötila  ! / 
	722BK Käynnistyshystereesi jäähdytysvesivaraaja ! / 

	Parametriryhmä lämmityspiirit/jäähdytyspiirit
	Parametriryhmän haku näyttöön
	2000 Huonelämpötila normaali
	2001 Huonelämpötila alennettu
	2003 Kaukosäädin!
	2005 Huonelämpötilan säätö !
	2006 Lämmityskäyrän taso
	2007 Lämmityskäyrän jyrkkyys
	200A Huonelämpötilan noston vaikutus !
	200B Huonelämpötilan nosto !
	200E Lämmityspiirin maks. menoveden lämpötila!
	2015 Käyntiaika sekoitusventtiili lämmityspiiri!
	2022 Huonelämpötila juhlakäytössä
	2030 Jäähdytys ! / 
	Kastepistevalvoja ! / 
	2033 Menoveden vähimmäislämpötila jäähdytys  ! / 
	2034 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri  ! / 
	2040 Jäähdytyskäyrän taso  / 
	2041 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys  / 

	Parametriryhmä Jäähdytys
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7100 Jäähdytystoiminto !
	7101 Jäähdytyspiiri!
	7102 Huonelämpötilan asetusarvo erillinen jäähdytyspiiri
	7103 Menoveden min. lämpötila jäähdytys !
	7104 Huonelämpötilan noston vaikutus jäähdytyspiiri !
	7105 Huonelämpötilan säätö jäähdytyspiiri !
	7106 Huonelämpötila-anturin ryhmitys erill. jäähdytyspiiri!
	7107 Hystereesi huonelämpötila jäähdytyspiiri !
	7109 Vapautus menoveden lämpötila-anturi jäähdytyspiiri !/
	7110 Jäähdytyskäyrän taso
	7111 Jäähdytyskäyrän jyrkkyys
	7116 Kaukosäädin jäähdytyspiiri!
	7117 Kastepistevahti!
	71FE Aktiivisen jäähd. vapautus

	Parametriryhmä Ilmanvaihto
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7D00 Vapautus Vitovent !
	7D01 Esilämmityspatterin vapautus, sähköinen!
	7D02 Jälkilämmityspatterin vapautus, hydraulinen!
	7D04 Vapautus lämpötilan kohdesäätö !
	7D05 Kosteusanturin vapautus!
	7D06 CO2-anturin vapautus!
	7D08 Huonelämpötilan asetusarvo
	7D0A Tilavuusvirta vähennetty ilmanvaihto!
	7D0B Tilavuusvirta nimellisilmanvaihto!
	7D0C Tilavuusvirta tehoilmanvaihto!
	7D0F Ohituksen väh. tuloilmalämpöt.
	7D18 CO2-arvo tilavuusvirran nostamiseen!
	7D19 Kosteusarvo tilavuusvirran nostamiseen!
	7D1A Sulkuaika puhallin jäätymissuoja!
	7D1B Tehoilmanvaihdon kesto!
	7D1D Huonelämpötilan tosiarvon lähde!
	7D21 Ohivirtausläpän eston lämmityspiiri!
	7D27 Ohjausjännitteen mukautus!
	7D28 Ohjausjännitteen mukautuksen puhallin!
	7D2C Pass. jäätymissuojan strategia!
	7D2E Lämmönsiirtimen tyyppi!
	7D2F Asennusasento!
	7D3A Ilmanvaihdon ulk. 230 V -tulon toiminto!
	7D3B Kylpyhuoneilmanvaihdon kesto!
	7D5E Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 1!
	7D5F Ilmanvaihdon käynn.-esto ajanjaks. osa 2!
	7D27 Ohjausjännitteen mukautus tuloilmapuhallin!
	7D72 Ohjausjännitteen mukautus jäteilmapuhallin!
	7D76 Anturitasaus ulkoilman lämpötila!
	7D76 Anturivert. ulkoilmalämp. esilämmityspatt. jälk.!
	7D77 Tuloilman lämpöt. anturitasaus!
	7D79 Poistoilman lämpöt. anturitasaus!
	C101 Esilämmityspatteri!
	C102 Jälkilämmitin!
	C105 Kosteusanturi!
	C106 CO2-anturi!
	C108 Huonelämpötilan asetusarvo
	C109 Perusilmanvaihto!
	C10A Vähennetty ilmanvaihto!
	C10B Normaali ilmanvaihto!
	C10C Tehoilmanvaihto!
	C189 Perusilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava!
	C18A Vähennetty ilmanvaihto toinen puhallinkanava!
	C18B Normaali ilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava!
	C18C Tehoilmanvaihto toinen ilmanvaihtokanava!
	C1A0 Ohituskäyttö!
	C1A1 Keskitetty lämmitys ja lämmön talteenotto!
	C1A2 Epätasapaino sallittu!
	C1A3 Kiinteästi määritelty sallittu!
	C1A4 Asetuslämpötila jälkilämmityspatteri!
	C1A6 Kosteusanturin herkkyys!
	C1AA Minimilämpötila maalämmönvaihdin!
	C1AB Maksimilämpötila maalämmönvaihdin!
	C1B0 Toiminto tulo 1!
	C1B1 Min. jännite tulo 1!
	C1C1 Min. jännite tulo 2!
	C1C7 Tilavuusvirran korjaus!

	Parametriryhmä aurinkosähkö
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7E00 Ominaisenergiakulut. vapautus PV!
	7E02 Vierassähkön osuus!
	7E04 Kynnys sähköteho!
	7E10 Vapautus oma energiankulut. käyttövesilämpötil. aset. 2
	7E11 Vapautus oma energiankulut. käyttöveden lämmitykseen
	7E12 Oman energiankulut. vapautus lämm.vesi-puskurivar.
	7E13 Vapautus oma energiankulut. lämmitys
	7E11 Oman energiankulutuksen vapautus jäähdytykseen
	Oman energiankulut. vapautus jäähd.vesi-puskurivar.
	7E21 Lämp.asetusarvon nosto käyttövesivaraaja PV
	7E22 Lämp.asetusarvon nosto lämm.piirin puskurivar. PV
	7E23 Huonelämpötilan asetusarvon nosto aurinkokenno
	7E25 Huonelämpötilan asetusarvon lasku aurinkosähkö
	7E26 Lämp.asetusarvon lasku jäähd.veden puskurivar. PV

	Parametriryhmä Smart Grid
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7E80 Vapautus Smart Grid!
	7E80 Smart Grid vapautus sähkölämmitys !
	7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen veden lämmitystä varten
	7E92 Smart Grid asetusarvon nostaminen lämpimän veden puskurivar. varten
	7E91 Smart Grid, asetusarvon nostaminen huonelämpötilan lämmitystä varten
	7E95 Smart Grid, asetusarvon laskeminen huonelämpötilan jäähdytystä varten

	Parametriryhmä Kellonaika
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7C00 ... 7C06 Automaattinen vaihto kesäaika - talviaika !

	Parametriryhmä Tiedonvaihto
	Parametriryhmän haku näyttöön
	7707 Lämpöpumpun numero  sarjaohjauksessa!
	7710 LON-tiedonvaihtomoduulin vapautus ! 
	7777 LON-yksikkönumero! 
	7779 LON-vikakeskus !
	7798 LON-laitteistonumero !
	779C Jakso tiedonsiirrolle LONin kautta !
	77FC Ulkolämpötilan lähde!
	77FD Ulkolämpötilan lähettäminen!
	77FE Kellonajan lähde!
	77FF Kellonajan lähettäminen!

	Parametriryhmä Käyttö
	Parametriryhmän haku näyttöön
	8800 Käytön estäminen!
	8801 Tasovapautus aikaohjelma hiljainen käyttö!
	8811 Käyttäjätason energiaseurannan näyttö/JAZ!

	Piirilevyt ja liitäntämahdollisuudet
	Piirilevyjen yleiskuva
	Sähköliitäntöjä koskevia ohjeita 
	Perus- ja laajennuspiirilevy
	Reitityspiirilevy Vitocal 300-A
	Kytkentärimat Vitocal 100-S/200-A/200-S
	Kytkentärimat Vitocal 111-S/222-A/222-S
	Liitinrimat Vitocal 200-G
	Liitinrimat Vitocal 222-G/333-G
	Ohjaus- ja anturipiirilevy Vitocal 100-S/200-A/300-A
	Säätö- ja anturipiirilevy Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
	EEV-piirilevy[2]
	EEV-piirilevy [4]
	EEV-piirilevy  [4-3] / [4-4]
	Elektronisen paisuntaventtiilin piirilevy  [4-6] / [4-7]
	Ohjauspiirilevy ja EEV-piirilevy[6]
	Pääpiirilevy  [7] / [7-1]

	Anturit
	Lämpötila-anturit
	Paineanturit

	Todistukset
	Lämpöpumppujen vaatimustenmukaisuusvakuutukset

	Aakkosellinen hakemisto

